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1. Objecte 

 
L’objecte d’aquest document és definir les condicions tècniques per la licitació dels serveis de 
manteniment preventiu, correctiu, normatiu i tècnic legal i de subministrament de recanvis i 
materials dels equips inclosos en l’apartat 4. 
 

2. Objectiu 

 
L’objectiu d’aquest document és definir les condicions del servei a contractar que garanteixin la 
disponibilitat, la durabilitat i la qualitat del servei dels equips i sistemes inclosos en aquest 
document. 
 

3. Definicions 

 
“Clínic Barcelona – Seu Villarroel”: és el conjunt d’edificis amb titularitat Hospital Clínic situats a 
l’eixample esquerra de Barcelona  
 
“Clínic Barcelona  – Seu Maternitat”: és el complex d’edificis situat al parc de la Maternitat. 
 
“Clínic Barcelona  – Seu Plató”: és el conjunt d’edificis situats a la zona de Plató. 
 
“Fundació Reçerca Clinic Barcelona Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer” ” C/Rosselló, 151 i Casanova 143. 
 
“CAPSBE” C/ Comte Borrell, 305 primera planta  
 
Manteniment Tècnic-Legal o Manteniment Normatiu: És el manteniment que cal realitzar 
perquè així ho estableix una normativa d’obligat compliment Estatal, autonòmica o municipal. 
 
Manteniment Preventiu: Son el conjunt d’operacions de manteniment que es realitzen 
periòdicament sobre els equips, elements, sistemes o instal·lacions per garantir-ne el seu bon 
estat i funcionament. 
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Manteniment Correctiu: Es el manteniment puntual que es realitza quan es produeix un 
funcionament anòmal o parada d’un equip, element, sistema o instal·lació, per tornar a portar-los a 
les seves condicions normals de funcionament. 
 
Client: L’hospital clínic en general o qualsevol dels seus responsables de seu, centre, edifici o 
departament. 
 
Centre: Qualsevol edifici o conjunt d’edificis del client 
 
Empresa Licitant: Ho son les diferents empreses que opten a ser adjudicatàries de les feines 
proposades en aquets document. 
 
Empresa Adjudicatària: És l’empresa seleccionada per executar els serveis i/o subministres 
licitats a través d’aquest document. 
 
Acord de Nivell de Servei (ANS): son els indicadors que permeten avaluar la qualitat del servei. 
 
Temps de resposta: és el temps transcorregut entre la comunicació d’un incident o avaria i la 
presència física d’un tècnic per a resoldre-la. 
 
Temps de resolució: és el temps transcorregut entre la comunicació d’un incident o avaria i la 
resolució de la mateixa. 
 
Temps disponible d’un equip: És el temps durant el qual es pot utilitzar un equip. 

 
4. Abast 

4.1. Ubicacions dels elements a mantenir 

Veure Annex 1. 
 
Les ofertes seran pels cinc lots. 
 

5. Responsabilitats i obligacions mínimes de l’adjudicatari 

 
El contractista assumirà els procediments generals que s’exposen a continuació: 
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- Serà per compte del contractista el material emprat per el desenvolupament de les 

tasques de manteniment correctiu i preventiu.  
 

- La gestió de l’estoc d’aquest tipus de material serà per compte del contractista, els 
recanvis seran originals i un retard en la solució d’una incidència a causa d’una mala 
gestió de l’estoc podrà ser objecte de penalització. 

 
- El contractista adjuntarà una relació dels elements i recanvis que no estan inclosos i el 

seu cost. 
 

- El contractista serà responsable de l’actualització del software a l’equipament susceptible 
d’actualitzar-ne. 

 
- Caldrà garantir un temps de funcionament en cada un dels equips detallats en l’Annex 1 

del 97.5% del temps útil, descomptant el temps d’aturada per les revisions preventives o 
reglamentaries. 

 
- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs realitzats i de les 

prestacions i serveis realitzats així com les conseqüències que suposin per l’Hospital o 
tercers les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes a l’hora de 
execució del contracte. 

 
- En cas de malaltia, vacances o circumstàncies similars, el contractista cobrirà amb 

personal, d’igual o superior categoria i experiència, les absències el mateix dia que es 
produeixin.  

 
- El contractista garantirà el compliment de la normativa estatal i autonòmica aplicable en el 

moment de realitzar les tasques de  manteniment i qualsevol altra disposició oficial o 
Decret que sigui publicat durant la vigència del contracte. 

 
- El contractista realitzarà tots els Manteniments tècnic-legals exigits per la legislació vigent 

i/o recomanats pel fabricant, emetent els certificats, individualitzats, corresponents per 
cada equip que ho requereixi. 

 
- El contractista queda obligat a aportar tot l’instrumental, eines, equips de mesura, mitjans 

auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei. Aquests instrumentals, 
eines o equips disposaran del corresponent Certificat verificació i/o calibració, a disposició 
del Centre. 
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- Per a l’execució dels treballs de manteniment, l’Empresa adjudicatària emprarà personal 

propi i que tindrà una experiència mínima de 3 anys. 
 

- Per a l’execució dels treballs de manteniment, l’empresa adjudicatària emprarà personal 
propi, proporcionarà les dades personals del personal per a la seva identificació. Si 
s’escau, podrà subcontractar especialitats puntuals. 
 

- La disponibilitat del personal serà com a mínim de 8:00h a 17:00h els dies laborables i la 
manera de localització serà via telefònica o mitjançant e-mail. Així mateix disposarà d’un 
tècnic localitzable fora de l’horari establert.  
 

- El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present 
Contracte sense autorització prèvia del Centre. 
 

- El contractista disposarà d’un pla de formació, pel seu personal i per a personal de 
Centre. S’adjuntarà la programació de formació d’un any. 

 
- En cas de malaltia, vacances o circumstàncies similars, el contractista cobrirà amb 

personal, d’igual o superior categoria i experiència, les absències el mateix dia que es 
produeixin. La cobertura es podrà efectuar, per casos imprevistos, per les mateixes hores 
de treball, en dies successius a l’incidència, prèvia acceptació dels responsables del 
centre afectat. En aquest cas no generarà penalització. 
 

- El contractista no podrà canviar el personal acordat per a realitzar les tasques de 
manteniment en el Centre sense tenir raons degudament justificades, estant subjecte a 
penalització l'incompliment d'aquesta clàusula 

 
- El personal del contractista no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret del Centre, 

assumint només dependència del contractista, qui tindrà tots el drets i deures respecte 
d’aquest personal segons la legislació vigent i la que, en el seu cas, es promulgui més 
endavant, sense que en cap cas resulti responsable la part contractant de les obligacions 
del contractista respecte el seu personal, encara que els acomiadaments o mesures que 
adopti siguin conseqüència directa o indirecta de compliment, interpretació o rescissió del 
contracte. 

 
- Serà a càrrec del contractista el pagament de les nòmines del seu personal assignat a la 

prestació del servei, sense que de cap manera pugui existir cap subrogació del Centre. El 
contractista resta obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els treballadors que realitzin 
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legislació laboral vigent. 

 
- El contractista donarà suport tècnic quant a normatives i estarà obligat a informar al 

Centre de las possibles modificacions dels reglaments a nivell tècnic que puguin afectar al 
Centre. 
 

- El contractista estarà obligat a uniformar pel seu compte tot el personal que utilitzi per a 
l’execució dels treballs contractats. 
 

- L’Adjudicatari ha de complir amb el RD 171/2004, pel que fa a Prevenció de Riscos 
Laborals, i aportarà la documentació que el Centre sol·liciti en el seu moment. 
 

- El contractista aportarà una assegurança de responsabilitat civil d’un import mínim de 
2.000.000 € per respondre suficientment dels possibles danys ocasionats, tant a les 
persones com a les coses, pel seu personal o a conseqüència de la seva activitat 

 
- El Centre pot exigir un canvi de personal si es justifica que el treball que desenvolupa no 

és l’adequat. El termini màxim per al canvi serà de tres setmanes des de la data d’avís. 
 

6. Vies de comunicació 
 

 
- El Responsable per part del Contracte: Sr. José Antonio Marín – Cap de Manteniment.de 

la Seu Villarroel. 
 

- Els Responsables de Centre: 
 

CENTRE CÀRREC NOM I COGNOMS 

Clínic Barcelona – Seu 
Villarroel 

Cap de Manteniment de la Seu 
Villarroel 

Sr. José Antonio Marin 

Clínic Barcelona – Seu 
Maternitat 

Cap de Manteniment de la Seu 
Maternitat 

Sr. Justo Holguera 

Clínic Barcelona – Seu 
Plató 

Cap de Manteniment de la Seu 
Plató 

Sr. Xavier Aliaga 

Fundació - IDIBAPS Cap de Manteniment Vinculades Sr Antonio Luque 

CAPSBE 
Cap de Manteniment de la Seu 
Maternitat  

Sr. Justo Holguera 
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7. Procediments Generals 

 
El contractista assumirà els procediments generals que s’exposen tot seguit: 
 

- Les operacions de manteniment correctiu les realitzarà el contractista a partir de la 
recepció d’una notificació d’avaria (cursada pel departament d’Administració de 
Manteniment) la qual donarà lloc a l’exploració, diagnosi i correcció dels problemes. Un 
cop resolta l’avaria, es donarà compte a Manteniment de la seva resolució. Si l’avaria és 
irreparable, la reparació té un cost desproporcionat  respecte a la reposició (cost igual o 
major al 30% del valor de l’equip) o no és recomanable per ésser l’equip obsolet, el tècnic 
ho comunicarà al responsable de Centre abans de procedir a la seva reparació. 

 
- El Centre no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present 

Plec de Condicions o de les normes complementàries que s’estableixin, o que no comptin 
amb la seva prèvia conformitat, encara que hagin estat demanats per qualsevol persona 
relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat. 

 
- El Centre no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d’una 

intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar –si s’escaigués– 
compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se’n. 

 
- El Centre exercirà en tot moment les funcions de seguiment, inspecció i control de la 

prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per al 
correcte compliment de les obligacions a que s’haurà sotmès el contractista com a 
conseqüència del present Plec de condicions, així com del contracte que se’n deriva. 

 
- Les operacions de manteniment preventiu i de seguretat elèctrica i funcional es realitzaran 

dintre d’una programació específica per cada aparell en base a les necessitats de 
funcionament i les especificacions del fabricant. Les actuacions es realitzaran dintre d’un 
cicle establert per cada aparell que ho necessiti. 

 
- Totes les intervencions de manteniment es realitzaran preferentment en el propi Centre, i 

en el cas que fos necessari, en els propis tallers del contractista. Només en cas que sigui 
imprescindible, es canalitzarà als serveis tècnics exteriors apropiats, previ informe de 
l’avaria i autorització de la despesa corresponent. 
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coordini prèviament amb el responsable tècnic del centre o la persona que el client 
designi de tal manera que no quedi afectada l’activitat del centre. 

 

8. Condicions del servei 

 
- Mantenir l’ordre i la neteja de les sales tècniques. 

 
- Quan es faci un manteniment correctiu s’executarà la neteja conseqüència de l’actuació. 

 
- Verificar i completar les senyalitzacions de sales tècniques, canonades, conductes i 

equips segons la metodologia que indiqui el client. 
 

- Col·locar esquemes unifilars actualitzats en tots els quadres elèctrics que tinguin 
dedicació exclusiva als equips inclosos en aquest contracte. També esquemes de principi 
del sistemes en les sales principals del equips inclosos. 
 

- Informar de qualsevol actuació addicional no considerada en el plec i que el licitador 
consideri necessària para l’execució del servei. 
 

- Conèixer i acceptar aquest plec de condicions per part de l’empresa adjudicatària. 
 

- Contrastar les dades i les informacions que es donen en aquest plec de condicions. 
 

- Entendre que es tracta del manteniment d’edificis, equipament i espais  sensibles i amb 
un alt grau de criticitat degut a la seva activitat i que per tant el grau d’exigència del client 
està alineat amb la seva activitat. 
 

- Entendre els acords de nivell de servei proposats i assumir que la seva aplicació serà 
estricte per l’assegurament de la qualitat del servei. 
 

- Acceptar els terminis i periodicitats d’execució del manteniment preventiu i correctiu. 
 

- El client no assumeix cap responsabilitat per errors o interpretacions errònies de la 
informació continguda en aquest plec de condicions. 

 
- Anualment es realitzarà una actualització de l’inventari d’equips objecte d’aquest 

contracte de manteniment (altes, baixes i noves adquisicions). 
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- El contractista realitzarà en els equips indicats en l’annex 1, les operacions de: 

 

• Manteniment preventiu  

• Manteniment correctiu 

• Subministrament de recanvis 

• Manteniment Tècnic Legal 
 

Dins del manteniment preventiu, inclourà una visita diària amb un mínim setmanal de 16 
hores.  

 
- El contractista haurà de posar de manifest qualsevol defecte dels equips que disminueixi 

la seva funcionalitat o rendiment, augmenti la despesa energètica o de consumibles o 
pogués ésser motiu de futures avaries o anomalies, per la qual cosa haurà de lliurar els 
informes tècnics- econòmics necessaris per a realitzar les intervencions o prendre les 
decisions que s’escaiguin. 

 
- En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista (sense perjudici 

de la superior fiscalització del Centre) el compliment de la normativa legal vigent de 
caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i higiene. D’altra banda seran també 
d’aplicació obligatòria les normatives que estableixi el Centre per raons de funcionalitat i/o 
asèpsia, essent obligatòria la utilització per part del contractista dels protocols o 
precaucions que s’assenyalin (vestuaris, màscares, dosímetres, etc.). 
 

- En relació al manteniment tècnic-legal, serà responsabilitat de l’adjudicatari la notificació 
al Centre de qualsevol canvi de la legislació durant la vigència del contracte; especialment 
aquelles que obliguessin a la modificació total o parcial de les instal·lacions dels equips. 

 

9. Altres intervencions 

Per intervencions que no siguin correctives o preventives, no incloses en el plec, es realitzaran, 
prèvia presentació i acceptació de pressupost, tests de seguretat elèctrica o altres tipus de test o 
actuacions de seguretat en funció de les necessitats del client, el servei i l’equipament. 
 
Els materials utilitzats en les intervencions de manteniment hauran d’ésser idèntics o de les 
mateixes característiques que els dels materials originals a substituir. En cas que no siguin 
idèntics, caldrà adjuntar la documentació tècnica necessària que justifiqui que tenen les mateixes 
característiques que les originals. 
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El contractista s’encarregarà de gestionar la sol·licitud d’ofertes de recanvis dels equips i de 
presentar-les al Centre i serà responsable de dissenyar la previsió dels recanvis habituals per 
garantir la seva disponibilitat. Aquesta previsió haurà de presentar-se abans del inici del contracte. 
 

10. Informes 

 
El contractista presentarà documentació de les intervencions realitzades, amb la freqüència i 
contingut següents: 
 

- Un cop realitzada la reparació el contractista presentarà l’albarà a Administració de 
Manteniment en el que farà constar la causa de l’avaria, la solució, materials i ma d’obra i 
si resta oberta.  
 

- Trimestralment, o a petició del Centre, un informe resum de les averies resoltes i 
pendents. Així com un càlcul del temps d’equip aturat, en el període determinat. 
 

- Al inici del contracte i el primer mes de l’any es presentarà el programa de manteniment 
preventiu i de seguretat programat a realitzar per equip. 
 

- El contractista presentarà, anualment i a la finalització del contracte un informe que 
contingui l’avaluació del treball realitzat durant aquest període, així com les 
recomanacions i previsions de les accions significatives a realitzar en els períodes 
posteriors i/o següents, a més de les propostes de millora. Tota aquesta informació caldrà 
ser presentada de forma clara i recolzada en gràfics. 

 
 

11. Classificació d’avaries, temps de resposta i resolució 
 

11.1. Classificació d’Avaries 

 
Es consideraran tres tipus d’avaries: urgents, preferents i ordinàries, que es defineixen així: 
 

- Urgents: es consideren avaries o avisos urgents aquelles que puguin deixar un servei 
assistencial sense activitat total o parcial, o que puguin suposar un risc per el pacient, o 
en general aquelles que la reparació de les quals es consideri molt important.  
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reparar el més aviat possible a causa dels perjudicis que poden ocasionar en el 
funcionament del servei.  
 

- Ordinàries: la resta de avaries o avisos. 
 

11.2. Temps de Resposta 

 
El temps de resposta en funció de la classificació de les avaries serà el següent: 
 

- Per avaries Urgents: immediat 2 hores 
- Per avaries Preferents: màxim 12 hores 
- Per avaries Ordinàries: màxim 24 hores 

 

11.3. Temps de Resolució 

El temps de resolució de l’avaria serà tal que compleixi la següent condició: caldrà que el 97.5% de 
les avaries estiguin resoltes en el mateix dia sempre que no calgui la petició de material, que no 
sigui responsabilitat del contractista, per a la seva resolució. 

12. Acords de Nivell de Servei  i Penalitzacions 

La qualitat del servei es valorarà en funció dels indicadors següents: 
 

Nº Descripció Criteri d’avaluació 
Factor 

corrector 
Penalitzador* 

ANS01 Temps de presentació d’informes d’incidències o 
ofertes  

Temps pactat en cada cas 10 % 

ANS02 Temps de resposta Incompliment més  del 3% de les 
vegades 

Fins a 0,25 % 

ANS03 Temps de resolució (inclús quan es degut a falta de 
material que hauria d’estar en estoc a càrrec de 
l’adjudicatari) 

Incompliment més del 2,5 % de les 
vegades 

Fins a 0,5 % 

ANS04 Compliment del manteniment preventiu programat En més del 5 %  del casos 20 % 

ANS05 Registre de correctiu No lliurament dels documents que 
acreditin cada operació en més del 

5% del casos 
10 % 

ANS06 Neteja i ordre Per cada no conformitat 2 % 
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ANS08 Reclamacions d’albarans Entrega màxim 24 hores posteriorment a 

l’actuació 
10% 

ANS09 Avaluació d’avaries Repetició d’avaries mal resoltes en 
més del 5% del total d’avaries 

registrades 
15 % 

ANS10 Temps de Parada Temps funcionament entre 95 % i 
97.5 % del temps disponible 

10 % 

Temps funcionament entre 90 % i 95 
% del temps disponible 

25 % 

Temps funcionament inferior 90 % 
temps disponible 

100 % 

ANS11 Canvis de personal no justificats Per cada canvi 0,5 % 

 
* Percentatge de penalització sobre l’import del període de facturació establert o sobre la factura 
de la intervenció quan sigui una actuació de manteniment correctiu. 
 
A més, a més, quan una avaria sigui imputable a una incorrecta execució del manteniment, les 
despeses de reparació aniran a càrrec de l’adjudicatari i en el cas que l’avaria hagi suposat una 
parada en el servei, es penalitzarà l’import del contracte amb la suma compensatòria en concepte 
d’indemnització al client que es consideri oportú, en funció del perjudici ocasionat al client final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 22 de maig de 2023 
 
 
 
Ferran Rodríguez Omedes 
Director d’Infraestructures i Enginyeria Biomèdica 
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Veure annex 3 del PCAP 
 

RELACIÓ D'EQUIPS  *** HOSPITAL CLINIC ****

AUTOCLAVE DE VAPOR 21-LE E-12118 HBM21

AUTOCLAVE DE VAPOR 80LR-1SM E-11062 HBM21

AUTOCLAVE CON IMPRESORA 21 EX E-014216 HMR15

AUTOCLAVE CON IMPRESORA 21LE E-012375 HBA21

ESTERILIZADOR VAPOR 101E-1 S100 E-22014 HMB48

ESTERILIZADOR M30-B E-23721 HBA09

AUTOCLAVES DE VAPOR 21LE E-24956 HBA12

ESTERILITZADOR 21ED22 E-06285 HIN50

ESTERILIZADOR A VAPOR 1006 E-2 (2PORTES) E-26372 HMB61

ESTACION PRELAV.C/MODUL+ULTRASON.75176.1 L-2832 L-2832 HMB61

LAVADORA DESINFECTADORA MAT LD 500 L-3736 HMB61

ESTERILIZADOR 2 PUERTAS 1006E E-30077 HMC40

LAVADORA DESINFECTADORA MATLD60R L-04330 HBM21

LAVADORA NETEJADORA/SECADORA LD500 L-4468 HMB61

LAVADORA DESINFECTADORA MAT LD500 L-4817 HMB61

ESTERILIZADOR VAPOR 101E-1 E-33851 HBM21

ESTERILIZADOR VAPOR 101E-1 E-33852 HBM21

LAVADORA NETEJADORA/SECADORA LD60 2 860379 10906 0013 0312 HMB61

ESTERILIZADOR 2 PUERTAS 100600 E-031777 HMB61

ESTERILIZADOR 2 PUERTAS S1000 E-32391 HMB61

RELACIÓ D'EQUIPS  *** MATERNITAT ****

AUTOCLAVE SC501 E-2 E-025293 HMB60

AUTOCLAVE 1006 E-2  E-025898 HMB60

RELACIÓ D'EQUIPS  *** PLATÓ ****

EQUIP MODEL N/S

ESTERILIZADOR 1006 E-2 6 ME E-22971 HMB61PT

ESTERILIZADOR 501E-2 E-020178 HMB61PT

UNITAT DE TRACTAMENT EFLUENTS (CTT MANAT BIOWASTE E-026309 FCK09

GENERADOR VAPOR (CONTRATO MATACHANA) 120 KW  VERS COMPACT E-026310 FCK09

ESTERILITZADOR (CONTRATO MATACHANA) 1006 E-2/1 E-026401 IDK07

ESTERILITZADOR (CONTRATO MATACHANA) 1006 E-2/1 E-026403 IDK07

ESTERILITZADOR (CONTRATO MATACHANA) 1006 E-2/1 E-026404 IDK07

AUTOCLAU (CONTRATO MATACHANA) SC501 E-2L-3l E-026335 IDK07

ESTERILITZADOR (CONTRATO MATACHANA) LABOKLAV 80B 12104820 IDK07

ESTERILITZADOR (CONTRATO MATACHANA) 501 E-2 E-021805 IDCA4

UNITAT DE TRACTAMENT EFLUENTS (CTT MANAT MINIBIO E-027379 IDC01

ESTUFA ESTERILITZACIO (CTT MATACHANA) UFE 800 749 LITROS M-01818 IDK07

ESTUFA ESTERILITZACIO (CTT MATACHANA) UFE 700 416 LITROS M-01817 IDK07

RENTADORA DESINFECTADORA (CTT MATACHANA)LAB 610 L-02325 IDK07

RENTADORA DESINFECTADORA (CTT MATACHANA)LAB 610 LAB 610 IDK07

RENTADORA DESINFECTADORA (CTT MATACHANA)LAB 610 L-02327 IDK07

RENTADORA DESINFECTADORA (CTT MATACHANA)815X 6A012738 IDCA4

RELACIÓ D'EQUIPS  *** CAPSBE****

EQUIP MODEL N/S

AUTOCLAVE 21ED 109346 HAO21

MINICLAVE 21 ED 106936 HAO28

                                                                                                                                RELACIÓ D'EQUIPS  *** 

FUNDACIÓ RECERCA CLÍNIC BARCELONA INSTITUT D'INVESTIGACIONS AUGUST PI I SUNYER ****

CECO

CECO

CECO

EQUIP MODEL N/S

EQUIP MODEL N/S

EQUIP MODEL N/S CECO

CECO
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ANNEX 2 Protocols de manteniment preventiu 
 

Els protocols de manteniment son les operacions mínimes a realitzar sobre els elements inclosos en el 

contracte. Aquest protocols hauran de ser complementats amb totes les operacions que l’empresa 

adjudicatària consideri adients i necessàries i amb totes aquelles que assegurin el compliment del acords 

de nivell de servei: 

El protocols de manteniment seran per cada una de les famílies d’equipament indicat en l’Annex 1. 
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ANNEX 3 Llistat recanvis no inclosos i preus correctiu 
 
El següent llistat es orientatiu pel que fa a recanvis necessaris i caldrà que sigui completat i valorat 
econòmicament per l’empresa licitant.  
 

Recanvi / fungible Referència Preu unitari (sense IVA) 

   

   

   

   

   

   

 
 
Tanmateix, l’empresa licitant ha d’adjuntar els preus/hora que proposa pel contracte per les tasques que 
hagin de ser facturades a banda. Cal indicar tots els tipus d’hora i categoria que pugui ser necessaris, 
incloent en aquest taula desplaçaments, dietes o qualsevol cost referent a mà d’obra: 
 
 

Concepte Preu (IVA no inclòs) 

Hora tècnic € 

Desplaçament € 

xxx € 

yyy € 
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ANNEX 4 Documentació a presentar 
 
Les empreses que licitin caldrà que aportin la documentació següents, seguint estrictament l’ordre 
següent i numerant la documentació aportada segons els apartats següents: 
 

1) En referència al personal, el contractista haurà de presentar les següents dades: 
 

o Organigrama del servei, indicant les recursos proposats en exclusivitat i els compartits 
amb altres contractes. 

o Per l’interlocutor:  
o Nom i Cognom del treballador/a 
o Currículum Vitae 
o Categoria Professional 
o DNI 
o Per a la resta, el seu perfil professional 

 
2) Memòria tècnica amb les propostes de mètodes, sistemes i procediments que es proposen per a 

la realització del servei. 
 

3) Programa d’actuacions de manteniment programat preventiu dels equips objecte d’aquest plec 
assenyalant objectius, abast, procediments i terminis.  

 
4) Programa de formació per a tècnics i usuaris, amb un resum del contingut del curs. 

 
5) Proposta d’eficàcia, el tipus que plantegi el contractista, que haurà d’ésser superior al 97,5 %.  

 
6) Esquema organitzatiu i perfil professional del personal que el concurrent proposa per a la 

prestació del servei.   

 
7) Relació de l’instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat  necessaris 

per la prestació del servei, la disponibilitat del quals serà exigible en qualsevol moment durant el 
termini de vigència del contracte.  

 
8) Suport tècnic remot i servei d’atenció 

 
9) Temps en aconseguir un recanvi no superior a 1 dia (8 hores laborables) 

 
10) Caldrà que aportin un certificat d’exclusivitat pel manteniment dels equips objecte del contracte. 

 
11) Presentar el pla de  Prevenció de Riscos Laborals relacionat a les tasques pròpies del contracte. 

 
 


