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1.- Objecte de la licitacio i situacié de les instal-lacions

L'objecte de la present licitacio és I'adjudicacio de les tasques del manteniment preventiu, normatiu
i correctiu de les instal-lacions que formen part de l'organitzacié central del Servei Catala de la
Salut (CatSalut), garantint el correcte funcionament i l'aplicacié de la normativa vigent en
matéria d’instal-lacions.

Aguest manteniment, a més de facilitar el correcte funcionament de les instal-lacions, es realitzara
per part de I'adjudicatari, de tal manera que la funcié especificament administrativa es desenvolupi
pels seus usuaris de la forma més confortable possible.

Aixi mateix, el manteniment haura de possibilitar, I'assoliment maxim de la vida util dels elements
que formen part de les instal-lacions i proporcionar el millor aspecte i rendiment del seu conjunt.

La responsabilitat de la conservacid, manteniment i operativitat dels edificis i instal-lacions, recaura
en I'empresa adjudicataria.

Anualment, I'empresa adjudicataria haura de presentar la planificacié de les tasques a realitzar,
que sera supervisada pel CatSalut, mitjangant la Unitat de Serveis Generals (USG).

Les instal-lacions a mantenir que formen part dels serveis matrius del CatSalut es troben ubicades
en dues dependéncies:

1.1.- Edifici Olimpia, Travessera de les Corts, 131-159, 08028 — Barcelona
1.2.- Quarta planta de Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 — Barcelona

La ubicacio principal de I'equip de manteniment sera I'Edifici Olimpia, realitzant intervencions
programades o d’acord amb les necessitats a la quarta planta de Gran Via, els desplagcaments a les
diferents seus aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

Per conéixer les caracteristiques d’aquestes dependéencies, la USG del CatSalut, programara una

visita obligatoria a les instal-lacions amb les empreses interessades en la licitacio, facilitant-ne la
informacié necessaria per a la formalitzacié de les propostes.

2.- Ambit i caracteristiques del manteniment a realitzar

L'ambit del manteniment de I'organitzacié central del CatSalut es troba definit per les actuacions a
realitzar tant pel que fa als edificis o espais fisics concrets, com per les instal-lacions i
equipaments que s’han de mantenir.

2.1.- Descripcié de la maquinaria de les instal-lacions.

La maquinaria i els components de les instal-lacions que han de ser objecte de manteniment,
segons els termes que es fixaran més endavant, soén els seglents:
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Edifici Olimpia

9 climatitzadors TECNIVEL

9 valvules 3 vies HONEYWELL 1” per a fan-coil

4 valvules 3 vies 2RH

2 vasos expansié automatics SEDICAL MINIMAT MG 200

1 grup pressio HASA MOD. HM 100/4

1 acumulador aigua descalcificada (3200I)

1 descalcificador ECONOMINDER mod. 5200

2 acumuladors de 1.500 litres circuit fred/calor climatitzacié general
2 sonda detecci6 vessament de liquids

2 motor-bomba WILO 1P150/300 18.5kW

2 motor-bomba WILO IP150/31.5 11kW

1 motor-bomba WILO NF80/4H-13+E3 0.75kW

2 motor-bomba GRUNDFOS MG 32SB2-38FF 165C

16 variadors de freqliéncia de diferents poténcies

18 transmissors pressié marca SETRA mod. C264

33 reguladors comportes HONEYWELL mod. M7531A 1005-2

25 sondes temperatures HONEYWELL mod. 27087A

10 sondes humitat mod. H7506A1010

3 sondes temperatura ambiental HONEYWELL mod. RF455A 10022-1
6 interruptors de flux mod. ITT FS4-3J

19 valvules 3 vies motoritzades HONEYWELL mod. 7420A

3 actuadors de comportes BELIMO FM 220 (220V)

450 actuadors comporta BELIMO KM-24-3 (24V)

100 reixes impulsio K, tipus CDM400-ZV-E amb regulacié neumatica
450 comportes TROX, tipus RNE (regulables)

30 comportes contra incendis de conductes clima (per electroimant)
18 detectors incendi (de conductes) marca CLARSON, tipus ZAPB
6 fan-coils terra TERMOVENT de 0.45 x 1.45 x 0.20 mts.

1 consola Split HITECSA ccv2 100. (SAl)

1 evaporador HITECSA ECVZ 1001

1 Split HITECSA ECVA-1001

1 evaporador HITECSA UMXCA-1001.1

1 quadre general de distribucié (soterrani)

13 quadres secundaris (enllumenat, ordinador, etc.)

4 quadres secundaris (climatitzacio)

2 extractors VAIRING de 0.95 x 1.15 x 1.05 mts.

8 extractors SODECA/SOTD350

2 extractors SODECA/CBD

1 diposit soterrat de gasoil 10.000 litres

1 motor-bomba traspas combustible (gas-oli) GESPASA model CG-150
2 calderes suport calefacci6 ROCA G100/110 tipus 400/415

1 bescanviador a plaques SIGMAL tipus VFV2/H-61

1 escalfador eléctric d’aigua calenta sanitaria de 15litres

1 climatitzador STULZ Comptrol-400 Typo CMA442GE
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2 torres recuperacio Tipus GLY SSKKV2-LE

1 climatitzador STULZ Comptrol 1002

1 torre recuperaciéo STULZ M64366

2 climatitzadors STULZ CCD201A

2 torres recuperacié STULZ CSV0212

1 aparell aire condicionat MITSUBISHI PUHZ-RP140YKA (CPD)
1 aparell aire condicionat GENERAL AOG45EPA3L (CPD)

1 aparell aire condicionat FUJITSU AOY 15ACA3L (CPD)

1 unitat climatitzador DAIKIN VRV IIl INVERTER 400/30/50

7 consoles Split i condensadores DAIKIN

2 aparells aire condicionat KOSNER KSTi CS NOVA R32 KSTI-24/71 amb 1 split

1 aparell aire condicionat MITSUBISHI MSH-24RV amb 1 split

1 aparell aire condicionat FUJITSU ASYGO07 LMCE amb 3 splits

1 aparell aire condicionat MITSUBISHI FDK22KXEGD amb 5 splits
1 aparell aire condicionat MITSUBISHI SRF3522K2 FH-W

1 aparell aire condicionat DAITSU DS12UI-VT amb 1 split

1 aparell aire condicionat MITSUBISHI PKA-RP50HAL amb 1 split
1 aparell aire condicionat PANASONIC CS-A18BKP amb 1 split

1 aparell aire condicionat GENERAL ASH7USBCW amb 1 split

1 aparell aire condicionat GENERAL ASHA14 LCC amb 1 split

1 aparell aire condicionat HIYASU HS-18KIHB amb 1 split

1 porta corredissa motoritzada CAME

1 barrera motoritzada accés vehicles CAME

1 equip megafonia conferéncia sobretaula sales de reunions
[I-luminacio interior i exterior

[I-luminacié d’emergéncia

Xarxa terres

Xarxa hidraulica

Xarxa veu i dades

Quarta planta de Gran Via

7 unitats interiors conductes LG ARNUO9GM1A4
4 unitats interiors conductes LG ARNU12GM1A4
1 unitats interiors conductes LG ARNU18GM1A4
1 unitats interiors conductes LG ARNU28GM2A4
22 unitats cassets de 4 vies LG ARNU12GTRC4
1 equip LG ARUM180LTES

1 equip LG ARUM200LTES

4 recuperadors FRANCE AIR VOLCANE 70 FT
2 unitats FRANCE AIR POWERPLAY 90 BC2 T2000
1 equip SAI SLC CUBE 3+

1 quadre comandament i distribucio

1 quadre SAl

[I-luminacid interior

[I-luminacié d’emergéncia

Xarxa terres
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37 radiadors d’aigua
Xarxa hidraulica
Xarxa veu i dades

2.2.- Elements a mantenir

De cadascun dels elements descrits al punt 2.1 s’haura de garantir el manteniment preventiu,
correctiu i normatiu.

Aixi mateix, i a més dels elements descrits amb anterioritat, s’haura de procedir al manteniment del
seguent:

2.2.1.- Aire climatitzat

- Comprovacié desguassos de refrigeracio i degoteig que no estiguin obstruits

- Lubricar i engreixar coixinets i rodaments.

- Comprovacié de que no s’escalfin anormalment els coixinets.

- Comprovacio6 de la tensio i estat de les corretges de transmissio.

- Comprovacié de vibracions i estat dels ancoratges.

- Comprovacié de les temperatures d'impulsié i retorn de condensacio.

- Verificar i ajustar I'd6fset dels termostats.

- Verificar i ajustar I'dfset dels pressostats.

- Verificar filtres i reposicié mensual.

- Neteja general de safates, verificaci6 i repintat anual.

- Inspecci6 interruptors i disjuntors.

- Comprovacié de pressions i reposicié de gas refrigerat alta i baixa.

- Comprovacio i reposicio de I'oli dels compressors.

- Comprovacié comportes i regulacio.

- Comprovacio vasos d’expansio.

- Comprovacié bombes.

- Comprovacio interruptors de flux.

- Gestiod del programa informatic del sistema de control de l'aire climatitzat.

- Reuvisi6 dels quadres eléctrics de comandament de maniobra.

- Verificar punts i I'estat de corrosié dels elements de climatitzacié.

- Realitzar verificacions per a la deteccid preventiva de la legionel-losi en desguassos,
conduccions i safates humidificadores.

2.2.2.- Gas Natural

- Aplicacio del Decret 291/1991, d'11 de setembre de 1991. (DOGC 1546 de 24 de gener de
1992). Inclou certificat de revisio periddica a emetre per empresa autoritzada.

- Proves estanqueitat de la instal-lacio, des de clau d’entrada fins a punts de consum.

- Comprovacié caixa reguladora R50.

- Comprovacio suport i ancoratge.

- Comprovacié regulador, efectuant la verificacié de la seguretat maxima i minima.

- Comprovaci6 obertura i tancament valvules.

- Comprovacié connexio aparells.
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- Comprovacié ventilacions.

- Comprovacié defectes critics.

- Comprovacio defectes majors.

- Neteja d'arqueta.

- Lectura i anotacio diaria dels consums.

- Comprovacié de I'estat general de la instal-lacio.

- Comprovacié de la centraleta d’'incendis, tall subministrament.

2.2.3.- Contra incendis

- Aplicacio del RD 513/2017 del 22 de maig de 2017 (BOE 139 de 12 de juny de 2017).

- Inclou certificat de revisio periddica a emetre per empresa autoritzada.

- Comprovacié pressié extintors.

- Comprovacio caducitat extintors, precintes i etiquetes.

- Comprovacid6 pressio extintors.

- Comprovacio armaris metal-lics contenidors d’equipament per a 'extincio.

- Comprovacié central control FS-90.

- Comprovacio boquera aigua.

- Comprovacioé hidrants, manegues, pressio, precintes, caducitat i etiquetes.

- Comprovacio6 valvula globus.

- Comprovacié debanadora.

- Comprovacio i activacio detectors.

- Comprovacioé del funcionament dels polsadors i la seva fixacio.

- Gesti6 del programa informatic de deteccio d’incendis.

- Simulacié de l'actuacié automatica de la instal-lacié de I'equipament contra incendis per gas
extintor.

- Comprovaci6 del funcionament dels llums indicadors i alarmes acustiques i sonores.

- Comprovacio del funcionament de les portes tallafocs RF i dels sistemes antipanic.

- Comprovaci6 de I'estat de conservacio de la senyalitzacié contra incendis.

- Comprovacio centraletes contra incendis Kilsen

2.2.4.- Xarxa d’aigua i sanejaments

- Xarxa de distribucié d’aigua de I'edifici.

- Prova estanqueitat periodica de la instal-lacio.

- Comprovacié suports i ancoratge.

- Verificaci6 de la corrosio dels elements de la instal-lacié.
- Comprovacio flexibles.

- Comprovacié obertura i tancament d’aixetes i valvules.

- Comprovacio connexi6 aparells.

- Comprovacié by-pass.

- Comprovacio vaters, urinaris, lavabos i abocadors.

- Comprovacié tancament aparells.

- Comprovacié desguassos.

- Lectura i anotacié diaria dels consums.

- Lectures i anotacions en el llibre Registre de Manteniment de la xarxa hidraulica.
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- Conservacio i neteja d’'aixetes i llocs de la xarxa hidraulica en periodicitat setmanal.

- Reuvisi6 periddica xarxa hidraulica fonts d’aigua en periodicitat setmanal.

- Mesurar i anotar les lectures de les temperatures de l'aigua (fred i calenta), subministrada a
través de les aixetes amb o sense difusors.

2.2.5.- Electricitat baixa tensio

- Comprovacié funcionament SAl i bateria de condensadors.

- Comprovacio mecanismes de proteccié (magnetotérmics i diferencials).
- Comprovaci6 terres.

- Comprovaci6 resistencia terra.

- Comprovaci6 interruptors d’obertura i tancament.

- Comprovacié enllumenat d’emergéncia i senyalitzacio.

- Comprovacioé enllumenat i forga quadre general a quadres secundaris.
- Comprovacié connexions i fixacions.

- Comprovaci6 caixes connexio.

- Comprovacié regletes i borneres.

- Comprovacié canalitzacions, aillaments i suports.

- Comprovacio enllumenat exterior.

- Lectura i anotacié diaria dels consums.

- Treballs menors de nova instal-lacio eléctrica basica.

2.2.6.- Seguretat

- Manteniment de la instal-lacié dels elements de seguretat (portes, finestres, infraroigs,
volumetrics, connexions equips videovigilancia, periférics i les seves suportacions, etc.)

2.2.7.- Grup electrogen i diposit gasoil

- Neteja periodica de la xemeneia del grup.

- Verificacié de I'estat dels diposits de gasoil. Lectura setmanal del nivell

- Comprovacié i reposicio dels nivells del motor del grup electrogen i llur bateries.
- Posada en marxa i verificacio setmanal del funcionament.

- Anotacio diaria de la lectura del comptador del grup electrogen.

- Verificacié de I'estat general del grup.

2.2.8.- Calderes a gas
Inclou certificat de revisio periddica a emetre per empresa autoritzada.

- Neteja flama pilot.

- Neteja cremador.

- Neteja cos de caldera.

- Neteja i comprovacié del funcionament de les bombes.

- Neteja, comprovacié i posada a punt dels mecanismes de seguretat.
- Neteja de sortida de fums (xemeneia).

- Comprovaci6 i regulacio dels caudals de gas i d’aigua.
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- Provesi certificat de control de rendiment.

- Comprovacié de termostats de seguretat maxima i minima.

- Control d’estanqueitat de la caldera.

- Verificacié de I'estat general de les calderes.

- Verificacio del sistema automatitzat de tall de subministrament de gas en cas d’'incendi.

2.2.9.- Aigua descalcificada

- Comprovacio del grau de duresa.
- Comprovacio del nivell de la sal i la seva reposicio.
- Manteniment dels mecanismes d’actuacio.

2.2.10.- Megafonia general de I'edifici i de sales (rack, microfons, altaveus i amplificador)

- Preparacié de megafonia a les sales de reunions.
- Inspeccidé de l'estat de conservacid, proves de so i repas de les connexions eléctriques
(microfons, amplificadors i altaveus).

2.2.11.- Xarxa televisio

- Comprovacié d’antena i xarxa distribuida per I'edifici.
- Comprovacié dels amplificadors TV.

- Reuvisié dels mecanismes de presa de senyal.

- Revisio punts de connexié de xarxa veu i dades

2.2.12.- Xarxa de comunicacions

- Comprovaci6 de les connexions eléctriques i de control.
- Comprovacié de les connexions RJ45 dels aparells telefonics.
- Connexio a punt de xarxa dels terminals telefonics.

2.2.13.- Parallamps

- Verificacié de I'estat d’ancoratge i fixacions.
- Comprovacio de I'estat de les connexions a terra.
- Lectura del comptador de llamps.

2.2.14.- Mobiliari

- Manteniment i conservacié del mobiliari existent.
- Muntatge i desmuntatge de mobiliari.

- Manteniment de persianes.

- Control d’estocs de mobiliari.

- Ajustament i petites reparacions.
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2.2.15.- Altres

- 40 hores/any, per a la realitzacio de petits treballs de feina de paleta i/o pintura, d’espais interns,
despatxos, zones comuns i similars els quals no es poden realitzar sense entorpir el treball diari

a les dependéncies objecte del contracte.
- Revisié i manteniment dels sostres.
- Revisid i manteniment de I'estructura exterior, coberta i baranes de I'edifici.
- Manteniment i sanejament de les arquetes exteriors de serveis de la xarxa propia.
- Preparacio sales de reunions polivalents.
- Tasques de suport logistic necessaries per I'activitat diaria de I'organitzacio6.

- Participacié del personal que presta servei en el manteniment, en les tasques relatives al pla

d’emergéncia i evacuacié de I'Edifici Olimpia.

- Seguiment i control de tasques relatives al manteniment, dutes a terme per part d’altres

empreses.

2.3.- Equipaments/elements objecte de revisions técniques efectuades per empreses alienes

al servei.

Els seglents equipaments/elements son objecte de revisions técniques normatives efectuades per
empreses alienes a la licitacio, la qual cosa no exclou a 'empresa adjudicataria el manteniment

dels mateixos.

El servei de manteniment haura de coordinar i supervisar les revisions realitzades per empreses

externes, havent de ser coneixedors en tot moment del funcionament d’aquests equipaments.
Edifici Olimpia

1 bateria condensadors CIRCUTOR OPTIM FR6-P&P-400-440

1 central analdgica FS-90 HONEYWELL seguretat

1 central digital XLS80e HONEYWELL incendis

2 plantes refredadores amb bomba de calor YORK model YLAE480HP
2 SAI ALTERVAC model NS30120 de 120 kVA

1 grup electrogen MAN/IFERCA 500 kVA

3 passadissos d’accés GUNNEBO

1 central receptora senyal TV TDT

1 armari rack de megafonia sales de reunions

1 armari rack de megafonia general de I'edifici

205 punts de megafonia ambient

4 aparells elevadors marca ORONA

1 transformador tipus sec encapsulat 1600kVA de 25.000V marca TMC
Circuit videovigilancia amb 13 cameres

Quarta planta de Gran Via

2 portes automatiques ASSA ABLOY
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1 sistema anti-intrusio
Megafonia ambient
SAIl

2.4.- Tipus de manteniment

2.4.1.- Manteniment preventiu

Anomenem manteniment preventiu a les accions que juntament amb una sistematica d'actuacions
periodiques sobre els elements objecte del manteniment, garanteixen el bon funcionament dels
edificis, les seves instal-lacions i equipaments.

Aquest tipus de manteniment s'executara mitjangant un quadre anual d'actuacions que haura de
presentar I'empresa licitadora.

El quadre d'accions incloura els cicles necessaris per garantir I'operativitat, funcionalitat i
I'assoliment del maxim de vida util de les instal-lacions i de qualsevol dels elements susceptibles
de manteniment inclosos en el present plec.

El quadre d’accions haura de contenir com a minim els aspectes seguients:

Nom del sistema (xarxa d'aigua, climatitzacid, electricitat, etc.)

Element especific del sistema (bomba, climatitzador, quadre eléctric, etc.)

Descripcio de les actuacions a realitzar.

Periodicitat amb la que es realitzaran.

Resultat de les actuacions dutes a terme.

Observacions. En aquest punt 'empresa licitadora incloura, si ho considera convenient, els
treballs que es compromet a realitzar de manera complementaria amb els mitjans contractats.
Tot aixd sense perjudici de la realitzaci6 dels treballs indicats com a obligatoris.

2

2.4.2.- Manteniment normatiu

Es aquell que s'ha de desenvolupar obligatdriament complint la normativa vigent i les possibles
modificacions que de la mateixa es puguin produir durant la vigéncia del contracte.

El manteniment normatiu sera dut a terme segons el calendari i la forma establerts per la
normativa vigent per a cadascun dels elements objecte de regulacio.

L’empresa adjudicataria efectuara les tasques de revisid dels equipaments de la instal-lacié
sotmesos al Reglament d’Instal-lacions Térmiques dels Edificis (RITE), d’acord amb el publicat en
el Real Decret 238/2013 de 5 d’abril. Aixi mateix aquest tipus de manteniment es fara d’acord
amb les possibles variacions que del Reglament citat es puguin anar produint en la durada del
contracte.

En principi son subjectes de manteniment normatiu en la present licitacio els elements seglents:
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- Els quadres i xarxes eléctriques amb els seus elements.

- Les maquines frigorifiques i les bombes de calor, de climatitzacié general, individual i per a zones
comunes.

- Aparells de pressio.

- Sistemes contra incendis automatics.

- Extintors.

- Xarxa contra incendis.

- Portes, escales i sortides d'emergéncia en general i les seves senyalitzacions.

- Calderes, cremadors i xemeneies.

- Xarxes i sistemes de distribucié de gas.

- Xarxes i sistemes de distribuci6 d'altres combustibles, liquids o gasosos.

- Xarxa de posada a terra i de parallamps.

2.4.3.- Manteniment correctiu

La solucio i reparacio de les avaries que sorgeixin en els diversos sistemes i instal-lacions han
d'estar contemplades en l'oferta, excepte els materials que es facturaran a part. (excepci6 feta del
punt 2.5.1).

Amb els mitjans de l'oferta es realitzaran, si escau, ampliacions menors de linies eléctriques,
conduccions, etc.

Qualsevol reparacié que generi una despesa a carrec del CatSalut, requerira la presentacié del
corresponent pressupost i 'autoritzacio previa de la Unitat de Serveis Generals.

2.4.4 - Llibre registre de manteniment i software de gestié de manteniment o equivalent

L'adjudicatari tindra tota la informaci6 i els llibres oficials actualitzats a disposicié del CatSalut i si
escau, dels organismes oficials, companyies asseguradores, etc.,a la data de la darrera revisio
normativa duta a terme.

Aquesta informacié romandra a la seu de I'organitzacié central del CatSalut a I'espai habilitat per a
I'equip de manteniment i a disposici6 de la USG.

Aixi mateix, el control de les tasques diaries de manteniment es realitzara de manera obligatoria
mitjangant un llibre de registre intern d'actuacions o per un programari de gestié de manteniment.
L’adjudicatari 'haura de presentar al CatSalut actualitzat almenys amb periodicitat trimestral.

L’adjudicatari haura de valorar i informar al CatSalut dels canvis normatius que es produeixin
durant la vigéncia del contracte i afectin al manteniment de les instal-lacions objecte del mateix.

En tots els tipus de manteniment 'empresa adjudicataria respondra de qualsevol desperfecte, pérdua

o deteriorament en els béns, objectes i instal-lacions de les dependéncies a mantenir quan es
produeixin com a consequeéncia de la realitzacié del seu servei de forma negligent.
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2.5.- Caracteristiques generals

El licitador haura de disposar de personal suficientment capacitat, preparat i experimentat per
atendre i resoldre les necessitats que es derivin del manteniment objecte del contracte.

Aixi mateix, haura de comptar amb la col-laboracié d'empreses degudament autoritzades per aquelles
intervencions no incloses al plec que s'hagin d'adaptar a norma, i calgui dur-les a terme per empreses
o personal, amb els corresponents permisos i acreditacions oficials que exigeixen els respectius
reglaments.

Els equips humans estaran dotats dels mitjans técnics i eines necessaries per poder realitzar els
treballs objecte del contracte, a carrec de 'adjudicatari.

Juntament amb la presentacié de I'oferta, cada empresa acompanyara una relacié dels mitjans
que dedicara al desenvolupament i materialitzacio dels treballs, entre d’altres:

- Vehicles.

- Eines manuals i especifiques per als treballs a realitzar.

- Mitjans de seguretat personal (EPI’s).

- Mitjans especials i ordinaris d'elevacio i transport.

- Aparells de mesura i control.

- Disponibilitat de tallers i magatzems propis del licitador, que |i permeti dur a terme
reparacions complexes.

En circumstancies especials, el CatSalut es reserva el dret d'utilitzar els mitjans técnics i humans
contractats per al manteniment, per realitzar en I'ambit de les instal-lacions descrites altres feines
no detallades al present plec.

Els operaris aniran vestits pulcrament amb roba de feina i calgat adequat, d’acord amb la normativa
de prevencio de riscos laborals, facilitats per 'adjudicatari, i amb la identificacié de I'empresa ben
visible.

Tot personal destinat haura de disposar d’'un telefon mobil tipus smartphone operatiu a totes les
dependéncies objecte del contracte a carrec de I'adjudicatari.

Totes les intervencions o treballs que es realitzin s'hauran de fer amb una especial cura i
s'acabaran amb una neteja vigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal-lacio
intervinguda.

Els materials que s'utilitzin no hauran de ser nocius per a la salut, d’acord amb la normativa vigent
de prevencio de riscos laborals i compliran les normes en matéria de proteccié del medi ambient i
tractament de residus segons la seva classificacio.

El personal de 'empresa adjudicataria tractara amb absoluta confidencialitat i responsabilitat la

informacio i dades referents al CatSalut, incloent-hi programaris d’altres empreses instal-lats en
equipaments per al seu funcionament.
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Altres actuacions incloses en el preu de I'adjudicacio:

Revisiéo per empresa especialitzada (RD 513/2017), amb certificacio i informe dels sistemes
i materials seglents:

Edifici Olimpia

- Reuvisié anual dels equips i sistemes d’extincié (exclou el sistema de gestié centralitzada)
- Revisi6é anual de 24 boques d'incendis equipades (BIE 45).

- Reuvisid anual de dues instal-lacions automatiques contra incendis per gas extintor.

- Reuvisié anual de la xarxa de subministrament de gas.

- Revisi6é anual de les calderes de gas.

Quarta planta Gran Via
- Revisié anual dels equips i sistemes d’extincio.
- Reuvisié anual de 5 boques d'incendis equipades (BIE 25).

2.5.1.- Petit material de reposicio i fungibles

Per a la realitzacié del manteniment preventiu s'inclouen en el present plec un seguit de materials
de reposicio, que aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

La relacio de material de reposici6 inclos a I'oferta és la seguent:

- Filtres per als climatitzadors i equipaments de condicionament d’aire, en quantitat suficient per a
la reposicio amb periodicitat mensual. S'haura d'utilitzar el filtre tipus PSB/290.

- Greix rodaments.

- Pintura imprimacié per a la prevencid de corrosid per a suportacions i interiors dels
climatitzadors, repas anual.

- Pintura bituminosa per a les safates dels climatitzadors, repas anual.

- Pintura groga per a les canonades del gas, repas anual.

- Pintura per a les unitats exteriors situades a la coberta de I'edifici.

- Pintura negra brillant per a pintar exteriors, repas anual.

- Pintura vermella per elements contra incendis

- Oli de mecanic, per al greixat de portes, mobiliari, etc.

- Gasos refrigerants, reposicié nivells.

- Detergent especific netejador per a bateries frigorifiques i equipaments de condicionament d’aire.

- Netejador especific per aparells d’aire condicionat

- Dissolvent de pintures.

- Material de soldadura autdgena i eléctrica.
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2.5.2.- Controls sobre el manteniment

L'adjudicatari tractara directament els afers relacionats amb el desenvolupament de les tasques de
manteniment amb la USG.

Aquesta unitat rebra per part de I'adjudicatari, informe per escrit de les activitats realitzades,
segons s’indica al present plec.

S'establiran reunions amb periodicitat mensual entre ambdues parts per tal d'analitzar el
desenvolupament de les tasques de manteniment i possibles mancances que es puguin observar.

Avaluacio del personal que presta servei i en el seu cas propostes de substitucié de personal,
consensuades entre I'adjudicatari i el CatSalut.

2.5.3.- Coordinacio i supervisié de I'equip de manteniment

L'adjudicatari coordinara les actuacions de les diferents empreses contractades per al manteniment
especific de les seglents instal-lacions:

- Manteniment dels aparells elevadors.

- Manteniment dels equips per al subministrament d’electricitat ininterrompuda (SAl)

- Manteniment de I'estacio transformadora.

- Controls sanitaris sobre l'analisi de la qualitat de l'aire i xarxa hidraulica, control de plagues i
tractaments fitosanitaris.

- Grup electrogen

- Parallamps

- Sistemes de megafonia

- XarxaTV

- Equips de videovigilancia

- Equips de deteccié de metalls i escaner de seguretat

- Sistema Honeywell de gestié centralitzada, clima, contra incendis i intrusio

- Altres inspeccions

Les tasques a desenvolupar en aquest sentit seran basicament de coordinacid i supervisio,
compatibilitzant el funcionament de la resta d’instal-lacions amb I'execucid i seguiment dels
manteniments descrits per part de les empreses contractades especificament.

Tambe I'adjudicatari coordinara i supervisara els treballs que es realitzin per part d'altres empreses

en el manteniment de les instal-lacions, sempre que li sigui encomanada aquesta tasca per la
USG.
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3.- Condicions de I'oferta

L’oferta reuneix les condicions segulents:
3.1.- Personal

Respecte al personal de manteniment opera la subrogacié d’acord amb l'article 130 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

Per a 'assoliment de les tasques del manteniment i durant I'horari especificat al punt 3.2, 'empresa
adjudicataria haura de posar a disposicio del CatSalut, quatre operaris: un oficial de 1a. cap
d’equip del grup professional 5, dos operaris oficials del grup professional 5 i un operari del grup
professional 6 d’acord amb les categories del conveni col-lectiu de treball del sector de la industria
siderometal-lurgica de la provincia de Barcelona.

El personal destinat al servei de I'organitzacié central del CatSalut podra actuar per a la realitzacio
dels manteniments a les dependéncies descrites al punt 1 d’aquest plec.

Per tal de complir el pla préviament establert de manteniment, I'adjudicatari podra substituir de
manera temporal i amb I'autoritzacié del CatSalut, el personal que habitualment desenvolupa les
seves tasques per altre amb I'acreditacid especifica per resoldre els treballs sol-licitats a
I'adjudicatari.

Tot aix0, sense perjudici de que les tasques de gestié del sistema informatitzat del manteniment
de l'edifici restin degudament ateses.

Per altres casos, I'adjudicatari no podra substituir el personal que presta servei a les instal-lacions
per altre, sense la conformitat del CatSalut.

A petici6 justificada del responsable del contracte, sempre que s’acrediti de manera adequada i
fefaent, es podra requerir a 'empresa contractista perqué accedeixi a canviar la persona que no
reuneixi les condicions minimes necessaries per prestar el tipus de servei que es demana, o bé
no realitzi la seva tasca de forma correcta i professional.

El cap d’equip, sera el coordinador i supervisor de les tasques de manteniment pel que fa a la
totalitat del personal del manteniment. Amb anterioritat a la presa de possessio del manteniment
de les instal-lacions, I'adjudicatari haura d’actualitzar o formar de nou, els coneixements del
personal amb categoria professional del grup 5 assignat a I'Edifici Olimpia en la gestié del sistema
informatitzat per al control de les instal-lacions mitjangant estacié de treball amb el sistema de
gestio centralitzat de Honeywell amb un curs de formacié d’'una durada de 24 hores.

En el cas que, previ acord entre el CatSalut i 'empresa adjudicataria del servei, se substitueixi de
forma permanent al cap de I'equip de manteniment, durant un periode de dues setmanes es
produira un solapament de tasques entre el nou responsable i el sortint, a desenvolupar
presencialment en el centre i a carrec de 'adjudicatari.
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El nou responsable haura de formar-se igualment en la gestié del sistema informatitzat per al
control de les instal-lacions mitjangant la realitzacié del curs de formacié d’'una durada de 24 hores,
que s’haura d’'impartir en un periode maxim no superior a un mes d’enca de produir-se el canvi.

L’empresa adjudicataria haura de fer-se carrec del cost del personal encarregat de prestar el
servei: sous, formacio, desplagaments, substitucions per baixes i malalties, vacances, seguretat
social, antiguitat i qualsevol altre despesa que comporti la prestacio del servei, com és 'uniforme,
amb I'equipament i l'utillatge necessari per a les tasques de manteniment.

3.2.- Horari

L’horari que ha d’acomplir el personal destinat a les instal-lacions dels Serveis Matrius del
CatSalut, i en el que s’hauran de desenvolupar les tasques de manteniment és el seglent:

Cap d’equip, oficial 1a grup professional 5 (inici servei):
De 7:00 a 13:00 hores, i de 14:00 a 16:00 hores

Operari grup professional 5:
De 8:00 a 14:00 hores, i de 15:00 a 17:00 hores

Operari grup professional 6:
De 8:30 a 14:30 hores, i de 15:30 a 17:30 hores

Oficial 1a grup professional 5 (tancament servei):
De 10:00 a 14:30 hores, i de 15:30 a 19:00 hores

Els horaris es desenvoluparan de dilluns a divendres excepte festius, d’acord amb el calendari
laboral de Barcelona, durant tot I'any.

Tots els serveis hauran d’estar coberts en la seva totalitat horaria durant tots els mesos de 'any,
inclosos els periodes de vacances, garantint la preséncia del personal en els llocs de servei.

L’obertura i tancament del servei a I'Edifici Olimpia sempre s’haura d’executar per operaris del
grup professional 5 de la plantilla adscrita al servei.

Aquestes franges horaries es podran canviar a peticié del CatSalut, sense alterar el nombre total
d’hores i de comu acord amb I'empresa adjudicataria per tal d’ajustar-se a noves necessitats.

En compliment del deure de proteccio de la seguretat i salut dels seus treballadors, el contractista
s’obliga a I'aplicacié del contingut de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de
riscos laborals, i en particular ha de garantir el compliment d’alld que s’estableix en el seu article
24 de conformitat amb el desplegament reglamentari efectuat pel Reial Decret 171/2004, de 30
de gener, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

Aixi mateix, el contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacio
laboral i social.
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L’'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions
sobre seguretat i salut dels treballadors, no comportara cap mena de responsabilitat per al
CatSalut.

L’empresa adjudicataria facilitara al personal de manteniment destinat al CatSalut, els mitjans
de proteccid individual necessaris per desenvolupar la seva tasca amb seguretat,
responsabilitzant-se de la formacié del seu personal i de I'aplicacié de les mesures establertes en
matéria de riscos laborals, segons normativa vigent.

A Tinici del contracte el CatSalut i I'adjudicatari, es reuniran per establir els mecanismes de
seguiment del compliment de la normativa relativa a la proteccié de la seguretat i salut dels
treballadors que prestin els serveis contractats.

El personal inclos en I'equip de treball de I'empresa adjudicataria que per malaltia o altre tipus
d'abséncia no pugui prestar el servei diari de manteniment, haura de ser substituit per altre de
la mateixa categoria mentre duri I'abséncia.

El licitador haura de disposar d'un centre permanent de recepcié d'avisos o sistema analeg operatiu
les 24 hores els 365 dies de I'any, que permeti al CatSalut davant de qualsevol contingéncia, trobar
resposta immediata (maxim 1 hora) de I'empresa adjudicataria, mitjangant la preséncia d'un técnic
especialista al lloc de la urgéncia.

Aquestes urgencies es facturaran segons el barem de preu/hora establert a l'inici del contracte.

L’empresa adjudicataria del contracte sera la responsable de que el manteniment de les instal-lacions
i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir el seu funcionament
i 'us racional de I'energia i salvaguardar la duraci6 i la seguretat de les mateixes.

L’empresa adjudicataria haura d’aportar solucions técniques i econdmiques homogénies que facilitin
I'organitzacio, direccio, execucio i control de la gestid integral centralitzada de manteniment.

L’adjudicatari sera el responsable d’establir en el pla de manteniment les actuacions técniques
necessaries per garantir el compliment de la normativa escaient en matéria d’instal-lacions dels
edificis objecte d’aquest contracte i portar al dia tots els llibres oficials i certificacions de manteniment
que calguin i siguin preceptius.

4.- Transicio del servei

Tota la informacio i documentacié técnica, normativa o legal que s’hagi recopilat durant 'execucié
d’aquest contracte, sera facilitada al Servei Catala de la Salut, com ha propietari de la mateixa.

A lafinalitzacio del contracte i amb una antelacié d’'un mes abans de finalitzar el periode contractual
s’haura de programar un traspas dels serveis, el qual es realitzara de forma que en tot moment el
funcionament dels sistemes quedin garantits durant el periode de transicié, des de I'adjudicatari
sortint cap els nous adjudicataris.
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Durant la fase del traspas, I'adjudicatari sortint facilitara la informacié necessaria i col-laborara amb
el nou adjudicatari en aquesta tasca sense cap cost addicional.

L’empresa adjudicataria sortint lliurara, sense cap cost pel CatSalut o per a tercers, un resum de
la documentaci6 técnica i dels informes objectes del manteniment mitjangant suport informatic.

També sera necessari el lliurament de la documentacié seguent:

- Si es disposa de documentacié técnica especifica o metodologia concreta, es lliurara la
documentacio.

- Una relaci6 amb les tasques de manteniment realitzades durant el periode immediatament
anterior al traspas.

- Una relacié de les tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de
traspas.

- Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurara 'esmentat document.

- Addicionalment, es realitzara dins de la dedicacié prevista en els serveis objecte d’aquest
contracte, unes sessions d’explicacio de la documentacié tecnica lliurada.

Cap de la Unitat de Serveis Generals
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