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Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del manteniment d’instal·lacions i 

equipaments de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta (ICS) i de 

l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). 

 
 
LOT 1: Perfil elèctric.  

 

LOT 2: Perfil hidràulic 
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1.- Objecte de la contractació 

 

Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions i equipaments de l’Hospital 

Universitari de Girona Doctor Josep Trueta(ICS) i de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge 

(IDI). Consta de dos lots: lot 1 perfil elèctric i lot 2 perfil hidràulic.  

No existeix l’obligació de licitar a tots dos lots. 

En cas d’incorporar al manteniment d’ambos lots d’alguna altre unitat, aquest es facturaria 

d’acord amb les taules de preus segons lot següent que es presenten a aquest plec:  

• Lot 1: Partides B D C i E 

• Lot 2: Partides D,E, F, G, H, I, J, K, L 

2.-Seguiment i control de la prestació del servei  

 

El seguiment i control de la prestació l’efectuarà el personal tècnic de manteniment de 

l’Hospital, al qual informarà l’adjudicatari segons calendari a incloure a l’oferta. 

3.-Prevenció de riscos laborals 

 

L’adjudicatària està obligada a presentar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de 

l’empresa, així com tota la documentació de Prevenció de Riscos Laborals que la unitat 

Bàsica de Prevenció de l’Hospital li sol·liciti, d’acord a aquest procediment, en compliment 

amb el RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials. 

En cas d’incompliment greu o incompliments repetits per part de l’empresa contractada de 

les normes de seguretat establertes i consensuades, es rescindirà el contracte. 

Són altres clàusules de rescissió:  

• El no compliment per part del responsable de l’empresa contractada 

d’informar els seus treballadors sobre els riscos de l’ICS i el pla d’emergència 

abans de l’inici de les activitats contractades. 



 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR 
JOSEP TRUETA (ICS) I DE L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI) 

Plec de Prescripcions 
Tècniques 
 

 

    8 
 
 
 
 

• El no compliment per part del responsable de l’empresa contractada de 

comunicar a l’ICS els canvis, incorporacions o cessions del personal designat 

per realitzar les tasques. 

• El no compliment per part de l’empresa contractada d’informar a l’ICS sobre 

la generació de nous riscos deguts a modificacions en les condicions de 

treball i de les mesures preventives i de protecció escaients. 

• El no compliment de les clàusules del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària, a requeriment de la Unitat Bàsica de Prevenció, haurà de presentar 

la documentació prevista en aquest procediment abans de l’inici de l’activitat. 

 

• Mitjans personals i tècnics 

En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el 

contractista abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haurà d’acreditar la modalitat 

d’organització preventiva adoptada per l’empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels 

Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció 

aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o 

sistema de gestió de la prevenció a l’empresa. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’acompliment de la normativa vigent en matèria 

de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l’ICS per a empreses 

contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al 

centre de treball.  

El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar 

a les instal·lacions de l’ICS, i s’assegurarà de que disposen dels equips de protecció 

individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades. 

L’empresa adjudicatària coordinarà la formació del seu personal amb els cursos interns de 

l’Hospital i de la UBP i els necessaris per la formació del personal de les instal·lacions de 

l’hospital sense cap cost addicional. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a la subrogació de personal segons els acords del 

conveni del ram del metall de la província de Girona. 
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• Coordinació, control i inspecció: 

L’empresa contractista haurà d’informar dels accidents laborals que es produeixin a centres 

de l’ICS durant l’execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la 

legislació vigent.  

L’empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l’ICS en matèria de prevenció de riscos 

laborals i fer la coordinació empresarial amb la UBP. 

 

4.-Clàusula de confidencialitat 

 

L’empresa adjudicatària es compromet a complir i fer complir el deure de secret professional 

i de confidencialitat establerts en l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de dades de 

caràcter personal i observarà, en tot moment, i en relació a les dades que li puguin ser 

facilitades per l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, les disposicions 

específiques derivades de l’esmentada normativa. 

En conseqüència, tot el personal de l’empresa adjudicatària que pugui tenir accés a 

documentació i dades de l’òrgan contractant, està subjecte al més estricte secret en relació 

a les mateixes. 

L’obligació de secret subsistirà fins i tot després de l’extinció del vincle contractual. 

5.-Criteris adjudicació LOT 1.(100 punts màxim) 

5.1.-Oferta tècnica. Condicions mínimes a complir pels licitadors. 

(SOBRE 2) 

Els licitadors han de complir cada una de les següents característiques i adjuntar la 

documentació acreditativa. El no compliment de qualsevol d’elles serà motiu d’exclusió. 

- Documentació a presentar: 

5.1.1.-Pòlissa de responsabilitat civil mínima de 1.200.000€. Cal adjuntar documentació 

acreditativa. 
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5.1.2.-Contractista únic (l’empresa no subcontracta), cal documentar que tot el personal que 

l’empresa contractista dedicarà a l’Hospital és indefinit, cal adjuntar els TC2 amb noms i 

cognoms. Es considera un mínim de deu treballadors. 

Es justifica la necessitat de no subcontractació perquè les feines d’instal·ladors a l’Hospital 

es troben molt properes als pacients, en diverses ocasions calen actuacions habituals que 

podrien afectar directament al malalt. Les mesures de bioseguretat en un Hospital cada 

vegada són més restrictives. 

És per tot això, que expressem que aquestes tasques habituals requereixen la necessitat de 

disposar de personal format i especialitzat en l’àmbit hospitalari, ja que la complexitat dels 

treballs a desenvolupar prop dels pacients i del personal sanitari requereix una àmplia 

experiència que s’aconsegueix amb el temps. 

5.1.3.-El licitador disposa de vehicles propis o contractats. Es considera un mínim de deu 

vehicles.  

5.1.4.-Declaració de respectar la vida hospitalària; circuits i horaris que no interfereixen la 

vida assistencial, sorolls menors a 90 dB en hores diürnes i adaptar mesures de bioseguretat  

 

5.2.-Criteris de valoració subjectiva:  

(Màxim 40 punts) SOBRE 2 BIS 

Aquesta contractació en la què s’ha determinat que s’apliqui una pluralitat de criteris de 
valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició 
tècnica d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. 

 
Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en els punts 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 i 5.2.5, s’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada 
criteri: 

Pop=P × 
VTop

VTmv

 

 

Pop = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri 

VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua 

VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 
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Addicionalment, han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i 
subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la 
fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents: 

 
Criteri subjectiu a valorar i 

puntuar 

Criteri 

5.2.1 

Criteri 

5.2.2 

Criteri 

5.2.3 

Criteri 

5.2.4 

Criteri 

5.2.5 

Puntuació màxima del criteri  12 7 7 7 7 

Llindar mínim de puntuació 7 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà 
l’empresa licitadora serà l’ obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, 
prèvia a l’aplicació de la fórmula 

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. 
 

-Per cadascun dels punts següents, cal documentar les accions anomenades o similars que 

es relacionin: 

5.2.1.- Metodologia de treball, eines i recursos a utilitzar en el servei de manteniment de les 

instal·lacions i equipaments de perfil elèctric de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep 

Trueta. Màxim 2 pàgines. (Màxim 12 punts) 

5.2.2.- Per garantir la capacitat d’intervenció és necessari que el contractista disposi d’un 

magatzem de material elèctric totalment equipat propi o de lloguer, cal documentar 

l’emplaçament del magatzem. En el cas de magatzem propi, cal documentar les escriptures 

i en el cas de lloguer cal presentar contracte de lloguer. Es valorarà capacitat del magatzem, 

material d’estucatge i gestió del magatzem. Màxim 1 pàgina. (Màxim 7punts) 

5.2.3.- Aspectes mediambientals de l’empresa licitadora. Es valoraran accions adaptades 

per l’empresa a ser més sostenible respecte el medi ambient. Màxim 1 pàgina. (Màxim  7 

punts) 

5.2.4.- Temps de resposta en cas d’urgència o emergència a l’Hospital. Es valorarà la gestió 

de la incidència en cas d’urgència o emergència a l’Hospital. Màxim 1 pàgina. (Màxim  7 

punts) 
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5.2.5 Es valorarà la Formació en seguretat dins el àmbit hospitalari i rescat de persones 

(Màxim  7 punts) 

5.3.-Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica  

(Màxim 60 punts) SOBRE 3 

Els licitadors hauran d’aportar l’oferta econòmica obligatòriament segons el model d’oferta 

econòmica de l’annex I. La no presentació en aquest model serà motiu d’exclusió.  

-Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el total de l’oferta és 

inferior a l’import de licitació menys el 10% d’aquest import de licitació. 

5.3.1.-5 punts, per a l’oferta més econòmica de la partida A. La resta d’ofertes rebrà una 

puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

5.3.2.-10 punts, per a la millor oferta preu/hora diürna de la partida B. La resta d’ofertes rebrà 

una puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

5.3.3.-10 punts, per a la millor oferta preu/hora diürna de la partida C i D. La resta d’ofertes 

rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

Per a la partida E: 

5.3.4.-30 punts, per a la millor oferta preu/hora diürna. La resta d’ofertes rebrà una puntuació 

inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

5.3.5.-5 punts, per a la millor oferta preu/hora nocturna. La resta d’ofertes rebrà una 

puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

6.-Criteris adjudicació LOT 2. (100 punts màxim) 

6.1.-Oferta tècnica. Condicions mínimes a complir pels licitadors: SOBRE 2 

Els licitadors han de complir cada una de les següents característiques i adjuntar la 

documentació acreditativa. El no compliment de qualsevol d’elles serà motiu d’exclusió. 

-Documentació a presentar. 

6.1.1.-Pòlissa de responsabilitat civil mínima de 3.000.000€. Cal adjuntar documentació 

acreditativa. 

6.1.2.-Contractista únic, l’empresa pot subcontractar màxim a un nivell. Cal documentar els 

TC2 amb noms que tot el personal que l’empresa contractista dedicarà a l’obra és indefinit. 
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Es considera un mínim de vint treballadors. Les subcontractacions màxim a un nivell hauran 

de manifestar que no subcontractaran, i hauran de documentar al TC2 amb noms que tot el 

personal que l’empresa subcontractada dedicarà a l’obra és indefinit.  

6.1.3. El licitador disposa de vehicles propis o contractats. Es considera un mínim de quinze 

vehicles.  

6.1.4. Declaració de respectar la vida hospitalària; circuits i horaris que no interfereixen la 

vida assistencial, sorolls menors a 90 dB en hores diürnes i adaptar mesures de bioseguretat. 

6.1.5. El contractista disposarà de les ISO: 9001 de Qualitat, 14001 Medi ambient i 45001 

Prevenció de riscos. 

6.1.6. Les empreses hauran de realitzar una visita obligatòria, la convocatòria es publicarà a 

la plataforma de contractació. 
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6.2.-Criteris de valoració subjectiva:  

(Màxim 40 punts) SOBRE 2 BIS 

Aquesta contractació en la què s’ha determinat que s’apliqui una pluralitat de criteris de 
valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició 
tècnica d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. 

 
Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en els punts 6.2.1, 
6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 i 6.2.6, s’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a 
cada criteri: 

Pop=P × 
VTop

VTmv

 

 

Pop = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri 

VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua 

VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 

Addicionalment, han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i 
subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la 
fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents: 

 
Criteri 

subjectiu a 

valorar i 

puntuar 

Criteri 

6.2.1 

Criteri 

6.2.2 

Criteri 

6.2.3 

Criteri 

6.2.4 

Criteri 

6.2.5 

Criteri 

6.2.6 

Criteri 

6.2.7 

Puntuació 

màxima del 

criteri  

6 6 6 6 6 5 5 

Llindar 

mínim de 

puntuació 

4 4 4 4 4 3 3 
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En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà 
l’empresa licitadora serà l’ obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, 
prèvia a l’aplicació de la fórmula 

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. 
 

-Per cadascun dels punts següents, cal documentar les accions anomenades o similars que 

es relacionin: 

6.2.1.-Metodologia de treball, eines i recursos a utilitzar en el servei de manteniment de les 

instal·lacions i equipaments de perfil hidràulic de l’Hospital Universitari de Girona Doctor 

Josep Trueta. Màxim 2 pàgines. (Màxim 6 punts) 

6.2.2.-Per garantir la capacitat d’intervenció és necessari que el contractista disposi d’un 

magatzem i taller totalment equipat propi o de lloguer, cal documentar l’emplaçament del 

magatzem. En el cas de magatzem propi, cal documentar les escriptures i en el cas de 

lloguer cal presentar contracte de lloguer. Es valorarà capacitat del magatzem i taller, 

material d’estucatge, gestió del magatzem i proximitat a l’Hospital. Màxim 1 pàgina. (Màxim  

6 punts) 

6.2.3.-Aspectes mediambientals de l’empresa licitadora. Es valoraran accions adaptades per 

l’empresa a ser més sostenible respecte el medi ambient. Màxim 1 pàgina. (Màxim  6 punts) 

6.2.4.-Temps de resposta en cas d’urgència o emergència a l’Hospital. Es valorarà la gestió 

de la incidència en cas d’urgència o emergència a l’Hospital. Màxim 1 pàgina. (Màxim 6 

punts) 

6.2.5 Es valorarà  la Formació en seguretat dins el àmbit hospitalari i rescat de persones. 

Màxim 1 pàgina. (Màxim 6 punts) 

6.2.6 Es valorarà pla de treball amb dedicació presencial i calendari dels controls a realitzar 

de les partides A i B amb exemple dels registres que s’anotaran al llibre de manteniment. 

Màxim 5 pàgines. (màxim 5 punts) 

6.2.7 Es valorarà pla de treball amb dedicació presencial i calendari de la partida C. Màxim 

5 pàgines.(màxim 5 punts) 
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6.3.-Criteris de valoració automàtica:  

Oferta econòmica (Màxim 60 punts) SOBRE 3 

Els licitadors hauran d’aportar l’oferta econòmica obligatòriament segons el model d’oferta 

econòmica de l’annex I. La no presentació en aquest model serà motiu d’exclusió.  

-Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el total de l’oferta és 

inferior a l’import de licitació menys el 10% d’aquest import de licitació. 

6.3.1.-10 punts per a l’oferta més econòmica de la partida A, B i C. La resta d’ofertes rebrà 

una puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

6.3.2.-10 punts per a la millor oferta preu/hora diürna de la partida D. La resta d’ofertes rebrà 

una puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

6.3.3.-10 punts, per a la millor oferta preu/hora diürna de la partida E, F, G, H, I J,K, i L La 

resta d’ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més 

econòmica. 

6.3.4.-10 punts, per a la millor oferta preu/hora nocturna de la partida M. La resta d’ofertes 

rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

Per a la partida L.1: 

6.3.5.-10 punts, per a la millor oferta preu/hora diürna. La resta d’ofertes rebrà una puntuació 

inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

6.3.6.-10 punts, per a la millor oferta preu/hora nocturna. La resta d’ofertes rebrà una 

puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta més econòmica. 

7.-Durada del contracte 

 

Aquest contracte tindrà vigència des de l’1 de gener de 2024 o des la data de formalització 

del contracte si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2024. S’estableix la possibilitat de 

pròrrogues anuals fins a un màxim de 3 anualitats. 
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8.-Revisió de preus 

 

En cas de pròrroga no procedirà la revisió de preus d’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

9.-Sancions: 

9.1.-Tabac 

 

La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme, 

modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, prohibeix fumar en tots els espais 

públics tancats i l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les administracions 

públiques com és l’Hospital. 

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta limita clarament el perímetre de les àrees 

on queda prohibit fumar. Per tant, en el cas de no respectar la limitació es preveuen les 

sancions econòmiques següents: 

1.-Primer avís: 0€ 

2.-Segon avís: 100€, a descomptar del total del següent pagament previst des de la data de 

l’avís. 

3.-Tercer avís: 500€, a descomptar del total del següent pagament previst des de la data de 

l’avís. 

4.-Quart avís: 1.000€, a descomptar del total del següent pagament previst des de la data 

de l’avís. 

 

9.2. A cada lot s’estableixen penalitzacions d’acord amb l’abast del mateix.  

 

9.3.-Identificació del personal 
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Tot operari haurà d’anar identificat amb una tarja on s’indicarà una fotografia, nom i cognoms 

i funció. Aquesta tarja s’haurà de portar en un lloc visible i que no li dificulti les tasques 

diàries. 

En el cas que l’operari no vagi identificat l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 

pot sancionar l’empresa i es preveuen les sancions econòmiques següents: 

1.-Primer avís: 0€ 

2.-Segon avís: 100€, a descomptar del total del següent pagament previst des de la data de 

l’avís. 

3.-Tercer avís: 500€, a descomptar del total del següent pagament previst des de la data de 

l’avís. 

4.-Quart avís: 1.000€, a descomptar del total del següent pagament previst des de la data 

de l’avís. 
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10.-Import màxim de licitació 

  
nº hores anuals 

de dilluns a 
dissabte 

Preu 
hora 

sense 
IVA 

Preu 
hora 

amb IVA 

Import 
màxim 
licitació 

sense IVA 

Import 
màxim 

licitació amb 
IVA 

L
O

T
 1

 

PARTIDES FIXES 

Partida A          4.986,30 € 6.033,42 € 

Partida B €/h Horari diürn:  x8h= 249 29,18 € 35,31 € 58.126,56 € 70.333,14 € 

Partida C  €/h Horari diürn: x7h= 249 29,18 € 35,31 € 50.860,74 € 61.541,50 € 

Partida 
D0 

 €/h Horari diürn: 12 
dies x7h=84 h  12 29,18 € 35,31 € 2.451,12 € 2.965,86 € 

Festius 154 h 22 39,85 € 48,22 € 6.136,90 € 7.425,65 € 

Total fixe 122.561,62 € 148.299,56 € 

PARTIDES VARIABLES 

Partida 
D.1 

 €/h Horari diürn: 247 
dies x3,5h=864,5h  864,5 29,18 € 35,31 € 25.226,11 € 30.523,59 € 

Partida 
D.2 (IDI) 

 €/h Horari diürn: 247 
dies x3,5h=864,5h  864,5 29,18 € 35,31 € 25.226,11 € 30.523,59 € 

 Previsió Materials         15.000,00 € 18.150,00 € 

Total Partida D.2 (IDI) 40.226,11 € 48.673,59 € 

Partida E 

€/h Horari diürn: de 6:00 
a 22:00 h 2862 34,74 € 42,04 € 99.425,88 € 120.305,31 € 

Previsió Materials  
  

    58.000,00 € 70.180,00 € 
  

€/h Horari nocturn: de 
22:00 h a 6:00 h 300 39,85 € 48,22 € 11.955,00 € 14.465,55 € 

Previsió Materials        11.000,00 € 13.310,00 € 

Total Partida E 180.380,88 € 218.260,86 € 

Total variable 245.833,10 € 297.458,05 € 

TOTAL LOT 1 368.394,72 € 445.757,61 € 
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nº dies 
anuals de 
dilluns a 
dissabte 

 Preu 
hora 

sense 
IVA  

 Preu 
hora 

amb IVA  

 Import 
màxim 
licitació 

sense IVA  

 Import màxim 
licitació amb 

IVA  

 L
O

T
 2

  

 PARTIDES FIXES  

 Partida A,B,C    
  

    45.000,00 € 54.450,00 € 
  

 Partida D   €/h Horari diürn:  
diesx8h=2.008h  264 29,18 € 35,31 € 61.628,16 € 74.570,07 € 

 Partida E   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

 Partida F   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

 Partida G   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

 Partida H   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

 Partida I   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

 Partida J   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

Partida K  €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

Partida L  €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h  264 29,18 € 35,31 € 53.924,64 € 65.248,81 € 

 Partida 
nocturna 

 €/h Horari nocturn: 
1.500h  1500 39,85 € 48,22 € 59.775,00 € 72.327,75 € 

Partida L.0 
Festius i 

diumenges 
1694 hores   36,27 € 48,22 € 61.441,38 € 74.344,07 € 

Total Fixes 659.241,66 € 797.682,41 € 

 PARTIDES VARIABLES  

 Partida L.1  
reparacions 

 €/h Horari diürn: de 
6:00 a 22:00 h  1800 34,74 € 42,04 € 62.532,00 € 75.663,72 € 

 Previsió Materials         80.000,00 € 96.800,00 € 

 €/h Horari nocturn: 
de 22:00 h a 6:00 h  260 39,85 € 48,22 € 10.361,00 € 12.536,81 € 

 Previsió Materials         9.000,00 € 10.890,00 € 

 Total Partida L.1  161.893,00 € 195.890,53 € 

 €/h Horari diürn: de 
6:00 a 22:00 h  

  29,18 € 35,31 € 8.754,00 € 10.592,34 € 
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 Partida L.2 
(IDI) 

reparacions 

 Previsió 300h    

 Previsió Materials         7.000,00 € 8.470,00 € 

 Total Partida L.2 (IDI)  15.754,00 € 19.062,34 € 

Total Variable 177.647,00 € 214.952,87 € 

TOTAL LOT 2 836.888,66 € 1.012.635,28 € 

 

Resum imports totals 

LOT 1 
Import total màxim 

licitació sense IVA 

Import total màxim 

licitació amb IVA 

ICS 328.168,61 € 397.084,02 € 

IDI 40.226,11 € 48.673,55 € 

Import total 368.394,72 € 445.757,61 € 

LOT 2 
Import total màxim 

licitació sense IVA 

Import total màxim 

licitació amb IVA 

ICS 821.134,66 € 993.572,94 € 

IDI 15.754,00 € 19.062,34 € 

Import total 836.888,66 € 1.012.635,28 € 

 

Total licitació 

Lot 1 i 2 
1.205.283,38 € 1.458.392,89 € 

 

Nota: Tant pel lot 1, partides D.2 i E, com pel lot 2, partides L.1 i L.2, la facturació màxima 

comprèn el material i la mà d’obra.  

La facturació es presentarà diferenciada i a cada centre (ICS i IDI). 
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LOT 1: Perfil elèctric. Aquest lot consta de les partides següents: A, B, C, D i E. 
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Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del manteniment de instal·lacions i 

equipaments de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i de l’Institut i de 

l’Institut de Diagnòstic per a la Imatge (IDI). Perfil elèctric. Aquest lot consta de les 

partides següents: A, B, C, D i E. 

 

Part A: Manteniment legal anual de baixa tensió de les instal·lacions de l’Hospital 

Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 

 

1.-Objecte de la contractació 

Execució de les tasques segons el reglament vigent, amb la documentació adient, com a 

ECA acreditada. De les accions i documentació s’informarà al cap de la Unitat de 

Manteniment. 

2.-Condicions i horaris de la prestació 

Atès l’horari i necessitats de servei de l’hospital, cal consensuar els horaris de les accions a 

realitzar. 

 

Part B: Manteniment electromecànic 

1.-Funcions i tasques 

Manteniment electromecànic d’equipaments i quadres elèctrics de l’hospital. 

2.-Horari i dedicació  

A fi i efecte de garantir les accions de la part B, cal un Oficial de 1a, acreditat per a feines en 

baixa tensió mètode de contacte, amb horari flexible de 8h diàries, horari diürn, dies 

laborables de dilluns a dissabte. 

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 
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Part C: Suport polivalent a la Unitat de Manteniment 

1.-Funcions i tasques 

Suport polivalent a la Unitat de Manteniment per a les seves activitats. 

2.-Horari i dedicació  

A fi i efecte de garantir les accions de la part C, cal un Oficial de 1a per cada part, amb servei 

de 7h diàries, horari diürn. L’hospital decidirà en cada cas en quin torn (mati o tarda) es 

destinaran aquests oficials de 1a. 

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 

L’hospital es reserva el dret de demanar un oficial de1a més amb  les mateixes condicions 

de la part C. 

 

Part D: Suport polivalent a la Unitat de Manteniment 

1.-Funcions i tasques 

Suport polivalent a la Unitat de Manteniment per a les seves activitats. 

2.-Horari i dedicació  

A fi i efecte de garantir les accions de la part D, cal un Oficial de 1a per cada part, amb servei 

de 7h diàries, horari diürn. L’hospital decidirà en cada cas en quin torn (mati o tarda) es 

destinaran aquests oficials de 1a. 

Es divideix la partida D amb dues parts, D.1 i D.2.  

D.1: correspon a les hores que l’operari destinarà al manteniment de l’ICS. Previsió de 

dedicació 3,5h diàries. 

D.2:correspon a les hores que l’operari destinarà al manteniment de l’IDI (Institut de 

Diagnòstic per la Imatge). Previsió de dedicació 3,5h diàries. 

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 
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L’hospital es reserva el dret de demanar un oficial de1a més amb  les mateixes condicions 

de la part D. 

Part E: Intervencions a demanda de l’Hospital per a manteniment i petites reparacions 

de les instal·lacions elèctriques 

1.-Funcions i tasques 

Realitzar manteniment i reparació de les instal·lacions, per encàrrec del cap de la Unitat o 

dels mestres industrials. Per realitzar aquestes tasques és necessari operaris oficials de 1a. 

2.-Horari i dedicació 

Les intervencions es faran en horari diürn o en horari nocturn, segons demanda de l’Hospital. 

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 

IMPORT I PREUS DE LICITACIÓ (LOT 1): 

PART FIXA: 

Partida A: 

Import licitació màxim: 6.033,42 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

El pagament es farà mensualment. 

Partida B: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Import licitació màxim: 70.333,14 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

El pagament es farà mensualment. 
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Partida C: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Import licitació màxim: 61.541,50 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

El pagament es farà mensualment. 

PART VARIABLE: 

Partida D.0: Cobertura de festius (torn diürn dissabtes): 

Els preus màxims per hora de licitació són: 2.965,86 € IVA inclòs 

Hora oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Baixa màxima 10%  

El pagament es farà mensualment, per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs 

Partida Festius: Cobertura de festius (torn diürn): 

Els preus màxims per hora de licitació són: 7.425,65 € IVA inclòs 

Hora oficial 1a de 48,22€/hora IVA inclòs 

Baixa màxima 10%  

El pagament es farà mensualment, per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs 

 

Partida D.1: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Import licitació màxim: 30.523,59 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10%  

El pagament es farà mensualment. 
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Partida D.2 (IDI): 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

Descompte per al material sobre PVP de 20%. S’haurà de presentar document de compra 

per justificar el PVP. 

L’import global anual previst amb material inclòs per aquesta partida variable és de 48.673,59 

€, IVA inclòs (import que consta al quadre import màxim de licitació). Per a l’adjudicació es 

tindrà en compte només el preu/hora ofertat. 

El pagament es farà mensualment. 

L’empresa adjudicatària presentarà la facturació mensualment i diferenciada per cada centre 

(ICS-IDI) segons la partida D.0, D.1 i D.2. 

Partida E reparacions: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna oficial 1a de 42,04 €/hora IVA inclòs. 

Hora nocturna oficial 1a de 48,22 €/hora IVA inclòs. 

Descompte per al material sobre PVP de 20%. S’haurà de presentar document de compra 

per justificar el PVP. 

L’import global anual previst amb material inclòs per aquesta partida variable és de 

218.260,86 € IVA inclòs (import que consta al quadre import màxim de licitació). Per a 

l’adjudicació es tindrà en compte només el preu/hora ofertat. 

Baixa màxima 10% 

Es farà un pagament per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs. 

Altres obligacions de l’adjudicatari 

- El reciclatge de tots els envasos/ embalatges dels líquids/materials dels tractaments al 

gestar de residus 

- Dotar els operaris dels equips de mesura necessaris per controlar els paràmetres de 

control, tant de la potabilitat de l’aigua de consum, com de les torres de refrigeració. 
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- L’adjudicatari haurà de presentar llistat dels treballadors que destinarà al contracte amb 

el seu CV. Aquests treballadors seran fixes per aquest contracte i no podran ser 

substituïts sense justificació i acceptació per part dels serveis de manteniment. 

- Si durant el transcurs del contracte algun treballador presenta problemes de conducta, 

rendiment, etc. L’Hospital es reserva el dret de vetar-l’hi l’entrada i demanar un substitut. 

- L’empresa haurà de comunicar al mestre industrial de torn, qualsevol absència que hi 

hagi amb algun treballador durant la jornada laboral la qual s’ha produït. Haurà d’adjuntar 

justificants mèdics si així se li sol·licita. 

- Els operaris hauran d’anar sempre amb l’uniforme de l’empresa i tots els EPIS necessaris 

per la realització de les tasques. També hauran de portar en tot moment la tarja 

d’identificació de l’hospital. 

GMAO 

Per a executar correctament el servei es requereix que la gestió de les operacions dels 

serveis i el seu control es dugui a terme mitjançant un programa de Gestió de Manteniment 

Assistida per Ordinador (GMAO) operat per l’Oficina de Manteniment de l’Hospital que 

l’empresa adjudicatària disposarà de llicències per al servei de conservació i manteniment. 

Totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu quedaran registrades i 

degudament complimentades. 

S’avaluarà el seu grau de compliment i els temps de resposta tal i com s’indica a l’apartat de 

penalitzacions. 

L’Hospital implantarà un aplicatiu propi que permetrà l’accés remot dels diferents agents 

implicats en la conservació i manteniment dels equipaments. 

L’Adjudicatari restarà obligat a utilitzar durant el període de vigència del contracte l’aplicatiu 

de gestió de manteniment propi de l’hospital. 

Sistema de control i valoració periòdica de la prestació del servei 

El director de la Unitat de Manteniment o persona en qui delegui, comprovarà: 

- La puntualitat de les actuacions fetes que es duran a terme mensualment. 

- La puntualitat i precisió dels registres. 

- L’efectivitat dels tractaments aplicats. 
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- Puntualitat en l’entrada i sortida del torn de treball. Es realitzarà fitxatge mitjançant l’ús 

de telèfon mòbil i/o amb l’ajut de lectors biomètrics i/o NFC. 

- Cada operari disposarà d’un telèfon mòbil per complimentar les ordres de treball, tant de 

manteniment preventiu com de correctiu que li siguin assignats mitjançant l’aplicatiu 

GMAO. Els terminals mòbils tindran com a mínim les següents característiques: 

 Sistema operatiu Android 11.0 o superior 

 RAM: 2 Gb 

 GPS, NFC 

 Càmera de fotos amb resolució mínima de 6 MP 

 Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 4G o superior 

 Els objectius d’aquesta eina informàtica són: 

 Geolocalització: la tecnologia es basa en la identificació d’elements situats en el 

territori. Mitjançant la geolocalització i tags NFC es podrà verificar on es realitzen 

els marcatges. 

 Verificació dels temps mínims de presència als equipaments: mitjançant els 

marcatges, es podrà gestionar de forma senzilla i en temps de servei realment 

dedicats a cada equipament. 

 Programació de rondes de manteniment. 

 Enviament d’alarmes. 

 Enviament d’incidències i novetats. 

 L’adjudicatari es farà càrrec de les llicències gmao per cada operari  

Penalitats 

L’adjudicatari estarà obligat a mantenir durant tota la durada del contracte la presencia de 

tots els operaris amb el perfil indicat a aquest plec, inclosos períodes de vacances. El no 

compliment d’aquesta obligació serà motiu de penalització econòmica a raó de 2% facturació 

mensual per cada dia d’incompliment. 

No mantenir correctament actualitzats els llibres de manteniment dels equips inclosos a 

aquest plec comportarà una penalització a raó del 5 % de la facturació del mensual. Inclou 

les no conformitats que es derivin en auditories / inspeccions relacionades en aquest punt. 

S’haurà de presentar un resum amb tots els manteniments preventius realitzats el mes en 

curs per validar la factura. 
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Al final de cada torn els operaris hauran de tancar les ordres de treball que se li hagin 

assignat. Si ni ha alguna que justificadament no es pugui tancar, es comentarà a l’acabament 

del torn amb el mestre industrial. El no compliment d’aquest punt penalitzarà amb 0,2 % de 

la facturació mensual per cada ordre tancada fora de termini i 0,4% per cada una que es 

deixi sense tancar.  

Cada mes es revisaran ordres de treball aleatòriament, es revisaran en termes de qualitat 

d’execució. Si es localitzen ordres que no compleixen amb la qualitat d’execució esperada 

podrà ser motiu de penalització. Aquesta serà del 2% de la facturació mensual per cada OT 

no conforme. 

Respecte les penalitats: 

En el cas de les penalitats per no compliment dels terminis de lliurament de documentació, 

certificats i informes, els percentatges de penalitat seran acumulatius mensualment fins que 

no es regularitzi la situació.  

Quan el departament de manteniment de l’Hospital decideixi aplicar qualsevol de les 

penalitats establertes en el present Plec de condicions, comunicarà per escrit a l’empresa 

adjudicatària el motiu de la mateixa, el percentatge que representa la penalitat i l’import 

absolut de la mateixa, a la qual l’empresa s’hi podrà oposar raonadament. A l’escrit 

d’oposició de l’empresa, el departament de manteniment de l’Hospital, haurà de respondre 

comunicant la decisió final.  

L’empresa adjudicatària, salvat justificació, haurà de abonar a la l’Administració aquests 

imports en el període de facturació immediatament següent, mitjançant minoració del 

corresponent import en la següent factura.  

En cas que les penalitats executades a l’adjudicatari superin el 15% (mensual) de l’import 

total de la quota de manteniment del contracte, l’Hospital Josep Trueta quedarà facultat per 

rescindir unilateralment el contracte sense cap mena d’indemnització. 
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LOT 2: Perfil hidràulic. Aquest lot consta de les partides següents: A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K,L,M I NOCTURN 
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Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del manteniment de instal·lacions i 

equipaments de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Truetai de l’Institut de 

Diagnòstic per la Imatge (IDI). Perfil hidràulic. Aquest lot consta de les partides 

següents: A, B, C, D, E, F, G, H, I ,J,K i L. 

 

Part A: Manteniment preventiu segons RITE, dels equips de la central tèrmica i 

frigorífica de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 

 

1.-Objecte de la contractació 

Contractació d’un servei per els treballs de manteniment que cal realitzar als equips i 

instal·lacions de la central tèrmica, frigorífica i d’esterilització en compliment del RITE (Reial 

Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques 

en els edificis) per garantir el seu correcte funcionament. 

2.-Àmbit d’actuació 

Els treballs de Manteniment es portaran a terme a la central tèrmica i frigorífica de l’edifici 

Tècnic i sales tècniques de l’edifici hospital. 

L’adjudicatari es farà càrrec de la direcció tècnica i de la gestió del manteniment global de 

les instal·lacions tèrmiques de l’Hospital per mantenir el seu correcte funcionament i la gestió 

per mantenir i/o millorar l’eficiència energètica dels equips. Aquest fet la fa responsable 

davant de l’Administració de qualsevol tipus de manteniment a realitzar. Per la qual cosa 

forma part de l’adjudicació realitzar els tràmits pertinents davant del Departament d’Indústria 

de la Generalitat de Catalunya. 

Per aquestes raons, el procediment de les accions de manteniment serà el següent: 

1. L’adjudicatari, en col·laboració amb el cap de la Unitat de Manteniment, establirà les 

accions a realitzar. 

2. L’adjudicatari, en col·laboració amb el personal de manteniment de l’Hospital, realitzarà 

l’acció mantenidora adequada. 

3. Un cop finalitzada aquesta, s’informarà al cap de la Unitat de Manteniment. 
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4. L’adjudicatari generarà la documentació adequada (registre i resultats) a les accions de 

manteniment que ha realitzat i transmetrà una còpia d’aquesta al cap de la Unitat de 

Manteniment. 

5. L’adjudicatari és la responsable de tramitar la documentació necessària davant 

l’administració quan sigui necessari i d’informar al cap de la Unitat de Manteniment. 

6. Les respostes i consultes de l’Administració les gestiona l’adjudicatari, com a 

responsable a efectes tècnics i legals.  

7. L’adjudicatari informarà al cap de la Unitat de Manteniment de tota comunicació 

mantinguda amb l’Administració.  

8. L’adjudicatari, elaborarà el llibre de manteniment que contindrà totes les operacions 

realitzades, tant en suport paper com informàtic (GMAO). Aquest es proporcionarà a 

l’oficina de manteniment i en conservarà còpia de tota la documentació justificativa. La 

periodicitat de lliurament es pactarà amb el cap de manteniment, però per defecte es fixa 

un lliurament mensual, acompanyant la factura del corresponent període i com a requisit 

pel seu pagament. A més a més, l’incompliment d’aquest punt comportarà una sanció tal 

i com queda especificat a l’apartat corresponent.  

3.-Programa de treball 

Revisió dels equips i instal·lacions següents segons el que marca el RITE. Les taules a 

continuació mostren els equips a mantenir, les tasques a realitzar presentades són 

aproximades, és possible que la norma marqui més punts de control. 
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3.1.-Central Tèrmica 
ut  Instal·lació/equipament Actor Accions Periodicitat 

1 

CALDERA GAS 

(BIALSA)  

CALDERA GAS 

MIXTA GAS-

GASOIL 

Caldera                    

Cremador              

Instal·lacions 

Adjudicatària 

Control de la caldera Setmanal 

Neteja del cremador de la caldera  

Mensual 

Revisió del vas d'expansió 

Revisió del sistema de tractament d'aigua 

Revisió i neteja dels filtres d'aire 

Revisió de bombes i ventiladors 

Comprovació d'estanqueïtat de tancament entre cremador i la 

caldera  

Comprovació de nivell d'aigua en circuits 

Comprovació de taratge d'elements de seguretat 

Revisió del sistema de preparació d'A.C.S. 

Mesures de consum(hores de funcionament, consum elèctric, 

lectura actual de combustible (m3), energia tèrmica generada 

(KCal/h), lectura actual d’aigua A.C.S. (m3), temperatura de fums, 

temperatura i pressió aigua sortida, temperatura i pressió aigua 

entrada, temperatura ambient, gasos (monòxid de carbó, diòxid de 

carbó, tiratge i opacitat de fums). 

Comprovació i neteja, si procedeix el circuit de fums de la caldera 

Semestrals 

Comprovació i neteja, si procedeix de conductes de fums i 

xemeneia 

Comprovació del material refractari 

Comprovació estanquitat en vàlvules d'interceptació 

Revisió i neteja de filtres d'aigua 

Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor  

1 

CALDERA 

RECUPERACIÓ 

(cogeneració) 

Caldera 

Revisió del sistema de control automàtic 

Revisió d'unitats terminals d'aigua-aire  

Revisió general de calderes a gas  

Anuals 

Revisió de bateria d'intercanvi Tèrmic 

Revisió General de calderes de Gas-Oil 

Comprovació d'estanquitat en circuits de canonades 

Revisió neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire 

Comprovació de l'estat de l'aïllament Tèrmic 

1 
Equip bombeig 

circuit primari 

Motor Bomba 1 

Motor Bomba 2 
Adjudicatària Revisió amb mesura de potencia Mensual 
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Motor Bomba 3 

1 
Equip bombeig 

circuit secundari 

Motor Bomba 1 

Motor Bomba 2 

Motor Bomba 3 

Adjudicatària Revisió amb mesura de potencia Mensual 

1 Intercanviadors circuits primari/secundari Adjudicatària 
Comprovacions de manteniment segons instruccions fabricant 

punt 8.8 
Anual 

1 Intercanviadors circuits  primari/secundari Adjudicatària 
Neteja química dels dos intercanviadors segons instruccions 

fabricant, cost dels líquids i maniobra inclosos 
Anual 

1 Aero-Refredadors Adjudicatària Revisió i neteja dels filtres d'aire Anual 

1 Separadors de fangs Adjudicatària Comprovació i manteniment segons especificacions del fabricant A definir 

1 

Equip bombeig 

TRANE Bloc 

quirúrgic 

Motor Bomba 1 

Motor Bomba 2 
Adjudicatària Revisió amb mesura de potencia Mensual 

 

3.2.-Central Frigorífica 

ut Instal·lació/equipament Actor Accions Periodicitat 

1 Central Frigorífica Adjudicatària 

5) Motors bombes circulació circuit 

Roca York  

Mensual 

4) Motors bombes circulació circuit 

condensats 

2) Motors bombes circulació circuit 

Roca York i Trane 

2) Motors bombes circulació 

condensats Roca York 

2) Motors bombes circulació 

condensats Trane 

1) U. Circuits d'aigua freda i vas 

d'expansió 

1 Subcentral Tèrmica Frigorífica Adjudicatària 

2) Motors bombes circuit climatitzadors 

2) Motors bombes circuit inductors 

2) Motors bombes circuits primari aigua 

ACS 
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2) Motors bombes circuit caixes 

terminals 

1 
Equip Bombeig 

1  

Motor Bomba 1 

Motor Bomba 2 

Motor Bomba 3 

Motor Bomba 4 

Adjudicatària Revisió amb mesura de potencia Mensual 

1 
Equip Bombeig 

2 

Motor Bomba 1 

Motor Bomba 2 
Adjudicatària Revisió amb mesura de potencia Mensual 

1 Primari TRANE 
Motor Bomba 1 

Motor Bomba 2 
Adjudicatària Revisió amb mesura de potencia Mensual 

1 
Nou edifici 

quiròfans 

Motor Bomba 1 

Motor Bomba 2 
Adjudicatària Revisió amb mesura de potencia Mensual 
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Part B: Tractament preventiu de les instal·lacions de risc de legionel·losi de l’Hospital 

Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 

1.-Objecte de la contractació 

El present plec recull les prescripcions tècniques i especials per la contractació del servei de 

la prevenció del risc de la legionel·losi en els equips i instal·lacions que es puguin veure 

afectades pel compliment del RD 487/2022 en les instal·lacions de l’Hospital Universitari de 

Girona Doctor Josep Trueta. 

El RD 487/2022 te per objectiu la protecció de la salut a través de la prevenció i control de 

la legionel·losi en les aigües de consum humà. Aquest RD serà el que s’utilitzarà de base 

alhora de planificar freqüències, punts de control i procediments. 

Es destinarà un operari específicament per a realitzar les tasques definides en aquest punt, 

es facturarà segons s’indica en la taula resum. 

2.-Àmbit d’actuació  

2.1.- Torres de refrigeració 

 3 de funcionament estacional  

 2 de funcionant tot l’any 

2.2.- Xarxa d’aigua sanitària 

• Aigua calenta  

 4 acumuladors de 5.000 litres cadascun  

 1 acumulador edifici CCEE 

 1 acumulador magatzem general 

 Aigua freda 

 2 dipòsits d’aigua freda de 500.000 litres cadascun 

 Xarxa d’extinció d’incendis 

2.3.- Vigilància microbiològica i potabilitat de l’aigua 
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3.-Programa de treball 

3.1.- Referit a les torres de refrigeració 

Actuacions Periodicitat 

-La revisió i verificació del funcionament correcte del condensador 

-La revisió i verificació del funcionament correcte del separador de gotes 
Anual 

-La revisió i verificació del farcit 

-La revisió i verificació de la safata 

Calibració dels equips de mesura de dosificació 

Semestral 

-La revisió de la qualitat de l’aigua, incloent control de temperatura, PH, 

conductivitat, duresa, sòlid en suspensió i nivell de clor o biocida utilitzat 

- Els cultius microbiològics de l’aigua mentre la torre estigui en funcionament 

Mensual 

 

Neteja i desinfecció Periodicitat 

Si la torre és estacional (estiu) Una vegada l’any 

Si la torre no és estacional (primavera i tardor)  Dues vegades l’any 

I en les circumstàncies següents:  

-Quan es posi en marxa la instal·lació per primera vegada després d’una parada superior a un 

mes. 

-Després d’una reparació o modificació estructural. 

-Quan ho aconselli una revisió general.   

-Quan ho determini una autoritat sanitària. 
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3.2.-Referit a la xarxa d’aigua sanitària, acumuladors i dipòsits.  

S’adjunta una taula resum amb la ubicació dels punts de mostra d’acord amb els criteris del 

cap de la Unitat de Manteniment. 

 

Figura 1 Taula resum mostres anuals legionel·la 

En cas de mostra positiva, l’adjudicatari es farà càrrec de les contramostres així com dels 

productes i materials necessaris per resoldre el positiu, segons indicacions del cap de la 

Unitat de Manteniment (per exemple, la substitució d’una aixeta). 

Una vegada a l’any es farà el canvi de tots els airejadors, flexos dutxes i carxofes, la feina 

anirà a càrrec de l’adjudicatari i el material el subministrarà l’hospital. 

Mensualment, s’ha de gestionar l’enviament d’una mostra d’aigua del sistema de ionització 

Cu/Ag al laboratori. 

  

ORDRE EDIFICI ZONA PORTA PUNT PUNT CRITIC Nº MOSTRES 

ANUALS

1ER TRIMESTRE 2ON TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4RT TRIMESTRE

1 GENERAL SOTERRANI P0SB04 2 NO 1 NO NO NO FREDA
2 GENERAL SEMISOTERRANI PSSA54 2 NO 2 CALENTA NO FREDA NO
3 GENERAL SEMISOTERRANI PSSA81 1 NO 2 CALENTA NO FREDA NO
4 GENERAL SEMISOTERRANI PSSA85 1 NO 2 CALENTA NO FREDA NO
5 GENERAL PLANTA 0 FASE 3 URG 2 NO 2 NO FREDA NO CALENTA
6 GENERAL PLANTA 0 ZONA CONTROL 1 INTERVENCIONISME 1 NO 1 FREDA NO FREDA NO
7 GENERAL PLANTA 0 P00A67-A 2 NO 2 FREDA NO CALENTA NO
8 GENERAL PLANTA 0 RENTAMANS CONTROL INFERMERIA HDIA 1 NO 2 FREDA NO CALENTA NO
9 GENERAL PLANTA 1 P01B36 1 SI 2 CALENTA NO FREDA NO

10 GENERAL PLANTA 2 P02B49 2 SI 2 NO CALENTA NO FREDA
11 GENERAL PLANTA 3 P03B15 1 NO 2 NO FREDA NO CALENTA
12 GENERAL PLANTA 3 P03B48 2 SI 2 FREDA NO CALENTA NO
13 GENERAL PLANTA 3 PED 12 SI 2 CALENTA NO FREDA NO
14 GENERAL PLANTA 4 P04B08 1 SI 2 FREDA NO FREDA NO
15 GENERAL PLANTA 4 P04A10 2 SI 2 NO FREDA NO CALENTA
16 GENERAL PLANTA 4 P04A43 2 SI 2 NO FREDA NO CALENTA
17 GENERAL PLANTA 4 P04A40 1 SI 2 NO FREDA NO CALENTA
18 GENERAL PLANTA 5 P05A34 1 SI 2 NO CALENTA NO FREDA
19 GENERAL PLANTA 5 P05B15 1 SI 2 FREDA NO CALENTA NO
20 GENERAL PLANTA 6 P06A41 1 SI 2 NO FREDA NO CALENTA
21 GENERAL PLANTA 6 P06B36 1 SI 2 CALENTA CALENTA CALENTA NO
22 GENERAL PLANTA 7 P07A11 1 SI 2 NO FREDA NO FREDA
23 GENERAL PLANTA 7 P07C08 2 SI 2 CALENTA NO FREDA NO
24 GENERAL PLANTA 7 P07B07 1 SI 2 NO FREDA NO CALENTA
25 GENERAL PLANTA 8 P08A30 3 NO 2 FREDA NO CALENTA NO
26 GENERAL PLANTA 8 P08A16 2 SI 4 FREDA CALENTA CALENTA FREDA
27 GENERAL PLANTA 8 P08A38 3 NO 2 CALENTA NO FREDA NO
28 GENERAL PLANTA 8 P08A17 2 NO 2 NO FREDA NO CALENTA
29 GENERAL PLANTA 8 P08B14 2 SI 2 NO CALENTA NO FREDA
30 GENERAL PLANTA 9 P09B25 1 NO 1 NO NO FREDA NO
31 GENERAL PLANTA 10 P10B04 2 NO 1 NO CALENTA NO NO
32 GENERAL Acumulador 1 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
33 GENERAL Acumulador 2 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
34 GENERAL Acumulador 3 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
35 GENERAL Acumulador 4 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
36 GENERAL Retorn zona baixa 1 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
37 GENERAL Retorn zona baixa 2 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
38 GENERAL Retorn zona baixa 3 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
39 GENERAL Retorn zona baixa 4 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
40 GENERAL Retorn zona baixa 5 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
41 GENERAL Retorn zona alta 1 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
42 GENERAL Retorn zona alta 2 NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA

43 ICO PLANTA 0 P0008 1 NO 1 NO NO FREDA NO
44 ICO PLANTA 0 P0013 1 SI 1 CALENTA NO NO NO
45 ICO PLANTA 0 P0013 3 SI 1 NO NO NO FREDA
46 ICO PLANTA 0 P0003 1 NO 2 NO FREDA NO FREDA
47 ICO PLANTA-1 S0020 1 SI 1 NO NO FREDA NO
48 ICO PLANTA-1 S0020 3 SI 1 NO CALENTA NO NO
49 ICO PLANTA-1 S0030 1 NO 1 FREDA NO NO NO
50 ICO PLANTA-1 HD2 ICO 2 NO 2 NO FREDA NO FREDA
51 CCEE PLANTA 0 CE0C32 1 SI 1 NO NO NO FREDA
52 CCEE PLANTA 0 CE0B29 1 SI 1 NO NO CALENTA NO
53 CCEE PLANTA 1 CE1B01 1 NO 1 NO FREDA NO NO
54 CCEE PLANTA 1 CE1C01 1 NO 1 FREDA NO NO NO
55 CCEE RETORN NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
56 CCEE ACUMULADOR NA NA SI 4 CALENTA CALENTA CALENTA CALENTA
57 GOVERN PLANTA 4 PG4A13 1 NO 1 FREDA NO NO NO
58 GOVERN PLANTA 3 PG3B14 1 NO 1 NO NO NO FREDA
59 GOVERN PLANTA 2 PG2C05 1 NO 1 NO CALENTA NO NO
60 GOVERN PLANTA 1 PG1A13 1 NO 1 NO NO CALENTA NO

61 GOVERN PLANTA 0 PG0A07 1 NO 1 CALENTA NO NO NO

62 GOVERN SEMISOTERRANI PGSSSA14 1 NO 1 NO NO NO CALENTA

63 MAGATZEM Magatzem general PSSB75 2 SI 2 FREDA NO CALENTA NO
64 MAGATZEM Magatzem general PSSB73 2 SI 2 NO FREDA NO CALENTA
65 TECNICO PLANTA 0 SALA REUNIONS 1 NO 1 NO CALENTA NO NO
66 EXTERIOR SISTEMA DE REG EXTERIOR 2 NO 2 NO NO FREDA NO
67 Potabil itat aigua dipósit aixeta mostra cloració 1 NO 1 NO NO FREDA NO
68 ACI Instal·lació P00C47 1 NO 1 NO NO FREDA NO
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Manteniment de les instal·lacions ACS segons taula a continuació: 

Generadors d’Aigua Calenta Sanitària  

4 ut de 5.000L; 1 ut. de 500L CC; 1ut. 275 L magatzem general 

Periodicitat 

Neteja i desinfecció dels intercanviadors de calor i dels acumuladors Trimestral 

S’aconsella seguir el procediment següent:  

a) Aïllar la unitat del sistema. 

b) Desmuntar l’intercanviador i netejar-lo amb raspalls metàl·lics per treure les incrustacions. 

c) Submergir-lo en una solució que contingui 20-30 mg de clor per litre durant 30 minuts, 

esbandint-lo posteriorment. 

d) Netejar i desinfectar l’acumulador segons procediment RD 487/2022. 

e) Muntar novament l’intercanviador fent un tractament de xoc tèrmic (fer cultiu microbiològic 

per detecció de legionel·la) abans de la seva posada en marxa. 

Revisió de l’estat de conservació dels sis acumuladors i neteja 

interior. Segons taula a continuació. 
Trimestral 

El seguiment i control de les temperatures de l’aigua dels 

acumuladors i funcionament de les bombes de recirculació dels 

circuits d’alta i baixa pressió serà realitzat pel personal de 

manteniment de l’Hospital 

Diari 

 

   

Revisió estat acumuladors ID. Acumulador

Neteja sala

Bon estat aillaments

Funcionament general

Pèrdues circuit primari

Pèrdues circuit ACS
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Manteniment de les instal·lacions AFS segons taula a continuació: 

Dipòsits de reserva d’Aigua Freda Sanitària (2x500.000 L) Periodicitat 

Neteja i desinfecció dels dipòsits, ubicats a l’edifici tècnic Anual 

S’aconsella seguir el procediment següent:  

a) Buidar-los i retirar els sediments. 

b) Netejar parets i terra amb un raspall dur amb aigua i lleixiu a una concentració de 100 mg 

de clor per litre. Segons procediment RD 487/2022 

c) Esbandir-ho tot amb aigua a pressió. 

La temperatura del dipòsit d’aigua freda s’ha de comprovar 

(personal de manteniment de l’Hospital) 
Mensual 

Seguiment dels nivells de clor de l’escomesa d’entrada d’aigua a 

l’Hospital (personal de manteniment de l’Hospital) 
Diari 

Verificació de funcionament de l’equip de cloració dels dipòsits de 

reserva (personal de manteniment de l’Hospital) 
Diari 

Control del buidat periòdic dels dipòsits de reserva (personal de 

manteniment de l’Hospital) 
Trimestral 

d) Calibració dels equips de mesura clor i pH en línia, adjuntar 

revisions al llibre de manteniment 
Trimestral 

Control sistema ionització fonts d‘alimentació i concentració Cu, 

anotant tensions. Intensitats i lectura valors concentració  
Bi-setmanal 
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Figura 1 Exemple taula control Cu-Ag 

 

3.3.-Vigilància de les aigües de consum, subministrament i distribució segons RD 3/2023. 

 

El RD 3/2023 te com a objectiu establir els criteris tècnics i sanitaris de les aigües de consum 

i del seu subministrament i distribució, així com el control de la seva qualitat amb la finalitat 

de protegir els efectes adversos derivats de qualsevol contaminació.  

S’han determinat els següents punts de control: 

DESCRIPCIÓ UTS 

DETERMINACIONS ANALÍTIQUES   

1. PARÀMETRES BÀSICS   

Control aixeta consumidor, sospita canonada metall   

- Recompte de microorganismes aerobis a 22 °C 72 hores, sembra directa [PNT 

MB46] E) 
14 

- Color 14 

-Turbiditat( NTU ) - aigua de consum [PNT AG38] E) 14 

- pH [PNT AG33] E) 14 
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- C.E. a 20ºC - aigües de consum [PNT AG32] E) 14 

- Clor ( Cl ) residual o lliure 14 

- Plom per ICP USN [PNT FA30] E) 14 

  
2. ALTRES PARÀMETRES 

Aixeta consumidor (sospita canonada PVC o altres materials plàstics) 
  

- Bisfenol A 14 

- Clorur de vinil 14 

- Coure per ICP USN [PNT FA30] E) 14 

- Ferro per ICP USN [PNT FA30] E) 14 

    

3. MICROBIOLOGIA EN AIGÜES DE CONSUM DE LES UCI   

- Recompte de E. coli per FM en mostres aquoses [PNT MB42] 41 

- Recompte de Pseudomones aeruginosa en aigua de consum per FM [ISO 16266] 

E) 
41 

- Recompte de microorganismes aerobis a 22 °C 72 hores, sembra directa 

[PNTMB46] E) 
41 
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3.4.-Calendari actuacions torres refrigeració 

 

PRESA ANALITICA TORRES 

Mes Setmana Absorció Turbo nº1 Turbo nº2 Turbo nº3 Turbo nº4 

Gener 20 a 27 X       X 

Febrer 17 a 23 X       X 

Març 23 a 29 X       X 

Abril 20 a 26 X       X 

Maig 18 a 23 X X X X X 

Juny 22 a 28 X X X X X 

Juliol 20 a 26 X X X X X 

Agost 24 a 30 X X X X X 

Setembre 21 a 27 X X X X X 

Octubre 26 a 31 X X X X X 

Novembre 23 a 28 X       X 

Desembre 21 a 27 X       X 

 

NETEJA TORRES 

Mes Setmana Absorció Turbo nº1 Turbo nº2 Turbo nº3 Turbo nº4 

Gener 20 a 27           

Febrer 17 a 23           

Març 23 a 29           

Abril 20 a 26           

Maig 21 a 28 X X X X X 

Juny 22 a 28           
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Juliol 20 a 26           

Agost 24 a 30           

Setembre 21 a 27           

Octubre 26 a 31           

Novembre 23 a 28 X        X 

Desembre 21 a 27           

 

NETEJA CONDENSADORS TRANE* 

Mes Setmana  

Gener 20 a 27   

Febrer 17 a 23   

Març 23 a 29   

Abril 20 a 26   

Maig 1 1 al 8 X 

Maig 2 22 a 28 X 

Juny 19 a 25 X 

Juliol 20 a 26   

Agost 24 a 30   

Setembre 21 a 27   

Octubre 26 a 31   

Novembre 23 a 28 
 

Desembre 21 a 27   
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Part C: Canvi de filtres i control qualitat de l’aigua de calefacció 

Les instal·lacions i accions a fer són les descrites a la taula següent: 

ut Instal·lació Actor Accions Periodicitat 

1 Climatitzadors  Adjudicatària 

Canvi filtres 

Mantes  4 mesos 

Alta Eficàcia Anual 

Absoluts 3 anys  

Comprovació estanquitat circuit 

conducció  Anual 

1 
Fan-coils + 

Climatitzadors 
Adjudicatària 

Canvi filtres 

Comprovació rendiment bateries de 

calor i fred 

Anual 

1 
Filres-aire 

climatizadors 
Adjudicatària 

Planta 10 

Planta 9 

Planta 8 

Planta 7 

Planta 6 

Planta 5 

Planta 4 

Planta 3 

Planta 2 

Planta 1 

Planta Baixa 

Planta -1 

Planta -2 

Edifici govern 

Edifici CCEE 

Segons 

periodicitat 
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2.-Control de la qualitat de l’aigua de climatització CIRCUIT PRIMARI I SECUNDARI 
 

L’empresa adjudicatària s’encarregarà del manteniment integral de la instal·lació de control 
per garantir la qualitat de l’aigua del circuit de calefacció. 
 
Aplicar un programa de tractament químic, que elimini l’oxigen, passivi les superfícies 
metàl·liques i reduir l’entrada d’oxigen, minimitzant les aportacions d’aigua de xarxa al circuit.  
 
Subministrament del producte de tractament necessari (ACTIVEX EOA*232 i VARSAFOS 
BS*417 o similar) per a la protecció dels materials metàl·lics de la instal·lació en front la 
corrosió, i realitzarà el manteniment integral de l’equip de dosificació per a l’automatització, 
control de la dosificació dels productes de tractament i calibracions necessàries. En 
definitiva, l’empresa adjudicatària vetllarà per un correcte tractament anticorrosiu dispersant 
i un correcte eliminador d’oxigen. 
 
Anàlisi in situ dels paràmetres de control de la qualitat de l’aigua. Control de l’estat dels 
equips, mesures correctives, control d’estocs. Lliurament d’informes amb comentaris en 
cada visita.  
 
Operacions a realitzar: 
 
Visites de control 
 
Es realitzaran 12 visites a l’any que inclouran el seguiment del programa de tractament, 
revisió de l’estoc dels productes, calibració de lectura aparells de control realització 
d’analítiques.  
 
Anàlisis fisicoquímics 
 
Es procedirà a una presa de mostra d’aigua per circuit, per a la determinació dels següents 
paràmetres com a mínim:  
 
- pH 
- Duresa  
- Conductivitat 
- Ferro  
- Alcalinitat P comprovar pantalla del lector/dosificador les lectures que dona 
- Alcalinitat M  
- Residual de productes de tractament  
 
Aquestes analítiques es realitzaran a peu de planta per poder realitzar les modificacions i 
correccions dels paràmetres de control el més aviat possible i evitar així problemes derivats 
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del desviament dels mateixos; incrustació, corrosió o dipòsits, i es lliurarà per al seu arxiu al 
llibre de Manteniment d’aquests equips. 
 
Revisions  
 
Durant la visita es revisaran les bombes dosificadores, l'estoc dels productes, lectures dels 
comptadors d'aigua i els consums dels productes. Segons el que marqui el fabricant es 
realitzaran les purgues dels separadors de fangs i anualment es realitzarà la neteja amb 
desincrustant dels intercanviadors de calor. Tota aquesta informació quedarà reflectida en 
un full de revisió que els facilitarem per al seu arxiu al llibre de Manteniment. 
 

Part D: Suport polivalent al servei d’esterilització  

1.- Servei d’Esterilització 

Instal·lacions del Servei d’Esterilització de l’hospital. Garantir el funcionament diari del servei. 

2.-Horari i dedicació  

A fi i efecte de garantir les accions de la part D, cal un Oficial de 1a, amb horari flexible de 

8h diàries, horari diürn, dies laborables i dissabtes. 

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 

Part E, F, G, H,I,J,K,L i M:Suport polivalent a la Unitat de Manteniment 

 

1.-Funcions i tasques 

Suport polivalent a la Unitat de Manteniment per a les seves activitats. 

2.-Horari i dedicació  

A fi i efecte de garantir les accions de la part E, F, G, H, I, J, K. L i M cal un Oficial de 1a per 

cada part, amb servei de 7h diàries, horari diürn ( de dilluns a dissabte ). L’hospital decidirà 

en cada cas en quin torn (mati o tarda) es destinaran aquest oficials de 1a. 

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 
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L’hospital es reserva el dret de demanar un oficial de1a més amb  les mateixes condicions 

de la part E, F, G, H, I, J, K,L,M I NOCTURN segons correspongui. 

 

Part Nocturn: Suport polivalent a la Unitat de Manteniment 

1.-Funcions i tasques 

Suport polivalent a la Unitat de Manteniment per a les seves activitats. 

2.-Horari i dedicació  

A fi i efecte de garantir les accions de la part  Nocturn, cal un Oficial de 1a, amb horari de 22 

hores fins a 8 hores del dia següent, horari nocturn.  

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 

L’hospital es reserva el dret de demanar un oficial de1a més amb les mateixes condicions 

de la part Nocturn. 

Part L.0: 

Realització manteniment i reparacions de les instal·lacions del  complex hospitalari els 

diumenges i festius. 

Part L.1: Intervencions a demanda de l’Hospital per a manteniment i petites 

reparacions de les instal·lacions hidràuliques. 

 

1.-Funcions i tasques 

Realitzar manteniment i reparació de les instal·lacions del complex hospitalari, per encàrrec 

del cap de la Unitat o dels mestres industrials. Per realitzar aquestes tasques és necessari 

operaris oficials de 1a. 

2.-Horari i dedicació  

Les intervencions es faran en horari diürn o en horari nocturn, segons demanda de l’Hospital. 

Es divideix la partida L amb dues parts, L.1 i L.2.  



 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR 
JOSEP TRUETA (ICS) I DE L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI) 

Plec de Prescripcions 
Tècniques 
 

 

    50 
 
 
 
 

L.1: correspon a les hores i materials previstos que els operaris destinaran al manteniment 

correctiu de l’ICS.  

L.2: correspon a les hores i materials previstos que els operaris destinaran al manteniment 

correctiu de l’IDI (Institut de Diagnòstic per la Imatge).Únicament aquest servei es 

destinarà a l’edifici Hospital. 

3.-Direcció de la prestació 

La direcció de la prestació anirà a càrrec de la Unitat de Manteniment. 

IMPORT I PREUS DE LICITACIÓ (LOT 2): 

PART FIXA: 

Partides A, B, C: 

Import licitació màxim: 54.450,00 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

El pagament es farà mensualment. 

Partida D: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna ( de dilluns a dissabte) oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Import licitació màxim: 74.570,07 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

El pagament es farà mensualment. 

Partides E, F, G, H,I, J, K, L i M: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna ( de dilluns a dissabte) oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Import licitació màxim per cada partida: 65.248,81 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

El pagament es farà mensualment. 
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Partida nocturna: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora nocturna oficial 1a de 48,22 €/hora IVA inclòs 

Import licitació màxim: 72.327,75 € IVA inclòs 

Baixa màxima 10% 

El pagament es farà mensualment. 

Partida L.0: Cobertura de festius (torn diürn i nocturn): 

Import licitació màxim: 74.344,07 € IVA inclòs 

Hora oficial 1a de 48,22 €/hora IVA inclòs 

El pagament es farà mensualment, per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs 

 

PART VARIABLE: 

 

Partida L.1, reparacions: 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna oficial 1a de 42,04 €/hora IVA inclòs 

Hora nocturna oficial 1a de 48,22 €/hora IVA inclòs 

Descompte per al material sobre PVP de 20%. S’haurà de presentar document de compra 

per justificar el PVP. 

L’import global anual previst amb material inclòs per aquesta partida variable és de 

195.890,53 €, IVA inclòs (import que consta al quadre import màxim de licitació).  

Per a l’adjudicació es tindrà en compte només el preu/hora ofertat. 

Baixa màxima 10% 

Es farà un pagament per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs. 
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Partida L.2 (IDI): 

Els preus màxims per hora de licitació són: 

Hora diürna oficial 1a de 35,31 €/hora IVA inclòs 

Descompte per al material sobre PVP de 20%. S’haurà de presentar document de compra 

per justificar el PVP. 

L’import global anual previst amb material inclòs per aquesta partida variable és de 19.062,34 

€, IVA inclòs (import que consta al quadre import màxim de licitació).  

Per a l’adjudicació es tindrà en compte només el preu/hora ofertat. 

Baixa màxima 10% 

Es farà un pagament per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs. 

L’empresa adjudicatària presentarà la facturació mensualment i diferenciada per cada centre 

(ICS-IDI) segons la partida L.0, L.1 i L.2. 

Altres obligacions de l’adjudicatari 

- Subministrar els productes necessaris per la desinfecció permanent, el tractament i 

control de les aigües de torre i dos anells calefacció. 

- El reciclatge de tots els envasos dels líquids dels tractaments al gestar de residus 

- Facilitar les fitxes tècniques i de seguretat dels productes usats per la desinfecció 

permanent i/o puntual de les torres de refrigeració. 

- Registrar totes les operacions de neteja i desinfecció en els fulls de registre específics 

dels serveis de manteniment. 

- Es responsabilitzarà del subministrament del biocida i desincrustant necessari que 

permetin l’òptim funcionament de les instal·lacions en la prevenció de la legionel·losi.  

- Serà responsable de la regulació i control dels nivells de biocida i desincrustant que 

permetin l’òptim funcionament de les instal·lacions en la prevenció de la legionel·losi.  

- Recuperació i reciclatge de tots els bidons i envasos utilitzats en totes les operacions de 

manteniment descrites en aquest plec. 

- En cas de positiu, els tractaments addicionals de correcció: Neteges, desinfeccions, 

consums de biocida i analítiques, seran a càrrec de l’adjudicatari. 

- Calibracions dels equips de mesura de clor. 

- Calibració i control de la qualitat de l’aigua de climatització. 
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- Dotar els operaris dels equips de mesura necessaris per controlar els paràmetres de 

control tant de la potabilitat de l’aigua de consum com de les torres de refrigeració. 

- L’adjudicatari haurà de presentar llistat dels treballadors que destinarà al contracte amb 

el seu CV. Aquests treballadors seran fixes per aquest contracte i no podran ser 

substituïts sense justificació i acceptació per part dels serveis de manteniment. 

- Si durant el transcurs del contracte algun treballador presenta problemes de conducta, 

rendiment, etc. L’Hospital es reserva el dret de vetar-l’hi l’entrada i demanar un substitut. 

- L’empresa haurà de comunicar al mestre industrial de torn, qualsevol absència que hi 

hagi amb algun treballador durant la jornada laboral la qual s’ha produït. Haurà d’adjuntar 

justificants mèdics si així se li sol·licita. 

- Cada partida econòmica porta associat unes hores de treball, s’han de destinar els 

recursos diaris per realitzar-les. Cada operari estarà destinat a una determinada partida.  

- El no compliment d’aquest punt comportarà penalitzacions d’acord el que s’especifica a 

l’apartat de penalitzacions. 

- Els operaris hauran d’anar sempre amb l’uniforme de l’empresa i tots els EPIS necessaris 

per la realització de les tasques. També hauran de portar en tot moment la tarja 

d’identificació de l’hospital. 

 GMAO 

Per a executar correctament el servei es requereix que la gestió de les operacions dels 

serveis i el seu control es dugui a terme mitjançant un programa de Gestió de Manteniment 

Assistida per Ordinador (GMAO) operat per l’Oficina de Manteniment de l’Hospital que 

l’empresa adjudicatària disposarà de llicències per al servei de conservació i manteniment. 

Totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu quedaran registrades i 

degudament complimentades. 

S’avaluarà el seu grau de compliment i els temps de resposta tal i com s’indica a l’apartat 8 

(penalitzacions). 

L’Hospital implantarà un aplicatiu propi que permetrà l’accés remot dels diferents agents 

implicats en la conservació i manteniment dels equipaments. 

L’Adjudicatari restarà obligat a utilitzar durant el període de vigència del contracte l’aplicatiu 

de gestió de manteniment propi de l’hospital. 
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Sistema de control i valoració periòdica de la prestació del servei 

El director de la Unitat de Manteniment o persona en qui delegui, comprovarà: 

- La puntualitat de les actuacions fetes que es duran a terme mensualment. 

- La puntualitat i precisió dels registres. 

- L’efectivitat dels tractaments aplicats. 

- Puntualitat en l’entrada i sortida del torn de treball. Es realitzarà fitxatge mitjançant l’ús 

de telèfon mòbil i/o amb l’ajut de lectors biomètrics i/o NFC. 

- Cada operari disposarà d’un telèfon mòbil per complimentar les ordres de treball, tant de 

manteniment preventiu com de correctiu que li siguin assignats mitjançant l’aplicatiu 

GMAO. Els terminals mòbils tindran com a mínim les següents característiques: 

 Sistema operatiu Android 11.0 o superior 

 RAM: 2 Gb 

 GPS, NFC 

 Càmera de fotos amb resolució mínima de 6 MP 

 Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 4G o superior 

Els objectius d’aquesta eina informàtica són: 

 Geolocalització: la tecnologia es basa en la identificació d’elements situats en el 

territori. Mitjançant la geolocalització i tags NFC es podrà verificar on es realitzen 

els marcatges. 

 Verificació dels temps mínims de presència als equipaments: mitjançant els 

marcatges, es podrà gestionar de forma senzilla i en temps de servei realment 

dedicats a cada equipament. 

 Programació de rondes de manteniment. 

 Enviament d’alarmes. 

 Enviament d’incidències i novetats. 

 L’adjudicatari es farà càrrec de les llicències gmao per cada operari  
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Penalitats 

L’adjudicatari estarà obligat a mantenir durant tota la durada del contracte la presencia de 

tots els operaris amb el perfil indicat a aquest plec, inclosos períodes de vacances. El no 

compliment d’aquesta obligació serà motiu de penalització econòmica a raó de 2% facturació 

mensual per cada dia d’incompliment. 

No mantenir correctament actualitzats els llibres de manteniment dels equips inclosos a 

aquest plec comportarà una penalització a raó del 5 % de la facturació del mensual. Inclou 

les no conformitats que es derivin en auditories / inspeccions relacionades en aquest punt. 

S’haurà de presentar un resum amb tots els manteniments preventius realitzats el mes en 

curs per validar la factura. 

Al final de cada torn els operaris hauran de tancar les ordres de treball que se li hagin 

assignat. Si ni ha alguna que justificadament no es pugui tancar es comentarà a l’acabament 

del torn amb el mestre industrial. El no compliment d’aquest punt penalitzarà amb 0,2 % de 

la facturació mensual per cada ordre tancada fora de termini i 0,4% per cada una que es 

deixi sense tancar.  

Cada mes es revisaran ordres de treball aleatòriament, es revisaran en termes de qualitat 

d’execució. Si es localitzen ordres que no compleixen amb la qualitat d’execució esperada 

podrà ser motiu de penalització. Aquesta serà del 2% de la facturació mensual per cada OT 

no conforme. 

 

Respecte les penalitats: 

En el cas de les penalitats per no compliment dels terminis de lliurament de documentació, 

certificats i informes, els percentatges de penalitat seran acumulatius mensualment fins que 

no es regularitzi la situació.  

Quan l’Hospital Josep Trueta decideixi aplicar qualsevol de les penalitats establertes en el 

present Plec de condicions, comunicarà per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de la 

mateixa, el percentatge que representa la penalitat i l’import absolut de la mateixa, a la qual 

l’empresa s’hi podrà oposar raonadament. A l’escrit d’oposició de l’empresa, l’Hospital Josep 

Trueta, haurà de respondre comunicant la decisió final.  



 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR 
JOSEP TRUETA (ICS) I DE L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI) 

Plec de Prescripcions 
Tècniques 
 

 

    56 
 
 
 
 

L’empresa adjudicatària, salvat justificació, haurà de abonar a la l’Administració aquests 

imports en el període de facturació immediatament següent, mitjançant minoració del 

corresponent import en la següent factura.  

En cas que les penalitats executades a l’adjudicatari superin el 15% (mensual) de l’import 

total de la quota de manteniment del contracte, l’Hospital Josep Trueta quedarà facultat per 

rescindir unilateralment el contracte sense cap mena d’indemnització. 

Girona, novembre de 2023 

 

 

 

 

Jaume Fernandez Baró 

Cap de la Unitat de Manteniment 

Hospital Universitari. de Girona Dr. Josep Trueta  
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ANNEX1: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

  
nº hores anuals 

de dilluns a 
dissabte 

Preu 
hora 

sense 
IVA 

Preu 
hora 

amb IVA 

Import 
màxim 
licitació 

sense IVA 

Import 
màxim 
licitació 
amb IVA 

L
O

T
 1

 

PARTIDES FIXES 

Partida A              

Partida B €/h Horari diürn:  x8h= 249         

Partida C  €/h Horari diürn: x7h= 249         

Partida 
D0 

 €/h Horari diürn: 12 
dies x7h=84 h  12         

Festius 154 h 22         

TOTAL PART FIXE     

PARTIDES VARIABLES 

Partida 
D.1 

 €/h Horari diürn: 247 
dies x3,5h=864,5h            

Partida 
D.2 (IDI) 

 €/h Horari diürn: 247 
dies x3,5h=864,5h            

 Previsió Materials         15.000,00 € 18.150,00 € 

Total Partida D.2 (IDI)     

Partida E 

€/h Horari diürn: de 6:00 
a 22:00 h 2862         

Previsió Materials  
  

    58.000,00 € 70.180,00 € 
  

€/h Horari nocturn: de 
22:00 h a 6:00 h 300         

Previsió Materials        11.000,00 € 13.310,00 € 

Total Partida E     

TOTAL VARIABLE     

TOTAL LOT 1     

 

NOM DE L’EMPRESA 

NOM I SIGNATURA DE L’APODERAT 
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nº hores 
anuals de 
dilluns a 
dissabte 

 Preu 
hora 

sense 
IVA  

 Preu 
hora 

amb IVA  

 Import 
màxim 
licitació 

sense IVA  

 Import 
màxim 

licitació amb 
IVA  

 L
O

T
 2

  

 PARTIDES FIXES  

 Partida 
A,B,C    

  
        

  

 Partida D   €/h Horari diürn:  
diesx8h=2.008h            

 Partida E   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

 Partida F   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

 Partida G   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

 Partida H   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

 Partida I   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

 Partida J   €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

Partida K  €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

Partida L  €/h Horari diürn: dies 
x7h=1897h            

 Partida 
nocturna 

 €/h Horari nocturn: 
1.500h            

Partida L.0 
Festius i 

diumenges 
1694 hores           

TOTAL PART FIXE     

 PARTIDES VARIABLES  

 Partida L.1  
reparacions 

 €/h Horari diürn: de 
6:00 a 22:00 h  1800         

 Previsió Materials         80.000,00 € 96.800,00 € 

 €/h Horari nocturn: de 
22:00 h a 6:00 h  260         

 Previsió Materials         9.000,00 € 10.890,00 € 

   Total Partida L.1      

 €/h Horari diürn: de 
6:00 a 22:00 h  

300         
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 Partida L.2 
(IDI) 

reparacions 
 Previsió Materials         7.000,00 € 8.470,00 € 

 Total Partida L.2 (IDI)      

TOTAL VARIABLE     

TOTAL LOT 2     

 

NOM DE L’EMPRESA 

NOM I SIGNATURA DE L’APODERAT 


