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1 INTRODUCC'() Técnicos de Telecomunicacion

A I — . . 27/11/2023 . . 2321339-01
L'Ajuntament de Reus s'ha fixat com objectius millorar la seguretat ciutadana al municipi

mitjangant sistemes de videovigilancia i analisis d'aquestes dades, en di 'erentqussNBO
municipi on pugui haver alta concurréncia de persones o que es produeixen-diferents tipus

d’'esdeveniments que alterin la convivéncia o la seguretat.

L'Ajuntament de Reus, delegat en la Guardia Urbana de Reus (GU) i amb l'acompanyament
técnic del Servei de Tecnologies de la Informacié i Telecomunicacions, té la necessitat de
contractar el subministrament i instal-lacié de varis sistemes de videovigilancia en diferents
zones de la ciutat en la via publica aixi com en alguns edificis municipals d'acord al pla de
videovigilancia 2023. Juntament amb aquesta instal-lacié caldra també d'instal-lar cobertura
WIFI per la ciutadania en cada actuaci6 d'acord al projecte Reus WIFI.

( https://www.reus.cat/reuswifi ).

2 OBJECTE

Atés la naturalesa dels components de I'objecte del projecte, els amidaments del pressupost
es divideixen mitjancant capitols independents:

*CAPITOL_1: CAMERES - Aquest capitol contempla (a) la infraestructura obra civil
necessaria (canalitzacions, armaris de carrer, electrificacid), (b) Telecomunicacions
(els equips electronics de xarxa i fibres optiques), (c) les cameres, suports/ménsules,
petita instal-lacio interior edificis, (d) senyalitzacié (en compliment de la normativa de
regulacié de la videovigilancia per part de la policia de la Generalitat i de les policies
locals de Catalunya, s'inclou les senyals d'adverténcia) i (e) Renovacié o ampliacié de
sistemes de videovigilancia existents en edificis municipals.

*CAPITOL_2: PANTALLES - Aquest capitol contempla (f) les pantalles necessaries per
I'ampliaci6 del sistema en el centre de control de la Guardia urbana.

*CAPITOL_3: WIFI - Aquest capitol contempla (g) les antenes WIFI que permetran
proporcionar la cobertura de senyal WIFl en les zones d'actuacié d’aquest projecte i (h)
senyalitzacié WIFI.

Es tracta d'un projecte “claus en ma” i que, tot i que siguin capitols diferenciats, cal concebre
com a un projecte Unic i integral i que incorpora:

*L'adquisici6 dels equips, productes i llicencies necessaries, si escau, que formen la
solucio.

Fer arribar xarxa de comunicacions i electricitat als nous punts de videovigilancia.

+La instal-lacio, configuracio i integraci6. Es a dir, la programacié tant fisica com logica,
de tots els equips i productes necessaris per implantar la solucié.
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*Elaboracié de documentacio, legalitzacio, gestid i tramitacié necessaris, formacio i
posada en funcionament.

*Suport tecnic per averies, incidencies o mal funcionament durant el periode de
garantia ofert. Aquest entrara en funcionament a partir de la posada en marxa total
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de la solucio, tenint en compte que tindra un periode minim de gargntiaide s d@mygedeénunicacion

totes les instal-lacions, configuracions i equipament a partir de llacta’dé/¥&cepcig321339-01

municipal perd podra ser millorat si s'escau.

VISADO

3 ABAST DEL PROJECTE

Sera necessari configurar i instal-lar 9 zones amb sistemes de videovigilancia a la via publica i
en algunes d'aquestes zones que si no hi ha també instal-lar WIFI publica. Un total de 26
cameres de video vigilancia 4K i 13 antenes WIFI 802.11AC/B/G/N en els seglents
emplacaments:

FUL SITUACIO UTM (ETRS89) CAM WIFI
1 Plaga Prim 341187.48m, 4557809.67m 4 3
2 Plaga Mercadal 341304.23m, 4557688.96m 6 4
3 Placa Cultura de la Pau 340650.38m, 4557486.47m 3 2
4 Placa Baluard 341328.09m, 4557507.95m 2 -
5 Placa patacada 340991.69m, 4557679.91m 3 -
6 Parc del Lliscament 340000.97m, 4557548.56m 3 2
7 Placa Anton Borrell 341262.25m, 4558297.03m 2 2
8 Placa Sant Pere 341367.81m, 4557593.16m 2 -
9 Carrer Llovera - Condesito 341048.09m, 4557980.04m 1 -

26 13

Seran cameres IP connectades a la xarxa municipal a través de fibra optica i la senyalitzaci
de videovigilancia que li correspon. En alguna zona s'ha inclos addicionalment equips de xarxa
Reus Wifi publica aixi com la senyalitzacié de disponibilitat de cobertura.

El projecte inclou addicionalment la instal-lacié de (2) dos pantalles addicionals al videowall
existent de la sala de control de GU per monitoritzar les noves zones de videovigilancia a la
via publica. Per tal de realitzar la visualitzacié constant en la sala de control de la guardia
urbana, caldra subministrar i instal-lar dos pantalles de visualitzacié de gran format on es
connectatara un ordinador que ja posara 'Ajuntament que emetra la senyal de video amb el
programa de visualitzacié i gravacio de video vigilancia corresponent a cadascuna de les dues
pantalles.

El projecte inclou, addicionalment, la renovacié sistemes de videovigilancia de dos edificis
municipals de Guardia Urbana i del Palau Municipal que tenen un videogravador amb 16
cameres perimetrals i interiors i que cal actualitzar tecnoldgicament i, un tercer edifici de
'antic arxiu de placa de castell que no arriba a 8 cameres que també cal renovar
videogravador,

També inclou la posada en marxa dos cameres IP a cadascuna de les dues comissaries de
proximitat que GU té al municipi on ja hi ha xarxa municipal ethernet.

Finalment es realitzara la renovaci6 de 3 cameres IP a la via publica ja existents al centre del
municipi on ja existeix xarxa municipal i connexio als sistemes corporatius.

G
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El projecte té un important ambit d'actuacié TIC com a element d'innovaci6 fueccanserpd@comunicacion

27/11/2023

- Canalitzacio6 de telecomunicacions i xarxa de fibra optica municipal
els equipaments en alta velocitat i baixa laténcia:

2321339-01

VISADO

o Infraestructura de telecomunicacions
o Fibra optica i cablejat Ethernet
- Cameres i cartells de videovigilancia
- Equipament telecomunicacions (electronica de xarxa i antenes WIFI) i cartells REUS
WIFI.

La distancia maxima que ha de cobrir cada camera és de 100 metres, garantint el perfecte
visionat i identificacié fins a aquesta distancia en condicions de grans contrastos luminics o
de baixa lluminositat. Caldra justificar com es compleix aquest requisit ja sigui de dia o de nit,
tenint en compte que aquestes zones estan il-luminades per enllumenat public.

Cada camera IP de videovigilancia es connectara per cable ethernet UTP CAT6 d'exterior a la
xarxa municipal d’acord a les instruccions municipals, essent necessari un equip switch amb
injectors PoE en diferents armaris tal i com es descriu en planols i amidaments adjunt.

Les instal-lacions a realitzar tindra subministrament eléctric que vindra dels quadres eléctrics
mes propers indicats en planols.

Com s’ha indicat, també caldra subministrar i instal-lar cartells informatius de videovigilancia
en columna o bacul d'acord a I'annex 1 i postes de senyalitzacié Reus WIFI public d'acord a
I'annex 2 segons indicacions municipals.

L'adjudicatari d'aquest contracte es coordinara amb brigades municipals i I'empresa
responsable del manteniment d'enllumenat eléctric/semaféric de tal manera que, quan es
realitzin tasques sobre les instal-lacions de I'enllumenat public si s'escau, es desenvoluparan
d'acord a les instruccions de brigades per garantir la no afectacié del servei d'enllumenat
public i en el cas que sigui necessari per normativa, haura d'actualitzar la documentacio
técnica de la instal-lacié d’enllumenat public afectat per tal de legalitzar-ho si s'escau.

Cada camera IP gravara les imatges de forma local i també fara una copia al sistema central
de la sala de control de guardia urbana en un servidor que ja es disposa actualment amb el
programari de videovigilancia corresponent per la gestié6 de cameres IP existents a la via
publica. Totes les gravacions es realitzara durant les 24 hores del dia i fins a un maxim de 30
dies per deteccié de moviment sense gravar audio i caldra si s'escau, ofuscar part de la imatge
de les cameres que puguin gravar on hi hagin algunes zones privades per protecci¢ de dades
de caracter personal. El licitador haura de fer la configuraci6 de les gravacions i visualitzacié
tant de forma local en les cameres com assessorar i donar la informacié necessaria als tecnics
municipals perqué aquests ultims puguin configurar el programari de videovigilancia central
per la visualitzacio6 i gravacié al servidor central de la sala de control de guardia urbana de
Reus. Aquest sistema central i la infraestructura base necessaria (servidor, emmagatzematge,
Xarxa, ...) sera responsabilitat dels técnics municipals.

Es disposara de I'autoritzacié pertinent de la Direccié General de I'Administracié de Seguretat
del departament d'interior de la Generalitat de Catalunya per fer aquesta actuacié a la via

publica, gestions que realitzara la Guardia Urbana de Reus.
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Els elements actius com cameres, switchos i APs hauran d'integrar-se |amsbniabs Netaiadtmunicacion

Management System (NMS) corporatiu i hauran de permetre la resposta al|ping/dél45¢étocaP21339-01

ICMP aixi com admetre el protocol SNMP v2 proporcionar la MIB especifica
a la seva gestio.

En I'annex 3 s'adjunta planols de situacié i ubicacié de la instal-laci6 a realitzar.

En I'annex 4 s'adjunta els amidaments i pressupost d'execucié material de la instal-lacié a
realitzar.

L'arquitectura, instal-lacié i configuracié de tot el sistema proposat, s’hauran de detallar en el
document ‘Arquitectura del sistema'’.

El contractista o subcontractista si s'escau, que faci la instal-lacié de qualsevol dels sistemes
de videovigilancia a la via publica o a edificis municipals, haura d'acreditar que és una empresa
gue consta en el registre oficial com instal-ladora de sistemes de seguretat i videovigilancia i
aportar tota la documentacié necessaria per la seva corresponent legalitzacié de conformitat
a la Guardia Urbana que requereixi.

El contractista o subcontractista si s'escau, que faci la instal-lacié de qualsevol dels sistemes
de telecomunicacions a la via publica o a edificis municipals, haura d'acreditar que és una
empresa que consta en el registre oficial d'instal-ladors de telecomunicacions, tipus A, Bii F i
totes les instal-lacions de telecomunicacions hauran de certificar-se conforme apartat 11 i
entregada de conformitat al Servei de Tecnologies de la Informacié i Telecomunicacions que
requereixi.

4 PROJECTE D’IMPLANTACIO

El licitador tindra que instal-lar i configurar degudament i d'acord a les instruccions dels
técnics municipals responsables del projecte del Servei de Tecnologies de la Informacio i
Telecomunicacions i de la Guardia Urbana, tot el material i programari a subministrar d'acord
al present plec de prescripcions técniques.

Aquesta instal-lacié i configuracidé haura de ser «claus en ma», és a dir, realitzat integrament
pel licitador i s'incloura dins la proposta economica, totes les despeses (dietes, cablejat,
material divers, camié grua, documentacio, legalitzacié si s'escau, ...) per portar a terme el
projecte sense dedicacié de recursos municipals a excepcié dels estrictament necessaris per
la bona execuci6 i configuraci6 del sistema.

El subministrament i instal-lacié de tot 'equipament tindra un termini maxim de (4) CUATRE
mesos a partir de la formalitzacié del contracte.

L'Ajuntament de Reus garantira l'accés necessari dels tecnics de l'adjudicatari en les
instal-lacions del lloc de lliurament objecte del contracte, per portar a terme el projecte
d'implantacié segons dates i horaris planificats.
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En el cas que les actuacions del projecte afectin el normal funcionameptraeisosigt@enesmunicacion

aquestes hauran de fer-se fora de I'horari laboral normal sense preu addicighal ¥ guai4si hagi321339-01

menys afectacié dels serveis municipals previa planificacié de mutu acord. VISADO

El contractista haura d'entregar a la finalitzacié del projecte tota la docukrertacit—del=as
built», d'acord a les instruccions dels técnics municipals, del projecte abans de fer l'acta de
recepci6 i de la documentacié necessaria per la legalitzacié de totes les instal-lacions tant a
nivell de matéria de videovigilancia i seguretat (DECRET 134/1999, de 18 de maig, de regulacio
de la videovigilancia per part de la policia de la Generalitati de les policies locals de Catalunya),
eléctric com d'altre que correspongui.

Es considerara falta greu per cada endarreriment d'un mes natural i falta molt greu quan
aquest endarreriment superi els tres mesos naturals, amb la possibilitat de cancel-lacié del
contracte per incompliment sense dret a indemnitzacié i sens perjudici de les penalitzacions
aplicables.

Totes aquestes caracteristiques s'hauran de justificar i certificar degudament en el document
‘Projecte de subministrament i instal-lacié’.

5 CARACTERiSTIQUES DEL SUPORT TECNIC DURANT EL
PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia de tots els components i qualsevol material subministrat i instal-lat
incloent suport técnic haura d'ésser minim de tres anys millorable a l'al¢a i caldra que
contempli la reparacid, reconfiguracio o resolucio6 incidéncies per mal funcionament o canvi
de qualsevol dels components subministrats per avaria en el present projecte en les
instal-lacions municipals on es trobin en dies laborables de les 9:00 fins a les 18:00 incloent
també desplacament si I'avaria necessita actuacio en el lloc de I'equipament.

El temps de resposta del suport técnic minim garantit no podra ser superior a 24 hores
en dies laborables des de les 9:00 fins a les 18:00 i el temps de resolucié no superior a 5 dies
laborables per incidéncia molt greu (comporta parada total dalgun equip), 15 dies
laborables per incidéncia greu (comporta mal funcionament d'algun equip que funciona
parcialment) i 30 dies laborables per incidéncia lleu.

6 CONFIDENCIALITAT

L'empresa adjudicataria queda expressament obligada a mantenir absoluta confidencialitat i
reserva sobre qualsevol dada que pogués coneixer amb ocasié del compliment del contracte,
especialment les de caracter personal.

L'empresa adjudicataria quedara obligada a la no difusié de cap tipus de codi d'accés o
qualsevol altre tipus d'informacié que pugui facilitar I'entrada als sistemes de I'Ajuntament,
aixi com a no fer un Us incorrecte dels permisos i privilegis que es concedeixin al seu personal
per a I'execucié d'aquest contracte.
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L'empresa adjudicataria es fara responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a
I'Ajuntament degut a d'incompliment de qualsevol de les condicions esmentades.
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7 PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAiccnicos de Telecomunicacion

., . . : . 27/31/2023, . 2321339-01
En el cas que la prestacié dels serveis, suposi la necessitat d'accés a dgdes de caracter

personal, el contractista, com a responsable del tractament, queda obligat gl com;Vrls‘AcBO
la normativa vigent nacional i europea en matéria de Proteccié de Dades de (aracterPersonal

L'Adjudicatari respondra, per tant, de totes les infraccions en que podria incérrer en el cas que
destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer, o en general, les
utilitzi de forma irregular, aixi mateix quan no adopti les mesures corresponents per
'lemmagatzematge i custodia dels mateixos. A tal efecte, s'obliga a indemnitzar a I'Ajuntament
de Reus, per qualsevol dels perjudicis que sofreixi directament o per tota reclamacié, accié o
procediment, que porti la seva causa per incompliment o compliment defectuds per part de
I'adjudicatari del disposat tant en el contracte com en la normativa reguladora de la proteccio
de dades de caracter personal.

L'adjudicatari Unicament tractara les dades de caracter personal als que pugui tenir accés
conforme a les instruccions de I'Ajuntament de Reus i no els aplicara o utilitzara amb una
finalitat diferent a l'objecte del contracte, ni les comunicara, ni tant sols per la seva
conservacio, a d'altres persones/tercers.

L'Adjudicatari caldra que adopti les mesures tecniques i organitzatives necessaries que
garanteixin la seguretat de les dades de caracter personal i evitin la seva alteracié, pérdua,
tractament o accés no autoritzat, atés que els elements tecnologics objecte del contracte hi
seran exposats aixi com l'accié humana.

8 LLOC DE LLIURAMENT

Tot l'equipament objecte d'aquest contracte haura d'ésser lliurat als espais publics o edificis
municipals indicats en aquest projecte i d'acord a les indicacions del Servei de Tecnologies de
la Informaci6 i Telecomunicacions i la Guardia Urbana.

9 LLICENCIAMENT

No es requerira cap llicenciament ni programari addicional per les funcionalitats requerides
per aquest projecte i haura d'estar tot inclos dins I'oferta econdmica.

10 MODEL PROPOSTA TECNICA

Independentment de la documentacié de tipus administratiu sol-licitada, els licitadors
presentaran la seglient documentacié obligatdria de caracter técnic seguint estrictament el
seglent guio:

1-Arquitectura del sistema i proposta general.

2-Caracteristiques tecniques, certificacions, caracteristiques mediambientals i de
qualitat a acreditar dels armaris, equipament de telecomunicacions i resta d'elements
que contenen.
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3-Caracteristiques tecniques, certificacions, caracteristiques mediambientals i de
qualitat a acreditar de les cameres de videovigilancia a la via publica.
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4-Caracteristiques técniques, certificacions, caracteristiques medjamebientalsTéledemunicacion

qualitat a acreditar de les pantalles de visualitzacié de gran format ¢n sald €8mrol deé321339-01

o VISADO

5-Caracteristiques técniques, certificacions, caracteristiques medisrsiertais——de
qualitat a acreditar de I'equipament de telecomunicacions WIFI public.

6-Caracteristiques tecniques, certificacions, caracteristiques mediambientals i de
qualitat dels sistemes de videovigilancia en la renovacio dels edificis municipals

7-Projecte de subministrament i instal-lacio.

8-Documentacié que acrediti la inscripcié i vigéncia activa en el Registre oficial
d'instal-ladors de telecomunicacions, tipus A, B i F.

9-Documentacié que acrediti la inscripcid i vigéncia activa en el Registre oficial
d'instal-ladors de sistemes de seguretat.

10- Caracteristiques de la garantia dins el preu ofert
11-Altre documentacié addicional que es consideri.

Cas de no seguir aquest guié o no acreditar el compliment de requisits d'aquest plec tecnic
gue cal documentar-lo en el model de proposta técnica, sera motiu d'exclusio.
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27/11/2023 2321339-01

11 CARACTERISTIQUES TECNIQUES GENERALS

Els seglents requeriments apliquen de forma general, tant al capitgl_1. 2‘('?&2@0

amidaments/pressupost.

11.1 Documentacié

Tota la solucid i els seus components, cal que siguin subministrats com un actiu de
'Ajuntament/GU.

El contractista haura de lliurar a la GU (Guardia Urbana) tota la documentacié, tant prévia aixi
com la generada durant I'execucié del contracte, requerits i/o oferts a través d'aquells mitjans
fisics o mecanismes aixi com programari que, a criteri de la GU, millor s'adaptin a les
caracteristiques de la soluci6 sol-licitada.

Addicionalment, La GU pot proporcionar un entorn colllaboratiu on desar aquesta
documentacié que el contractista s'obligara a mantenir actualitzada i dur el corresponent
control de versions.

El contractista haura de proporcionar tota la documentacié associada a cada component de
la solucié:

. entorn tecnologic i grafic de components,

. documentacié técnica aixi com d'integracié dels sistemes,

. manuals i paquets d'instal-lacié, manuals d'administradors i perfils tecnics,

. manuals d'usuari i tota la documentaci6 del sistema, segons perfils d'usuari.

. instruccions per a la seva correcta explotacié

. definicié de requisits, restriccions, compatibilitats, configuracié i parametritzacio,

tant de la solucié com de I'equip d'usuari final

Tota la documentaci6 es lliurara en suport digital, generats en format electronic en un format
que la GU disposi de capacitat per al seu accés, i es mantindra actualitzada permanentment.

Tota la documentacié del projecte es lliurara, com a minim, en catala o castella i es conservara
de manera estructurada i a disposicié de la GU de manera que garanteixi la transferéncia de
coneixement des del contractista al personal de la GU i també en cas de canvi en 'equip de
manteniment i suport assignat pel contractista.

De la mateixa forma, el projecte d'implantacio, aixi com el posterior servei incloura tota la
documentacié associada a les activitats del mateix, incloent la planificacié actualitzada, actes
de reunions, informes, documentacié tecnica i funcional.

11.2 Aspectes lingiiistics

Les solucions suportaran com a minim, catala i/o castella en la seva interficie d'usuarii en la
generacié d'informes i comunicacions internes i externes.

G
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11.3 Qualitat

Qualsevol equipament ofertat haura d'ésser subministrat i certificat
fabricants i marques oficials. S'exclouran les ofertes basades en equipame

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

ireCtaeht pefs??339°0t

no estigui dissenyat per entorns empresarials d'acord a I'objecte del contraq

TISADO

11.4 Condicions meteorologiques i d’entorn

Tot I'equipament i el sistema instal-lat, haura d'estar certificat per un perfecte funcionament
com a minim amb rang de temperatures i grau de protecci6 segons els models proposats.

11.5 Identificacio i etiquetatge

Tots els elements (actius i passius) quedaran degudament identificats mitjancant etiquetes de
llarga durada (dymo industrial o plaques adhesives serigrafies laser) per tal de facilitar la

reparacio i el manteniment del sistema.
S'etiquetaran els seglients elements:
1. cameres
2. gravadors
3. antena wifi
4. switch sfp
5. extrems dels cables UTP
6. extrems dels cables Fo
7. panells 19" (rj45 i fo Ic/uoc)
8. armaris
9. caixes

10. fonts d’alimentaci6

El Txt de cada etiqueta s'indicara en la fase d'execucié de la obra per tal de seguir els codis

interns per I'element a incorporar.

AJUNTAMENT DE REUS
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11.6 Cablejat Ethernet UTP CAT6

Qualsevol cablejat i instal-lacié ethernet haura d'estar certificat amb Categ

que sigui d'exterior, CAT 6 amb especial proteccié d'exterior.

S'indiquen les caracteristiques del cable informatic U/UTP CAT6 d'exterior—seg

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1

Especificacions de canal ISO de la categoria 6:

Frequéncia
(MHz)

10

16

20

100

125

155,52

175

200

250

El cable triat per a aquest projecte és Cable de categoria 6 U/UTP Extern Fca PE, Caixa de 305m
esta dissenyat per a un suport 0ptim de protocols de dades de gran velocitat, ja que envia un
rendiment d'1 Gbps a I'estaci6 de treball. El cable inclou un revestiment exterior de polietilé
negre, per al seu Us en l|'exterior. Esta dissenyat per a una instal-lacié facil i rapida i no
requereix eines d'instal-lacié especialitzades. A més, se subministra en un embalatge Reelex
per a una instal-lacié rapida i sense complicacions. Per a reduir el cable malgastat cada cable
esta numerat seqUencialment, la qual cosa permet un calcul rapid del cable que queda en la
caixa. La llegenda impresa en el cable inclou informacié sobre el nimero de la declaracié de

PS
Atenuacio
(dB)

2,2

4,2

6,5

8,3

9,3

29,5

pr-pr
NEXT
(dB)

35,8

PS

pr-pr

NEXT ELFEXT

(dB)

32,9

(dB)

43,2

39,1

37,2

19,4

18,4

18,4

17,2

PS
ELFEXT
(dB)

60,2

48,2

40,2

36,1

34,2

30,3

243

20,2

18,3

16,4

15.4

15,4

14,2

Pérdues
retorn
(dB)

9,6

9,0

8,0

Retras
Fase
(ns)

580,0

563,0

556,8

554,5

553,6

552,1

550,3

549.,4

549,0

548,7

548.6

548.,4

548,2
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]

brid 6 1errel cag? L

VISADO

Retras
Torc. (ns)

50,0

rendiment (DOP), les proves i la classificacié del cable per a la seva tracabilitat.

Té les seglients caracteristiques:

SO 11Ta
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Marca sequencial en metres

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

Revestiment exterior de polietilé resistent a la humitat i els llamps Uy 27/11/2023  2321339-01

Apte per a Gigabit Ethernet

Per a Us extern en conducte VISADO

Embalatge Reelex d'alimentacié rapida
Euroclasse Fca

Especificacions técniques:

Superficie conductor: Descoberta

Grandaria: AWG 23

Categoria 6

Nombre de nuclis 8

Element de conductor Parells

Especificacié aillament de nucli Polietilé (PE)

Identificacié del conductor Color

Tipus d'apantallament (del conductor) Cap
Apantallament/emmalla sobre el conductor Cap

Material funda exterior PE

Color coberta Negre

Classe de reaccio al foc concorde a EN 13501-6 Fca

Retardant de flama In accordance with EN 60332-1-2 and EN 50399
Diametre exterior aprox. 6

Valor NVP 69%

Especificacions del cable

Caracteristiques Valors

Forca dieléctrica 2,5kV per 2 segons

Tracci6 de carrega maxima 60N/6, 1KgF

Radio de curvatura minim durant la instal-lacié 8x diametre exterior del cable.
Radi de curvatura minim instal-lat 4x diametre exterior del cable.

Estandards aplicables (Norma aplicable/ Titol)

@ AJUNTAMENT DE REUS
[ ]

TELECOMUNICACIONS
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ISO/IEC 11801-1:2017 Tecnologia de la informacié - Cablejat generic per a installacions
de clients: Part 1 - Requisits generals.

[EC 61156-5:2020 Cables multiconductors i simetrics parells/quadruples per a
comunicacions digitals - Part 5: Cables simétrics parells/quadruples amb
caracteristiques de transmissio de fins a 1000 Mhz - Cablejat de sol horitzontal -
Especificacié intermédia.

EN 50173-1:2018 Tecnologia de la informacio. Sistema de cablejat generic - Requisits
generals.

EN 50173-2:2018 Tecnologia de la informaci6é. Sistemes de cablejat genéric -
Instal-lacions en oficina

BS EN 50288-3-1:2013 Cables metal-lics amb elements multiples utilitzats per a la
transmissié i el control de senyals analogics i digitals . Especificacié intermedia per a
cables sense apantallar amb caracteristiques de fins a 250 MHz.
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e EN 50399:2011+A1:2016 Métodes d'assaig comuns per als cables|soéeniesosedlef@omunicacion

Mesurament del despreniment de calor i la produccié de fum dels

cabBlésl@lrant 13321339-01

prova de propagacio de la flama. Equips de prova, procediments, regultats

e |EC60332-1-2:2004 + A12:2020 Assajos per a cables electricside fibrqa bpticaYJtﬁé(Qo

a condicions de foc Assaig de resisténcia a la propagacié vertical de la flama per a un
conductor individual aillat o cable. Procediment per a flama remesclada d'1 kW

e ANSI/TIA 568-D:2015 Normes sobre components i cablejat genéric de
telecomunicacions balancejat de parell trenat

o |EC 60754-2:2014 Assaig de gasos despresos durant la combustié de materials
procedents dels cables - Part 2: Determinacié d'acidesa (per mesurament de pH) i
conductivitat

e |EC 61034-2:2005+A2:2020 Mesura de la densitat del fum de cables cremant en
condicions definides - Part 2: Procediment d'assaig i requisits

e EN 50575:2014 + A1:2016 Cables d'alimentacid, control i comunicacions: cables per a
aplicacions generals en obres de construcci6 subjectes als requisits de reacci6 al foc

e RoHS Compliant to the Restriction of Hazardous Substances

e WFD Compliant to Waste Framework Directive

e SCIP Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

11.6.A Certificacié cablejat ethernet

La certificaci6 del cable informatic Ethernet CAT6 es fara segons la normativa ISO/IEC
11801:2002 Channel Class Classe E 250Mhz amb maquina Fluke Networks DTX CableAnalyzer
lliurat l'informe individualitzat per cada punt que genera el LINKWARE "CABLE TEST
MANAGEMENTG PROGRAMARI" o similar amb resultat “PASA”. no s'acceptés sota cap
concepte un resultat “NO PASA",

No es donara per bo la certificacié “PASA” CAT6 si no s'adjunta també el comprovant que la
certificadora esta al corrent del calibratge en I'any en curs.

11.7 Connectors UTP CAT6
Seran d'exterior.

11.8 Cablejat Fibra Optica MONOMODE

Qualsevol actuacié de fibra optica hauran de certificar-se documentalment la seva bona
execucio.

S'hauran d'incloure tots els protocols i resultats dels mesuraments realitzats per a la
comprovacio de |'estesa de fibra Optica en cadascuna de les fibres optiques instal-lades.

La fibra optica haura de ser cable de fibra dptica amb 12 FIBRES OPTIQUES MONOMODE
D’EXTERIOR doble coberta segons especificacié ITU-T G.652D, estructura interna de tubs
(tubs actius de pbt d'estructura folgada reblerts de gel hidrofug i tubs passius de polietile),
element central de refor¢ de material dieléctric (fibra de vidre) amb una resisténcia a traccié
de 4000 n, tubs cablejats en sz al voltant de I'element central, coberta interior de polietile amb
fil d'esquincament, protecci6 antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix
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EN TOT EL PROJECTE ES CONECTARAN EXTREM-EXTREM TOTES LES FIBRES DESP\ELB 1) O

ES A DIR, LES 12 SERAN FUNCIONALS.

S'ha previst coca de 4,5m a cada pas per pericons del tipus H o superior dimensions (no es
preveu coca en perico m "arg_40").

Els CODIS DE COLORS en cables i fibres seguiran la norma internacional EIA/*TIA 598.

Tots els cables a utilitzar seran completament dieléctrics, amb les proteccions necessaries
anti-humitat, anti-rosegadors, propies o externes (cable bufat) i armat d'acer.

La fibra Optica estara personalitzada d'acord amb les directrius dels tecnics municipals
serigrafiada amb la frase «<FO Ajuntament de Reus» i la coberta exterior de color taronja.

Les proteccions / cobertes dels cables seran, en diferents combinacions:
* Kevlar (K), contra rosegadors.

+ Cinta contra aigua.

* Termoplastica LSZH (T), que s'utilitza en interiors o exteriors.

* Polietile (P), que s'utilitza en exteriors.

* Armat acer, que s'utilitza en exteriors.

+ Coberta proteccié UV.

Normalment s'usara cable convencional del tipus PKP, TKT o KT encara que sota aprovacié de
la direccié d'obra, per les particularitat de les infraestructures presents, es podra utilitzar
cables d'alta densitat en les xarxes d'alimentacié i / o distribucié (mini cables uPK) .

Les caracteristiques del cable d'alta densitat uPK (micro cable) son: cable d'alta densitat de
diametre reduit amb coberta de polietilé i caps de aramida (kevlar) com a element de refor¢ a
la traccid i proteccié enfront de rosegadors. S'instal-la mitjancant bufat i va sub-conduit en
mini conductes.

Les caracteristiques del cable TKT sén: cable amb coberta de material termoplastic retardant
de la flama, baixa emissi6é de fums i lliure d'haldgens (LSZH), amb caps de aramida (kevlar)
com a element de refor¢ a la traccio i proteccié enfront de rosegadors, i una segona coberta
termoplastica. Adequats per a aplicacions d'interior i alli on és fonamental garantir la
seguretat de les persones enfront de focs i fums. També pot usar-se en exteriors quan algun
tram sigui interior per a no fer un canvi de seccié.

Les caracteristiques del cable KT sén: cable amb coberta de material termoplastic retardant
de la flama, baixa emissi6 de fums i lliure d'haldgens (LSZH), amb caps de aramida (kevlar)
com a element de refor¢ a la traccid i proteccid enfront de rosegadors. Adequats per a
aplicacions d'interior i alli on és fonamental garantir la seguretat de les persones enfront de
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focs i fums. També pot usar-se en exteriors quan algun tram sigui interior pe
de seccio.

Les caracteristiques del cable PKP sén: cable amb coberta de polietilé, amb
(kevlar) com a element de reforg a la traccid i proteccié enfront de rosegads

Colegio Oficial de Ingenieros

- T EMIites e Tevsimunicacion

27/11/2023 2321339-01

caps dW/dSAD O

coberta de polietilé. Adequats per a aplicacions d'exterior.

o T Ima cononng
T T o Ton =4

EAT SR AR

El nombre de fibres de cada cable vindra definit per l'arquitectura en camp i la memoria
d'aquest projecte.

El detall constructiu del cable optic exterior armat acer multi tub folgat, recomanable per a
instal-lacions en conductes en zones de risc de danys i per a 'lashing', amb la coberta LSZH té
proteccié UV, amb tubs estan farciments d'un compost anti-humitat i cinta corrugada d'acer i
plastic protegeix tot el conjunt és:

G
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~——(Ubierta exterior LSZH
———— (inta de acero corrugado

— (inta contra agua

— Tubo holgado

— Hilo de desgarre

~—— [lemento central de fuerza
Elementos contra la humedad

T elleno

[Imatge Unicament amb finalitat de referéencial
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Les especificacions del cable soén:

Colores de las fibras, tubos y rellenos

[France Télécom]

’ Rojo N Naranja
’ Azul m’ Gris m Azul
W v:s: P Ve K Ve
04 Amarillo m Negro 04 Amarillo
’ Violeta 11 ' Aqua
06 Blanco [JEFP Rosa

M’ Rojo

Fibras

Tubos holgados

U Natural

Rellenos

 Conteo de fibras _
Estuctwra
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Caracteristicas

27/11/2023

2321339-01

¢ Armadura de acero.

VISADO

e Cubierta LSZH.

e Anti-roedor.

¢ Multitubo holgado de 12 fibras.
e Elementos contra la humedad.

e Fibra monomodo G.652.0..

e Euroclase CPR Eca.

Aplicaciones:

ESPECIFICACIONES DEL CABLE

48

e |Interior / Exterior
e [ucteria

Tubo holgado

=

R e W
Armadura

Cubierta

Peso

Tension
Aplastamiento

Temperatura

Radio de curvatura

IEC 60794-1-2

i E1-Tensign
E Aplastamienta

o RN e
| F4B - Penetracion de agua

11.8.A Certificacio cablejat fibra optica

La certificaci6 de la fibra Optica es fara mitjancant certificat d'optometria atenuacié basada en
les recomanacions del fabricant oficial CISCO (ref: Calculating the Maximum Attenuation for
Optical Fiber Links, Document ANEU:27042) on es descriuen les atenuacions maximes
admissibles perles a 1310nm i 1550nm, seguents:
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1310 nm Per distancia (db/Km) | Per connectdr TePeecfulside{eBjnupicacion
(dB) 27/11/2023  2321339-01
Minim (millor) 0.30 0.40 002 1o A o~
Mitjana 0.38 0.60 0.1V ISADQ
Maxima (pitjor) 0.50 1.00 0.20
1550 nm Per distancia (db/Km) | Per connector | Per fusio (dB)
(dB)
Minim (millor) 0.17 0.20 0.01
Mitjana 0.22 0.35 0.05
Maxima (pitjor) 0.40 0.70 0.10

S'haura de justificar que es compleixen tots els parametres contemplats en el present projecte
i identificar (i reparar) aquells casos en els quals no es compleixi algun dels parametres exigits.

No es donara per bo la certificacié6 optometria si no s'adjunta també el comprovant que la
certificadora esta al corrent del calibratge en I'any en curs.

11.9 Connectors fibra optica

Tots els connectors a utilitzar en aquest projecte seran del tipus LC/UPC, simples o dobles, del
tipus de baixes pérdues (pérdues d'inserci6 < 0,3 dB) adaptant-se al panel informatic del rack
existent al que es connectin.

11.10 Caixes terminals optiques d’exterior

Sera de tipus preconnectoritzat, amb 8, 12 o0 16 ports LC/UPC reforcats d'exterior. El grau de
proteccié IP ha de ser IP68.

El grau de resistencia mecanica ha de ser IK10. Es detallara les dimensions de la caixa oferta.

La tapa estara abisagrada en la part superior de la base, impedint aixi que s'hagi de separar
base i tapa per a manipular l'interior.

La base disposara de tancaments laterals abisagrats per a assegurar el tancament de tapa i
base.

Aquests tancaments hauran de permetre la inclusié de cadenats per a evitar I'obertura no
desitjada.

La caixa disposara de dues entrades per a cable alimentaci6 en pas en la zona esquerra per a
cables de fins a 23mm de diametre.

La caixa disposara de 4 entrades / sortides de cable multiples en la part dreta de la caixa. En
cadascuna d'elles es podra introduir fins a 8 sortides de cable de fins a

5mm o alternativament 2 cables de derivaci6é de finsa 11mm.

Totes les entrades han de ser “obertes”, permetent en tots els casos instal-lar el cable de dalt
cap avall.

del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01
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L'element de tancament d'aquestes entrades ha de ser una pe¢a amovible quenstandoTie@damunicacion

base. No s'admetra premsa-estopes o similars, ni tancaments amb calor. 27/111/2023  2321339-01

La fixaci6 dels cables d'escomesa es realitzard mitjancant una peca que es pug®WESAD O

eliminar en la caixa.

La caixa disposara, per al magatzematge de tubs d'alimentacié en pas d'una base interna
també abisagrada que pot bloquejar-se / desbloquejar-se.

Aquesta base interna, igualment, podra ser completament eliminable en la primera
instal-lacio.

La caixa disposara en la seva base d'inserits per a caragol en la part posterior, als quals es
caragolara els suports metal-lics.

S'ha de disposar d'una Unica safata d'entroncament amb espai per a 12, 16 o 24 fusions.
La caixa podra albergar fins a 64 fusions.

S'ha de disposar una zona d'allotjament de sobrant de les escomeses. Aquesta zona estara
situada preferentment sobre el panell d'adaptadors.

No ha de ser necessari accedir a la zona de fusions sense desbloquejar algun tancament amb
caragol, per a connectar i emmagatzemar una escomesa preconnectoritzada

11.11 Pig Tails

Com a estandard de la técnica de connexi6 es va determinar la técnica LC/UPC. Per a la
connexié de les fibres optiques del cable als repartidors optics s'utilitzara un cable mono fibra
unit a un connector tipus LC/UPC denominant-se el conjunt com cues (“rabillos”).

Cada cua haura de ser subministrat amb un adaptador per a connectors tipus SC per a
aplicaci6 monomode. El contractista s'encarregara del subministrament de les cues de fibra
Optica i dels adaptadors.

Per a assegurar una perfecta homogeneitat del sistema de cablejat, s'utilitzaran cues fetes
amb el mateix tipus de fibra al qual es connectaran.

Les cues de fibra dptica deuran estor formats per un connector del tipus LC/UPC unit a una
longitud de mini cable de 4 m com a minim.

Els adaptadors i els connectors de les cues hauran de complir amb les seglents
especificacions:

e Peérdues d'inserci6: valor mitja: < 0,20 dB; valor maxim: < 0,50 dB (permés com a molt
en un 10% dels connectors).
e Pérdues de retorn superiors a 60 dB.
e Dependéncia de les pérdues d'insercié i de retorn de la temperatura:
o Rangde temperatura: -20°Ca 70 °C:
o Nombre de cicles: 10:
o Variacié maxima de les pérdues d'insercié inferiors a 0.20 dB.
o Pérdues de retorn minimes de 60 dB.
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¢ Dependeéncia de les pérdues d'insercio i de retorn de la humitat: Técnicos de Telecomunicacion

o Humitat del 95% a 45 °C durant 72 hores; 27/11/2023  2321339-01

o Variacié maxima de les pérdues d'insercié inferiors a 0,20 dB
o Pérdues de retorn minimes de 60 dB. VISADO

e Dependéncia de les pérdues d'insercié i de retorn amb el nombre de cicles de
connexié / desconnexié (nombre de cicles: 500, es netejara el connector cada 50
cicles):

o Variacié maxima de les pérdues d'insercié <0, 20 dB.

o Pérdues de retorn minimes de 60 dB.
Esforcos de traccié: forga de traccié minima: 150 N durant 1 minut.
Durabilitat: nombre minim de connexions/desconnexions superior a 1000.

Les dimensions i construccié del mini cable compliran les seglients especificacions:

e La fibra optica monomode amb proteccié primaria ha de ser compatible amb la fibra
optica del cable.

e Se subministrara mini cable amb els tipus de fibra que s'instal-lin.

e La protecci6 primaria sera de acrilat amb un diametre de 0,50 mm.

e La proteccié secundaria sera de poliamida amb un diametre extern de 0,9 mm.

e Els elements de refor¢ estaran formats per lligadures de aramida (Kevlar).

e La coberta externa sera de P.V.C del tipus OFNR (baix emissor de fums i lliure
d'haldgens) i el seu color sera groc.

e Eldiametre exterior del cable mono fibra sera de 3 mm.

El cable mono fibra complira amb les especificacions mecaniques presentades a continuacio:

e El mini cable haura de suportar radios de curvatura de, almenys, 40 mm sense que la
coberta present defectes o es trenqui la fibra optica que protegeix.

e El mini cable haura de suportar una forca d'aixafament de 300 N sense que la coberta
present defectes o es trenqui la fibra dptica que protegeix.

e Elmini cable ha de suportar esfor¢os de traccié maxims de 500 N durant la instal-lacio
i ha de ser capac de suportar esfor¢cos permanents de tracciéd maxims de 30 N.

Els adaptadors, cues i el mini cable que forma part d'aquests, seran de procedéncia Unica
quant a fabricant, compatibles entre si i formaran part d'un lot Unic

11.12 Cablejat eléctric

El cablejat eléctric ha de ser com a minim MT CABLE RV-K CPR 0,6/1KV 3X6mm2 que son els
indicats per al transport i la distribucié d'energia eléctrica en baixa tensié. Recomanat per a
connexions industrials, escomeses, distribucié interna i connexions a l'exterior. Pot ser
utilitzat en xarxes subterranies i instal-lacions fixes. Donada la seva gran flexibilitat sén molt
apropiats per a instal-lacions complexes i de gran dificultat.
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Normes de referéncia que ha de complir la fitxa técnica:

. UNE 21123, HD 603 S1 i IEC 60502 Segons el REBT 2002, per a les instal-lacions
seguents:
. ITC-BT 07 Xarxes subterranies per a distribuci6 en baixa tensié
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. ITC-BT 09 Xarxes d'alimentacié subterrania per a instal-lacignssddien|bemesaimunicacion
exterior 27/11/2023  2321339-01

. ITC-BT 11 Xarxes de distribucié denergia eléctrica. Escomeses su WVESADO

. ITC-BT 20 Instal-lacions interiors o receptores

. ITC-BT 30 Instal-lacions en locals de caracteristiques especials

Adequats per a instal-lacions interiors i exteriors, sobre suports a l'aire, en tubs o soterrats.

11.13 Autoritzacions i llicencies

El contractista té l'obligacié d'obtenir totes les autoritzacions i llicéncies, tant oficials,
administratives com particulars, que siguin necessaries per a l'execucié del contracte.

Si el contractista ha d'utilitzar materials, procediments i/o equipament sotmés a la propietat
industrial i/o intelllectual haura d'obtenir préviament les cessions, els permisos i les
autoritzacions necessaries dels seus legitims titulars i sera seu el pagament dels drets i les
indemnitzacions que corresponguin per aquest conceptes.

L'Adjudicatari és el responsable de qualsevol reclamacié relativa a la propietat industrial i
intel-lectual dels materials, procediments i/o equipament utilitzat en el treball, i haura d'
indemnitzar a la Corporacié per tots els danys i perjudicis que la interposicid de les
reclamacions pugui ocasionar-Ii.

L'adjudicatari ha d'elaborar la documentacié i realitzar les gestions amb la Comissié de Control
dels Dispositius de Videovigilancia de Catalunya (CCDVC), respecte a I'autoritzacio inicial aixi
com les successives renovacions. Per tant, l'assessorament, recopilacié dinformacio,
complementacié de formularis i informes técnics, suport aixi com planells de visié dels punts
instal-lats i la tramitacié dels mateixos, a presentar als organismes pertinents i el seu
seguiment

11.14 Instal-lacions i Obra

En aquells punts on calgui realitzar la instal-lacié d'armaris d'instal-lacions eléctriques i
telecomunicacions, caldra procedir segons els requeriments necessaris per complir la
reglamentacio vigent. Caldra a més tenir en compte els seglents aspectes:

. Els armaris han de ser, amb compliment de I'lP66 per anar a 'exterior.

. La secci6 del cablejat sera I'establerta per la normativa vigent.

. Cablatge minim de seccié 6mm? des del fanals.

. Tota pre-instal-lacié i instal-lacié haura de complir amb la normativa sectorial

vigent i amb les indicacions establertes pels Serveis Tecnics Municipals.

El contractista sera el responsable de la instal-lacié dels components fisics a cadascun de les
ubicacions i suports escollits. A tal efecte, i donada l'alcada a la que s'ubicaran, caldra que
realitzin les tasques mitjancant plataforma elevadora o camid cistella.

La manipulacié de punts de llum o semaforic, haura se realitzar-se d'una forma el més curosa
possible per tal de no malmetre'n les seves caracteristiques i per tal d’evitar al maxim l'entrada
d'aigua a l'interior del suport.
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En cas que hi hagi afectacions a la pintura del suport o a d'altres elements

Colegio Oficial de Ingenieros
deedaidostialtaeidmunicacion

I'adjudicatari haura d'assumir els costos de la reparacié. 27/111/2023  2321339-01

La instal-laci6 dels equips haura d'incloure tant la seva fixacié com la instal-lacié de\EhS#D O

proteccions necessaris per a la seva connexio. Les proteccions a instal-lar hatrerdepermetre
que, en cas d'avaria de la videocamera, aquesta es pugui desconnectar i permetre I'electricitat
a la resta de I'equipament funcioni amb total normalitat.

Pel que fa a la connexi6 i desconnexi6 eléctrica de l'enllumenat, caldra atenir-se a les
afectacions a I'enllumenat public existent, havent de seguir el seglient procediment:

De forma prévia a I'execucio6 de les instal-lacions:

L'oferta i projecte ha de detallar clarament qualsevol possible afectacio sobre el
subministrament electric existent en tots els seus documents (memoria, planols,
aixi com als corresponents calculs i pressupost).

El contractista haura de preveure possibles incidencies i afectacions i assegurar
que durant el periode d'execucié de les obres es garantira el subministrament
eléctric.

El contractista haura d'indicar les caracteristiques i la poténcia prevista de
cadascuna de les videocameres a instal-lar.

Durant I'execucié de les instal-lacions:

G

Caldra protegir degudament i preveure qualsevol afectacié de l'obra a I'arbrat, el
mobiliari urba i resta d'elements publics.

No sera permes deixar sense subministrament electric I'equipament public en el
transcurs de les obres. Per tant, en cas necessari, caldra dotar-se de provisional
gue garanteixi la seguretat de les persones.

Qualsevol avaria derivada de les actuacions portades a terme durant I'execucio
sera responsabilitat complerta de I'obra, que haura de reparar l'avaria en un
periode inferior a 24 hores a partir de la notificacié verbal o escrita que efectuin
els Serveis Técnics Municipals a la direcci6é d'obra o a 'empresa contractista.

El contractista no podra connectar ni desconnectar cap element. En cas de
necessitar realitzar algun tipus de connexi6 o desconnexid, haura de posar-se en
contacte amb la Direccié d'obra i amb els ST municipals.

En cas d'afectacions al subministrament eléctric o en cas que es detecti que s'ha
malmes algun equip o element, els Serveis Técnics Municipals es reserven el dret
d'actuar mitjancant empresa mantenidora per tal de garantir el servei afectat,
repercutint els costos derivats a carrec del contractista, ja sigui de forma directa o
a través de les garanties dipositades a I'Ajuntament per part de I'empresa
adjudicataria dels treballs.

Memoria REF. AUTOR: 7338-23-013
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12 CARACTERISTIQUES MEDIAMBIENTALS | DE QUAE4TATe Telecomunicacisn

En aquest apartat es descriuen les caracteristiques minimes que han de teni ot equipamen

7/11/2023 2t321339—01

i material subministrat i instal-lat a nivell de requeriments mediambientals|j de quilisAlDO

caldra que el licitador justifiqui i certifiqui el seu compliment.

Tot I'equipament i material haura d'estar acreditat, mitjancant certificat o declaracié dels
fabricants, conforme en la seva elaboraci6 s'utilitzen sistemes de gestié de la qualitat d’acord
ala 1SO 9001, de gestié ambiental d'acord a la ISO 14001 i la conformitat CE.

També cal garantir que tot l'equipament i material compleix les directives europees
2011/65/EU (RoHS) de restriccié6 de certes substancies perilloses, 2012/19/EU (WEEE) de
residus d'equips eléctrics i electronics i la 1907/2006 (REACH) de substancies quimiques.
També haura d'ésser lliures de plastics halogenats (PVC) d'acord a la IEC 61249-2-21

Totes aquestes caracteristiques s'hauran de justificar i certificar degudament en els apartats
de Caracteristiques tecniques, certificacions, caracteristiques mediambientals i de qualitat a
acreditar de cada tipus d'equipament a oferta.

Caldra respectar en tot moment la legislacié ambiental aplicable en matéria de medi ambient,
tot i comprometent-se a disposar dels mitjans adequats per a retirar tots els residus que es
pogués generar com a consequeéncia de l'obra d'instal-lacié. Aixd inclou residus perillosos i
inerts, aixi com els assimilables a residus urbans en cas que es generés una quantitat
apreciable dels mateixos. Tot el personal implicat a l'obra d'instal-laci6 tindra la formacio
adequada i estara correctament informat de les tasques a realitzar, incloses possibles
situacions incidentals.
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13 CARACTERISTIQUES TECNIQUES ESPECIFIQUE S Técnicos de Telecomunicacion

En aquest apartat es detallen totes les caracteristiques i requeriments minims especi e

27/11/20%:?CS d2321339—01

lequipament i material actiu objecte del contracte. Aquests hauran d'@ésser pVTS"ﬂBO

acreditats i justificats en els apartats de Caracteristiques tecniques—certificacions;

caracteristiques mediambientals i de qualitat a acreditar de cada tipus d'equipament a oferta.

13.1 Caracteristiques técniques del tipus d’equipament actiu a subministrar
i instal-lar

13.1.A Cameres IP de videovigilancia a la via publica

Totes les cameres a la via publica de videovigilancia hauran de ser IP, el model AXIS Q3538-
LVE DOME 4K o equivalent amb mateixes prestacions o superiors amb una llicéncia ISS
Expert per cada camera per integrar-les amb el sistema actual VMS basat amb IDIS CENTER
ISS EXPERT.

Camara axis Q3538-LVE DOME 4K varifocal amb una apertura fins 103° perfecta (video
3840x2160 25/30/50/60 fps) carcasa de CLASE IP66, IP67, NEMA 4X, amb grau de proteccio a
prova d'impactes IK10, protocols XML; SNMP; NTCIP; DATEX2; UTMC; ONVIF, MODBUS

Amb una excel-lent resoluci6 4k, lightfinder 2.0, forensic wdr i optimizedir, ofereix una qualitat
d'imatge excepcional fins i tot als entorns i condicions meteorologiques més dificils. El DOM
BLINDAT evita els reflexos d'infrarojos, cosa que garanteix un video nitid i precis en tot
moment. Basada en el sistema en un xip (soc) més recent d'axis, admet caracteristiques
avancades i potents aplicacions basades en l'aprenentatge profund (lA). Per exemple, axis
object analytics esta preinstal-lati ofereix una classificacié d'objectes amb gran nivell de detall.
Aquesta resistent camera inclou alimentacié redundant, sensors per a la deteccié d'intrusions
i cops, i caracteristiques de ciberseguretat integrades com axis edge vault i un modul de
plataforma de confianca (tpm) amb certificacio fips 140-2 nivell 2.

Caracteristiques TECNIQUES:

e Sensor d'imatge: cmos rgb d'escombrada progressiva de 1/1,2"

e Objectiu: varifocal, 6,2-12,9 mm, f1.6-2.9

e Camp de visié horitzontal: 103°-49°

e Camp de visio vertical: 56°-28°

e Varifocal, enfocament i zoom remots, control de p-iris, correccié per infrarojos

¢ Funcionalitat: dia/nit

e Filtre bloquejador d'infrarojos extraible automaticament

e llluminacié minima color: 0,07 lux a 50 ire, 1.6, b/n: 0 lux a 50 ire, f1.6

e Velocitat de obturaci6: 1/66 500sa2s

e Ajustament de l'angle de la camera: horizontal +180°, vertical de -43 a +80°, rotacion
+175°

e Sistema de xip (soc): model artpec-8

e Memoria: 2048 mb ram, 8194 mb flash

e (Capacitats informatiques: unitat de processament d'aprenentatge profund (dlpu)

e Compressio de video: h.264 (mpeg-4 part 10/avc) baseline perfil, main perfil i high
perfil, h.265 (mpeg-h part 2/hevc) main perfil, motion jpeg

Pagina: - 26 --
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Resolucié: fins a 3840x2160

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

Velocitat de imatge: amb wdr: 25/30 imatges per segon amb unalfregléreid3de 8321339-01

xarxa eléectrica de 50/60 hz, sense wdr: 50/60 imatges per segon an|b una T;réeAcBO ‘

de la

Xarxa eléctrica de 50/60 hz

Transmissié de video: multiples transmissions configurables individualment a h.264,
h.265 i motion jpeg

Tecnologia axis zipstream a h.264 i h.265

Velocitat de fotogrames i ample de banda controlables

Vbr/abr/mbr h.264/h.265

Indicador de transmissié de video

Streaming amb multiples vistes: fins a 8 arees de visualitzacid retallades
individualment

Configuracio de imatge: saturacid, contrast, brillantor, nitidesa, forensic wdr: fins a 120
db, en funcio de I'escena, balang de blancs, llindar dia/nit, mapa de tons, mode i zones
d'exposicio, exercit, estabilitzacié d'imatge electronica, correccié de la distorsio, de
barril, estabilitzaci6 d'imatge electronica, compressio, rotacio: 0°,90°, 180°, 270° inclos
el format passadis, duplicacid, superposicié de text i imatge, superposicidé dinamica de
text i imatges, mascares de privadesa, mascara de privadesa de poligon

Moviment horitzontal/vertical i zoom: ptz digital, zoom 0Optic, posicions predefinides,
ronda de vigilancia limitada, cua de control, indicador de la adreca en pantalla
Enregistrament de rondes (max. 10, durada max. 16 minuts cada una), ronda de
vigilancia (100 max.), zoom optic de 2x

Seguretat: proteccié per contrasenya, filtratge d'adreces ip, https xifrat, control d'accés
a xarxa ieee 802.1x (eap-tls), autenticacioé digest, registre d'accés d'usuaris, gestio
centralitzada de certificats, proteccié contra retards per forga bruta, firmware signat,
arrencada segura, video signat, axis edge vault, id de dispositiu axis, pulsacié de tecla
segura (amb certificacio cc eald), tpm (amb certificacié fips 140-2)

Protocols compatibles: ipv4, ipv6 usgv6, icmpv4/icmpvé, http, httpsa, http/2, tlsa, qos
layer 3 diffserv, ftp, sftp, cifs/smb, smtp, mdns (bonjour), upnp®, snmp v1/v2c/v3 (mib-
ii), dns/dnsv6, ddns, ntp, rtsp, rtcp, rtp, srtp, tcp, udp, igmpv1/v2/v3, dhcpva/ve, arp,
socks, ssh, , sip, lldp, cdp, mqtt v3.1.1, syslog, direccién de enlace local (zeroconf).
Axis lightfinder i forensic wdr

Tecnologia axis zipstream

Atés que la funcionalitat, qualitat i sensibilitat de la camera respecte al terreny i

@ AJUNTAMENT DE REUS
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condicions ambientals pot variar tot i els parametres tecnics teorics definits pels
fabricants, I'Ajuntament de Reus podra fer una prova amb cada licitador amb la
camera proposada per validar el seu funcionament i qualitat de la imatge sobre
terreny i amb diferents condicions ambientals, d'il-luminacié i ubicacié. La prova «in situ»
sera valorada pels serveis técnics amb el resultat d’acceptat o no. Si la funcionalitat i
qualitat de la imatge de la camera no respon als nivells minims de qualitat teorics
descrits, la proposta s'excloura de la licitacio.
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Colegio Oficial de Ingenieros
Inclou: 1ut. Tarjeta MicroSDXC max endurance de 256GB + rescuepro deluxe, inastac2@@ meletsmunicacion

uhs-i, clase 10, u3, v30. Ja que tenen vida Util 120K hores estalviant cost dami@lgfiasen ePp21339-01

manteniment canvi de targeta.
VISADO

13.1.B Pantalles de visualitzacié de gran format
Per motius de compatibilitat, disseny i estructura videowall amb les pantalles ja existents en
la sala de control GU que sén Samsung DM55E, s'hauran de subministrat i instal-lar 2
pantalles model Samsung Série 55QM de 55" resolucié 3840 x 2160, ixel Pitch (HxV) 0.105 x
0.315 mm, brillantor 500 nit, rati contrast 4000:1, angle visié (H/V) 178° / 178°, 2 HDMI, 1 DV,
audio, 1 RJ45, 1 WIFI, consum 143 W, programari gestié cartelleria magicinfo, funcionament
garantit 24x7 amb les mateixes mides, colors i marcs que les existents de tal manera que les
pantalles a instal-lar s'integrin funcionalment, técnicament i visualment amb les actuals que
estan en format videowall de 2 files i 6 columnes.

El licitador haura de subministrar i instal-lar tots els cables HDMI (maxim 20 metres), 2
adaptadors display port a HDMI, els dos suports a paret per les pantalles format especial per
videowall que permetin treure i posar les pantalles mecanicament, connectors i altre material
necessari per installar aquestes dues pantalles i connectar-les a un ordinador que
subministrara i configurara els serveis informatics municipals per tal de visualitzar en la sala
de control de la guardia urbana, les cameres IP objecte d’aquesta actuacié amb el programari
de visualitzacio de videovigilancia existent.

13.1.C Equips AP de telecomunicacions WIFI public

Es prescriu el model Mikrotik mANTBox 52 15s o equivalent amb mateixes prestacions o
superiors.

Antena wifi mMANTBox 52 15s sectorial de 90 graus a 2,4ghz de 12dbi i antena sectorial de 60
graus a 5ghz de 15dbi, wireless 802.11a/n/ac a 5ghz de doble cadena, wireless 802.11b/g/n
a 2,4ghz de doble cadena, cpu de 4 nuclis a 716mhz, 256mb de ram, 1xgbit lan, 1xsfp, usb,
poe, font d'alimentacio, kit de muntatge, routeros 14, ip55, incl. llicéncia incorporar al sistema
wifi de I'ajuntament (router os mikrotik).

Es tracta de una estacié base de doble banda de 2,4/5 ghz (12 dbi i 15 dbi respectivament)
amb una potent antena sectorial incorporada (90° en 1,4 i 60° en 5 ghz), compatibilitat amb
poe, gigabit eth. la capacitat wifi de doble banda li permet utilitzar dispositius de 2,4 ghz i 5
ghz al mateix temps. hi ha un port gigabit ethernet i un port sfp per a connexions de fibra.
256mb ram i cpu de quatre nucli arm 32bit ipg-4019 que pot gestionar inclos les carregues
més pesades. 16mb memoria flash emmagatzematge. mantbox 52 15s inclds pot
proporcionar la descarrega de hardware ipsec sense problemes. és compatible amb
802.3AF/A POE-IN. s'inclou un injector gigabit poe i un adaptador de corrent cc estandard.

caracteristiques técniques:

e productcode rbd22ugs-5hpacd2hnd-15s
e architecture arm 32bit

e Cpu ipg-4019

e (Cpucorecount 4

e dimensions 140 x 348 x 82 mm

@ AJUNTAMENT DE REUS
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e license level 4 Técnicos de Telecomunicacion
e operating system routeros 27/11/2023  2321339-01
e size of ram 256 mb

e storage size 16 mb VISADO

e storage type flash

e tested ambient temperature -40°c to +70°c
e poein 802.3af/at

e poeininputvoltage 12-57v

e number of dcinputs 2 (dcjack, poe-in)

e dcjack input voltage 12-57 v

e enclose: ip55

e fan count passive

e wireless specifications details:

e wireless 2.4 ghz max datarate 300 mbit/s

e wireless 2.4 ghz number of chains 2

e wireless 2.4 ghz standards 802.11b/g/n
e antenna gain dbi for 2.4 ghz 12

e wireless 2.4 ghz chip model ipg-4019

e wireless 2.4 ghz generation wi-fi 4

e wireless 5 ghz max data rate 867 mbit/s

e wireless 5 ghz number of chains 2
e wireless 5 ghz standards 802.11a/n/ac

e antenna gain dbi for 5 ghz 15

e wireless 5 ghz chip model ipg-4019

e wireless 5 ghz generation wi-fi 5

e ethernet details: 10/100/1000 ethernet ports 1

o fiber details sfp ports: 1
e number ofusb ports: 1
e usbslottype usbtypea

e max usb current (a) 1

e pcb temperature monitor yes
e voltage monitor yes

e certification ce, fcg, ic, eac, rohs
inclou:

e Tut. mantbox 52 15s (rbd22ugs-5hpacd2hnd-15s)

e lut. injector gigabit poe

¢ ut. font d'alimentacié

e 1ut. abracadora de manega

e Jut.joc de fixacid

e Jut- mikrotik quickmount pro (adaptador de muntatge en paret avancat permet girar
I'antena dins de 140 ° tant horitzontal com verticalment). amb quickmount pro és
possible ajustar perfectament l'alineacié de I'antena.

AJUNTAMENT DE REUS
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13.1.D Equip switch transceiver FO/UTP

Es prescriu el model FIBERROAD FR-7M3408BT i la font d’alimentaci6 48

480W/4A FIBERROAD FRI480W48 o equivalent amb mateixes prestacions

Es tracta de un Transceiver / switch industrial Gigabit ethernet carril DIN 4SF

Es un switch amb (4) entrades optiques i 8 sortides ethernet POE++.

Les caracteristiques técniques del model son les seguents:

Product Specifications

Colegio Oficial de Ingeniero

S

Técnicos de Telecomunicaciéon
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www.fiberroad.com

Hardware Specifications

Madel

Ports

Port Made(Tx)

Standards

Console

Packat Buffer Size
Maximum Packet Length
MAC Address Teble

Transmission Made

Exchange Proparty
ICMP Groups
Max. No. of VLAN
VLAM ID Range

FR-7M3208P/FR-7M3Z08PBT FR-7M3408P/FR-7TM34088T

8x10/100/1C00Base-T(x) Ports(R}45 connectar)

2x100/1000Base-FX (SFP Slots) Ax100/166CBase-FX (SFP Slots)

Auto Negotiation Speed
Full’Half Duplex Mode
Auto MDIYMDI-X Connection

IEEE 802.3 for 10BaseT
|EEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BascFX
IEEE 8C2.3zb for 100CBaseT(X)
IEEE &02.37 for 1000BaseSX/LR/LHA/ZX
IEEE 802.3x for flow contral
IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Pratacal
IEEE 802, 1w for Repid Spanning Tree Protocol
IEEE 8G2.1s far Multiple Spanning Tree Pratocal
IEEE 802.1p for Class of Service
IEEE 802.10) for VLAN Tagging
IEEE 802.1% for authentication
IEEE 802.3zd for Port Trunk with LACP

1x Rl45-t0-RS232 Serlal Port(115200)
2Mhits
Upto 9K
AK
Store and Forward (full/half duplex mode)

Delay time: < 7ps
Backplane bandwidth: 20Gbps

2048
&4
VID 1 to 4094

Ex10/100/1000Base-T(X) Parts(Rj45 connector)

PoE & Power Supply

%]
=]
w
3
w
(=]
=
zZ
w
z
=
z
2
<

Model

PoE Ports

Power Supply Pin
Max Pawer Per Port

Totel PWR JAnput
Voltage

Fawer Consumption
Paower Inputs

Input Voltage

Oparating Voltage

Cannector

Protection

FR-7M32C2P FR-7M3408P FR-7M3208BT FR-7M34CEET

Port 1 to & [EEEB02.3af/at @PoE+ Port 1 to 8 IEEEB02.3af/at/bt @PoE+-

Default: 172(+), 3/6(-} Default: 1/2(+), 3/6(-} or 4/5(=}, 7/8(-}

30w S0w

240W(DCA8-56V) (Model dependent) ABOW(DCA8-56Y) (Model dependent)

10 Watts Max{without PaE |oad)
2
9-56VDC,Redundant duel inputs

Nhan-PoE Made: 9-56VDC
30W PoE Mode: 48-56vVDC
SCW PoE Mode: 52-58VDC(IEEES02 3bt model}

1 remavable 6-contact terminal blocks
Pin 142 for Power 1, Pin 3/4 for Power 2, Pin 5/6 for fault alarm

Overload Current Protection, Reverse Polarity Protection

* Low Voltage PoE Booster Models Available(ses separate daté sheet}
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Product Specifications

erroad.com

Software Features

Redundancy Protacals
Multicast Support
VLAN

Time Management

QOs

ACL

POE Manzgement

Diagnostic Maintenance
Management Function

Alarm Managemant

Security

Advance Layer 2+ Features

Support STR/RSTE/MSTR/ERPSv2, Link Aggregation

Suppart IGMP Snooping V123, support GNMRP, GYVMP.R02.10Q
Suppart IEEE 802.1Q 4K VLAN, suppart QING, Double VLAN,
SNTP

Flow-based redirection

Flow-based rate limiting

Flow-based packet filtering

&*0utput queues of each port 802.1p/DSCP pricrity mapping
Diff-Serv QoS, Priority Mark/Remark

Queue Scheduling Algorithm (SP, WRR, SP+WRR)

Port-based Issuing ACL

ACL based on port and VLAN

L2 to L4 packet filtering, matching first 80 bytes message.

Provide ACL based on MAC, Destination MAC address, IP Source, Destination IP, IP
Protocol Type, TCP/UDP Port, TCP/UDP Port Range, and VLAN, etc

Total power limit of PoE power supply
PoE output pawer allocation

PoE output priority configuration

PoE working status

Scheduling of POE aperation

Support port mirroring, Syslog, Ping

Suppart CLI, WEB. SNMPv1/v2A3, Telnet server for management, EEE, LLDP, DHCP
Server/Client(IPv4/IPve), Cloud/MQTT

Suppart 1 way relay alarm output, RMON, TRAP

Broadcast Storm Protection, HTTPS/S5LVZ, AAA & RADILS, S5H2.0

Suppart DHCP Snooping, Option 82, 802.1X security accass,

Support user hierarchical management, ACL access cantrol list,

Support DDOS, port-based MAC filtering / binding, MAC black holes, IP source protection, Port
isolation, ARP message speed limit

IPv4/IPvE Management
Static Route

Physical Characteristics

Housing

IP Rating

Cimensions

Installztion

Weight

Environmental
Operating Temperature
Operating Humidity
Starage Temperature
MTEF

Heat Dissipation

Caoling

Noise Level

Aluminum case

IP40

138mm x 108mm x A9mm (L x W x H)
DIN Rail/Wall Mount

680g

-40%C-75°C (-4C to 167 °F}
5%-~9C% (non-condansing}
-40°C-85°C (-4C ta 185 °F}
907,47¢ haurs & Telcordia SR-332 Standard

34 BTU/h (non-PoE made}
853 BTU/h (with 24CW PoE load}

Passiva Cooling, Fanless Dasign

0 dBA

Page2 ol 6

egio Oficial de Ingenieros
icos de Telecomunicacion

/11/2023 2321339-01

VISADO

2321339-01

umero

27/11/2023 con el n

1a

Id

one

de Telecomunicaci

écnicos

del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros T

TELECOMUNICACIONS

\Atterreg ENGINYERIA TELECOMUNICACIONS DAVID FERRE - ¢/ Caputxins, 22 ATIC 43001 Tarragona. Tel.977213199. M.627180212

Memoria

REF. AUTOR: 7338-23-013
Pagina: - 31 --

Pagina 33 de 16

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 33 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi d

e REUS

%]
=]
w
3
w
(=]
=
zZ
w
z
=
z
2
<

Product Specifications

wwnvy fiberroad.com

jo Oficial de Ingenieros
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VISADO

LED Stata Dascription
PWR aN Power s being suap'ied
{P1&P2) CFF Power Is nol being Supalled.
RUN Bliniing The systern is runaing well
CN Porl connection is aclive
Link/ACT R 3 o
{1-12) Bliniing Data transm tte
CFF Port connection is not aclive.
CN Has alarm information
AlM
GFF Ne alarm information
DIP Switch State Description
NOTE: 1. RSTP switchas to the ON
% position, which indicates RSTP is in
B £t R diszbled status.
2. VLAN switches to ths ON
i B TR EUS e et ] Egs\tiom, indicating VLAN is enabled. All
ON Port VLAN Cnakle M ports cen only communicate with
47 the SFP uplinks when this option is
OFF Port VLAN Disable{Defaulty enablzd. .
3. To take effect the DIP Switch
oN SFP Port is 100M function while the etharnet switch is in
H3 operation, there is a need to reboot the
CFF SFP Port 100/1000M{Defau't) Ethernet switch after tuning the DIP
switch.
#4 Function Reserve

Regulatory & Warranty

Safaty
EMI
EMS

Shack

Free Fall
Vibration
Environmental

Warranty

IEC/EN 62368-1
EN55032 Class A, CISPR 32 FCC Part 15B Cless A

ENG1000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS} EN61000-4-4 (EFT} EN61000-4-5 (Surge)
ENG1000-4-6 (CS)} ENG1000-4-8 (PFMF

IEC 80088-2-27
IEC 600€8-2-32
|EC 600€8-2-6
RoHS

5 Years, Details See: www.fiberroad.com

Package Contents

Device
Cable

Instzllation Kit

Documentation

Tx Industrial Ethernet Switch
1xDB9 femala to R}45

1x DIN-Rail Clip
2% Weall-Mount Kits

1 x Quick installztion guide
1 x Warranty card
1x Product notica
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

13.2 Caracteristiques técniques altre tipus de material a sabriristrar

instal-lar. |SA[,)O

13.2.A Armaris d’exterior
El projecte preveu varis tipus d'armari d'exterior.

ARM_A: armari THALASSA 1250X750X320 ip65 gris ral 7035 aillament eléctric: classe ii
ip65 d'acord amb iec 60529 ik10 d'acord amb iec 62262 envolvent REF. SCHNEIDER
NSYPLAZT1273G o equivalent.

ARM_B: armari mural caixa paret 647x436x250mm polyester monobloc ip66 gris ral
7035 2 tancaments aillament eléctric: classe ii ip65 d'acord amb iec 60529 ik10 d'acord
amb iec 62262 envolvent REF. SCHNEIDER PLA_NSYPLM®64G o equivalent

ARM_C: armari mural caixa paret exterior 310x215x160 abs/pl polyester monobloc
ip66 gris ral 7035 aislamiento eléctrico: clase ii ip65 acorde a iec 60529 ik10 acorde a
iec 62262 REF. SCHNEIDER PLA_NSYPLM32G o equivalent

ARM_D: Caixa estanca quadre electric complert 267x200x112mm 1 fila 12 moduls
proteccio ip65 amb 3 endolls din (dintre armari zbe) REF. SCHNEIDER, MODEL: MINI-
KAEDRA, REF. 13979 o similar-equivalent.

Veure annex 3 planols (DETALL ENVOLVENTS PROJECTATS).

Com a minim tots son amb RESISTENCIA ANTIVANDALICA IK10.

13.2.B Cartells de videovigilancia

Cartells de videovigilancia: cartells de senyalitzacié de videovigilancia d'acord especificacions
de I'annex 1 instal-lats segons indicacions municipals

13.2.C Cartells de WIFI.

Postes senyalitzacié WIFI: Poste d'alumini d'acord especificacions de I'annex 2 instal-lats
segons indicacions municipals.

@ AJUNTAMENT DE REUS
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

14 ZONES A CUBRIR (Veure detall planols en Annex {

14.1 ZONA 1_PL PRIM

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

e

VISADO

FUL

SITUACIO UTM (ETRS89) CAM WIFI

1

Plaga Prim 341187.48m, 4557809.67m 4 3

(4) quatre noves cameres a la cantonada raval de Santa Anna amb carrer Monterols.

S'instal

laran en una nova esquadra ménsula que posarem en aquesta cantonada i l'objectiu

es que aquesta sobresurtin 1.5m de facana per ampliar I'angle de visionat.

Es substituiran (3) antenes WIFI que estan obsoletes per noves d'lltima generacié.

Amidaments:

La obra

La orientaci6 de les cameres sera:

@ AJUNTAMENT DE REUS
. .

4 cameres IP de videovigilancia
8 cartells de videovigilancia
3 equips AP de telecomunicacions WIFI public (substitucio)
1 Conjunt ARM_BD
o 1 armari (tipus B) en interior de armari WIFI existent.
o 1 quadre electric (tipus D)
1 equip switch SFP+8 UTP POE FR-7M3408BT
o 1FR-7M3408BT
o 1 Fontdalimentacio 48-55v vdc 480w FRI480W48
o 1 Parella de moduls SFP
o 1feuto LC/UPC 1m
84 metres tirada de cable UTP CAT6 d’exterior des de armari WIFI existent pl. Prim fins
cada camera en la mensula.
30 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de armari WIFI existent pl. Prim fins
equips AP de telecomunicacions WIFI.
Cable UTP, feutons, connectors, certificacio, material eléctric i divers necessari per la
instal-lacio.

civil consisteix en:

Existeix canalitzacié fins al nou punt de cameres.

Existeix tub galvanitzat de pujada fins al nou punt de cameres.

Instal-lacio nova mensula sobresortint 1,5m a cantonada C/ Santa Anna amb C/
Monterols

DIR 1: C/ de Monterols
DIR 2: Raval de santa ana
DIR 3: C/ de Llovera

DIR 4: Plaga prim

TELECOMUNICACIONS
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o utierres
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: : Colegio Oficial de Ingenieros
La imatge de captaci6 esperada sera: Técnicos de Telecomunicacién

27/11/2023 2321339-01

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2B821339-01

Captaci6 esperada- CAM_1 - C/ de Monterols

. VISADO
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Captacié esperada- CAM_2 - Raval de santa ana
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

Captacié esperada- CAM_3 - C/ de Llovera
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Captacio esperada- CAM_4 - Plaga prim
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14.2 ZONA 2_PL MERCADAL

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

FUL

SITUACIO UTM (ETRS89) AN PR 2

1339-01

2

Plaga Mercadal 341304.23m, 4557688.96m 6 NN D

(6) sis noves cameres en 3 posicions diferents.

Posicié1: 2 ut. cameres a facana que es connectaran a ports lliures del switch existent ARM_2
edifici GAUDI. Posici62: 3ut. cameres a facana farmacia carrer major i Posicié3: 1 ut. camera a
facana ajuntament.

S'instal

lara en posicié 2 un (ARM_3) armari d'exterior nou sota balcé farmacia. A aquest armari

li arribara fibra Optica y electricitat directe de I'ajuntament (origen ARM_4) utilitzant

canalitz

acié existent a placa fins una arqueta existent a cantonada en farmacia. Des de la

arqueta fina el nou armari haurem de fer un minim d'obra civil.

Es substituiran (3) antenes WIFI d'edifici GAUDI que estan obsoletes per noves d'Ultima
generacid i es posara una de nova en la cantonada farmacia.

Amidaments:

La obra

Posicio1l

@ AJUNTAMENT DE REUS
.

6 cameres IP de videovigilancia
10 cartells de videovigilancia
4 equips AP de telecomunicacions WIFI public
o 3 substitucié
o T1nou
1 conjunt ARM_BD
o Tarmari(tipus B) ainstal-lar sota balcé farmacia. //guardia urbana comunicara
a veins la ocupacié de la fagana//
o 1 quadre eléctric (tipus D)
1 equip switch SFP+8 UTP POE FR-7M3408BT
o 1FR-7M3408BT
o 1 Fontdalimentacio 48-55v vdc 480w FRI480W48
o 1 Parella de moduls SFP
o 1feuto LC/UPC1m
218 metres totals tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de armaris fins cameres.
126 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de armaris existent fins equips AP
de telecomunicacions WIFI.
Cable UTP, feutons, connectors, certificacio, material electric i divers necessari per la
instal-lacio.

civil consisteix en:

Existeix canalitzacié interior edifici fins a la posicid de les 2 noves cameres.
Existeix canalitzacié interior edifici fins a la posici6 dels 3 equips AP
telecomunicacions WIFI a substituir.

Cables UTP directes a ports POE lliures en switch existent.

del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01
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@ AJUNTAMENT DE REUS

TELECOMUNICACIONS

T

o
erve

Colegio Oficial de Ingenieros

Existeix canalitzacié perimetre de placa fins arqueta cantonada fameuacias de Telecomunicacion

17m en nova rasa per a 1 tritub 40mm dintre de tub 125PE. 27/111/2023  2321339-01

o LarasaIncloura La cinta/malla de senyalitzacié que haura de
amb la paraula “telecomunicacions” repetidament, preferibl

paraula Ajuntament de Reus.

1 arqueta 40x40

o Les tapes dels pericons han danar identificades amb una de les
paraules: Telecomunicacions, o bé FO. Addicionalment, fora convenient
que també incloguessin la identificacié de la titularitat municipal indicant
Ajuntament de Reus.

2 pujada tub galvanitzat 2,5mm DN63

137m cable manguera 12fibres optiques PKP d’exterior fins al nou ARM_BD.

137m cable coure 0,6/1KV RV-K 3x6mm?2 d'exterior fins al nou ARM_BD.

1 conjunt ARM_BD (ARM_3) penjat sota balco farmacia

En I'armari ARM_3 (Farmacia) s'incorporara:

1 Und. caixa FO per a terminacié de cable 12FO completament instal-lada,
etiquetada i fixada i fijada a carril DIN. REF.: CDIN125-12SC MICFO

o 1 Und. caixa FO per a terminacié en format carril DiN amb capacitat per a 6
Acopladors SC/simplex - LC Duplex, amb casset per a protecci6 de fins a 12
empalmaments.

6 UT. Acopladors LC Duplex Monomode

12 UT. Pig-Tails LC Monomode

12 UT. Empalmes per fusi6 de FO a pig-tails

1 UT. Preparaci6 de cable i pig-tails per a realizar fusio.

O O O O

30m tub galvanitzat 2,5mm DN63 canalitzacié grapada fagana fins a cameres.

En I'armari ARM_4 (Ajuntament) s'incorporara:

1 caixa FO per a terminaci6 de cable 12FO completament instal-lada, etiquetada i
fixada i fijada armari rack formada per:

o 1 Caixa terminaci6 en format 19" amb capacitat per a 24 acopladors
SC/simplex - LC Duplex, amb casset per a protecci6 de fins a 12
empalmaments.

6 UT. Acopladors LC Duplex Monomode

18 UT.Taps cecs per forat LC Duplex / SC Simplex

12 UT. Pig-Tails LC Monomode

12 UT. Empalmes per fusio de FO a pig-tails

1 UT. Preparacio6 de cable i pig-tails per a realizar fusié.

O O O O O
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

//nota: el terra es reposara amb el mateix panot existent previ a la actuaciof

27/11/2023 2321339-01

VISADO

//El terra ha de quedar amb el mateix material constructiu existent previ a Ilactuacio/
Posicio3
. Existeix canalitzacio interior edifici fins a la posici6 de la nova camera.

La orientacié de les cameres sera:

. DIR 5: Placa Mercadal “Sud”

. DIR 6: C/ de Monterols “nord”

. DIR 7: C/ Major "sud"

. DIR 8: Plaga Mercadal “nord”

. DIR 9: Placa Mercadal “oest”

. DIR 10: Plaga Mercadal “centre”

G
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La imatge de captaci6 esperada sera:

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)
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S

Estat actual futura posicié cameres 7, 8. Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2B21339-01

VISADO

WWW.
farmacia-reus

Estat actual futura posicié camera 9.
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Colegio Oficial de Ingenieros
Estat actual futura posicié camera 10. Técnicos de Telecofnunicacion

27/11/2023 2B21339-01

VISADO

Captacio esperada- CAM_5 - Placa Mercadal “Sud”
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

Captacié esperada- CAM_6 - C/ de Monterols “nord"”
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

Captaci6 esperada- CAM_8 - Placa Mercadal “nord”

VISADO

Captacié esperada- CAM_9 - Placa Mercadal “oest”
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

Captaci6 esperada- CAM_10 - Plaga Mercadal “centre™

VISADO
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14.3 ZONA 3_PL CULTURA DE LA PAU

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

FUL _[sITuAciO UTM (ETRS89) A L ST
3 Placa Cultura de la Pau 340650.38m, 4557486.47m 3 I!S%A\D
(3) tres noves cameres enfocant al centre de placa cultura de la pau. S'instal:laran contra-

posades (1 ut) farola nord, (2 ut) farola sud. S'utilitzara la canalitzacié existent que iniciant en
ARM_5 bordeja el perimetre de la plaga i que porta la electricitat a les faroles.

Es dotara de cobertura WIFI a la placa posant (2) noves antenes WIFI a la farola nord.

Amidaments:

La obra

AJUNTAMENT DE REUS

®

3 cameres IP de videovigilancia.
7 cartells de videovigilancia.
2 equips AP de telecomunicacions WIFI public.
o 2nous
1 cartell senyalitzacié WIFI (tipus annex 2).
1 conjunt ARM_BD.
o 1 armari(tipus B) a installar dintre armari eléctric existent.
o 1 quadre eléctric (tipus D).
1 conjunt ARM_CD “motxilla”.
o 1 armari(tipus C) en exterior de armari eléctric existent.
o 1 quadre eléctric (tipus D).
1 equip switch SFP+8 UTP POE FR-7M3408BT
o 1FR-7M3408BT
o 1 Font d'alimentacio 48-55v vdc 480w FRI480W48
o 1 Parella de moduls SFP
o 1feuto LC/UPC 1m
209 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de ARM_5 fins a cada nova camera.
54 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de ARM_5 fins a cada a cada equip AP de
telecomunicacions WIFI.
Cable UTP, feutons, connectors, certificacio, material electrici divers necessari per la instal-lacio.

civil consisteix en:

50m canal UNEX 300x60 sostre parquing des de (ARM_6) armari sala informatica
soterrani fins a (ARM_5) armari eléctric de carrer.

60m cable manguera 12fibres dptiques PKP d'exterior instal-lat en la canal UNEX
300x60.

1 safata extraible 19" 1U 12 ports LC/UPC fibra optica

12 Pigtails LC/UPC (inclosa soldadura)

Existeix canalitzacié fins al nou punt de cameres.

La orientacié de les cameres sera:

DIR 11: PI. Cultura de la pau “sud”
DIR 12: PI. Cultura de la pau “Nord"”
DIR 13: Pl. Cultura de la pau “Est”
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La imatge de captaci6 esperada sera:

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)
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Colegio Oficial de Ingenieros
Captacié esperada- CAM_11 - PI. Cultura de la pau “sud” Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2B21339-01
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Captacié esperada- CAM_12 - PI. Cultura de la pau “Nord”
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Colegio Oficial de Ingenieros
Captacié esperada- CAM_13 - PI. Cultura de la pau “Est” Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2B21339-01

VISADO
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Colegio Oficial de Ingenieros

144 ZONA 4_PL BALUARD Técnicos de Telecomunicacion
FUL  |sITuAcio UTM (ETRS89) o L1 S
4 Placa Baluard 341328.09m, 4557507.95m 2 VISADO
(2) dues noves cameres a facana que es connectaran a ports lliures del switch existent en

ARM_7 edifici OFICINA HABITATGE enfocant al centre de placa baluard.
Amidaments:

» 2 cameres IP de videovigilancia.

» 6 cartells de videovigilancia.

= 102 metrestirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de ARM_7 fins a cada nova camera.
= (Cable UTP, feutons, connectors, certificacié, material eléctric i divers necessari per la

instal-lacio.
3
La obra civil consisteix en: &
™
™
. —
. 102 metres tub fergon 32mm per fals sostre del local OFICINA HABITATGE fins S
N
sortida a cameres. o
. Petit material feines no contemplat en altres partides, per exemple, taladrar algun 5
c
pas entre parets, enguixar, repintar, apertura fals sostre, imprevistos, etc... )
c
o
o
La orientacio de les cameres sera: o
o
N
. DIR 14: PI. Baluard “centre” pa
N~
. DIR 15: PI. Baluard “est” o
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La imatge de captaci6 esperada sera:

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023

2

21339-01

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)

lo]

VISAD

A ST PLAGCA DE 5

PLAGA DEL BALUARD

Estat actual futura posicié cameres 14, 15.
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Colegio Oficial de Ingeniero

S

Captacié esperada- CAM_14 - PI. Baluard “centre” Técnicos de Telecofnunicacion

27/11/2023 2B21339-01
T

| _VISADDO

Captacié esperada- CAM_15 - PI. Baluard “est”
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14.5 ZONA 5_PL PATACADA

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

FUL

SITUACIO UTM (ETRS89) AN PR 2

1339-01

5

Placa patacada 340991.69m, 4557679.91m 3 JIISAD

(3) tres noves cameres en 2 posicions diferents.

Posicié1: cantonada de l'edifici CENTRE CIVIC DEL CARME es substituira la camera existent per
una nova. Posicié2: 2ut. cameres a farola existent en el centre de la plaga patacada.

Les 3 cameres es connectaran a ports lliures del switch existent en ARM_8 edifici CENTRE CIVIC
DEL CARME amb cable informatic UTP directe. En tot cas, un cop es surt de l'edifici haurem de
fer un minim d'obra civil per travessar el carrer. Anirem a interceptar canalitzaci6 farola que
es troba a la entrada de la plaga.

Amidaments:

» 3 cameres IP de videovigilancia

» 7 cartells de videovigilancia

= 178 metres totals tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de armari fins cameres.

= (Cable UTP, feutons, connectors, certificacié, material eléctric i divers necessari per la
instal-lacio.

La obra civil consisteix en:

Posicio1l

Posicio2

@ AJUNTAMENT DE REUS
. .

Existeix canalitzacié interior edifici fins a la posicié de la camera 18 a substituir.
Cables UTP directes a ports POE lliures en switch existent (ARM_8).

60 metres tub fergon 32mm per fals sostre del soterrani CENTRE CIVIC DEL CARME

fins RS45 que iniciara la sortida dels tubs a carrer.

1 ut. Registre metal-lic Telecos ICT 450x450x150mm

2 ut. arqueta 40x40

o Les tapes dels pericons han danar identificades amb una de les
paraules: Telecomunicacions, o bé FO. Addicionalment, fora convenient
que també incloguessin la identificacié de la titularitat municipal indicant
Ajuntament de Reus.

8m tubs 63mm coarrugat paret interior llisa.

19m en nova rasa per a 1 tritub 40mm dintre de tub 125PE.

o LarasaIncloura La cinta/malla de senyalitzacié que haura de anar identificada
amb la paraula “telecomunicacions” repetidament, preferiblement incloura la
paraula Ajuntament de Reus

Petit material feines no contemplat en altres partides, per exemple, taladrar algun

pas entre parets, enguixar, repintar, apertura fals sostre, imprevistos, etc...

Cables UTP directes a ports POE lliures en switch existent (ARM_8)

Existeix canalitzacio a farola des de la entrada a la plaga (interceptarem aquests

tubs).

del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01

TELECOMUNICACIONS

=

cvre MELETYES Ly INVERIA TELECOMUNICACIONS DAVID FERRE - ¢/ Caputxins, 22 ATIC 43001 Tarragona. Tel.9772131

Memoria REF. AUTOR: 7338-23-013

Pagina: - 54 --

99. M.627180212

Pagina 56 de 16

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 56 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

%]
=]
w
3
w
(=]
=
zZ
w
2
z
2
<

TELECOMUNICACIONS

Colegio Oficial de Ingenieros

//nota: el terra es reposara amb el mateix panot existent previ a la actugci@bhicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

//El terra ha de quedar amb el mateix material constructiu existent previ a I cig//

La orientacié de les cameres sera:

VISADO

DIR 16: Plaga Patacada “Sud” - nota. Alcada maxima instal-lacié6 camera 4metres

. DIR 17: Plaga Patacada “Nord” - nota. Alcada maxima instal-lacié6 camera 4metres

DIR 18: Vorera refugi
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: : Colegio Oficial de Ingenieros
La imatge de captaci6 esperada sera: Técnicos de Telecomunicacién

27/11/2023 2321339-01

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)
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Colegio Oficial de Ingenieros
Estat actual futura posicié camera 18. Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2B21339-01

VISADO

Captacié esperada- CAM_16 - Placa Patacada “Sud”
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@ AJUNTAMENT DE REUS

TELECOMUNICACIONS

L=

erre

14.6 ZONA 6_PL LLISCAMENT / PARC DEL LLISCAMENT

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

FUL SITUACIO UTM (ETRS89)

N 7117/20 23P1339-01
CAN WIF]

6 Parc del Lliscament 340000.97m, 4557548.56m

3 \ISAD

(3) tres noves cameres enfocant al centre del parc lliscament. S'instal-lara[i

b
rnntra-pnqﬂpc

(1 ut) farola nord, (2 ut) farola sud. S'utilitzara la canalitzaci6 existent que iniciant en ARM_10
bordeja el perimetre de la placa i que porta la electricitat a les faroles. Per les

telecomunicacions instal-larem un armari nou tipus ZBE (ARM_11) al que li
optica directe del rack informatic existent a PISCINES.

Es dotara de cobertura WIFI a la placa posant (2) noves antenes WIFI a la fa
Amidaments:

» 3 cameres IP de videovigilancia.

= 4 cartells de videovigilancia.

»= 2 equips AP de telecomunicacions WIFI public.
o 2nous

= 1 cartell senyalitzacié WIFI (tipus annex 2).

» 1 conjunt ARM_ZBE (A+B+D).

o 1 armari (tipus B) a installar dintre de nou armari d'exterior (tipus A).

o 1 quadre eléectric (tipus D).
= 1 conjunt ARM_CD “motxilla”.
o 1 armari (tipus C) en exterior de armari electric existent.
o 1 quadre eléctric (tipus D).
= 1 equip switch SFP+8 UTP POE FR-7M3408BT
o 1FR-7M3408BT
o 1 Font d'alimentacio 48-55v vdc 480w FRI480W48
o 1 Parella de moduls SFP
o 1feuto LC/UPC 1m
= 155 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de ARM_11 fi
camera.

» 43 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de ARM_11 fins a cada a cada equip

AP de telecomunicacions WIFI.
= Cable UTP, feutons, connectors, certificacié, material eléctric i divers
instal-lacio.

La obra civil consisteix en:

arribara la fibra

rola nord.

ins a cada nova

necessari per la

. Bancada de formigd per 'armari ARM_ZBE.
. 200m cable manguera 12fibres optiques PKP d’exterior instal-lat per la canalitzacio
(tubs i arquetes) existents des de rack informatic piscines fins el nou ARM_ZBE.
. 1 safata extraible 19" 1U 12 ports LC/UPC fibra optica
. 12 Pigtails LC/UPC (inclosa soldadura)
. 100m cable coure 0,6/1KV RV-K 3x6mm?2 d'exterior fins al nou ARM_ZBE.
. Existeix canalitzacié fins al nou punt de cameres.
La orientacié de les cameres sera:
Memoria REF. AUTOR: 7338-23-013

G

\At&erreg ENGINYERIA TELECOMUNICACIONS DAVID FERRE - ¢/ Caputxins, 22 ATIC 43001 Tarragona. Tel.977213199. M.627180212

Pagina: - 59 --

Pagina 61 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 61 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

w
=]
w
3
w
a
=
Z
w
2
=z
=)
<

DIR 19: PI. Lliscament “pista centre”
DIR 20: PI. Lliscament “pistes Nord”
. DIR 21: PI. Lliscament “sud"”

La imatge de captaci6 esperada sera:

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

VISADO

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)

—
CARREA DE LA GINESTA

% 21
5
%

Estat actual futura posicié cameres 19, 20, 21.
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S

Captacié esperada- CAM_19 - PI. Lliscament “pista centre” Técnicos de Telecomunicacion
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Captaci6 esperada- CAM_21 - PI. Lliscament “sud”
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AJUNTAMENT DE REUS
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147 ZONA 7_ANTON BORRELL

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

FUL  |SITUACIO UTM (ETRS89) O L L S T A
7 Placa Anton Borrell 341262.25m, 4558297.03m 2 lleA‘D
(2) dos noves cameres enfocant a la entrada principal i a la porta entrada pona WC del parc

Alcalde Anton Borrell. Sinstallaran en la mateixa farola. Per les telecomunicacions
instal-larem un armari nou tipus ZBE (ARM_12) al que li arribara la fibra Optica directe del rack
informatic existent a de MUSEU ART | HISTORIA que es troba a uns 550m. Per garantir la
electricitat, col-locarem I'armari ZBE (ARM_12) junt al quadre eléctric de la font, que es troba a
zona ajardinada del park. Per portar la fibra optica utilitzarem la canalitzacié propietat de
ajuntament o en modalitat conveni amb operadors existent a carrer y que passa per
lavinguda Sant Jordi. Interceptarem aquesta canalitzacié amb una nova arqueta per tal de
poder desviar la nova fibra y que entri a 'armari ZBE (ARM_12).

A mes, un cop es surt del nou armari ZBE (ARM_12) haurem de fer un minim d'obra civil per
arribar a la farola objecte de la instal-lacié de les cameres fins interceptar la canalitzacié que
la connecta.

Es dotara de cobertura WIFI a la placa posant (2) noves antenes WIFI a la mateixa farola.
Amidaments:

= 2 cameres IP de videovigilancia.
= 5 cartells de videovigilancia.
» 2 equips AP de telecomunicacions WIFI public.
o 2nous
= 1 cartell senyalitzacié WIFI (tipus annex 2).
*= 1 conjunt ARM_ZBE (A+B+D).
o 1 armari (tipus B) a installar dintre de nou armari d'exterior (tipus A).
o 1 quadre eléectric (tipus D).
= 1 conjunt ARM_CD “motxilla”.
o 1 armari (tipus C) en exterior de armari electric existent.
o 1 quadre eléctric (tipus D).
»= 1 equip switch SFP+8 UTP POE FR-7M3408BT
o 1FR-7M3408BT
o 1 Font d'alimentacio 48-55v vdc 480w FRI480W48
o 1 Parella de moduls SFP
o 1feuto LC/UPC Tm
= 114 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de ARM_12 fins a cada nova
camera.
= 114 metres tirada de cable UTP CAT6 d'exterior des de ARM_12 fins a cada a cada
equip AP de telecomunicacions WIFI.
» (Cable UTP, feutons, connectors, certificacié, material eléctric i divers necessari per la
instal-lacio.

La obra civil consisteix en:

. Bancada de formigd per 'armari ARM_ZBE.
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Colegio Oficial de Ingenieros

. 550m cable manguera 12fibres optiques PKP d'exterior instal-lat perkaicanaditzaadmunicacion
(tubs i arquetes) existents des de rack informatic MUSEU ART ||HISTORFAZfins eP21339-01
nou ARM_ZBE.

. 1 safata extraible 19" 1U 12 ports LC/UPC fibra optica VISADO

. 12 Pigtails LC/UPC (inclosa soldadura)

. 30m cable coure 0,6/1KV RV-K 3x6mm?2 d'exterior fins al nou ARM_ZBE.

. 3 ut. arqueta 40x40

o Les tapes dels pericons han danar identificades amb una de les
paraules: Telecomunicacions, o bé FO. Addicionalment, fora convenient
que també incloguessin la identificacié de la titularitat municipal indicant
Ajuntament de Reus.

. 30m tubs 63mm coarrugat paret interior llisa.
. 62m en nova rasa per a 1 tritub 40mm dintre de tub 125PE.

o LarasaIncloura La cinta/malla de senyalitzacié que haura de anar identificada
amb la paraula “telecomunicacions” repetidament, preferiblement incloura la
paraula Ajuntament de Reus.

. Petit material feines no contemplat en altres partides, per exemple, taladrar algun
pas entre parets, enguixar, repintar, apertura fals sostre, imprevistos, etc...

La orientaci6 de les cameres sera:

. DIR 22: Pl. Anton Borrell “entrada principal park”
DIR 23: PI. Anton Borrell “entrada WC publics”

@ AJUNTAMENT DE REUS
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La imatge de captaci6 esperada sera:

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2

21339-01

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)

_VISADO

PLACA DE L'ALCALDE ANTON BORRELL

PLACA DE L'ALCALDE ANTON BORKELL -1U>

2y L

Estat actual futura posicié cameres 22, 23.
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Calegio Oficial de Ingeniero:

S

Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2B21339-0

1

Captacié esperada- CAM_22 - PI. Anton Borrell “entrada principal park”

SADO

Captacié esperada- CAM_23 - PI. Anton Borrell “entrada WC publics”
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@ AJUNTAMENT DE REUS
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14.8 ZONA 8_PL SANT PERE

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

FUL  |SITUACIO UTM (ETRS89) AN PR 2

1339-01

8 Placa Sant Pere 341367.81m, 4557593.16m 2 JIISAD

N A , LA 4y —4
(2) dues noves cameres a facana de la cantonada carrer Major amb carrr de 'Abadia._Es

connectaran a ports lliures del switch existent en ARM_13 existent a interior de TEATRE
BARTRINA. Les cameres enfocaran (N24) placa Sant Pere direccié carrer de la font i (N25)
carrer major “nord”. El cablejat UPT a cameres sortira a carrer I'abadia per un lateral del teatre
Bartrina i es desplegara en aeri-entubat (entubat en tub T63DM galvanitzat en facana per tot
el carrer).

Amidaments:

» 2 cameres IP de videovigilancia.

» 5 cartells de videovigilancia.

= 160 metrestirada de cable UTP CAT6 d’exterior des de ARM_7 fins a cada nova camera.

= Cable UTP, feutons, connectors, certificacié, material eléctric i divers necessari per la
instal-lacio.

La obra civil consisteix en:

. 80m tub galvanitzat 2,5mm DN63 canalitzacié grapada facana fins a cameres.
. Petit material feines no contemplat en altres partides, per exemple, taladrar algun
pas entre parets, enguixar, repintar, apertura fals sostre, imprevistos, etc...

La orientaci6 de les cameres sera:

. DIR 24: Carrer Major “nord”
. DIR 25: PI. Sant Pere / Carrer de la font

del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

: : Colegio Oficial de Ingenieros
La imatge de captaci6 esperada sera: Técnicos de Telecomunicacién

27/11/2023 2321339-01

Planol (veure annex 3 per ampliar detalls)
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

14.9 ZONA 9 CARRER LLOVERA CONDESITO
=T SADO
FUL  |SITUACIO UTM (ETRS89) cam P!

9 Carrer Llovera - Condesito 341048.09m, 4557980.04m 1
(1) una nova camera es substituira la camera existent per una nova. La camera esta
conectada a l'edifici Carrer Llovera - Condesito (intercepcié carrer llovera amb carrer de
'amargura).

Amidaments:

» 1 cameres IP de videovigilancia.

. . LAY . )

= 4 cartells de videovigilancia. S
= Cable UTP, feutons, connectors, certificacid, material eléctric i divers necessari per la 3
. .7 N
instal-lacio. Q
o

. . . . ol
La obra civil consisteix en: E
c

. Petit material feines no contemplat en altres partides, per exemple, taladrar algun g
pas entre parets, enguixar, repintar, apertura fals sostre, imprevistos, etc... 5

o

N

La orientaci6 de les cameres sera: =
.

N

. DIR 26: Igual a la orientaci6 de la camera a substituir (Carrer llovera) o
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

Colegio Oficial de Ingenieros

14.10 RENOVACIO EDIFICIS MUNICIPALS Técnicos de Telecomunicacion

14.10.A.a COMISARIA PROXIMITAT (ANTIC HOSPITAL VELL)'-/22CAM*213%°01

MINIDOMO HDCVI 2.7-12 1080P VF

Subministrament i instal-lacié de dos cameres minidomo HDCVI de videovigi ancia %!3%90

comissaria proximitat de I'antic hospital connectat a gravador IDIS center existent en edifici.
INCLOU:

e 2ut. cameras minidomo hdcvi 2.7-12 1080p vf. mini domo de 6ptica varifocal manual
2.7-12mm (109°-35°). resoluci6 megapixel fins 1080p a 25ips. sortida de video en
mode hdcvi. ip67, metalico, resistente al agua. instalable en pared o techo (3 ejes).
marca a aprobar per escrit per la df, stit o gu.

e 2ut. alimentador 12vcc estabilizado 2a

e 2ut. balun cctv transceptor pasivo de video con cable flexible de 10cm. conversor de
video a utp. consta de dos baluns, uno para cada extremo del cable utp. transmite o
recibe sefial de video a color o b/n a tiempo real.

e 80m. cable I.h. utp cat.6 cpr

e 60m. canal unex 16x16 bl. neu (mts)

e ma obra oficial

e ma obra ajudant

e ma obra tecnic programador.

14.10.A.b COMISARIA PROXIMITAT (ESTACIO AUTOBUSOS) - 2 CAM
MINIDOMO IP 4MP 1080P

Subministrament i instal-lacié6 de dos cameres minidomo IP de videovigilancia 1080P 4MP

onvif amb SD 256GB de videovigilancia a la comissaria proximitat de |'estacié d'autobusos

connectat al sistema de gravacié actual IP IDIS ISS Expert mitjancat xarxa municipal existent

en la instal-lacié

INCLOU:

e 2ut. cameras minidomo hikvision ip 1080p 4mp 2.8mm h265 + poe onvif. mini domo
de Optica fija 2.8 mm. resolucién 4 megapixeles (2560x1400 @20ips). salida ip,
compresién h.265+/h.265/h.264+/h.264. metalico antivandalico k10, resistente al
agua ip67. instalable en pared o techo (3 ejes). alimentacién 12 vdc max 400 ma y poe
(802.3 af). marca hikvision o equivalent amb mateixes prestacions o superiors si es
aprobat per escrit per la df, stit o gu.

e 2ut. tarjeta MicroSDXC max endurance de 256GB + rescuepro deluxe, hasta 200 mb/s,

uhs-i, clase 10, u3, v30

e 20m. cable l.h. utp cat.6 cpr

e 20m. canal unex 16x16 bl. neu (mts)

e 2llicéncies addicionals gesti6 gravacio IDIS ISS Expert per cameres IP.

e ma obra oficial

ma obra ajudant

ma obra tecnic programador.

@ AJUNTAMENT DE REUS
[ ] [ ]
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi d

e REUS

14.10.A.c  GRABADOR COMISARIA GUARDIA URBANA -
4TB

Colegio Oficial de Ingenieros

DVYRASBE: H#BDBmunicacion

27/11/2023 2321339-01

Actualitzar sistema actual gravador videovigilancia edifici Guardia urban
funcioni amb sistema IDISCENTER PRO actual:

d- gu€ COITITEC T

DO

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANAL
LA COMISSARIA GUARDIA URBANA DE REUS.

INCLOU:

OGICO 16E 2TB A

e 1ut. grabador idis hibrido tvi + analogico 16e 2tb videograbador digital de 16 canales,
soporta camaras hd-tvi / ahd / 960h / analégicas, grabacion full hd hasta 400ips. salida

hdmi y vga. 16 entradas y 4 salidas de alarma, 4 entradas y 1

salida de audio.

compatible con iphone, ipad y android. capacidad para 4 hdd sata interno hasta 10tb

(incluye 1 hdd de 2tb). mando ir incluido.

e 1ut. disco duro 4 terabyte serie av-gp western digital especial para nvr

e ma obra oficial
e ma obra ajudant
e ma obra tecnic programador.

14.10.Ad RENOVACI(:) (16) QAMERES INTERIORS | PERIMETRALS AIXi
COM AMPLIACIO (9) CAMERES ADDICIONAL FULL-HD INCLOENT
UN NOU GRAVADOR IDIS CENTER HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E

4TB (EDIFICI GUARDIA URBANA)

Subministrament, instal-laci6 i renovacié cameres interiors i perimetrals ai

cameres addicional FULL-HD incloent un nou gravador IDIS CENTER per I'ampliacié a I'edifici

de Guardia Urbana que connecti i funcioni amb sistema IDISCENTER PRO ac

INCLOU:

e Tut. grabador idis hibrido tvi + analogico 16e 2tb videograbador digital de 16 canales,
soporta camaras hd-tvi / ahd / 960h / analégicas, grabacion full hd hasta 400ips. salida

hdmi y vga. 16 entradas y 4 salidas de alarma, 4 entradas y 1

compatible con iphone, ipad y android. capacidad para 4 hdd sata interno hasta 10tb

(incluye 1 hdd de 2tb). mando ir incluido.
e Tut. disco duro 4 terabyte serie av-gp western digital especial para n

e 11ut. camera tubular hikvision cvi/tvi/ahd/an 2.8-12mm 1080p camara compacta 2.4
mp cvi/ tvi/ahd/analdgica 1080p/ 960h cmos aptina 1/3" filtro mecanico icr. éptica hd
variofocal de 2.8 -12 mm lens, 66 ir led's (5 mm), ip66 12vcc. chasis metalico. marca

hikvision o equivalent amb mateixes prestacions o superiors si es a
per la df, stito gu

exir 2.0 con hasta 20 metros de alcance (smart ir). éptica fija de 2.8
minima 0.005 lux color y 0 lux en b/n con ir. resolucién 1920 x 1080

@ AJUNTAMENT DE REUS

alimentacién: 12 vdc, poc.af consumo 3.5 w (max.) medidas: 91 x 82.6

e 12ut. camera minidomo tvi 1080p hikvision 2.8mm hd-tvi cmos 2 mpx con icr. led ir

agc. salida de video hd-tvi. menu osd a través de cable coaxial (protocolo hikvision-c).
roteccion ip67 para exterior. material: metal. temperatura de uso: -40°c a +60°c.

xi com ampliacié

tual.

salida de audio.

vr

probat per escrit

mm. iluminacién
.wdr 120db, blc,

X 68.3 mm. peso:
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

Colegio Oficial de Ingenieros

350 g. marca hikvision o equivalent amb mateixes prestacions ¢ Bpiesids Tele@Smunicacion

aprobat per escrit per la df, stit o gu 27/111/2023  2321339-01

2ut. camera domo hikvision ptz hd-tvi d&n cmos 2 mpx con icr. ir cof ﬁasfa\%. LM da o

alcance. 6ptica zoom x32 con autofocus (4.8-153 mm). iluminacién nm[nima 0

colory 0 lux en b/n con ir activado. resolucion 1920 x 1080. velocidad horizontal: 0.1°
-250°/s, velocidad vertical: 0.1° -150°/s. wdr 120db. agc, 3d dnr (reduccién digital de
ruido), posicionamiento 3d inteligente. salida de video hd-tvi / analégica. control
multiprotocolo via rs485 (autodeteccidn hikvision, pelco-p, pelco-d) y cable coaxial
(protocolo hikvision_c). mascaras de privacidad (hasta 8 mascaras).360° de giro
horizontal (rotacién continua). modelo de exterior ip66. rango temperatura -
30°/+65°. alimentacién: 24 vac, consumo 40 w (max.), fuente de alimentacién no
incluida. dimensiones: 220 mm (@) x 353 mm. peso: 4.5 kg.marca hikvision o equivalent
amb mateixes prestacions o superiors si es aprobat per escrit per la df, stit o gu.
25ut. alimentador 12vcc estabilizado 2a

50ut. balun cctv transceptor pasivo de video con cable flexible de 10cm. conversor de
video a utp. consta de dos baluns, uno para cada extremo del cable utp. transmite o
recibe sefial de video a color o b/n a tiempo real.

1 llicéncia addicionals gesti6 gravacio IDIS ISS Expert per cameres IP.

680ml. cable I.h. utp cat.6 cpr

280ml. tub corrugat gris |h c¢/guia m20

400ml. mts. canalizacion ultra 63@ 50mts

ma obra oficial

ma obra ajudant

ma obra técnic programador.

14.10.A.e  RENOVACIO (4) CAMERES TUBULAR HDCVI/ CVI/ AHD/ TVI

1080P | (12) MINIDOMO TVI 1080P 2.8MM | AMPLIACIO HDD 4TB
INTERIOR AJUNTAMENT (PALAU)

Subministrament, instal-lacié i renovacié cameres edifici ajuntament i ampliacié disc dur a
gravador existent que connecti i funcioni amb sistema IDISCENTER PRO actual.

INCLOU:

@ AJUNTAMENT DE REUS

TELECOMUNICACIONS

=

1ut. disc dur (hdd) 4 terabyte serie av-gp western digital especial per nvr per gravador
existent idiscenter per ampliar emmagatzematge

4ut. camera tubular hikvision cvi/tvi/ahd/an 2.8-12mm 1080p camara compacta 2.4
mp cvi/ tvi/ahd/analédgica 1080p/ 960h cmos aptina 1/3" filtro mecanico icr. éptica hd
variofocal de 2.8 -12 mm lens, 66 ir led's (5 mm), ip66 12vcc. chasis metalico. marca
hikvision o equivalent amb mateixes prestacions o superiors si es aprobat per escrit
per la df, stito gu

12ut. camera minidomo tvi 1080p hikvision 2.8mm hd-tvi cmos 2 mpx con icr. led ir
exir 2.0 con hasta 20 metros de alcance (smart ir). éptica fija de 2.8 mm. iluminacion
minima 0.005 lux color y O lux en b/n con ir. resolucién 1920 x 1080. wdr 120db, blc,
agc. salida de video hd-tvi. menu osd a través de cable coaxial (protocolo hikvision-c).
roteccién ip67 para exterior. material: metal. temperatura de uso: -40°c a +60°c.
alimentacién: 12 vdc, poc.af consumo 3.5 w (max.) medidas: 91 x 82.6 x 68.3 mm. peso:
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

o ) ) ) Colegio Oficial de Ingenieros
350 g. marca hikvision o equivalent amb mateixes prestacions ¢ Bpiesids Tele@Smunicacion

aprobat per escrit per la df, stit o gu. 27/111/2023  2321339-01

e 16t. alimentador 12vcc estabilizado 2a (ma alsada previsio de substit{firalgun A3Ra ‘
VigADbo

o0 en mal estat)

e 32ut. balun cctv transceptor pasivo de video con cable flexible de 10cm. conversor de
video a utp. consta de dos baluns, uno para cada extremo del cable utp. transmite o
recibe sefial de video a color o b/n a tiempo real.(ma alsada previsio de substituir algun
espatllat o en mal estat)

e 50ml. cable l.h. utp cat.6 cpr per camera addicional entrada palau

e ma obra oficial

e ma obra ajudant

e ma obra tecnic programador.

14.10.A.f ACTUALITZAR GRABADOR EDIFICI PLACA CASTELL ANTIC
ARXIU DE REUS - DVRSE

Actualitzar sistema actual gravador videovigilancia edifici placa castell antic arxiu que connecti

i funcioni amb sistema IDISCENTER PRO actual.

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANALOGICO 8E 2TB A
L'EDIFICI PLACA CASTELL ANTIC ARXIU DE REUS.

INCLOU:

e lut. grabador idis hibrido tvi + analogico 8e 2tb videograbador digital de 8 canales,
soporta camaras hd-tvi / ahd / 960h / analdgicas, grabacion full hd hasta 400ips. salida
hdmiyvga. 8 entradas y 4 salidas de alarma, 4 entradasy 1 salida de audio. compatible
con iphone, ipad y android. capacidad para 4 hdd sata interno hasta 10tb. mando ir
incluido.

e 1 llicéncia addicionals gesti6 gravacio IDIS ISS Expert per cameres IP,

e ma obra oficial

e ma obra ajudant

e ma obra tecnic programador.

@ AJUNTAMENT DE REUS

TELECOMUNICACIONS At
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

14.10.A.g AMPLIACIO CAMERES DIPOSIT MUNICIPAL
Ampliacié cameres addicionals en diposit de vehicles en carrer victor catala 36 \/i|&#AdD

agroreus - 43206 REUS connectat al gravador IDIS CENTER existent en diposi=nvglientetseu
disc dur i que connecti i funcioni amb sistema IDISCENTER PRO actual.

INCLOU:

* Sut. TUBULAR CVI/TVI/AHD/AN 2.8MM 12MM 1080P* - Camera Compacta 2.4 MP CVI / TVI /
AHD / Analdgica 1080P / 960H CMOS Aptina 1/3 "Filtre mecanic ICR. Optica HD variofocal de
2.8-12mm lens, 66 IR LED 's (5 mm), IP66 12VCC. Xassis metal-lic.

* 5ut. alimentador 12vcc estabilizado 2a

+ 10ut. balun cctv transceptor pasivo de video con cable flexible de 10cm. conversor de video
a utp. consta de dos baluns, uno para cada extremo del cable utp. transmite o recibe sefial de
video a color o b/n a tiempo real.

* 1ut. disco duro 4 terabyte serie av-gp western digital especial para nvr
* 620ml. cable I.h. utp cat.6 cpr

* ma obra oficial

* ma obra ajudant

* ma obra tecnic programador

@ AJUNTAMENT DE REUS

TELECOMUNICACIONS At
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15 ANNEX 1 - CARTELL INFORMATIU DE VIDEO VI

Les senyals de videovigilancia han de ser una senyal d'alumini qua
450mm, normal natural (plata) de zona videovigilada, subministrat &

d'acer galvanitzat per fixar senyal de videovigilancia a columna/bacu

Colegio Oficial de Ingenieros

ILANE

dé elecomunicacion

27/11/202 2321339-01
lrada dze iSO X

mb a

amh
2HRO.

VSAPO

tornillaria
torhHiera

instal-lades en baculs, mastils, fanals o facanes existents on indiqui la Guardia

Urbana.

Les senyals han d'estar fabricades amb planxa d'alumini aliatge 1050 H24 0 3003 H24
embotit, plegat amb doble plec de seguretat de 2 mm d'amplada, per proporciona-li
rigidesa a la placa a més d'evitar arestes en tot el perimetre de la senyal. També ha

de tenir rails posteriors d'alumini de 25 mm d'amplada.

Els films de la senyal han d'estar homologats per exterior, de nivell 1 EG com a minim

i amb una garantia de 7 anys i 50 Cd/Lux/mz2.

El senyal haura de contenir la seglent

Cartell mida 42cmx42cm en vinil sobre placa d'alumini d'acord al format d'imatge,
informacié i disseny corporatiu que proporcionara I’Ajuntament de Reus seguent:

ZONA VIDEOVIGILADA

AILNTAMENT DE RELS

reus guardia urbana

G
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16 ANNEX 2 — CARTELL/ POSTE SENYALITZACIO RE

- Senyalitzacié a la part superior de poste a 3 bandes lleugeramen

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

ADO

curvades

dimensions 400mm ample i 600mm alt en PVC espumat de 3mm retolats amb
vinil segons logotipus municipal REUS WIFI amb disseny ja disponible que es

proporcionara.

Aquest poste i senyalitzacié ha de quedar igual que l'existent en les zones actuals
de cobertura WIFI public i s'instal-lara sobre fanal o bacul existent de la zona
d'actuacié segons indicacions del Servei de Tecnologies de la Informacié i

Telecomunicacions.

<
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1.5 espai guia
f

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

/2023 2321339-01

ISADO
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@ AJUNTAMENT DE REUS

————
TELECOMUNICACIONS

Colegio Oficial de Ingeniero

S

DETALL CONSTRUCTIU ESTRUCTURA PERFIL ALUMINI PANEL | WdlcdPITe@comunicacion

baculs d'entre 10 i 22 cm de diametre) 27/11/2023  2321339-01

- Esta dissenyat per a posar 3 plafons de 40x60cm.
- Detall del perfil d'alumini reblat per a poder posar els panellg|de VISADO

senyalitzacio de 40x60cm.

Nota: Per a baculs d'amplada fixa de fins a 10cm es preferible una estructura d'una
sola peca (no modular).

Detall constructiu 1

Memoria REF. AUTOR: 7338-23-013
? Pagina: - 81 --
MHLETYEE  ENGINYERIA TELECOMUNICACIONS DAVID FERRE - ¢/ Caputxins, 22 ATIC 43001 Tarragona. Tel.977213199. M.627180212

Pagina 83 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacién el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original est& depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 83 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi d

AJUNTAMENT DE REUS

8

TELECOMUNICACIONS

S

2321339-01

umero

27/11/2023 con el n

on el dia

de Telecomunicaci

Detall constructiu 2

écnicos

del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros T
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

>

Memoria REF. AUTOR: 7338-23-013
T Pagina: - 82 --
WHEYYE3  ENGINYERIA TELECOMUNICACIONS DAVID FERRE - ¢/ Caputxins, 22 ATIC 43001 Tarragona. Tel.977213199. M.627180212

Pagina 84 de 163

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 84 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

Colegio Oficial de Ingenieros

Dins 'estructura caldra instal-lar 3 cartells de senyalitzacié de PVC de 3MM ge#0X68; detliatomunicacion
amb vinil de tall polimeric amb el seglient disseny que se subministrara: 27/11/2023  2321339-01
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CCTV: (NOUS ELEMENTS DINTRE ARMARI WIFI)
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CCTV: (NOUS ELEMENTS DINTRE ARM_4)

.1 PANEL 12FO LC/UPC
. AMPLIEN SWITCH AMB 1Gbic Bidi PER INTERCONEXIO AMB ARM_3

—T
| % /(
=z

ARM_4 EXISTENT
RACK INFORMATIC PROPIETAT AJUNTAMENT EXISTENT A ENTRESOL (IBERCOM)
\\M [
\ |
, | o
\
X \
" | (’>\
AJUNTAMENT PA DAL
‘7* 7\
P

AN

(V3

CAM 10 A FACANA EDIFICI

/1 NOVA CAMERA AXIS Q3538-LVE DOME
| 30m CABLE TUP CAT6 EXT

POSICIO 3

lyz1z- mn1a04 394

DIR 10: PLACA MERCADAL "CENTRE"

2
~

- [CCTV: (NOUS ELEMENTS DINTRE ARMARI WIFI)

.NO
. CABLES DIRECTES DE PORTS POE LLIURES. -

ARM_2_EXISTENT 2 s ~"

Rack informatic propietat
ajuntament existent a soterrani

e

,, POSICIO 1
2 UTP CAT6 EXT ENTUBAT
(de Switch POE existent a

" soterrani a noves cameres)
d:27m

1 UTP CAT6 EXT

% e | e o ® "~ (VE DE ARM_3 A CAM_9)
CAM 5.6 A FACANA EDIFICI ///
2 NOVES CAMERES AXIS Q3538-LVE DOME & ~ " N
Zam UTP GATS EXT WIFI A FACANA EDIFICI

SUBSTITUCIO 3 ANTENES ACTUALMENT EXISTENTS
| PER 3 MODELS NOUS (Ref. mMANTBox 52 15s)
111mm UTP CAT6 EXT

DIR 5: PLACA MERCADAL "SUD"
DIR 6: C./ DE MONTEROLS "NORD"

= PLAGA DEL MERCADAL -2710-

TEATRE BRAVIUN
LLEGENDA
1] EXISTENT ARMARI WIFI/ELECTRIC
\ : [ NOU QUADRE CCTV (CAIXA PARET EXTERIOR IP66) 647x436x250mm
z ZBE | NOU QUADRE TIC (ARM_ZBE) 1250x750x320 IP65 SOBRE BANCADA
I SRR MENSULA METAL.LICA PER A 4 CAM SOBRESORTINT 1.5m DE FAGANA 2
IA S
o . ’ ——  EXISTENT CANALITZACIO COMPARTIDA SEMAFOR/LLUM/INTERIOR EDIFICI MUNICIPAL o
OBRA CIVIL - O\ 1 ARMARI MOTXILLA 647x436x250mm CARRIL DIN @ /06‘ <0 g
SR 4 1 QUADRE PROTECCIO ELECRIC (DIN) D’ “ EXISTENT PERICO H o M COMPARTIDA SEMAFOR/LLUM 2
L NOVA: 1 SWITCH SFP+8POE+2Gbic Bidi aparellats (DIN) % VA CANALITIACKS AERL/EACANA TE5 D 2
b 5 5 EN NG . | 1 UTP CAT6 EXT 11 CAIXA TERMINACIO 12FO CDIN125-12X 5 O AERI/FAC %
-17m EN 1 TRITUB 40m@ DINTRE TUB PE 1250 EN NOVA RASA ‘ N7 - <
: S 7 —_— S
> _ PUJADA TUB GALVANITYZAT 2 5mm DN63 CASA NAVAS @ s 5 NOVA CANALITZACIO RASA PER 1TUB @125 PE + 1TRITUB 40 @ PE -
2 - ARQ_40 4 [ NoU PERICG M (ARQ-40) o«
Al } : N . 8 ©
N NOTA: o /% N POSICIO 2 2N v
EL TERRA ES REPOSARA AMB EL MATEIX PANOT. ES A DIR, 1 UTP §AT6 EXT i ’ S AR NS ) s & REGISTRE 45x45 IP55 SUPERFICIAL :§
TERRA HA DE QUEDAR MATEIX MATERIAL CONSTRUCTIU pies . s A ¢ e O CONJUNT PUJADA CABLEJAT TLC 2.5m DN65 GAL §
QUE EXISTIA ABANS DE L'ACTUACIO Q. v 3 NOVES CAMERES AXIS Q3538-LVE DOME yam N 5
o v | | 114m UTP CAT6 EXT 2 B N BNy > 8 GUARDIA URBANA HA DE COMUNICAR A VEINS ts
X\ NG AT ) WS~ | A OCUPACIO DE FACANA "
) ‘ ¢ 12 FO PKP EXTERIOR + %\ S a8 || o N 6 : ;
TOTA LA INSTAL.LACIO ES FARA AMB LES N <</% CABLE COURE 0,6/1KV RV-K 3x6mm2 - DIR 7: C./ MAJOR "SUD" AR | | | | | o= CAMERA VIGILANCIA AXIS Q3538—LVE DOME I
A IMPORTANT: MAXIMES GARANTIES | PROTECCIONS g‘<> (V_e de ARM_4 IBERCOM Ajuntament) ﬁ?gﬂ;%;?ﬁﬁ DIR 8: PLACA MERCADAL "NORD" E 3\ [ B N B A T E
ANTIBANDALISME. Qgi& d: 137mm DIR 9: PLACA MERCADAL "OEST" N ANTENA WIFI mANTBox 52 15s 2
ES A DIR, TUBS METAL.LICS GALVANITZATS, i 5 AN " PLAGA DEL CASTELL 1060- B
BRIDES, ETC... b N A O N SENYAL INFORMATIVA GRABACIO CAMERA PANORAMICA ENTORN =
NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO AMB CABLES . I %
A LA VISTA FACILS DE TALLAR . AR m e}
CABLE UTP SERA ESPECIAL EXTERIOR WIFI A FAGANA EDIFICI NI e — | B
p R NOVA: o | RN R O g
d: Distancia aprox tenint en compte tram vertical, hortizontal, girs i coca. 2 Ol Y | RN S ) g
P o PR N N . o N N , 1 NOVA ANTENA PA Ref mMANTBox 5215s ° ] T - @9z S
(AB)C)D) definit en esquema detall envolvents projectats (planols adjunts al projecte) \ ’ 15m UTP CAT6 EXT ~—— 1 Il ./ D . <
: DIR: C/ MAJOR NG | Y N F U L L 2 g
\/ ! o @ L || N Q ¥ ™ E
@ X < |\ — ' ® o v 7 e i °
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l V// } \7 - o %, \ — N\ N 0
— ARM _ 5, ARM_0 CAM 11,012,715 WIFI 3,9 e taarce e
J 9 J J Técnicos de Telecomunicacion
4 2 - 112025 232133901
4 : e \ & \/ :
— pese | wisabo
= \ . |
(/ | f/g/ ©
v '\ CCTV: (NOUS ELEMENTS DINTRE ARM_6)
\\ Y ® v .1 PANEL 12FO LC/UPC
| o \ . 60m CABLE MANGUERA DE 12 FO DIRECTES DE PORTS FIBRES LLIURES
O / . AMPLIEM 1 Gbic Bidi PER INTERCONEXIO AMB ARM_5 P %\l

CAM 11 A FAROLA EXISTENT

1 NOVA CAMERA AXIS Q3538-LVE DOME
27m UTP CAT6 EXT o

DIR 11: PLACA CULTURA PAU "SUD"

=N

SALA INFORMATICA A
SOTERRANI PKG WIFI A FAROLA EXISTENT
NOVA:

© =

INSTAL-LACIO EN SAFATA PERFORADA AILLANT "~ ARM_6_EXISTENT
66 UNEX U41X 60X300MM SENSE HALOGENS REF.
66.300-44 AMB TAPA | TOTS ELS ACCESSORIS DE
MUNTATGE PER SOSTRE DEL PARKING

\

PUJEN 2c40mmg@
DE SOTERRANI A ARMARI

= 4 2 NOVES ANTENES PA Ref mMANTBox 5215s

54m UTP CAT6 EXT
DIR 8: PLACA CULTURA PAU "EST"
DIR 9: PLACA CULTURA PAU "OEST"

CCTV: (NOUS ELEMENTS DINTRE ARMARI ELECTRIC) _ARM_5

1 ARMARI MOTXILLA 647x436x250mm CARRIL DIN

1 QUADRE PROTECCIO ELECRIC (DIN) D)
1 SWITCH SFP+8POE+2Gbic Bidi aparellats (DIN)
1 CAIXA TERMINACIO 12FO CDIN125-12X

INSTAL.LACIO AMB GRUA CISTELLA |
A MAXIMA ALCADA

PLACA DE LA CULTURA DE LA PAU -1294-

ARM_5_EXISTENT
ARMARI ELECTRIC EXISTENT

\/

INSTAL.LACIO AMB GRUA CISTELLA

A MAXIMA ALCADA
CAM 12,13 A FAROLA EXISTENT
AL 2 NOVES CAMERES AXIS Q3538-LVE DOME
182m UTP CAT6 EXT
AD
) DIR 12: PLACA CULTURA PAU "NORD"
\ DIR 13: PLACA CULTURA PAU "OEST"
oV
?P‘?(;\)O

\—

LLEGENDA

2 UTP CAT6 EXT

=1 EXISTENT ARMARI WIFI/ELECTRIC
=1 NOU QUADRE CCTV (CAIXA PARET EXTERIOR IP66) 647x436x250mm

ZBE NOU QUADRE TIC (ARM_ZBE) 1250x750x320 IP65 SOBRE BANCADA

NN MENSULA METAL.LICA PER A 4 CAM SOBRESORTINT 1.5m DE FAGCANA

——— EXISTENT CANALITZACIO COMPARTIDA SEMAFOR/LLUM/INTERIOR EDIFICI MUNICIPAL
EXISTENT PERICO H o M COMPARTIDA SEMAFOR /LLUM

= ==  NOVA CANALITZACIO AERI/FAGANA T65 DN

——— NOVA CANALITZACIO RASA PER 1TUB @125 PE + 1TRITUB 40 @ PE

=
[ Nou PERICO M (ARQ-40)
REGISTRE 45x45 P55 SUPERFICIAL
O CONJUNT PUJADA CABLEJAT TLC 2.5m DN65 GAL
Py

& GUARDIA URBANA HA DE COMUNICAR A VEINS
W&~ LA OCUPACIG DE FAGANA

— |

~ TOTALA INSTAL.LACIO ES FARA AMB LES
A IMPORTANT: | AXIMES GARANTIES | PROTECCIONS

CAMERA VIGILANCIA AXIS Q3538—-LVE DOME

ANTIBANDALISME. ANTENA WIFI mANTBox 52 15s
ES ADIR, TUBS METAL.LICS GALVANITZATS,
BRIDES, ETC... SENYAL INFORMATIVA GRABACIO CAMERA PANORAMICA ENTORN

NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO AMB CABLES
A LA VISTA FACILS DE TALLAR .

CABLE UTP SERA ESPECIAL EXTERIOR

T \ \ N
d: Distancia aprox tenint en compte tram vertical, hortizontal, girs i coca. %)
\ \ \ \ , :
E@@@ definit en esquema detall envolvents projectats (planols adjunts al projecte) @ ® &
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Colegio Oii/aéTde;m ieros
Técnicos d Telecoriunicacion

27/1}}20"33 237133000

TRACAT:

CABLE UTP ENTUBAT PREFERENTMENT EN TUB DE FERJON
32mmd PER FALS SOSTRE FINS SORTIDA A FACANA ’

2 UTP CAT6 ENTUBAT R : \ -
(DE SWITCH POE EXISTENT EDIFICI A NOVES CAMERES) ‘ 2 "7 RACK INFORMATIC PROPIETAT AJUNTAMENT EXISTENT
—\

a1l kel “% \ /) RN CCTV: (NOUS ELEMENTS DINTRE ARMARI)
2 NOVES CAMERES AXIS Q3538-LVE DOME - 42%> (/ - NO
102m UTP CAT6 EXT O<<\ '

’p \f

. CABLES UTP CAT6 EXT DIRECTES DE PORTS POE RJ45 LLIURES AL RACK DE L'AJUNTAMENT

DIR 14: PLACA DEL BALUARD "CENTRE"
DIR 15: PLACA DEL BALUARD "EST"

LLEGENDA
EXISTENT ARMARI WIFI/ELECTRIC
NOU QUADRE CCTV (CAIXA PARET EXTERIOR IP66) 647x436x250mm

NOU QUADRE TIC (ARM_ZBE) 1250x750x320 IP65 SOBRE BANCADA

MENSULA METAL.LICA PER A 4 CAM SOBRESORTINT 1.5m DE FACANA

EXISTENT CANALITZACIO COMPARTIDA SEMAFOR/LLUM/INTERIOR EDIFICI MUNICIPAL
EXISTENT PERICO H o M COMPARTIDA SEMAFOR /LLUM

NOVA CANALITZACIO AERI/FAGCANA T65 DN

NOVA CANALITZACIO RASA PER 1TUB @125 PE + 1TRITUB 40 @ PE

NOU PERICO M (ARQ—40)
REGISTRE 45x45 IP55 SUPERFICIAL
CONJUNT PUJADA CABLEJAT TLC 2.5m DN65 GAL

GUARDIA URBANA HA DE COMUNICAR A VEINS
LA OCUPACIO DE FAGANA

TOTA LA INSTAL.LACIO ES FARA AMB LES
A IMPORTANT:  \1AXIMES GARANTIES | PROTECCIONS
ANTIBANDALISME.
ES A DIR, TUBS METAL.LICS GALVANITZATS,
BRIDES, ETC...
NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO AMB CABLES
A LA VISTA FACILS DE TALLAR .

CABLE UTP SERA ESPECIAL EXTERIOR

o==i CAMERA VIGILANCIA AXIS Q3538—LVE DOME

ANTENA WIFI mANTBox 52 15s

SENYAL INFORMATIVA GRABACIO CAMERA PANORAMICA ENTORN

. d: Distancia aprox tenint en compte tram vertical, hortizontal, girs i coca.
e AVZZAN \ AN\ ANEAN - N\

\ )
N\ @@@ definit en esquema detall envolvents projectats (planols adjunts al projecte)

-ULL 4
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CAM18 A FACANA EDIFICI

1 CAMERA AXIS Q3538-LVE DOME
50m CABLE UTP CAT6 EXT
DIR: VORERA REFUGI
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18 ANNEX 4 - AMIDAMENTS / PRESSUPOST L

MATERIAL

18.1 TAULA RESUM AMIDAMENTS

Colegio Oficial dg Ingenieros

) ENECEEinunicacion

27/11/2023

2321339-01

VISADO

TELECOMUNICACIONS

utterreg ENGINYERIA TELECOMUNICACIONS DAVID FERRE - ¢/ Caputxins, 22 ATIC 43001 Tarragona. Tel.9772131

PLPRIM  MERCADAL CULTURA  BALUARD PATACADA LLISCAMNT BORRELL TOTAL
ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9

ccTv

ARM_ZBE (A+B+D) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 ARM_ZBE (A+B+D)

ARM_C_D 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 ARM_C_D

ARM_B_D 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 ARM_B_D

swsp 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 swsp

M_UTP 84 218 209 102 178 155 114 160 0 1220 |[M_UTP

Q3538 4 6 3 2 3 3 2 2 1 26 Q3538

CERTIF 4 6 3 2 3 3 2 2 1 26 CERTIF

RJ45 8 12 6 4 6 6 4 4 2 52 RJ45

CARTELL CCTV 8 10 7 6 7 4 5 5 4 56 CARTELL CCTV
—

WIFI 3

MANT 3 4 2 0 0 2 2 0 0 13 MANT &

M_UTP 30 126 54 0 0 43 114 0 0 367 [M_UTP 3

CERTIF 3 4 2 0 0 2 2 0 0 13 CERTIF by

RJ45 6 8 4 0 0 4 4 0 0 26 RJ45 @

CARTELL WIFI 0 0 1 0 0 1 1 3 CARTELL WIFI o

OBRA CIVIL o

12F0 0 137 60 0 0 200 550 0 0 947 |12FO g

PANEL12FO_LC 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 PANEL12FO_LC c

CAIXA4FO 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 CAIXA4FO o]

RV-K 0 137 0 0 0 200 30 0 0 367 |RVK s

ARQ_40 0 1 0 0 2 0 3 0 0 6 ARQ_40 o

RS45 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 RS45 g

ZAN_TRI 0 17 0 0 19 0 62 0 0 98 ZAN_TRI S

PUJA_T 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 PUJA_T S

T63_GRAP 0 30 0 0 0 0 0 80 0 110 |[T63_GRAP hu

T63_COA 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 T63_COA N

T32_FER 0 111 0 102 60 0 0 0 0 273 [T32_FER ©

UNEX300 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 UNEX300 °

PART_ALC_INT_ED 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 PART_ALC_INT_ED| [}
5

RESUMEN ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 TOTAL 'g

CAM 4 6 3 2 3 3 2 2 1 26 CAM o
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

1.1.- 1. OBRA CIVIL (CANALITZACIONS, ARMARIS DE CARRER, MENSULES, ELECTRIFICACIO)
UT ABD_SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D'ARMARI EXTERIOR (ARMARI Z

1.1.1

Colegio Oficial de Ingenieros
lI:l')écnicos de Telecomunicacion

SOBRE BANCADA FORMIGO PER ALLOTJAMENT DEQUIPS DE PUNT |DE 27/11/2023

7a)

CONTROL ZONA BAIXES EMISSIONS, CAMERES DE SEGURETAT, VISIO

2321339-01

ARTIFICIAL, WIFI, INCLOENT XASSIS, EQUIPS | ACCESORIS NECESSARIS PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT | SISTEMA DE TANCAMENT.

VISADO

INCLOU:

1UT. OBRA CIVIL BANCADA (ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS
75X32X35CM | DOS FORATS DE 110MM DE DIAMETRE TOTALMENT EXECUTAT).
1UT. ARMARI THALASSA 1250X750X320 IP65 GRIS RAL 7035 AILLAMENT
ELECTRIC: CLASSE Il IP65 D'ACORD AMB IEC 60529 IK10 D'’ACORD AMB IEC 62262
ENVOLVENT REF. SCHNEIDER NSYPLAZT1273G O EQUIVALENT

1UT. ARMARI MURAL CAIXA PARET 647X436X250MM POLYESTER MONOBLOC
IP66 GRIS RAL 7035 2 TANCAMENTS AILLAMENT ELECTRIC: CLASSE Il IP65
D'ACORD AMB IEC 60529 IK10 D'ACORD AMB IEC 62262 ENVOLVENT REF.
SCHNEIDER PLA_NSYPLM64G O EQUIVALENT

1UT. CAIXA ESTANCA CUADRE ELECTRIC COMPLERT 267X200X112MM 1 FILA 12
MODULS PROTECCIO 1P65 AMB 3 ENDOLLS DIN (DINTRE ARMARI ZBE) REF.
SCHNEIDER, MODEL: MINI-KAEDRA, REF. 13979 O SIMILAR-EQUIVALENT.
1UD.INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE A, GAMMA
TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST
INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9R35240

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9F79210

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9F79216

3UD.BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT EN CARRIL, BIPOLAR MES CONNEXIO
A TERRA (I1+T), DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C. DE TENSIO NOMINAL,
DE 2 MODULS. SIE 5TE6800 BASE SCHUKO 2P+T 16A 230VAC DIN VDE. REF.
A9A15310

1UT. PLANXA FONS ARMARI THALASSA REF. PLA_NSYPMM127 O EQUIVALENT
1UT. CLAU ARMARI ESPECIAL 405 SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT

2UT. CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 300MM PARA SPACIAL SBM REF.
NSYAMRD30357SB

1UT. CANALERA DE 630A

1M. BRIDES METALIQUES.

1M. TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM

10M DE CABLE DE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

(PART PROPORCIONAL DE CABLE DESDE L'ARMARI SEMAFORIC O ENLLUMENAT
FINS EL CUADRE DE PROTECCIONS A L'INTERIOR DE L'ARMARI ZBE/CCTV)
INCLOU MA D'OBRA

/IELECTRONICA DE COMUNICACIONS ESTA A LA PARTIDA CCTVIC001// 2,000

2.055,61

4.111,22
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.1.2

UT BD_SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D'ARMARI MURAL CAIXA PARETColegio Oficial de Ingenieros

EXTERIOR (2 TANCAMENTS) PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE CAMERES |DEécnicos de Telecomunicacion

SEGURETAT, VISIO ARTIFICIAL, WIFI, INCLOENT XASSIS, EQUIPS | ACCESORIS 57115005 333133901

NECESSARIS PEL SEU CORRECTE MUNTATGE, SUSTENTACIO, FUNCIONAMENT |

SISTEMA DE TANCAMENT (2 CLAU).
INCLOU:
1UT. ARMARI MURAL CAIXA PARET 647X436X250MM POLYESTER MONOBLOC

VISADO

IP66 GRIS RAL 7035 2 TANCAMENTS AILLAMENT ELECTRIC: CLASSE Il 1P65
D'ACORD AMB IEC 60529 IK10 D'ACORD AMB I|EC 62262 ENVOLVENT REF.
SCHNEIDER PLA_NSYPLM64G O EQUIVALENT

1UT. CAIXA ESTANCA CUADRE ELECTRIC COMPLERT 267X200X112MM 1 FILA 12
MODULS PROTECCIO 1P65 AMB 3 ENDOLLS DIN (DINTRE ARMARI ZBE) REF.
SCHNEIDER, MODEL: MINI-KAEDRA, REF. 13979 O SIMILAR-EQUIVALENT.
1UD.INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE A, GAMMA
TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST
INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9R35240

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9F79210

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9F79216

3UD.BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT EN CARRIL, BIPOLAR MES CONNEXIO
A TERRA (I1+T), DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C. DE TENSIO NOMINAL,
DE 2 MODULS. SIE 5TE6800 BASE SCHUKO 2P+T 16A 230VAC DIN VDE. REF.
A9A15310

1UT. PLANXA FONS ARMARI THALASSA REF. PLA_NSYPMM127 O EQUIVALENT
1UT. CLAU ARMARI ESPECIAL 405 SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT

2UT. CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 300MM PARA SPACIAL SBM REF.
NSYAMRD30357SB

1UT. CANALERA DE 630A

1M. BRIDES METALIQUES.

1M. TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM

10M DE CABLE DE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

(PART PROPORCIONAL DE CABLE DESDE L'ARMARI SEMAFORIC O ENLLUMENAT
FINS EL CUADRE DE PROTECCIONS A L'INTERIOR DE L'ARMARI ZBE/CCTV)
INCLOU MA D'OBRA

/IELECTRONICA DE COMUNICACIONS ESTA A LA PARTIDA CCTVICO001// 3,000

899,72  2.699,16
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.1.3

uT

uT

CD_SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D'ARMARI MURAL CAIXA PARETColegio Oficial de Ingenieros
EXTERIOR (1 TANCAMENT) PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PROTEC[IDécnicos de Telecomunicacion

ELECTRICS, INCLOENT XASSIS, EQUIPS | ACCESORIS NECESSARIS PEL $EU 57115003 333133901
D

CORRECTE MUNTATGE, SUSTENTACIO, FUNCIONAMENT | SISTEMA

TANCAMENT (1 CLAU).
INCLOU:
1UT. ARMARI MURAL CAIXA PARET EXTERIOR 310X215X160 ABS/PL POLYESTER

VISADO

MONOBLOC IP66 GRIS RAL 7035 AISLAMIENTO ELECTRICO: CLASE Il IP65
ACORDE A IEC 60529 IK10 ACORDE A IEC 62262 MARCA. SCHNEIDER REF.
PLA_NSYPLM32G O EQUIVALENT

1UT. CAIXA ESTANCA CUADRE ELECTRIC COMPLERT 267X200X112MM 1 FILA 12
MODULS PROTECCIO 1P65 AMB 3 ENDOLLS DIN (DINTRE ARMARI ZBE) REF.
SCHNEIDER, MODEL: MINI-KAEDRA, REF. 13979 O SIMILAR-EQUIVALENT.
1UD.INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE A, GAMMA
TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST
INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9R35240

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9F79210

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF. A9F79216

3UD.BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT EN CARRIL, BIPOLAR MES CONNEXIO
A TERRA (I1+T), DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C. DE TENSIO NOMINAL,
DE 2 MODULS. SIE 5TE6800 BASE SCHUKO 2P+T 16A 230VAC DIN VDE. REF.
A9A15310

1UT. PLANXA FONS ARMARI THALASSA REF. PLA_NSYPMM127 O EQUIVALENT
1UT. CLAU ARMARI ESPECIAL 405 SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT

2UT. CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 300MM PARA SPACIAL SBM REF.
NSYAMRD30357SB

1UT. CANALERA DE 630A

1M. BRIDES METALIQUES.

1M. TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM

INCLOU MA D'OBRA 3,000

CONJUNT SOLUCIO PUJADA CABLEJAT TLC DE SOL A 2.5M PER FAGANA EN TUB
D63 GALVANITZAT CONECTAT A TERRA.

INCLOU:

-MANGUITO DE REDUCCION-ANCLATGE PER A RETENCIO CABLES D'ESCOMESA
-TUB DE PROTECCIO GALVANITZAT SORTIDES A FAGANES 2.5M DN46MM
-CONEXIO A TERRA (INCLOSA PIQUETA TERRA SI ES NECESARI)

-CINTES PERFORADES/BRIDES DE SUBJECCIO (TACS, CARGOLS | SILICONA)
-CON SUPERIOR NEOPRE

-ABRACADORES PONT

-ETIQUETES D'IDENTIFICACIO D'ELEMENTS DE PLANTA EXTERIOR

-INCLOU MA D'OBRA 2,000

658,56  1.975,68

139,63 279,26
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.1.5

UT ARQ_M_VORERA _TELEFONICA PERICO DE REGISTRE DE FORM|GC@Colegio Oficial de Ingenieros

PREFABRICAT DE 40X40X45CM INTERIOR, PER A INSTAL-LACIONS DE SERVIISgcnicos de Telecomunicacion

COL-LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO HM-20/B/40/l DE 15 CM DE GRUIKT5711/5005 333133901

REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIO. INCLOS BASTIMENT

| TAPA_M DE FOSSA DUCTIL, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM | CLA$
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER.
SUBMINISTRAMENT | INSTALLACIO DE PERICO PREFABRICAT TIPUS M C

VISADO

m (m

DIMENSIONS EXTERIORS 52X52X60CM, INSTALLAT EN QUALSEVOL TIPUS D
TERRENY | PAVIMENT DE VORERA.

INCLOU:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE CALES O
GEORADAR, PER A LA SELECCIO DE L'EMPLAGAMENT.

DEMOLICIO, CARREGA SOBRE CAMIO | TRANSPORT A L'ABOCADOR DE
PAVIMENT EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS | GRUIX INCLOS BASE DE FORMIGO |
CANON D'ABOCAMENT.

EXCAVACIO /0 DEMOLICIO DE POUS, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
DEIXANT ELS PRODUCTES EN CONTENIDORS, INCLOS ANIVELLAMENT DE FONS
DE POU.

CARREGA DE TERRES | DEIXALLES SOBRANTS DE L'EXCAVACIO 1/0 DEMOLICIO
DE POUS SOBRE CAMIO | TRANSPORT A L'ABOCADOR, CONTENIDOR 1/0
DUMPER, INCLOS QUALSEVOL TIPUS DE TRANSPORT DINS L'AMBIT
D'EMPLAGAMENT DE L'OBRA | CANON D'ABOCAMENT.

COLLOCACIO ( SOTA DEL PERICO ) D'UNA CAPA DE GRAVA ( GRANULOMETRIA
30/40 ) PROTEGIDA D'UNA LAMINA DE FILTRE GEOTEXTIL, COL LOCACIO DE
PERICO PREFABRICAT AMB FINESTRES PER CONNEXIONS, PERFORACIONS
D'ENTRADA DELS CONDUCTES | REMAT DE LA SUPERFICIE.

REBLIMENT DE RASES | POUS AMB FORMIGO, INCLOS L'ENTORN DEL PERICO
INSTALLAT, FINS A LA COTA DE RASANT DEL PAVIMENT. INCLOU SUPLEMENT
D'EXCAVACIO | FORMIGONAT EN COMPENSACIO A LES TRANSICIONS DE
CANALITZACIONS EN CALGADA | PERICONS EN VORERA.

RECREIXEMENT | ENRASAT FINS A PAVIMENT | INSTALLACIO DE MARC | TAPA
PERFECTAMENT ANIVELLAT | ARREBOSSAT DE LES PARETS INTERIORS.
REPOSICIO DE PAVIMENTACIO | BASE DE FORMIGO DE CARACTERISTIQUES
IDENTIQUES A L'EXISTENT, INCLOS ACABATS | LLIURAMENTS A ELEMENTS
SUPERFICIALS DEL VIAL, ACCESSOS A HABITATGES O QUALSEVOL ELEMENT DE
MOBILIARI URBA, PERFECTAMENT QUADRAT | TALLAT, TOTALMENT ACABAT
SEGONS ESPECIFICACIONS TECNIQUES.

SUPLEMENT COMPENSATORI PER BAIX RENDIMENT, EXCESSOS D'EXCAVACIO
PROVOCAT PELS SERVEIS EXISTENTS, EXCESSOS DE REBLIMENT |
FORMIGONAT, EXCESSOS DE REPOSICIO 1/0 ELEVAT NOMBRE DE CALES, AIXI
COM QUALSEVOL ALTRE EXCES QUE S'HI PUGUI DONAR.

INCLOU MA D'OBRA

TOT INCLOS, TOTALMENT ACABAT. 6,000

52,72 316,32
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.1.6

ML

1C125PE+1TRI_VORERA_CANALITZACIO SOTA ACERAT AMB RAJOLA HM SENSEColegio Oficial de Ingenieros
POLIR RASA 0,45X0,80M PER (1¢125mm PE COA+1cTRITUB40mm PE inclosos) Técnicos de Telecomunicacion

METRE LINEAL DE CONSTRUCCIO CANALITZACIO CONVENCIONAL DE SECHHO57/771/5053

PER A 1 CONDUCTE DE 125MM PE CORRUGATS+1 TRITUB DE 40MM (HDFE,

2321339-01

PES0A) A VORERA. EXCAVACIO EN RASA DE 0,40M | FINS A 0,60M D'AMPLADET
DE 0,60M FINS A 0,80M DE PROFUNDITAT (A PARTIR DE LA PART SUPERIOR IDEL
DAU DE FORMIGO FINS A LA COTA DE RASANT DEL PAVIMENT), SUBBASE|DE

VISADO

FORMIGO DE 0,10M PER CADA COSTAT | 0,10M DE GRUIX | REPOSICIO DEC
PAVIMENT ORIGINAL DE FINS 0,60M D’AMPLADA. REPAS | COMPACTACIO, DEL
FONS DE LA RASA.

INCLOU SUBMINISTRAMENT DE TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A LA SEVA
CONSTRUCCIO SEGONS EL PROCES SEGUENT:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE CALES O
GEORADAR, INCLOS PART PROPORCIONAL DE REALITZACIO DE CALA
D'EXPLORACIO D'ACORD A LA DIRECCIO D'OBRA.

EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY COMPACTE

CONSTRUCCIO DE PRISMA FORMAT PER 1 CONDUCTE DE 125MM DE DIAMETRE
EXTERIOR | 1 TRITUBS DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR DISPOSATS SEGONS
SECCIO PER TUBS DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET,
CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR, AMB SEPARADORS INSTALLATS CADA
2M | PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGO H-150 CONSISTENCIA PLASTICA AMB
GRANDARIA MAXIMA GRANULAT 20MM, INCLOS COLLOCACIO DE CINTA DE
SENYALITZACIO, SEPARADORS | MANEGUETS D'UNIO | FIL GUIA EN TOTS ELS
CONDUCTES (NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO SI NO ESTAN COL.LOCATS ELS
FILS GUIA EN TOTS ELS TUBS QUE ESTIGUIN BUITS)

REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB MITJANS MECANICS

TRANSPORT DE TERRES A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
DEPOSICIO CONTROLADA DIPOSIT AUTORITZAT,RESIDUS

1UD LINEALS TRITUB PP, D40MM

1UD LINEAL TUB CORBABLE CORRUGAT PE, DE 125 MM EXTERIOR

REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA, 95% PM

REPOSICIO PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT | BASE DE FORMIGO AMB
SOBREAMPLE SEGONS DIRECCIO D'OBRA, REGLEJADA | VIBRADA, INCLOS
ACABATS | LLIURAMENTS A ELEMENTS SUPERFICIALS DEL VIAL, ACCESSOS A
HABITATGES O QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBA, PERFECTAMENT
QUADRAT | TALLAT, TOTALMENT ACABAT.

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
VERD "TELECOMUNICACIONS"

MANDRILAT | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE
NYLON,

INSTAL-LACIO DE TAPS

INCLOS EL REPLANTEIG DE CANVI DE TRACAT SI EXISTEIXEN SERVIES
IMPOSSIBLES DE SALVAR COM LINEAS SEMAFORIQUES, ENLLUMENAT,
ELECTRIQUES, AIGUA, GAS | TELCO.

INCLOU LLICENCIES, PERMISOS | GESTIONS DAVANT ORGANISMES |
ADMINISTRACIONS | SIMILARS.

INCLOU PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES (CONOS,
VALLAS, PERSONAL DE VIGILANCIA, ETC...)

TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS,
PLANOLS, MEMORIA | PLEC DE CONDICIONS 32,000

45,98

1.471,36
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. ud Descripcién Medicién Pre¢cio (€)
1.1.7 ML 1C125PE+1TRI_ASFALT_CANALITZACIO SOTA CALCADA AMB MBC 0,45X0,80MColegio Oficial de Ingenieros
PER (1¢125mm PE COA+1cTRITUB40mm PE inclosos) Técnicos de Telecomunicacion

METRE LINEAL DE CANALITZACIO CONVENCIONAL DE 1 CONDUCTES DE 125\ 57/71/5053 333133901
PE CORRUGATS+ 1 TRITUB DE 40MM (HDPE, PE50A) A CALCADA, DE 0,40M | FINS

A 0,60M D'AMPLADA | DE 0,60M FINS A 0,80M DE PROFUNDITAT (A PARTIR D [E&
PART SUPERIOR DEL DAU DE FORMIGO FINS A LA cOTA DE RASANT DEL  \/ISADO
PAVIMENT), SUBBASE DE FORMIGO DE 0,10M PER CADA COSTAT | 0,10M|DE

GRUIX | REPOSICIO DEL PAVIMENT ORIGINAL DE FINS 0,60M D’AMPLADA.
INCLOU SUBMINISTRAMENT DE TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A LA SEVA
CONSTRUCCIO SEGONS EL PROCES SEGUENT:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE CALES O
GEORADAR, INCLOS PART PROPORCIONAL DE REALITZACIO DE CALA
D'EXPLORACIO D'ACORD A LA DIRECCIO D'OBRA.

EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY COMPACTE

CONSTRUCCIO DE PRISMA FORMAT PER 1 CONDUCTE DE 125 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR | 1 TRITUBS DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR DISPOSATS SEGONS
SECCIO PER TUBS DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET,
CORRUGADA EXTERIOR | LLISA INTERIOR, AMB SEPARADORS INSTALLATS CADA
2M | PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGO, INCLOS COLLOCACIO DE CINTA DE
SENYALITZACIO, SEPARADORS | MANEGUETS D'UNIO | FIL GUIA EN TOTRS ELS
CONDUCTES (NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO SI NO ESTAN COL.LOCATS ELS
FILS GUIA EN TOTS ELS TUBS QUE ESTIGUIN BUITS).

REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB MITJANS MECANICS

TRANSPORT DE TERRES A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
DEPOSICIO CONTROLADA DIPOSIT AUTORITZAT,RESIDUS

REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA, 95% PM

REPOSICIO DE L'ASFALT (MBC) PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC 16
SURF B 50/70D, DE 6 CM DE GRUIX, AMB BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO,DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRANSIT |

PINTADA SOBRE PAVIMENT LA SENYALITZACIO VIAL [FAIXA DISCONTINUA DE 50
CM 0,5/0,5], [FAIXA TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 40 CM 0,8/0,4], [FAIXA
TRANSVERSAL CONTINUA DE 30 CM], [FAIXES SUPERFICIALS] EN CAS NECESARI
AMB PINTURA REFLECTORA | MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

COLLOCACIO A L'OBRA | COMPACTACIO AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL
D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT D'ESTRUCTURA DENSA D-8, INCLOS
FABRICACIO | TRANSPORT A L'OBRA, INCLOS SEGELLAT DE JUNTES | ESTESA
D'AGLOMERAT EN FRED PROVISIONAL EN CAS DE LA NO REPOSICIO IMMEDIATA
DE L'ANTERIOR; REC D'ADHERENCIA AMB EMULSIO ANIONICA TIPUS EAR-1,
INCLOS NETEJA DE FERM; REC D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO CATIONICA ECL-1.
INCLOS TAMBE REPOSICIO DE PAVIMENT EXACTAMENT IGUAL A L'EXISTENT
AMB SOBREAMPLES SEGONS DIRECCIO D'OBRA.

GRANULAT GRANITIC, ESTESA | COMPACTADA

1UD LINEALS TRITUB PP, D40MM

1UD LINEAL TUB CORBABLE CORRUGAT PE, DE 125 MM.

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
VERD "TELECOMUNICACIONS"

MANDRILAT | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE
NYLON,

INSTAL-LACIO DE TAPS

INCLOS EL REPLANTEIG DE CANVI DE TRACAT SI EXISTEIXEN SERVIES
IMPOSSIBLES DE SALVAR COM LINEAS SEMAFORIQUES, ENLLUMENAT,
ELECTRIQUES, AIGUA, GAS | TELCO.

INCLOU LLICENCIES, PERMISOS | GESTIONS DAVANT ORGANISMES |
ADMINISTRACIONS | SIMILARS.

INCLOU PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES (CONOS,
VALLAS, PERSONAL DE VIGILANCIA, ETC...)

TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS,
PLANOLS, MEMORIA | PLEC DE CONDICIONS 9,000 84,23 758,07
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.1.8

ML

ML

1C125PE+1TRI_VORERA_CANALITZACIO SOTA ACERAT AMB RAJOLA HM SENSEColegio Oficial de Ingenieros
POLIR RASA 0,45X0,80M PER (1¢125mm PE COA+1cTRITUB40mm PE inclosos) Técnicos de Telecomunicacion

METRE LINEAL DE CONSTRUCCIO CANALITZACIO CONVENCIONAL DE SECHHO57/771/5053

PER A 3 CONDUCTES DE 63MM PE CORRUGATS+ 2 TRITUBS DE 40MM (HDFE,

2321339-01

PES0A) A VORERA. EXCAVACIO EN RASA DE 0,40M | FINS A 0,60M D'AMPLADET
DE 0,60M FINS A 0,80M DE PROFUNDITAT (A PARTIR DE LA PART SUPERIOR IDEL
DAU DE FORMIGO FINS A LA COTA DE RASANT DEL PAVIMENT), SUBBASE|DE

VISADO

FORMIGO DE 0,10M PER CADA COSTAT | 0,10M DE GRUIX | REPOSICIO DEC
PAVIMENT ORIGINAL DE FINS 0,60M D’AMPLADA. REPAS | COMPACTACIO, DEL
FONS DE LA RASA.

INCLOU SUBMINISTRAMENT DE TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A LA SEVA
CONSTRUCCIO SEGONS EL PROCES SEGUENT:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE CALES O
GEORADAR, INCLOS PART PROPORCIONAL DE REALITZACIO DE CALA
D'EXPLORACIO D'ACORD A LA DIRECCIO D'OBRA.

EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY COMPACTE

CONSTRUCCIO DE PRISMA FORMAT PER 3 CONDUCTES DE 65 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR | 2 TRITUBS DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR DISPOSATS SEGONS
SECCIO PER TUBS DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET,
CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR, AMB SEPARADORS INSTALLATS CADA
2M | PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGO H-150 CONSISTENCIA PLASTICA AMB
GRANDARIA MAXIMA GRANULAT 20MM, INCLOS COLLOCACIO DE CINTA DE
SENYALITZACIO, SEPARADORS | MANEGUETS D'UNIO | FIL GUIA EN TOTS ELS
CONDUCTES (NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO SI NO ESTAN COL.LOCATS ELS
FILS GUIA EN TOTS ELS TUBS QUE ESTIGUIN BUITS)

REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB MITJANS MECANICS

TRANSPORT DE TERRES A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
DEPOSICIO CONTROLADA DIPOSIT AUTORITZAT,RESIDUS

1UD LINEALS TRITUB PP, D40MM

1UD LINEAL TUB CORBABLE CORRUGAT DE PE, DE 125 MM.

REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA, 95% PM

REPOSICIO PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT | BASE DE FORMIGO AMB
SOBREAMPLE SEGONS DIRECCIO D'OBRA, REGLEJADA | VIBRADA, INCLOS
ACABATS | LLIURAMENTS A ELEMENTS SUPERFICIALS DEL VIAL, ACCESSOS A
HABITATGES O QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBA, PERFECTAMENT
QUADRAT | TALLAT, TOTALMENT ACABAT.

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
VERD "TELECOMUNICACIONS"

MANDRILAT | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE
NYLON,

INSTAL-LACIO DE TAPS

INCLOS EL REPLANTEIG DE CANVI DE TRACAT SI EXISTEIXEN SERVIES
IMPOSSIBLES DE SALVAR COM LINEAS SEMAFORIQUES, ENLLUMENAT,
ELECTRIQUES, AIGUA, GAS | TELCO.

INCLOU LLICENCIES, PERMISOS | GESTIONS DAVANT ORGANISMES |
ADMINISTRACIONS | SIMILARS.

INCLOU PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES (CONOS,
VALLAS, PERSONAL DE VIGILANCIA, ETC...)

TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS,
PLANOLS, MEMORIA | PLEC DE CONDICIONS 57,000

T63_AERI_CANALITZACIO DN63 TUB ACER GALVANITZAT DE 2 1/2" INSTAL-LAT
EN AERI, AMB MANDRILAT | ESTESA DE FIL GUIA EN CONDUCTE |
SUBCONDUCTE. AMB SUBJECCIO MITJANCANT GRAPA CADA 0,5M.
SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TUB D'ACER GALVANITZAT PG-48, PG-63
O SIMILAR, TANT EN PARAMENT VERTICAL COM HORITZONTAL, INCLOENT
SUPORTS, ELEMENTS | PECES DE FIXACIO, MANEGUETS D’'UNIO | EN GENERAL
TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL-LACIO,
EXECUTAT SEGONS PRESCRIPCIONS TECNIQUES. OBLIGATORI CONECTAR A
TERRA JA SIGUI AMB PIQUETA O SIMILAR.

INCLOU MA D'OBRA 110,000

53,98

11,90

3.076,86

1.309,00
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES
Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Num.

Ud

1.1.10

1.1.11

m

uT

SAFATA PERFORADA AILLANT 66 UNEX U41X 60X300MM SENSE HALOGENS REFColegio Oficial de Ingenieros
66.300-44 AMB TAPA | TOTS ELS ACCESSORIS DE MUNTATGE EN PARET ©écnicos de Telecomunicacion

SOSTRE. INSTAL-LADA A SOSTRE DEL SOTERRANI DEL PARKING PLACA 71175033

CULTURA DE LA PAU. PER AL SUPORT, PROTECCIO | CONDUCCIO DE CABLES

2321339-01

EXCLUSIUS PER A TELECOMUNICACIONS FIBRA OPTICA I/0 UTP CAT6 (SENYRES
FEBLES). MATERIAL AILLANT, SENSE HALOGENS. SUMINISTRE/EMBALATGE|EN
TRAMS DE LONGITUD: 3M. AMIDAMENT=METRES LINEALS TOTALS (PREU PP {1iM).

VISADO

COLOR: GRIS. SAFATA S / EN 61537: 2007. SAFATA AMB TAPA (CANAL AILLANTTS
/ EN 50085-1: 1997 (MUNTADA SOBRE PARET). SEGURETAT ELECTRICA,
MECANICA (PROTECCIO CONTRA IMPACTES 20J; DISSENYADA PER TREBALLAR
EN CONDICIONS DE PLENA CARREGA; ASSAIG DE CARREGA ADMISSIBLE TIPUS
I) 1 EN CAS D'INCENDI (ASSAIG DE EL FIL INCANDESCENT A 960°C, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA). FACILITAT | RAPIDESA DE MUNTATGE. NO
PRESENTA REBAVES A EL TALL. BON COMPORTAMENT ENFRONT DELS RAIGS
UV | INTEMPERIE. RESISTENCIA A LA CORROSIO | ALS AGENTS
QUIMICOS.INCLUIDOS TOTS ELS SUPORTS A PARET O SOSTRE (EN L O
HORITZONTAL) | ELEMENTS D'UNIO, CONDUCCIO DE CABLES COM ENVA
SEPARADOR, CARGOLS, TAPES, TAPAJUNTS, CARGOLS, ETC.INCLUIDA MA
D'OBRA: TOTALMENT SUBMINISTRAT, COL-LOCAT, INSTAL-LAT, CONFIGURAT EN
4 COMPARTIMENTS, REALITZADA LA POSADA EN MARXA | COMPROVACIO DE LA
FACILITAT DE REALITZAR MANTENIMENT DE REPARACIO O AMPLIACIO EN TOT
EL SEU TRAJECTE. EN CAS NEGATIU EL TRAJECTE QUE NO PUGUI SER
ACCESSIBLE SERA REALITZAT AMB 2C63MM. SEGURETAT ENTRE
INSTAL-LACIONS: COM A NORMA GENERAL, ES PROCURARA LA MAXIMA
INDEPENDENCIA ENTRE LES INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIO | LES DE
LA RESTA DE SERVEIS |, LLEVAT D'EXCEPCIONS JUSTIFICADES, LES XARXES DE
TELECOMUNICACIO NO PODRAN ALLOTJAR-SE AL MATEIX COMPARTIMENT
UTILITZAT PER A ALTRES SERVEIS. ELS ENCREUAMENTS AMB ALTRES SERVEIS
ES REALITZARAN PREFERENTMENT PASSANT LES CANALITZACIONS DE
TELECOMUNICACIO PER SOBRE DE LES D'UN ALTRE TIPUS, AMB UNA
SEPARACIO ENTRE LA CANALITZACIO DE TELECOMUNICACIO | LES D'ALTRES
SERVEIS DE, COM A MiNIM, DE 100 MM PER A TRAGATS PARAL-LELS LELS | DE
30 MM PER CREUS, EXCEPTE EN LA CANALITZACIO INTERIOR D'USUARI, ON LA
DISTANCIA DE 30 MM SERA VALIDA EN TOTS ELS CASOS.FIRMADA LA
GARANTIA.MARCA UNEX, REF 66.300-44 (O SIMILAR AMB LES MATEIXES O
MILLORADES PRESCRIPCIONS TECNIQUES, SI APROVAT PER ESCRIT PER LA
DIRECCIO FACULTATIVA SOTA SIGNATURA).INCLOU MA D'OBRA. TOTALMENT
SUBMINISTRADA, INSTAL.LADA | COMPROBADA LA FIXACIO. 50,000

INTERCEPTAR CANALITZACIO EXISTENT / EMBOCADURA PERICO EXISTENT /
REPARACIO PERICO EXISTENT.
SEGONS S'INDICA EN PLANOLS PROJECTE ADJUNT 2,000

27,18

87,53

1.359,00

175,06
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES
Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Num.

Ud

1.1.12

u

RS45-CAIXA REGISTRE 450X450X150MM METALIC DE EXTERIOR, MINIM GRALColegio Oficial de Ingenieros
PROTECCIO CONTRA ENTRADA AIGUA IP65. AMB ELECTRICITAT ENDOLL |DEcnicos de Telecomunicacion

220V+TT. REGISTRE SECUNDARI ICT, REGISTRE ENLLAC INFERIOR, REGISTRE
CANVI DIRECCIO C.PRINCIPAL, REGISTRE CANVI DIRECCIO C. ENLLAC INFER|OR

27/11/2023 2321339-01

PER A INSTAL-LACIONS D'ICT. AMB PORTA FRONTISSA TANCAMENT CLAT;
ENTRADES LATERALS PRETOQUELADAS, XAPA ACER, BLANC RAL 9003,
INT.PANEL DE MUNTATGE EN AGLOMERAT HIDROFUG. LES PARETS DEL FONES |

VISADO

LATERALS HAURAN DE QUEDAR PERFECTAMENT ARREBOSSADES I, EN LA DELC
FONS, S'ADAPTARA UNA PLACA DE MATERIAL AILLANT (FUSTA O PLASTIC) PER
SUBJECTAR AMB CARGOLS ELS ELEMENTS DE CONNEXIO CORRESPONENTS.
HAN DE QUEDAR PERFECTAMENT TANCATS ASSEGURANT UN GRAU DE
PROTECCIO 1P65 (REGLAMENT ESPECIFICA IP 3X, PERO AL INSTALARSE AL
CARRER AUGMENTEM LA PROTECCIO A IP65) SEGONS UNE 20324 (GRAUS DE
PROTECCIO PROPORCIONATS PER LES ENVOLTANTS (CODI IP)), | UN GRAU IK.7,
SEGONS UNE EN 50102 (GRAUS DE PROTECCIO PROPORCIONATS PELS
ENVOLTANTS DE MATERIALS ELECTRICS CONTRA ELS IMPACTES MECANICS
EXTERNS (CODI IK)), AMB PORTA DE PLASTIC O AMB XAPA DE METALL QUE
GARANTEIXI LA SOLIDESA | INDEFORMABILITAT DEL CONJUNT. QUAN LA
CANALITZACIO PRINCIPAL ESTIGUI CONSTRUIDA MITJANGANT CONDUCTE
D'OBRA LES TAPES O PORTES DE REGISTRE SECUNDARI DE TENIR UNA
RESISTENCIA AL FOC MINIMA, EI 30.SE CONSIDEREN CONFORMES ELS
REGISTRES SECUNDARIS DE CARACTERISTIQUES EQUIVALENTS ALS
CLASSIFICATS ANTERIORMENT QUE COMPLEIXIN AMB LA UNE EN 62208
(ENVOLVENTS BUIDES DESTINADES ALS CONJUNTS D'APARELLATGE DE BAIXA
TENSIO. REQUISITS GENERALS) O AMB LA UNE EN 60670-1 (CAIXES |
ENVOLTANTS PER A ACCESSORIS ELECTRICS EN INSTAL-LACIONS
ELECTRIQUES FIXES PER A US DOMESTIC | ANALEGS. PART 1: REQUISITS
GENERALS) .LES PORTES DELS REGISTRES DISPOSARAN DE PANY AMB CLAU
D'OBERTURA (O UN ALTRE SISTEMA DE TANCAMENT) QUE HAURA D'ESTAR EN
POSSESSIO DE LA PROPIETAT DE L'EDIFICACIO. TOT AIXO PER GARANTIR EL
SECRET DE LES COMUNICACIONS DE CONFORMITAT AMB ELS ARTICLES 18.3 |
55.2 DE LA CONSTITUCIO, L'ART. 579 DE LA LLEI D'ENJUDICIAMENT CRIMINAL | LA
LLEl 9/2014 EN EL SEU CAPITOL Ill: SECRET DE LES COMUNICACIONS I
PROTECCIO DELS DADES PERSONALS | DRETS | OBLIGACIONS DE CARACTER
PUBLIC VINCULATS AMB LES XARXES | SERVEIS DE COMUNICACIONS
ELECTRONICA MITJANGANT. LA CLAU QUEDARA DIPOSITADA A LA CAIXA
CONTENIDORA, EN ELS CASOS EN QUE N'HI HAGI, DE LES CLAUS D'ENTRADA
ALS RECINTES D'INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACION.DISPONDRA D'UNA
PRESA DE 220V AMB CONNEXIO A PRESA DE TERRA.TOTALMENT SUBMINISTRAT
| MUNTAT.DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENT TANCATS ASSEGURANT UN
GRAU DE PROTECCIO IP-3X, SEGONS EN 60529, | UN GRAU IK.7, SEGONS UNE EN
50102, AMB TAPA O PORTA DE PLASTIC O AMB XAPA DE METALL QUE
GARANTEIXI LA SOLIDESA | INDEFORMABILITAT DEL CONJUNT, O BE
ENCASTANT AL MUR O MUNTANT EN SUPERFICIE, UNA CAIXA AMB LA
CORRESPONDIENTE PORTA O TAPA QUE TINDRA UN GRAU DE PROTECCIO IP
3X, SEGONS EN 60529, | UN GRAU IK.7, SEGONS UNE EN 50102. DISPOSARA
D'UNA BASE ELECTRICA DE 220V AMB CONNEXIO A PRESA DE TERRA AL SEU
INTERIOR. P.P. DES DEL QUADRE ELECTRIC INCLUIDA.INCLUIDA MA D'OBRA:
TOTALMENT SUBMINISTRAT, COL-LOCAT, INSTAL-LAT, CONFIGURARO |
REALITZADA LA POSADA EN MARXA | COMPROVACIONS DEL TANCAMENT AMB
CLAU | OBERTURA PER L'EMPRESA INSTAL-LADORA | LLIURAT EL MANUAL
D'USUARI DEGUDAMENT ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA. MARCA HIMEL
(O SIMILAR AMB LES MATEIXES O MILLORADES PRESCRIPCIONS TECNIQUES, SI
ES APROVAT PER ESCRIT PER LA DIRECCIO FACULTATIVA SOTA SIGNATURA)
.VEURE CUANTIDAD | UBICACIO EN PLANOLS | ESQUEMES ADJUNTS AL
PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS ICT ADJUNT.SI EL R/S ES REALITZA
D'OBRA HA DE QUEDAR CERTIFICAT PER PART DE LINSTAL-LADOR O
CONSTRUCTORA EL GRAU DE PROTECCIO IP 3X, SEGONS LA NORMATIVA UNE
20324 (GRAUS DE PROTECCIO PROPORCIONATS PER LES ENVOLTANTS (CODI
IP), I UN GRAU IK.7 , SEGONS UNE EN 50102.SI EL R/S VE PREFABRICAT, EN
AQUEST CAS LA CERTIFICACIO VE D'ORIGEN | PER TANT RESPONSABILITAT DEL
FABRICANT SEMPRE QUE L'INSTAL-LADOR REALITZI LA INSTAL-LACIO SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.EN QUALSEVOL CAS, COMPLIRA SEMPRE
AMB EL QUE DISPOSA LA CIRCULAR 2-2019 OBLIGAT COMPLIMENT DEL CRITERI
DE LA SECRETARIA D'ESTAT PER A L'AVANG DIGITAL SOBRE LA RESISTENCIA AL
FOC (VEURE PUNT 1.2.F.C.2 RESISTENCIA AL FOC - CIRCULAR D'OBLIGAT
COMPLIMENT DEL PROJECTE TECNIC ICT ADJUNT). INSTAL-LAT. 1,000

120,84 120,84
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num.

ud Descripcion Medicion Pr¢

2cio (€)

1.1.13

UT CABLE COURE 0,6/1KV CPR RV-K 3x6mm2
CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, A
DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE SECCIO 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CA
CPR D'EXTERIOR.
PART PROPORCIONAL DE CABLE DESDE L'ARMARI SEMAFORIC O ENLLUMEN
FINS EL CUADRE DE PROTECCIONS A L'INTERIOR DE L'ARMARI ZBE/CCTV.
PER AL COMPLIMENT DE:

Colegio Oficial de Ingenieros
LMBécnicos de Telecomunicacion

FE57/11/2023  2321339-01

\

VISADO

UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502 Segun el REBT 2002, para las siguie
instalaciones:
ITC-BT 07 Redes subterraneas para distribucion en baja tension

es

ITC-BT 09 Redes de alimentacién subterranea para instalaciones de alumbrado exterior

ITC-BT 11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas subterraneas 367,

Total 1.1.- 17.01 1. OBRA CIVIL (CANALITZACIONS, ARMARIS DE CARRER, MENSULE

1.2.- 2. TELECOMUNICACIONS (ELECTRONICA DE XARXA, CABLE 12FO)
UT SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO TREBALLS REALITZACIO COMUNICACIONS

1.2.1

TIC ELEMENTS DE MONITORITZACIO | CONTROL CCTV (ELECTRONICA
XARXA) DINS ARMARI ZBE/MURAL/PARET. INCLOU SWITCH NIVELL
GESTIONABLE.

SUBMINISTRAMENT INSTAL-LACIO

S'INSTAL.LA EN INTERIOR DELS ARMARIS ZBEARM_ABD, CCTVARM_BD.
INCLOU:

1UT. CAIXA TERMINACIO FO EN DIN-125-MICFO - REF.. CDIN125-12SC
EQUIVALENT COMPLETAMENT MUNTADA ETIQUETADA | FIXADA PER
TERMINACIO 12FO (INCL. 6 ACOPLADORS, 12 PIG.TAILS, 12 FUSIO, PREPARAC
TUBS CABLE PER FUSIO).

000
S, E...

DE
2+

o
A
101

1UT. SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET POE PER CARRIL DIN NIVELL 2+
GESTIONABLE. 4 PUERTOS SFP 100/1000M + 8 PUERTOS 10/100/1000BASETX.
POE |EEE 802.3AF/AT/BT POE++ STANDARD, SIN PERJUDICAR CONEXION

EQUIPOS NOT-POE. ALIMENTACION 9-56VDC. RANGO DE TEMPERATURA: -40°

CA

+75°C. MARCA: FIBERROAD, MODEL: FR-7M3408BT O EQUIVALENT AMB

MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS
1UT. FONT D’ALIMENTACIO 48-55V VDC POWER SUPPLY WITH 480W/4A, , 85

TO

264 VAC, OR 120 TO 370 VDC INPUT, -20 TO 70°C. MARCA: FIBERROAD, MODEL:

FRI480W48 O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS

1UT. PACK DE 2UD GBIC SFP (GPB-3524L-L2CD | GPB-5324L-L2CD) AL ROUTER
INDUSTRIAL S'INSTAL.LA EL GBIC EMISOR EN [TX: 1330 / RC: 1550] SOBRE FIBRA

MONOMODE MODEL: GPB-3524L-L2CD, AL SWITCH CORE EXISTENT AL CPD

GU

S'INSTAL.LA EL GIBIC RECEPTOR EN [TX: 1550 / RC: 1330] SOBRE FIBRA
MONOMODE MODEL: GPB-5324L-L2CD O EQUIVALENT AMB MATEIXES

PRESTACIONS O SUPERIORS

2UT. FEUTO 1M F.O. MONOMODO LC/UPC

1UT. BANDEJA 12FO LC/UPC

12UT. PIG-TAIL DE F.O. MONOMODO INCLOSA SOLDADURA

4UT. SURGE RBGESP_210910 MIKROTIK (PROTECTOR SOBRE TENSIONS DEL

CABLE INFORMATIC GIGABIT ETHERNET). )
OFICIAL 1A INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO
AJUDANT INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO 5,

000

3,50 1.284,50

18.936,33

961,73  4.758,65
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

ML

uT

uT

DIA

SUBMINISTRAMENT E INSTAL-LACIO DE CABLE 12 F.O EXTERIOR ARMAT ACERColegio Oficial de Ingenieros
INCLOS | INSTAL.LACIO AMB ESTESA TRADICIONAL O METODE 'BLOWING' Técnicos de Telecomunicacion

'FLOATING' CABLE DE FIBRA OPTICA 1 METRE LINEAL EN CONDUCTE / TRAQAT
EXISTENT EN SOL PUBLIC O AERI DE 125MM, 63MM O 40MM, DEL CABLE

27/11/2023 2321339-01

MANGUERA DE FIBRA OPTICA ENTRE 2 | 48 FIBRES (INCLOU PA
PROPORCIONAL RESEVA A CADA PERICO EN ARQUETES GRANS).
INCLOU:

VISADO

-CABLE DE FIBRA OPTICA AMB 12 FIBRES MONOMODE SEGONS ESPECIFICACTO
ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA DE TUBS (TUBS ACTIUS DE PBT
D'ESTRUCTURA FOLGADA REBLERTS DE GEL HIDROFUG | TUBS PASSIUS DE
POLIETILE), ELEMENT CENTRAL DE REFORG DE MATERIAL DIELECTRIC (FIBRA
DE VIDRE) AMB UNA RESISTENCIA A TRACCIO DE 4000 N, TUBS CABLEJATS EN
SZ AL VOLTANT DE L'ELEMENT CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILE
AMB FIL D'ESQUINGAMENT, PROTECCIO ANTIROSEGADORS DE CINTA D'ACER
CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX RECOBERTA DE COPOLIMER
TERMOSEGELLAT, COBERTA EXTERIOR DE POLIETILE RESISTENT A LA
RADIACIO UV AMB FIL D'ESQUINCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS. S'HA PREVIST COCA DE 4,5M A CADA PAS PER PERICONS DEL
TIPUS H O SUPERIOR DIMENSIONS (NO ES PREVEU COCA EN PERICO M
"ARQ_40").

-REPLANTEIG D'ESTESA, APILAMENT | TRANSPORTS DE LES BOBINES FINS
L'EMPLAGAMENT DE L'OBRA, SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DELS SUPORTS
DE CABLES I/0O GRAPES ALS PERICONS, COL-LOCACIO DE BOBINES EN POSICIO
DE TIR (MIN. 12M RESERVA A CADA PERICO), INCLOENT LUBRICACIO, TALL |
SEGELLAT, SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D'OBTURADORS, ETIQUETAT |
GRAPEJAT. INCLOU TAMBE NETEJAT, RETIRADA | TRANSPORT A ABOCADOR DE
LA RUNA GENERADA, INCLOENT TAXES | CANONS DE QUALSEVOL TIPUS.
EXECUTAT SEGONS PROJECTE | PLANOLS ADJUNTS.

-CERTIFICACIO DE LA FIBRA OPTICA D'ACORD AMB REQUISITS MEMORIA.
OFICIAL 1A INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO

AJUDANT INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO

MANOBRE 947,000

PANEL 12FO LC/UPC EN ELS QUE ES CONNEXIONEN PIGTAILS | JUMPERS.
COMPLETAMENT INSTAL-LADA, ETIQUETADA | FIXADA | FIJADA ARMARI RACK.
PROPIETAT AJUNT. MERCADAL, CULTURA, LLISCAMENT | BORRELL

EN TOT EL PROJECTE ES CONECTARAN EXTREM-EXTREM TOTES LES FIBRES
DESPLEGADES, ES A DIR, LES 12. PARTIDA CORRESPONENT A LA AMPLIACIO
DEL RACK EXTREM ORIGEN (EXISTEN PROPIETAT AJUNTAMENT)

PARTIDA INCLOU:

1 UT.CAIXA TERMINACIO EN FORMAT 19" AMB CAPACITAT PER A 24
ACOPLADORS SC/SIMPLEX - LC DUPLEX, AMB CASSET PER A PROTECCIO DE
FINS A 12 EMPALMAMENTS.

6 UT. ACOPLADORS LC DUPLEX MONOMODE.

18 UT. TAPS CECS PER FORAT LC DUPLEX / SC SIMPLEX.

12 UT. PIG-TAILS LC MONOMODE.

12 UT. EMPALMES PER FUSIO DE FO A PIG-TAILS.

1 UT. PREPARACIO DE CABLE | PIG-TAILS PER A REALIZAR FUSIO. 4,000

COMPROBACIO CABLE 12FO - CERTIFICACIO DE LA FIBRA OPTICA D'ACORD AMB
REQUISITS MEMORIA.

12 UT. REFLECTOMETRIA DE FO DES DE UN SOLO EXTREM, INCLOENT
LLIURAMENT DE GRAFIQUES

12 UT. MEDICIONS D'ATENUACIO AMB LLIURAMENT DE TAULES D'ATENUACIO |
CODIS DE COLORS USATS (BASADA EN LES RECOMANACIONS DEL FABRICANT
OFICIAL CISCO (REF: CALCULATING THE MAXIMUM ATTENUATION FOR OPTICAL
FIBER LINKS, DOCUMENT ANEU:27042)

//INOTA: NO ES DONARA PER BO LA CERTIFICACIO OPTOMETRIA SI NO
S’ADJUNTA TAMBE EL COMPROVANT QUE LA CERTIFICADORA ESTA AL
CORRENT DEL CALIBRATGE EN L’ANY EN CURS//. 4,000

LLOGUER CAMIO GRUA CISTELLA MECANICA PER MOUNTATGE CONTROLAT DE
CAMARAS A FANALS | SEMAFORS DE 10 A 15 M D'ALCARIA,

INCLOU TOTS ELS PERMISOS, LLICENCIES, CARNETS | ASEGURANCA
NECESARIA PEL PERSONAL | MAQUINARIA QUE REALITZA LA INSTAL.LACIO DE
LES CAMARES EN ALCADA. 1,000

Total 1.2.- 17.02 2. TELECOMUNICACIONS (ELECTRONICA DE XARXA, CABLE 12FO): 12.217,27

1.3.- 3. CAMERES (SUBMINISTRE INSTAL-LACIO)

542 5.132,74

366,50 1.466,00

139,97 559,88

300,00 300,00
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. ud Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

1.3.1

UT CAMARA AXIS Q3538-LVE DOME 4K VARIFOCAL AMB UNA APERTURA FINS 1

NEMA 4X, CON GRAU DE PROTECCIO A PROVA D'IMPACTES IK10, PROTOC
XML; SNMP; NTCIP; DATEX2; UTMC; ONVIF; MODBUS

03Colegio Oficial de Ingenieros
PERFECTA (VIDEO 3840X2160 25/30/50/60 FPS) CARCASA DE CLASE P66, IF6Técnicos de Telecomunicacion

AMB UNA EXCEL-LENT RESOLUCIO 4K, LIGHTFINDER 2.0, FORENSIC WD

f
OPTIMIZEDIR, AXIS Q3538-LVE OFEREIX UNA QUALITAT D'IMATGE EXCEPCIONAL

FINS | TOT ALS ENTORNS | CONDICIONS METEOROLOGIQUES MES DIFICILS

DOM BLINDAT EVITA ELS REFLEXOS D'INFRAROJOS, COSA QUE GARANTEIX

© 27/11/2023 2321339-01
. VISADO
UN

VIDEO N'iTID | PRECIS EN TOT MOMENT. BASADA EN EL SISTEMA EN UN XIP
(SOC) MES RECENT D'AXIS, ADMET CARACTERISTIQUES AVANCADES | POTENTS
APLICACIONS BASADES EN L'APRENENTATGE PROFUND. PER EXEMPLE, AXIS

OBJECT ANALYTICS ESTA PREINSTAL-LAT | OFEREIX UNA CLASSIFICACI

o

D'OBJECTES AMB GRAN NIVELL DE DETALL. AQUESTA RESISTENT CAMERA
INCLOU ALIMENTACIO REDUNDANT, SENSORS PER A LA DETECCIO
D'INTRUSIONS | COPS, | CARACTERISTIQUES DE CIBERSEGURETAT

INTEGRADES COM AXIS EDGE VAULT | UN MODUL DE PLATAFORMA
CONFIANGA (TPM) AMB CERTIFICACIO FIPS 140-2 NIVELL 2.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

SENSOR D'IMATGE: CMOS RGB D'ESCOMBRADA PROGRESSIVA DE 1/1,2"
OBJECTIU: VARIFOCAL, 6,2-12,9 MM, F1.6-2.9

CAMP DE VISIO HORITZONTAL: 103°—49°

CAMP DE VISIO VERTICAL: 56°-28°

DE

VARIFOCAL, ENFOCAMENT | ZOOM REMOTS, CONTROL DE P-IRIS, CORRECCIO

PER INFRAROJOS

FUNCIONALITAT: DIA/NIT

FILTRE BLOQUEJADOR D'INFRAROJOS EXTRAIBLE AUTOMATICAMENT
IL-LUMINACIO MINIMA COLOR: 0,07 LUX A 50 IRE, F1.6, B/N: 0 LUX A 50 IRE, F1.6
VELOCITAT DE OBTURACIO: 1/66 500 SA2 S

AJUSTAMENT DE L'ANGLE DE LA CAMERA: HORIZONTAL +180°, VERTICAL DE
A +80°, ROTACION +175°

SISTEMA DE XIP (SOC): MODEL ARTPEC-8

MEMORIA: 2048 MB RAM, 8194 MB FLASH

43

CAPACITATS INFORMATIQUES: UNITAT DE PROCESSAMENT D'APRENENTATGE

PROFUND (DLPU)

COMPRESSIO DE VIDEO: H.264 (MPEG-4 PART 10/AVC) BASELINE PERFIL, MAIN
PERFIL | HIGH PERFIL, H.265 (MPEG-H PART 2/HEVC) MAIN PERFIL, MOTION JPEG

RESOLUCIO: FINS A 3840X2160

VELOCITAT DE IMATGE: AMB WDR: 25/30 IMATGES PER SEGON AMB UNA
FREQUENCIA DE LA XARXA ELECTRICA DE 50/60 HZ, SENSE WDR: 50/60 IMATGES

PER SEGON AMB UNA FREQUENCIA DE LA
XARXA ELECTRICA DE 50/60 HZ

TRANSMISSIO DE VIDEO: MULTIPLES TRANSMISSIONS CONFIGURABLES

INDIVIDUALMENT A H.264, H.265 | MOTION JPEG

TECNOLOGIA AXIS ZIPSTREAM A H.264 | H.265

VELOCITAT DE FOTOGRAMES | AMPLE DE BANDA CONTROLABLES
VBR/ABR/MBR H.264/H.265

INDICADOR DE TRANSMISSIO DE VIDEO

STREAMING AMB MULTIPLES VISTES: FINS A 8 AREES DE VISUALITZACIO

RETALLADES INDIVIDUALMENT

CONFIGURACIO DE IMATGE: SATURACIO, CONTRAST, BRILLANTOR, NITIDESA,
FORENSIC WDR: FINS A 120 DB, EN FUNCIO DE L'ESCENA, BALANC DE BLANCS,
LLINDAR DIA/NIT, MAPA DE TONS, MODE | ZONES D'EXPOSICIO, EXERCIT,

ESTABILITZACIO D'IMATGE ELECTRONICA, CORRECCIO DE LA DISTORSIO,
BARRIL, ESTABILITZACIO D'IMATGE ELECTRONICA, COMPRESSIO, ROTACIO:
90°, 180°, 270° INCLOS EL FORMAT PASSADIS, DUPLICACIO, SUPERPOSICIO
TEXT | IMATGE, SUPERPOSICIO DINAMICA DE TEXT | IMATGES, MASCARES
PRIVADESA, MASCARA DE PRIVADESA DE POLIGON

DE
0°,
DE
DE

MOVIMENT HORITZONTAL/VERTICAL | ZOOM: PTZ DIGITAL, ZOOM OPTIC,
POSICIONS PREDEFINIDES, RONDA DE VIGILANCIA LIMITADA, CUA DE CONTROL,

INDICADOR DE LA ADRECA EN PANTALLA

ENREGISTRAMENT DE RONDES (MAX. 10, DURADA MAX. 16 MINUTS CADA UNA),

RONDA DE VIGILANCIA (100 MAX.), ZOOM OPTIC DE 2X
SEGURETAT: PROTECCIO PER CONTRASENYA, FILTRATGE D'ADRECES

P,

HTTPS XIFRAT, CONTROL D'ACCES A XARXA |EEE 802.1X (EAP-TLS),
AUTENTICACIO DIGEST, REGISTRE D'ACCES D'USUARIS, GESTIO
CENTRALITZADA DE CERTIFICATS, PROTECCIO CONTRA RETARDS PER FORCA

BRUTA, FIRMWARE SIGNAT, ARRENCADA SEGURA, VIDEO SIGNAT, AXIS ED
VAULT, ID DE DISPOSITIU AXIS, PULSACIO DE TECLA SEGURA (A
CERTIFICACIO CC EAL4), TPM (AMB CERTIFICACIO FIPS 140-2)

GE
MB

PROTOCOLS COMPATIBLES: IPV4, IPV6 USGV6, ICMPV4/ICMPV6, HTTP, HTTPSA,
HTTP/2, TLSA, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, MDNS
(BONJOUR), UPNP®, SNMP V1/V2C/V3 (MIB-II), DNS/DNSV6, DDNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPV1/V2/V3, DHCPV4/V6, ARP, SOCKS, SSH, , SIP,
LLDP, CDP, MQTT V3.1.1, SYSLOG, DIRECCION DE ENLACE LOCAL (ZEROCONF).

AXIS LIGHTFINDER | FORENSIC WDR
TECNOLOGIA AXIS ZIPSTREAM
INCLOU:
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.3.2

uT

1UT. CAMERA AXIS Q3538-LVE DOME 4K O EQUIVALENT AMB MATEIXESColegio Oficial de Ingenieros

PRESTACIONS O SUPERIORS

Técnicos de Telecomunicacion

1UT. LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT RER 5771173023

CAMERES IP. INTEGRADES EN EL SISTEMA VMS ACTUAL.

2321339-01

1UT. TARJETA MicroSDXC MAX ENDURANCE DE 256 GB + RESCUEPRO DELUXE;
HASTA 200 MB/S, UHS-I, CLASE 10, U3, V30
TOTALMENTS SUBMINISTRAT, INSTAL-LAT, PROGRAMAT | REALITZATS FLS

VISADO

AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS ORIENTACIO QUALITAT IMATGE, LIMITST

ALARMES.
26,000

INSTAL-LACIO STANDARD D'EQUIP "ALL-IN-ONE" PER CAMERA PANORAMICA 4K
Q3538-LVE DOME INCL 47M UTP CAT6A

INCLOU:

-BRAG | ADAPTACIO SUPORT A SEMAFOR O FANAL. INCLOU LA PP DE LLOGUER
CAMIO GRUA CISTELLA MECANICA PER MOUNTATGE CONTROLAT DE CAMARAS
A FANALS | SEMAFORS DE 10 A 15 M D'ALGARIA EN CAS QUE NO SIGUI
SUFICIENT LA INSTAL.LACIO AMB ESCALA NATURAL.

-47M SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT CAT6A PER
EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV DE ZONA (ABD, BD)
FINS CADA CAMERA | ETIQUETAT.

-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE.

-EL  MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT
ETHERNET.

-BRIDES, PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA LA
INSTAL.LACIO AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR.

-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E (250Mhz)
AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT COMPROVADA LA
CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL CABLEJAT QUE NO PASSI LA
CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO
PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT DE CERTIFICACIO QUE EMET LA
CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA
MAQUINA, DEGUDAMENT ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS
MECANISMES | ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVElI DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE
REUS.

-INCLOU MA OBRA

-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA PROGRAMADOR
INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU
LLICENCIES, PERMISOS | PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O
VEHICLES, | REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS
ORIENTACIO QUALITAT IMATGE, LIMITS | ALARMES.

/IS'HA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA CAMARA DEL
PROJECTE OBJECTE.// 15,000

1.430,25

379,09

37.186,50

5.686,35
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.3.3

uT

INSTAL-LACIO A SUPORT/ALGADA ESPECIAL EQUIP "ALL-IN-ONE" PER CAMERAColegio Oficial de Ingenieros

PANORAMICA 4K Q3538-LVE DOME INCL 47M UTP CAT6A

Técnicos de Telecomunicacion

INCLOU:
-BRAG | ADAPTACIO SUPORT ESPECIAL (BRAGOS EXTENSIBLES, SUPORT|EN

27/11/2023 2321339-01

BANDERA, ETC..) | FIXACIONS PER CORRECTE INSTAL.LACIO DE TOTS IFES
COMPONENTS DE L'EQUIP A FACANA, SEMAFOR O FANAL. INCLUS TREBALLS|PE
MECANITZACIO. QUALSEVOL ALTRE NECESARI PER A LA CORRECTE EXECUC|O,

VISADO

INCLUS SEGELLAT DE FORATS.
-MITJANS DE ELEVACIO INCLOU LA PP DE LLOGUER CAMIO GRUA CISTELLA
MECANICA PER MOUNTATGE CONTROLAT DE CAMARAS A FANALS | SEMAFORS
DE 10 A 15 M D'ALGARIA EN CAS QUE NO SIGUI SUFICIENT LA INSTAL.LACIO AMB
ESCALA NATURAL.

-47M SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT CAT6A PER
EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV DE ZONA (ABD, BD)
FINS CADA CAMERA | ETIQUETAT.

-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE.

-EL  MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT
ETHERNET.

-BRIDES, PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA LA
INSTAL.LACIO AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR.

-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E (250Mhz)
AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT COMPROVADA LA
CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL CABLEJAT QUE NO PASSI LA
CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO
PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT DE CERTIFICACIO QUE EMET LA
CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA
MAQUINA, DEGUDAMENT ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS
MECANISMES | ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVElI DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE
REUS.

-INCLOU MA OBRA

-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA PROGRAMADOR
INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU
LLICENCIES, PERMISOS | PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O
VEHICLES | REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS ORIENTACIO
QUALITAT IMATGE, LIMITS | ALARMES.

/IS'HA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA CAMARA DEL
PROJECTE OBJECTE./ 10,000

579,09 5.790,90
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

1.3.4

1.3.5

uT

uT

INSTAL-LACIO A MENSULA SUPORT CANTONER PER CAMERES SOBRESORT|INTColegio Oficial de Ingenieros
1,5M/ALCADA ESPECIAL EQUIP "ALL-IN-ONE" PER CAMERA PANORAMICA| 4Récnicos de Telecomunicacion

Q3538-LVE DOME INCL 47M UTP CAT6A
INCLOU:

27/11/2023

2321339-01

-MENSULA SUPORT CAMARES A PARET CANTONERA 1.5M PERSONALITZADA.
-BRAC | ADAPTACIO SUPORT ESPECIAL (BRACOS EXTENSIBLES, SUPORT|EN
BANDERA, ETC..) | FIXACIONS PER CORRECTE INSTAL.LACIO DE TOTS IALS

VISADO

COMPONENTS DELS EQUIPS A MENSULA, FACANA, SEMAFOR O FANAL. INCLUS
TREBALLS DE MECANITZACIO. QUALSEVOL ALTRE NECESARI PER A LA
CORRECTE EXECUCIO, INCLUS SEGELLAT DE FORATS.

-MITJANS DE ELEVACIO INCLOU LA PP DE LLOGUER CAMIO GRUA CISTELLA
MECANICA PER MOUNTATGE CONTROLAT DE CAMARAS A FANALS | SEMAFORS
DE 10 A 15 M D'ALCARIA EN CAS QUE NO SIGUI SUFICIENT LA INSTAL.LACIO AMB
ESCALA NATURAL.

-47M SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT CAT6A PER
EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV DE ZONA (ABD, BD)
FINS CADA CAMERA | ETIQUETAT.

-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE.

-EL  MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT
ETHERNET.

-BRIDES, PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA LA
INSTAL.LACIO AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR.

-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E (250Mhz)
AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT COMPROVADA LA
CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL CABLEJAT QUE NO PASSI LA
CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO
PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT DE CERTIFICACIO QUE EMET LA
CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA
MAQUINA, DEGUDAMENT ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS
MECANISMES | ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVEI DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE
REUS.

-INCLOU MA OBRA

-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA PROGRAMADOR
INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU
LLICENCIES, PERMISOS | PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O
VEHICLES | REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS ORIENTACIO
QUALITAT IMATGE, LIMITS | ALARMES.

/IS'HA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA CAMARA DEL
PROJECTE OBJECTE.// 1,000

PARTIDA MA ALCADA OBRA CIVIL DE DESPLEGAMENT DE CABLEJAT FIBRA
OPTICA/ UTP | RV-K PER INTERIOR EDIFICI MUNICIPAL FINS FACANA O CARRER.

CONSISTEIX EN MATERIAL | FEINES NO CONTEMPLAT EN ALTRES PARTIDES,
PER EXEMPLE, TALADRAR ALGUN PAS ENTRE PARETS, ENGUIXAR, REPINTAR,
APERTURA FALS SOSTRE, IMPREVISTOS, ETC... 5,000

829,09

300,00

829,09

1.500,00

Total 1.3.- 17.03 3. CAMERES (SUBMINISTRE INSTAL-LACIO):

1.4.- 4. SENYALITZACIO CCTV

1.4.1

uT

SENYAL CCTV 45X45CM A SUPORT EXISTENT

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO (SOTA EQUIP ALL-IN-ONE CAMERA
PANORAMICA 8.3 MPX 4K COBERTURA 180°) DE SENYAL PLACA INFORMATIVA
D’ALUMINI ANODITZAT 45X45CM ZONA VIDEOVIGILADA/CAMERA
PANORAMICA.PLANXA D'ALUMINI ALIATGE 1050 H24 O 3003 H24 EMBOTIT,
PLEGAT AMB DOBLE PLEC DE SEGURETAT DE 2 MM D'AMPLADA, PER
PROPORCIONA-L| RIGIDESA A LA PLACA A MES D'EVITAR ARESTES EN TOT EL
PERIMETRE DE LA SENYAL. TAMBE TE RAILS POSTERIORS D'ALUMINI DE 25 MM
D'AMPLADA. ELS FILMS DE LA SENYAL HOMOLOGATS PER EXTERIOR, DE NIVELL
1 EG COM A MINIM | AMB UNA GARANTIA DE 3 ANYS | 50 CD/LUX/M2.INCLOS
ELEMENTS DE SUSTENTACIO | FIXACIO.INFORMACIO AMB DISSENY
CORPORATIU QUE PROPORCIONARA L’AJUNTAMENT DE REUS/ GUARDIA
URBANA.TOTALMENT ACABAT. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MANTENIRLA
TAPADA | DESTAPARLA INMEDIATAMENT (DE UN DIA PER L'ALTRE) UNA VEGADA
AJUNTAMENT DONI LA INSTRUCCIO D'ACTIVACIO.

(S'HA PREVIST 2 SENYALS PER CADA ZONA) 56,000

64,57

50.992,84

3.615,92

Total 1.4.- 17.04 4. SENYALITZACIO CCTV:

1.5.- 5. RENOVE EDIFICIS MUNICIPALS

3.615,92
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num. ud Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

1.5.1 UT COMISARIA PROXIMITAT (ANTIC HOSPITAL VELL) - 2 CAM MINIDOMO HDCVColegio Oficial de Ingenieros
2.7-12 1080P VF: Técnicos de Telecomunicacion
Subministrament i instal-lacio de dos cameres minidomo HDCVI de videovigilaftia57,17/5023 2321339-01
1080P a la comissaria proximitat de I'antic hospital connectat a gravador IDIS cepter
existent en edifici. VISADO
INCLOU:
2UT. CAMERAS MINIDOMO HDCVI 2.7-12 1080P VF. MINI DOMO DE OPT|C
VARIFOCAL MANUAL 2.7-12MM (109°-35°). RESOLUCIO MEGAPIXEL FINS 1080P A
25IPS. SORTIDA DE VIDEO EN MODE HDCVI. IP67, METALICO, RESISTENTE AL
AGUA. INSTALABLE EN PARED O TECHO (3 EJES). MARCA A APROBAR PER
ESCRIT PER LA DF, STIT O GU.
2UT. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A
2UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE FLEXIBLE DE
10CM. CONVERSOR DE VIDEO A UTP. CONSTA DE DOS BALUNS, UNO PARA
CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O RECIBE SENAL DE VIDEO A
COLOR O B/N A TIEMPO REAL.
80M. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR
60M. CANAL UNEX 16X16 BL. NEU (MTS)

MA OBRA OFICIAL
MA OBRA AJUDANT
MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. 1,000 601,31 601,31

1.5.2 UT COMISARIA PROXIMITAT (ESTACIO AUTOBUSOS) - 2 CAM MINIDOMO IP 4MP
1080P HIKVISION O EQUIVALENT:

Subministrament i instal-lacié de dos cameres minidomo IP de videovigilancia 1080P

4MP onvif amb SD 128GB de videovigilancia a la comissaria proximitat de l'estacio

d'autobusos connectat al sistema de gravacié actual IP IDIS ISS Expert mitjangat xarxa

municipal existent en la instal-lacio

INCLOU:

2UT. CAMERAS MINIDOMO HIKVISION IP 1080P 4MP 2.8MM H265 + POE ONVIF.

MINI DOMO DE OPTICA FIJA 2.8 MM. RESOLUCION 4 MEGAPIXELES (2560X1400

@20IPS). SALIDA IP, COMPRESION H.265+/H.265/H.264+/H.264. METALICO

ANTIVANDALICO 1K10, RESISTENTE AL AGUA IP67. INSTALABLE EN PARED O

TECHO (3 EJES). ALIMENTACION 12 VDC MAX 400 MA Y POE (802.3 AF). MARCA

HIKVISION O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS SI ES

APROBAT PER ESCRIT PER LA DF, STIT O GU.

2UT. TARJETA MICROSDXC MAX ENDURANCE DE 256 GB + RESCUEPRO DELUXE,

HASTA 200 MB/S, UHS-I, CLASE 10, U3, V30

20M. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR

20M. CANAL UNEX 16X16 BL. NEU (MTS)

2UT. LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER

CAMERES IP. INTEGRADES EN EL SISTEMA VMS ACTUAL.

MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. 1,000 986,41 986,41
1.5.3 UT GRABADOR COMISARIA GUARDIA URBANA - DVR16E HDD 4TB

Actualitzar sistema actual gravador videovigilancia edifici Guardia urbana

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI

ANALOGICO 16E 2TB A LA COMISSARIA GUARDIA URBANA DE REUS.
INCLOU:

+

1UT. GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 2TB VIDEOGRABADOR
DIGITAL DE 16 CANALES, SOPORTA CAMARAS HD-TVI / AHD / 960H /

ANALOGICAS, GRABACION FULL HD HASTA 400IPS. SALIDA HDMI Y VGA.

16

ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE ALARMA, 4 ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO.
COMPATIBLE CON IPHONE, IPAD Y ANDROID. CAPACIDAD PARA 4 HDD SATA

INTERNO HASTA 10TB (INCLUYE 1 HDD DE 2TB). MANDO IR INCLUIDO.

1UT. DISCO DURO 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL ESPECIAL PARA

NVR

MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. 1,

000

1.336,01  1.336,01
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num.

ud Descripcion Medicion Pr¢

2cio (€)

1.5.4

UT RENOVACIO (16) CAMERES INTERIORS | PERIMETRALS AIXi COM AMPLIACIQ
CAMERES ADDICIONAL FULL-HD INCLOENT UN NOU GRAVADOR IDIS CEN]
HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 4TB
Subministrament, instal-lacié i renovacié cameres interiors i perimetrals aixi
ampliacié cameres addicional FULL-HD incloent un nou gravador IDIS CENTER
I'ampliacio a I'edifici de Guardia Urbana.

INCLOU:

(9 olegio Oficial de Ingenieros
'ERécnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

VISADO

1UT. GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 2TB VIDEOGRABAD

OR

DIGITAL DE 16 CANALES, SOPORTA CAMARAS HD-TVI / AHD / 960H /

ANALOGICAS, GRABACION FULL HD HASTA 400IPS. SALIDA HDMI Y VGA.

16

ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE ALARMA, 4 ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO.
COMPATIBLE CON IPHONE, IPAD Y ANDROID. CAPACIDAD PARA 4 HDD SATA

INTERNO HASTA 10TB (INCLUYE 1 HDD DE 2TB). MANDO IR INCLUIDO.

1UT. DISCO DURO 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL ESPECIAL PARA

NVR

11UT. CAMERA TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 2.8-12MM 1080P CAMARA
COMPACTA 2.4 MP CVI/ TVI/AHD/ANALOGICA 1080P/ 960H CMOS APTINA 1/3"
FILTRO MECANICO ICR. OPTICA HD VARIOFOCAL DE 2.8 -12 MM LENS, 66 IR
LED'S (5 MM), IP66 12VCC. CHASIS METALICO. MARCA HIKVISION O EQUIVALENT
AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER

LA DF, STIT O GU

12UT. CAMERA MINIDOMO TVI 1080P HIKVISION 2.8MM HD-TVI CMOS 2 MPX CON

ICR. LED IR EXIR 2.0 CON HASTA 20 METROS DE ALCANCE (SMART IR). OPT
FIJA DE 2.8 MM. ILUMINACION MINIMA 0.005 LUX COLOR Y 0 LUX EN B/N CON

ICA
IR.

RESOLUCION 1920 X 1080. WDR 120DB, BLC, AGC. SALIDA DE VIDEO HD-TVI.
MENU OSD A TRAVES DE CABLE COAXIAL (PROTOCOLO HIKVISION-C).

ROTECCION IP67 PARA EXTERIOR. MATERIAL: METAL. TEMPERATURA DE USO:
-40°C A +60°C. ALIMENTACION: 12 VDC, POC.AF CONSUMO 35 W (MAX)
MEDIDAS: 91 x 82.6 x 68.3 MM. PESO: 350 G. MARCA HIKVISION O EQUIVALENT
AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS SI ES APROBAT PER ESCRIT PER

LA DF, STITO GU

2UT. CAMERA DOMO HIKVISION PTZ HD-TVI D&N CMOS 2 MPX CON ICR. IR CON
HASTA 150 M DE ALCANCE. OPTICA ZOOM X32 CON AUTOFOCUS (4.8-153 MM).
ILUMINACION MINIMA 0.05 LUX EN COLOR Y 0 LUX EN B/N CON IR ACTIVADO.
RESOLUCION 1920 X 1080. VELOCIDAD HORIZONTAL: 0.1° -250°/S, VELOCIDAD

VERTICAL: 0.1° -150°/S. WDR 120DB. AGC, 3D DNR (REDUCCION DIGITAL

DE

RUIDO), POSICIONAMIENTO 3D INTELIGENTE. SALIDA DE VIDEO HD-TVI /
ANALOGICA. CONTROL MULTIPROTOCOLO VIA RS485 (AUTODETECCION
HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D) Y CABLE COAXIAL (PROTOCOLO HIKVISION_C).
MASCARAS DE PRIVACIDAD (HASTA 8 MASCARAS).360° DE GIRO HORIZONTAL
(ROTACION CONTINUA). MODELO DE EXTERIOR IP66. RANGO TEMPERATURA

-30°/+65°C. ALIMENTACION: 24 VAC, CONSUMO 40 W (MAX.), FUENTE
ALIMENTACION NO INCLUIDA. DIMENSIONES: 220 MM (@) X 353 MM. PESO:
KG.MARCA HIKVISION O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS
SUPERIORS SI ES APROBAT PER ESCRIT PER LA DF, STIT O GU.

25UT. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A

50UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE FLEXIBLE

DE
4.5
O

DE

10CM. CONVERSOR DE VIDEO A UTP. CONSTA DE DOS BALUNS, UNO PARA
CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O RECIBE SENAL DE VIDEO A

COLOR O B/N A TIEMPO REAL.

1UT. LLICENCIA ADDICIONAL GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER CAMERES

P

680ML. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR

280ML. TUB CORRUGAT GRIS LH C/GUIA M20
400ML. MTS. CANALIZACION ULTRA 63@ 50MTS
MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. 1,000

10.689,20 10.689,20
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES

Num.

ud Descripcion Medicion Pr¢

2cio (€)

1.5.5

1.5.6

UT RENOVACIO (4) CAMERES TUBULAR HDCVI/ CVI/ AHD/ TVI 1080P | (12) MINIDQ
TVI 1080P 2.8MM | AMPLIACIO HDD 4TB INTERIOR AJUNTAMENT (PAL
HIKVISION O EQUIVALENT

MGQColegio Oficial de Ingenieros
AlTEcnicos de Telecomunicacion

Subministrament, instal-lacié i renovacié cameres edifici ajuntament i ampliacié disc dlr a

gravador existen.
INCLOU:

27/11/2023 2321339-01

1UT. DISC DUR (HDD) 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL ESPE(

AL

VISADO

PER NVR PER GRAVADOR EXISTENT PER AMPLIAR EMMAGATZEMATGE

4UT. CAMERA TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 2.8-12MM 1080P CAMARA

COMPACTA 2.4 MP CVI/ TVI/AHD/ANALOGICA 1080P/ 960H CMOS APTINA

1/3"

FILTRO MECANICO ICR. OPTICA HD VARIOFOCAL DE 2.8 -12 MM LENS, 66 IR
LED'S (5 MM), IP66 12VCC. CHASIS METALICO. MARCA HIKVISION O EQUIVALENT
AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER

LA DF, STITO GU

12UT. CAMERA MINIDOMO TVI 1080P HIKVISION 2.8MM HD-TVI CMOS 2 MPX CON

ICR. LED IR EXIR 2.0 CON HASTA 20 METROS DE ALCANCE (SMART IR). OPT
FIJA DE 2.8 MM. ILUMINACION MINIMA 0.005 LUX COLOR Y 0 LUX EN B/N CON

ICA
IR.

RESOLUCION 1920 X 1080. WDR 120DB, BLC, AGC. SALIDA DE VIDEO HD-TVI.
MENU OSD A TRAVES DE CABLE COAXIAL (PROTOCOLO HIKVISION-C).

ROTECCION IP67 PARA EXTERIOR. MATERIAL: METAL. TEMPERATURA DE USO:
-40°C A +60°C. ALIMENTACION: 12 VDC, POC.AF CONSUMO 3.5 W (MAX.)
MEDIDAS: 91 x 82.6 x 68.3 MM. PESO: 350 G. MARCA HIKVISION O EQUIVALENT
AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER

LA DF, STIT O GU.

16T. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A (MA ALSADA PREVISIO
SUBSTITUIR ALGUN ESPATLLAT O EN MAL ESTAT)

32UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE FLEXIBLE

DE

DE

10CM. CONVERSOR DE VIDEO A UTP. CONSTA DE DOS BALUNS, UNO PARA
CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O RECIBE SENAL DE VIDEO A
COLOR O B/N A TIEMPO REAL.(MA ALSADA PREVISIO DE SUBSTITUIR ALGUN

ESPATLLAT O EN MAL ESTAT)

50ML. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR PER CAMERA ADDICIONAL ENTRADA PALAU
MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. 1,

UT ACTUALITAR GRABADOR EDIFICI PLACA CASTELL ANTIC ARXIU DE REU
DVRSE
Actualitzar sistema actual gravador videovigilancia edifici plaga castell antic arxiu

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI

ANALOGICO 8E 2TB A L'EDIFICI PLACA CASTELL ANTIC ARXIU DE REUS.
INCLOU:

000
S -

+

1UT. GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 2TB VIDEOGRABADOR
DIGITAL DE 8 CANALES, SOPORTA CAMARAS HD-TVI / AHD / 960H / ANALOGICAS,
GRABACION FULL HD HASTA 400IPS. SALIDA HDMI Y VGA. 8 ENTRADAS Y 4
SALIDAS DE ALARMA, 4 ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO. COMPATIBLE CON
IPHONE, IPAD Y ANDROID. CAPACIDAD PARA 4 HDD SATA INTERNO HASTA 10TB.

MANDO IR INCLUIDO.

1UT. LLICENCIA ADDICIONAL GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER CAMERES

P

MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. 1,

000

3.5623,52  3.523,52

993,38 993,38
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Presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES
Num. ud Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

1.5.7 UT AMPLIACIO (5) CAMERES DIPOSIT MUNICIPAL Colegio Oficial de Ingenieros
Subministrament, instal-lacié i ampliacié cameres addicionals en diposit de vehicleg eRécnicos de Telecomunicacion

carrer victor catala 36 - poligron agroreus - 43206 REUS connectat al gravador |iS 27/11/2023 232133901
CENTER existent en diposit, ampliant el seu disc dur i que connecti i funcioni §

sistema IDISCENTER PRO actual.

INCLOU: VISADO

5UT. CAMERA TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 2.8-12MM 1080P CAMARA

COMPACTA 2.4 MP CVI/ TVI/AHD/ANALOGICA 1080P/ 960H CMOS APTINA 173"
FILTRO MECANICO ICR. OPTICA HD VARIOFOCAL DE 2.8 -12 MM LENS, 66 IR
LED'S (5 MM), IP66 12VCC. CHASIS METALICO. MARCA HIKVISION O EQUIVALENT
AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER
LA DF, STIT O GU

5UT. LLICENCIA ADDICIONAL GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER CAMERES
P

5T. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A (MA ALSADA PREVISIO DE
SUBSTITUIR ALGUN ESPATLLAT O EN MAL ESTAT)

10UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE FLEXIBLE DE
10CM. CONVERSOR DE VIDEO A UTP. CONSTA DE DOS BALUNS, UNO PARA
CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O RECIBE SENAL DE VIDEO A
COLOR O B/N A TIEMPO REAL.

1UT. DISC DUR (HDD) 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL ESPECIAL -
PER NVR PER GRAVADOR EXISTENT PER AMPLIAR EMMAGATZEMATGE g
620ML. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR 2
MA OBRA OFICIAL b
MA OBRA AJUDANT &
MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. 1,000 3.600,79 3.600,79 o
Q
Total 1.5.- 17.05 5. RENOVE EDIFICIS MUNICIPALS: 21.730,62 %
<
Total presupuesto parcial n° 1 CAPITOL_1: CAMERES: 107.492,98 ©
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Presupuesto parcial n° 2 CAPITOL_2: PANTALLES

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

2.1.- 6.PANTALLES
UT SUBM. EQUIP "ALL-IN-ONE' MONITOR SAMSUNG DMS55E (SERIES DIGITALSCNIcos de Telecomunicacion

211

Colegio Oficial de Ingenieros

SIGNAGE)
TAMANY: 55"

27/11/2023 2321339-01

RESOLUCIO: 1920x1080 (FULL HD)
TECNOLOGIA DE PANELL: 60Hz D-LED BLU

VISADO

SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO A PARET | CABLEJAT NECESSARI JA QbFE
S'HA DE CONNECTAR A UN PC EXISTENT PER HDMI MAXIM 10 METRES EN SALA
CONTROL DE GUARDIA URBANA DE UN MONITOR SAMSUNG DE 55" MOD-55QM O
EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS AMB OPERATIVA
24X7, CONNECTOR HDMI | DP, FORMAT SLIM QUASI SENSE MARC PER ENCAIXAR
PERFECTAMENT AMB ALTRES MONITORS JA EXISTENTS SAMSUNG DM55E EN
SALA CONTROL DE GUARDIA URBANA INCLOENT SUPORT A PARET TIPUS
VIDEOWALL AJUSTABLES PARED POP-UP 600X400 | MOURE PANTALLA SI
S'ESCAU.

INCLOU MATERIAL DE INSTAL-LACIO BASSES ELECTRIQUES CANALETA |
CONNECTORS VARIS

TOTALMENT SUBMINISTRAT INSTAL.LAT | POSADA EN MARXA. 2,000 1.628,63 3.257,26
Total 2.1.- 18.01 6.PANTALLES: 3.257,26

-
Total presupuesto parcial n® 2 CAPITOL_2: PANTALLES: 3.257,26 g
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Presupuesto parcial n° 3 CAPITOL_3: WIFI

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

3.1.- 7. ANTENAS WIFI
UT ANTENA WIFI Mikrotik mANTBox 52 15s SECTORIAL DE 90 GRAUS A 2,4GHZ

3.1.1

Colegio Oficial de Ingenieros
Eécnicos de Telecomunicacion

12DBl | ANTENA SECTORIAL DE 60 GRAUS A 5GHZ DE 15DBI, WIRELESS 27/11/2023

802.11A/N/AC A 5GHZ DE DOBLE CADENA, WIRELESS 802.11B/G/N A 2,4GHZ|DE

2321339-01

DOBLE CADENA, CPU DE 4 NUCLIS A 716MHZ, 256MB DE RAM, 1XGBIT LAN,
1XSFP, USB, POE, FONT D'ALIMENTACIO, KIT DE MUNTATGE, ROUTEROS (|4,

VISADO

IP55, INCL. LLICENCIA INCORPORAR AL SISTEMA WIFI DE L'AJUNTAMENT

(ROUTER OS MIKROTIK).

UNA ESTACIO BASE DE DOBLE BANDA DE 24/5 GHZ (12 DBI | 15 DBI
RESPECTIVAMENT) AMB UNA POTENT ANTENA SECTORIAL INCORPORADA (90°
EN 1,4 1 60° EN 5 GHZ), COMPATIBILITAT AMB POE, GIGABIT ETH. LA CAPACITAT
WIFI DE DOBLE BANDA LI PERMET UTILITZAR DISPOSITIUS DE 2,4 GHz i 5 GHz al
MATEIX TEMPS. HI HA UN PORT GIGABIT ETHERNET | UN PORT SFP PER A
CONNEXIONS DE FIBRA. 256MB RAM | CPU DE QUATRE NUCLI ARM 32BIT
IPQ-4019 QUE POT GESTIONAR INCLOS LES CARREGUES MES PESADES. 16MB
MEMORIA FLASH EMMAGATZEMATGE. MANTBOX 52 15S INCLUS POT
PROPORCIONAR LA DESCARREGA DE HARDWARE IPSEC SENSE PROBLEMES.
ES COMPATIBLE AMB 802.3AF / A POE-IN. S'INCLOU UN INJECTOR GIGABIT POE |
UN ADAPTADOR DE CORRENT CC ESTANDARD.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

PRODUCT CODERBD22UGS-5HPACD2HND-15S

ARCHITECTUREARM 32BIT

CPUIPQ-4019

CPU CORE COUNT4

DIMENSIONS140 X 348 X 82 MM

LICENSE LEVEL4

OPERATING SYSTEMROUTEROS

SIZE OF RAM256 MB

STORAGE SIZE16 MB

STORAGE TYPEFLASH

TESTED AMBIENT TEMPERATURE-40°C TO +70°C

POE IN802.3AF/AT

POE IN INPUT VOLTAGE12-57 V/

NUMBER OF DC INPUTS2 (DC JACK, POE-IN)

DC JACK INPUT VOLTAGE12-57 V

ENCLOSE: IP55

FAN COUNTPASSIVE

WIRELESS SPECIFICATIONS DETAILS:

WIRELESS 2.4 GHZ MAX DATA RATE300 MBIT/S

WIRELESS 2.4 GHZ NUMBER OF CHAINS2

WIRELESS 2.4 GHZ STANDARDS802.11B/G/N

ANTENNA GAIN DBI FOR 2.4 GHZ12

WIRELESS 2.4 GHZ CHIP MODELIPQ-4019

WIRELESS 2.4 GHZ GENERATIONWI-FI 4

WIRELESS 5 GHZ MAX DATA RATE867 MBIT/S

WIRELESS 5 GHZ NUMBER OF CHAINS2

WIRELESS 5 GHZ STANDARDS802.11A/N/AC

ANTENNA GAIN DBI FOR 5 GHZ15

WIRELESS 5 GHZ CHIP MODELIPQ-4019

WIRELESS 5 GHZ GENERATIONWI-FI 5

ETHERNET DETAILS: 10/100/1000 ETHERNET PORTS1

FIBER DETAILS SFP PORTS:1

NUMBER OF USB PORTS: 1

USB SLOT TYPEUSB TYPE A

MAX USB CURRENT (A)1

PCB TEMPERATURE MONITORYES

VOLTAGE MONITORYES

CERTIFICATIONCE, FCC, IC, EAC, ROHS

INCLOU:

1UT. MANTBOX 52 15S (RBD22UGS-5HPACD2HND-15S)

1UT. INJECTOR GIGABIT POE

1UT. FONT D'ALIMENTACIO

1UT. ABRAGADORA DE MANEGA

1UT. JOC DE FIXACIO

1UT- MIKROTIK QUICKMOUNT PRO (ADAPTADOR DE MUNTATGE EN PARET
AVANCAT PERMET GIRAR L'ANTENA DINS DE 140 ° TANT HORITZONTAL COM
VERTICALMENT). AMB QUICKMOUNT PRO ES POSSIBLE AJUSTAR
PERFECTAMENT L'ALINEACIO DE L'ANTENA.

1UT. LLICENCIA PER AFEGIR LA ANTENA AL SISTEMA ACTUAL DE AJUNTAMENT.
INCLOU MA OBRA MONTATGE | PROGRAMACIO

TOTALMENTS ~ SUBMINISTRAT,  INSTAL-LAT, = PROGRAMAT  SEGONS
PRESCRIPCIONS DE L'AREA INFORMATICA DE L'AJUNTAMENT DE REUS |
REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTS TECNICS ORIENTACIO QUALITAT
SENYAL, LIMITS | ALARMES. 13,000

184,25

2.395,25
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Presupuesto parcial n° 3 CAPITOL_3: WIFI

Num. Descripcién Medicién Pre¢cio (€)

Ud

312

uT

INSTAL-LACIO STANDARD D'EQUIP "ALL-IN-ONE" PER ANTENA WIFI mANTBox 5Zolegio Oficial de Ingenieros
15s, 90G A 2,4GHZ DE 12DBI Y 60G A 5GHZ DE 15DBI, 802.11A/N/AC A 5GHZ|DEécnicos de Telecomunicacion

DOBLE CADENA, WIRELESS 802.11B/G/N A 2,4GHZ DE DOBLE CADENA, CPU DE457/771/5023

NUCLEOS A 716MHZ, 256MB DE RAM, 1XGBIT LAN, 1XSFP, USB, POE, FUENTE|PE

2321339-01

ALIMENTACION, KIT DE MONTAJE, ROUTEROS L4, IP55, INCL LLICENGT
INCORPORAR AL SISTEMA WIFI DE L'AJUNTAMENT (ROUTER OS MIKROTIK). INC
47M UTP CAT6A

X

VISADO

INCLOU:
-KIT DE MUNTATGE ABRAGADORA DE MANEGA, JOC DE FIXACIO | ADAPTACIO
SUPORT A SEMAFOR O FANAL ESTA INCLOS EN EL PACK DE LA ANTENA
(PARTIDA CCTVWF001S).

-47M SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT CAT6A PER
EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV DE ZONA (ABD, BD)
FINS CADA ANTENA WIFI | ETIQUETAT.

-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE.

-EL  MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT
ETHERNET.

-PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO
AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR.

-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E (250Mhz)
AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT COMPROVADA LA
CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL CABLEJAT QUE NO PASSI LA
CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO
PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT DE CERTIFICACIO QUE EMET LA
CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA
MAQUINA, DEGUDAMENT ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS
MECANISMES | ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVElI DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE
REUS.

-MA OBRA

-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA PROGRAMADOR
INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU
LLICENCIES, PERMISOS | PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O
VEHICLES.

/IS'HA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA ANTENA WIFI DEL
PROJECTE OBJECTE.// 13,000

Total 3.1.- 19.01 7. ANTENAS WIFI:

3.2.- 8. SENYALITZACIO WIFI

3.2.1

uT

SENYAL WIFI 45X60CM A SUPORT EXISTENT

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO ESTRUCTURA | CARTELL INSTAL-LADA A
SUPORT EXISTENT-SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE SENYAL PLAFO PVC
3MM 40x60CM RETOLAT VINIL ZONA WIFI.

INCLOU ESTRUCTURA PER A SENYALETICA CORPORATIVA LA QUAL S’ADAPTA A
MASTIL DE ENTRE 22 | 6 CENTIMETRES DE DIAMETRE. DISSENYAT PER A POSAR
3 PLAFONS DE 40X60CM. INCLOU PERFIL D’ALUMINI REBLAT PER A PODER
POSAR ELS PANELLS DE SENYALITZACIO DE 40X60CM.

INCLOU CONJUNT DE 3 PLAFONS PVC DE 3MM DE 40X60CM RETOLAT AMB VINIL
DE TALL POLIMERIC.

TOT SEGONS DETALL DEFINIT EN PROJECTE ADJUNT.

TOTALMENT SUBMINISTRAT E INSTAL.LAT.

POSICIO:

ZONA 3_PL CULTURA DE LA PAU

ZONA 6_PL LLISCAMENT / CAPELLADES

ZONA 7_ANTON BORRELL 3,000

Total 3.2.- 19.02 8. SENYALITZACIO WIFI:
Total presupuesto parcial n°® 3 CAPITOL_3: WIFI:

129,09

1.678,17

718,32

4.073,42

2.154,96

2.154,96

6.228,38
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Prescripcions TECNIQUES instal.lacié cameres vigilancia al municipi de REUS

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01
Presupuesto de ejecucion material Importe (€)

1 CAPITOL_1: CAMERES 7.492
1.1.- 1. OBRA CIVIL (CANALITZACIONS, ARMARIS DE CARRER, MENSULES, ELECTRIFICACIO) VI SAD O
1.2.- 2. TELECOMUNICACIONS (ELECTRONICA DE XARXA, CABLE 12FO) 224727
1.3.- 3. CAMERES (SUBMINISTRE INSTAL-LACIO) 50.992,84
1.4.- 4. SENYALITZACIO CCTV 3.615,92
1.5.- 5. RENOVE EDIFICIS MUNICIPALS 21.730,62
2 CAPITOL_2: PANTALLES 3.257,26
2.1.- 6.PANTALLES 3.257,26
3 CAPITOL_3: WIFI 6.228,38
3.1.- 7. ANTENAS WIFI 4.073,42
3.2.- 8. SENYALITZACIO WIFI 2.154,96
Total ooz 116.978,62
A deelp de ejs i6 ial a la exp { de CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS.
IVA (21%) 24.565,51
Total amb IVA........ 141.544,13
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL.LACIO DE CAMERAS SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO INCLOSA EN TOTES LES
VIA PUBLICA DEL MUNICIPI DE REUS 2023 ‘ PARTIDES.
Ingeniero Tecnico Telecomunicacion Col.7338 MA D'OBRA INCLOSAATOTES LES PARTIDES.

SUPLERTS (TAXES, LLICENCIES, IMPOSTOS PAGATS EN NOM DEL
PROMOTOR, VISATS, ETC...).INCLOSA EN TOTES LES PARTIDES.
David Ferre Gutierrez
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

1.1.1 ZBEARM_ABD

ZBEOCO001

uT

1 CAPITOL_1: CAMERES

27/11/2023

2321339-01

1.1 1. OBRA CIVIL (CANALITZACIONS, ARMARIS DE CARRER, WENSULVISADO

ABD_SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D'ARMARI EXTERIOR (ARMARI
ZBE) SOBRE BANCADA FORMIGO PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE
PUNT DE CONTROL ZONA BAIXES EMISSIONS, CAMERES DE
SEGURETAT, VISIO ARTIFICIAL, WIFI, INCLOENT XASSIiS, EQUIPS I
ACCESORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT |
SISTEMA DE TANCAMENT.

INCLOU:

1UT. OBRA CIVIL BANCADA (ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS
75X32X35CM | DOS FORATS DE 110MM DE DIAMETRE TOTALMENT
EXECUTAT).

1UT. ARMARI THALASSA 1250X750X320 IP65 GRIS RAL 7035 AILLAMENT
ELECTRIC: CLASSE Il IP65 D'ACORD AMB IEC 60529 IK10 D'ACORD AMB
IEC 62262 ENVOLVENT REF. SCHNEIDER NSYPLAZT1273G O
EQUIVALENT

1UT. ARMARI MURAL CAIXA PARET 647X436X250MM POLYESTER
MONOBLOC IP66 GRIS RAL 7035 2 TANCAMENTS AILLAMENT
ELECTRIC: CLASSE Il IP65 D'ACORD AMB IEC 60529 IK10 D'ACORD AMB
IEC 62262 ENVOLVENT REF. SCHNEIDER PLA_NSYPLM64G O
EQUIVALENT

1UT. CAIXA ESTANCA CUADRE ELECTRIC COMPLERT 267X200X112MM 1
FILA 12 MODULS PROTECCIO IP65 AMB 3 ENDOLLS DIN (DINTRE
ARMARI ZBE) REF. SCHNEIDER, MODEL: MINI-KAEDRA, REF. 13979 O
SIMILAR-EQUIVALENT.

1UD.INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE
A, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03
A, SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO
DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE DEFECTE,
CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL
DIN. REF. A9R35240

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF.
A9F79210

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF.
A9F79216

3UD.BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT EN CARRIL, BIPOLAR MES
CONNEXIO A TERRA (II+T), DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C.
DE TENSIO NOMINAL, DE 2 MODULS. SIE 5TE6800 BASE SCHUKO 2P+T
16A 230VAC DIN VDE. REF. A9A15310

1UT. PLANXA FONS ARMARI THALASSA REF. PLA_NSYPMM127 O
EQUIVALENT

1UT. CLAU ARMARI ESPECIAL 405 SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT
2UT. CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 300MM PARA SPACIAL SBM
REF. NSYAMRD30357SB

1UT. CANALERA DE 630A

1M. BRIDES METALIQUES.

1M. TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM

10M DE CABLE DE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 2,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

(PART PROPORCIONAL DE CABLE DESDE L'ARMARI SEMAFORIC O
ENLLUMENAT FINS EL CUADRE DE PROTECCIONS A L'INTERIOR DE
L'ARMARI ZBE/CCTV)

INCLOU MA D'OBRA

/IELECTRONICA DE COMUNICACIONS ESTA A LA PARTIDA CCTVIC001//

1,000 M3 OBRA CIVIL FONAMENT BASE DE 174,00
FORMIGO PREFABRICAT PER A
ARMARI REGULADOR ZBE

174,00
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

ARM_A

ARM_B

CE3EN_D

ARMPLACA
CDIN

DIF40A

MAG10A

MAG16A

SCHUKO

RVK3X6

ARMCLAU
FG22RE1S

A012M000
A013M000

1,000

1,000

1,000

1,000
2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

10,000

1,000
1,000

0,014
0,014

uT

uT

uT

uT

(1)

uTt

uT

uT

uT

ML

uT

ML

H
H

A_ARMARI EXTERIOR 1250X750X320
IP65 GRIS RAL 7035 AISLAMIENTO
ELECTRICO: CLASE Il IP65 ACORDE A
IEC 60529 IK10 ACORDE A IEC 62262
ENVOLVENT PLA_NSYPLA1273G
B_ARMARI MURAL CAIXA PARET
EXTERIOR (2 TANCAMENTS)
647X436X250 POLYESTER MONOBLOC
IP66 GRIS RAL 7035 AISLAMIENTO
ELECTRICO: CLASE Il IP65 ACORDE A
IEC 60529 IK10 ACORDE A IEC 62262
ENVOLVENT PLA_NSYPLM64G (2
CLAUS)

D_CUADRE ELECTRIC
267X200X112MM CAIXA ESTANCA
MINI-KAEDRA SCHNEIDER 1 FILA 12
MODULS PROTECCIO IP65 AMB 3
ENDOLLS DIN (DINTRE ARMAR| ZBE)
PLANXA FONS ARMARI 1250 x An 750
mm THALASSA PLA_NSYPMM127
CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L
300MM PARA SPACIAL SBM
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A
D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO
FIX INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST
INCORPORAT | INDICADOR MECANIC
DE DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE
18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN.

INTERRUPTOR AUTOMATIC
MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2
MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN.
INTERRUPTOR AUTOMATIC
MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2
MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN.

BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT
EN CARRIL DIN, BIPOLAR MES
CONNEXIO A TERRA (2P+T), DE 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C. DE
TENSIO NOMINAL, DE 2 MODULS. VDE.
CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE
DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA,
AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE
SECCIO 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC.

CLAU ARMARI ESPECIAL 405
SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT

1M LINEAL TUB CORBABLE
CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM
OFICIAL 1A MUNTADOR

AJUDANT MUNTADOR

Precio total por UT .......cccoocimmmrrrccceeeeeenes

20000

27/11/2023

2321339-01

20000

VISADO

413,00

55,00

180,00
10,00

136,00

80,00

83,00

25,00

1,02

27,00
1,89

19,70
16,93

413,00

55,00

01

180,00
20,00

136,00

80,00

83,00

75,00

10,20

27,00
1,89

0,28
0,24

2.055,61
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

1.1.2 CCTVARM_BD

ARM_B

CE3EN_D

CDIN

uT

JI CAINA

BD_SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D'ARMARI MU

27/11/2023

2321339-01

PARET EXTERIOR (2 TANCAMENTS) PER ALLOTJAMENT D'E

UIPS
CAMERES DE SEGURETAT, VISIO ARTIFICIAL, WIFI, INCLOEN XASSﬁISADo

TRIT-C

EQUIPS | ACCESORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
SUSTENTACIO, FUNCIONAMENT | SISTEMA DE TANCAMENT (2 CLAU).
INCLOU:

1UT. ARMARI MURAL CAIXA PARET 647X436X250MM POLYESTER
MONOBLOC P66 GRIS RAL 7035 2 TANCAMENTS AILLAMENT
ELECTRIC: CLASSE Il IP65 D'ACORD AMB IEC 60529 IK10 D'ACORD AMB
IEC 62262 ENVOLVENT REF. SCHNEIDER PLA_NSYPLM64G O
EQUIVALENT

1UT. CAIXA ESTANCA CUADRE ELECTRIC COMPLERT 267X200X112MM 1
FILA 12 MODULS PROTECCIO IP65 AMB 3 ENDOLLS DIN (DINTRE
ARMARI ZBE) REF. SCHNEIDER, MODEL: MINI-KAEDRA, REF. 13979 O
SIMILAR-EQUIVALENT.

1UD.INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE
A, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03
A, SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO
DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE DEFECTE,
CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL
DIN. REF. A9R35240

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF.
A9F79210

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF.
A9F79216

3UD.BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT EN CARRIL, BIPOLAR MES
CONNEXIO A TERRA (I1+T), DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C.
DE TENSIO NOMINAL, DE 2 MODULS. SIE 5TE6800 BASE SCHUKO 2P+T
16A 230VAC DIN VDE. REF. A9A15310

1UT. PLANXA FONS ARMARI THALASSA REF. PLA_NSYPMM127 O
EQUIVALENT

1UT. CLAU ARMARI ESPECIAL 405 SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT
2UT. CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 300MM PARA SPACIAL SBM
REF. NSYAMRD30357SB

1UT. CANALERA DE 630A

1M. BRIDES METALIQUES.

1M. TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM

10M DE CABLE DE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 2,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

(PART PROPORCIONAL DE CABLE DESDE L'ARMARI SEMAFORIC O
ENLLUMENAT FINS EL CUADRE DE PROTECCIONS A L'INTERIOR DE
L'ARMARI ZBE/CCTV)

INCLOU MA D'OBRA

/IELECTRONICA DE COMUNICACIONS ESTA A LA PARTIDA CCTVIC001//

1,000 UT  B_ARMARI MURAL CAIXA PARET 413,00
EXTERIOR (2 TANCAMENTS)
647X436X250 POLYESTER MONOBLOC
IP66 GRIS RAL 7035 AISLAMIENTO
ELECTRICO: CLASE Il IP65 ACORDE A
IEC 60529 IK10 ACORDE A IEC 62262
ENVOLVENT PLA_NSYPLM64G (2
CLAUS)
1,000 UT  D_CUADRE ELECTRIC 55,00
267X200X112MM CAIXA ESTANCA
MINI-KAEDRA SCHNEIDER 1 FILA 12
MODULS PROTECCIO IP65 AMB 3
ENDOLLS DIN (DINTRE ARMAR| ZBE)
2,000 UT  CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 10,00
300MM PARA SPACIAL SBM

413,00

55,00

20,00
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos

de Telecomuh@talion

DIF40A

MAG10A

MAG16A

SCHUKO

RVK3X6

ARMCLAU

A012M000
A013M000

1,000 UT

1,000 UT

1,000 UT

3,000 UT

10,000 ML

1,000 UT

0,014 H
0,014 H

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A
D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO
FIX INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST
INCORPORAT | INDICADOR MECANIC
DE DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE
18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN.

INTERRUPTOR AUTOMATIC
MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2
MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN.
INTERRUPTOR AUTOMATIC
MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2
MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA,
MUNTAT EN PERFIL DIN.

BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT
EN CARRIL DIN, BIPOLAR MES
CONNEXIO A TERRA (2P+T), DE 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL |1 230 V A.C. DE
TENSIO NOMINAL, DE 2 MODULS. VDE.
CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE
DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA,
AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE
SECCIO 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC.

CLAU ARMARI ESPECIAL 405
SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT
OFICIAL 1A MUNTADOR

AJUDANT MUNTADOR

Precio total por UT ......cccooceimrminncceeeeeeenes

27/11/2023 2321339-01

13600

12600

VISADO

80,00

83,00

25,00

1,02

27,00

19,70
16,93

80,00

83,00

75,00

10,20

27,00

0,28
0,24

899,72
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

1.1.3 CCTVARM_CD

ARM_C

CE3EN_D

ARMCLAU

CDIN

uT

CD_SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO D'ARMARI MURJ' CALCA

27/11/2023

2321339-01

PARET EXTERIOR (1 TANCAMENT) PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS ﬁz
MISADO

PROTECCIO ELECTRICS, INCLOENT XASSiS, EQUIPS | ACCESO

NECESSARIS PEL SEU CORRECTE MUNTATGE, SUSIERTATID;
FUNCIONAMENT | SISTEMA DE TANCAMENT (1 CLAU).

INCLOU:

1UT. ARMARI MURAL CAIXA PARET EXTERIOR 310X215X160 ABS/PL
POLYESTER MONOBLOC 1IP66 GRIS RAL 7035 AISLAMIENTO
ELECTRICO: CLASE Il IP65 ACORDE A IEC 60529 IK10 ACORDE A IEC
62262 MARCA. SCHNEIDER REF. PLA_NSYPLM32G O EQUIVALENT

1UT. CAIXA ESTANCA CUADRE ELECTRIC COMPLERT 267X200X112MM 1
FILA 12 MODULS PROTECCIO IP65 AMB 3 ENDOLLS DIN (DINTRE
ARMARI ZBE) REF. SCHNEIDER, MODEL: MINI-KAEDRA, REF. 13979 O
SIMILAR-EQUIVALENT.

1UD.INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE
A, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03
A, SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO
DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE DEFECTE,
CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL
DIN. REF. A9R35240

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF.
A9F79210

1UD.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898,
DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN. REF.
A9F79216

3UD.BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT EN CARRIL, BIPOLAR MES
CONNEXIO A TERRA (I1+T), DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C.
DE TENSIO NOMINAL, DE 2 MODULS. SIE 5TE6800 BASE SCHUKO 2P+T
16A 230VAC DIN VDE. REF. A9A15310

1UT. PLANXA FONS ARMARI THALASSA REF. PLA_NSYPMM127 O
EQUIVALENT

1UT. CLAU ARMARI ESPECIAL 405 SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT
2UT. CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 300MM PARA SPACIAL SBM
REF. NSYAMRD30357SB

1UT. CANALERA DE 630A

1M. BRIDES METALIQUES.

1M. TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM

INCLOU MA D'OBRA

1,000 UT C_ARMARI MURAL CAIXA PARET 180,00
EXTERIOR 310X215X160 (1
TANCAMENT) ABS/PL POLYESTER
MONOBLOC IP66 GRIS RAL 7035
AISLAMIENTO ELECTRICO: CLASE I
IP65 ACORDE A IEC 60529 IK10
ACORDE A IEC 62262 ENVOLVENT
PLA_NSYPLM32G (1 CLAU)

1,000 UT  D_CUADRE ELECTRIC 55,00
267X200X112MM CAIXA ESTANCA
MINI-KAEDRA SCHNEIDER 1 FILA 12
MODULS PROTECCIO IP65 AMB 3
ENDOLLS DIN (DINTRE ARMARI ZBE)

1,000 UT  CLAU ARMARI ESPECIAL 405 27,00
SM_NSYIN2452E1 O EQUIVALENT

2,000 UT  CARRIL DIN SIMETRICO A35D7.5MM - L 10,00
300MM PARA SPACIAL SBM

180,00

55,00

27,00

20,00
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
2711112023 2321339-01
DIF40A 1,000 UT  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A 136,00 136.00
D'INTENSITAT NOMINAL CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, VISADO
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
SUPERINMUNITZAT DE DESCONNEXIO
FIX INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST
INCORPORAT | INDICADOR MECANIC
DE DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE
18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN.
MAG10A 1,000 UT  INTERRUPTOR AUTOMATIC 80,00 80,00
MAGNETOTERMIC 10 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER .
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 S
MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, 3
MUNTAT EN PERFIL DIN. ®
MAG16A 1,000 UT  INTERRUPTOR AUTOMATIC 83,00 83,00 &
MAGNETOTERMIC 16 A D'INTENSITAT o
NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, 5
GAMMA TERCIARI, SCHNEIDER, E
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER E
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 2
MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, §
MUNTAT EN PERFIL DIN. -
SCHUKO 3,000 UT  BASE DE CORRENT SCHUKO MUNTAT 25,00 75,00 &
EN CARRIL DIN, BIPOLAR MES g
CONNEXIO A TERRA (2P+T), DE 16 A S
D'INTENSITAT NOMINAL | 230 V A.C. DE N
TENSIO NOMINAL, DE 2 MODULS. VDE. g
RVK3X6 2,000 ML  CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 1,02 2,04 =
DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, c
AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE S
SECCIO 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA S
DEL CABLE DE PVC. €
A012M000 0014 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 19,70 0,28 £
A013M000 0014 H  AJUDANT MUNTADOR 16,93 0,24 8
Precio total POI UT weeeeeeeeeeeeeemmmsssssssssessseseseeeeeeseeeen 658,56 %
S
1.1.4 FACHADA2M UT CONJUNT SOLUCIO PUJADA CABLEJAT TLC DE SOL A 2.5M PER g5
FAGANA EN TUB D63 GALVANITZAT CONECTAT A TERRA. £0
INCLOU: 3 5
-MANGUITO DE REDUCCION-ANCLATGE PER A RETENCIO CABLES o e
D'ESCOMESA o
-TUB DE PROTECCIO GALVANITZAT SORTIDES A FAGANES 2.5M £g
DN46MM Su
-CONEXIO A TERRA (INCLOSA PIQUETA TERRA SI ES NECESARI) =5
-CINTES PERFORADES/BRIDES DE SUBJECCIO (TACS, CARGOLS | S0
SILICONA) ) Suw
-CON SUPERIOR NEOPRE S
-ABRAGADORES PONT o
-ETIQUETES D'IDENTIFICACIO D'ELEMENTS DE PLANTA EXTERIOR Sa
-INCLOU MA D'OBRA 5>
8 2
A012M000 1,000 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 19,70 19,70 ©
A013M000 1,000 H  AJUDANT MUNTADOR 16,93 16,93 2 9
MREDUC 1,000 1 MANGUITO DE REDUCCION-ANCLAJE 12,00 12,00 S '
PARA RETENCION CABLES DE g S
ACOMETIDA. 28
TGV63 1,000 1 TUBO DE PROTECCION GALVANIZADO 23,00 23,00 £ 2
SALIDAS A FACHADAS 2.5M DN46MM. o
GRIS 52
CPF 1,000 1 ROLLO 10M CINTA PERFORADA EN 21,00 21,00 S 2
ACERO GALVANIZADO/BRIDAS DE Ay
SUJECION GALVANIZADAS T g
CONOSUP 1,000 1 CONO SUPERIOR NEOPRENO 12,00 12,00 8 &
ABPUENTE 1,000 1 ABRAZADERA PUENTE 25,00 25,00 7 &
Se
a5
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
ETIEXT 1,000 1 ETIQUETES D'IDENTIFICACIH 10-00 10-00

1.1.5 ARQ40VO

uT

D'ELEMENTS DE PLANTA EXTERIOR

Precio total por UT .......cccooocciieerrnceeeeeeeeees | s

139:63—

ARQ_M_VORERA_TELEFONICA PERICO DE REGISTRE DE FORMIGO
PREFABRICAT DE 40X40X45CM INTERIOR, PER A INSTAL-LACIONS DE
SERVEIS, COL-LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX | REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIO. INCLOS BASTIMENT | TAPA_M DE FOSSA DUCTIL,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM | CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER.

SUBMINISTRAMENT | INSTALLACIO DE PERICO PREFABRICAT TIPUS M
DE DIMENSIONS EXTERIORS 52X52X60CM, INSTALLAT EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY | PAVIMENT DE VORERA.

INCLOU:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE
CALES O GEORADAR, PER A LA SELECCIO DE L'EMPLAGAMENT.
DEMOLICIO, CARREGA SOBRE CAMIO | TRANSPORT A L'ABOCADOR DE
PAVIMENT EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS | GRUIX INCLOS BASE DE
FORMIGO | CANON D'ABOCAMENT.

EXCAVACIO 1/0 DEMOLICIO DE POUS, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY DEIXANT ELS PRODUCTES EN CONTENIDORS, INCLOS
ANIVELLAMENT DE FONS DE POU.

CARREGA DE TERRES | DEIXALLES SOBRANTS DE L'EXCAVACIO 1/0
DEMOLICIO DE POUS SOBRE CAMIO | TRANSPORT A L'ABOCADOR,
CONTENIDOR 1/0 DUMPER, INCLOS QUALSEVOL TIPUS DE TRANSPORT
DINS L'AMBIT D'EMPLAGAMENT DE L'OBRA | CANON D'ABOCAMENT.
COLLOCACIO ( SOTA DEL PERICO ) D'UNA CAPA DE GRAVA (
GRANULOMETRIA 30/40 ) PROTEGIDA D'UNA LAMINA DE FILTRE
GEOTEXTIL, COL LOCACIO DE PERICO PREFABRICAT AMB FINESTRES
PER CONNEXIONS, PERFORACIONS D'ENTRADA DELS CONDUCTES |
REMAT DE LA SUPERFICIE.

REBLIMENT DE RASES | POUS AMB FORMIGO, INCLOS L'ENTORN DEL
PERICO INSTALLAT, FINS A LA COTA DE RASANT DEL PAVIMENT.
INCLOU SUPLEMENT D'EXCAVACIO | FORMIGONAT EN COMPENSACIO
A LES TRANSICIONS DE CANALITZACIONS EN CALGADA | PERICONS EN
VORERA.

RECREIXEMENT | ENRASAT FINS A PAVIMENT I INSTALLACIO DE MARC
| TAPA PERFECTAMENT ANIVELLAT | ARREBOSSAT DE LES PARETS
INTERIORS.

REPOSICIO DE PAVIMENTACIO | BASE DE FORMIGO DE
CARACTERISTIQUES IDENTIQUES A L'EXISTENT, INCLOS ACABATS I
LLIURAMENTS A ELEMENTS SUPERFICIALS DEL VIAL, ACCESSOS A
HABITATGES O QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBA,
PERFECTAMENT QUADRAT | TALLAT, TOTALMENT ACABAT SEGONS
ESPECIFICACIONS TECNIQUES.

SUPLEMENT COMPENSATORI PER BAIX RENDIMENT, EXCESSOS
D'EXCAVACIO PROVOCAT PELS SERVEIS EXISTENTS, EXCESSOS DE
REBLIMENT | FORMIGONAT, EXCESSOS DE REPOSICIO 1/0 ELEVAT
NOMBRE DE CALES, AIXI COM QUALSEVOL ALTRE EXCES QUE S'HI
PUGUI DONAR.

INCLOU MA D'OBRA

TOT INCLOS, TOTALMENT ACABAT.

BDK21495 1,000 UT  PERICO DE REGISTRE DE OBRA 14,70 14,70
SENSE FONS DE 40X40X45 CM

B0330020 1,000 UT  GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 1,68 1,68

FDKZHEC4 1,000 UT  ARQUETA TAPA M 15,80 15,80

00121000 0,014 H OFICIAL 1ERA 27,19 0,38

00140000 0,014 H MANOBRE 22,70 0,32

CGRUA5T 0,500 H CAMIO GRUADEST 39,68 19,84

Precio total por UT ..o 52,72

PROJECTE | PRESCRIPCIONS TECNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL.LACIO DE CAMERAS VIA PU... Pagina 7

Péagina 132 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 132 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
1.1.6 Z1T125TRI1VO ML 1C125PE+1TRI_VORERA_CANALITZACIO SOTA ACERAT AMB—RAJOLA

HM SENSE POLIR RASA 0,45X0,80M PER (1c125mm
COA+1cTRITUB40mm PE inclosos) VISADO

METRE LINEAL DE CONSTRUCCIO CANALITZACIO CONVENCIONACTDE
SECCIO PER A 1 CONDUCTE DE 125MM PE CORRUGATS+1 TRITUB DE
40MM (HDPE, PE50A) A VORERA. EXCAVACIO EN RASA DE 0,40M | FINS
A 0,60M D'AMPLADA | DE 0,60M FINS A 0,80M DE PROFUNDITAT (A
PARTIR DE LA PART SUPERIOR DEL DAU DE FORMIGO FINS A LA COTA
DE RASANT DEL PAVIMENT), SUBBASE DE FORMIGO DE 0,10M PER
CADA COSTAT | 0,10M DE GRUIX | REPOSICIO DEL PAVIMENT ORIGINAL
DE FINS 0,60M D’AMPLADA. REPAS | COMPACTACIO, DEL FONS DE LA
RASA.

INCLOU SUBMINISTRAMENT DE TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A
LA SEVA CONSTRUCCIO SEGONS EL PROCES SEGUENT:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE
CALES O GEORADAR, INCLOS PART PROPORCIONAL DE REALITZACIO
DE CALA D'EXPLORACIO D'ACORD A LA DIRECCIO D'OBRA.
EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY COMPACTE

CONSTRUCCIO DE PRISMA FORMAT PER 1 CONDUCTE DE 125MM DE
DIAMETRE EXTERIOR | 1 TRITUBS DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR
DISPOSATS SEGONS SECCIO PER TUBS DE POLIETILE D'ALTA
DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGADA EXTERIOR | LLISA
INTERIOR, AMB SEPARADORS INSTALLATS CADA 2M | PROTEGIT AMB
UN DAU DE FORMIGO H-150 CONSISTENCIA PLASTICA AMB
GRANDARIA MAXIMA GRANULAT 20MM, INCLOS COLLOCACIO DE
CINTA DE SENYALITZACIO, SEPARADORS | MANEGUETS D'UNIO | FIL
GUIA EN TOTS ELS CONDUCTES (NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO SI
NO ESTAN COL.LOCATS ELS FILS GUIA EN TOTS ELS TUBS QUE
ESTIGUIN BUITS)

REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB MITJANS MECANICS
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

DEPOSICIO CONTROLADA DIPOSIT AUTORITZAT,RESIDUS

1UD LINEALS TRITUB PP, D40MM

1UD LINEAL TUB CORBABLE CORRUGAT PE, DE 125 MM EXTERIOR
REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA, 95% PM

REPOSICIO PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT | BASE DE FORMIGO AMB
SOBREAMPLE SEGONS DIRECCIO D'OBRA, REGLEJADA | VIBRADA,
INCLOS ACABATS | LLIURAMENTS A ELEMENTS SUPERFICIALS DEL
VIAL, ACCESSOS A HABITATGES O QUALSEVOL ELEMENT DE
MOBILIARI URBA, PERFECTAMENT QUADRAT | TALLAT, TOTALMENT
ACABAT.

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES VERD "TELECOMUNICACIONS"

MANDRILAT | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS, DE NYLON,

INSTAL-LACIO DE TAPS

INCLOS EL REPLANTEIG DE CANVI DE TRAGAT SI EXISTEIXEN SERVIES
IMPOSSIBLES DE SALVAR COM LINEAS SEMAFORIQUES,
ENLLUMENAT, ELECTRIQUES, AIGUA, GAS | TELCO.

INCLOU LLICENCIES, PERMISOS | GESTIONS DAVANT ORGANISMES |
ADMINISTRACIONS | SIMILARS.

INCLOU PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES
(CONOS, VALLAS, PERSONAL DE VIGILANCIA, ETC...)

TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES
MUNICIPALS, PLANOLS, MEMORIA | PLEC DE CONDICIONS

F2225223 1,000 M3  EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY 6,65 6,65
COMPACTE

F228A60F 1,000 M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA 5,74 5,74
AMB MITJANS MECANICS

F227F00F 1,000 M3  REPAS | PICONATGE DE SOL DE 1,86 1,86
RASA, 95% PM

BO6NN14B 0,500 M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE 2,00 1,00
RESISTENCIA A COMPRESSIO15
N/MM2,

REPOSICIO 1,000 M REPOSICIO PAVIMENT IGUAL A 16,00 16,00
L'EXISTENT

F2R350D7 1,000 M3  TRANSPORT DE TERRES A 2,91 2,91

INSTAL,-LACIC') AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS
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N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
F2RA7LPO 1,000 M3  DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 308 308
AUTORITZAT DE RESIDUS
FG22RE1S 1,000 ML 1M LINEAL TUB CORBABLE 1,MISAD01 ,89
CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM
PN-136 1,000 M 1M LINEAL TRITUB PP, D40MM 4,87 4,87
TAPS 6,000 UT TAPS ] . 0,10 0,60
BDGZB610 1,000 M BANDA CONTINUA DE PLASTIC DE 0,51 0,51
COLOR VERD, DE 30 CM D'AMPLARIA,
DE POLIPROPILE. COL-LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A
MALLA SENYALITZADORA
SEREGRAFIADA AMB
"TELECOMUNICACIONS"
BDGZFN50 1,000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE 0,17 0,17
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE
NYLON, D4 MM 4
00121000 0,014 H OFICIAL 1ERA 27,19 0,38 ©
00140000 0,014 H MANOBRE 22,70 0,32 3
™
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N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion

27/11/2023 2321339-01
1.1.7 Z1T125TRIMAS ML 1C125PE+1TRI_ASFALT_CANALITZACIO SOTA CALGADA

0,45X0,80M PER (1c125mm PE COA+1cTRITUB40mm PE inclos|
METRE LINEAL DE CANALITZACIO CONVENCIONAL DE 1 C(

DE 125MM PE CORRUGATS+ 1 TRITUB DE 40MM (HDPE,
CALGADA, DE 0,40M | FINS A 0,60M D'AMPLADA | DE 0,60M FINS A 0,80M
DE PROFUNDITAT (A PARTIR DE LA PART SUPERIOR DEL DAU DE
FORMIGO FINS A LA COTA DE RASANT DEL PAVIMENT), SUBBASE DE
FORMIGO DE 0,10M PER CADA COSTAT | 0,10M DE GRUIX | REPOSICIO
DEL PAVIMENT ORIGINAL DE FINS 0,60M D’AMPLADA.

INCLOU SUBMINISTRAMENT DE TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A
LA SEVA CONSTRUCCIO SEGONS EL PROCES SEGUENT:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE
CALES O GEORADAR, INCLOS PART PROPORCIONAL DE REALITZACIO
DE CALA D'EXPLORACIO D'ACORD A LA DIRECCIO D'OBRA.
EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY COMPACTE

CONSTRUCCIO DE PRISMA FORMAT PER 1 CONDUCTE DE 125 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR | 1 TRITUBS DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR
DISPOSATS SEGONS SECCIO PER TUBS DE POLIETILE D'ALTA
DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGADA EXTERIOR | LLISA
INTERIOR, AMB SEPARADORS INSTALLATS CADA 2M | PROTEGIT AMB
UN DAU DE FORMIGO, INCLOS COLLOCACIO DE CINTA DE
SENYALITZACIO, SEPARADORS | MANEGUETS D'UNIO | FIL GUIA EN
TOTRS ELS CONDUCTES (NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO SI NO
ESTAN COL.LOCATS ELS FILS GUIA EN TOTS ELS TUBS QUE ESTIGUIN
BUITS).

REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB MITJANS MECANICS
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

DEPOSICIO CONTROLADA DIPOSIT AUTORITZAT,RESIDUS

REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA, 95% PM

REPOSICIO DE L'ASFALT (MBC) PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
TIPUS AC 16 SURF B 50/70D, DE 6 CM DE GRUIX, AMB BETUM ASFALTIC
DE PENETRACIO,DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRANSIT
I

PINTADA SOBRE PAVIMENT LA SENYALITZACIO VIAL [FAIXA
DISCONTINUA DE 50 CM 0,5/0,5], [FAIXA TRANSVERSAL DISCONTINUA
DE 40 CM 0,8/0,4], [FAIXA TRANSVERSAL CONTINUA DE 30 CM], [FAIXES
SUPERFICIALS] EN CAS NECESARI AMB PINTURA REFLECTORA |
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL
COLLOCACIO A L'OBRA | COMPACTACIO AL 98% DE L'ASSAIG
MARSHALL D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT D'ESTRUCTURA
DENSA D-8, INCLOS FABRICACIO | TRANSPORT A L'OBRA, INCLOS
SEGELLAT DE JUNTES | ESTESA D'AGLOMERAT EN FRED
PROVISIONAL EN CAS DE LA NO REPOSICIO IMMEDIATA DE
L'ANTERIOR; REC D'ADHERENCIA AMB EMULSIO ANIONICA TIPUS
EAR-1, INCLOS NETEJA DE FERM; REC D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO
CATIONICA ECL-1. INCLOS TAMBE REPOSICIO DE PAVIMENT
EXACTAMENT IGUAL A L'EXISTENT AMB SOBREAMPLES SEGONS
DIRECCIO D'OBRA.

GRANULAT GRANITIC, ESTESA | COMPACTADA

1UD LINEALS TRITUB PP, D40MM

1UD LINEAL TUB CORBABLE CORRUGAT PE, DE 125 MM.

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES VERD "TELECOMUNICACIONS"

MANDRILAT | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS, DE NYLON,

INSTAL-LACIO DE TAPS

INCLOS EL REPLANTEIG DE CANVI DE TRAGAT SI EXISTEIXEN SERVIES
IMPOSSIBLES DE SALVAR COM LINEAS SEMAFORIQUES,
ENLLUMENAT, ELECTRIQUES, AIGUA, GAS | TELCO.

INCLOU LLICENCIES, PERMISOS | GESTIONS DAVANT ORGANISMES |
ADMINISTRACIONS | SIMILARS.

INCLOU PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES
(CONOS, VALLAS, PERSONAL DE VIGILANCIA, ETC...)

TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES
MUNICIPALS, PLANOLS, MEMORIA | PLEC DE CONDICIONS

F2225223 1,000 M3 EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY 6,65 6,65
COMPACTE
F228A60F 0,200 M3  REBLIMENT | PICONATGE DE RASA 5,74 1,15

AMB MITJANS MECANICS
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N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
F227F00F 1,000 M3  REPAS | PICONATGE DE SOL DE 186 1868
RASA, 95% PM
BO6NN14B 0,500 M3 FORMIQO D'US NO ESTRUCTURAL DE 2,MISAD01,OO
RESISTENCIA A COMPRESSIO15
N/MM2,
39516652 0,700 M2  REPOSICIO ASFALT 74,00 51,80
FBA21211 4,000 M2  PINTAT ASFALT AMB PINTURA 1,76 7,04
REFLECTORA | MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MAQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL
F2R350D7 1,000 M3 TRANSPORT DE TERRES A 2,91 2,91
INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS ‘
F2RA7LPO 1,000 M3  DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 3,08 3,08
AUTORITZAT DE RESIDUS
PN-136 1,000 M 1M LINEAL TRITUB PP, D40MM 4,87 4,87
FG22RE1S 1,000 ML 1M LINEAL TUB CORBABLE 1,89 1,89 4
CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM =)
TAPS 6,000 UT TAPS . . 0,10 0,60 &
BDGZB610 1,000 M BANDA CONTINUA DE PLASTIC DE 0,51 0,51 &
COLOR VERD, DE 30 CM D'AMPLARIA, S
DE POLIPROPILE. COL-LOCADA AL ‘;‘
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER ©
SOBRE DE LA CANONADA, PER A %
MALLA SENYALITZADORA c
SEREGRAFIADA AMB @
"TELECOMUNICACIONS" §
BDGZFN50 1,000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE 0,17 0,17
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE S
NYLON, D4 MM g
00121000 0,014 H OFICIAL 1ERA 27,19 0,38 <
00140000 0,014 H MANOBRE 22,70 0,32 &
©
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Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
1.1.8 Z1T125TRIMVEGE ML 1C125PE+1TRI_VORERA_CANALITZACIO SOTA ACERAT AMB—RAJOLA

HM SENSE POLIR RASA 0,45X0,80M PER (1c125mm
COA+1cTRITUB40mm PE inclosos) VISADO

METRE LINEAL DE CONSTRUCCIO CANALITZACIO CONVENCIONACTDE
SECCIO PER A 3 CONDUCTES DE 63MM PE CORRUGATS+ 2 TRITUBS DE
40MM (HDPE, PE50A) A VORERA. EXCAVACIO EN RASA DE 0,40M | FINS
A 0,60M D'AMPLADA | DE 0,60M FINS A 0,80M DE PROFUNDITAT (A
PARTIR DE LA PART SUPERIOR DEL DAU DE FORMIGO FINS A LA COTA
DE RASANT DEL PAVIMENT), SUBBASE DE FORMIGO DE 0,10M PER
CADA COSTAT | 0,10M DE GRUIX | REPOSICIO DEL PAVIMENT ORIGINAL
DE FINS 0,60M D’AMPLADA. REPAS | COMPACTACIO, DEL FONS DE LA
RASA.

INCLOU SUBMINISTRAMENT DE TOT EL MATERIAL NECESSARI PER A
LA SEVA CONSTRUCCIO SEGONS EL PROCES SEGUENT:

DETECCIO DE SERVEIS EXISTENTS MITJANGANT LA UTILITZACIO DE
CALES O GEORADAR, INCLOS PART PROPORCIONAL DE REALITZACIO
DE CALA D'EXPLORACIO D'ACORD A LA DIRECCIO D'OBRA.
EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY COMPACTE

CONSTRUCCIO DE PRISMA FORMAT PER 3 CONDUCTES DE 65 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR | 2 TRITUBS DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR
DISPOSATS SEGONS SECCIO PER TUBS DE POLIETILE D'ALTA
DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGADA EXTERIOR | LLISA
INTERIOR, AMB SEPARADORS INSTALLATS CADA 2M | PROTEGIT AMB
UN DAU DE FORMIGO H-150 CONSISTENCIA PLASTICA AMB
GRANDARIA MAXIMA GRANULAT 20MM, INCLOS COLLOCACIO DE
CINTA DE SENYALITZACIO, SEPARADORS | MANEGUETS D'UNIO | FIL
GUIA EN TOTS ELS CONDUCTES (NO S'ACEPTARA LA INSTAL.LACIO SI
NO ESTAN COL.LOCATS ELS FILS GUIA EN TOTS ELS TUBS QUE
ESTIGUIN BUITS)

REBLIMENT | PICONATGE DE RASA AMB MITJANS MECANICS
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

DEPOSICIO CONTROLADA DIPOSIT AUTORITZAT,RESIDUS

1UD LINEALS TRITUB PP, D40MM

1UD LINEAL TUB CORBABLE CORRUGAT DE PE, DE 125 MM.

REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA, 95% PM

REPOSICIO PAVIMENT IGUAL A L'EXISTENT | BASE DE FORMIGO AMB
SOBREAMPLE SEGONS DIRECCIO D'OBRA, REGLEJADA | VIBRADA,
INCLOS ACABATS | LLIURAMENTS A ELEMENTS SUPERFICIALS DEL
VIAL, ACCESSOS A HABITATGES O QUALSEVOL ELEMENT DE
MOBILIARI URBA, PERFECTAMENT QUADRAT | TALLAT, TOTALMENT
ACABAT.

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES VERD "TELECOMUNICACIONS"

MANDRILAT | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS, DE NYLON,

INSTAL-LACIO DE TAPS

INCLOS EL REPLANTEIG DE CANVI DE TRAGAT SI EXISTEIXEN SERVIES
IMPOSSIBLES DE SALVAR COM LINEAS SEMAFORIQUES,
ENLLUMENAT, ELECTRIQUES, AIGUA, GAS | TELCO.

INCLOU LLICENCIES, PERMISOS | GESTIONS DAVANT ORGANISMES |
ADMINISTRACIONS | SIMILARS.

INCLOU PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES
(CONOS, VALLAS, PERSONAL DE VIGILANCIA, ETC...)

TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES
MUNICIPALS, PLANOLS, MEMORIA | PLEC DE CONDICIONS

F2225223 1,000 M3  EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY 6,65 6,65
COMPACTE

F228A60F 1,000 M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA 5,74 5,74
AMB MITJANS MECANICS

F227F00F 1,000 M3  REPAS | PICONATGE DE SOL DE 1,86 1,86
RASA, 95% PM

BO6NN14B 0,500 M3 FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL DE 2,00 1,00
RESISTENCIA A COMPRESSIO15
N/MM2,
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
REPOVEGE 1,000 M REPOSICIO EN ZONES DE TERRES, 2400 24-00
PARTERRES O SIMILARS, INCLUS
REPOSICIO DE GRAMA O SIMILAR VISADO
IGUAL A L'EXISTENT EXECUTADA
D'ACORD AMB LES ORDENANCES
MUNICIPALS
F2R350D7 1,000 M3  TRANSPORT DE TERRES A 2,91 2,91
INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS
F2RA7LPO 1,000 M3  DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT 3,08 3,08
AUTORITZAT DE RESIDUS
FG22RE1S 1,000 ML 1M LINEAL TUB CORBABLE 1,89 1,89
CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM
PN-136 1,000 M 1M LINEAL TRITUB PP, D40MM 4,87 4,87
TAPS 6,000 UT TAPS 0,10 0,60
BDGZB610 1,000 M BANDA CONTINUA DE PLASTIC DE 0,51 0,51
COLOR VERD, D‘E 30 CM D'AMPLARIA, 4
DE POLIPROPILE. COL-LOCADA AL =)
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER 2
SOBRE DE LA CANONADA, PER A 9
MALLA SENYALITZADORA o
SEREGRAFIADA AMB ‘;‘
"TELECOMUNICACIONS" @
BDGZFN50 1,000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE 0,17 0,17 %
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE c
NYLON, D4 MM o
00121000 0,014 H OFICIAL 1ERA 27,19 0,38 §
00140000 0,014 H MANOBRE 22,70 0,32 %
Precio total por ML ... 53,98 §
—
1.1.9 T65D ML T63_AERI_CANALITZACI() DN63 TUB ACER GALVANITZAT DE 2 1/2" N
INSTAL-LAT EN AERI, AMB MANDRILAT | ESTESA DE FIL GUIA EN g
CONDUCTE | SUBCONDUCTE. AMB SUBJECCIO MITJANCANT GRAPA 5
CADA 0,5M. s
SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TUB D'ACER GALVANITZAT i3]
PG-48, PG-63 O SIMILAR, TANT EN PARAMENT VERTICAL COM ,S
HORITZONTAL, INCLOENT SUPORTS, ELEMENTS | PECES DE FIXACIO, 5
MANEGUETS D’UNIO | EN GENERAL TOT EL MATERIAL NECESSARI PER g
A LA SEVA CORRECTA INSTAL-LACIO, EXECUTAT SEGONS §
PRESCRIPCIONS TECNIQUES. OBLIGATORI CONECTAR A TERRA JA 2
SIGUI AMB PIQUETA O SIMILAR. )
INCLOU MA D'OBRA 2 t
(&)
T65DN 1,000 ML  DN65 TUB ACER INSTAL-LAT EN AERI 11,00 11,00 g 8
GRAPA 2,000 UT GRAPAT DEL TUB AERI CADA 0,5M. 0,10 0,20 h g
00121000 0,014 H OFICIAL 1ERA 27,19 0,38 v, -
00140000 0014 H  MANOBRE 22,70 0,32 gg
c
Precio total por ML .........cccovciricnrirrcereceeeceec e 11,90 &, %
£E
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

1.1.10 SAFATAG0X300

1.1.11 ZBEOCO002

m

uT

SAFATA PERFORADA AILLANT 66 UNEX U41X 60X300MN

27/11/2023

2321339-01

HALOGENS REF. 66.300-44 AMB TAPA | TOTS ELS ACCESSORIS

M ISADO

MUNTATGE EN PARET O SOSTRE. INSTAL-LADA A SO$TRE
SOTERRANI DEL PARKING PLACA CULTURA DE LA PAU—ER—AL
SUPORT, PROTECCIO | CONDUCCIO DE CABLES EXCLUSIUS PER A
TELECOMUNICACIONS FIBRA OPTICA I/O UTP CAT6 (SENYALS FEBLES).
MATERIAL AILLANT, SENSE HALOGENS. SUMINISTRE/EMBALATGE EN
TRAMS DE LONGITUD: 3M. AMIDAMENT=METRES LINEALS TOTALS
(PREU PP 1M). COLOR: GRIS. SAFATA S / EN 61537: 2007. SAFATA AMB
TAPA (CANAL AILLANT) S/ EN 50085-1: 1997 (MUNTADA SOBRE PARET).
SEGURETAT ELECTRICA, MECANICA (PROTECCIO CONTRA IMPACTES
20J; DISSENYADA PER TREBALLAR EN CONDICIONS DE PLENA
CARREGA; ASSAIG DE CARREGA ADMISSIBLE TIPUS I) | EN CAS
D'INCENDI (ASSAIG DE EL FIL INCANDESCENT A 960°C, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA). FACILITAT | RAPIDESA DE MUNTATGE.
NO PRESENTA REBAVES A EL TALL. BON COMPORTAMENT ENFRONT
DELS RAIGS UV | INTEMPERIE. RESISTENCIA A LA CORROSIO | ALS
AGENTS QUIMICOS.INCLUIDOS TOTS ELS SUPORTS A PARET O
SOSTRE (EN L O HORITZONTAL) | ELEMENTS D'UNIO, CONDUCCIO DE
CABLES COM ENVA SEPARADOR, CARGOLS, TAPES, TAPAJUNTS,
CARGOLS, ETC.INCLUIDA MA D'OBRA: TOTALMENT SUBMINISTRAT,
COL-LOCAT, INSTAL-LAT, CONFIGURAT EN 4 COMPARTIMENTS,
REALITZADA LA POSADA EN MARXA | COMPROVACIO DE LA FACILITAT
DE REALITZAR MANTENIMENT DE REPARACIO O AMPLIACIO EN TOT EL
SEU TRAJECTE. EN CAS NEGATIU EL TRAJECTE QUE NO PUGUI SER
ACCESSIBLE SERA REALITZAT AMB 2C63MM. SEGURETAT ENTRE
INSTAL-LACIONS: COM A NORMA GENERAL, ES PROCURARA LA
MAXIMA INDEPENDENCIA ENTRE LES INSTAL-LACIONS DE
TELECOMUNICACIO | LES DE LA RESTA DE SERVEIS |, LLEVAT
D'EXCEPCIONS JUSTIFICADES, LES XARXES DE TELECOMUNICACIO NO
PODRAN ALLOTJAR-SE AL MATEIX COMPARTIMENT UTILITZAT PER A
ALTRES SERVEIS. ELS ENCREUAMENTS AMB ALTRES SERVEIS ES
REALITZARAN PREFERENTMENT PASSANT LES CANALITZACIONS DE
TELECOMUNICACIO PER SOBRE DE LES D'UN ALTRE TIPUS, AMB UNA
SEPARACIO ENTRE LA CANALITZACIO DE TELECOMUNICACIO | LES
D'ALTRES SERVEIS DE, COM A MINIM, DE 100 MM PER A TRAGATS
PARAL-LELS LELS | DE 30 MM PER CREUS, EXCEPTE EN LA
CANALITZACIO INTERIOR D'USUARI, ON LA DISTANCIA DE 30 MM SERA
VALIDA EN TOTS ELS CASOS.FIRMADA LA GARANTIA.MARCA UNEX,
REF 66.300-44 (O SIMILAR AMB LES MATEIXES O MILLORADES
PRESCRIPCIONS TECNIQUES, SI APROVAT PER ESCRIT PER LA
DIRECCIO FACULTATIVA SOTA SIGNATURA).INCLOU MA D'OBRA.
TOTALMENT SUBMINISTRADA, INSTAL.LADA | COMPROBADA LA
FIXACIO.

Sin descomposicion

27,18

Precio total redondeado por m

INTERCEPTAR CANALITZACIO EXISTENT / EMBOCADURA PERICO
EXISTENT / REPARACIO PERICO EXISTENT.
SEGONS S'INDICA EN PLANOLS PROJECTE ADJUNT

Sin descomposicion

27,18

87,53

Precio total redondeado por UT

87,53
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N° Caddigo

Colegio Oficial de Ingenieros
Ud Descripcién Técnicos

de Telecomuh@talion

1.1.12 RS45ICTEXT

RS45-CAIXA REGISTRE 450X450X150MM METALIC DE EXTER|QR-MINIM

27/11/2023 2321339-01

GRAU PROTECCIO CONTRA ENTRADA AIGUA 1P65. AMB ELE IRICITYISADO

ENDOLL DE 220V+TT. REGISTRE SECUNDARI ICT, REGISTRE ENLLAI

INFERIOR, REGISTRE CANVI DIRECCIO C.PRINCIPAL, REGISTREGARY
DIRECCIO C. ENLLAG INFERIOR PER A INSTAL-LACIONS D'ICT. AMB
PORTA FRONTISSA TANCAMENT CLAU, ENTRADES LATERALS
PRETOQUELADAS, XAPA ACER, BLANC RAL 9003, INT.PANEL DE
MUNTATGE EN AGLOMERAT HIDROFUG. LES PARETS DEL FONS |
LATERALS HAURAN DE QUEDAR PERFECTAMENT ARREBOSSADES |,
EN LA DEL FONS, S'ADAPTARA UNA PLACA DE MATERIAL AILLANT
(FUSTA O PLASTIC) PER SUBJECTAR AMB CARGOLS ELS ELEMENTS
DE CONNEXIO CORRESPONENTS. HAN DE QUEDAR PERFECTAMENT
TANCATS ASSEGURANT UN GRAU DE PROTECCIO IP65 (REGLAMENT
ESPECIFICA IP 3X, PERO AL INSTALARSE AL CARRER AUGMENTEM LA
PROTECCIO A IP65) SEGONS UNE 20324 (GRAUS DE PROTECCIO
PROPORCIONATS PER LES ENVOLTANTS (CODI IP)), | UN GRAU IK.7,
SEGONS UNE EN 50102 (GRAUS DE PROTECCIO PROPORCIONATS
PELS ENVOLTANTS DE MATERIALS ELECTRICS CONTRA ELS
IMPACTES MECANICS EXTERNS (CODI IK)), AMB PORTA DE PLASTIC O
AMB XAPA DE METALL QUE GARANTEIXI LA SOLIDESA |
INDEFORMABILITAT DEL CONJUNT. QUAN LA CANALITZACIO
PRINCIPAL ESTIGUI CONSTRUIDA MITJANGANT CONDUCTE D'OBRA
LES TAPES O PORTES DE REGISTRE SECUNDARI DE TENIR UNA
RESISTENCIA AL FOC MINIMA, El 30.SE CONSIDEREN CONFORMES ELS
REGISTRES SECUNDARIS DE CARACTERISTIQUES EQUIVALENTS ALS
CLASSIFICATS ANTERIORMENT QUE COMPLEIXIN AMB LA UNE EN
62208 (ENVOLVENTS BUIDES DESTINADES ALS CONJUNTS
D'APARELLATGE DE BAIXA TENSIO. REQUISITS GENERALS) O AMB LA
UNE EN 60670-1 (CAIXES | ENVOLTANTS PER A ACCESSORIS
ELECTRICS EN INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES FIXES PER A US
DOMESTIC | ANALEGS. PART 1: REQUISITS GENERALS) .LES PORTES
DELS REGISTRES DISPOSARAN DE PANY AMB CLAU D'OBERTURA (O
UN ALTRE SISTEMA DE TANCAMENT) QUE HAURA D'ESTAR EN
POSSESSIO DE LA PROPIETAT DE L'EDIFICACIO. TOT AIXO PER
GARANTIR EL SECRET DE LES COMUNICACIONS DE CONFORMITAT
AMB ELS ARTICLES 18.3 | 55.2 DE LA CONSTITUCIO, L'ART. 579 DE LA
LLEI D'ENJUDICIAMENT CRIMINAL | LA LLEI 9/2014 EN EL SEU CAPITOL
ll: SECRET DE LES COMUNICACIONS | PROTECCIO DELS DADES
PERSONALS | DRETS | OBLIGACIONS DE CARACTER PUBLIC
VINCULATS AMB LES XARXES | SERVEIS DE COMUNICACIONS
ELECTRONICA MITJANGANT. LA CLAU QUEDARA DIPOSITADA A LA
CAIXA CONTENIDORA, EN ELS CASOS EN QUE N'HI HAGI, DE LES
CLAUS D'ENTRADA ALS RECINTES D'INSTAL-LACIONS DE
TELECOMUNICACION.DISPONDRA D'UNA PRESA DE 220V AMB
CONNEXIO A PRESA DE TERRA.TOTALMENT SUBMINISTRAT |
MUNTAT.DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENT TANCATS ASSEGURANT
UN GRAU DE PROTECCIO IP-3X, SEGONS EN 60529, | UN GRAU IK.7,
SEGONS UNE EN 50102, AMB TAPA O PORTA DE PLASTIC O AMB XAPA
DE METALL QUE GARANTEIXI LA SOLIDESA | INDEFORMABILITAT DEL
CONJUNT, O BE ENCASTANT AL MUR O MUNTANT EN SUPERFICIE, UNA
CAIXA AMB LA CORRESPONDIENTE PORTA O TAPA QUE TINDRA UN
GRAU DE PROTECCIO IP 3X, SEGONS EN 60529, | UN GRAU IK.7,
SEGONS UNE EN 50102. DISPOSARA D'UNA BASE ELECTRICA DE 220V
AMB CONNEXIO A PRESA DE TERRA AL SEU INTERIOR. P.P. DES DEL
QUADRE ELECTRIC INCLUIDA.INCLUIDA MA D'OBRA: TOTALMENT
SUBMINISTRAT, COL-LOCAT, INSTAL-LAT, CONFIGURARO |
REALITZADA LA POSADA EN MARXA | COMPROVACIONS DEL
TANCAMENT AMB CLAU | OBERTURA PER L'EMPRESA INSTAL:-LADORA
| LLIURAT EL MANUAL D'USUARI DEGUDAMENT ENQUADERNAT I
SIGNADA LA GARANTIA. MARCA HIMEL (O SIMILAR AMB LES MATEIXES
O MILLORADES PRESCRIPCIONS TECNIQUES, SI ES APROVAT PER
ESCRIT PER LA DIRECCIO FACULTATIVA SOTA SIGNATURA) .VEURE
CUANTIDAD | UBICACIO EN PLANOLS | ESQUEMES ADJUNTS AL
PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS ICT ADJUNT.SI EL R/S ES
REALITZA D'OBRA HA DE QUEDAR CERTIFICAT PER PART DE
L'INSTAL-LADOR O CONSTRUCTORA EL GRAU DE PROTECCIO IP 3X,
SEGONS LA NORMATIVA UNE 20324 (GRAUS DE PROTECCIO
PROPORCIONATS PER LES ENVOLTANTS (CODI IP), | UN GRAU IK.7 ,
SEGONS UNE EN 50102.S1 EL R/S VE PREFABRICAT, EN AQUEST CAS
LA CERTIFICACIO VE D'ORIGEN | PER TANT RESPONSABILITAT DEL
FABRICANT SEMPRE QUE L'INSTAL-LADOR REALITZI LA INSTAL-LACIO
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
SEGONS ‘ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.EN QUALSE
COMPLIRA SEMPRE AMB EL QUE DISPOSA LA CIRCULAR 220¥|SADO
OBLIGAT COMPLIMENT DEL CRITERI DE LA SECRETARIA D'ESTAT P
A L'AVANG DIGITAL SOBRE LA RESISTENCIA AL FOC (VE IR
1.2.F.C.2 RESISTENCIA AL FOC - CIRCULAR D'OBLIGAT COMPLIMENT
DEL PROJECTE TECNIC ICT ADJUNT). INSTAL-LAT.
45x45 1,000 u Caixa reg.sec.ICT,cos planx.ac.lac.,placa 111,68 111,68
munt.fusta,450x450x150
A012MO000 0,200 H OFICIAL 1A MUNTADOR 19,70 3,94
A013MO000 0,300 H AJUDANT MUNTADOR 16,93 5,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 9,02 0,14
Precio total redondeado por u ........ccccccervreicceeennnens 120,84
1.1.13 CABLE_RVK3X6 UT CABLE COURE 0,6/1KV CPR RV-K 3x6mm2

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE SECCIO 3 X 6 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE CPR D'EXTERIOR.

PART PROPORCIONAL DE CABLE DESDE L'ARMARI SEMAFORIC O
ENLLUMENAT FINS EL CUADRE DE PROTECCIONS A L'INTERIOR DE
L'ARMARI ZBE/CCTV.

PER AL COMPLIMENT DE:

UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502 Segun el REBT 2002, para las
siguientes instalaciones:

ITC-BT 07 Redes subterraneas para distribucién en baja tension

ITC-BT 09 Redes de alimentacion subterranea para instalaciones de
alumbrado exterior

ITC-BT 11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas
subterraneas

Sin descomposicion

3,50

Precio total redondeado por UT ........ccccecmviniinennnenns

1.2 2. TELECOMUNICACIONS (ELECTRONICA DE XARXA, CABLE 12FO)

3,50
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N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
1.2.1 CCTVICO001 UT SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO TREBALLS REALTZAGCIO

CDIN125

7M3408BT

FR1480W48

GBICRXTX

FEUTO1M

SURGE

0010B200

0010B220

COMUNICACIONS TIC ELEMENTS DE MONITORITZACIO | CONTRVISADO

CCTV (ELECTRONICA DE XARXA) DINS ARMARI ZBE/MURAL/PARE

INCLOU SWITCH NIVELL 2+ GESTIONABLE.
SUBMINISTRAMENT INSTAL-LACIO
S'INSTAL.LA EN INTERIOR DELS ARMARIS ZBEARM_ABD,
CCTVARM_BD.

INCLOU:

1UT. CAIXA TERMINACIO FO EN DIN-125-MICFO - REF.: CDIN125-12SC O
EQUIVALENT COMPLETAMENT MUNTADA ETIQUETADA | FIXADA PER A
TERMINACIO 12FO (INCL. 6 ACOPLADORS, 12 PIG.TAILS, 12 FUSIO,
PREPARACIO | TUBS CABLE PER FUSIO).

1UT. SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET POE PER CARRIL DIN
NIVELL 2+ GESTIONABLE. 4 PUERTOS SFP 100/1000M + 8 PUERTOS
10/100/1000BASETX. POE IEEE 802.3AF/AT/BT POE++ STANDARD, SIN
PERJUDICAR CONEXION EQUIPOS NOT-POE. ALIMENTACION 9-56VDC.
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C A +75°C. MARCA: FIBERROAD,
MODEL: FR-7M3408BT O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O
SUPERIORS

1UT. FONT D’ALIMENTACIO 48-55V VDC POWER SUPPLY WITH 480W/4A,
, 86 TO 264 VAC, OR 120 TO 370 VDC INPUT, -20 TO 70°C. MARCA:
FIBERROAD, MODEL: FRI480W48 O EQUIVALENT AMB MATEIXES
PRESTACIONS O SUPERIORS

1UT. PACK DE 2UD GBIC SFP (GPB-3524L-L2CD | GPB-5324L-L2CD) AL
ROUTER INDUSTRIAL S'INSTAL.LA EL GBIC EMISOR EN [TX: 1330 / RC:
1550] SOBRE FIBRA MONOMODE MODEL: GPB-3524L-L2CD, AL SWITCH
CORE EXISTENT AL CPD GU S'INSTAL.LA EL GIBIC RECEPTOR EN [TX:
1550 / RC: 1330] SOBRE FIBRA MONOMODE MODEL: GPB-5324L-L2CD O
EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS

2UT. FEUTO 1M F.0. MONOMODO LC/UPC

1UT. BANDEJA 12FO LC/UPC

12UT. PIG-TAIL DE F.0. MONOMODO INCLOSA SOLDADURA

4UT. SURGE RBGESP_210910 MIKROTIK (PROTECTOR SOBRE
TENSIONS DEL CABLE INFORMATIC GIGABIT ETHERNET).

OFICIAL 1A INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO

AJUDANT INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO

1,000 UT  CAIXA TERMINACIO FO EN 366,00
DIN-125-MICFO - REF.: CDIN125-12SC
O EQUIVALENT COMPLETAMENT
MUNTADA AMB ADAPTADORS,
PIGTAILS | TUBS DE FUSIO.

1,000 UT  SWITCH INDUSTRIAL GIGABIT 286,00
ETHERNET L2+ CARRIL DIN 4SFP
8POE++ FIBERROAD FR-7M3408BT

1,000 UT  FONT D’ALIMENTACIO 48-55V VDC 120,00
POWER SUPPLY WITH 480W/4A, 85 TO
264 VAC, OR 120 TO 370 VDC INPUT,
-20 TO 70°C. REF. FRI480W48 O

EQUIVALENT

1,000 UT  PACK DE 2UD GBIC-BiDi SFP 55,00
(GPB-3524L-L2CD | GPB-5324L-L2CD)

1,000 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO 4,00

DE FUETO "PATCHCORD"
LC/UPC-LC/UPC SM DX 3mm DE F.O.
MONOMODE 9/125 SIMPLEX 2.0mm
LSZH G.657A1 FINS A 5M

4,000 UT PROTECTOR CONTRA 23,00
SOBRETENSIONS GIGABIT ETHERNET.

0,500 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56
TELECOMUNICACIO

1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45

TELECOMUNICACIO

366,00

286,00

120,00

55,00

4,00

92,00
10,28

18,45

Precio total redondeado por UT .......cccccccmrernrrccnnenns

951,73
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud

Colegio Oficial de Ingenieros

Descripcion Técnicos de Telecomuh@talion

1.2.2 M12FO

12FOARM

12FOAC
0010B200

0010B220

00140000

ML

SUBMINISTRAMENT E INSTAL-LACIO DE CABLE 12 F.O RIOR

27/11/2023

2321339-01

ARMAT ACER INCLOS | INSTAL.LACIO AMB ESTESA TRAD IONAL¥ISADO

METODE 'BLOWING' O 'FLOATING' CABLE DE FIBRA OPTICA|1 MET

LINEAL EN CONDUCTE / TRACAT EXISTENT EN SOL PUBLIC \G-AERIDE
125MM, 63MM O 40MM, DEL CABLE MANGUERA DE FIBRA OPTICA
ENTRE 2 | 48 FIBRES (INCLOU PART PROPORCIONAL RESEVA A CADA
PERICO EN ARQUETES GRANS).

INCLOU:

-CABLE DE FIBRA OPTICA AMB 12 FIBRES MONOMODE SEGONS
ESPECIFICACIO ITU-T G.652D, ESTRUCTURA INTERNA DE TUBS (TUBS
ACTIUS DE PBT D'ESTRUCTURA FOLGADA REBLERTS DE GEL
HIDROFUG | TUBS PASSIUS DE POLIETILE), ELEMENT CENTRAL DE
REFORG DE MATERIAL DIELECTRIC (FIBRA DE VIDRE) AMB UNA
RESISTENCIA A TRACCIO DE 4000 N, TUBS CABLEJATS EN SZ AL
VOLTANT DE L'ELEMENT CENTRAL, COBERTA INTERIOR DE POLIETILE
AMB FIL D'ESQUINGAMENT, PROTECCIO ANTIROSEGADORS DE CINTA
D'ACER CORRUGADA DE 150 MICRES DE GRUIX RECOBERTA DE
COPOLIMER TERMOSEGELLAT, COBERTA EXTERIOR DE POLIETILE
RESISTENT A LA RADIACIO UV AMB FIL D'ESQUINGAMENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS. S'HA PREVIST COCA DE
45M A CADA PAS PER PERICONS DEL TIPUS H O SUPERIOR
DIMENSIONS (NO ES PREVEU COCA EN PERICO M "ARQ_40").
-REPLANTEIG D'ESTESA, APILAMENT | TRANSPORTS DE LES BOBINES
FINS L'EMPLAGAMENT DE L'OBRA, SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO
DELS SUPORTS DE CABLES I/O GRAPES ALS PERICONS, COL-LOCACIO
DE BOBINES EN POSICIO DE TIR (MIN. 12M RESERVA A CADA PERICO),
INCLOENT LUBRICACIO, TALL | SEGELLAT, SUBMINISTRAMENT |
INSTAL-LACIO D'OBTURADORS, ETIQUETAT | GRAPEJAT. INCLOU
TAMBE NETEJAT, RETIRADA | TRANSPORT A ABOCADOR DE LA RUNA
GENERADA, INCLOENT TAXES | CANONS DE QUALSEVOL TIPUS.
EXECUTAT SEGONS PROJECTE | PLANOLS ADJUNTS.

-CERTIFICACIO DE LA FIBRA OPTICA D'ACORD AMB REQUISITS
MEMORIA.

OFICIAL 1A INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO

AJUDANT INSTAL-LADOR TELECOMUNICACIO

MANOBRE

1,000 ML  CABLE 12 FO ITU-T G.652D ARMAT 1,20
ACER

0,600 UT  ESTESA FINS 12FO | ACCESORIS 6,00

0,010 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56
TELECOMUNICACIO

0,010 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45
TELECOMUNICACIO

0,010 H MANOBRE 22,70

1,20

3,60
0,21

0,18

0,23

Precio total redondeado por ML .........ccccecvvieiiuennnes

5,42

PROJECTE | PRESCRIPCIONS TECNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL.LACIO DE CAMERAS VIA PU...

Pagina 18

Péagina 143 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 27/11/2023 con el nimero 2321339-01

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 143 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
1.2.3 P48SC UT PANEL 12FO LC/UPC EN ELS QUE ES CONNEXIONEN FH
JUMPERS. COMPLETAMENT INSTAL-LADA, ETIQUETADA |
FIJADA ARMARI RACK. PROPIETAT AJUNT. MERCADAL,
LLISCAMENT | BORRELL
EN TOT EL PROJECTE ES CONECTARAN EXTREM-EXTREM TOTES LES
FIBRES DESPLEGADES, ES A DIR, LES 12. PARTIDA CORRESPONENT A
LA AMPLIACIO DEL RACK EXTREM ORIGEN (EXISTEN PROPIETAT
AJUNTAMENT)
PARTIDA INCLOU:
1 UT.CAIXA TERMINACIO EN FORMAT 19" AMB CAPACITAT PER A 24
ACOPLADORS SC/SIMPLEX - LC DUPLEX, AMB CASSET PER A
PROTECCIO DE FINS A 12 EMPALMAMENTS.
6 UT. ACOPLADORS LC DUPLEX MONOMODE.
18 UT. TAPS CECS PER FORAT LC DUPLEX / SC SIMPLEX.
12 UT. PIG-TAILS LC MONOMODE.
12 UT. EMPALMES PER FUSIO DE FO A PIG-TAILS.
1 UT. PREPARACIO DE CABLE | PIG-TAILS PER A REALIZAR FUSIO. =)
P12LC 1,000 UT PANEL 12FO EXTRAIBLE 19" 1U 168,00 168,00 %
LC/U,F’C SUBMIN'ISTRAT E INSTAL.LAT <
FUSIO1FO 12,000 UT l‘JNIO PER FUSIO D'UNA FIBRA 10,20 122,40 @
OPTICA, PER A UN TOTAL DE FUSIONS o
SUPERIOR A 48 EN EL MATEIX PUNT, @
AMB PREPARACIO DE FIBRA, FUSIO, %
MESURA DE PERDUES | MANIGUETS £
DE PROTECCIO 2
PIGTAIL 12,000 UT PIGTAIL DE FIBRA OPTICA AMB FIBRA 1,90 22,80 8
MONOMODE 9/125 (0S2), AMB 9
CQNNECTOR SC/APC (POLIT DE LA S
FERULA TIPUS APC) | UN EXTEM PER =
A SOLDAR, DE 2 M DE LLARGARIA, S
INSTAL-LAT z
0010B200 2,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 41,12 5
TELECOMUNICACIO o]
0010B220 0,660 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 12,18 5
TELECOMUNICACIO 'g
[s]
Precio total redondeado por UT ........cccccceeeeeeeerennenees 366,50 S
€
o
1.2.4 CERTFO UT COMPROBACIO CABLE 12FO - CERTIFICACIO DE LA FIBRA OPTICA §
D'ACORD AMB REQUISITS MEMORIA. g
12 UT. REFLECTOME‘TRIA DE FO DES DE UN SOLO EXTREM, INCLOENT K
LLIURAMENT DE GRAFIQUES »
12 UT. MEDICIONS D'ATENUACIO AMB LLIURAMENT DE TAULES .co_;
D'ATENUACIO | CODIS DE COLORS USATS (BASADA EN LES &
RECOMANACIONS DEL FABRICANT OFICIAL CISCO (REF: CALCULATING E
THE MAXIMUM ATTENUATION FOR OPTICAL FIBER LINKS, DOCUMENT s
ANEU:27042) °
/INOTA: NO ES DONARA PER BO LA CERTIFICACIO OPTOMETRIA SI NO @
S’ADJUNTA TAMBE EL COMPROVANT QUE LA CERTIFICADORA ESTA g
AL CORRENT DEL CALIBRATGE EN L’ANY EN CURS//. 9
REFLE 12,000 UT REFLECTOMETRIA DE FO DES DE UN 3,40 40,80 -%
SOLO EXTREM, INCLQENT “5
LLIURAMENT DE GRAFIQUES o
MEDAT 12,000 UT MEDICIONS D'ATENUACIO AMB 3,30 39,60
LLIURAMENTVDE TAULES g
D'ATENUACIO | CODIS DE COLORS =
USATS 5
0010B200 2,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 41,12 o
TELECOMUNICACIO S
0010B220 1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 18,45 g
TELECOMUNICACIO Z
Precio total redondeado por UT .........cccoeceerrrrcnnenns 139,97 é
8
o
o
7}
©
3
—
[0}
o
<
3
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
1.2.5 LLOGRUA DIA LLOGUER CAMIO GRUA CISTELLA MECANICA PER MOUNTATGE
CONTROLAT DE CAMARAS A FANALS | SEMAFORS DE 10 A 15
D'ALGARlA, VISADO
INCLOU TOTS ELS PERMISOS, LLICENCIES, CARNETS | ASEGURANCA

NECESARIA PEL PERSONAL | MAQUINARIA QUE REALITZA LA
INSTAL.LACIO DE LES CAMARES EN ALCADA.

GRUA 1,000 DIA LLOGUER CAMIO GRUA CISTELLA 300,00 300,00
MECANICA PER MOUNTATGE
CONTROLAT DE CAMARAS A FANALS |
SEMAFORS DE 10 A 15 M D'ALGARIA.

Precio total redondeado por DIA ........ccccoeeecvveennnens 300,00

1.3 3. CAMERES (SUBMINISTRE INSTAL-LACIO)
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

1.3.1 CCTVCMO001S

uT

CAMARA AXIS Q3538-LVE DOME 4K VARIFOCAL AMB UNA APERTURA

27/11/2023

2321339-01

FINS 103° PERFECTA (VIDEO 3840X2160 25/30/50/60 FPS) CARCASA WISADO

CLASE 1P66, IP67, NEMA 4X, CON GRAU DE PROTECCIO|A PRO

D'IMPACTES IK10, PROTOCOLS XML; SNMP; NTCIP; DATEXZ—UTNIC:
ONVIF; MODBUS

AMB UNA EXCEL-LENT RESOLUCIO 4K, LIGHTFINDER 2.0, FORENSIC
WDR | OPTIMIZEDIR, AXIS Q3538-LVE OFEREIX UNA QUALITAT
D'IMATGE EXCEPCIONAL FINS | TOT ALS ENTORNS | CONDICIONS
METEOROLOGIQUES MES DIFIiCILS. EL DOM BLINDAT EVITA ELS
REFLEXOS D'INFRAROJOS, COSA QUE GARANTEIX UN VIDEO NiTID |
PRECiS EN TOT MOMENT. BASADA EN EL SISTEMA EN UN XIP (SOC)
MES RECENT D'AXIS, ADMET CARACTERISTIQUES AVANGADES |
POTENTS APLICACIONS BASADES EN L'APRENENTATGE PROFUND.
PER EXEMPLE, AXIS OBJECT ANALYTICS ESTA PREINSTAL-LAT I
OFEREIX UNA CLASSIFICACIO D’OBJECTES AMB GRAN NIVELL DE
DETALL. AQUESTA RESISTENT CAMERA INCLOU ALIMENTACIO
REDUNDANT, SENSORS PER A LA DETECCIO D'INTRUSIONS | COPS, |
CARACTERISTIQUES DE CIBERSEGURETAT INTEGRADES COM AXIS
EDGE VAULT | UN MODUL DE PLATAFORMA DE CONFIANGA (TPM) AMB
CERTIFICACIO FIPS 140-2 NIVELL 2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

SENSOR D'IMATGE: CMOS RGB D'ESCOMBRADA PROGRESSIVA DE
11,2"

OBJECTIU: VARIFOCAL, 6,2-12,9 MM, F1.6-2.9

CAMP DE VISIO HORITZONTAL: 103°-49°

CAMP DE VISIO VERTICAL: 56°—28°

VARIFOCAL, ENFOCAMENT | ZOOM REMOTS, CONTROL DE P-IRIS,
CORRECCIO PER INFRAROJOS

FUNCIONALITAT: DIA/NIT

FILTRE BLOQUEJADOR D'INFRAROJOS EXTRAIBLE AUTOMATICAMENT
IL-LUMINACIO MINIMA COLOR: 0,07 LUX A 50 IRE, F1.6, B/N: 0 LUX A 50
IRE, F1.6

VELOCITAT DE OBTURACIO: 1/66 500 SA2 S

AJUSTAMENT DE L'ANGLE DE LA CAMERA: HORIZONTAL #180°
VERTICAL DE -43 A +80°, ROTACION #175°

SISTEMA DE XIP (SOC): MODEL ARTPEC-8

MEMORIA: 2048 MB RAM, 8194 MB FLASH

CAPACITATS INFORMATIQUES: UNITAT DE PROCESSAMENT
D'APRENENTATGE PROFUND (DLPU)

COMPRESSIO DE VIDEO: H.264 (MPEG-4 PART 10/AVC) BASELINE
PERFIL, MAIN PERFIL | HIGH PERFIL, H.265 (MPEG-H PART 2/HEVC)
MAIN PERFIL, MOTION JPEG

RESOLUCIO: FINS A 3840X2160

VELOCITAT DE IMATGE: AMB WDR: 25/30 IMATGES PER SEGON AMB
UNA FREQUENCIA DE LA XARXA ELECTRICA DE 50/60 HZ, SENSE WDR:
50/60 IMATGES PER SEGON AMB UNA FREQUENCIA DE LA

XARXA ELECTRICA DE 50/60 HZ

TRANSMISSIO DE VIiDEO: MULTIPLES TRANSMISSIONS
CONFIGURABLES INDIVIDUALMENT A H.264, H.265 | MOTION JPEG
TECNOLOGIA AXIS ZIPSTREAM A H.264 | H.265

VELOCITAT DE FOTOGRAMES | AMPLE DE BANDA CONTROLABLES
VBR/ABR/MBR H.264/H.265

INDICADOR DE TRANSMISSIO DE VIDEO

STREAMING AMB MULTIPLES VISTES: FINS A 8 AREES DE
VISUALITZACIO RETALLADES INDIVIDUALMENT

CONFIGURACIO DE IMATGE: SATURACIO, CONTRAST, BRILLANTOR,
NITIDESA, FORENSIC WDR: FINS A 120 DB, EN FUNCIO DE L'ESCENA,
BALANG DE BLANCS, LLINDAR DIA/NIT, MAPA DE TONS, MODE | ZONES
D'EXPOSICIO, EXERCIT, ESTABILITZACIO D'IMATGE ELECTRONICA,
CORRECCIO DE LA DISTORSIO, DE BARRIL, ESTABILITZACIO D'IMATGE
ELECTRONICA, COMPRESSIO, ROTACIO: 0°, 90°, 180°, 270° INCLOS EL
FORMAT PASSADIS, DUPLICACIO, SUPERPOSICIO DE TEXT | IMATGE,
SUPERPOSICIO DINAMICA DE TEXT | IMATGES, MASCARES DE
PRIVADESA, MASCARA DE PRIVADESA DE POLIGON

MOVIMENT HORITZONTAL/VERTICAL | ZOOM: PTZ DIGITAL, ZOOM
OPTIC, POSICIONS PREDEFINIDES, RONDA DE VIGILANCIA LIMITADA,
CUA DE CONTROL, INDICADOR DE LA ADREGA EN PANTALLA
ENREGISTRAMENT DE RONDES (MAX. 10, DURADA MAX. 16 MINUTS
CADA UNA), RONDA DE VIGILANCIA (100 MAX.), ZOOM OPTIC DE 2X
SEGURETAT: PROTECCIO PER CONTRASENYA, FILTRATGE D'ADRECES
IP, HTTPS XIFRAT, CONTROL D'ACCES A XARXA IEEE 802.1X (EAP-TLS),
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
AUTENTICACIO DIGEST, REGISTRE D'ACCES D'USUARIS o
CENTRALITZADA DE CERTIFICATS, PROTECCIO CONTRA RETARDS PWISADO
FORGCA BRUTA, FIRMWARE SIGNAT, ARRENCADA SEGUFI " VjDE
SIGNAT, AXIS EDGE VAULT, ID DE DISPOSITIU AXIS, PULSATIC—DE
TECLA SEG'URA (AMB CERTIFICACIO cCC EAL4), TPM (AMB
CERTIFICACIO FIPS 140-2)
PROTOCOLS COMPATIBLES: IPV4, IPV6 USGV6, ICMPV4/ICMPV6, HTTP,
HTTPSA, HTTP/2, TLSA, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, CIFS/SMB,
SMTP, MDNS (BONJOUR), UPNP®, SNMP V1/V2C/V3 (MIB-Il), DNS/DNSVS6,
DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPV1/V2/V3,
DHCPV4IY6, ARP, SOCKS, SSH, , SIP, LLDP, CDP, MQTT V3.1.1, SYSLOG,
DIRECCION DE ENLACE LOCAL (ZEROCONF).
AXIS LIGHTFINDER | FORENSIC WDR
TECNOLOGIA AXIS ZIPSTREAM
INCLOU:
1UT. CAMERA AXIS Q3538-LVE DOME 4K O EQUIVALENT AMB
MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS o
1UT. L!_ICENCIES ADDICIONALS GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT g
PER CAMERES IP. INTEGRADES EN EL SISTEMA VMS ACTUAL. 3
1UT. TARJETA MicroSDXC MAX ENDURANCE DE 256 GB + RESCUEPRO =
DELUXE, HASTA 200 MB/S, UHS-I, CLASE 10, U3, V30 8
TOTALMENTS SUBMINISTRAT, INSTAL-!_AT, PROGRAMAT | REALITZATS o
ELS AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS ORIENTACIO QUALITAT 8
IMATGE, LIMITS | ALARMES. 2
Q3538-LVE 1,000 UT  CAMARA AXIS Q3538-LVE DOME 4K 1.300,00 1.300,00 2
VARIFOCAL AMB UNA APERTURA FINS 38
103° PERFECTA (VIDEO 3840X2160 Q
25/30/50/60 FPS) CARCASA DE CLASE @
P66, IP67, NEMA 4X, CON GRAU DE !
PROTECCIO A PROVA D'IMPACTES ~
IK10, PROTOCOLS XML; SNMP; NTCIP; %
DATEX2; UTMC; ONVIF; MODBUS S}
ETHERNET PoE ] T
LICIDIS 1,000 UT LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO 50,00 50,00 :E
GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER &
CAMERES IP. INTEGRADES EN EL g
SISTEMA VMS ACTUAL. E
SD256G 1,000 UT  TARJETA MicroSDXC MAX 56,00 56,00 &
ENDURANCE DE 256 GB + §
RESCUEPRO DELUXE, HASTA 200 2
MB/S, UHS-I, CLASE 10, U3, V30 g
0010B200 1,000 H OFICIAL 1A INSTALLLADOR 20,56 20,56
TELECOMUNICACIO 8
0010B220 0,200 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 3,69 &
TELECOMUNICACIO i
[%2]
Precio total redondeado por UT ........cccococmiiiiinnnnnnns 1.430,25 g
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
1.3.2 CCTVCMO001I UT INSTAL-LACIO STANDARD D'EQUIP "ALL-IN-ONE" PER|-CAMERA
PANORAMICA 4K Q3538-LVE DOME INCL 47M UTP CAT6A

-BRAG | ADAPTACIO SUPORT A SEMAFOR O FANAL. INCLOU-CAPEDE
LLOGUER CAMIO GRUA CISTELLA MECANICA PER MOUNTATGE
CONTROLAT DE CAMARAS A FANALS | SEMAFORS DE 10 A 15 M
D'ALGARIA EN CAS QUE NO SIGUI SUFICIENT LA INSTAL.LACIO AMB
ESCALA NATURAL.

-47M SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT
CAT6A PER EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV
DE ZONA (ABD, BD) FINS CADA CAMERA | ETIQUETAT.

-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE.

-EL MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT
ETHERNET.

-BRIDES, PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA
LA INSTAL.LACIO AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR.
-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E
(250Mhz) AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT
COMPROVADA LA CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL
CABLEJAT QUE NO PASSI LA CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA
CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT
DE CERTIFICACIO QUE EMET LA CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL
CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA MAQUINA, DEGUDAMENT
ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS MECANISMES |
ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVEI DE TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE REUS.
-INCLOU MA OBRA

-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA
PROGRAMADOR INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE
L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU LLICENCIES, PERMISOS |
PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES, |
REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS ORIENTACIO
QUALITAT IMATGE, LIMITS | ALARMES.

/IS'THA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA
CAMARA DEL PROJECTE OBJECTE.//

SOPCAM 1,000 UT  CARCASSA, BRAC | ADAPTACIO A 250,00 250,00
SUPORT A SEMAFOR O FANAL.

ZBECAT6EX 47,000 UT UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 35,72
U/UTP FCA PE EXTERIOR

ZBECERJ45 2,000 UT CONNECTOR RJ45 CAT7 CAT6A PER A 0,90 1,80
CABLE DE XARXA CAT7 CAT6A AMB
GUIA | FUNDA DE CABLE

ZBECERCAT®6 1,000 UT  CERT CAT6A ISO/IEC 11801:2002 11,00 11,00
CLASSE E (250MHZ) | ETIQUETAT

ZBEJORO003 0,500 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00 21,00
PROGRAMADOR INFORMATIC

0010B200 2,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 41,12
TELECOMUNICACIO

0010B220 1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 18,45
TELECOMUNICACIO
Precio total redondeado por UT .......cccccccmeerrriccnnenns 379,09
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud

Colegio Oficial de Ingenieros

Descripcion Técnicos de Telecomuh@talion

1.3.3 CCTVCMO002I

SOPCAM

FERRATGE

ZBECAT6EX

ZBECERJ45

ZBECERCAT6

ZBEJORO003

0010B200

0010B220

uT

INSTAL-LACIO A SUPORT/ALGADA ESPECIAL EQUIP "ALL-IN}

27/11/2023

2321339-01

CAMERA PANORAMICA 4K Q3538-LVE DOME INCL 47M UTP CAT6A VISADO

INCLOU:

-BRAG | ADAPTACIO SUPORT ESPECIAL (BRAGOS EXTENSIELES;
SUPORT EN BANDERA, ETC.) | FIXACIONS PER CORRECTE
INSTAL.LACIO DE TOTS ELS COMPONENTS DE L'EQUIP A FACANA,
SEMAFOR O FANAL. INCLUS TREBALLS DE MECANITZACIO.
QUALSEVOL ALTRE NECESARI PER A LA CORRECTE EXECUCIO,
INCLUS SEGELLAT DE FORATS.

-MITJANS DE ELEVACIO INCLOU LA PP DE LLOGUER CAMIO GRUA
CISTELLA MECANICA PER MOUNTATGE CONTROLAT DE CAMARAS A
FANALS | SEMAFORS DE 10 A 15 M D'ALGARIA EN CAS QUE NO SIGUI
SUFICIENT LA INSTAL.LACIO AMB ESCALA NATURAL.

-47M SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT
CAT6A PER EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV
DE ZONA (ABD, BD) FINS CADA CAMERA | ETIQUETAT.

-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE.

-EL MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT
ETHERNET.

-BRIDES, PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA
LA INSTAL.LACIO AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR.
-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E
(250Mhz) AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT
COMPROVADA LA CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL
CABLEJAT QUE NO PASSI LA CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA
CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT
DE CERTIFICACIO QUE EMET LA CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL
CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA MAQUINA, DEGUDAMENT
ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS MECANISMES |
ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVEI DE TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE REUS.
-INCLOU MA OBRA

-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA
PROGRAMADOR INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE
L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU LLICENCIES, PERMISOS |
PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES |
REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS ORIENTACIO
QUALITAT IMATGE, LIMITS | ALARMES.

/IS'THA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA
CAMARA DEL PROJECTE OBJECTE.//

1,000 UT  CARCASSA, BRAC | ADAPTACIO A 250,00
SUPORT A SEMAFOR O FANAL.

1,000 UT  PER UN MUNTATGE ESPECIAL, 200,00
S'INCLOU TOT TIPUS DE FERRATGE,
ANCLATGE, ANGLES, BRIDES,
TORNILLERIA, SILICONES, UTENSILIS,
MECANITZACIONS | ESCALES O
ALTRES MITJANS DE ELEVACIO
DIFERENTS A PARTIDA INSTAL.
STANDARD

47,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76

U/UTP FCA PE EXTERIOR

2,000 UT CONNECTOR RJ45 CAT7 CAT6A PER A 0,90
CABLE DE XARXA CAT7 CAT6A AMB
GUIA | FUNDA DE CABLE

1,000 UT  CERT CAT6A ISO/IEC 11801:2002 11,00
CLASSE E (250MHZ) | ETIQUETAT

0,500 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00
PROGRAMADOR INFORMATIC

2,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56
TELECOMUNICACIO

1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45
TELECOMUNICACIO

250,00

200,00

35,72

1,80

11,00
21,00
41,12

18,45

Precio total redondeado por UT ........ccccecmiiniirnnnenns

579,09
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud

Colegio Oficial de Ingenieros

Descripcion Técnicos de Telecomuh@talion

1.3.4 CCTVCMO03I

SOPORTE15

SOPCAM

FERRATGE

ZBECATGEX

ZBECERJ45

ZBECERCAT6

ZBEJORO003

0010B200

0010B220

uT

INSTAL-LACIO A MENSULA SUPORT CANTONER PER

27/11/2023

2321339-01

SOBRESORTINT 1,5M/ALCADA ESPECIAL EQUIP "ALL-IN-
CAMERA PANORAMICA 4K Q3538-LVE DOME INCL 47M UTP C

NE"

NE PRFISADO

INCLOU:
-MENSULA SUPORT CAMARES A PARET CANTONERA 1.5M
PERSONALITZADA.

-BRAG | ADAPTACIO SUPORT ESPECIAL (BRAGOS EXTENSIBLES,
SUPORT EN BANDERA, ETC.) | FIXACIONS PER CORRECTE
INSTAL.LACIO DE TOTS ELS COMPONENTS DELS EQUIPS A MENSULA,
FACANA, SEMAFOR O FANAL. INCLUS TREBALLS DE MECANITZACIO.
QUALSEVOL ALTRE NECESARI PER A LA CORRECTE EXECUCIO,
INCLUS SEGELLAT DE FORATS.

-MITJANS DE ELEVACIO INCLOU LA PP DE LLOGUER CAMIO GRUA
CISTELLA MECANICA PER MOUNTATGE CONTROLAT DE CAMARAS A
FANALS | SEMAFORS DE 10 A 15 M D'ALGARIA EN CAS QUE NO SIGUI
SUFICIENT LA INSTAL.LACIO AMB ESCALA NATURAL.

-47M SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT
CAT6A PER EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV
DE ZONA (ABD, BD) FINS CADA CAMERA | ETIQUETAT.

-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE.

-EL MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT
ETHERNET.

-BRIDES, PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA
LA INSTAL.LACIO AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR.
-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E
(250Mhz) AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT
COMPROVADA LA CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL
CABLEJAT QUE NO PASSI LA CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA
CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT
DE CERTIFICACIO QUE EMET LA CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL
CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA MAQUINA, DEGUDAMENT
ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS MECANISMES |
ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVEI DE TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE REUS.
-INCLOU MA OBRA

-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA
PROGRAMADOR INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE
L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU LLICENCIES, PERMISOS |
PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES |
REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTRES TECNICS ORIENTACIO
QUALITAT IMATGE, LIMITS | ALARMES.

/IS'THA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA
CAMARA DEL PROJECTE OBJECTE.//

1,000 UT  MENSULA SUPORT CAMARES A 250,00

PARET CANTONERA 1.5M
PERSONALITZADA.

1,000 UT  CARCASSA, BRAC | ADAPTACIO A 250,00
SUPORT A SEMAFOR O FANAL.

1,000 UT  PER UN MUNTATGE ESPECIAL, 200,00
S'INCLOU TOT TIPUS DE FERRATGE,
ANCLATGE, ANGLES, BRIDES,
TORNILLERIA, SILICONES, UTENSILIS,
MECANITZACIONS | ESCALES O
ALTRES MITJANS DE ELEVACIO
DIFERENTS A PARTIDA INSTAL.
STANDARD

47,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76

U/UTP FCA PE EXTERIOR

2,000 UT CONNECTOR RJ45 CAT7 CAT6A PER A 0,90
CABLE DE XARXA CAT7 CAT6A AMB
GUIA | FUNDA DE CABLE

1,000 UT  CERT CAT6A ISO/IEC 11801:2002 11,00
CLASSE E (250MHZ) | ETIQUETAT

0,500 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00
PROGRAMADOR INFORMATIC

2,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56
TELECOMUNICACIO

1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45
TELECOMUNICACIO

250,00

250,00

200,00

35,72

1,80

11,00
21,00
41,12

18,45
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

1.3.5 CCTVMAED

1.4.1 ZBESEO006

PANOSEN

FERRATGE

00121000
00140000
SECAMION

uT

uT

27/11/2023

2321339-01

Precio total redondeado por UT ..........c.ccu.. J VISAD69,09

PARTIDA MA ALCADA OBRA CIVIL DE DESPLEGAMENT DE CABLEJAT
FIBRA OPTICA/ UTP | RV-K PER INTERIOR EDIFICI MUNICIPAL FINS
FACANA O CARRER.

CONSISTEIX EN MATERIAL | FEINES NO CONTEMPLAT EN ALTRES
PARTIDES, PER EXEMPLE, TALADRAR ALGUN PAS ENTRE PARETS,
ENGUIXAR, REPINTAR, APERTURA FALS SOSTRE, IMPREVISTOS, ETC...

Sin descomposicion

300,00

Precio total redondeado por UT .........cccocceerrricnnens

1.4 4. SENYALITZACIO CCTV

SENYAL CCTV 45X45CM A SUPORT EXISTENT

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO (SOTA EQUIP ALL-IN-ONE CAMERA
PANORAMICA 8.3 MPX 4K COBERTURA 180°) DE SENYAL PLACA
INFORMATIVA D’ALUMINI ANODITZAT 45X45CM ZONA
VIDEOVIGILADA/CAMERA PANORAMICA.PLANXA D'ALUMINI ALIATGE
1050 H24 O 3003 H24 EMBOTIT, PLEGAT AMB DOBLE PLEC DE
SEGURETAT DE 2 MM D'AMPLADA, PER PROPORCIONA-LI RIGIDESA A
LA PLACA A MES D'EVITAR ARESTES EN TOT EL PERIMETRE DE LA
SENYAL. TAMBE TE RAILS POSTERIORS D'ALUMINI DE 25 MM
D'AMPLADA. ELS FILMS DE LA SENYAL HOMOLOGATS PER EXTERIOR,
DE NIVELL 1 EG COM A MINIM | AMB UNA GARANTIA DE 3 ANYS I 50
CD/LUX/M2.INCLOS ELEMENTS DE SUSTENTACIO |
FIXACIO.INFORMACIO AMB DISSENY CORPORATIU QUE
PROPORCIONARA L’AJUNTAMENT DE REUS/ GUARDIA
URBANA.TOTALMENT ACABAT. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE
MANTENIRLA TAPADA | DESTAPARLA INMEDIATAMENT (DE UN DIA PER
L'ALTRE) UNA VEGADA AJUNTAMENT DONI LA INSTRUCCIO
D'ACTIVACIO.

(S'HA PREVIST 2 SENYALS PER CADA ZONA)

1,000 UT  PLACA INFORMATIVA D’ALUMINI 39,87
ANODITZAT 45X45CM ZONA
VIDEOVIGILADA/CAMERA
PANORAMICA
0,100 UT  PER UN MUNTATGE ESPECIAL, 200,00
S'INCLOU TOT TIPUS DE FERRATGE,
ANCLATGE, ANGLES, BRIDES,
TORNILLERIA, SILICONES, UTENSILIS,
MECANITZACIONS | ESCALES O
ALTRES MITJANS DE ELEVACIO
DIFERENTS A PARTIDA INSTAL.
STANDARD
0,014 H OFICIAL 1ERA 27,19
0,014 H MANOBRE 22,70
0,100 UT  PART PROPORCIONAL DE CAMIO 40,00
NECESARI PER SUBMINISTRAMENT
TRANSPORT EMMAGATZEMATGE
LLIURAMENT

300,00

39,87

20,00

0,38
0,32
4,00

Precio total redondeado por UT ........ccccecmvimiiennnenns

1.5 5. RENOVE EDIFICIS MUNICIPALS

64,57
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
WOB 2321339-01
1.5.1 ANTICHOSPITAL UT COMISARIA PROXIMITAT (ANTIC HOSPITAL VELL) - 2 CAM
HDCVI 2.7-12 1080P VF:
Subministrament i instal-laci6 de dos cameres minidomo |HDCVI ¥ISADO
videovigilancia 1080P a la comissaria proximitat de I'antic—hespHal
connectat a gravador IDIS center existent en edifici.
INCLOU:
2UT. CAMERAS MINIDOMO HDCVI 2.7-12 1080P VF. MINI DOMO DE
OPTICA VARIFOCAL MANUAL 2.7-12MM (109°-35°). RESOLUCIO
MEGAPIXEL FINS 1080P A 25IPS. SORTIDA DE VIDEO EN MODE HDCVI.
IP67, METALICO, RESISTENTE AL AGUA. INSTALABLE EN PARED O
TECHO (3 EJES). MARCA A APROBAR PER ESCRIT PER LA DF, STIT O
GU.
2UT. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A
2UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE
FLEXIBLE DE 10CM. CONVERSOR DE VIiDEO A UTP. CONSTA DE DOS
BALUNS, UNO PARA CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O
RECIBE SENAL DE VIDEO A COLOR O B/N A TIEMPO REAL. -
80M. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR g
60M. CANAL UNEX 16X16 BL. NEU (MTS) pvs
MA OBRA OFICIAL S
MA OBRA AJUDANT &
MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. g
2CAMDAHUA 2,000 UT  2UT. CAM MINIDOMO DAHUA 188,80 377,60 %
MINIDOMO HDCVI 2.7-12 1080P VF =
FA0001 2,000 UT  ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 19,20 38,40 <
2A )
NT0116 2,000 UT BALUNCCTV 6,00 12,00 &
ZBECAT6EX 80,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 60,80 &
U/UTP FCA PE EXTERIOR a
MATO0359 60,000 ML  CANAL UNEX 16x16 BL. NEU (MTS) 1,20 72,00 =
0010B200 0,500 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 10,28 %
TELECOMUNICACIO S
0010B220 0,500 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 9,23 ©
TELECOMUNICACIO 5
ZBEJORO003 0,500 H TECNIC ESPECIALISTA . 42,00 21,00 g
PROGRAMADOR INFORMATIC L2
>
Precio total redondeado por UT .......cccceccvveriernccennenns 601,31 g
(8]
(0]
1.5.2 AUTOBUSOS UT COMISARIA PROXIMITAT (ESTACIO AUTOBUSOS) - 2 CAM MINIDOMO IP 2
4MP 1080P HIKVISION O EQUIVALENT: g
Subministrament i instal-laci6 de dos cameres minidomo IP de 9
videovigilancia 1080P 4MP onvif amb SD 128GB de videovigilancia a la Qo
comissaria proximitat de I'estacié d'autobusos connectat al sistema de é
gravacié actual IP IDIS ISS Expert mitjangat xarxa municipal existent en la —
instal-lacié 3
INCLOU: kS
2UT. CAMERAS MINIDOMO HIKVISION IP 1080P 4MP 2.8MM H265 + POE g))
ONVIF. MINI DOMO DE OPTICA FIJA 2.8 MM. RESOLUCION 4 <
MEGAPIXELES (2560X1400 @20IPS). SALIDA IP, COMPRESION )
H.265+/H.265/H.264+/H.264. METALICO ANTIVANDALICO IK10, =
RESISTENTE AL AGUA IP67. INSTALABLE EN PARED O TECHO (3 EJES). S
ALIMENTACION 12 VDC MAX 400 MA Y POE (802.3 AF). MARCA (@)
HIKVISION O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O -%
SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER LA DF, STIT O GU. %
2UT. TARJETA MICROSDXC MAX ENDURANCE DE 256 GB + RESCUEPRO O
DELUXE, HASTA 200 MB/S, UHS-I, CLASE 10, U3, V30 @
20M. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR g
20M. CANAL UNEX 16X16 BL. NEU (MTS) o
2UT. LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT kS
PER CAMERES IP. INTEGRADES EN EL SISTEMA VMS ACTUAL. 2
MA OBRA OFICIAL 2
MA OBRA AJUDANT 5
MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. %
Q
2CAMHIVI 2,000 UT CAM MINIDOMO HIKVISION IP 1080p 273,60 547,20 T_%
4MP 2.8MM ONVIF 2
LICIDIS 2,000 UT LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO 50,00 100,00
GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER —
CAMERES IP. INTEGRADES EN EL &S
SISTEMA VMS ACTUAL. N
—
PROJECTE | PRESCRIPCIONS TECNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL.LACIO DE CAMERAS VIA PU... Pagina 27 %
\@©
o

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 152 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
SD256G 2,000 UT  TARJETA MicroSDXC MAX 5600 4200
ENDURANCE DE 256 GB +
RESCUEPRO DELUXE, HASTA 200 VISADO
MB/S, UHS-I, CLASE 10, U3, V30 |
ZBECAT6EX 70,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 53,20
U/UTP FCA PE EXTERIOR
MAT0359 60,000 ML  CANAL UNEX 16x16 BL. NEU (MTS) 1,20 72,00
0010B200 1,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 20,56
TELECOMUNICACIO
0010B220 1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 18,45
TELECOMUNICACIO
ZBEJORO003 1,500 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00 63,00
PROGRAMADOR INFORMATIC
Precio total redondeado por UT ........ccccecmviniiennnenns 986,41
1.5.3 GU_DVR16E UT GRABADOR COMISARIA GUARDIA URBANA - DVR16E HDD 4TB o
Actualitzar sistema actual gravador videovigilancia edifici Guardia urbana Q
SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + 3
ANALOGICO 16E 2TB A LA COMISSARIA GUARDIA URBANA DE REUS. a
INCLOU: 3
1UT. GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 2TB o
VIDEOGRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES, SOPORTA CAMARAS g
HD-TVI / AHD / 960H / ANALOGICAS, GRABACION FULL HD HASTA S
400IPS. SALIDA HDMI Y VGA. 16 ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE ALARMA, 4 ?C)
ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO. COMPATIBLE CON IPHONE, IPAD Y c
ANDROID. CAPACIDAD PARA 4 HDD SATA INTERNO HASTA 10TB 8
(INCLUYE 1 HDD DE 2TB). MANDO IR INCLUIDO. Q
1UT. DISCO DURO 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL <
ESPECIAL PARA NVR a
MA OBRA OFICIAL ~
MA OBRA AJUDANT %
MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. S
()
IDIS16E 1,000 UT  GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + 1.007,00 1.007,00 §
ANALOGICO 16E 4TB 9
HD4TCCTV 1,000 UT  HDDATB WESTERN AV-GP NVR 210,00 210,00 2
ZBECAT6EX 50,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 38,00 =
U/UTP FCA PE EXTERIOR g
0010B200 1,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 20,56 &
TELECOMUNICACIO 2
0010B220 1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 18,45 o
TELECOMUNICACIO -
ZBEJORO003 1,000 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00 42,00 3
PROGRAMADOR INFORMATIC 5
Q
Precio total redondeado por UT .........ccocccmiiiiennnnnenns 1.336,01 ';,
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcién Técnicos

Colegio Oficial de Ingenieros

de Telecomuh@talion

1.5.4 RENOVE

CAMO0502

CAMO0501
CAMO0065

uT

RENOVACIO (16) CAMERES INTERIORS | PERIMETRALS |Aixicom

27/11/2023 2321339-01

AMPLIACIO (9) CAMERES ADDICIONAL FULL-HD INCLOENT| UN N(VISADO

GRAVADOR IDIS CENTER HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 4TB

Subministrament, instal-lacié i renovacié cameres interiors i perimetrals
aixi com ampliacié cameres addicional FULL-HD incloent un nou gravador
IDIS CENTER per I'ampliacié a I'edifici de Guardia Urbana.

INCLOU:

1UT. GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 2TB
VIDEOGRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES, SOPORTA CAMARAS
HD-TVI / AHD / 960H / ANALOGICAS, GRABACION FULL HD HASTA
400IPS. SALIDA HDMI Y VGA. 16 ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE ALARMA, 4
ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO. COMPATIBLE CON IPHONE, IPAD Y
ANDROID. CAPACIDAD PARA 4 HDD SATA INTERNO HASTA 10TB
(INCLUYE 1 HDD DE 2TB). MANDO IR INCLUIDO.

1UT. DISCO DURO 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL
ESPECIAL PARA NVR

11UT. CAMERA TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 2.8-12MM 1080P
CAMARA COMPACTA 2.4 MP CVI/ TVI/AHD/ANALOGICA 1080P/ 960H
CMOS APTINA 1/3" FILTRO MECANICO ICR. OPTICA HD VARIOFOCAL DE
2.8 -12 MM LENS, 66 IR LED'S (5 MM), IP66 12VCC. CHASIS METALICO.
MARCA HIKVISION O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O
SUPERIORS SI ES APROBAT PER ESCRIT PER LA DF, STIT O GU

12UT. CAMERA MINIDOMO TVI 1080P HIKVISION 2.8MM HD-TVI CMOS 2
MPX CON ICR. LED IR EXIR 2.0 CON HASTA 20 METROS DE ALCANCE
(SMART IR). OPTICA FIJA DE 2.8 MM. ILUMINACION MINIMA 0.005 LUX
COLOR Y 0 LUX EN B/N CON IR. RESOLUCION 1920 X 1080. WDR 120DB,
BLC, AGC. SALIDA DE VIiDEO HD-TVI. MENU OSD A TRAVES DE CABLE
COAXIAL (PROTOCOLO HIKVISION-C). ROTECCION IP67 PARA
EXTERIOR. MATERIAL: METAL. TEMPERATURA DE USO: -40°C A +60°C.
ALIMENTACION: 12 VDC, POC.AF CONSUMO 3.5 W (MAX.) MEDIDAS: 91 x
82.6 x 68.3 MM. PESO: 350 G. MARCA HIKVISION O EQUIVALENT AMB
MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS SI ES APROBAT PER ESCRIT
PER LA DF, STIT O GU

2UT. CAMERA DOMO HIKVISION PTZ HD-TVI D&N CMOS 2 MPX CON ICR.
IR CON HASTA 150 M DE ALCANCE. OPTICA ZOOM X32 CON
AUTOFOCUS (4.8-153 MM). ILUMINACION MiNIMA 0.05 LUX EN COLOR Y
0 LUX EN B/N CON IR ACTIVADO. RESOLUCION 1920 X 1080. VELOCIDAD
HORIZONTAL: 0.1° -250°/S, VELOCIDAD VERTICAL: 0.1° -150°/S. WDR
120DB. AGC, 3D DNR (REDUCCION DIGITAL DE RUIDO),
POSICIONAMIENTO 3D INTELIGENTE. SALIDA DE VIiDEO HD-TVI /
ANALOGICA. CONTROL MULTIPROTOCOLO VIA RS485
(AUTODETECCION HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D) Y CABLE COAXIAL
(PROTOCOLO HIKVISION_C). MASCARAS DE PRIVACIDAD (HASTA 8
MASCARAS).360° DE GIRO HORIZONTAL (ROTACION CONTINUA).
MODELO DE EXTERIOR IP66. RANGO TEMPERATURA -30°/+65°C.
ALIMENTACION: 24 VAC, CONSUMO 40 W (MAX., FUENTE DE
ALIMENTACION NO INCLUIDA. DIMENSIONES: 220 MM (@) X 353 MM.
PESO: 4.5 KG.MARCA HIKVISION O EQUIVALENT AMB MATEIXES
PRESTACIONS O SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER LA DF,
STIT O GU.

25UT. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A

50UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE
FLEXIBLE DE 10CM. CONVERSOR DE VIDEO A UTP. CONSTA DE DOS
BALUNS, UNO PARA CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O
RECIBE SENAL DE VIDEO A COLOR O B/N A TIEMPO REAL.

1UT. LLICENCIA ADDICIONAL GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER
CAMERES IP

680ML. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR

280ML. TUB CORRUGAT GRIS LH C/GUIA M20

400ML. MTS. CANALIZACION ULTRA 639 50MTS

MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR.

11,000 UT  TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 169,00
2.8MM 12MM 1080P
12,000 ut MINIDOMO HIKVISION TVI 1080P 2.8MM 94,00
2,000 ut DOMO HIKVISION PTZ HD-TVI + 1.127,00
ANALOGICO 2MPX IR150 X32 WDR P66

1.859,00

1.128,00
2.254,00
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
LICIDIS 1,000 UT LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO 5000 50.00
GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER
CAMERES IP. INTEGRADES EN EL VISADO
SISTEMA VMS ACTUAL.
IDIS16E 1,000 UT GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + 1.007,00 1.007,00
ANALOGICO 16E 4TB
NT0116 50,000 UT  BALUN CCTV 6,00 300,00
FA0001 25,000 UT  ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 19,20 480,00
2A
ZBECAT6EX 680,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 516,80
U/UTP FCA PE EXTERIOR
TUBOO0O011 280,000 UT  TUB CORRUGAT GRIS LH C/GUIA M20 0,70 196,00
TUBOO0052 400,000 UT  MTS. CANALIZACION ULTRA 63Q0 1,98 792,00
50MTS
0010B200 40,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 822,40
TELECOMUNICACIO
0010B220 40,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 738,00 .
TELECOMUNICACIO o
ZBEJORO003 13,000 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00 546,00 S
PROGRAMADOR INFORMATIC 9
N
Precio total redondeado por UT ........cccocecmiiiiennnianns 10.689,20 §
(O]
1.5.5 RENOVEAJ UT RENOVACIO (4) CAMERES TUBULAR HDCVI/ CVI/ AHD/ TVI 1080P | (12) %
MINIDOMO TVI 1080P 2.8MM | AMPLIACIO HDD 4TB INTERIOR =
AJUNTAMENT (PALAU) HIKVISION O EQUIVALENT 2
Subministrament, instal-lacié i renovacié cameres edifici ajuntament i 8
ampliacié disc dur a gravador existen. Q
INCLOU: g
1UT. DISC DUR (HDD) 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL =
ESPECIAL PER NVR PER GRAVADOR EXISTENT PER AMPLIAR ,E'
EMMAGATZEMATGE %
4UT. CAMERA TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 2.8-12MM 1080P S
CAMARA COMPACTA 2.4 MP CVI/ TVI/AHD/ANALOGICA 1080P/ 960H ©
CMOS APTINA 1/3" FILTRO MECANICO ICR. OPTICA HD VARIOFOCAL DE S
2.8 -12 MM LENS, 66 IR LED'S (5 MM), IP66 12VCC. CHASIS METALICO. 9
MARCA HIKVISION O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O £
SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER LA DF, STIT O GU E
12UT. CAMERA MINIDOMO TVI 1080P HIKVISION 2.8MM HD-TVI CMOS 2 S
MPX CON ICR. LED IR EXIR 2.0 CON HASTA 20 METROS DE ALCANCE Q@
(SMART IR). OPTICA FIJA DE 2.8 MM. ILUMINACION MINIMA 0.005 LUX it
COLOR Y 0 LUX EN B/N CON IR. RESOLUCIC}N 1920 X 1080. WDR 120DB, 2z
BLC, AGC. SALIDA DE VIDEO HD-TVL. MENU OSD A TRAVES DE CABLE 2
COAXIAL (PROTOCOLO HIKVISION-C). ROTECCION [IP67 PARA Q
EXTERIOR. MATERIAL: METAL. TEMPERATURA DE USO: -40°C A +60°C. é
ALIMENTACION: 12 VDC, POC.AF CONSUMO 3.5 W (MAX.) MEDIDAS: 91 x =
82.6 x 68.3 MM. PESO: 350 G. MARCA HIKVISION O EQUIVALENT AMB g
MATEIXES PRESTACIONS O SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT .g
PER LA DF, STIT O GU. g
16T. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A (MA ALSADA PREVISIO DE £
SUBSTITUIR ALGUN ESPATLLAT O EN MAL ESTAT) g
32UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE =
FLEXIBLE DE 10CM. CONVERSOR DE VIiDEO A UTP. CONSTA DE DOS S
BALUNS, UNO PARA CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O O
RECIBE SENAL DE VIDEO A COLOR O B/N A TIEMPO REAL.(MA ALSADA -g,
PREVISIO DE SUBSTITUIR ALGUN ESPATLLAT O EN MAL ESTAT) %
50ML. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR PER CAMERA ADDICIONAL ENTRADA O
PALAU ©
MA OBRA OFICIAL g
MA OBRA AJUDANT o
MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR. §
HD4TCCTV 1,000 UT HDD4TB WESTERN AV-GP NVR 210,00 210,00 ;
CAMO0502 4,000 UT  TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 169,00 676,00 5
2.8MM 12MM 1080P g
CAMO0501 12,000 ut MINIDOMO HIKVISION TVI 1080P 2.8MM 94,00 1.128,00 3
FA0001 16,000 UT  ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 19,20 307,20 ©
2A 2
NTO116 32,000 UT  BALUN CCTV ) 6,00 192,00 @
ZBECATBEX 111,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 84,36 —
U/UTP FCA PE EXTERIOR 3
@
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud

Colegio Oficial de Ingenieros

Descripcion Técnicos de Telecomuh@talion

0010B200

0010B220

1.5.6 CASTELL_DVR16E

IDIS8E

LICIDIS

0010B200

0010B220

ZBEJORO003

1.5.7 DIPOSIT

uT

uT

23,500 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 2056

27/11/2023

482 16

2321339-01

TELECOMUNICACIO
24,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR

1 BMI SAD QZ,SO

TELECOMUNICACIO

Precio total redondeado por UT ........cccocecriiiiinnnnnenns

ACTUALITAR GRABADOR EDIFICI PLAGA CASTELL ANTIC ARXIU DE
REUS - DVRSE

Actualitzar sistema actual gravador videovigilancia edifici plagca castell
antic arxiu

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI +
ANALOGICO 8E 2TB A L'EDIFICI PLAGCA CASTELL ANTIC ARXIU DE
REUS.

INCLOU:

1UT. GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + ANALOGICO 16E 2TB
VIDEOGRABADOR DIGITAL DE 8 CANALES, SOPORTA CAMARAS HD-TVI
| AHD / 960H / ANALOGICAS, GRABACION FULL HD HASTA 400IPS.
SALIDA HDMI Y VGA. 8 ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE ALARMA, 4
ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO. COMPATIBLE CON IPHONE, IPAD Y
ANDROID. CAPACIDAD PARA 4 HDD SATA INTERNO HASTA 10TB.
MANDO IR INCLUIDO.

1UT. LLICENCIA ADDICIONAL GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER
CAMERES IP

MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR.

1,000 UT  GRABADOR IDIS HIBRIDO TVI + 919,67
ANALOGICO 8E 2TB

1,000 UT  LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO 50,00
GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER
CAMERES IP. INTEGRADES EN EL
SISTEMA VMS ACTUAL.

0,500 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56
TELECOMUNICACIO

0,500 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45
TELECOMUNICACIO

0,100 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00
PROGRAMADOR INFORMATIC

3.523,52

919,67

50,00

10,28
9,23

4,20

Precio total redondeado por UT .......cccccoemmernriccnnenns

AMPLIACIO (5) CAMERES DIPOSIT MUNICIPAL

Subministrament, instal-lacié i ampliaci6 cameres addicionals en diposit
de vehicles en carrer victor catala 36 - poligron agroreus - 43206 REUS
connectat al gravador IDIS CENTER existent en diposit, ampliant el seu
disc dur i que connecti i funcioni amb sistema IDISCENTER PRO actual.
INCLOU:

5UT. CAMERA TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 2.8-12MM 1080P
CAMARA COMPACTA 2.4 MP CVI/ TVI/AHD/ANALOGICA 1080P/ 960H
CMOS APTINA 1/3" FILTRO MECANICO ICR. OPTICA HD VARIOFOCAL DE
2.8 -12 MM LENS, 66 IR LED'S (5 MM), IP66 12VCC. CHASIS METALICO.
MARCA HIKVISION O EQUIVALENT AMB MATEIXES PRESTACIONS O
SUPERIORS S| ES APROBAT PER ESCRIT PER LA DF, STIT O GU

5UT. LLICENCIA ADDICIONAL GESTIO GRAVACIO IDIS ISS EXPERT PER
CAMERES IP

5T. ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 2A (MA ALSADA PREVISIO DE
SUBSTITUIR ALGUN ESPATLLAT O EN MAL ESTAT)

10UT. BALUN CCTV TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO CON CABLE
FLEXIBLE DE 10CM. CONVERSOR DE VIiDEO A UTP. CONSTA DE DOS
BALUNS, UNO PARA CADA EXTREMO DEL CABLE UTP. TRANSMITE O
RECIBE SENAL DE VIDEO A COLOR O B/N A TIEMPO REAL.

1UT. DISC DUR (HDD) 4 TERABYTE SERIE AV-GP WESTERN DIGITAL
ESPECIAL PER NVR PER GRAVADOR EXISTENT PER AMPLIAR
EMMAGATZEMATGE

620ML. CABLE L.H. UTP CAT.6 CPR

MA OBRA OFICIAL

MA OBRA AJUDANT

MA OBRA TECNIC PROGRAMADOR.

993,38
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
CAMO0502 5,000 UT  TUBULAR HIKVISION CVI/TVI/AHD/AN 18000 84500
2.8MM 12MM 1080P
FA0001 5,000 UT  ALIMENTADOR 12VCC ESTABILIZADO 19,MISADQ6,OO
2A
NTO116 10,000 UT  BALUN CCTV 6,00 60,00
HD4TCCTV 1,000 UT  HDDATB WESTERN AV-GP NVR 210,00 210,00
LICIDIS 5,000 UT  LLICENCIES ADDICIONALS GESTIO 50,00 250,00
GRAVAC|O IDIS ISS EXPERT PER
CAMERES IP. INTEGRADES EN EL
SISTEMA VMS ACTUAL. .
ZBECAT6EX 620,000 UT  UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 471,20
U/UTP FCA PE EXTERIOR
0010B200 33,000 H OFICIAL 1A |NSTAL:LADOR 20,56 678,48
TELECOMUNICACIO
0010B220 30,900 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 570,11
TELECOMUNlCAClO
ZBEJORO003 10,000 H TECNIC ESPECIALISTA 42,00 420,00

PROGRAMADOR INFORMATIC

Precio total redondeado por UT .................

3.600,79
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

2.1.1 TYDM55E

DM55E

FERRATGE

A012M000
A013M000

uT

2 CAPITOL_2: PANTALLES

27/11/2023

2321339-01

2.1 6.PANTALLES VI SAD o

SUBM. EQUIP "ALL-IN-ONE" MONITOR SAMSUNG DMS55E (SERIES
DIGITAL SIGNAGE)

TAMANY: 55"

RESOLUCIO: 1920x1080 (FULL HD)

TECNOLOGIA DE PANELL: 60Hz D-LED BLU

SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO A PARET | CABLEJAT NECESSARI
JA QUE S'HA DE CONNECTAR A UN PC EXISTENT PER HDMI MAXIM 10
METRES EN SALA CONTROL DE GUARDIA URBANA DE UN MONITOR
SAMSUNG DE 55" MOD-55QM O EQUIVALENT AMB MATEIXES
PRESTACIONS O SUPERIORS AMB OPERATIVA 24X7, CONNECTOR
HDMI | DP, FORMAT SLIM QUASI SENSE MARC PER ENCAIXAR
PERFECTAMENT AMB ALTRES MONITORS JA EXISTENTS SAMSUNG
DM55E EN SALA CONTROL DE GUARDIA URBANA INCLOENT SUPORT A
PARET TIPUS VIDEOWALL AJUSTABLES PARED POP-UP 600X400 I
MOURE PANTALLA SI S'ESCAU.

INCLOU MATERIAL DE INSTAL-LACIO BASSES ELECTRIQUES
CANALETA | CONNECTORS VARIS

TOTALMENT SUBMINISTRAT INSTAL.LAT | POSADA EN MARXA.

1,000 UT  SAMSUNG DM55E (SERIES DIGITAL 1.392,00
SIGNAGE)
1,000 UT  PER UN MUNTATGE ESPECIAL, 200,00
S'INCLOU TOT TIPUS DE FERRATGE,
ANCLATGE, ANGLES, BRIDES,
TORNILLERIA, SILICONES, UTENSILIS,
MECANITZACIONS | ESCALES O
ALTRES MITJANS DE ELEVACIO
DIFERENTS A PARTIDA INSTAL.
STANDARD
1,000 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 19,70
1,000 H  AJUDANT MUNTADOR 16,93

1.392,00

200,00

19,70
16,93

Precio total redondeado por UT ........ccccecmviniiuennnenns

1.628,63
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Anejo de justificacion de precios

N° Caddigo

Ud Descripcion

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomuh@talion

3.1.1 CCTVWF001S

uT

ANTENA WIFI Mikrotik mANTBox 52 15s SECTORIAL DE 90| GRAUS-A

27/11/2023

2321339-01

2,4GHZ DE 12DBI | ANTENA SECTORIAL DE 60 GRAUS A 5GHZ DE 15D¥|SADO

WIRELESS 802.11A/N/AC A 5GHZ DE DOBLE CADENA, WIRELE

802.11B/G/N A 2,4GHZ DE DOBLE CADENA, CPU DE 4 NUCLIS \A7asmaZ;
256MB DE RAM, 1XGBIT LAN, 1XSFP, USB, POE, FONT D'ALIMENTACIO,
KIT DE MUNTATGE, ROUTEROS L4, IP55, INCL. LLICENCIA INCORPORAR
AL SISTEMA WIFI DE L'AJUNTAMENT (ROUTER OS MIKROTIK).

UNA ESTACIO BASE DE DOBLE BANDA DE 2,4/5 GHZ (12 DBI | 15 DBI
RESPECTIVAMENT) AMB UNA POTENT ANTENA SECTORIAL
INCORPORADA (90° EN 1,4 | 60° EN 5 GHZ), COMPATIBILITAT AMB POE,
GIGABIT ETH. LA CAPACITAT WIFI DE DOBLE BANDA LI PERMET
UTILITZAR DISPOSITIUS DE 2,4 GHz i 5 GHz al MATEIX TEMPS. HI HA UN
PORT GIGABIT ETHERNET | UN PORT SFP PER A CONNEXIONS DE
FIBRA. 256MB RAM | CPU DE QUATRE NUCLI ARM 32BIT IPQ-4019 QUE
POT GESTIONAR INCLOS LES CARREGUES MES PESADES. 16MB
MEMORIA FLASH EMMAGATZEMATGE. MANTBOX 52 15S INCLUS POT
PROPORCIONAR LA DESCARREGA DE HARDWARE IPSEC SENSE
PROBLEMES. ES COMPATIBLE AMB 802.3AF / A POE-IN. S'INCLOU UN
INJECTOR GIGABIT POE | UN ADAPTADOR DE CORRENT CC
ESTANDARD.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

PRODUCT CODERBD22UGS-5HPACD2HND-15S

ARCHITECTUREARM 32BIT

CPUIPQ-4019

CPU CORE COUNT4

DIMENSIONS140 X 348 X 82 MM

LICENSE LEVEL4

OPERATING SYSTEMROUTEROS

SIZE OF RAM256 MB

STORAGE SIZE16 MB

STORAGE TYPEFLASH

TESTED AMBIENT TEMPERATURE-40°C TO +70°C

POE IN802.3AF/AT

POE IN INPUT VOLTAGE12-57 V

NUMBER OF DC INPUTS2 (DC JACK, POE-IN)

DC JACK INPUT VOLTAGE12-57 V

ENCLOSE: IP55

FAN COUNTPASSIVE

WIRELESS SPECIFICATIONS DETAILS:

WIRELESS 2.4 GHZ MAX DATA RATE300 MBIT/S

WIRELESS 2.4 GHZ NUMBER OF CHAINS2

WIRELESS 2.4 GHZ STANDARDS802.11B/G/N

ANTENNA GAIN DBI FOR 2.4 GHZ12

WIRELESS 2.4 GHZ CHIP MODELIPQ-4019

WIRELESS 2.4 GHZ GENERATIONWI-FI 4

WIRELESS 5 GHZ MAX DATA RATE867 MBIT/S

WIRELESS 5 GHZ NUMBER OF CHAINS2

WIRELESS 5 GHZ STANDARDS802.11A/N/AC

ANTENNA GAIN DBI FOR 5 GHZ15

WIRELESS 5 GHZ CHIP MODELIPQ-4019

WIRELESS 5 GHZ GENERATIONWI-FI 5

ETHERNET DETAILS: 10/100/1000 ETHERNET PORTS1

FIBER DETAILS SFP PORTS:1

NUMBER OF USB PORTS:1

USB SLOT TYPEUSB TYPE A

MAX USB CURRENT (A)1

PCB TEMPERATURE MONITORYES

VOLTAGE MONITORYES

CERTIFICATIONCE, FCC, IC, EAC, ROHS

INCLOU:

1UT. MANTBOX 52 15S (RBD22UGS-5HPACD2HND-15S)

1UT. INJECTOR GIGABIT POE

1UT. FONT D'ALIMENTACIO

1UT. ABRAGADORA DE MANEGA

1UT. JOC DE FIXACIO

1UT- MIKROTIK QUICKMOUNT PRO (ADAPTADOR DE MUNTATGE EN
PARET AVANGAT PERMET GIRAR L'ANTENA DINS DE 140 ° TANT
HORITZONTAL COM VERTICALMENT). AMB QUICKMOUNT PRO ES
POSSIBLE AJUSTAR PERFECTAMENT L'ALINEACIO DE L'ANTENA.

1UT. LLICENCIA PER AFEGIR LA ANTENA AL SISTEMA ACTUAL DE
AJUNTAMENT.
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Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuh@talion
27/11/2023 2321339-01
INCLOU MA OBRA MONTATGE | PROGRAMACIO
TOTALMENTS SUBMINISTRAT, INSTAL-LAT, PROGRAMAT] SEGO&ISADO
PRESCRIPCIONS DE L'AREA INFORMATICA DE L'AJUNTAME‘NT
REUS | REALITZATS ELS AJUSTOS DE PARAMENTS
ORIENTACIO QUALITAT SENYAL, LIMITS | ALARMES.
MANTBOX52 1,000 UT  ANTENA WIFI mANTBox 52 15s, 160,00 160,00
SECTORIAL DE 90 GRADOS A 2,4GHZ
DE 12DBI Y ANTENA SECTORIAL DE 60
GRADOS A 5GHZ DE 15DBI, WIRELESS
802.11A/N/AC A 5GHZ DE DOBLE
CADENA, WIRELESS 802.11B/G/N A
2,4GHZ DE DOBLE CADENA, CPU DE 4
NUCLEOS A 716MHZ, 256MB DE RAM,
1XGBIT LAN, 1XSFP, USB, POE,
FUENTE DE ALIMENTACION, KIT DE
MONTAJE, ROUTEROS L4, IP55, INCL
LLICENCIA INCORPORAR AL SISITEMA S
FIFI DE L'AJUNTAMENT (ROUTER OS 2
MIKROTIK). «
0010B200 1,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,56 20,56 &
TELECOMUNICACIO ‘;‘
0010B220 0,200 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 3,69 5
TELECOMUNICACIO %
o
Precio total redondeado por UT .........cccoceerrricnnens 184,25 ©
c
(o]
3.1.2 CCTVWFO001I UT INSTAL-LACIO STANDARD D'EQUIP "ALL-IN-ONE" PER ANTENA WIFI o%;
mANTBox 52 15s, 90G A 2,4GHZ DE 12DBI Y 60G A 5GHZ DE 15DBI, S
802.11A/N/AC A 5GHZ DE DOBLE CADENA, WIRELESS 802.11B/G/N A §
2,4GHZ DE DOBLE CADENA, CPU DE 4 NUCLEOS A 716MHZ, 256MB DE S
RAM, 1XGBIT LAN, 1XSFP, USB, POE, FUENTE DE ALIMENTACION, KIT N
DE MONTAJE, ROUTEROS L4, IP55, INCL LLICENCIA INCORPORAR AL %
SISTEMA WIFI DE L'AJUNTAMENT (ROUTER OS MIKROTIK). INCL 47M 5
UTP CAT6A S
INCLOU: . . E
-KIT DE MUNTATGE ABRACADORA DE MANEGA, JOC DE FIXACIO | Q
ADAPTACIO SUPORT A SEMAFOR O FANAL ESTA INCLOS EN EL PACK 5
DE LA ANTENA (PARTIDA CCTVWF001S). g
-47TM SUMINISTRE E INSTAL-LACIO DE CABLATGE ESTRUCTURAT 9
CAT6A PER EXTERIORS DESDE RACK INFORMATIC O ARMARIS CCTV 2
DE ZONA (ABD, BD) FINS CADA ANTENA WIFI | ETIQUETAT. 2
-2 CONECTORS RJ45 CAT6 MASCLE. 0
-EL MUNTATGE DEL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS GIGABIT 8
ETHERNET. S
-PREMSA STOPA, TUBS ANTI-VANDALISME, NO D'ACEPTARA LA p
INSTAL.LACIO AMB CABLES A LA VISTA FACILS DE TALLAR. s
-CERTIFICACIO CAT6 SEGONS NORMATIVA ISO/IEC 11801:2002 Classe E s}
(250Mhz) AMB RESULTAT PASSA. CONECTIVITAT UTP TOTALMENT @
COMPROVADA LA CORRECTA CERTIFICACIO | REPARACIO DEL g’
CABLEJAT QUE NO PASSI LA CERTIFICACIO CAT6A. NO S'ACCEPTARA 9
CERTIFICATS AMB EL RESULTAT NO PASSA. LLIURAT EL JUSTIFICANT =
DE CERTIFICACIO QUE EMET LA CERTIFICADORA JUNTAMENT AMB EL ©
CERTIFICAT DE CALIBRATGE D'AQUESTA MAQUINA, DEGUDAMENT o)
ENQUADERNAT | SIGNADA LA GARANTIA DELS MECANISMES | .%
ETIQUETAT SEGONS PRESCRIPCIONS DE SERVEI DE TECNOLOGIES DE K}
LA INFORMACIO | TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT DE REUS. 3
-MA OBRA ©
-PROGRAMACIO PER PART D'UN TECNIC ESPECIALISTA S
PROGRAMADOR INFORMATIC SEGONS REQUERIMENTS DE §
L'AJUNTAMENT DE REUS. INCLOU LLICENCIES, PERMISOS | ]
PROTECCIONS PER TALLAR PAS DE VIANANTS O VEHICLES. 2
[/S'HA CALCULAT UNA MITJANA DE 47M CABLE UTP PER CADA ANTENA =}
WIFI DEL PROJECTE OBJECTE.// é
ZBECAT6EX 47,000 UT UTPCAT6A_CABLE DE CATEGORIA 6 0,76 35,72 §
U/UTP FCA PE EXTERIOR °
ZBECERJ45 2,000 UT CONNECTOR RJ45 CAT7 CAT6A PER A 0,90 1,80 g
CABLE DE XARXA CAT7 CAT6A AMB ™
GUIA | FUNDA DE CABLE S
ZBECERCAT®6 1,000 UT  CERT CAT6A ISO/IEC 11801:2002 11,00 11,00 &
CLASSE E (250MHZ) | ETIQUETAT o
—
PROJECTE | PRESCRIPCIONS TECNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE CAMERAS VIA PU... Pagina 36 %
\@©
o

Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.


Página 161 de 163 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el día 27/11/2023 con el número 2321339-01
Documento presentado por el colegiado 7338, DAVID FERRE  GUTIERREZ, del COITT
El original está depositado en los archivos del COITT por un período de 5 años a contar desde dicha fecha.




Anejo de justificacion de precios

Colegio Oficial de Ingenieros

N° Caddigo Ud Descripcién Técnicos de Telecomuhtalion
27/11/2023 2321339-01
ZBEJORO003 0,500 H TECNIC ESPECIALISTA . 4200 24-00
PROGRAMADOR INFORMATIC
0010B200 2,000 H OFICIAL 1A INSTAL-LADOR 20,¥ISADQ1,12
TELECOMUNICACIO
0010B220 1,000 H AJUDANT INSTAL-LADOR 18,45 18,45
TELECOMUNICACIO
Precio total redondeado por UT ........ccccoccerrrricnnens 129,09

3.2.1 CCTVWFS001

uT

3.2 8. SENYALITZACIO WIFI

SENYAL WIFI 45X60CM A SUPORT EXISTENT

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO ESTRUCTURA | CARTELL
INSTAL-LADA A SUPORT EXISTENT-SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO
DE SENYAL PLAFO PVC 3MM 40x60CM RETOLAT VINIL ZONA WIFI.
INCLOU ESTRUCTURA PER A SENYALETICA CORPORATIVA LA QUAL
S’ADAPTA A MASTIL DE ENTRE 22 | 6 CENTIMETRES DE DIAMETRE.
DISSENYAT PER A POSAR 3 PLAFONS DE 40X60CM. INCLOU PERFIL
D’ALUMINI REBLAT PER A PODER POSAR ELS PANELLS DE
SENYALITZACIO DE 40X60CM.

INCLOU CONJUNT DE 3 PLAFONS PVC DE 3MM DE 40X60CM RETOLAT
AMB VINIL DE TALL POLIMERIC.

TOT SEGONS DETALL DEFINIT EN PROJECTE ADJUNT.

TOTALMENT SUBMINISTRAT E INSTAL.LAT.

POSICIO:

ZONA 3_PL CULTURA DE LA PAU

ZONA 6_PL LLISCAMENT / CAPELLADES

ZONA 7_ANTON BORRELL

ESTRWIFI 1,000 UT ESTRUCTURA SENYALITZACIO ZONA 500,00 500,00
WIFI

PLAFOWIFI 1,000 UT  CONJUNT DE 3 PLAFONS PVC DE 3MM 200,00 200,00
DE 40X60CM RETOLAT AMB VINIL DE
TALL POLIMERIC.

A012M000 0,500 H OFICIAL 1A MUNTADOR 19,70 9,85

A013MO000 0,500 H AJUDANT MUNTADOR 16,93 8,47
Precio total redondeado por UT .........ccocccriiiennnnnanns 718,32
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19 CONCLUSIONS

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/11/2023 2321339-01

El present Projecte conté tots els documents necessaris per constituir-se e oroiec\é ééec
prescripcions tecniques per a licitacié i s'ha redactat d' acord amb les Recomanacions i
Normes Tecniques vigents en I' actualitat.

Assolint doncs tots els objectius previstos, s'eleva a la Superioritat per a la seva aprovacio si

escau.

a REUS, a Dilluns, 30 / octubre / 2023

Signat

N

/

David Ferré Gutierrez
Enginyer Técnic de Telecomunicacié
Col-legiat n°: 7.338

TELECOMUNICACIONS

T

awvid

(_q
erre

G

utterrcg ENGINYERIA TELECOMUNICACIONS DAVID FERRE - ¢/ Caputxins, 22 ATIC 43001 Tarragona. Tel.977213199. M.627180212

Memoria

REF. AUTOR: 7338-23-013
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