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00.INF.002
Magatzem

00.INF.004
Sala del CPD

00.INF.005
Sala AA/SAI

00.SIND.001
Despatxos sindicals, amb

lloc de treball i arxiu

00.SIND.002
Despatxos sindicals, amb

lloc de treball i arxiu

00.SIND.003
Despatxos sindicals, amb

lloc de treball i arxiu

00.SIND.004
Despatxos sindicals, amb

lloc de treball i arxiu

00.SIND.005
Despatxos sindicals, amb

lloc de treball i arxiu

00.SIND.006
Despatxos sindicals, amb

lloc de treball i arxiu

00.CIRC.026
Nuclis

00.CIRC.027
Nuclis

00.MAG.008
Magatzem operador logistic

1

00.MANT.002
Taller electromedicina

00.MORT.001
Sala amb 4 cambres

frigorífiques

00.FAR.003
Sala de treball mèdic

00.FAR.002
Despatx del Cap de Servei

00.FAR.005
Magatzem general

00.FAR.012
Sala de reenvasament

00.FAR.009
Avantsala

00.CUIN.009
Zona de rentat de vaixella i

utillatge

00.CUIN.001
Zona de recepció de carros

00.CUIN.011
Zona de residus

00.CUIN.012
Zona de vestidors

00.CUIN.008
Àrea de regeneració

00.CUIN.007
Àrea d'emplatat

00.CUIN.006
Food-bank

00.CUIN.003
Zona de preparació

00.FAR.008
Sala de preparàcio de

medicació

00.INST.002
Sala tècnica aigua i
transport pneumàtic

00.RES.001
Àrees de Residus I

00.CIRC.035
Nuclis

00.CIRC.036
Nuclis

00.CIRC.037
Nuclis

00.CIRC.038
Nuclis

00.CIRC.039
Nuclis

00.CIRC.025
Nuclis

00.CUIN.002
Magatzem sec

00.CUIN.004
Cambres de conservació

00.CUIN.005
Cambres de conservació

00.BUG.001
Magatzem de roba neta

00.BUG.002
Zona de recepció roba bruta

00.NET.001
Magatzem de neteja

00.NET.002
Megatzem de carros de

neteja

00.VEST.002
Vestuari de dones

professionals hospital

00.VEST.005
Vestuari d'homes

professionals empreses
externes

00.VEST.006
Vestuari de dones

professionals empreses
externes

00.VEST.003
Sala de dispensació

d'uniformitat

00.VEST.001
Vestuari d'homes

professionals hospital

00.LAB.006
Espai de treball

administratiu

00.LAB.007
Despatx del Cap de Servei

00.LAB.010
Magatzem general

00.LAB.008
Sala de treball mèdic / Sala

de reunions
00.LAB.009

Lavabo amb rentamans i
inodors

00.ADPG.011
Habitacions dobles, amb

lavabo complet

00.ADPG.014
Magatzem per material de

llenceria/neteja

00.ADPG.015
Office per al personal de

guàrdia

00.ADPG.001
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.002
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.013
Habitacions individuals amb

lavabo i bany adaptat

00.ADPG.012
Habitacions dobles, amb

lavabo complet00.CUIN.013
Recepció proveidors

00.LAB.001
Espai de Recepció

00.LAB.002
Espai per extracció de

mostres

00.LAB.003
Espai principal de treball

00.LAB.004
Espai del dipòsit de Sang i

hemoderivats

00.LAB.005
Sala de treball amb

campana de flux laminar

00.CIRC.011
Circulacions PS

00.CIRC.012
Circulacions PS

00.CIRC.013
Circulacions PS

00.CIRC.014
Circulacions PS

00.CIRC.002
Circulacions PS

00.QUIR.030
Quiròfan Existent

00.QUIR.031
Quiròfan Existent

00.QUIR.032
Quiròfan Existent

00.QUIR.033
Quiròfan

00.QUIR.034
Quiròfan

00.QUIR.035
Quiròfan

00.QUIR.036
Quiròfan

00.QUIR.022
Zona bruta

00.QUIR.023
Zona de rentat de mans

00.INST.023
Reserva Espais

Instal.lacions

00.QUIR.082
Espai de reserva per futures

ampliacions

00.QUIR.059
Brut

00.QUIR.060
Magatzem

00.QUIR.026
Sales prequiròfan

00.QUIR.024
Zona de rentat de mans

00.QUIR.027
Sales prequiròfan

00.QUIR.028
Sales prequiròfan

00.QUIR.025
Zona de rentat de mans

00.QUIR.029
Sales prequiròfan

00.QUIR.061
Magatzem

00.QUIR.058
Lavabo adaptat00.QUIR.057

Magatzem

00.CIRC.015
Circulacions PS

00.QUIR.020
Sala de Boxes de

recuperació (15 butaques)

00.QUIR.054
Espai de reserva per futures

ampliacions

00.QUIR.055
Lavabo amb rentamans i

inodor adaptat

00.CIRC.040
Nuclis

00.CIRC.007
Circulacions PS

00.CIRC.008
Circulacions PS

00.CIRC.041
Nuclis

00.CIRC.042
Nuclis

00.CIRC.003
Circulacions PS

00.CIRC.043
Nuclis

00.CIRC.044
Nuclis

00.CIRC.029
Nuclis

00.CIRC.028
Nuclis

00.CIRC.004
Circulacions PS

00.QUIR.003
Àrea administrativa (6 llocs)

00.QUIR.007
Sala de consulta virtual

d'ANR i infermeria (4 llocs)

00.QUIR.002
Control administratiu

00.QUIR.040
Magatzem material de gran

volum

00.CIRC.010
Circulacions PS

00.QUIR.016
Vestidors personal femení

amb lavabos i dutxes

00.QUIR.015
Sala de dispensació

d'uniformitat
00.CIRC.018

Circulacions PS

00.QUIR.019
Àrea de lliteres pretransfer

00.QUIR.010
Sala de recepció de material

00.QUIR.063
Sala de professionals

00.QUIR.062
Sala de descalcificació i

osmosis

00.QUIR.073
Lavabo amb rentamans i

inodor00.QUIR.001
Sala d'espera familiars

00.QUIR.045
Àrea de lliteres transfer

00.CIRC.019
Circulacions PS

00.QUIR.013
Vestidors pacients masculí

00.QUIR.014
Vestidors pacients femení

00.QUIR.021
Espai aparells

00.QUIR.039
Sala de treball de facultatius

(6 llocs)

00.QUIR.008
Sala de reunions polivalent

(12-14 persones) 00.QUIR.038
Sala de descans amb Office

00.QUIR.042
Magatzem materia

implantable en dipòsit

00.CIRC.021
Circulacions PS

00.CIRC.009
Circulacions PS

00.CIRC.022
Circulacions PS

00.CIRC.024
Circulacions PS

00.ADPG.004
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.003
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.005
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.006
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.007
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.008
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.010
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ADPG.009
Habitacions individuals amb

lavabo complet

00.ARX.004
Espai de reserva

00.SIND.007
Espais polivalents

00.SIND.008
Espais polivalents

00.ARX.001
Arxiu documentació clínica

00.ARX.003
Àrea d'atenció al públic

00.ARX.002
Àrea de treball intern de

l'arxiu

00.INF.003
Sala de CORE

00.INST.008
SAI 00.INST.014

RAC

00.CIRC.001
Circulacions PS

00.QUIR.078
Magatzem

00.QUIR.075
Lavabo amb rentamans i

inodor

00.QUIR.076
Lavabo adaptat amb
rentamans i inodor

00.QUIR.077
Espai de neteja

00.RES.004
Àrea contenidors

00.RES.002
Àrees de Residus II

00.RES.003
Àrees de Residus III-IV

00.CIRC.045
Circulacions PS 00.CIRC.046

Circulacions PS

00.INST.018
Reserva Espais

Instal.lacions

00.INST.021
Reserva Espais

Instal.lacions RAC

00.MANT.007
Magatzem de material

pendent de reparar

00.MAG.006
Magatzem operador logistic

2

00.MANT.005
Taller manteniment edifici

00.MANT.006
Magatzem de material

00.MANT.003
Despatx dels caps de taller

(2 llocs)00.MANT.004
Lavabo

00.CIRC.048
Circulacions PS

00.INST.004
Dipòsit aigua sanitària 1

00.QUIR.079
Control infermeria ( 2 llocs)

amb zona neta

00.QUIR.080
Lavabo amb rentamans e

inodor

00.QUIR.081
Lavabo adaptat amb
rentamans i inodor

00.CIRC.050
Nuclis

00.CIRC.051
Nuclis

00.CIRC.052
Nuclis

00.INST.005
Dipòsit aigua sanitària 2

00.INST.003
Dipòsit aigua incendis

00.INST.012
Sala tècnica gasos

medicinals

00.INST.013
Magatzem gasos medicinals

00.INST.014
Sala tècnica aire comprimit

00.INST.015
Sala tècnica aire comprimit

00.INST.017
Sala tècnica

00.INST.016
Circulacions

00.INF.006
Magatzem

00.INF.007
Despatx

00.INF.008
Sala de reunions

00.CIRC.053
Circulacions PS

01.CIRC.046
Circulacions PS

01.CIRC.047
Circulacions PS

00.BUG.003
Arribada Roba Bruta

00.FAR.017
Espai

00.INST.025
Instal·lacions

00.QUIR.084
Brut

00.INST.026
Instal·lacions

00.RES.005
Sala d'estris de neteja

00.INST.027
Reserva Espais

Instal.lacions

00.INST.028
Reserva Espais

Instal.lacions

00.CIRC.054
Circulacions PS

00.MANT.010
Taller electromedicina

00.FAR.013
Farmacotècnica

00.FAR.014
Espai

00.FAR.015
Espai

00.FAR.016
Espai

00.BUG.004
Despatx de treball

00.BUG.005
Neteja de microfibra sense

afectació veure
instal·lacions

00.INST.031
Servidor de RAC Principal

00.INST.032
Previ RAC Principal

00.INST.033
RAC

00.INST.034
SAI

00.QUIR.090
Sala d'estris de neteja

00.QUIR.091
Pre-anestèsia

00.QUIR.092
Magatzem

00.QUIR.093
Rentat de peces

Magatzem general
reserva

(Risc Baix)
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FULLA DE PORTA OBERTURA CAP A
L'EXTERIOR

CARA  ENRASADA A L'EXTERIOR

FULLA DE PORTA OBERTURA CAP A
L'EXTERIOR

01.CIRC.028
Nuclis
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PORTAMONITOR
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Flux laminar
8 mòduls 1282x676 mm
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Flux laminar
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PERFIL TIRA LED 50 mm d'amplada.
Per instal·ació encastada. Difussor opal.
5000 lum/m mínim de llum emesa efectiva.
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