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01.CEX.088
Consulta existent

01.CEX.089
Consulta existent

01.CEX.090
Consulta existent

01.SEM.006
Magatzem

01.SEM.003
Sala treball i descans SVB

01.DOM.001
Sala de treball d'infermeria

01.CAFE.012
Lavabos professionals

01.CIRC.004
Circulacions PB

01.CAFE.009
Lavabo personal

01.CAFE.011
Lavabos professionals

01.CAFE.006
Espai de neteja

01.CAFE.003
Magatzem sec

01.CAFE.004
Zona de càmeres

01.CAFE.005
Espai de rentat

01.CIRC.010
Circulacions PB

01.CAFE.002
Zona de preparació en fred

01.CAFE.001
Zona de cocció

01.CAFE.007
Zona de menjador de

professionals

01.CAFE.008
Zona de menjador públic

01.CAFE.010
Lavabos adaptats públic

01.SEM.007
Magatzem

01.SEM.001
Sala de descans unitat SVA

01.SEM.002
Sala de treball unitat SVA

01.PARK.001
Pàrking SEM

01.CIRC.023
Circulacions PB

01.SEM.004
Vestidors

01.ECA.01
Àrea de treball ( 6 llocs)

(edifici antic)
01.ZEL.001

Sala de zeladors
01.HALL.005

Espai comercial (edifici
antic)01.GP.006

Despatx per Treballadora
Social (2 llocs)

01.GP.004
Despatx per a responsable

01.GP.005
Àrea d'atenció al ciutadà ( 2

llocs)

01.HALL.004
Centralita

01.GP.001
Despatx cap d'unitat

01.PRL.001
Consultes amb equipament

estàndard

01.PRL.002
Consultes amb equipament

estàndard

01.GP.007
Sala de reunions

01.GP.008
Sala de reunions

01.GP.002
Àrea d'atenció al públic ( 3

llocs)
01.PRL.004

Lavabo amb rentamans i
inodor

01.PRL.003
Sala d'espera amb butaques

01.HALL.006
Espai comercial (edifici

antic)

01.CULT.001
Sala comú per a

l'administració del servei

01.CULT.002
Magatzem d'objectes de les

diferents confesions

01.ACTE.001
Sala d'actes amb un

aforament mínim de 200
pax

01.FORM.001
Sala d'educació sanitària
per pacients (edifici antic)

01.ACTE.002
Lavabo adaptat amb
rentamans i inodor

01.ACTE.003
Espai de reserva

01.HALL.003
Instalacions

01.INST.001
Reserva Espais

Instal.lacions

01.CIRC.026
Circulacions PB

01.CIRC.032
Nuclis

01.URG.053
Boxes d'atenció (amb

monitorització)

01.GP.003
Despatx de facturació (1

lloc)

01.GP.009
Sala d'espera

01.URG.054
Boxes d'atenció (amb

monitorització)

01.URG.055
Boxes d'atenció (amb

monitorització)

01.URG.056
Boxes d'atenció (amb

monitorització)

01.URG.057
Boxes d'atenció (amb

monitorització)

01.CEX.011
Brut

01.URG.060
Boxes d'atenció (amb

monitorització)

01.URG.076
Sanitaris per personal

01.DOM.002
Sala de treball de

professionals ( 8 llocs)

01.URG.061
Boxes d'atenció (amb

monitorització)

01.URG.075
Sala de descans / office

01.URG.038
Bany assistit i adaptat (amb

plat de dutxa)

01.URG.062
Despatx cap de servei

01.URG.063
Despatx de supervisió

01.URG.066
Zona neta / magatzem

medicació

01.URG.064
Sala de treball / informes

multidisciplinar

01.URG.014
Box de sutures

01.URG.013
Box d'observació (7

butaques)

01.URG.007
Box d'aturades

01.URG.071
Zona bruta

01.URG.052
Sanitari adaptat (rentamans

i inodor)

01.URG.067
Magatzem de material

fungible

01.URG.069
Magatzem llenceria

01.URG.072
Zona bruta

01.URG.051
Sanitari adaptat (rentamans

i inodor)
01.URG.040

Boxes d'observació
01.URG.041

Boxes d'observació
01.URG.042

Boxes d'observació
01.URG.043

Boxes d'observació

01.URG.039
Boxes d'observació

01.URG.044
Boxes d'observació 01.URG.045

Boxes d'observació

01.URG.046
Boxes d'observació

01.URG.048
Boxes d'observació

01.URG.017
Boxes d'aguts

01.URG.018
Boxes d'aguts

01.URG.019
Boxes d'aguts

01.URG.020
Boxes d'aguts01.URG.021

Boxes d'aguts

01.URG.026
Boxes d'aguts

01.URG.035
Box d'aïllament infecciosos

(amb resclosa i presió)

01.URG.023
Boxes d'aguts

01.URG.024
Boxes d'aguts

01.URG.022
Boxes d'aguts

01.URG.025
Boxes d'aguts

01.URG.029
Boxes d'aguts

01.URG.028
Boxes d'aguts

01.URG.027
Boxes d'aguts

01.URG.030
Boxes d'aguts

01.URG.031
Boxes d'aguts

01.URG.032
Boxes d'aguts

01.URG.033
Boxes d'aguts

01.URG.034
Boxes d'aguts

01.URG.050
Control d'infermeria (8 llocs

de treball)

01.URG.037
Control d'infermeria (6 llocs

de treball)

01.URG.070
Magatzem llenceria

01.URG.073
Zona bruta

01.URG.068
Magatzem de material

fungible

01.URG.016
Sanitari adaptat (rentamans

i inodor)

01.URG.036
Sanitari adaptat (rentamans

i inodor)

01.URG.074
Zona bruta

01.URG.015
Box de guixos

01.URG.078
Sala tub radiologia

convencional directe

01.URG.008
Boxes de consultes

01.URG.009
Boxes de consultes

01.URG.010
Boxes de consultes 01.URG.011

Boxes de consultes
01.URG.012

Boxes de consultes

01.URG.006
Box de triatge

01.URG.005
Box de triatge

01.URG.003
Recepció i àrea

administrativa 1 20

01.URG.002
Sala d'espera Pub

d'urgències

01.AMPL.002
Espai de reserva per futures

ampliacions

01.SEG.001
Sala de control de seguretat

01.CIRC.006
Circulacions PB

01.CIRC.005
Circulacions PB

01.CIRC.007
Circulacions PB

01.CIRC.008
Circulacions PB

01.CIRC.009
Circulacions PB

01.CIRC.011
Circulacions PB

01.CIRC.028
Nuclis

01.HALL.001
Espai Hall

01.CEX.030
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.029
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.028
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.027
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.026
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.040
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.039
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.038
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.037
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.036
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.045
Consulta o gabinet amb

lavabo inclòs

01.CEX.044
Consulta o gabinet amb

lavabo inclòs

01.CEX.043
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.042
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.049
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.048
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.047
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.046
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.054
Consulta o gabinet amb

lavabo inclòs

01.CEX.053
Consulta o gabinet amb

lavabo inclòs

01.CEX.052
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.051
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.059
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.058
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.057
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.056
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.055
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.035
Consulta o gabinet amb

lavabo inclòs

01.CEX.034
Consulta o gabinet amb

lavabo inclòs

01.CEX.033
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.032
Consulta o gabinet

estàndard

01.CEX.009
Sala d'estris de neteja

01.CEX.014
Lavabo de professionals
amb rentamans i inodors

01.CEX.015
Lavabo de professionals
amb rentamans i inodors

01.CEX.061
Magatzem de material

fungible

01.CEX.018
Sala de descans amb office

01.CEX.010
Brut

01.CEX.021
Magatzem de material

fungible01.CEX.062
Magatzem de material

fungible

01.CEX.016
Lavabo de professionals
amb rentamans i inodors

01.CEX.017
Lavabo de professionals
amb rentamans i inodors

01.CEX.012
Brut

01.CEX.008
Instal·lacions

01.CEX.106
Espai lliure no edificat

01.CIRC.029
Nuclis

01.CEX.013
Sala d'estris de neteja

01.CIRC.013
Circulacions PB

01.CIRC.030
Nuclis

01.CIRC.012
Circulacions PB

01.CIRC.020
Circulacions PB

01.CIRC.014
Circulacions PB

01.CIRC.016
Circulacions PB

01.CIRC.018
Circulacions PB

01.CIRC.019
Circulacions PB

01.RAD.045
Vestidor pacients

01.RAD.040
Sala per mamògraf amb

control intern

01.RAD.011
Sala de descans / office

01.RAD.037
Sala per ecògraf01.RAD.049

Vestidor pacients

01.RAD.034
Sala de control del tècnic

per les 2 sales

01.CEX.099
Consulta existent

01.RAD.012
Magatzem general

01.RAD.005
Despatx cap de servei

01.RAD.006
Despatx de supervisió

01.RAD.013
Lavabo personal 01.RAD.048

Sala annexa per pacients
(recovery)

01.RAD.050
Sala estris de neteja

01.RAD.008
Sala informes generals (9

llocs)

01.CIRC.031
Nuclis

01.URG.047
Boxes d'observació

01.RES.002
Espai de reserva

01.CIRC.003
Circulacions PB

01.GP.010
Lavabo

01.CIRC.002
Circulacions PB

01.CEX.064
Consulta existent

01.CEX.065
Consulta existent

01.CEX.066
Consulta existent

01.CEX.067
Consulta existent 01.CEX.068

Consulta existent
01.CEX.069

Consulta existent

01.CEX.070
Consulta existent

01.CEX.071
Consulta existent

01.CEX.072
Consulta existent

01.CEX.073
Consulta existent

01.CEX.074
Consulta existent

01.CEX.075
Consulta existent

01.CEX.076
Consulta existent

01.CEX.078
Consulta existent

01.CEX.077
Consulta existent

01.CEX.079
Consulta existent

01.CEX.080
Consulta existent

01.CEX.081
Consulta existent

01.CEX.082
Consulta existent

01.CEX.085
Consulta existent

01.CEX.083
Consulta existent

01.CEX.084
Consulta existent

01.CEX.087
Consulta existent

01.CEX.086
Consulta existent

01.CIRC.025
Circulacions PB

01.CIRC.027
Circulacions PB

01.CEX.091
Consulta

01.CEX.092
Consulta

01.CEX.093
Consulta

01.CEX.094
Bany pacients

01.CEX.098
Consulta existent

01.CEX.095
Bany personal

01.CEX.096
Consulta existent

01.CEX.097
Consulta existent

01.CEX.100
Consulta existent 01.CEX.102

Consulta existent

01.CEX.101
Consulta existent

01.CEX.103
Consulta existent

01.CEX.104
Consulta existent01.CEX.105

Consulta existent

01.CIRC.045
Circulacions PB

01.CEX.063
Taulell d'informació (3 llocs)

existent

01.SEM.005
Vestidors

01.ACTE.004
Lavabo

01.RES.001
Espai de reserva

01.RES.003
Espai de reserva

01.RES.004
Espai de reserva

01.CAFE.015
Espai de neteja

01.URG.082
Sanitari adaptat (rentamans

i inodor)01.URG.084
Lavabo

01.URG.085
Lavabos

01.PARK.002
Pàrking reservat

ambulàncies/cossos de
seguretat

01.URG.081
Instal.lacions RAC

01.CAFE.014
Espai de residus

01.CEX.108
Sala tractament aigua

01.CIRC.033
Circulacions PB

01.CIRC.009
Circulacions PB

01.CIRC.036
Circulacions PB

01.CIRC.037
Circulacions PB

01.CIRC.038
Circulacions PB

01.HALL.007
Espai Hall

01.CAFE.013
Lavabo adaptat

01.CIRC.039
Circulacions PB

01.CEX.113
Sala d'estris de neteja

01.CEX.114
Lavabo amb rentamans i

inodor

01.CEX.115
Lavabo amb rentamans i

inodor
01.CEX.116

Despatx de supervisió

01.RAD.054
Instal·lacions

01.RAD.055
Instal·lacions

01.URG.086
Transfer familiars

01.URG.087
Lavabos amb rentamans i

inodor per familiars

01.URG.088
Boxes d'atenció (amb

monitorització)01.URG.089
Sala de treball de crítics

01.URG.090
Lavabo personal

01.CIRC.041
Circulacions PB

01.CIRC.042
Circulacions PB

01.CIRC.043
Circulacions PB

01.URG.091
Màquines expenedores

01.URG.077
Pàrquing lliteres i cadires de

rodes

AJUSTAR AL MAXIMO

ALINIACIÓ

ALINIACIÓ

01.URG.079
Sala de control del tècnic

01.URG.080
Vestidor pacients

01.CIRC.022
Circulacions PB

01.CEX.005
Espai de back office per
administració (13 llocs)

01.HALL.002
Taulell d'informació
consergeria (2 llocs)

01.SEG.002
Sala de control
de seguretat
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