
     AJUNTAMENT DE VALLS
                                     Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge       

INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES.

CONTRACTE  MIXT  DE  SUBSTITUCIÓ  DE  L’ENLLUMENAT  PÚBLIC  DE  DIVERSOS
CARRERS DE VALLS 2024.

ANTECEDENTS

- En data 17 de juliol de 2024 es realitza l’obertura del sobre únic que conté la documentació
avaluable pels criteris dels quals és automàtica.

- D’acord amb el plec de clàusules administratives del contracte els licitadors hauran d’aportar
la fitxa tècnica de les lluminàries proposades per tal de comprovar que s’ajusten a la Memòria
valorada.

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

- Relació d’empreses que han formulat proposicions:

1.-  Aeronaval

2.- Bosir, SA

3.- Electronic Trafic, SA

4.- JIMA

5.- New Energy

6.- Rubatec

7.- SECE

8.- Aneumled

9.- Auxiliar de Servicios, SA

10.- Comsa

11.- URBALUX

Vistes les fitxes tècniques aportades pels licitadors, i d’acord amb la clàusula 18 del PCAP, es
fa necessari demanar la documentació següent  aclaridora de la informació que contenen les
fitxes tècniques aportades. La documentació que es demana és la següent:

A) Certificats emesos per una entitat acreditada per ENAC (  Entidad Nacional de Acreditación  ) o  
equivalent europeu sobre la lluminària i els seus components:

1) UNE EN 60598-1 Lluminàries. Requisits generals i assaigs. 

2) UNE EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries d'enllumenat
públic o projectors. 

3) UNE EN 62471 Seguretat fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen Làmpades, o
segons IEC/TR 62778 que és la seva norma d’aplicació.

4) Certificat sobre el grau d'hermeticitat de la lluminària: conjunt òptic i general, segons norma
UNE-EN 60598.
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5) Assaig de grau de protecció contra els impactes mecànics externs segons norma UNE-EN
50102. 

6) Compatibilitat electromagnètica:

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per a les
emissions de corrent harmònic (equips amb corrent d'entrada 16A per fase).

- UNE-EN 61000-3-3:2009 Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-3: Límits. Limitació
de  les  variacions  de  tensió,  fluctuacions  de  tensió  i  flicker  a  les  xarxes  públiques  de
subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent  assignat  <= 16 A per fase i no
subjectes a una connexió condicional.

7)  UNE-EN  55015.  Límits  i  mètodes  de  mesura  de  les  característiques  relatives  a  la
pertorbació radioelèctrica dels equips d'il·luminació i similars.

8) UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d’ús general. Requisits de immunitat CEM.

9) UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requisits particulars per
a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continu o corrent altern per a mòduls
LED.

10) UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats a corrent continu o corrent
altern per a mòduls LED. Requisits de funcionament.

11) Assaig fotomètric de la lluminària segons Norma UNE EN 13032-4.

12) Assaig colorimètric de la lluminària segons la Norma UNE EN 13032-4.

13)  Assaig  de  mesuraments  elèctrics:  tensió,  corrent  d’alimentació,  potència  i  factor  de
potència.

B) Informe d'assaig en relació amb el material que compon el cos i la fixació de les lluminàries,
indicant el baix contingut en coure (<0,1%).

El que s’informa per als efectes oportuns.

Valls, a data de signatura electrònica,
Enginyer municipal
Anton Pellicer Casajuana
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