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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats. \par L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Muntatge i desmuntatge de bastida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament, i protecci\'f3 dels espais afectats\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements estructurals de la bastida\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i arriostrament de la bastida\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les plataformes de treball\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3, acc\'e9s i senyalitzaci\'f3\par -\tab Desmuntatge i retirada de la bastida \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Muntatge i desmuntatge de pont penjant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals\par -\tab Neteja i preparaci\'f3 del pla de recolzament, i protecci\'f3 dels espais afectats\par -\tab Muntatge i col\'b7locaci\'f3 dels elements estructurals superiors\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels dispositius de subjecci\'f3 i seguretat del pont\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 de les plataformes de treball a terra\par -\tab Col\'b7locaci\'f3 dels elements de protecci\'f3, acc\'e9s i senyalitzaci\'f3\par -\tab Prova de c\'e0rrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra\par -\tab Desmuntatge i retirada de la bastida \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Lloguer de bastida o pont penjant: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Revisi\'f3 peri\'f2dica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La bastida muntada ha de ser estable per a les c\'e0rregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90.\par Els punts on es recolzin els peus han de resistir les c\'e0rregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals.\par La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentaci\'f3 i les especificacions de la casa subministradora.\par Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al c\'e0lcul sense deformacions ni danys.\par Les plataformes de treball han de tenir una amplada m\'ednima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada m\'ednima de pas en un punt es de 50 cm.\par Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'al\'e7ada, un tub intermedi a 520 mm d'al\'e7ada i un s\'f2col de 150 mm d'al\'e7ada a tocar de la plataforma.\par A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separaci\'f3 es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col\'b7locada la barana.\par Han d'estar col\'b7locats tots els elements de protecci\'f3 de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influ\'e8ncia de la bastida.\par Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones m\'ednimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"\par Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporci\'f3 de forats ) correspongui amb els sup\'f2sits de c\'e0lcul.\par La bastida i els desviaments de tr\'e0nsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits.\par Dist\'e0ncies entre la bastida i l\'ednies el\'e8ctriques amb cables nus: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab L\'ednies amb tensi\'f3 => 66.000 V:  => 5 m\par -\tab L\'ednies amb tensi\'f3 < 66.000 V:  => 3 m \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment despr\'e8s de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'uni\'f3 dels elements de la bastida.\par Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de gla\'e7ades, cal garantir que no hi hagin superf\'edcies lliscants a les plataformes de treball. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Abans de comen\'e7ar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'exist\'e8ncia de serveis, especialment l\'ednies el\'e8ctriques que puguin interferir, etc.\par No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.\par Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.\par S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti m\'e9s d'un tram de bastida sense arriostrar.\par No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col\'b7locats. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BASTIDA TUBULAR: \par m2 de superf\'edcie amidada segons les especificacions de la DT, en m\'f2duls de 5 m2. \par PONT PENJANT: \par m de llarg\'e0ria amidada segons les especificacions de la DT. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones m\'ednimas de seguridad y de salud en las obras de construcci\'f3n. \par UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. \par UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibaci\'f3n de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. \par UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones t\'e9cnicas de suministro. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		7567		7567		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reparacions d'estructures de formig\'f3 armat.\par S'han considerat les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Repicat de superf\'edcie de formig\'f3, sanejant armadures, deixant-les al descobert\par -\tab Escatat i raspallat d'armadures\par -\tab Passivat d'armadures\par -\tab Restituci\'f3 de volum de formig\'f3\par -\tab Pont d'uni\'f3 entre superf\'edcies de formig\'f3\par -\tab Reparaci\'f3 de fissures en elements estructurals de formig\'f3\par -\tab Reparaci\'f3 de cantell de sostre o balc\'f3 de formig\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents:\par Repicat de superf\'edcie de formig\'f3, sanejant armadures, deixant-les al descobert: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la zona a sanejar\par -\tab Eliminaci\'f3 del formig\'f3 en mal estat fins a arribar a les armadures\par -\tab Netejar les armadures de restes de formig\'f3 adherit\par -\tab Neteja de la zona de treball \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Escatat i raspallat d'armadures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de les armadures a sanejar\par -\tab Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicaci\'f3 de raig de sorra\par -\tab Neteja de la zona de treball \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Passivat d'armadures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Restituci\'f3 de volum de formig\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pont d'uni\'f3 entre superf\'edcies de formig\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Reparaci\'f3 de fissures en elements estructurals i reparaci\'f3 de cantell de sostre o balc\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Determinaci\'f3 de la zona a sanejar\par -\tab Eliminaci\'f3 del formig\'f3 en mal estat fins a arribar a les armadures\par -\tab Netejar les armadures de restes de formig\'f3 adherit\par -\tab Aplicaci\'f3 del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes\par -\tab Restituci\'f3 del volum amb morter polim\'e8ric\par -\tab Neteja de la zona de treball \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REPICAT DE SUPERF\'cdCIE DE FORMIG\'d3, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT: \par No han de restar elements trencats, o amb fissures al formig\'f3.\par Les armadures han d'estar netes, sense restes de formig\'f3 adherit.\par La superf\'edcie del formig\'f3 ha de ser irregular. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REPICAT DE SUPERF\'cdCIE DE FORMIG\'d3, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT: \par S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transmeti c\'e0rregues a l'element a repicar. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 REPICAT PUNTUAL, REPARACI\'d3 CANTELL, REPARACI\'d3 DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES: \par m de llarg\'e0ria amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades pr\'e8viament i expressament per la DF. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		6007		6007		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sorra procedent de roques calc\'e0ries, roques gran\'edtiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcci\'f3 i demolici\'f3 en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Sorra de marbre blanc \par -\tab Sorra per a confecci\'f3 de formigons, d'origen: \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Sorra per a confecci\'f3 de formigons, d'origen: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab De pedra calc\'e0ria \par -\tab De pedra gran\'edtica \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Sorra per a confecci\'f3 de morters \par -\tab Sorra per a reblert de rases amb canonades \par -\tab Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcci\'f3 i demolicions \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par El contractista ha de sotmetre a l'aprovaci\'f3 de la DF les pedreres o dip\'f2sits d'on s'han d'obtenir els \'e0rids, aportant tots els elements justificatius que cregu\'e9s convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Classificaci\'f3 geol\'f2gica.\par -\tab Estudi de morfologia.\par -\tab Aplicacions anteriors. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La DF ha de poder refusar totes aquelles proced\'e8ncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freq\'fcent dels materials que se n'extraguessin. \par Els gr\'e0nuls han de tenir forma arrodonida o poli\'e8drica. \par La composici\'f3 granulom\'e8trica ha de ser l'adequada al seu \'fas, o si no consta, la que estableixi expl\'edcitament la DF. \par No ha de tenir margues o altres materials estranys. \par Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% \par Contingut de mat\'e8ria org\'e0nica (UNE-EN 1744-1):  Color m\'e9s clar que el patr\'f3 \par Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes \par Els \'e0rids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran \'e0rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin n\'f2duls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE \par Els \'e0rids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A m\'e9s, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resist\'e8ncia elevada, han de ser adequats per a la fabricaci\'f3 de formig\'f3 reciclat estructural, complint una s\'e8rie de requisits: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dimensi\'f3 m\'ednima permesa =  4 mm \par -\tab Terrossos d'argila per a un formig\'f3 amb menys del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 0,6%\par -\tab Terrossos d'argila per a un formig\'f3 amb 100% d'\'e0rid reciclat:  <= 0,25%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per a un formig\'f3 amb menys del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 7%\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua per a un formig\'f3 amb m\'e9s del 20% d'\'e0rid reciclat:  <= 5%\par -\tab Coeficient de Los \'c1ngeles:  <= 40\par -\tab Continguts m\'e0xims d'impureses: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Material cer\'e0mic:  <= 5% del pes\par -\tab Part\'edcules lleugeres:  <= 1% del pes\par -\tab Asfalt:  <= 1% del pes\par -\tab Altres:  <= 1,0 % del pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. \par SORRA DE MARBRE BLANC: \par Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% \par SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'\'e0rid fi que s'utilitzen per a la confecci\'f3 del formig\'f3 \par Designaci\'f3: d/D - IL - N\par d/D: Fracci\'f3 granulom\'e8trica, d tamany m\'ednim i D tamany m\'e0xim\par IL: Presentaci\'f3, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja\par N: Naturalesa de l'\'e0rid (C, calcari; S, silici; G,gran\'edtic; O, ofita; B, basalt; D, dolom\'edtic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat \par Mida dels granuls (Tam\'eds 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm \par Material retingut pel tam\'eds 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes \par Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes \par Reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del ciment (UNE 146507-2) \par Sulfats solubles en \'e0cid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes \par Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Formig\'f3 armat o en massa amb armadures de fissuraci\'f3: <= 0,05% en pes\par -\tab Formig\'f3 pretesat: <= 0,03% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Estabilitat (UNE-EN 1367-2): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab P\'e8rdua de pes amb sulfat s\'f2dic:  <= 10%\par -\tab P\'e8rdua de pes amb sulfat magn\'e8sic:  <= 15% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 P\'e8rdua de pes amb sulfat magn\'e8sic (UNE-EN 1367-2) quan el formig\'f3 estigui sotm\'e8s a una classe d'exposici\'f3 H o F, i l'\'e0rid fi tingui una absorci\'f3 d'aigua >1%:  <= 15% \par Coeficient de friabilitat (UNE 83115) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per formigons d'alta resist\'e8ncia:  < 40\par -\tab Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els \'e0rids no han de presentar reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del formig\'f3. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un an\'e0lisi petrogr\'e0fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat \'e0lcali  s\'edlice o \'e0lcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial \'e9s \'e0lcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. \par La corba granulom\'e8trica de l'\'e0rid fi, ha d'estar compresa dins del fus seg\'fcent:\par +----------------------------------------------------------------------------+\par \'a6        \'a6      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       \'a6\par \'a6 L\'edmits \'a6-------------------------------------------------------------------\'a6\par \'a6        \'a6  4 mm  \'a6  2 mm  \'a6  1 mm  \'a6 0,5 mm \'a6 0,25 mm \'a6 0,125 mm \'a6 0,063 mm \'a6\par \'a6--------\'a6--------\'a6--------\'a6--------\'a6--------\'a6---------\'a6----------\'a6----------\'a6\par \'a6Superior\'a6   0    \'a6   4    \'a6   16   \'a6   40   \'a6   70    \'a6    77    \'a6   (1)    \'a6\par \'a6Inferior\'a6   15   \'a6   38   \'a6   60   \'a6   82   \'a6   94    \'a6   100    \'a6   100    \'a6\par +----------------------------------------------------------------------------+\par (1) Aquest valor varia en funci\'f3 del tipus i origen de l'\'e0rid. \par SORRA DE PEDRA GRAN\'cdTICA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Contingut m\'e0xim de fins que passen pel tam\'eds 0,063 mm (UNE-EN 933-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulat gruixut: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat f\'ed: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat arrodonit:  <= 6% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 IIIa,b,c, IV o alguna classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 6% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 I,IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 10% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3:  >= 70\par -\tab Resta de casos:  >= 75 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% \par SORRA DE PEDRA CALC\'c0RIA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Contingut m\'e0xim de fins que passen pel tam\'eds 0,063 mm (UNE-EN 933-1): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Granulat gruixut: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat f\'ed: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Granulat arrodonit:  <= 6% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 IIIa,b,c,IV o alguna classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 10% en pes \par -\tab Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposici\'f3 I,IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 16% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Valor blau de metil\'e8(UNE 83130): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a obres sotmeses a exposici\'f3 I,IIa,b o cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3: <= 0,6% en pes\par -\tab Resta de casos: <= 0,3% en pes \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE MORTERS: \par La composici\'f3 granulom\'e8trica ha de quedar dintre dels l\'edmits seg\'fcents: \par +-------------------------------------------------+\par \'a6  Tam\'eds    \'a6  Percentatge en  \'a6   Condicions     \'a6\par \'a6 UNE 7-050 \'a6  pes que passa   \'a6                  \'a6\par \'a6   mm      \'a6    pel tam\'eds     \'a6                  \'a6\par \'a6-----------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6   5,00    \'a6        A         \'a6      A = 100     \'a6\par \'a6   2,50    \'a6        B         \'a6  60 <= B <= 100  \'a6\par \'a6   1,25    \'a6        C         \'a6  30 <= C <= 100  \'a6\par \'a6   0,63    \'a6        D         \'a6  15 <= D <= 70   \'a6\par \'a6   0,32    \'a6        E         \'a6   5 <= E <= 50   \'a6\par \'a6   0,16    \'a6        F         \'a6   0 <= F <= 30   \'a6\par \'a6   0,08    \'a6        G         \'a6   0 <= G <= 15   \'a6\par \'a6-----------\'a6------------------\'a6------------------\'a6\par \'a6  Altres   \'a6                  \'a6  C - D <= 50     \'a6\par \'a6   condi-  \'a6                  \'a6  D - E <= 50     \'a6\par \'a6   cions   \'a6                  \'a6  C - E <= 70     \'a6\par +-------------------------------------------------+ \par Mida dels gr\'e0nuls:  <= 1/3 del gruix del junt \par Contingut de mat\'e8ries perjudicials:  <= 2% \par GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3 I DEMOLICIONS: \par El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcci\'f3. \par El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzaci\'f3 o d'alteraci\'f3 f\'edsica o qu\'edmica sota les condicions m\'e9s desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzaci\'f3. \par No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el s\'f2l o corrents d'aigua. \par S'ha considerat que l'\'fas ser\'e0 el reblert de rases amb canonades. \par Per a qualsevol utilitzaci\'f3 diferent d'aquesta, es requereix l'acceptaci\'f3 expressa de la direcci\'f3 facultativa i la justificaci\'f3 mitjan\'e7ant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pret\'e9n destinar. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de s\'f2l sec. \par Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. \par Els \'e0rids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminaci\'f3, i evitant la seva possible segregaci\'f3, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels \'e0rids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE FORMIGONS: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par SORRA PER A LA CONFECCI\'d3 DE MORTERS: \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 12620:2003 \'c1ridos para hormig\'f3n. \par Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C\'f3digo T\'e9cnico de la Edificaci\'f3n Parte 2. Documento B\'e1sico de Seguridad estructural F\'e1brica DB-SE-F. \par GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3 I DEMOLICIONS: \par Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text ref\'f3s de la Llei reguladora dels residus. \par SORRES PER A ALTRES USOS: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a m\'ednim les seg\'fcents dades: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador \par -\tab N\'famero del certificat de marcatge CE o indicaci\'f3 d'autoconsum \par -\tab N\'famero de s\'e8rie de la fulla de subministrament \par -\tab Nom de la cantera \par -\tab Data del lliurament \par -\tab Nom del peticionari \par -\tab Designaci\'f3 de l'\'e0rid segons l'article 28.2 de l'EHE \par -\tab Quantitat de granulat subministrat \par -\tab Identificaci\'f3 del lloc de subministrament \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de proporcionar la informaci\'f3 relativa a la granulometria i a les toler\'e0ncies de l'\'e0rid subministrat. \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques i edificaci\'f3 de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,\par  - Productes per a edificaci\'f3, fabricaci\'f3 de productes de formig\'f3 prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a edificaci\'f3, fabricaci\'f3 de productes de formig\'f3 prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,\par  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres p\'fabliques i edificaci\'f3 de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par El s\'edmbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentaci\'f3 comercial i ha d'anar acompanyat de la seg\'fcent informaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de l'organisme de certificaci\'f3 \par -\tab Nom o marca d'identificaci\'f3 i direcci\'f3 del fabricant \par -\tab Les dues \'faltimes xifres de l'any d'impressi\'f3 del marcatge \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma (UNE-EN 12620) \par -\tab Descripci\'f3 del producte (nom gen\'e8ric, material, \'fas previst) \par -\tab Designaci\'f3 del producte \par -\tab Informaci\'f3 de les caracter\'edstiques essencials aplicables \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 A la documentaci\'f3 del marcatge haur\'e0 d'indicar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del laboratori que ha realitzat els assajos \par -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat \par -\tab Garantia de que el tractament estad\'edstic \'e9s l'exigit en el marcatge \par -\tab Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu \'fas, en el cas que hi hagi \'e0rids que no compleixen amb l'article 28.4.1. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'\'e0rid reciclat ha d'incloure en la seva documentaci\'f3: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Naturalesa del material \par -\tab Planta productora de l'\'e0rid i empresa transportista de la runa \par -\tab Pres\'e8ncia d'impureses \par -\tab Detalls de la seva proced\'e8ncia \par -\tab Altre informaci\'f3 que resulti rellevant \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els \'e0rids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovaci\'f3 de la seva idone\'eftat per al seu \'fas es far\'e0 mitjan\'e7ant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. \par En el cas d'\'e0rids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a m\'e0xim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'\'e0rid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. \par La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informaci\'f3, ha de poder determinar l'execuci\'f3 de comprovacions mitjan\'e7ant assaigs. \par La DF, a m\'e9s, ha de valorar si realitzar una inspecci\'f3 a la planta de fabricaci\'f3, a poder ser, abans del subministra de l'\'e0rid, per comprovar la idone\'eftat per a la seva fabricaci\'f3. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seg\'fcents per a verificar la conformitat de les especificacions: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mat\'e8ria org\'e0nica (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Terrossos d'argila (UNE 7133). \par -\tab Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un l\'edquid de pes espec\'edfic 2 (UNE EN 1744-1). \par -\tab Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Sulfats solubles en \'e0cid (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Contingut d'I\'f3 CL- (UNE-EN 1744-1). \par -\tab Assaig petrogr\'e0fic \par -\tab Reactivitat potencial amb els \'e0lcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). \par -\tab Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (UNE-EN 1097-6). \par -\tab Assaig d'identificaci\'f3 per raigs X. \par -\tab P\'e8rdua de pes amb sulfat magn\'e8sic (UNE-EN 1367-2) \par -\tab Assaig granulom\'e8tric (UNE-EN 933-2) \par -\tab Coeficient de friabilitat (UNE 83115) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecci\'f3 visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. \par S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjan\'e7ant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves f\'f3rmules de treball. \par No s'han d'utilitzar \'e0rids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe espec\'edfica d'exposici\'f3\par -\tab 75, en la resta de casos \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calc\'e0ries o de roques dolom\'edtiques que no compleixin l'especificaci\'f3 de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metil\'e8 (UNE-EN 933-9) compleix el seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a obres amb classe general d'exposici\'f3 I, IIa o IIb (i sense classe espec\'edfica): <= 0,6% en pes\par -\tab Resta de casos: <= 0,3% en pes \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Si el valor del blau de metil\'e8 fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la pres\'e8ncia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecci\'f3 i identificaci\'f3: s'ha de poder utilitzar l'\'e0rid fi si les argiles s\'f3n del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formig\'f3 amb aquest \'e0rid s\'f3n les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components per\'f2 sense els fins. \par S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o esc\'f2ries sider\'fargiques adequades, en la fabricaci\'f3 de formig\'f3 d'\'fas no estructural. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		26952		26952		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Preparaci\'f3 i aplicaci\'f3 d'un recobriment protector sobre superf\'edcies de materials diversos mitjan\'e7ant diferents capes aplicades en obra. \par S'han considerat els tractaments seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la finalitat d'incrementar la resist\'e8ncia del suport a la penetraci\'f3 de l'aigua. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 L'execuci\'f3 de la unitat d'obra inclou les operacions seg\'fcents: \par Hidrofugaci\'f3 o anticarbonataci\'f3 de paraments: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Neteja i preparaci\'f3 de la superf\'edcie a tractar\par -\tab Aplicaci\'f3 successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necess\'e0ries \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par La superf\'edcie ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. \par Ha de tenir la dotaci\'f3 prevista. \par El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicaci\'f3 han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. \par HIDROFUGACI\'d3 DE PARAMENTS: \par No ha de quedar alterat el color original de la superf\'edcie tractada \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS GENERALS: \par S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent \'e9s superior a 50 km/h. \par Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. \par Les superf\'edcies d'aplicaci\'f3 han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. \par La superf\'edcie no ha de tenir fissures ni parts engrunades. \par El sistema d'aplicaci\'f3 del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci\'f3 de la DF. \par S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part\'edcules prop de l'\'e0rea a tractar, abans, durant i despr\'e9s de l'aplicaci\'f3. \par HIDROFUGACI\'d3 DE PARAMENTS: \par S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Temperatures superiors a 35\'baC\par -\tab Humitat relativa de l'aire superior a 85% \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada. \par S'han d'eliminar els elements de poca adher\'e8ncia i les incrustacions, mitjan\'e7ant el raspallat. \par Abans de l'aplicaci\'f3 del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimaci\'f3 penetrant i segelladora. \par Si el parament s'ha tractat pr\'e8viament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell. \par Si pr\'e8viament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant. \par Es far\'e0 un assaig previ sobre una petita superf\'edcie del parament a tractar per tal de comprovar que l'hidrofugant escollit t\'e9 el seg\'fcent comportament: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Redueix l'absorci\'f3 d'aigua en m\'e9s d'un 70%\par -\tab \'c9s compatibles amb el material sobre el que s'aplica\par -\tab Reversible\par -\tab Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari\par -\tab No forma barreres de vapor\par -\tab \'c9s transpirable en el sentit dintre-f\'f3ra i impermeable en el sentit fora-dintre\par -\tab No altera el color del material sobre el que s'aplica \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El nombre de capes a aplicar es far\'e0 en funci\'f3 de la porositat del suport. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 m2 de superf\'edcie real amidada segons les especificacions de la DT. \par Deducci\'f3 de la superf\'edcie corresponent a obertures: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Obertures <= 1 m2: No es dedueixen\par -\tab Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%\par -\tab Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		5978		5978		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Dissolvent capa\'e7 d'eliminar restes de greixos i altres brut\'edcies de la superf\'edcie dels tubs de PVC. \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No ha de produir danys a la superf\'edcie del tub, ni als adhesius dels junts. \par No ha de deixar residus ni olors permanents despr\'e8s de la seva aplicaci\'f3. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En envasos tancats herm\'e8ticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les seg\'fcents dades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Designaci\'f3 comercial\par -\tab Tipus de dissolvent\par -\tab Refer\'e8ncia a normatives que compleix\par -\tab Instruccions d'us\par -\tab Exig\'e8ncies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'\'fas i emmagatzematge\par -\tab Data de caducitat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acci\'f3 directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		2646		2646		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Barreja d'un o m\'e9s conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter adhesiu \par -\tab Morter sint\'e8tic de resines epoxi \par -\tab Morter refractari \par -\tab Morter polim\'e8ric de ciment amb resines sint\'e8tiques i fibres \par -\tab Morter de ram de paleta \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El morter d'anivellament \'e9s una barreja de granulats fins, ciment i additius org\'e0nics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superf\'edcie plana i horitzontal amb acabat por\'f3s. \par El morter refractari \'e9s un morter de terres refract\'e0ries i aglomerant espec\'edfic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col\'b7locaci\'f3 de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. \par CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par ADHESIU PER A RAJOLES CER\'c0MIQUES: \par Mescla de conglomerants c\'e0rregues minerals i additius org\'e0nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments cer\'e0mics en terres i parets situats en exterior o interior. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adhesiu ciment\'f3s (C): Mescla de conglomerants hidr\'e0ulics, additius org\'e0nics i c\'e0rregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.\par -\tab Adhesiu en dispersi\'f3 (D): Mescla de conglomerant org\'e0nic en forma de pol\'edmer en dispersi\'f3 aquosa, additius org\'e0nics i c\'e0rregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.\par -\tab Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sint\'e8tiques, additius org\'e0nics i c\'e0rregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacci\'f3 qu\'edmica, poden presentar-se en forma d'un o m\'e9s components. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat les classes seg\'fcents, en funci\'f3 de les caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab 1: Normal\par -\tab 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracter\'edstiques addicionals)\par -\tab F: D'adormiment r\'e0pid\par -\tab T: Amb lliscament redu\'eft\par -\tab E: Amb temps obert perllongat (nom\'e9s per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersi\'f3 millorats). \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIU CIMENT\'d3S (C): \par Caracter\'edstiques dels adhesius d'adormiment normal: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 20 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els adhesius d'adormiment r\'e0pid, han de complir a m\'e9s: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 10 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alta adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2\par -\tab Alta adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2\par -\tab Alta adher\'e8ncia despr\'e9s d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2\par -\tab Alta adher\'e8ncia inicial despr\'e9s de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 \par -\tab Temps obert ampliat: adher\'e8ncia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e8s de 30 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIUS EN DISPERSI\'d3 (D): \par Caracter\'edstiques fonamentals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 20 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 \par -\tab Temps obert ampliat: adher\'e8ncia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e8s de 30 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): \par Caracter\'edstiques fonamentals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2\par -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s d'immersi\'f3 en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2\par -\tab Temps obert: adher\'e8ncia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despr\'e9s de >= 20 min) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques especials: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Adher\'e8ncia despr\'e9s del xoc t\'e8rmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 MORTER SINT\'c8TIC DE RESINES EPOXI: \par El morter sint\'e8tic de resines epoxi \'e9s un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulaci\'f3 epoxi en forma de dos components b\'e0sics: una resina i un enduridor. \par La formulaci\'f3 de l'epoxi ha de ser determinada per l'\'fas a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col\'b7loqui. Aquesta formulaci\'f3 ha de ser aprovada per la DF. \par Mida m\'e0xima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitj\'e0 de la capa de morter\par Mida m\'ednima del granulat:  >= 0,16 mm\par Proporci\'f3 granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 \par MORTER POLIM\'c8RIC: \par El morter polim\'e8ric es un producte a base de ciment, resines sint\'e8tiques, fum de s\'edlice i fibres de poliamida, d'alta resist\'e8ncia mec\'e0nica que s'utilitza per a la reparaci\'f3 i regularitzaci\'f3 d'elements de formig\'f3. \par Granulometria:  0 - 2 mm \par Resist\'e8ncia a compressi\'f3 a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 \par Resist\'e8ncia a flexotracci\'f3 a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 \par MORTER DE RAM DE PALETA: \par Mescla formada per un o varis conglomerants inorg\'e0nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a f\'e0briques d'obra cer\'e0mica (fa\'e7anes, murs, pilars, envans) com a material d'uni\'f3 i rejuntat. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter d'us corrent (G): sense caracter\'edstiques especials\par -\tab Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida m\'e0xima del granulat menor o igual al valor que figura especificat\par -\tab Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resist\'e8ncia a compressi\'f3 m\'ednima declarada pel fabricant en N/mm2.\par En els morters prescrits, el fabricant declarar\'e0 la proporci\'f3 de tots els components de la mescla, en volum o en pes. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Caracter\'edstiques dels morters frescos: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Temps d'us (EN 1015-9)\par -\tab Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%\par -\tab Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques dels morters endurits: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 (EN 1015-11)\par -\tab Resist\'e8ncia d'uni\'f3 (adhesi\'f3) (EN 1052-3) \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (EN 1015-18)\par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)\par -\tab Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica (EN 1745)\par -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques addicionals per als morters lleugers: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Caracter\'edstiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Mida m\'e0xima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm\par -\tab Temps obert o temps de correcci\'f3 (EN 1015-9) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Reacci\'f3 davant del foc: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Material amb contingut de mat\'e8ria org\'e0nica <= 1,0%:  Classe A1\par -\tab Material amb contingut de mat\'e8ria org\'e0nica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: en envasos tancats herm\'e8ticament. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intemp\'e8rie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. \par Temps m\'e0xim d'emmagatzematge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Morter adhesiu:  1 any \par -\tab Morter amb resines sint\'e8tiques o morter polim\'e8ric:  6 mesos \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 ADHESIU PER A RAJOLES CER\'c0MIQUES: \par UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cer\'e1micas. Definiciones y especificaciones. \par UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cer\'e1micas. Definiciones y especificaciones. \par MORTER DE RAM DE PALETA: \par UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para alba\'f1iler\'eda. Parte 2: Morteros para alba\'f1iler\'eda. \par MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIM\'c9RIC O DE RESINES: \par No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN ADHESIU PER A RAJOLES CER\'c0MIQUES: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a usos per a la construcci\'f3: \par      - Sistema 3: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del producte\par -\tab Marca del fabricant i lloc d'origen\par -\tab Data i codi de producci\'f3, caducitat i condicions d'emmagatzematge \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 12004\par -\tab Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par -\tab Instruccions d'us: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Proporcions de la mescla\par -\tab Temps de maduraci\'f3: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que est\'e0 llest per a ser aplicat\par -\tab Vida \'fatil: interval de temps m\'e0xim en que el material pot ser utilitzat despr\'e8s de fer la mescla\par -\tab M\'e8tode d'aplicaci\'f3\par -\tab Temps obert\par -\tab Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulaci\'f3\par -\tab \'c0mbit d'aplicaci\'f3 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN MORTER DE RAM DE PALETA: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 seg\'fcent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: \par  - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composici\'f3 i sistema de fabricaci\'f3 escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestaci\'f3): \par      - Sistema 2+: Declaraci\'f3 de Prestacions\par  - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): \par      - Sistema 4: Declaraci\'f3 de Prestacions \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 998-2\par -\tab Nom del fabricant\par -\tab Codi o data de fabricaci\'f3\par -\tab Tipus de morter\par -\tab Temps d'us\par -\tab Contingut en clorurs\par -\tab Contingut en aire\par -\tab Proporci\'f3 dels components (morters prescrits)\par -\tab Resist\'e8ncia a compressi\'f3 o classe de resist\'e8ncia a compressi\'f3\par -\tab Resist\'e8ncia d'uni\'f3 (adhesi\'f3)\par -\tab Absorci\'f3 d'aigua\par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua\par -\tab Densitat\par -\tab Conductivitat t\'e8rmica\par -\tab Durabilitat\par -\tab Mida m\'e0xima del granulat\par -\tab Temps obert o temps de correcci\'f3\par -\tab Reacci\'f3 davant el foc \par -\tab Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIM\'c9RIC O DE RESINES: \par A l'env\'e0s hi ha de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del fabricant o marca comercial\par -\tab Instruccions d'utilitzaci\'f3\par -\tab Composici\'f3 i caracter\'edstiques del morter \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: \par Inspecci\'f3 visual de les condicions de subministrament i recepci\'f3 del certificat de qualitat del fabricant, segons les exig\'e8ncies del plec de condicions. \par Abans de l'inici de l'obra, i amb freq\'fc\'e8ncia setmanal durant la seva execuci\'f3, es comprovar\'e0 la consist\'e8ncia del morter mitjan\'e7ant el m\'e8tode establert a l'UNE EN 1015-4, i es preparar\'e0 una s\'e8rie de 3 provetes prism\'e0tiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resist\'e8ncia a compressi\'f3 (UNE-EN 1015-11) \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: \par Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. \par INTERPRETACI\'d3 DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: \par No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. \par El valor de resist\'e8ncia a compressi\'f3 obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptar\'e0 el lot.\par -\tab Si resulta inferior al 90% s'encarregar\'e0 un c\'e0lcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptar\'e0 el lot si aquest coeficient no \'e9s inferior al 90 % del previst en el projecte. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par }		21252		21252		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Adhesius que nom\'e9s requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab En dispersi\'f3 aquosa\par -\tab Aqu\'f3s en dispersi\'f3 vin\'edlica\par -\tab En soluci\'f3 alcoh\'f2lica\par -\tab De poliuret\'e0 bicomponent\par -\tab De poliuret\'e0 (un sol component)\par -\tab De PVC\par -\tab De resines epoxi\par -\tab Bipol\'edmer acr\'edlic en dispersi\'f3 aquosa per a col\'b7locaci\'f3 de plaques de poliestir\'e8 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 EN DISPERSI\'d3 AQUOSA: \par Adhesiu de resines sint\'e8tiques per a la col\'b7locaci\'f3 de paviments de PVC i revestiments t\'e8xtils. \par Ha de ser de f\'e0cil aplicaci\'f3, tenir una gran for\'e7a adhesiva inicial i no ser inflamable ni t\'f2xic. \par Densitat a 20\'b0C:  <= 1,24 g/cm3 \par Contingut s\'f2lid:  Aprox. 70% \par Rendiment:  250 - 350 g/m2 \par AQU\'d3S EN DISPERSI\'d3 VIN\'cdLICA: \par Adhesiu per a la col\'b7locaci\'f3 de revestiments murals i papers vin\'edlics. \par No ha de de ser inflamable ni t\'f2xic. \par Densitat:  1,01 g/cm3 \par Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 \par Temperatura de treball:  >= 5\'b0C \par EN SOLUCI\'d3 ALCOH\'d2LICA: \par Adhesiu de resines sint\'e8tiques en soluci\'f3 alcoh\'f2lica, per a la col\'b7locaci\'f3 de paviments t\'e8xtils lleugers. \par Ha de ser de f\'e0cil aplicaci\'f3 i tenir una gran for\'e7a adhesiva inicial. \par Densitat a 20\'b0C:  1,5 g/cm3 \par Contingut s\'f2lid:  84 - 86 \par Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 \par DE POLIURET\'c0 BICOMPONENT: \par Adhesiu de poliuret\'e0 bicomponent, per a la col\'b7locaci\'f3 de paviments de goma. \par Ha de ser de f\'e0cil aplicaci\'f3, exempt de dissolvents i no inflamable. \par DE POLIURET\'c0 (UN SOL COMPONENT): \par Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en \'e9sser mesclades amb un isocianat. \par Caracter\'edstiques de la pel\'b7l\'edcula l\'edquida: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La mescla preparada, despr\'e9s de tres minuts d'agitaci\'f3 (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dip\'f2sits durs\par -\tab Temperatura d'inflamaci\'f3 (INTA 160.232 A):  >= 30\'b0C\par -\tab Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg\par -\tab Temperatura d'enduriment:  >= 15\'b0C\par -\tab Temps d'aplicaci\'f3 a 20\'b0C:  > 3 h \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Resist\'e8ncia qu\'edmica de la pel\'b7l\'edcula seca: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab \'c0cid c\'edtric, 10%: 15 dies\par -\tab \'c0cid l\'e0ctic, 5%: 15 dies\par -\tab \'c0cid ac\'e8tic, 5%: 15 dies\par -\tab Oli de cremar: Cap modificaci\'f3\par -\tab Xilol: Cap modificaci\'f3\par -\tab Clorur s\'f2dic, 10%: 15 dies\par -\tab Aigua: 15 dies \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 PVC: \par Adhesiu preparat per a la uni\'f3 de materials de PVC. \par Ha de ser de f\'e0cil aplicaci\'f3 i tenir una gran for\'e7a adhesiva inicial. \par Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. \par Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min \par Resist\'e8ncia a la compressi\'f3:  > 10 N/mm2 \par Resist\'e8ncia a la tracci\'f3:  > 18 N/mm2 \par DE RESINES EPOXI: \par Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col\'b7locaci\'f3 de paviments de goma i revestiment de PVC. \par Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als \'e0cids i als \'e0lcalis dilu\'efts. \par La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporci\'f3. \par Temps d'aplicaci\'f3 a 20\'b0C:  3 - 4 h \par BIPOL\'cdMER ACR\'cdLIC EN DISPERSI\'d3 AQUOSA: \par Adhesiu de pasta aquosa, format per c\'e0rregues minerals i additius i com a lligant principal, un copol\'edmer acr\'edlic en dispersi\'f3. \par Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. \par Extracte sec a 105\'b0C:  75 - 78\par Contingut de cendres a 450\'b0C:  65 - 68 \par Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Densitat:  \'b1 0,1% \par -\tab Extracte sec:  \'b1 3%\par -\tab Contingut de cendres:  \'b1 3% \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: En envasos herm\'e8ticament tancats. \par A cada env\'e0s hi ha de figurar les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del fabricant\par -\tab Nom comercial del producte\par -\tab Identificaci\'f3 del producte\par -\tab Data de caducitat\par -\tab Pes net o volum del producte\par -\tab Instruccions d'\'fas\par -\tab Limitacions d'\'fas (temperatura, materials, etc.)\par -\tab Toxicitat i inflamabilitat\par -\tab Temps d'assecat\par -\tab Rendiment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per adhesius de dos components: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Proporci\'f3 de la mescla\par -\tab Temps d'inducci\'f3 de la mescla\par -\tab Vida de la mescla \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Color\par -\tab Densitat\par -\tab Viscositat\par -\tab Contingut s\'f2lid \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: En el seu env\'e0s, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. \par Temperatura d'emmagatzematge: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Dispersi\'f3 aquosa, dispersi\'f3 vin\'edlica:  >= 10\'b0C\par -\tab Soluci\'f3 alcoh\'f3lica, poliuret\'e0, PVC, resines epoxi:  5\'b0C - 30\'b0C \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Per a adhesiu aqu\'f3s en dispersi\'f3 vin\'edlica el temps m\'e0xim d'emmagatzematge \'e9s 1 any a partir de la data de fabricaci\'f3. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 No hi ha normativa de compliment obligatori. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		8351		8351		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Aig\'fces utilitzades per algun dels usos seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Confecci\'f3 de formig\'f3\par -\tab Confecci\'f3 de morter\par -\tab Confecci\'f3 de pasta de guix\par -\tab Reg de plantacions\par -\tab Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsi\'f3, etc.\par -\tab Humectaci\'f3 de bases o subbases\par -\tab Humectaci\'f3 de peces cer\'e0miques, de ciment, etc. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Poden ser utilitzades les aig\'fces potables i les sancionades com a acceptables per la pr\'e0ctica. \par Es poden utilitzar aig\'fces de mar o salines an\'e0logues per a la confecci\'f3 o curat de formigons sense armadura. Per a la confecci\'f3 de formig\'f3 armat o pretesat es prohibeix l'\'fas d'aquestes aig\'fces, tret del cas que es facin estudis especials. \par Es podr\'e0 utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pr\'f2pia central de formig\'f3, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm \par L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formig\'f3, no ha de contenir cap subst\'e0ncia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formig\'f3 o a la protecci\'f3 de l'armat. \par Si ha d'utilitzar-se per a la confecci\'f3 o el curat de formig\'f3 o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilitzaci\'f3 o aquesta presenta algun dubte s'haur\'e0 de verificar que acompleix totes aquestes caracter\'edstiques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 \par -\tab Total de subst\'e0ncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)\par -\tab Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)\par -\tab Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab I\'f3 clor, expressat en Cl- (UNE 7178) \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Aigua per a formig\'f3 armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)\par -\tab Aigua per a formig\'f3 pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)\par -\tab Aigua per a formig\'f3 en massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Hidrats de carboni (UNE 7132):  0\par -\tab Subst\'e0ncies org\'e0niques solubles en \'e8ter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 I\'f3 clor total aportat per components d'un formig\'f3 no pot superar: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment\par -\tab Armat:  <= 0,4% pes de ciment\par -\tab En massa amb armadura de fissuraci\'f3:  <= 0,4% pes de ciment \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) \par -\tab Contingut de subst\'e0ncies dissoltes (UNE 83957) \par -\tab Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) \par -\tab Contingut en i\'f3 clor Cl- (UNE 7178) \par -\tab Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) \par -\tab Contingut de subst\'e0ncies org\'e0niques solubles en \'e8ter (UNE 7235) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no ser\'e0 obligatori realitzar els assajos anteriors. \par En altres casos, la DF o el Responsable de la recepci\'f3 en el cas de centrals de formig\'f3 preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzaci\'f3 dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. \par CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		6901		6901		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Material format per la mescla d'un conglomerant, c\'e0rregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosi\'f3 armadures actives d'elements pretesats o postesats. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Mescla de car\'e0cter col\'b7lo\'efdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades \par -\tab Material format per la mescla d'un conglomerant, c\'e0rregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles cer\'e0miques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 S'han considerat els tipus seg\'fcents de material per a rejuntat de rajoles cer\'e0miques: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Material de rejuntat ciment\'f3s (CG): Mescla de conglomerant hidr\'e0ulic, c\'e0rregues minerals i additius org\'e0nics o inorg\'e0nics, que \'fanicament cal incorporar aigua o addici\'f3 l\'edquida en el moment abans d'utilitzar-se.\par -\tab Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sint\'e8tiques, c\'e0rregues minerals i additius org\'e0nics o inorg\'e0nics, que endureixen per una reacci\'f3 qu\'edmica. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA DE CIMENT: \par Els components de la beurada: aigua, \'e0rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formig\'f3, a m\'e9s de les indicades a aquest apartat. \par S'ha d'establir la f\'f3rmula de treball de la beurada, que haur\'e0 d'incloure com a m\'ednim, les seg\'fcents dades: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La granulometria dels \'e0rids (si \'e9s el cas).\par -\tab La dosificaci\'f3 de ciment, aigua, \'e0rids i, si \'e9s el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.\par -\tab La resist\'e8ncia a compressi\'f3 de la beurada a 28 dies.\par -\tab La consist\'e8ncia de la beurada.\par -\tab El temps de mescla i amassat. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5. \par En la preparaci\'f3 de la mescla s'han de dosificar els materials s\'f2lids, en pes. \par Es prohibeix l'elaboraci\'f3 manual de la mescla. \par El temps d'amasat dep\'e8n del tipus d'aparell mesclador, per\'f2 en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. \par La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o subst\'e0ncies perjudicials com ara \'e0cids o part\'edcules laminars com per exemple, mica o pissarra. \par Els additius que es facin servir no han de tenir subst\'e0ncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Contingut: <= 0,1%\par -\tab Cl < 1 g/l d'additiu de l\'edquid\par -\tab Ph segons fabricant\par -\tab Extracte sec \'b1 5% del definit pel fabricant \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les beurades d'injecci\'f3 han de complir que: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab El contingut d'i\'f3 clorur (CI-) ser\'e0 <= 0.1% de la massa del ciment\par -\tab El contingut d'i\'f3 sulfat (SO3) ser\'e0 <= 3.5% de la massa del ciment\par -\tab El contingut d'i\'f3 sulfur (S2-) ser\'e0 <= 0.01% de la massa del ciment \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les beurades d'injecci\'f3 han de tenir les seg\'fcents propietats segons UNE EN 445: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Flu\'efdesa al con de Marsh: 17 < F < 25\par -\tab Relaci\'f3 aigua-ciment: <= 0,5 (\'f2ptim entre 0,36 i 0,44)\par -\tab Exsudaci\'f3 en proveta cil\'edndrica (D10 cm, altura 10 cm): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab A les 3 h: <= 2% en volum\par -\tab M\'e0xima: <= 4% en volum\par -\tab A les 24 h: 0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab pH de l'aigua:  >= 7 \par -\tab Contracci\'f3 en proveta cil\'edndrica: <= 2% en volum\par -\tab Expansi\'f3: <= 10%\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2) \par -\tab Reducci\'f3 volum\'e8trica:  <= 1% \par -\tab Expansi\'f3 volum\'e8trica:  <= 5%\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 als 28 dies:  >= 30 N/mm2\par -\tab Enduriment: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Inici: >= 3h\par -\tab Final: <= 24h \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Absorci\'f3 capil\'b7lar als 28 dies: > 1 g/cm2 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En el cas de beines o conductes verticals, la relaci\'f3 a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals. \par BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci\'f3. \par BEURADA PER A CER\'c0MICA DE MATERIAL CIMENT\'d3S (CG): \par S'han considerat les classes seg\'fcents, en funci\'f3 de les caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab CG 1: Material de rejuntat cimentos normal\par -\tab CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb caracter\'edstiques addicionals (resist\'e8ncia alta a l'abrasi\'f3 i absorci\'f3 d'aigua redu\'efda) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques fonamentals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (EN 12808-2):  <= 2000 mm3\par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2\par -\tab Retracci\'f3 (EN 12808-4):  <= 3 mm/m \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (EN 12808-5): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Despr\'e9s de 30 min:  <= 5 g\par -\tab Despr\'e9s de 240 min:  <= 10 g \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Caracter\'edstiques addicionals: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Alta resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (EN 12808-5): \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Despr\'e9s de 30 min:  <= 2 g\par -\tab Despr\'e9s de 240 min:  <= 5 g \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA PER A CER\'c0MICA DE RESINES REACTIVES (RG): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia a l'abrasi\'f3 (EN 12808-2):  <= 250 mm3\par -\tab Resist\'e8ncia a la flexi\'f3 (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2\par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2\par -\tab Retracci\'f3 (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua despr\'e9s de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT: \par Subministrament: Amb les precaucions necess\'e0ries per que no s'alterin les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min despr\'e9s de pastar-lo. \par SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteraci\'f3 de les seves caracter\'edstiques. \par Emmagatzematge: En el seu env\'e0s d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intemp\'e8rie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA DE CIMENT: \par l de volum necessari procedent de la instal\'b7laci\'f3 de l'obra. \par BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 BEURADA DE CIMENT: \par * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones T\'e9cnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). \par Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. M\'e9todos de ensayo. \par UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos b\'e1sicos. \par BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par * UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cer\'e1micas. Requisitos, evaluaci\'f3n de la conformidad, clasificaci\'f3n y designaci\'f3n. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 A LA BEURADA DE CIMENT: \par El subministrador ha de posar a disposici\'f3 de la DF en el cas que aquesta ho sol\'b7liciti, la documentaci\'f3 relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci\'f3 aplicable dels  materials dels cap\'edtols 26,27,28 i 29 de la Instrucci\'f3 de Formig\'f3 Estructural (EHE-08). \par CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3 A LA BEURADA PER A CER\'c0MICA: \par A l'embalatge o a l'albar\'e0 de lliurament han de constar-hi les dades seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Nom del producte\par -\tab Marca del fabricant i lloc d'origen\par -\tab Data i codi de producci\'f3, caducitat i condicions d'emmagatzematge \par -\tab Refer\'e8ncia a la norma UNE-EN 13888\par -\tab Tipus de material de rejuntat \par -\tab Instruccions d'us: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Proporcions de la mescla\par -\tab Temps de maduraci\'f3: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que est\'e0 llest per a ser aplicat\par -\tab Vida \'fatil: interval de temps m\'e0xim en que el material pot ser utilitzat despr\'e8s de fer la mescla\par -\tab M\'e8tode d'aplicaci\'f3\par -\tab Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'\'fas\par -\tab \'c0mbit d'aplicaci\'f3 \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT: \par Les tasques de control a realitzar s\'f3n les seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Estudi i aprovaci\'f3 de la dosificaci\'f3 de la beurada. \par -\tab Control de fabricaci\'f3 de la mescla: determinaci\'f3 di\'e0ria del temps d'amasat, relaci\'f3 aigua/ciment i quantitat d'additiu. \par -\tab Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execuci\'f3, s'ha de realitzar: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Confecci\'f3 i assaig a compressi\'f3 a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT: \par Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT: \par No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecci\'f3 de beines si no es compleixen les especificacions indicades. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		14549		14549		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Acer per a armadures passives d'elements de formig\'f3: \par S'han considerat els elements seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Barres corrugades \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par En el cas de que el material s'utilitzi en obra p\'fablica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni\'f3 Europea o de l'Associaci\'f3 Europea de Lliure Canvi.\par Tamb\'e9 en aquest cas, es procurar\'e0 que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol\'f2gica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b\'e9 altres distintius de la Comunitat Europea. \par Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. \par L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre mat\'e8ria perjudicial. \par Els filferros llisos nom\'e9s es poden utilitzar com elements de connexi\'f3 d'armadures b\'e0siques electrosoldades en gelosia. \par Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribu\'efdes al llarg de tota la llarg\'e0ria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metres nominals <= 10,00 mm:  Variaci\'f3 en intervals de mig mm\par -\tab Di\'e0metres nominals > 10,00 mm:  Variaci\'f3 en unitats senceres de mm \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. \par -\tab Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relaci\'f3 amb el di\'e0metre nominal i l'\'e0rea nominal de la secci\'f3 transversal \par -\tab Secci\'f3 equivalent:  >= 95,5% Secci\'f3 nominal \par -\tab Aptitud al doblegat: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Assaig doblegat amb angle >= 180\'ba (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures\par -\tab Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90\'ba (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Tensi\'f3 d'adher\'e8ncia (assaig de la biga UNE-EN 10080): \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Tensi\'f3 d'adher\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2\par -\tab 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2\par -\tab D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Tensi\'f3 de \'faltima d'adher\'e8ncia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2\par -\tab 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2\par -\tab D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Composici\'f3 qu\'edmica (% en massa): \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +---------------------------------------------------------+\par \'a6          \'a6  C   \'a6  Ceq  \'a6   S   \'a6   P   \'a6   Cu  \'a6   N   \'a6\par \'a6          \'a6 %m\'e0x.\'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6 %m\'e0x. \'a6\par \'a6----------\'a6------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6-------\'a6\par \'a6Colada    \'a6 0,22 \'a6 0,050 \'a6 0,050 \'a6 0,050 \'a6 0,800 \'a6 0,012 \'a6\par \'a6Producte  \'a6 0,24 \'a6 0,052 \'a6 0,055 \'a6 0,055 \'a6 0,850 \'a6 0,014 \'a6\par +---------------------------------------------------------+\par Ceq = Carboni equivalent\par Es pot superar el valor m\'e0xim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. \par Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. \par BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: \par El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Descripci\'f3 de la forma\par -\tab Refer\'e8ncia a la norma EN\par -\tab Dimensions nominals\par -\tab Classe t\'e8cnica \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Caracter\'edstiques geom\'e8triques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. \par -\tab Caracter\'edstiques mec\'e0niques de les barres: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Acer soldable (S) \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Allargament total sota c\'e0rrega m\'e0xima: \par\pard\s16\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Acer subministrat en barres:  >= 5,0%\par -\tab Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Acer soldable amb caracter\'edstiques especials de ductilitat (SD): \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Allargament total sota c\'e0rrega m\'e0xima: \par\pard\s16\qj\fi-283\li1134\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Acer subministrat en barres:  >= 7,5%\par -\tab Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% \par\pard\s16\qj\fi-283\li850\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Resist\'e8ncia a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08\par -\tab Deformaci\'f3 alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 +----------------------------------------------------------+\par \'a6Designaci\'f3\'a6 L\'edm.el\'e0stic \'a6 C\'e0rrega  \'a6Allargament \'a6 Relaci\'f3 \'a6\par \'a6          \'a6     fy      \'a6unitaria  \'a6    al      \'a6 fs/fy   \'a6\par \'a6          \'a6             \'a6trencament\'a6trencament  \'a6         \'a6\par \'a6          \'a6    N/mm2    \'a6fs(N/mm2) \'a6            \'a6         \'a6\par \'a6----------\'a6-------------\'a6----------\'a6------------\'a6---------\'a6\par \'a6 B 400 S  \'a6  >= 400     \'a6 >= 440   \'a6  >= 14%    \'a6 >= 1,05 \'a6\par \'a6 B 500 S  \'a6  >= 500     \'a6 >= 550   \'a6  >= 12%    \'a6 >= 1,05 \'a6\par \'a6 B 400 SD \'a6  >= 400     \'a6 >= 480   \'a6  >= 20%    \'a6 >= 1,20 \'a6\par \'a6          \'a6             \'a6          \'a6            \'a6 <= 1,35 \'a6\par \'a6 B 500 SD \'a6  >= 500     \'a6 >= 575   \'a6  >= 16%    \'a6 >= 1,15 \'a6\par \'a6          \'a6             \'a6          \'a6            \'a6 <= 1,35 \'a6\par +----------------------------------------------------------+ \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Di\'e0metre nominal:  S'han d'ajustar a la s\'e8rie seg\'fcent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm\par -\tab S'ha d'evitar utilitzar barres de di\'e0metre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Toler\'e0ncies: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Massa: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Di\'e0metre nominal > 8,0 mm:  \'b1 4,5% massa nominal\par -\tab Di\'e0metre nominal <= 8,0 mm:  \'b1 6% massa nominal \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Les caracter\'edstiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. \par Es classificaran segons el tipus, qualitat, di\'e0metre i proced\'e8ncia. \par Abans de la seva utilitzaci\'f3 i en especial despres de per\'edodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superf\'edcie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. \par P\'e8rdua de pes despr\'e8s de l'eliminaci\'f3 d'\'f2xid superficial amb raspall de filferros: < 1% \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci\'f3n de Hormig\'f3n Estructural (EHE-08). \par UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormig\'f3n. Acero soldable para armaduras de hormig\'f3n armado. Generalidades. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI\'d3: \par Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pa\'eds d'origen i la f\'e0brica i una altra que identifica la classe t\'e8cnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m \par Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a m\'ednim, ha de contenir la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del subministrador\par -\tab N\'famero d'identificaci\'f3 de la certificaci\'f3 d'homologaci\'f3 d'adher\'e8ncia (apartat 32.2 EHE-08)\par -\tab N\'famero de s\'e8rie del full de subministrament\par -\tab Nom de la f\'e0brica\par -\tab Data d'entrega i nom del peticionari\par -\tab Quantitat d'acer subministrat classificat per di\'e0metres i tipus d'acer\par -\tab Di\'e0metres subministrats\par -\tab Designaci\'f3 dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Forma de subministrament: barra o rotlle\par -\tab Identificaci\'f3 i lloc de subministrament\par -\tab Sistema d'identificaci\'f3 adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Classe t\'e8cnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080\par -\tab Indicaci\'f3, en el seu cas, de procediments especials de soldadura \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les caracter\'edstiques anteriors, on s'ha d'incloure la informaci\'f3 seg\'fcent: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Data d'emissi\'f3 del certificat\par -\tab Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat\par -\tab Certificat de l'assaig de doblegat simple\par -\tab Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD\par -\tab Certificat de l'assaig de deformaci\'f3 alternativa en acers tipus SD\par -\tab Certificat d'homologaci\'f3 d'adher\'e8ncia en el cas en que es garanteixi les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia mitjan\'e7ant l'assaig de la biga \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Marca comercial de l'acer\par -\tab Forma de subministrament: barra o rotlles \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par Els punts de control m\'e9s destacables s\'f3n els seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Recepci\'f3 del certificat de garantia del fabricant, signat per persona f\'edsica, segons article 32\'ba de la norma EHE-08.\par -\tab Inspecci\'f3 visual del material i observaci\'f3 de les marques d'identificaci\'f3. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovar\'e0 la seva conformitat mitjan\'e7ant la verificaci\'f3 documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboraci\'f3 d'armadures per a formig\'f3 armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostraci\'f3 d'aquesta conformitat es podr\'e0 efectuar mitjan\'e7ant: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab La possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 \par -\tab La realitzaci\'f3 d'assaigs de comprovaci\'f3 durant la recepci\'f3. Es far\'e0 en funci\'f3 de la quantitat d'acer subministrat: \par\pard\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Subministrament < 300 t: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es dividir\'e0 el subministrament en lots de com a m\'e0xim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designaci\'f3 i s\'e8rie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els seg\'fcents assaigs: \par -\tab Comprovaci\'f3 de la secci\'f3 equivalent\par -\tab Comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques geom\'e8triques\par -\tab Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple \par -\tab A m\'e9s, es comprovar\'e0 com a m\'ednim en una proveta de cada di\'e0metre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el l\'edmit el\'e0stic, la c\'e0rrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota c\'e0rrega m\'e0xima. \par\pard\qj\fi-283\li850\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Subministrament >= 300 t: \par\pard\qj\fi-283\li1134\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Es prendran 4 provetes per a la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques mec\'e0niques del cas anterior.\par -\tab Alternativament, el Subministrador podr\'e0 optar per facilitar un certificat de tra\'e7abilitat, signat per persona f\'edsica, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A m\'e9s, facilitar\'e0 una c\'f2pia del certificat del control de producci\'f3 del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mec\'e0nics i qu\'edmics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tra\'e7abilitat de colada, mitjan\'e7ant la determinaci\'f3 de les caracter\'edstiques qu\'edmiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a m\'ednim 5 assaigs.\par -\tab La composici\'f3 qu\'edmica podr\'e0 presentar les variacions seg\'fcents respecte el certificat de control de producci\'f3 per a ser acceptada:\par -\tab %Cassaig = %Ccertificat:  \'b10,03\par -\tab %Ceq assaig = %Ceq certificat:  \'b10,03\par -\tab %Passaig = %Pcertificat:  \'b10,008\par -\tab %Sassaig = %Scertificat:  \'b10,008\par -\tab %Nassaig = %Ncertificat:  \'b10,002\par -\tab Un cop comprovada la tra\'e7abilitat de la colada, es far\'e0 la divisi\'f3 en lots de com a m\'ednim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els seg\'fcents assaigs: \par -\tab Comprovaci\'f3 de la secci\'f3 equivalent\par -\tab Comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques geom\'e8triques\par -\tab Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple\par -\tab Comprovaci\'f3 del l\'edmit el\'e0stic, la c\'e0rrega de ruptura, la relaci\'f3 entre ells, i l'allargament de ruptura \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podr\'e0 demostrar mitjan\'e7ant la presentaci\'f3 d'un informe d'assaigs, de com a m\'e0xim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat \par -\tab En el cas d'estructures situades en zona s\'edsmica, el comportament de l'acer es podr\'e0 demostrar mitjan\'e7ant la presentaci\'f3 d'un informe d'assaigs, de com a m\'e0xim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32\'ba, i realitzat en un laboratori acreditat. \par -\tab Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricaci\'f3 en obra: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab El control experimental de les armadures elaborades comprendr\'e0 la comprovaci\'f3 de les caracter\'edstiques mec\'e0niques, les d'adher\'e8ncia, i les de les seves dimensions geom\'e8triques, aix\'ed com les caracter\'edstiques en cas de realitzar soldadura resistent. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 de les comprovacions experimentals.\par -\tab Es definir\'e0 com a lot de control experimental quan es compleixi: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx850\tx1134\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920 -\tab Pes del lot <= 30 t\par -\tab Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal\'b7laci\'f3 de ferralla\par -\tab Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produ\'eft en un per\'edode d'1 mes\par -\tab Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques mec\'e0niques: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzar\'e0 l'assaig a tracci\'f3 sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un di\'e0metre de cada s\'e8rie. Si l'acer estigu\'e9s en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 realitzar els assaigs sobre una \'fanica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redre\'e7at, es podr\'e0 eximir la realitzaci\'f3 d'aquest assaigs.\par -\tab Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de di\'e0metres m\'e9s representatius del proc\'e9s de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracci\'f3 sobre 2 provetes dels di\'e0metres m\'e9s petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels di\'e0metres m\'e9s grans. Si l'acer estigu\'e9s en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr\'e0 realitzar els assaigs sobre una \'fanica proveta. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia: \par -\tab   Es prendr\'e0 una mostra de 2 provetes per a cada un dels di\'e0metres que formin part del lot d'acer redre\'e7at, i es determinaran les caracter\'edstiques geom\'e8triques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia segons l'annex C de l'UNE EN 10080, nom\'e9s caldr\'e0 determinar l'altura de la corruga. \par -\tab Comprovaci\'f3 de la conformitat de les caracter\'edstiques geom\'e8triques: \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Es realitzar\'e0, sobre cada unitat a comprovar, una inspecci\'f3 per determinar la correspond\'e8ncia dels di\'e0metres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A m\'e9s es revisar\'e0 que l'alineaci\'f3 dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els di\'e0metres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els di\'e0metres de doblat i les desviacions geom\'e8triques respecte a les formes d'especejament del projecte s\'f3n conformes amb les toler\'e0ncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: \par -\tab   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboraci\'f3 de l'armat a f\'e0brica, la DF haur\'e0 de demanar les evid\'e8ncies documentals de que el proc\'e9s est\'e0 en possessi\'f3 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboraci\'f3 de l'armat es fa a obra, la DF permetr\'e0 la realitzaci\'f3 de la soldadura resistent nom\'e9s en el cas que es faci un control d'execuci\'f3 intens.\par -\tab   A m\'e9s, la DF haur\'e0 de disposar la realitzaci\'f3 d'una s\'e8rie de comprovacions experimentals de la conformitat del proc\'e9s, en funci\'f3 del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par La presa de mostra es realitzar\'e0 seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzar\'e0 abans de comen\'e7ar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par S'acceptar\'e0 el lot sempre que, en el cas del redre\'e7at, les caracter\'edstiques mec\'e0niques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptar\'e0 el lot quan els assaigs de tracci\'f3 i doblat compleixin amb les especificacions establertes.\par En cas de no complir-se alguna especificaci\'f3, s'efectuar\'e0 una nova presa de mostres del mateix lot. Si es torn\'e9s a produir un incompliment d'alguna especificaci\'f3, es rebutjaria el lot. \par En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les caracter\'edstiques d'adher\'e8ncia, s'acceptar\'e0 el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornar\'e0 a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es torn\'e9s a donar un incompliment d'alguna especificaci\'f3, es rebutjar\'e0 el lot sencer. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs18 La DF rebutjar\loch\f2\hich\f2 \'e0 les armadures que presentin un grau d'oxidaci\'f3 excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adher\'e8ncia. Es considerar\'e0 oxidaci\'f3 excessiva quan mitjan\'e7ant un raspallat amb pues met\'e0l\'b7liques, es determini una p\'e8rdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haur\'e0 de comprovar que un cop eliminat l'\'f2xid, l'altura de la corruga compleix amb els l\'edmits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. \par En el cas de produir-se un incompliment en les caracter\'edstiques geom\'e8triques, es rebutjar\'e0 l'armadura que presenti defectes, i es procedir\'e0 al rep\'e0s de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfact\'f2ries, s'acceptar\'e0 la remesa, pr\'e8via substituci\'f3 de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjar\'e0 tota la remesa. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		27843		27843		1

		1		B		0F4		____				{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc0\deff1{\fonttbl

{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}

{\f1\fswiss\fcharset0\fprq0 Arial;}

{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}

{\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}

{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}

{\stylesheet{\s0\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\f1\fs24 [Normal];}}

{\*\generator TX_RTF32 9.0.311.500;}

\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CARACTER\'cdSTIQUES DELS ELEMENTS\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pe\'e7a obtinguda per un proc\'e9s d'emmotllament manual o mec\'e0nic i cocci\'f3 d'una pasta argilosa i eventualment d'altres mat\'e8ries. \par S'han considerat els tipus seg\'fcents: \par En funci\'f3 de la densitat aparent: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides\par -\tab Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  m\'e9s gran de 1000 kg/m3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 En funci\'f3 del nivell de confian\'e7a de les peces respecte a la resist\'e8ncia a la compressi\'f3: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Peces de categoria I: peces amb una resist\'e8ncia a compressi\'f3 declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.\par -\tab Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confian\'e7a especificat per la categoria I. \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CARACTER\'cdSTIQUES GENERALS: \par Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. \par No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. \par Si \'e9s de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el ma\'f3 i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. \par La disposici\'f3 dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la pe\'e7a durant la seva manipulaci\'f3 o col\'b7locaci\'f3. \par Ha de tenir una textura uniforme. Est\'e0 suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. \par El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil\'b7l\'edmetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Resist\'e8ncia mitja a compressi\'f3 (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de categoria I o II \par -\tab Adher\'e8ncia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant \par -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la seva categoria \par -\tab Classe de reacci\'f3 al foc: exig\'e8ncia en funci\'f3 del contingut en massa o volum, de materials org\'e0nics distribu\'efts de forma homog\'e8nia: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Peces amb <= 1,0%:  A1\par -\tab Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Toler\'e0ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci\'f3 de la categoria\par -\tab Forma de la pe\'e7a (UNE-EN 771-1)\par -\tab Especificacions dels forats: Disposici\'f3, volum, superf\'edcie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) \par -\tab Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): \par -\tab Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits seg\'fcents en funci\'f3 de la categoria. \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab D1:  <= 10%\par -\tab D2:  <= 5%\par -\tab Dm:  <= desviaci\'f3 declarada pel fabricant en % \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Propietats t\'e8rmiques (UNE-EN 1745) \par -\tab Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Els pinyols de cal\'e7 no han de reduir la resist\'e8ncia de la pe\'e7a (despr\'e9s de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullici\'f3 i la dessecaci\'f3 posterior a una temperatura de 105\'b0C) en m\'e9s de 10% si el ma\'f3 \'e9s per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar m\'e9s escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps m\'ednim de 24 h. \par PECES HD: \par Les caracter\'edstiques seg\'fcents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del l\'edmit de toler\'e0ncia indicat, en el seu cas: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Durabilitat (resist\'e8ncia gel/desgel):  Indicaci\'f3 de la categoria en funci\'f3 del grau d'exposici\'f3 \par -\tab Per a \'fas de cara vista o amb protecci\'f3 de morter de capa fina: \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels l\'edmits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci\'f3 de la categoria \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant \par\pard\s16\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Cara vista (UNE-EN 771-1)\par -\tab Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment herm\'e8tica. \par Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracter\'edstiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Unitat d'amidament: la indicada a la descripci\'f3 de l'element\par Criteri d'amidament: quantitat necess\'e0ria subministrada a l'obra \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 * UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. \par * UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para f\'e1brica de alba\'f1iler\'eda. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. \par\pard\s16\par 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI\'d3\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 OPERACIONS DE CONTROL: \par El control de recepci\'f3 de material verificar\'e0 que les caracter\'edstiques dels materials s\'f3n coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. \par Control de documentaci\'f3: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f\'edsica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, incl\'f2s la documentaci\'f3 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. \par Control mitjan\'e7ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone\'eftat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci\'f3 corresponent \par Control de recepci\'f3 mitjan\'e7ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pa\'eds de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr\'e0 prescindir dels assaigs de control de recepci\'f3 de les caracter\'edstiques del material garantides per la marca; i la DF sol\'b7licitar\'e0 en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr\'e0 sol\'b7licitar assaigs de control de recepci\'f3 si ho creu convenient. \par En el cas que es realitzi el control mitjan\'e7ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg\'fcents: \par\pard\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Abans de comen\'e7ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions t\'e8cniques, incloent els resultats dels assaigs seg\'fcents, realitzats per un laboratori acreditat: \par\pard\qj\fi-283\li567\tx283\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 -\tab Escrostonaments per pinyols de cal\'e7 (UNE 67039) \par -\tab Absorci\'f3 d'aigua (3 peces)  (UNE 67027) \par -\tab Efloresc\'e8ncia (5 peces)  (UNE 67029) \par -\tab Resist\'e8ncia a la gelada (10 peces) (UNE 67028) \par -\tab Resist\'e8ncia a la compressi\'f3 (10 peces) (UNE-EN 772-1) \par -\tab Succi\'f3 (3 peces) (UNE-EN 772-11) \par -\tab Massa (6 peces) \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: \par S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. \par INTERPRETACI\'d3 DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: \par Si en els terminis establerts al comen\'e7ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzar\'e0 una s\'e8rie completa d'assaigs sobre el material rebut a c\'e0rrec del Contractista. \par En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. \par En cas d'incompliment en un assaig, es repetir\'e0, a c\'e0rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		11456		11456		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions destinades a la gesti\'f3 dels residus generats en l'obra: residu de construcci\'f3 o demolici\'f3 o material d'excavaci\'f3. \par S'han considerat les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Transport o c\'e0rrega i transport del residu: material procedent d'excavaci\'f3 o residu de construcci\'f3 o demolici\'f3 \par -\tab Subministrament i recollida del contenidor dels residus \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RESIDUS ESPECIALS: \par Els residus especials sempre s'han de separar.\par Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.\par Temps m\'e0xim d'emmagatzematge: 6 mesos.\par Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicaci\'f3 del tipus de perillositat.\par El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del tr\'e0nsit habitual de la maquin\'e0ria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals\par Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els s\'edmbols de perillositat representat en les etiquetes.\par Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiaci\'f3 solar excessiva.\par Els bidons que contenen l\'edquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posici\'f3 vertical i sobre cubetes de retenci\'f3 de l\'edquids per tal d'evitar fuites.\par Els contenidors de residus especials s'han de col\'b7locar sobre un terra impermeabilitzat. \par C\'c0RREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACI\'d3 I RESIDUS: \par L'operaci\'f3 de c\'e0rrega s'ha de fer amb les precaucions necess\'e0ries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. \par Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. \par El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. \par El trajecte que s'ha de rec\'f3rrer ha de complir les condicions d'ampl\'e0ria lliure i de pendent adequades a la maquin\'e0ria que s'utilitzi. \par TRANSPORT A OBRA: \par Transport de terres i material d'excavaci\'f3 o del rebaix, o residus de la construcci\'f3, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. \par Les \'e0rees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gesti\'f3 de Residus de la Construcci\'f3 i Enderrocs" de l'obra. \par L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gesti\'f3 de Residus de la Construcci\'f3 i els Enderrocs" de l'obra. \par Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funci\'f3 del seu \'fas, i cal que tinguin l'aprovaci\'f3 de la DF. \par TRANSPORT A INSTAL.LACI\'d3 EXTERNA DE GESTI\'d3 DE RESIDUS: \par El material de rebuig que el "Pla de Gesti\'f3 de Residus de la Construcci\'f3 i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal\'b7laci\'f3 externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. \par El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a m\'ednim: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Identificaci\'f3 del productor dels residus\par -\tab Identificaci\'f3 del posse\'efdor dels residus\par -\tab Identificaci\'f3 de l'obra de la qual prov\'e9 el residu i en el seu cas, el n\'famero de llic\'e8ncia d'obra\par -\tab Identificaci\'f3 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gesti\'f3 de valoritzaci\'f3 o eliminaci\'f3 final del residu, la identificaci\'f3, cal indicar tamb\'e9 qui far\'e0 aquesta gesti\'f3\par -\tab Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificaci\'f3 segons codi LER \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 C\'c0RREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACI\'d3 I RESIDUS: \par El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, prove\'eft dels elements que calen per al seu despla\'e7ament correcte. \par Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin p\'e8rdues en els trajectes utilitzats. \par RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3: \par La manipulaci\'f3 dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACI\'d3 O RESIDUS: \par m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavaci\'f3 que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions t\'e8cniques, o qualsevol altre acceptat pr\'e8viament i expressament per la DF. \par La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. \par RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3: \par Es considera un increment per esponjament d'un 35%. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producci\'f3n y gesti\'f3n de los residuos de construcci\'f3n y demolici\'f3n. \par Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizaci\'f3n y eliminaci\'f3n de residuos y la lista europea de residuos. \par Correcci\'f3n de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaci\'f3n y eliminaci\'f3n de residuos y lista europea de residuos. \par Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenci\'f3n y reducci\'f3n de la contaminaci\'f3n del medio ambiente producida por el amianto. \par Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti\'f3 de residus de la construcci\'f3 de Catalunya (PROGROC), es regula la producci\'f3 i gesti\'f3 dels residus de la construcci\'f3 i demolici\'f3, i el c\'e0non sobre la deposici\'f3 controlada dels residus de la construcci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		7297		7297		1
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\deftab1134\paperw11907\paperh16840\margl1701\margt1418\margr1701\margb1418\pard\s16\plain\f2\fs18 1.- DEFINICI\loch\f2\hich\f2 \'d3 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Operacions destinades a la gesti\'f3 dels residus generats en l'obra: residu de construcci\'f3 o demolici\'f3 o material d'excavaci\'f3. \par S'han considerat les operacions seg\'fcents: \par\pard\s16\qj\fi-283\li283\tx283\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 -\tab Deposici\'f3 del residu no reutilitzat en la instal\'b7laci\'f3 autoritzada de gesti\'f3 on se li aplicar\'e0 el tractament de valoritzaci\'f3, selecci\'f3 i emmagatzematge o eliminaci\'f3 \par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 DISPOSICI\'d3 DE RESIDUS: \par Cada fracci\'f3 s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzaci\'f3, emmagatzematge o eliminaci\'f3. \par\pard\s16\par 2.- CONDICIONS DEL PROC\'c9S D'EXECUCI\'d3\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 RESIDUS DE LA CONSTRUCCI\'d3: \par La manipulaci\'f3 dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. \par\pard\s16\par 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT\par\par\pard\s16\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 DISPOSICI\'d3 DE RESIDUS DE CONSTRUCCI\'d3 O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACI\'d3: \par m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. \par DISPOSICI\'d3 DE RESIDUS DE CONSTRUCCI\'d3 O DEMOLICI\'d3 ESPECIALS: \par kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. \par DISPOSICI\'d3 DE RESIDUS: \par La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposici\'f3 de cada tipus de residu al centre corresponent. \par Inclou el c\'e0non d'abocament del residu a dip\'f2sit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda susp\'e8s segons la Llei 7/2011. \par La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informaci\'f3 necess\'e0ria per complimentar el certificat de disposici\'f3 de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. \par\pard\s16\par 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI\par\par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producci\'f3n y gesti\'f3n de los residuos de construcci\'f3n y demolici\'f3n. \par Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizaci\'f3n y eliminaci\'f3n de residuos y la lista europea de residuos. \par Correcci\'f3n de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaci\'f3n y eliminaci\'f3n de residuos y lista europea de residuos. \par Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenci\'f3n y reducci\'f3n de la contaminaci\'f3n del medio ambiente producida por el amianto. \par Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finan\'e7ament de les infraestructures de gesti\'f3 dels residus i dels c\'e0nons sobre la disposici\'f3 del rebuig dels residus. \par Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. \par Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti\'f3 de residus de la construcci\'f3 de Catalunya (PROGROC), es regula la producci\'f3 i gesti\'f3 dels residus de la construcci\'f3 i demolici\'f3, i el c\'e0non sobre la deposici\'f3 controlada dels residus de la construcci\'f3. \par\pard\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }		4413		4413		1
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		1		A		012		M000		Oficial 1a muntador		Oficial 1a muntador		1.0		30.49		A012M000		30.49		0.0		0.0		30.49		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		30.49		2020-10-09		2022-11-24		EM				A012M000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		A		013		M000		Ajudant muntador		Ajudant muntador		1.0		26.19		A013M000		26.19		0.0		0.0		26.19		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		26.19		2020-10-09		2022-11-24		EM				A013M000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		150		1700		Camió transp.7 t		Camió per a transport de 7 t		1.0		36.67		C1501700		0.0		36.67		0.0		36.67		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		36.67		2020-10-09		2022-11-24		EQ				C1501700																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		0Y1		5250		Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats		1.0		0.1		B0Y15250		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		0.1		2020-10-09		2020-10-09		ET				B0Y15250																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0		m2								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		A		014		0000		Manobre		Manobre		1.0		24.63		A0140000		24.63		0.0		0.0		24.63		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		24.63		2020-10-09		2022-11-24		EM				A0140000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		A		012		1000		Oficial 1a		Oficial 1a		1.0		29.5		A0121000		29.5		0.0		0.0		29.5		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		29.5		2020-10-09		2022-11-24		EM				A0121000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		031		4500		Sorra sílice 0-3,5 mm		Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm		1.0		186.54		B0314500		0.0		0.0		186.54		186.54		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		186.54		2020-10-09		2022-11-24		ET				B0314500																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		t								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		0Y1		NRB0		Rev. mensual bastida tubular 250<S<500 m2 s/RD 2177/2004		Revisió mensual de bastida tubular normalitzada, per a façana de 250 a 500 m2, segons RD 2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat		1.0		167.62		B0Y1NRB0		0.0		0.0		167.62		167.62		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		167.62		2022-11-24		2022-11-24		ET																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		u								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		Z12		1410		Compressor portàt.,7-10m3/min,pres=8bar		Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió		1.0		16.96		CZ121410		0.0		16.96		0.0		16.96		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		16.96		2020-10-09		2022-11-24		EQ				CZ121410																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		A		015		0000		Manobre especialista		Manobre especialista		1.0		25.46		A0150000		25.46		0.0		0.0		25.46		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		25.46		2020-10-09		2022-11-24		EM				A0150000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		Z17		N000		Hidronet. aigua/raig sorra		Hidronetejadora d'aigua freda a motor equipada amb llança de raig de sorra		1.0		6.3		CZ17N000		0.0		6.3		0.0		6.3		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		6.3		2020-10-09		2020-10-09		EQ																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		Z11		3000		Grup electrògen de 30-60kVA		Grup electrògen de 30 a 60 kVA		1.0		15.08		CZ113000		0.0		15.08		0.0		15.08		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		15.08		2020-10-09		2022-11-24		EQ				CZ113000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		A		012		D000		Oficial 1a pintor		Oficial 1a pintor		1.0		29.5		A012D000		29.5		0.0		0.0		29.5		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		29.5		2020-10-09		2022-11-24		EM				A012D000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		A		013		D000		Ajudant pintor		Ajudant pintor		1.0		26.19		A013D000		26.19		0.0		0.0		26.19		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		26.19		2020-10-09		2022-11-24		EM				A013D000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		8B1		5000		Protector hidròfug		Protector hidròfug		1.0		9.08		B8B15000		0.0		0.0		9.08		9.08		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		9.08		2020-10-09		2022-11-24		ET				B8B15000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		F21		1210		Equip barrinat broca diamant D=100-400mm		Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre		1.0		39.45		CF211210		0.0		39.45		0.0		39.45		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		39.45		2022-11-24		2022-11-24		EQ				CF211210																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		200		1000		Martell trenc.man.		Martell trencador manual		1.0		3.78		C2001000		0.0		3.78		0.0		3.78		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		3.78		2020-10-09		2022-11-24		EQ				C2001000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		017		3000		Dissolvent desengreix. de tricloret.		Dissolvent desengreixant de tricloretilè		1.0		17.73		B0173000		0.0		0.0		17.73		17.73		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		17.73		2020-10-09		2022-11-24		ET				B0173000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		l								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		071		7000		Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió		Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió		1.0		6.53		B0717000		0.0		0.0		6.53		6.53		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		6.53		2020-10-09		2022-11-24		ET				B0717000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		090		7100		Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc.		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural		1.0		17.53		B0907100		0.0		0.0		17.53		17.53		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		17.53		2020-10-09		2022-11-24		ET				B0907100																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		071		5100		Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control.,p/reparac.		Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació		1.0		0.98		B0715100		0.0		0.0		0.98		0.98		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		0.98		2020-10-09		2022-11-24		ET				B0715100																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		011		1000		Aigua		Aigua		1.0		1.69		B0111000		0.0		0.0		1.69		1.69		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		1.69		2020-10-09		2022-11-24		ET				B0111000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		m3								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		%		AU		X001		Despeses auxiliars mà d'obra		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		1.0		0.0		%AUX001		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		0.0		2022-11-24		2022-11-24		IN				A%AUX001																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0		%								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		170		NU10		Injector extern		Injector extern		1.0		1.4		C170NU10		0.0		1.4		0.0		1.4		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		1.4		2020-10-09		2020-10-09		EQ																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		u								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		170		NU05		Tap injector extern		Tap injector extern		1.0		0.43		C170NU05		0.0		0.43		0.0		0.43		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		0.43		2020-10-09		2020-10-09		EQ																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		u								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		05A		N1A4		Beurada fluida dos components resina epoxi		Beurada fluida de dos components a base de resina epoxi		1.0		17.68		B05AN1A4		0.0		0.0		17.68		17.68		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		17.68		2020-10-20		2022-11-24		ET																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		Z18		N200		Eq.injecc.manual morters fluids/resines		Equip per a injecció manual de morters fluids i resines		1.0		1.54		CZ18N200		0.0		1.54		0.0		1.54		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		1.54		2020-10-20		2020-10-20		EQ																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		071		NI01		Morter resina epoxi r/ancoratge		Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges		1.0		6.65		B071NI01		0.0		0.0		6.65		6.65		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		6.65		2020-10-20		2022-11-24		ET																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		0B2		A000		Acer b/corrugada B500S		Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2		1.0		1.25		B0B2A000		0.0		0.0		1.25		1.25		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		1.25		2020-10-20		2022-11-24		ET				B0B2A000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		170		NU15		Broquet injecció eq. manual		Broquet d'injecció per a equip d'injecció manual de morters fluids i resine		1.0		0.46		C170NU15		0.0		0.46		0.0		0.46		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		0.46		2020-10-20		2020-10-20		EQ																				MURCANYET		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		u								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		071		1020		Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)		Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004		1.0		0.74		B0711020		0.0		0.0		0.74		0.74		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		0.74		2020-10-20		2022-11-24		ET				B0711020																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		0F4		12A3		Plaqueta elaboració manual 290x100x30mm,c.vista/col.vermell,categoria I,HD,UNE-EN 771-1		Plaqueta d'elaboració manual de 290x100x30 mm, de cara vista i de color vermell, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		1.0		0.79		B0F412A3		0.0		0.0		0.79		0.79		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		0.79		2020-10-20		2022-11-24		ET				B0F412A3																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		u								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		200		B000		Talladora,disc de carborún.		Talladora amb disc de carborúndum		1.0		3.78		C200B000		0.0		3.78		0.0		3.78		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		3.78		2020-10-20		2022-11-24		EQ				C200B000																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		1RA		2500		Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials		Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials		1.0		25.15		C1RA2500		0.0		25.15		0.0		25.15		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		25.15		2020-10-21		2022-11-24		EQ				C1RA2500																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		m3								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		1RA		P100		Subministr.cont.estruc.reixa metàl.,1m3 +recollida res.especials		Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials		1.0		76.75		C1RAP100		0.0		76.75		0.0		76.75		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		76.75		2020-10-21		2022-11-24		EQ				C1RAP100																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		m3								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		2RA		71H0		Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		1.0		8.68		B2RA71H0		0.0		0.0		8.68		8.68		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		8.68		2020-10-21		2020-10-21		ET				B2RA71H0																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0		t								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		2RA		75A1		Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus d		Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		1.0		133.46		B2RA75A1		0.0		0.0		133.46		133.46		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		133.46		2020-10-21		2022-11-24		ET				B2RA75A1																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		t								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		B		2RA		8E00		Deposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. perillosos,LER 170903*		Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		1.0		0.27		B2RA8E00		0.0		0.0		0.27		0.27		0.0		0.0		false								true		false		false		true		0				false		0.27		2020-10-21		2022-11-24		ET				B2RA8E00																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		kg								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								

		1		C		200		LU01		Màquina fregar a/disc diamant		Màquina de fregar amb disc de diamant		1.0		6.14		C200LU01		0.0		6.14		0.0		6.14		0.0		0.0		false								false		false		false		true		0				false		6.14		2020-10-23		2022-11-24		EQ				C200LU01																ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		h								0.0		-9.999999999E9		-9.999999999E9		-9.999999999E9		0.0		0.0		0.0		false		0		0.0		0.0								



		ECO_SIS_ID		ECO_1_TEL_ID		ECO_1_FAM_ID		ECO_1_ELE_ID		ECO_2_TEL_ID		ECO_2_FAM_ID		ECO_2_ELE_ID		ECO_Amidament		ECO_Import		ECO_MASCARA		ECO_Escreix		ECO_Rendiment		ECO_CPC		ECO_CPC_PERC



		IRP_MES		IRP_ANY		IRP_BOE_CNC		IRP_MaDObra		IRP_Energia		IRP_Ciment		IRP_Acer		IRP_Lligants		IRP_Ceramica		IRP_Fusta		IRP_Alumini		IRP_Coure		IRP_IPC		IRP_Concepte1		IRP_CoefConcepte1		IRP_Concepte2		IRP_CoefConcepte2

		6		1999		BOE		283.69		1511.6		1261.2		661.6		993.1		1093.5		1446.2		655.8		506.2		1.0				1.0				1.0

		5		1999		BOE		283.69		1525.0		1263.2		655.6		949.2		1072.0		1445.1		645.4		522.1		1.0				1.0				1.0

		1		1999		BOE		281.53		1420.7		1261.8		660.9		944.2		1026.4		1427.6		635.7		454.8		1.0				1.0				1.0

		4		1999		BOE		283.69		1509.4		1263.1		647.8		905.3		1044.3		1444.8		627.4		505.1		1.0				1.0				1.0

		2		1999		BOE		281.77		1416.0		1266.1		652.5		905.3		1034.4		1429.8		624.0		464.0		1.0				1.0				1.0

		7		1999		BOE		284.65		1585.7		1260.2		665.7		1024.4		1107.9		1445.7		671.6		580.7		1.0				1.0				1.0

		3		1999		BOE		282.73		1422.0		1265.3		648.3		905.3		1038.1		1441.2		624.0		466.9		1.0				1.0				1.0



		EMA_SIS_ID		EMA_Codi		EMA_Tipus		EMA_Descr		EMA_Ok		EMA_Notes		EMA_esborrar		Ok		Notes		esborrar



		ESC_SIS_ID		ESC_VPL_ID		ESC_Periode		ESC_Data1		ESC_Data2



		ESC_OFE_LIC_ID		ESC_OFE_LIC_CIA_ID		ESC_OFE_ID		ESC_OFE_Versio		ESC_ELE_FAM_ID		ESC_ELE_SIS_ID		ESC_ELE_TEL_ID		ESC_ELE_ID		ESC_Amidament		ESC_Import



		ESP_OFE_LIC_ID		ESP_OFE_LIC_CIA_ID		ESP_OFE_ID		ESP_OFE_Versio		ESP_PAR_FAM_ID		ESP_PAR_SIS_ID		ESP_PAR_TEL_ID		ESP_PAR_ID		ESP_Amidament		ESP_Import



		EST_TSI_ID		EST_ID		EST_Descripcio

		1		1		Banc de referència local

		1		2		Banc de referència GISA

		1		3		Banc de referència ITEC

		1		4		Banc amb accés lliure

		2		1		Treball local

		2		2		Estudi informatiu

		2		3		Projecte constructiu

		2		4		Oferta

		2		5		Oferta variant

		2		6		Oferta adjudicada

		2		7		Obra

		2		8		Projecte constructiu modificat

		2		9		Treball no modificable

		2		10		Treball amb accés lliure

		2		11		Treball no modificable

		2		12		Oferta homogeneïtzada (no modificable)



		EST_PLT_ID		EST_CES_ID		EST_ID		EST_PNI_ID		EST_NES_ID		EST_PNO_ID		EST_EST_ID



		EXC_SIS_ID		EXC_CAL_ID		EXC_ID		EXC_Desde		EXC_Fins		EXC_Tipus



		FAM_SIS_ID		FAM_TEL_ID		FAM_ID		FAM_IndBancReferencia		FAM_IndSisquilloOrigen		FAM_Renumerable		FAM_ID_FIE		FAM_Descripcio		FAM_CONCEPTE		FAM_PROCEDENCIA		FAM_CPC		FAM_CPC_PERC

		1		A		012		false		false		true				OFICIALS		EM		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		A		01		false		false		true				MÀ D'OBRA INDIVIDUAL		EM		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		A		0		false		false		true				MÀ D'OBRA EMPRESARIAL		EM		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		A		013		false		false		true				AJUDANTS		EM		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		150		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		15		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		1		false		false		true				MAQUINÀRIA		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		121		false		false		true				BASTIDES		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		12		false		false		true				IMPLANTACIONS D'OBRA		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		1		false		false		true				TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		0Y1		false		false		true				BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		0Y		false		false		true				MATERIALS BÀSICS AUXILIARS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		0		false		false		true				MATERIALS BÀSICS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		A		014		false		false		true				MANOBRES		EM		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		45R		false		false		true				REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		45		false		false		true				ESTRUCTURES DE FORMIGÓ		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		4		false		false		true				ESTRUCTURES		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		031		false		false		true				SORRES		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		03		false		false		true				GRANULATS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		Z12		false		false		true				COMPRESSORS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		Z1		false		false		true				EQUIPS AUXILIARS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		Z		false		false		true				MAQUINÀRIA ESPECIAL		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		Z17		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		A		015		false		false		true				MANOBRES ESPECIALISTES		EM		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		200		false		false		true				EINES		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		20		false		false		true				EINES		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		2		false		false		true				EINES		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		Z11		false		false		true				GRUPS ELECTRÒGENS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		8B1		false		false		true				MATERIALS PER A HIDROFUGATS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		8B		false		false		true				MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		8		false		false		true				MATERIALS PER A REVESTIMENTS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		8B1		false		false		true				HIDROFUGATS		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		8B		false		false		true				TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		21		false		false		true				DEMOLICIONS I ENDERROCS		??		MURCANYET				

		1		K		21Y		false		false		true				FORMACIÓ DE PASSAMURS		??		MURCANYET				

		1		K		8		false		false		true				REVESTIMENTS		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		017		false		false		true				DISSOLVENTS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		01		false		false		true				LÍQUIDS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		071		false		false		true				MORTERS AMB ADDITIUS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		07		false		false		true				MORTERS DE COMPRA		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		090		false		false		true				ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		09		false		false		true				ADHESIUS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		011		false		false		true				NEUTRES		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		170		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		17		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		05A		false		false		true				BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		05		false		false		true				AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		Z18		false		false		true				EQUIPS PER A INJECCIONS A PRESSIÓ		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		0B2		false		false		true				ACER EN BARRES CORRUGADES		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		0B		false		false		true				ACER I METALL EN PERFILS O BARRES		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		5		false		false		true				DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS		PO		MURCANYET				

		1		K		5D		false		false		true				DRENATGES		PO		MURCANYET				

		1		K		5DM		false		false		true				ESCORRENTIUS		PO		MURCANYET				

		1		B		0F4		false		false		true				PLAQUETES CERÀMIQUES		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		0F		false		false		true				MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		X		P		false		false		true				PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR		PA		CAMPOAMOR2FASE				

		1		X		PA		false		false		true				PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR		PA		CAMPOAMOR2FASE				

		1		X		PA0		false		false		true				PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT		PA		CAMPOAMOR2FASE				

		1		X		PA1		false		false		true				PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR VÀRIES		PA		CAMPOAMOR2FASE				

		1		C		1RA		false		false		true				SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		1R		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		2R5		false		false		true				TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		2R		false		false		true				GESTIÓ DE RESIDUS		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		F21		false		false		true				MÀQUINES PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		F2		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		C		F		false		false		true				MAQUINÀRIA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBS		EQ		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		%		AU		false		false		true				Familia AU		IN		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		2		false		false		true				DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		2RA		false		false		true				DISPOSICIÓ DE RESIDUS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		2R		false		false		true				GESTIÓ DE RESIDUS		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		B		2		false		false		true				MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES		ET		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				

		1		K		2RA		false		false		true				DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		PO		ITeC Banc BEDEC 2019.bc3				



		FIL_ID		FIL_TIPUS		FIL_DESC_CAT		FIL_DESC_CAS		FIL_QUERY_CAT		FIL_QUERY_CAS

		PAR_DESC		Q		Partida		Partida		SELECT PAR_CODIITEC AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM PARTIDA, Q_TRAMPO WHERE TRP_PO_ID = PAR_CODIITEC AND TRP_SIS_ID = PAR_SIS_ID AND PAR_SIS_ID = %1 AND (PAR_DESCRIPCIO LIKE "*%2*" OR PAR_CODIITEC LIKE "*%3*")		

		ENC_CODI		Q		Encàrrec		Encargo		SELECT TRP_PO_ID AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM Q_ENCARREC, Q_TRAMPO WHERE TRP_PO_ID = ENC_PO_ID AND ENC_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ENC_TRA_ID = TRP_TRA_ID AND TRP_SIS_ID = %1 AND CINT(ENC_ID) = %2		

		ASS_DESC_FREQ		Q		Assaig (Freqüència)		Ensayo (Freqüencia)		SELECT TRP_PO_ID AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM Q_FREQASSAIGPO, Q_TRAMPO, Q_ASSAIG WHERE TRP_PO_ID = FRP_PO_ID AND FRP_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_ID = FRP_ASS_ID AND TRP_SIS_ID = %1 AND (ASS_DescripcioCAT LIKE  "*%2*" OR FRP_ASS_ID LIKE  "*%3*")		SELECT TRP_PO_ID AS PAR_ID, TRP_TRA_ID AS TRA_ID FROM Q_FREQASSAIGPO, Q_TRAMPO, Q_ASSAIG WHERE TRP_PO_ID = FRP_PO_ID AND FRP_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_SIS_ID = TRP_SIS_ID AND ASS_ID = FRP_ASS_ID AND TRP_SIS_ID = %1 AND (ASS_DescripcioCAS LIKE  "*%2*" OR FRP_ASS_ID LIKE  "*%3*")

		TRAM		Q		Tram		Tramo		SELECT NULL as PAR_ID, TRA_ID FROM Q_TRAM WHERE TRA_SIS_ID = %1 AND TRA_DESCRIPCIO LIKE "*%2*"		



		FIO_SIS_ID		FIO_DataFi		FIO_DataAnalisi



		FLA_SIS_ID		FLA_ID		FLA_Valor

		1		1		false

		1		2		false

		1		3		false

		1		5		false

		1		6		false

		1		7		false

		1		8		false

		1		9		false

		1		10		false

		1		11		false

		1		12		false

		1		13		false

		1		14		false

		1		15		false

		1		16		false

		1		17		false

		1		18		false

		1		19		false



		FOR_ID		FOR_Formula		FOR_Descripcio



		FCO_SIS_ID		FCO_ES_MO		FCO_INDEX		FCO_DESCRIPCIO		FCO_VALOR		FCO_ORDRE		FCO_COSTO_HORARIO



		FRP_ID		FRP_BOE_CNC		FRP_Descripcio		FRP_MaDObra		FRP_Energia		FRP_Ciment		FRP_Acer		FRP_Lligants		FRP_Ceramica		FRP_Fusta		FRP_Alumini		FRP_Coure		FRP_IPC		FRP_Concepte1		FRP_CoefConcepte1		FRP_Concepte2		FRP_CoefConcepte2

		1		BOE		Esplanació en general. Ferms en general amb tractaments superficials. Obra completa de nova carretera amb esplanació i paviments de formigó. Túnels de gran secció. Canals.		0.34		0.26		0.05		0.18		0.02		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.15				0.0

		1		CNC		Esplanació en general. Ferms en general amb tractaments superficials. Obra completa de nova carretera amb esplanació i paviments de formigó. Túnels de gran secció. Canals.		0.41		0.27		0.05		0.1		0.02										0.15				0.0				0.0

		2		BOE		Esplanació amb explosius. Anivellaments i moviments de terres mecanitzats. Escolleres naturals. Reblerts consolidats. Dragats sense roca.		0.31		0.37				0.17																0.15				

		2		CNC		Esplanació amb explosius. Anivellaments i moviments de terres mecanitzats. Escolleres naturals. Reblerts consolidats. Dragats sense roca.		0.38		0.38				0.09												0.15				0.0				0.0

		3		BOE		Túnels de petita secció. Obres de pous, galeries, túnels de petita secció i desguasos subterrànis en obres de mineria.		0.32		0.15		0.17		0.13						0.08										0.15				0.0

		3		CNC		Túnels de petita secció. Obres de pous, galeries, túnels de petita secció i desguasos subterrànis en obres de mineria.		0.38		0.16		0.19		0.07						0.05						0.15				0.0				0.0

		4		BOE		Obres de fàbrica en general. Obres amb predomini de les fàbriques. Obres de formigó armat. Ferms amb paviments de formigó hidràulic. Obres accesòries. Infraestructura amb obres de fàbrica normals. Obres de reg amb les seves instal.lacions i serveis.		0.34		0.18		0.18		0.13						0.02										0.15				0.0

		4		CNC		Obres de fàbrica en general. Obres amb predomini de les fàbriques. Obres de formigó armat. Ferms amb paviments de formigó hidràulic. Obres accesòries. Infraestructura amb obres de fàbrica normals. Obres de reg amb les seves instal.lacions i serveis.		0.4		0.18		0.19		0.07						0.01						0.15				0.0				0.0

		5		BOE		Ferms amb paviments bituminosos. Obres completes amb esplanació i paviments bituminosos.		0.31		0.25				0.13		0.16														0.15				0.0

		5		CNC		Ferms amb paviments bituminosos. Obres completes amb esplanació i paviments bituminosos.		0.34		0.25				0.07		0.19										0.15				0.0				0.0

		6		BOE		Camins i desguasos rurals.		0.38		0.25		0.15		0.07																0.15				0.0

		6		CNC		Camins i desguasos rurals.		0.42		0.24		0.15		0.04												0.15				0.0				0.0

		7		BOE		Pistes de formigó hidràulic.		0.34		0.29		0.22																		0.15				0.0

		7		CNC		Pistes de formigó hidràulic.		0.36		0.27		0.22														0.15				0.0				0.0

		8		BOE		Pistes de paviments bituminosos.		0.34		0.29						0.22														0.15				0.0

		8		CNC		Pistes de paviments bituminosos.		0.35		0.26						0.24										0.15				0.0				0.0

		9		BOE		Abastaments i distribucions d'aigua. Sanejaments. Estacions depuradores. Estacions elevadores. Xarxes de clavegueram. Obres de desguasos. Drenatges. Rases de telecomunicacions.		0.33		0.16		0.2		0.16																0.15				0.0

		9		CNC		Abastaments i distribucions d'aigua. Sanejaments. Estacions depuradores. Estacions elevadores. Xarxes de clavegueram. Obres de desguasos. Drenatges. Rases de telecomunicacions.		0.38		0.17		0.21		0.09												0.15				0.0				0.0

		10		BOE		Grans canals. Preses de terra i escollera.		0.27		0.21		0.12		0.25																0.15				0.0

		10		CNC		Grans canals. Preses de terra i escollera.		0.33		0.22		0.15		0.15												0.15				0.0				0.0

		11		BOE		Obres amb gran volum de formigó.		0.28		0.11		0.32		0.14																0.15				0.0

		11		CNC		Obres amb gran volum de formigó.		0.33		0.11		0.34		0.07												0.15				0.0				0.0

		12		BOE		Obres de formigó armat amb forta quantia. Obres de ferrocarrils en general.		0.3		0.08		0.13		0.34																0.15				0.0

		12		CNC		Obres de formigó armat amb forta quantia. Obres de ferrocarrils en general.		0.39		0.09		0.16		0.21												0.15				0.0				0.0

		13		BOE		Superestructura de ferrocarrils.		0.25		0.09		0.05		0.46																0.15				0.0

		13		CNC		Superestructura de ferrocarrils.		0.37		0.11		0.07		0.3												0.15				0.0				0.0

		14		BOE		Dragats en terrenys amb predomini de roca.		0.34		0.33				0.18																0.15				0.0

		14		CNC		Dragats en terrenys amb predomini de roca.		0.41		0.34				0.1												0.15				0.0				0.0

		15		BOE		Obres metàl.liques: comportes i canonades de desguàs de fons, presa d'aigues i abocadors de preses. Ponts metàl.lics. Construccions i estructures metàl.liques no urbanes. Hangars. Instal.lacions de maquinària.		0.28		0.11		0.07		0.39																0.15				0.0

		15		CNC		Obres metàl.liques: comportes i canonades de desguàs de fons, presa d'aigues i abocadors de preses. Ponts metàl.lics. Construccions i estructures metàl.liques no urbanes. Hangars. Instal.lacions de maquinària.		0.39		0.13		0.09		0.24												0.15				0.0				0.0

		16		BOE		Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.		0.37		0.07		0.1		0.09				0.16		0.06										0.15				0.0

		16		CNC		Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.		0.4		0.07		0.11		0.05				0.19		0.03						0.15				0.0				0.0

		17		BOE		Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.		0.35		0.09		0.08		0.15				0.12		0.06										0.15				0.0

		17		CNC		Edificis amb murs de fàbrica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.		0.4		0.09		0.09		0.08				0.15		0.04						0.15				0.0				0.0

		18		BOE		Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.		0.36		0.08		0.12		0.12				0.1		0.07										0.15				0.0

		18		CNC		Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.		0.4		0.08		0.13		0.07				0.13		0.04						0.15				0.0				0.0

		19		BOE		Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.		0.34		0.1		0.1		0.17				0.08		0.06										0.15				0.0

		19		CNC		Edificis amb estructura de formigó armat i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.		0.4		0.1		0.11		0.1				0.1		0.04						0.15				0.0				0.0

		20		BOE		Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.		0.35		0.09		0.07		0.19				0.09		0.06										0.15				0.0

		20		CNC		Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions inferior al 20 per 100 del pressupost total.		0.41		0.09		0.08		0.11				0.12		0.04						0.15				0.0				0.0

		21		BOE		Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.		0.33		0.11		0.06		0.23				0.07		0.05										0.15				0.0

		21		CNC		Edificis amb estructura metàl.lica i pressupost d'instal.lacions superior al 20 per 100 del pressupost total.		0.41		0.12		0.07		0.13				0.09		0.03						0.15				0.0				0.0

		22		BOE		Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions menor que el 20 per 100 del pressupost total.		0.35		0.08		0.09		0.17				0.1		0.06										0.15				0.0

		22		CNC		Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions menor que el 20 per 100 del pressupost total.		0.4		0.08		0.1		0.1				0.13		0.04						0.15				0.0				0.0

		23		BOE		Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions major que el 20 per 100 del pressupost total.		0.33		0.1		0.08		0.22				0.07		0.05										0.15				0.0

		23		CNC		Edificis amb estructura mixta metàl.lica-formigó i pressupost d'instal.lacions major que el 20 per 100 del pressupost total.		0.41		0.1		0.09		0.12				0.1		0.03						0.15				0.0				0.0

		24		BOE		Jardineria i plantacions.		0.47		0.28								0.05		0.05										0.15				0.0

		24		CNC		Jardineria i plantacions.		0.51		0.26								0.05		0.03						0.15				0.0				0.0

		25		BOE		Línies de transport d'energia elèctrica de tensió igual o superior a 45 Kv.		0.27				0.05		0.38								0.15								0.15				0.0

		25		CNC		Línies de transport d'energia elèctrica de tensió igual o superior a 45 Kv.		0.4				0.07		0.26								0.12				0.15				0.0				0.0

		26		BOE		Línies de transport d'energia elèctrica de tensió fins a 45 Kv.		0.3				0.02		0.23										0.3						0.15				0.0

		26		CNC		Línies de transport d'energia elèctrica de tensió fins a 45 Kv.		0.52				0.03		0.19										0.11		0.15				0.0				0.0

		27		BOE		Subestacions de transformació.		0.29				0.09		0.25										0.22						0.15				0.0

		27		CNC		Subestacions de transformació.		0.45				0.14		0.19										0.07		0.15				0.0				0.0

		28		BOE		Instal.lacions aèrees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.		0.25				0.04		0.17						0.06				0.33						0.15				0.0

		28		CNC		Instal.lacions aèrees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.		0.47				0.06		0.14						0.05				0.13		0.15				0.0				0.0

		29		BOE		Instal.lacions subterrànees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.		0.24				0.12		0.09										0.4						0.15				0.0

		29		CNC		Instal.lacions subterrànees d'electrificació en baixa tensió inclosa transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals.		0.43				0.2		0.07										0.15		0.15				0.0				0.0

		30		BOE		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions d'ajuda a la navegació. Centres emisors i receptors.		0.26		0.11				0.26						0.02				0.2						0.15				0.0

		30		CNC		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions d'ajuda a la navegació. Centres emisors i receptors.		0.41		0.16				0.19						0.02				0.07		0.15				0.0				0.0

		31		BOE		Instal.lacions elèctriques i electròniques: muntatge de línies.		0.23		0.15				0.1						0.12		0.15		0.1						0.15				0.0

		31		CNC		Instal.lacions elèctriques i electròniques: muntatge de línies.		0.34		0.19				0.07						0.1		0.12		0.03		0.15				0.0				0.0

		32		BOE		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de balisament de pistes.		0.2		0.12				0.2										0.33						0.15				0.0

		32		CNC		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de balisament de pistes.		0.36		0.19				0.17										0.13		0.15				0.0				0.0

		33		BOE		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals elèctriques.		0.24		0.1				0.4						0.01		0.02		0.08						0.15				0.0

		33		CNC		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals elèctriques.		0.37		0.13				0.29						0.01		0.02		0.03		0.15				0.0				0.0

		34		BOE		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals telegràfiques i telefòniques.		0.25		0.11				0.36										0.13						0.15				0.0

		34		CNC		Instal.lacions elèctriques i electròniques: instal.lacions de centrals telegràfiques i telefòniques.		0.4		0.14				0.26										0.05		0.15				0.0				0.0

		35		BOE		Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrònics.		0.27		0.06				0.37										0.15						0.15				0.0

		35		CNC		Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrònics.		0.44		0.08				0.28										0.05		0.15				0.0				0.0

		36		BOE		Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrics.		0.22		0.06				0.39										0.18						0.15				0.0

		36		CNC		Instal.lacions elèctriques i electròniques: fabricació d'equips electrics.		0.37		0.09				0.32										0.07		0.15				0.0				0.0

		37		BOE		Instal.lacions elèctriques per a la il.luminació artística de monuments o conjunts monumentals.		0.22				0.05		0.16								0.28		0.14						0.15				0.0

		37		CNC		Instal.lacions elèctriques per a la il.luminació artística de monuments o conjunts monumentals.		0.35				0.08		0.12								0.25		0.05		0.15				0.0				0.0

		38		BOE		Màstils radiants i torres metàl.liques suport d'antenes.		0.35		0.08		0.05		0.35						0.02										0.15				0.0

		38		CNC		Màstils radiants i torres metàl.liques suport d'antenes.		0.46		0.1		0.06		0.22						0.01						0.15				0.0				0.0

		39		BOE		Entreteniment i conservació d'obres i instal.lacions en general.		0.81		0.02				0.02																0.15				0.0

		39		CNC		Entreteniment i conservació d'obres i instal.lacions en general.		0.82		0.02				0.01												0.15				0.0				0.0

		40		BOE		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular (amb pavimentació de mescla bituminosa).		0.31		0.19				0.13		0.22														0.15				0.0

		40		CNC		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular (amb pavimentació de mescla bituminosa).		0.33		0.18				0.15		0.19										0.15				0.0				0.0

		41		BOE		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular. (Amb paviment format per doble tractament superficial).		0.34		0.22				0.13		0.16														0.15				0.0

		41		CNC		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base granular. (Amb paviment format per doble tractament superficial).		0.37		0.21				0.14		0.13										0.15				0.0				0.0

		42		BOE		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Sense sub-base).		0.26		0.15				0.1		0.34														0.15				0.0

		42		CNC		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Sense sub-base).		0.29		0.14				0.12		0.3										0.15				0.0				0.0

		43		BOE		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sol-ciment).		0.3		0.16		0.05		0.1		0.24														0.15				0.0

		43		CNC		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sol-ciment).		0.32		0.15		0.07		0.11		0.2										0.15				0.0				0.0

		44		BOE		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sub-base granular).		0.28		0.18				0.12		0.27														0.15				0.0

		44		CNC		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base bituminosa. (Amb sub-base granular).		0.31		0.17				0.14		0.23										0.15				0.0				0.0

		45		BOE		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base de grava-ciment.		0.3		0.17		0.07		0.11		0.2														0.15				0.0

		45		CNC		Afermat i pavimentació, amb ferm flexible, dotat de base de grava-ciment.		0.31		0.16		0.09		0.12		0.17										0.15				0.0				0.0

		46		BOE		Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, sobre base no asfàltica.		0.22		0.11				0.1		0.42														0.15				0.0

		46		CNC		Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, sobre base no asfàltica.		0.25		0.11				0.12		0.37										0.15				0.0				0.0

		47		BOE		Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, inclosa base asfàltica.		0.26		0.14				0.1		0.35														0.15				0.0

		47		CNC		Paviment bituminós constituit per una o diverses capes de mescles asfàltiques, inclosa base asfàltica.		0.29		0.13				0.12		0.31										0.15				0.0				0.0

		48		BOE		Tractaments superficials amb productes bituminosos.		0.19		0.08				0.04		0.54														0.15				0.0

		48		CNC		Tractaments superficials amb productes bituminosos.		0.24		0.08				0.04		0.49										0.15				0.0				0.0



		FUN_STM_ID		FUN_ID		FUN_Descripcio		FUN_Finestra		FUN_Control		FUN_Accio

		SISCO		1		Finestra principal SISCO						

		SISCO		2		Finestra principal ofertes						

		SISCO		3		Lliure						

		SISCO		4		Veure bancs de referència						

		SISCO		5		Modificar bancs de referència						

		SISCO		6		Veure plecs de referència						

		SISCO		7		Modificar plecs de referència						

		SISCO		8		Veure plantilles						

		SISCO		9		Modificar plantilles						

		SISCO		10		Veure bancs de pressupost						

		SISCO		11		Modificar bancs de pressupost						

		SISCO		12		Veure plecs de pressupost						

		SISCO		13		Modificar plecs de pressupost						

		SISCO		14		Veure pressuposts						

		SISCO		15		Modificar pressuposts						

		SISCO		16		Veure plans en planejament						

		SISCO		17		Modificar plans en planejament						

		SISCO		18		Passar plans a progrés						

		SISCO		19		Veure plans en progrés						

		SISCO		20		Modificar plans en progrés						

		SISCO		21		Obrir/tancar certificacions						

		SISCO		22		Veure certificacions						

		SISCO		23		Modificar certificacions						

		SISCO		24		Modificar licitació						

		SISCO		25		Veure licitació						

		SISCO		26		Entrada ràpida de preus (oferta)						

		SISCO		27		Copiar plantilles						

		SISCO		28		Copiar bancs de referència						

		SISCO		29		Copiar unitats de control						

		SISCO		30		Copiar amb preus zero						

		SISCO		31		Copiar fixant preus						

		SISCO		32		Copiar sense condicions tècniques						

		SISCO		33		Veure diari de còpies						

		SISCO		34		Suprimir moviments del diari						

		SISCO		35		Lliure						

		SISCO		36		Administració de paràmetres desde copies						

		SISCO		37		Administració de paràmetres						

		SISCO		38		Administració d'UC						

		SISCO		39		Lliure						

		SISCO		40		Finestra principal de consolidació						

		SISCO		41		Lliure						



		DCO_SIS_ID		DCO_VPL_ID		DCO_ID		DCO_Descripcio		DCO_PerAvans1		DCO_PerImport1		DCO_PerAvans2		DCO_PerImport2		DCO_PerAvans3		DCO_PerImport3		DCO_PerAvans4		DCO_PerImport4		DCO_PerAvans5		DCO_PerImport5		DCO_PerAvans6		DCO_PerImport6		DCO_PerAvans7		DCO_PerImport7		DCO_PerAvans8		DCO_PerImport8		DCO_PerAvans9		DCO_PerImport9		DCO_PerAvans10		DCO_PerImport10

		1		1		1		Funció distribució lineal		10		10		20		20		30		30		40		40		50		50		60		60		70		70		80		80		90		90		100		100

		1		1		2		Funció distribució 2		10		100		20		100		30		100		40		100		50		100		60		100		70		100		80		100		90		100		100		100

		1		1		3		Funció distribució 3		10		0		20		0		30		0		40		0		50		0		60		0		70		0		80		0		90		0		100		100

		1		1		4		Funció distribució 4		10		30		20		40		30		50		40		60		50		70		60		80		70		90		80		100		90		100		100		100

		1		1		5		Funció distribució 5		10		0		20		0		30		10		40		20		50		30		60		40		70		50		80		60		90		80		100		100

		1		1		6		Funció distribució 6		10		0		20		0		30		10		40		20		50		50		60		70		70		90		80		100		90		100		100		100



		FPE_FUN_STM_ID		FPE_FUN_ID		FPE_PRF_ID		FPE_NivellSeguretat

		SISCO		1		15		

		SISCO		1		16		

		SISCO		1		17		

		SISCO		2		15		

		SISCO		2		16		

		SISCO		2		17		

		SISCO		4		15		

		SISCO		4		16		

		SISCO		4		17		

		SISCO		5		15		

		SISCO		5		17		

		SISCO		6		15		

		SISCO		6		16		

		SISCO		6		17		

		SISCO		7		15		

		SISCO		7		17		

		SISCO		8		15		

		SISCO		8		16		

		SISCO		8		17		

		SISCO		9		15		

		SISCO		9		17		

		SISCO		10		15		

		SISCO		10		16		

		SISCO		10		17		

		SISCO		11		15		

		SISCO		11		17		

		SISCO		12		15		

		SISCO		12		16		

		SISCO		12		17		

		SISCO		13		15		

		SISCO		13		17		

		SISCO		14		15		

		SISCO		14		16		

		SISCO		14		17		

		SISCO		15		15		

		SISCO		15		17		

		SISCO		16		15		

		SISCO		16		16		

		SISCO		16		17		

		SISCO		17		15		

		SISCO		17		17		

		SISCO		18		15		

		SISCO		18		17		

		SISCO		19		15		

		SISCO		19		16		

		SISCO		19		17		

		SISCO		20		15		

		SISCO		20		17		

		SISCO		21		15		

		SISCO		21		17		

		SISCO		22		15		

		SISCO		22		16		

		SISCO		22		17		

		SISCO		23		15		

		SISCO		23		17		

		SISCO		24		15		

		SISCO		24		17		

		SISCO		25		15		

		SISCO		25		17		

		SISCO		26		15		

		SISCO		26		17		

		SISCO		27		15		

		SISCO		27		17		

		SISCO		28		15		

		SISCO		28		17		

		SISCO		29		15		
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		GIE_SIS_ID		GIE_ImportEstimat		GIE_ImportPressupost		GIE_EsPrograma		GIE_GPP_ID
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		GRA_SIS_ID		GRA_ID1		GRA_ID2		GRA_ID3		GRA_TAULA		GRA_ORDRE		GRA_CONTINGUT		GRA_DESCRIPCIO		GRA_TIPUS



		IBIM_SIS_ID		IBIM_Procedencia		IBIM_FileName		IBIM_Path		IBIM_Plantilla		IBIM_Data		IBIM_Data_Fitxer		IBIM_CAP_CAMI		IBIM_CAP_DESC		IBIM_FAMILIA		IBIM_OFFSET		IBIM_COL_COD_NIV		IBIM_COL_DES_NIV		IBIM_COL_COD_PO		IBIM_COL_DES_PO		IBIM_COL_UA		IBIM_COL_PREU		IBIM_COL_TEXT1		IBIM_COL_TEXT2		IBIM_COL_TEXT3		IBIM_COL_C		IBIM_COL_D		IBIM_COL_E		IBIM_COL_F		IBIM_COL_TOTAL		IBIM_COL_FORMULA		IBIM_COL_ID_BIM		IBIM_COL_NOTES		IBIM_COL_CAPSALERA		IBIM_FullaExcel		IBIM_COL_COST		IBIM_PROPIETATSIFC		IBIM_COL_PRIMERA_PROP		IBIM_COLS_DESCRIPCIONS		IBIM_COLS_TEXTS		IBIM_BancRef_Path		IBIM_BancRef_Codi		IBIM_COL_PRIMERA_FAM		IBIM_CRITERIS



		IMP_SIS_ID		IMP_CPR_ID		IMP_ID		IMP_Titol		IMP_ImportPrevisioInicial		IMP_ImportPrevisioFinal



		IRP_MES		IRP_ANY		IRP_BOE_CNC		IRP_MaDObra		IRP_Energia		IRP_Ciment		IRP_Acer		IRP_Lligants		IRP_Ceramica		IRP_Fusta		IRP_Alumini		IRP_Coure		IRP_IPC		IRP_Concepte1		IRP_CoefConcepte1		IRP_Concepte2		IRP_CoefConcepte2

		2		2003		BOE		313.53		2045.3		1350.6		728.9		1627.3		1227.1		1509.3		723.5		541.2		1.0				1.0				1.0

		3		2003		BOE		315.4		2075.1		1346.2		728.3		1654.0		1221.8		1507.6		732.1		552.7		1.0				1.0				1.0

		4		2003		BOE		317.54		1940.9		1343.7		730.7		1525.7		1227.2		1507.2		728.3		527.6		1.0				1.0				1.0

		5		2003		BOE		317.27		1808.9		1337.8		731.6		1434.6		1225.0		1508.8		713.9		513.6		1.0				1.0				1.0

		6		2003		BOE		317.54		1801.7		1331.4		727.6		1375.8		1225.7		1509.4		711.1		521.1		1.0				1.0				1.0

		4		2002		CNC		153.25		154.02		135.99		130.13		163.23		132.72		127.41		212.14		125.45		1.0				1.0				1.0

		5		2002		CNC		153.25		154.49		135.99		131.23		166.96		132.77		127.41		206.52		122.15		1.0				1.0				1.0

		6		2002		CNC		153.25		151.21		136.19		132.4		179.19		132.72		127.41		206.12		120.8		1.0				1.0				1.0

		7		2002		CNC		153.83		149.53		136.25		137.68		179.19		132.66		127.56		201.85		112.14		1.0				1.0				1.0

		8		2002		CNC		153.83		150.43		136.25		138.01		179.19		132.61		127.66		205.44		106.42		1.0				1.0				1.0

		9		2002		CNC		153.83		154.53		136.25		138.29		179.19		132.55		127.66		208.98		106.03		1.0				1.0				1.0

		10		2002		CNC		154.77		159.16		137.33		135.33		179.19		132.5		127.62		197.01		106.34		1.0				1.0				1.0

		11		2002		CNC		154.77		152.33		137.33		134.88		179.19		132.45		127.85		196.61		111.05		1.0				1.0				1.0

		12		2002		CNC		154.77		151.63		137.33		134.88		165.07		132.39		127.85		197.15		110.29		1.0				1.0				1.0

		1		2003		CNC		160.97		160.3		140.41		135.94		164.07		129.19		127.25		196.09		109.04		1.0				1.0				1.0

		2		2003		CNC		160.97		162.55		140.41		144.41		183.64		136.68		127.5		195.47		105.72		1.0				1.0				1.0

		3		2003		CNC		160.97		164.92		140.41		144.41		186.65		136.68		127.55		197.79		107.96		1.0				1.0				1.0

		4		2003		CNC		162.6		154.25		140.29		149.92		172.17		138.94		127.53		196.77		103.06		1.0				1.0				1.0

		5		2003		CNC		162.6		143.76		140.29		147.65		161.89		138.95		127.62		192.88		100.33		1.0				1.0				1.0

		6		2003		CNC		162.6		143.19		140.29		148.83		155.25		138.95		127.69		192.12		101.79		1.0				1.0				1.0

		7		2003		CNC		163.68		148.24		140.29		143.08		171.28		143.66		127.89		190.42		105.72		1.0				1.0				1.0

		8		2003		CNC		163.68		148.4		140.29		143.08		184.04		143.67		127.97		190.85		110.91		1.0				1.0				1.0

		9		2003		CNC		163.68		144.91		140.29		143.08		172.58		145.93		127.92		191.28		112.07		1.0				1.0				1.0

		10		2003		CNC		165.29		144.43		140.29		139.19		163.09		145.92		127.89		190.58		115.35		1.0				1.0				1.0

		11		2003		CNC		165.29		144.91		140.29		139.29		159.83		145.93		127.92		193.53		122.75		1.0				1.0				1.0

		12		2003		CNC		165.29		143.43		140.29		140.58		158.21		145.93		127.88		193.69		125.0		1.0				1.0				1.0

		7		2003		BOE		315.92		1865.3		1324.6		724.4		1517.8		1226.0		1512.6		704.8		541.2		1.0				1.0				1.0

		8		2003		BOE		317.26		1867.3		1325.7		721.3		1630.9		1225.7		1513.9		706.4		567.8		1.0				1.0				1.0

		9		2003		BOE		318.07		1823.3		1330.3		713.7		1529.3		1226.9		1513.4		708.0		573.7		1.0				1.0				1.0

		10		2003		BOE		319.96		1817.3		1331.2		717.4		1445.2		1224.4		1512.9		705.4		590.5		1.0				1.0				1.0

		11		2003		BOE		320.78		1823.3		1332.0		720.2		1416.3		1225.3		1513.3		716.3		628.4		1.0				1.0				1.0

		12		2003		BOE		321.33		1804.7		1318.4		716.2		1402.0		1223.8		1513.4		716.9		639.9		1.0				1.0				1.0

		1		1996		BOE		267.1		1519.0		1216.7		690.0		1030.6		965.9		1359.0		642.1		695.5										

		1		1996		CNC		173.87		140.25		108.29		97.2		114.59		84.42		115.89		100.21		111.73										

		1		1997		BOE		273.52		1614.7		1229.2		668.7		1097.2		973.1		1366.6		637.4		707.8										

		1		1997		CNC		178.74		149.74		110.51		94.23		128.33		84.59		116.01		108.18		113.49						0.0				0.0

		1		1998		BOE		277.73		1497.9		1229.8		733.3		1106.9		981.3		1393.7		670.0		562.0		1.0				1.0				1.0

		1		1998		CNC		185.31		141.78		108.77		101.74		129.25		85.8		117.83		106.75		93.84		142.76				1.0				1.0

		1		1999		BOE		281.53		1420.7		1261.8		660.9		944.2		1026.4		1427.6		635.7		454.8		1.0				1.0				1.0

		2		1996		BOE		267.78		1494.3		1218.3		672.8		1030.6		967.4		1359.0		644.7		676.5										

		2		1996		CNC		173.87		137.78		108.85		95.61		117.87		84.79		115.93		100.69		109.1						0.0				

		2		1997		BOE		273.29		1579.8		1232.4		661.2		1097.2		973.1		1369.4		657.7		735.4										

		2		1997		CNC		178.74		146.5		110.22		94.57		128.33		84.59		116.01		114.68		117.31						0.0				0.0

		2		1998		BOE		277.26		1470.2		1226.7		738.8		1027.8		982.3		1402.2		668.9		554.4		1.0				1.0				1.0

		2		1998		CNC		185.31		137.68		109.78		102.52		123.41		86.27		118.28		113.16		93.67		142.42				1.0				1.0

		2		1999		BOE		281.77		1416.0		1266.1		652.5		905.3		1034.4		1429.8		624.0		464.0		1.0				1.0				1.0

		3		1996		BOE		268.69		1521.8		1220.7		669.2		1030.6		967.4		1358.4		641.3		687.5										

		3		1996		CNC		173.87		140.19		109.03		95.61		117.87		85.23		115.81		102.6		110.86						0.0				

		3		1997		BOE		273.29		1559.1		1226.2		663.9		1097.2		974.3		1374.2		667.7		751.4										

		3		1997		CNC		178.74		144.12		109.84		94.99		128.33		85.06		116.39		120.08		119.65						0.0				0.0

		3		1998		BOE		277.26		1459.3		1228.8		735.8		1027.8		983.8		1407.3		669.3		585.4		1.0				1.0				1.0

		3		1998		CNC		185.31		136.98		109.78		102.52		119.2		86.67		118.35		118.56		97.07		142.49				1.0				1.0

		3		1999		BOE		282.73		1422.0		1265.3		648.3		905.3		1038.1		1441.2		624.0		466.9		1.0				1.0				1.0

		4		1996		BOE		270.06		1552.1		1222.3		670.0		1030.6		968.2		1359.6		641.0		703.9										

		4		1996		CNC		173.87		142.19		109.27		94.76		117.87		85.91		115.87		101.81		112.91						0.0				

		4		1997		BOE		273.29		1550.4		1220.5		672.1		1097.2		974.7		1376.3		676.1		744.1										

		4		1997		CNC		178.74		143.06		110.24		96.13		128.33		84.73		117.2		115.19		118.48						0.0				0.0

		4		1998		BOE		277.73		1492.6		1230.2		737.1		1027.8		986.3		1407.5		668.0		599.6		1.0				1.0				1.0

		4		1998		CNC		185.31		140.26		109.99		102.78		119.2		86.67		118.14		117.06		99.12		142.84				1.0				1.0

		4		1999		BOE		283.69		1509.4		1263.1		647.8		905.3		1044.3		1444.8		627.4		505.1		1.0				1.0				1.0

		5		1996		BOE		270.75		1544.8		1224.9		664.5		1030.6		969.0		1361.5		651.9		733.5										

		5		1996		CNC		173.87		141.58		109.71		94.76		117.87		85.91		115.87		104.26		117.31										

		5		1997		BOE		273.52		1537.4		1219.9		675.4		1097.2		975.3		1377.8		676.3		778.7										

		5		1997		CNC		178.74		142.74		109.46		96.93		128.33		84.73		117.08		119.47		123.46						0.0				0.0

		5		1998		BOE		277.97		1488.9		1235.9		728.1		1027.8		988.1		1409.4		673.8		565.0		1.0				1.0				1.0

		5		1998		CNC		185.31		140.56		110.16		103.38		119.2		86.64		118.33		116.54		94.14		143.02				1.0				1.0

		5		1999		BOE		283.69		1525.0		1263.2		655.6		949.2		1072.0		1445.1		645.4		522.1		1.0				1.0				1.0

		6		1996		BOE		270.52		1500.5		1225.8		661.6		1030.6		969.9		1361.3		654.4		605.6										

		6		1996		CNC		173.87		137.83		109.71		94.49		117.87		86.06		116.18		97.81		99.42						0.0				0.0

		6		1997		BOE		273.52		1540.6		1219.6		676.3		1097.2		975.8		1379.8		676.3		820.8		1.0				1.0				1.0

		6		1997		CNC		179.75		143.05		110.25		96.93		128.33		84.73		117.31		117.02		129.33		140.23				1.0				1.0

		6		1998		BOE		278.2		1452.9		1245.1		725.3		988.9		991.2		1412.0		6616.0		547.0		1.0				1.0				1.0

		6		1998		CNC		185.31		137.2		110.33		103.38		116.32		86.64		118.65		118.92		94.14		143.12				1.0				1.0

		6		1999		BOE		283.69		1511.6		1261.2		661.6		993.1		1093.5		1446.2		655.8		506.2		1.0				1.0				1.0

		7		1996		BOE		270.75		1502.6		1228.0		663.3		1030.6		971.0		1362.4		655.2		546.4										

		7		1996		CNC		173.87		138.61		109.9		94.1		117.87		86.06		115.84		94.65		91.21						0.0				0.0

		7		1997		BOE		273.99		1546.1		1219.4		684.1		1052.4		975.7		1379.6		680.8		792.2		1.0				1.0				1.0

		7		1997		CNC		179.75		143.38		110.6		97.67		123.47		84.92		117.31		123.26		129.33		140.49				1.0				1.0

		7		1998		BOE		279.15		1462.8		1243.7		721.5		988.9		991.6		1415.3		654.6		551.6		1.0				1.0				1.0

		7		1998		CNC		185.31		137.73		110.25		103.76		114.24		87.75		119.1		119.57		91.46		143.65				1.0				1.0

		7		1999		BOE		284.65		1585.7		1260.2		665.7		1024.4		1107.9		1445.7		671.6		580.7		1.0				1.0				1.0

		8		1996		BOE		271.44		1518.4		1227.0		666.2		1030.6		969.3		1363.3		652.5		547.1										

		8		1996		CNC		173.87		139.63		110.0		94.1		117.87		86.06		116.02		94.17		91.21						0.0				0.0

		8		1997		BOE		274.92		1598.2		1230.3		695.1		1041.2		976.0		1381.7		698.6		754.5		1.0				1.0				1.0

		8		1997		CNC		179.75		147.68		110.6		98.8		119.95		84.92		117.81		136.08		120.24		141.11				1.0				1.0

		8		1998		BOE		279.86		1440.7		1242.2		718.2		988.9		993.5		1416.6		662.7		537.8		1.0				1.0				1.0

		8		1998		CNC		185.31		135.71		110.36		103.06		114.24		88.75		119.01		119.1		89.7		144.03				1.0				1.0

		9		1996		BOE		271.9		1577.0		1227.3		663.9		1030.6		969.6		1364.6		651.2		534.2										

		9		1996		CNC		173.87		145.34		110.04		94.08		117.87		86.23		116.21		91.47		89.44						0.0				0.0

		9		1997		BOE		276.09		1575.9		1217.6		898.1		1041.2		976.3		1384.0		671.6		686.2		1.0				1.0				1.0

		9		1997		CNC		179.75		145.79		109.23		99.63		119.95		85.01		118.01		123.9		110.56		141.81				1.0				1.0

		9		1998		BOE		280.1		1441.2		1244.2		707.4		988.9		998.6		1417.7		660.0		521.9		1.0				1.0				1.0

		9		1998		CNC		185.31		136.56		110.24		102.59		114.24		89.0		119.27		116.58		82.08		144.14				1.0				1.0

		10		1996		BOE		272.13		1645.2		1228.3		662.3		1063.9		969.6		1361.3		629.1		546.6										

		10		1996		CNC		173.87		145.26		110.09		94.05		120.66		85.09		115.96		87.97		91.21						0.0				0.0

		10		1997		BOE		276.09		1596.4		1217.8		703.8		1041.2		976.6		1384.5		671.3		657.1		1.0				1.0				1.0

		10		1997		CNC		181.01		149.32		108.24		100.45		119.95		85.04		117.45		121.22		110.56		141.76				1.0				1.0

		10		1998		BOE		280.1		1458.3		1245.0		689.4		988.9		1010.9		1414.8		643.5		478.4		1.0				1.0				1.0

		10		1998		CNC		185.31		138.73		110.38		102.38		114.24		89.23		120.03		108.45		82.08		144.15				1.0				1.0

		11		1996		BOE		272.13		1630.2		1228.4		666.0		1097.2		970.2		1363.1		622.7		617.2										

		11		1996		CNC		173.87		150.27		110.15		94.42		128.33		85.0		116.01		94.37		100.59						0.0				0.0

		11		1997		BOE		276.56		1616.4		1217.2		708.4		1102.5		976.7		1388.0		670.7		606.7		1.0				1.0				1.0

		11		1997		CNC		181.01		150.93		109.26		101.53		125.35		85.06		117.25		119.82		106.46		142.04				1.0				1.0

		11		1998		BOE		279.86		1428.0		1244.8		675.7		944.2		1015.5		1419.2		637.4		497.9		1.0				1.0				1.0

		11		1998		CNC		185.31		136.39		111.04		102.33		111.05		89.68		120.24		110.47		83.55		144.02				1.0				1.0

		12		1996		BOE		272.83		1658.5		1223.4		666.0		1097.2		971.1		1363.5		618.2		640.7										

		12		1996		CNC		173.87		153.6		110.22		94.57		128.33		84.59		116.01		100.54		104.4						0.0				0.0

		12		1997		BOE		277.26		1595.8		1212.3		716.3		1106.9		977.2		1392.1		670.9		573.0		1.0				1.0				1.0

		12		1997		CNC		181.01		148.35		108.46		101.74		129.25		85.07		117.83		117.53		95.02		142.42				1.0				1.0

		12		1998		BOE		280.58		1404.1		1247.9		670.6		944.2		1017.7		1419.9		636.7		463.5		1.0				1.0				1.0

		12		1998		CNC		185.31		133.74		111.3		102.27		108.75		89.49		120.45		106.2		78.86		144.41				1.0				1.0

		5		1999		CNC		133.67		121.2		117.16		118.42		107.11		138.46		123.73		174.37		101.99		1.0				1.0				1.0

		9		1999		BOE		286.11		1660.0		1264.9		672.3		1061.4		1185.5		1446.7		700.7		599.4		1.0				1.0				1.0

		12		1999		CNC		132.89		138.04		117.59		121.13		137.26		164.32		124.2		188.96		122.52		1.0				1.0				1.0

		12		1999		BOE		287.57		1736.9		1265.5		668.4		1216.3		1226.3		1450.8		699.4		627.2		1.0				1.0				1.0

		1		1999		CNC		133.67		112.91		117.11		117.6		106.55		115.11		121.91		171.75		88.84		1.0				1.0				1.0

		11		1999		CNC		132.89		135.77		117.49		123.51		129.9		169.38		123.88		187.5		117.34		1.0				1.0				1.0

		11		1999		BOE		286.59		1708.3		1265.3		664.0		1151.1		1223.3		1449.5		694.0		600.7		1.0				1.0				1.0

		10		1999		CNC		132.89		133.67		117.3		123.57		128.88		175.42		123.85		185.5		113.18		1.0				1.0				1.0

		2		1999		CNC		103.75		112.54		117.11		115.72		102.16		118.56		122.08		168.59		90.64		1.0				1.0				1.0

		9		1999		CNC		133.33		131.93		117.17		126.18		119.78		183.59		123.85		189.31		117.09		1.0				1.0				1.0

		3		1999		CNC		133.67		113.01		117.11		116.59		102.16		121.26		123.06		168.59		91.2		1.0				1.0				1.0

		8		1999		CNC		133.33		130.0		117.17		125.91		119.78		187.95		123.71		181.69		111.4		1.0				1.0				1.0

		6		1999		CNC		103.75		120.13		117.16		119.42		112.07		151.91		123.76		177.18		98.88		1.0				1.0				1.0

		4		1999		CNC		103.75		119.96		117.16		118.0		102.16		127.85		123.51		169.51		98.67		1.0				1.0				1.0

		8		1999		BOE		285.62		1635.7		1265.3		672.3		1061.4		1135.3		1445.2		672.5		570.3		1.0				1.0				1.0

		7		1999		CNC		133.33		126.02		117.17		125.12		115.6		182.01		123.86		181.45		113.43		1.0				1.0				1.0

		10		1999		BOE		286.11		1681.9		1265.1		674.3		1142.1		1199.4		1448.1		686.6		579.4		1.0				1.0				1.0

		1		2004		BOE		319.41		2017.0		1349.9		719.9		1453.9		1227.4		1507.4		725.8		558.2		1.0				1.0				1.0

		2		2004		BOE		319.41		2045.3		1350.6		728.9		1627.3		1227.1		1509.3		723.5		541.2		1.0				1.0				1.0

		3		2004		BOE		321.31		2075.1		1346.2		728.3		1654.0		1221.8		1507.6		732.1		552.7		1.0				1.0				1.0

		4		2004		BOE		325.14		1940.9		1343.7		730.7		1525.7		1227.2		1507.2		728.3		527.6		1.0				1.0				1.0

		5		2004		BOE		326.8		1808.9		1337.8		731.6		1434.6		1225.0		1508.8		713.9		513.6		1.0				1.0				1.0

		6		2004		BOE		327.35		1801.7		1331.4		727.6		1375.8		1225.7		1509.4		711.1		521.1		1.0				1.0				1.0

		7		2004		BOE		325.13		1865.3		1324.6		724.4		1517.8		1226.0		1512.6		704.8		541.2		1.0				1.0				1.0

		8		2004		BOE		326.23		1867.3		1325.7		721.3		1630.9		1225.7		1513.9		706.4		567.8		1.0				1.0				1.0

		9		2004		BOE		326.79		1823.3		1330.3		713.7		1529.3		1226.9		1513.4		708.0		573.7		1.0				1.0				1.0

		10		2004		BOE		329.56		1817.3		1331.2		717.4		1445.2		1224.4		1512.9		705.4		590.5		1.0				1.0				1.0

		11		2004		BOE		330.12		1823.3		1332.0		720.2		1416.3		1225.3		1513.3		716.3		628.4		1.0				1.0				1.0

		12		2004		BOE		329.84		1804.7		1318.4		716.2		1402.0		1223.8		1513.4		716.9		639.9		1.0				1.0				1.0

		3		2000		CNC		139.45		152.46		117.97		122.24		157.79		147.5		124.93		205.9		126.5		1.0				1.0				1.0

		3		2000		BOE		289.53		1918.3		1242.9		691.0		1398.3		1250.3		1461.8		762.1		647.6		1.0				1.0				1.0

		2		2000		BOE		288.55		1826.6		1259.4		686.7		1339.8		1238.1		1458.9		756.1		657.3		1.0				1.0				1.0

		1		2000		CNC		139.45		140.09		117.18		121.58		142.16		152.48		124.44		197.23		127.65		1.0				1.0				1.0

		1		2000		BOE		288.3		1762.7		1265.8		679.7		1259.8		1235.3		1455.8		730.0		653.5		1.0				1.0				1.0

		2		2000		CNC		139.45		145.17		117.74		121.96		151.19		147.5		124.68		204.28		128.4		1.0				1.0				1.0

		11		2000		CNC		140.45		167.0		118.39		122.93		178.93		143.93		126.97		216.25		146.68		1.0				1.0				1.0

		7		2000		CNC		140.06		152.62		118.39		128.23		163.37		146.85		126.04		205.47		134.16		1.0				1.0				1.0

		10		2000		BOE		295.73		2071.1		1242.6		716.0		1498.3		1248.5		1473.2		799.6		794.7		1.0				1.0				1.0

		10		2000		CNC		140.45		164.6		118.39		123.78		169.08		144.24		126.76		216.03		155.24		1.0				1.0				1.0

		8		2000		CNC		140.06		150.57		118.39		129.25		163.37		146.1		126.28		206.2		143.69		1.0				1.0				1.0

		9		2000		CNC		140.06		158.25		118.39		127.22		163.37		145.34		126.53		212.38		157.17		1.0				1.0				1.0

		9		2000		BOE		294.98		1991.2		1242.8		708.2		1447.7		1251.9		1472.0		786.1		804.6		1.0				1.0				1.0

		7		2000		BOE		293.23		1920.4		1240.5		710.6		1447.7		1268.7		1469.4		760.5		686.8		1.0				1.0				1.0

		11		2000		BOE		296.24		2101.3		1244.1		714.2		1585.6		1244.2		1474.4		800.4		750.9		1.0				1.0				1.0

		6		2000		CNC		139.8		151.05		118.39		128.48		163.37		147.5		125.77		205.58		129.51		1.0				1.0				1.0

		6		2000		BOE		291.75		1900.6		1240.8		709.1		1447.7		1270.2		1467.9		760.9		663.0		1.0				1.0				1.0

		5		2000		CNC		139.8		145.63		118.39		128.44		163.37		147.5		125.53		204.47		138.07		1.0				1.0				1.0

		5		2000		BOE		291.0		1832.4		1246.7		708.3		1447.7		1269.2		1466.3		756.8		706.8		1.0				1.0				1.0

		12		2000		BOE		296.99		2079.6		1247.4		719.3		1585.6		1238.3		1475.8		801.0		739.2		1.0				1.0				1.0

		12		2000		CNC		140.45		165.27		118.58		122.83		178.93		143.28		127.22		216.41		144.4		1.0				1.0				1.0

		8		2000		BOE		294.23		1894.6		1242.5		713.1		1447.7		1259.9		1471.9		763.2		735.6		1.0				1.0				1.0

		4		2000		CNC		139.8		150.05		118.38		124.41		164.55		147.5		125.17		204.09		124.43		1.0				1.0				1.0

		4		2000		BOE		290.51		1888.0		1242.4		700.3		1458.2		1258.4		1465.7		755.4		637.0		1.0				1.0				1.0

		8		2001		CNC		146.64		150.25		126.51		133.31		162.42		135.56		127.65		215.3		113.88		1.0				1.0				1.0

		9		2001		BOE		302.85		1898.5		1296.8		723.1		1439.3		1202.0		1485.6		788.2		561.2		1.0				1.0				1.0

		9		2001		CNC		146.64		150.88		126.52		133.31		162.42		135.06		127.65		212.95		109.62		1.0				1.0				1.0

		1		2001		BOE		296.99		1931.2		1259.2		718.1		1585.6		1230.9		1479.6		789.0		682.8		1.0				1.0				1.0

		2		2001		CNC		145.73		149.01		122.18		122.86		164.62		141.87		127.65		212.92		133.83		1.0				1.0				1.0

		10		2001		BOE		302.59		1860.3		1297.2		710.1		1439.3		1204.0		1484.3		777.4		545.2		1.0				1.0				1.0

		10		2001		CNC		147.26		147.85		127.1		130.14		162.42		130.83		127.56		210.03		106.5		1.0				1.0				1.0

		11		2001		BOE		302.33		1778.3		1299.0		706.7		1390.2		1198.3		1484.2		764.6		576.1		1.0				1.0				1.0

		11		2001		CNC		147.26		141.33		127.68		126.35		156.88		132.23		127.54		206.58		112.54		1.0				1.0				1.0

		12		2001		BOE		303.36		1760.5		1297.3		688.5		1341.1		1197.6		1482.4		773.8		590.2		1.0				1.0				1.0

		1		2001		CNC		145.73		153.48		121.4		122.83		178.93		142.52		127.65		213.17		133.38		1.0				1.0				1.0

		12		2001		CNC		147.26		139.91		127.68		125.32		151.34		132.17		127.41		209.06		115.29		1.0				1.0				1.0

		4		2001		BOE		300.03		1863.2		1283.1		710.1		1439.3		1222.7		1484.8		783.0		670.7		1.0				1.0				1.0

		4		2001		CNC		146.23		148.08		124.24		128.38		162.42		140.46		127.71		211.55		131.01		1.0				1.0				1.0

		5		2001		BOE		301.05		1886.9		1285.8		716.4		1439.3		1224.1		1485.7		789.2		690.2		1.0				1.0				1.0

		5		2001		CNC		146.23		149.96		124.41		129.47		162.42		139.7		127.7		213.22		134.82		1.0				1.0				1.0

		3		2001		CNC		145.73		149.13		122.6		122.86		162.42		141.11		127.74		215.11		134.0		1.0				1.0				1.0

		3		2001		BOE		298.76		1876.4		1284.9		719.7		1439.3		1221.9		1484.3		796.2		686.0		1.0				1.0				1.0

		8		2001		BOE		302.85		1890.6		1296.7		712.6		1439.3		1211.0		1487.0		796.9		583.0		1.0				1.0				1.0

		6		2001		BOE		301.05		1886.9		1285.8		716.4		1439.3		1224.1		1485.7		789.2		690.2		1.0				1.0				1.0

		6		2001		CNC		146.23		151.39		124.41		138.81		162.42		139.22		127.68		217.36		131.66		1.0				1.0				1.0

		7		2001		BOE		302.33		1899.2		1286.6		717.1		1439.3		1213.0		1486.3		797.9		633.7		1.0				1.0				1.0

		7		2001		CNC		146.64		150.94		126.51		133.31		162.42		137.02		127.65		215.57		123.79		1.0				1.0				1.0

		2		2001		BOE		297.75		1875.0		1281.5		718.6		1458.8		1228.4		1482.7		788.1		685.1		1.0				1.0				1.0

		1		2002		CNC		152.29		145.1		131.73		126.6		151.34		132.17		127.46		207.57		119.1		1.0				1.0				1.0

		1		2002		BOE		303.1		1825.7		1322.5		697.2		1341.1		1209.9		1488.6		768.3		609.7		1.0				1.0				1.0

		2		2002		BOE		303.36		1828.2		1330.6		692.4		1341.1		1205.1		1489.9		776.4		642.2		1.0				1.0				1.0

		6		2002		BOE		310.11		1902.6		1342.8		707.3		1587.9		1217.2		1498.3		762.9		618.4		1.0				1.0				1.0

		3		2002		BOE		305.42		1866.7		1335.4		691.3		1341.1		1209.1		1492.3		776.4		655.3		1.0				1.0				1.0

		3		2002		CNC		152.29		148.35		135.49		121.49		151.34		132.61		127.41		211.92		128.01		1.0				1.0				1.0

		4		2002		BOE		309.06		1938.0		1339.1		689.1		1446.5		1211.5		1493.2		785.2		642.2		1.0				1.0				1.0

		2		2002		CNC		152.29		145.3		135.49		125.16		151.34		132.61		127.41		209.76		125.45		1.0				1.0				1.0

		5		2002		BOE		310.11		1943.9		1341.1		697.5		1479.5		1213.6		1495.7		764.4		625.3		1.0				1.0				1.0

		7		2002		BOE		308.26		1881.5		1342.3		710.5		1587.9		1217.1		1500.6		747.1		574.1		1.0				1.0				1.0

		8		2002		BOE		314.07		1892.8		1342.9		712.5		1587.9		1217.3		1501.6		760.4		544.8		1.0				1.0				1.0

		9		2002		BOE		309.05		1944.4		1342.1		709.7		1587.9		1217.2		1501.6		773.5		542.8		1.0				1.0				1.0

		10		2002		BOE		310.1		2002.7		1344.3		715.5		1587.9		1215.1		1501.5		729.2		544.4		1.0				1.0				1.0

		11		2002		BOE		312.74		1919.7		1344.1		715.6		1587.9		1216.1		1504.7		727.7		568.5		1.0				1.0				1.0

		12		2002		BOE		313.27		1907.9		1342.9		709.8		1462.8		1218.1		1505.8		729.7		564.6		1.0				1.0				1.0

		1		2003		BOE		313.0		2017.0		1349.9		719.9		1453.9		1227.4		1507.4		725.8		558.2		1.0				1.0				1.0



		JUS_SIS_ID		JUS_PAR_TEL_ID		JUS_PAR_FAM_ID		JUS_PAR_ID		JUS_ELE_TEL_ID		JUS_ELE_FAM_ID		JUS_ELE_ID		JUS_Amidament		JUS_Import		JUS_MASCARA		JUS_Escreix		JUS_Rendiment		JUS_CPC		JUS_CPC_PERC

		1		K		2RA		71H0		B		2RA		71H0		1.45		12.586				1.0		1.45				0.0

		1		K		2R5		40E0		C		1RA		2500		1.0		25.15				1.0		1.0				0.0

		1		K		2R5		40S0		C		1RA		P100		1.0		76.75				1.0		1.0				0.0

		1		K		45R		E000		B		090		7100		0.8		14.024				1.0		0.8				0.0

		1		K		45R		E000		A		012		1000		0.3		8.85				1.0		0.3				0.0

		1		K		45R		N1A9		C		170		NU15		3.864		1.77744				1.0		3.864				0.0

		1		K		45R		N1A9		B		0B2		A000		0.5		0.625				1.0		0.5				0.0

		1		K		45R		N1A9		B		071		NI01		3.5		23.275				1.0		3.5				0.0

		1		K		45R		N1A9		C		Z18		N200		0.348		0.53592				1.0		0.348				0.0

		1		K		45R		N1A9		A		012		1000		0.924		27.258				1.0		0.924				0.0

		1		K		45R		N1A9		A		014		0000		0.924		22.75812				1.0		0.924				0.0

		1		K		2RA		75A1		B		2RA		75A1		0.43		57.3878				1.0		0.43				0.0

		1		K		2RA		8E00		B		2RA		8E00		1.0		0.27				1.0		1.0				0.0

		1		K		121		N251		B		0Y1		5250		119.0		11.9				1.0		119.0				0.0

		1		K		121		N251		C		150		1700		0.0522		1.91417				1.0		0.0522				0.0

		1		K		121		N251		A		013		M000		0.21		5.4999				1.0		0.21				0.0

		1		K		121		N251		A		012		M000		0.105		3.20145				1.0		0.105				0.0

		1		K		45R		NA40		C		200		1000		0.338		1.41488				1.0		0.338				0.0

		1		K		45R		NA40		C		Z11		3000		0.338		5.64456				1.0		0.338				0.0

		1		K		45R		NA40		A		015		0000		0.553		15.59178				1.0		0.553				0.0

		1		K		45R		NA40		A		014		0000		0.553		15.08349				1.0		0.553				0.0

		1		K		45R		NA60		C		200		1000		0.549		1.85288				1.0		0.549				0.0

		1		K		45R		NA60		C		Z11		3000		0.549		7.39189				1.0		0.549				0.0

		1		K		45R		NA60		A		015		0000		0.88		20.00429				1.0		0.88				0.0

		1		K		45R		NA60		A		014		0000		0.88		19.35214				1.0		0.88				0.0

		1		K		45R		ND40		B		071		5100		88.0		86.24				1.0		88.0				0.0

		1		K		45R		ND40		A		012		1000		0.415		16.88621				1.0		0.415				0.0

		1		K		45R		ND40		A		014		0000		0.415		14.09855				1.0		0.415				0.0

		1		K		45R		NB10		B		017		3000		0.075		1.32975				1.0		0.075				0.0

		1		K		45R		NB10		A		015		0000		0.148		9.4202				1.0		0.148				0.0

		1		K		45R		NC00		B		071		7000		0.8		5.224				1.0		0.8				0.0

		1		K		45R		NC00		A		012		1000		0.25		1.54742				1.0		0.25				0.0

		1		K		45R		N11A		C		200		LU01		0.51		3.1314				1.0		0.51				0.0

		1		K		5DM		NO01		B		0F4		12A3		2.75		2.1725				1.0		2.75				0.0

		1		K		5DM		NO01		B		071		1020		0.475		0.3515				1.0		0.475				0.0

		1		K		5DM		NO01		C		F21		1210		1.2		47.34				1.0		1.2				0.0

		1		K		5DM		NO01		A		015		0000		1.2		30.552				1.0		1.2				0.0

		1		K		5DM		NO01		A		012		1000		0.248		7.316				1.0		0.248				0.0

		1		K		5DM		NO01		A		014		0000		0.248		6.10824				1.0		0.248				0.0

		1		K		45R		NU50		C		Z11		3000		0.0545		0.82186				1.0		0.0545				0.0

		1		K		45R		NU50		C		Z17		N000		0.0545		0.34335				1.0		0.0545				0.0

		1		K		45R		NU50		A		015		0000		0.0865		2.20229				1.0		0.0865				0.0

		1		K		45R		NU50		B		031		4500		0.0168		3.13387				1.0		0.0168				0.0

		1		K		45R		NU50		A		014		0000		0.0865		2.1305				1.0		0.0865				0.0

		1		K		8B1		3A05		B		8B1		5000		0.361		3.27788				1.0		0.361				0.0

		1		K		8B1		3A05		A		013		D000		0.0293		0.76737				1.0		0.0293				0.0

		1		K		8B1		3A05		A		012		D000		0.283		8.3485				1.0		0.283				0.0

		1		K		45R		N21C		C		170		NU05		5.0		2.15				1.0		5.0				0.0

		1		K		45R		N21C		C		170		NU10		5.0		7.0				1.0		5.0				0.0

		1		K		45R		N21C		B		090		7100		0.328		5.74984				1.0		0.328				0.0

		1		K		45R		N21C		A		015		0000		0.4		10.184				1.0		0.4				0.0

		1		K		45R		N21C		A		012		1000		0.4		11.8				1.0		0.4				0.0

		1		K		45R		N11A		A		014		0000		0.512		12.61056				1.0		0.512				0.0

		1		K		45R		N21A		A		015		0000		0.224		5.70304				1.0		0.224				0.0

		1		K		45R		N21A		C		Z12		1410		0.047		0.79712				1.0		0.047				0.0

		1		K		45R		N1A4		C		Z18		N200		0.125		0.1925				1.0		0.125				0.0

		1		K		45R		N1A4		B		05A		N1A4		2.628		46.46304				1.0		2.628				0.0

		1		K		45R		N1A4		A		015		0000		0.135		3.4371				1.0		0.135				0.0

		1		K		45R		N1A4		A		012		1000		0.135		3.9825				1.0		0.135				0.0

		1		K		5DM		NL05		A		015		0000		1.033		26.30018				1.0		1.033				0.0

		1		K		5DM		NL05		C		Z12		1410		0.517		8.76832				1.0		0.517				0.0
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		1		2		001		K		121		N251		357.0		8086.05		true				Alçat Nord			253.000			253.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			104.000			104.000			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		001		K		45R		NA40		45.6		1755.6		true				Alçat Nord									

Pérdua recobriment sense exposició armadures			7.500			7.500			C#*D#*E#*F#

Alçat Est									

Pérdua recobriment sense exposició armadures			30.500			30.500			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					38.000			SUMORIGEN(G1:G4)

Increment per incertesa			7.600			7.600			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		4		001		K		45R		NU50		303.0		2648.22		true				Alçat Nord			253.000			253.000			C#*D#*E#*F#

A descomptar: tractament amb morter reparació		-1.000	17.500			-17.500			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			104.000			104.000			C#*D#*E#*F#

A descomptar: tractament amb morter reparació		-1.000	36.500			-36.500			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		4		002		K		8B1		3A05		357.0		4473.21		true				Alçat Nord			253.000			253.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			104.000			104.000			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		002		K		45R		NA60		19.2		933.12		true				Alçat Nord									

Pérdua recobriment amb exposició armadures			10.000			10.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est									

Pérdua recobriment amb exposició armadures			6.000			6.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					16.000			SUMORIGEN(G1:G4)

Increment per incertesa			3.200			3.200			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		003		K		45R		NB10		19.2		206.4		true				Alçat Nord									

Pérdua recobriment amb exposició armadures			10.000			10.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est									

Pérdua recobriment amb exposició armadures			6.000			6.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					16.000			SUMORIGEN(G1:G4)

Increment per incertesa			3.200			3.200			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		004		K		45R		NC00		19.2		130.75		true				Alçat Nord									

Pérdua recobriment amb exposició armadures			10.000			10.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est									

Pérdua recobriment amb exposició armadures			6.000			6.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					16.000			SUMORIGEN(G1:G4)

Increment per incertesa			3.200			3.200			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0		Copy/Paste		 		1899-12-30																false				

		1		3		005		K		45R		E000		64.8		1496.88		true				Alçat Nord									

Pérdua recobriment sense exposició armadures			7.500			7.500			C#*D#*E#*F#

Pérdua recobriment amb exposició armadures			10.000			10.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est									C#*D#*E#*F#

Pérdua recobriment sense exposició armadures			30.500			30.500			C#*D#*E#*F#

Pérdua recobriment amb exposició armadures			6.000			6.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					54.000			SUMORIGEN(G1:G6)

Increment per incertesa			10.800			10.800			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		006		K		45R		ND40		64.8		7666.49		true				Alçat Nord									

Pérdua recobriment sense exposició armadures			7.500			7.500			C#*D#*E#*F#

Pérdua recobriment amb exposició armadures			10.000			10.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est									C#*D#*E#*F#

Pérdua recobriment sense exposició armadures			30.500			30.500			C#*D#*E#*F#

Pérdua recobriment amb exposició armadures			6.000			6.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					54.000			SUMORIGEN(G1:G6)

Increment per incertesa			10.800			10.800			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		008		K		45R		N21A		45.6		300.5		true				Alçat Nord			21.000			21.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			17.000			17.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					38.000			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			7.600			7.600			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		009		K		45R		N21C		45.6		1681.73		true				Alçat Nord			21.000			21.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			17.000			17.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					38.000			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			7.600			7.600			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0		Copy/Paste		 		1899-12-30																false				

		1		3		010		K		45R		N1A4		45.6		2471.06		true				Alçat Nord			21.000			21.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			17.000			17.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					38.000			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			7.600			7.600			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0		Copy/Paste		 		1899-12-30																false				

		1		3		011		K		45R		N1A9		45.6		3476.09		true				Alçat Nord			21.000			21.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			17.000			17.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					38.000			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			7.600			7.600			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		012		K		5DM		NO01		19.0		1782.96		true				Alçat Nord			12.000			12.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			7.000			7.000			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		013		K		5DM		NL05		95.0		3331.65		true				Alçat Nord			64.000			64.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			31.000			31.000			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		6		001		X		PA0		00SS		1.0		1260.32		true				Segons Estudi SiS			1			1			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		6		002		X		PA1		N010		1.0		5041.29		true				Imprevistos durant l'obra			1			1			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		5		001		K		2R5		40E0		7.961		200.22		true				Según estimación P.G.R.									

Inerts			5.168			5.168			C#*D#*E#*F#

No especials			1.466			1.466			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					6.634			SUMORIGEN(G1:G3)

Increment per incertesa			1.327			1.327			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		5		002		K		2R5		40S0		0.142		10.9		true				Según estimación P.G.R.									

Especials			0.118			0.118			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					0.118			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			0.024			0.024			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		5		003		K		2RA		71H0		6.202		78.08		true				Según estimación P.G.R.									

Inerts			5.168			5.168			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					5.168			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			1.034			1.034			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		5		004		K		2RA		75A1		1.759		100.95		true				Según estimación P.G.R.									

No especials			1.466			1.466			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					1.466			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			0.293			0.293			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		5		005		K		2RA		8E00		8.653		2.34		true				Según estimación P.G.R.									

Especials			7.211			7.211			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					7.211			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			1.442			1.442			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0				 		1899-12-30																false				

		1		3		007		K		45R		N11A		45.6		717.74		true				Alçat Nord			21.000			21.000			C#*D#*E#*F#

Alçat Est			17.000			17.000			C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"	O					38.000			SUMORIGEN(G1:G2)

Increment per incertesa			7.600			7.600			C#*D#*E#*F#

																0.0		0.0		Copy/Paste		 		1899-12-30																false				
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		GRM_SIS_ID		GRM_ID		GRM_NODE		GRM_ORDRE		GRM_NOM_CAT		GRM_NOM_CAS		GRM_FNAME		GRM_CONTINGUT		GRM_SEL



		NGR_SIS_ID		NGR_ID		NGR_PARE		NGR_NOM_CAT		NGR_NOM_CAS



		NOR_SIS_ID		NOR_Ambit		NOR_ID		NOR_Ordre		NOR_Obligatoria		NOR_Data		NOR_DescripcioCAT		NOR_DescripcioCAS		NOR_Marcada		NOR_Origen



		NOL_SIS_ID		NOL_Ambit		NOL_NormaID		NOL_ID



		OGR_SIS_ID		OGR_PARE_ID		OGR_ID		OGR_ORDRE		OGR_TRIAT		OGR_REVISAT		OGR_DESCRIPCIOCAT		OGR_DESCRIPCIOCAS		OGR_RTFCAT		OGR_RTFCAS



		POR_SIS_ID		POR_Tipus		POR_Columna		POR_CodiPO		POR_Descripcio		POR_UnitatAmidament



		POE_SIS_ID		POE_IdFraccio		POE_TipusResidu		POE_TipusGestio		POE_CodiPO		POE_Descripcio		POE_UnitatAmidament



		RSR_SIS_ID		RSR_Codi		RSR_Volum		RSR_Pes		RSR_VolumCon		RSR_VolumConExtern		RSR_VolumConIntern		RSR_VolumEnd		RSR_VolumEndExtern		RSR_VolumEndIntern		RSR_PesCon		RSR_PesEnd



		SEP_SIS_ID		SEP_Codi		SEP_CodiCER		SEP_Descripcio		SEP_PES		SEP_Volum		SEP_SeparaProjecte		SEP_TipusGuardar		SEP_Factor		SEP_PESENDERROC		SEP_VOLUMENDERROC



		ME_SIS_ID		ME_CodiITeC		ME_IdMat		ME_Tipus		ME_VFisic		ME_VForma		ME_Densitat		ME_Contamina		ME_Rendiment		ME_Volum		ME_Massa		ME_Consum		ME_ResiduAbs		ME_ResiduPer



		MAT_SIS_ID		MAT_IdMat		MAT_Energia		MAT_CO2		MAT_Densitat		MAT_T80R		MAT_Tipus		MAT_Descripcio		MAT_TCER		MAT_UA		MAT_Masa		MAT_Volum		MAT_MateriaPrimera		MAT_PreConsum		MAT_PosConsum		MAT_CTUf		MAT_CTUu		MAT_CTUs



		MON_Id		MON_Nombre		MON_Simbolo

		1		Pta		PTA

		2		Euro		€



		MUL_SIS_ID		MUL_Data		MUL_Motiu		MUL_Import		MUL_NUM_PERIODE		MUL_TIPUS		MUL_PERCENTATGE		MUL_DIES		MUL_MONTO_CONTRACTUAL



		NIV_SIS_ID		NIV_ID		NIV_NIV_ID		NIV_TNI_ID		NIV_TNO_ID		NIV_Repeticio		NIV_Total		NIV_ID_OfertaBase		NIV_CPR_ID		NIV_AEP		NIV_Descripcio		NIV_MJ_TOTAL		NIV_CO2_TOTAL		NIV_ImportRevisat		NIV_TIPUS

		1		1		1		1		01				47852.55		0		0		0.0		MURCANYET								0

		1		2		1		2		01				8086.05		0				0.0		Treballs previs i implantació								0

		1		3		1		2		02				25950.97		0				0.0		Reparació mur								0

		1		4		1		2		03				7121.43		0				0.0		Acabat parament								0

		1		5		1		2		04				392.48999999999995		0				0.0		Gestió de residus								0

		1		6		1		2		05				6301.61		0						Varis i partides alçades								0



		OFE_LIC_ID		OFE_LIC_CIA_ID		OFE_ID		OFE_Versio		OFE_CIA_ID		OFE_CIA_Descripcio		OFE_EXT_ID		OFE_Base		OFE_Import		OFE_Adjudicada		OFE_Path		OFE_SIS_ID		OFE_Homogeneitzada		OFE_Comparable		OFE_Inclosa		OFE_Observacions		OFE_ImportInicial		OFE_PathInicial		OFE_SIS_IDInicial		OFE_Termini		OFE_Carregada		OFE_ReportHMG		OFE_ImportPEC



		OPC_SIS_ID		OPC_PGL_ID		OPC_ID		OPC_Descripcio		OPC_DescripcioLlarga



		OCV_SIS_ID		OCV_IdOC		OCV_CodiItec



		OCL_SIS_ID		OCL_IdOC		OCL_Ordre		OCL_NIV_ID		OCL_CodiItec



		OCP_SIS_ID		OCP_IdOC		OCP_Ordre		OCP_CodiItec		OCP_UA		OCP_Descripcio		OCP_Preu		OCP_Amidament



		PAR_ID		PAR_Descripcio

		0		Obra no modificable

		1		Canviar el codi d'obra

		2		Canviar la plantilla assignada a la obra

		3		Canviar assignació BR a obra

		5		Crear/modif/suprimir CT's creades per l'usuari

		6		Crear/modif/suprimir preus propis

		7		Modificar preus propis en modus oferta

		8		Modificar CT's de preus portats del BR

		9		Modificar preus portats del BR

		10		Modificar preus portats del BR en modus oferta

		11		Modificar CT's de preus fixats

		12		Modificar/suprimir preus fixats

		13		Modificar preus fixats en modus oferta

		14		Modificar l'estructura del pressupost

		15		Crear/modificar/suprimir línies de pressupost

		16		Crear/modif/suprimir línies en seguiment

		17		Editar la versió planejament del pla de treball

		18		Editar la versió progrés del pla de treball

		19		Crear/modificar certificacions



		PAE_EST_TSI_ID		PAE_EST_ID		PAE_PAR_ID		PAE_Valor

		1		1		1		true

		1		1		5		true

		1		1		6		true

		1		1		7		true

		1		4		1		true

		1		4		5		true

		1		4		6		true

		1		4		7		true

		2		1		1		true

		2		1		2		true

		2		1		3		true

		2		1		5		true

		2		1		6		true

		2		1		7		true

		2		1		14		true

		2		1		15		true

		2		1		16		true

		2		1		17		true

		2		1		18		true

		2		1		19		true

		2		2		5		true

		2		2		6		true

		2		2		7		true

		2		2		14		true

		2		2		15		true

		2		2		16		true

		2		2		17		true

		2		3		5		true

		2		3		6		true

		2		3		7		true

		2		3		14		true

		2		3		15		true

		2		3		16		true

		2		3		17		true

		2		4		7		true

		2		4		10		true

		2		4		17		true

		2		5		5		true

		2		5		6		true

		2		5		7		true

		2		5		10		true

		2		5		14		true

		2		5		15		true

		2		5		16		true

		2		5		17		true

		2		6		14		true

		2		6		15		true

		2		6		16		true

		2		6		17		true

		2		7		5		true

		2		7		6		true

		2		7		7		true

		2		7		16		true

		2		7		18		true

		2		7		19		true

		2		8		5		true

		2		8		6		true

		2		8		7		true

		2		8		14		true

		2		8		15		true

		2		8		16		true

		2		8		17		true

		2		9		0		true

		2		10		1		true

		2		10		2		true

		2		10		3		true

		2		10		5		true

		2		10		6		true

		2		10		7		true

		2		10		8		true

		2		10		9		true

		2		10		10		true

		2		10		11		true

		2		10		12		true

		2		10		13		true

		2		10		14		true

		2		10		15		true

		2		10		16		true

		2		10		17		true

		2		10		18		true

		2		10		19		true

		2		11		0		true

		2		12		0		true



		PGL_SIS_ID		PGL_ID		PGL_Descripcio		PGL_OpcioTriada



		PAR_SIS_ID		PAR_TEL_ID		PAR_FAM_ID		PAR_ID		PAR_Simple		PAR_NomCurt		PAR_Descripcio		PAR_Rendiment		PAR_Preu		PAR_CodiITEC		PAR_TotalMaDObra		PAR_TotalMaquinaria		PAR_TotalMaterial		PAR_TotalSenseDespeses		PAR_PerDespesesAuxiliars		PAR_DespesesAuxiliars		PAR_Justificacio		PAR_Clase		PAR_CTE_TEL_ID		PAR_CTE_FAM_ID		PAR_CTE_ELE_PAR_ID		PAR_IndBancReferencia		PAR_IndSisquilloOrigen		PAR_Renumerable		PAR_NumeroPreu		PAR_ID_FIE		PAR_Discret		PAR_DataCreacio		PAR_DataModificacio		PAR_CONCEPTE		PAR_DescParametrica		PAR_PROCEDENCIA		PAR_Massa		PAR_Volum		PAR_TCER		PAR_ModificatEN		PAR_MARCAENDERROC		PAR_MJ		PAR_CO2		PAR_CONVERTRESIDU		PAR_UnitatAmidament		PAR_CPC		PAR_CPC_PERC		PAR_VAE		PAR_TOTALTRANSPORT		PAR_MateriaPrimera		PAR_PreConsum		PAR_PosConsum		PAR_MJ_TOTAL		PAR_CO2_TOTAL		PAR_GRUP		PAR_CODIORIGINAL		PAR_PreuTeoric		PAR_PreuReal

		1		K		121		N251		true		Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa, amarrad.		Instal·lació, manteniment durant tot el termini d'obra i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa homologada formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida i visera de protecció pels vianants, col·locada a tota la cara exterior del mur, amb amarradors cada 20 m², inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, mesures de seguretat segons normativa vigent i el transport. S'assegurarà la correcta transmissió de càrregues verticals a la bastida fins al nivell del carrer.		1.0		22.65		K121N251		8.70135		1.91417		11.9		22.51552		1.5		0.13052		true		0								false		false		true		1				false		2020-10-09		2022-11-24		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		8B1		3A05		true		Hidrof.param.inc.ext.,protector hidròfug		Hidrofugat de parament inclinat exterior amb protector hidròfug		1.0		12.53		K8B13A05		9.11587		0.0		3.27788		12.39375		1.5		0.13674		true		0								false		false		true		21				false		2020-10-09		2022-11-25		PO				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		NC00		true		Passivat armadura,2 capes impr.+pont unió ciment+res.epoxi		Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi		4.766		6.81		K45RNC00		1.54742		0.0		5.224		6.77142		2.5		0.03869		true		0								false		false		true		16				false		2020-10-09		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		NU50		true		Projecció sobre parament formigó raig sorra via humida		Projecció sobre parament de formigó de raig de sorra per via humida d'aigua a pressió, de 200 a 300 bar, eliminant contaminants, restes de morter i partícules soltes del suport, per a procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment		1.0		8.74		K45RNU50		4.33279		1.16521		3.13387		8.63187		2.5		0.10832		true		0								false		false		true		18				false		2020-10-09		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		NA40		true		Repic.mec.par. form. 40 mm,mitj.manuals,càrrega man s/cont.		Repicat mecànic amb martell picador de parament de formigó de petites dimensions fins a una fondària de 40 mm, amb eliminació de parts dèbils, per procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment, càrrega manual de runa sobre contenidor		0.903		38.5		K45RNA40		30.67527		7.05944		0.0		37.73471		2.5		0.76688		true		0								false		false		true		13				false		2020-10-09		2022-11-24		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		NA60		true		Repic.mec.par. form. fins 60 mm,mitj.manuals,càrrega man s/cont.		Repicat mecànic amb martell picador de parament de formigó de petites dimensions fins a una fondària de 40 mm i com a mínim 20 mm pel darrera de les armadures existents, amb eliminació de parts dèbils, per procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment, càrrega manual de runa sobre contenidor		1.12		48.6		K45RNA60		39.35643		9.24477		0.0		48.6012		0.0		0.0		true		0								false		false		true		14				false		2020-10-09		2022-11-24		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		NB10		true		Escat/raspallat tram arm.deteriorada,mitjans manuals		Escatat i raspallat amb raspall de pues d'acer, per al sanejat d'armadures d'acer, per a procedir posteriorment a l'aplicació de productes de reparació i/o protecció, eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència entre les armadures i el material de reparació a aplicar, fins a aconseguir un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1, i càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.		0.4		10.75		K45RNB10		9.4202		0.0		1.32975		10.74995		0.0		0.0		true		0								false		false		true		15				false		2020-10-09		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		E000		true		Pont unió form.,adh.res.epoxi s/dissolv.2comp		Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components		1.0		23.1		K45RE000		8.85		0.0		14.024		22.874		2.5		0.22125		true		0								false		false		true		7				false		2020-10-09		2022-11-24		PO				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		ND40		true		Rest.vol.form.,morter polimèric reparac. tixotròpic+retrac.control.,capa 4cm		Restitució de volum en mur de formigó per aplicació manual de morter tixòtrop, d'enduriment ràpid, modificat amb polímers, amb inhibidors de corrosió, d'elevada resistència mecànica, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 50 N/mm², un mòdul d'elasticitat de 20000 N/mm², classe R3, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en capa de 40 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o remolinador		0.725		118.31		K45RND40		30.98476		0.0		86.24		117.22476		3.5		1.08447		true		0								false		false		true		17				false		2020-10-09		2022-11-24		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m2						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		N21C		true		Col. injectors c/20cm+segellat sup. fissura		Col·locació d'injectors externs, cada 20 cm, en fissura d'element de formigó, amb adhesiu tixòtrop de dos components a base de resina epoxi, i segellament superficial de la fissura, amb el mateix material, a fi d'evitar la fugida de la lletada durant el procés d'injecció.		1.0		36.88		K45RN21C		21.984		9.15		5.74984		36.88384		0.0		0.0		true		0								false		false		true		12				false		2020-10-09		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		N21A		true		Neteja fissura mur aire a pressió		Neteja de l'interior de fissura en element de formigó mitjançant injecció d'aire a pressió, quedant l'interior i la superfície a banda i banda de la fissura lliures de pols, restes de pintures, desencofrants o qualsevol material que pugui impedir la correcta adherència del material de segellament superficial		1.0		6.59		K45RN21A		5.70304		0.79712		0.0		6.50016		1.5		0.08555		true		0								false		false		true		11				false		2020-10-09		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		N1A4		true		Injecció fissura el.formigó beurada flu. 2 components epoxi		Injecció en fissura amb beurada fluida de dos components a base de resina epoxi, aplicada mitjançant equip d'injecció a baixa pressió, per a reparació estructural en element de formigó		1.0		54.19		K45RN1A4		7.4196		0.1925		46.46304		54.07514		1.5		0.11129		true		0								false		false		true		9				false		2020-10-20		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		N1A9		true		Grapejat esquerda c/300mm acer B500S 8mm i morter epoxi		Reparació d'esquerda en parament mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 8 mm de diàmetre, col·locades cada 300 mm en trepants prèviament farcits amb injecció de 3,5 kg/m de morter de resina epoxi i sorra de sílice, d'enduriment ràpid.		1.0		76.23		K45RN1A9		50.01612		2.31336		23.9		76.22948		0.0		0.0		true		0								false		false		true		10				false		2020-10-20		2022-11-24		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		5DM		NO01		true		Obertura escorrentiu triangular 15x17 cm revestit rajola cer.man.		Obertura d'escorrentiu en mur de formigó, triangular de 15 cm de base i 17 cm d'alçada, revestit amb rajola ceràmica manual, realitzat amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat del mur, inclou el tall previ del contorn del buit i la càrrega manual sobre camió o contenidor de la runa resultant		1.0		93.84		K5DMNO01		43.97624		47.34		2.524		93.84024		0.0		0.0		true		0								false		false		true		20				false		2020-10-20		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				u						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		5DM		NL05		true		Neteja manual escorrentiu		Neteja manual d'escorrentiu existent, amb retirada de restes vegetals i acumulacions de terra i/o runa fins recuperar la secció original a tota la llargària, inclou la càrrega manual sobre camió o contenidor de la runa resultant		1.0		35.07		K5DMNL05		26.30018		8.76832		0.0		35.0685		0.0		0.0		true		0								false		false		true		19				false		2020-10-20		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				u						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		X		PA0		00SS		true		Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra		Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut		1.0		1260.32		XPA000SS		0.0		0.0		1260.32		1260.32		0.0		0.0		false		0								false		false		true		0				false				2022-11-24		PA				GABIONS		-9.999999999E9		-9.999999999E9				MURCANYET		0		-9.999999999E9		-9.999999999E9				pa								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		X		PA1		N010		true		Partida alçada a justificar per les possibles carències, imprevistos o millores no recollides		Partida alçada a justificar per les possibles carències, imprevistos o millores no recollides		1.0		5041.29		XPA1N010		0.0		0.0		5041.29		5041.29		0.0		0.0		false		0								false		false		true		0				false		2012-11-07		2022-11-24		PA				GABIONS		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				pa								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		2R5		40E0		true		Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3		Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		1.0		25.15		K2R540E0		0.0		25.15		0.0		25.15		0.0		0.0		true		0								false		false		true		2				false		2020-10-21		2022-11-24		PO				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m3						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		2R5		40S0		true		Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 1m3		Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat		1.0		76.75		K2R540S0		0.0		76.75		0.0		76.75		0.0		0.0		true		0								false		false		true		3				false		2020-10-21		2022-11-24		PO				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m3						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		2RA		71H0		true		Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		1.0		12.59		K2RA71H0		0.0		0.0		12.586		12.586		0.0		0.0		true		0								false		false		true		4				false		2020-10-21		2022-11-24		PO				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0		0.0		0.0				m3						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		2RA		75A1		true		Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus d		Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		1.0		57.39		K2RA75A1		0.0		0.0		57.3878		57.3878		0.0		0.0		true		0								false		false		true		5				false		2020-10-21		2022-11-24		PO				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m3						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		2RA		8E00		true		Deposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. perillosos,LER 170903*		Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		1.0		0.27		K2RA8E00		0.0		0.0		0.27		0.27		0.0		0.0		true		0								false		false		true		6				false		2020-10-21		2022-11-24		PO				ITeC Banc BEDEC 2019.bc3		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				kg						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

		1		K		45R		N11A		true		Obertura caixa fissura a/amoladora		Obertura en caixa de fissura a element de formigó, mitjançant amoladora angular equipada amb disc de tall de diamant, fins a aconseguir un ample i profunditat aproximats de 10 mm, a fi d'incrementar l'adherència del material de segellament al suport, permetent-se així el confinament del material de segellament		1.0		15.74		K45RN11A		12.61056		3.1314		0.0		15.74196		0.0		0.0		true		0								false		false		true		8				false		2020-10-23		2022-11-25		PO				MURCANYET		0.0		0.0				MURCANYET		0		0.0		0.0				m						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								
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		PRA_SIS_ID		PRA_ID		PRA_DescripcioCat		PRA_DescripcioCas		PRA_ATR_ID		PRA_Tipus



		PRM_SIS_ID		PRM_ID		PRM_DescripcioCat		PRM_DescripcioCas		PRM_ATR_ID		PRM_UACat		PRM_UACas		PRM_Tipus



		PRR_SIS_ID		PRR_ID		PRR_DescripcioCat		PRR_DescripcioCas		PRR_ATR_ID		PRR_UACat		PRR_UACas		PRR_Tipus



		REF_SIS_ID		REF_ID		REF_DescripcioCAT		REF_DescripcioCAS		REF_Predeterminat



		SNA_SIS_ID		SNA_ENC_ID		SNA_SER_ID		SNA_ASS_ID		SNA_Anular		SNA_ORDRE		SNA_Repetir



		SAR_SIS_ID		SAR_ENC_ID		SAR_SER_ID		SAR_ASS_ID		SAR_SNA_ORDRE		SAR_PRR_ID		SAR_VALOR_T		SAR_VALOR_N		SAR_VALOR_D		SAR_Cumpleix



		SDP_SIS_ID		SDP_ENC_ID		SDP_SER_ID		SDP_DEP_ENC_ID		SDP_DEP_SER_ID



		SPM_SIS_ID		SPM_ENC_ID		SPM_SER_ID		SPM_GRA_ID		SPM_PRM_ID		SPM_VALOR_T		SPM_VALOR_N		SPM_VALOR_D



		SER_SIS_ID		SER_ENC_ID		SER_ID		SER_DATA_REB		SER_REP_ENC_ID		SER_REP_SER_ID		SER_LAB_INTERN_ID		SER_DATA_PRESA		SER_ObserCat		SER_ObserCas		SER_Complerta		SER_Anulada		SER_FormaLot		SER_MostraOK		SER_LABORANT		SER_CanvisResul



		SPA_SIS_ID		SPA_ENC_ID		SPA_SER_ID		SPA_PRA_ID		SPA_VALOR_T		SPA_VALOR_N		SPA_VALOR_D



		SSR_SIS_ID		SSR_ENC_ID		SSR_SER_ID



		STM_SIS_ID		STM_ENC_ID		STM_SER_ID		STM_ORDRE		STM_VALOR



		TIC_SIS_ID		TIC_ID		TIC_DescripcioCAT		TIC_DescripcioCAS



		TRA_SIS_ID		TRA_ID		TRA_Pare_ID		TRA_Prof		TRA_Codi		TRA_Repeticio		TRA_Descripcio		TRA_NIV_ID		TRA_Est_Pres		TRA_Imp_Pres		TRA_Imp_Cert		TRA_Imp_Estim		TRA_Imp_Real		TRA_Imp_Previst



		TRP_SIS_ID		TRP_TRA_ID		TRP_PO_ID		TRP_AMIDPRES		TRP_AMIDCERT		TRP_AMIDESTIM		TRP_AMIDAMENTDETALLAT		TRP_AMIDAMENTDETALLATEXT		TRP_AMIDAMENTDETALLATEST		TRP_AMIDAMENTDETALLATESTEXT		TRP_AMIDPREVIST



		UFQ_SIS_ID		UFQ_ID		UFQ_Texte		UFQ_Valor		UFQ_Per		UFQ_Grup		UFQ_Import		UFQ_Literal



		QUA_SIS_ID		QUA_Estat		QUA_NumMaxTrams		QUA_RecalculPendent		QUA_Termini		QUA_Propietat		QUA_DireccioObra		QUA_Contratista		QUA_CohepressPendent		QUA_UltimFull		QUA_UltEncarrec		QUA_Localitzacio		QUA_Projectista		QUA_AutorPrograma



		RMA_SIS_ID		RMA_T80R		RMA_T5R		RMA_T3C		RMA_TCER		RMA_Descripcio



		RPG_SIS_ID		RPG_ANYMES



		RES_SIS_ID		RES_VPL_ID		RES_ID		RES_NumOrdre		RES_NumOrdreResum		RES_Descripcio		RES_RES_ID		RES_PrimerInici		RES_PrimerFinal		RES_UltimInici		RES_UltimFinal		RES_Durada		RES_Cost		RES_CostCertificat		RES_FolgInici		RES_FolgFinal		RES_DCO_ID		RES_Notes		RES_TeCertMensual

		1		1		1		1		1		Resum MURCANYET		1		2020-10-08		2020-10-08		2020-10-08		2020-10-08		1														



		RLI_SIS_ID		RLI_VPL_ID		RLI_RES_ID		RLI_NIV_ID		RLI_LIN_ID		RLI_Assignat		RLI_PerAssignat		RLI_TotalCertificat		RLI_PerRomanent		RLI_FixatPerRom



		SUF_SIS_ID		SUF_ID		SUF_NOM		SUF_SIGNATURA

		1		1		Albert/Alberto_OCTUBRE 2020		Octubre de 2020

SIGNAT DIGITALMENT                         SIGNAT DIGITALMENT
EN PORTADA                                 EN PORTADA

Albert Busquets Lerena                     Alberto Pons Galisteo
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques          Cap de Servei d'Obres i
                                           Manteniment de l'Espai Públic









		1		2		Albert/Alberto_DESEMBRE 2022		Desembre de 2022

SIGNAT DIGITALMENT                         SIGNAT DIGITALMENT
EN PORTADA                                 EN PORTADA

Albert Busquets Lerena                     Alberto Pons Galisteo
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques          Cap de Servei d'Obres i
                                           Manteniment de l'Espai Públic











		SLL_SIS_ID		SLL_IDLLISTAT		SLL_Periode		SLL_IdSig

		1		PRESSU		0		2



		SIS_ID		SIS_Descripcio		SIS_CODI		SIS_TSI_ID		SIS_EST_ID		SIS_SBT		SIS_Propietari		SIS_EQP_ID		SIS_DataCreacio		SIS_UsrCreacio		SIS_EnUS		SIS_DataModificacio		SIS_UsrModificacio		SIS_TipusNS		SIS_CLAUPROPINS		SIS_CLAUORIGENNS		SIS_VigentPropiNS		SIS_VigentOrigenNS		SIS_Moneda		SIS_Signatura		SIS_DS		SIS_DI		SIS_DC		SIS_DUO		SIS_DES		SIS_DN		SIS_DD		SIS_DFO		SIS_DRO		SIS_DFS		SIS_DRS		SIS_DRC		SIS_IVA		SIS_CODINS		SIS_NUMOFERTANS		SIS_BAJA		SIS_TIPUSUC		SIS_Superficie		SIS_NOTES		SIS_MAVBANC		SIS_EnergiaEnUS		SIS_EmissioCO2EnUS		SIS_CRITERI_DEF

		1		Memòria valorada per a la reparació del mur de contenció a la urbanització

Canyet amb front a la Riera del Canyet

Preus actualitzats BEDEC 2022-04 BCN Enginyeria Civil 0,402 M€

Desembre 2022		MURCANYET		2		10		Estudi informatiu				0		2020-10-08		U4732				2022-12-01		U4732								false		false		2		L}MyI|PbZjXi1*ª÷¯Ü`Ð2WL?<4		-1		-1		-1		-1		2		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1						0.0		1						08102020						



		SIC_CODI		SIC_CODI_Complementari		SIC_CPR_ID		SIC_TIPUS		SIC_MONTO_EXCEDIDO



		STM_ID		STM_Descripcio		STM_Data

		SISCO		Sistema integral seguiment i control d'obres		1997-04-01



		SFA_SIS_ID		SFA_TEL_ID		SFA_FAM_ID		SFA_SubfamiliaFIE		SFA_OFFSET		SFA_DESPLACAMENT		SFA_CTAmbit		SFA_Descripcio



		SBT_Descripcio

		Estudi informatiu

		Obra acabada

		Obra execució

		Oferta base

		Oferta variant

		Projecte constructiu



		TAS_SIS_ID		TAS_VPL_ID		TAS_ID		TAS_RES_ID		TAS_NumOrdre		TAS_Codi		TAS_Descripcio		TAS_Durada		TAS_Remanent		TAS_Inici		TAS_RestriccioInici		TAS_IniciReal		TAS_PrimerInici		TAS_UltimInici		TAS_Final		TAS_RestriccioFinal		TAS_FinalReal		TAS_PrimerFinal		TAS_UltimFinal		TAS_FolgInici		TAS_FolgFinal		TAS_FolgLliure		TAS_FolgInterna		TAS_FolgTotal		TAS_CAL_ID		TAS_Cost		TAS_DCO_ID		TAS_Complert		TAS_PerProgres		TAS_ActualitzacioPendent		TAS_Camp1		TAS_Camp2		TAS_Camp3		TAS_Camp4		TAS_Camp5		TAS_Camp6		TAS_Camp7		TAS_Camp8		TAS_CoordX		TAS_CoordY		TAS_Notes		TAS_Comportament		TAS_ErrorPLA		TAS_CONDICIOPLA		TAS_CAMICRITIC		TAS_CAMIRES		TAS_ProgresAuto		TAS_TeCertMensual

		1		1		2		1		2		0000		Tasca inici MURCANYET		0										2020-10-08		2020-10-08								2020-10-08		2020-10-08												1				1						false																		0		0				0												

		1		1		3		1		3		ZZZZ		Tasca fi MURCANYET		0										2020-10-08		2020-10-08								2020-10-08		2020-10-08												1				1						false																		0		0				0												



		TLG_SIS_ID		TLG_VPL_ID		TLG_TAS_ID		TLG_NIV_ID		TLG_LIN_ID		TLG_GUID		TLG_QUANTITAT



		TLI_SIS_ID		TLI_VPL_ID		TLI_TAS_ID		TLI_NIV_ID		TLI_LIN_ID		TLI_Assignat		TLI_PerAssignat		TLI_TotalCertificat		TLI_PerRomanent		TLI_FixatPerRom		TLI_DiaInicial



		TBP_SIS_ID		TBP_HABILITAT		TBP_TIPUS_ELEMENT		TBP_TBIM_CODI		TBP_CODI_PO		TBP_DESCRIPCIO		TBP_UA		TBP_GROUP		TBP_CRITERI		TBP_COL_C		TBP_COL_D		TBP_COL_E		TBP_COL_F		TBP_CAPITOL		TBP_COL_FORMULA



		TIP_SIS_ID		TIP_Id		TIP_Pare		TIP_Nivell		TIP_Descripcio		TIP_Seleccio		TIP_SeleccioTasca

		1		1		1		1		TIPOLOGIA		0		0



		TIT_SIS_ID		TIT_TAS_ID		TIT_TIP_ID



		TBIM_SIS_ID		TBIM_TIPUS_ELEMENT		TBIM_CODI		TBIM_DESCRIPCIO		TBIM_FITXER_IFC		TBIM_PATH		TBIM_REVISAT



		TEL_SIS_ID		TEL_ID		TEL_Descripcio		TEL_Concepte		TEL_IndBancReferencia		TEL_Renumerable		TEL_ID_FIE		TEL_PROCEDENCIA		TEL_CPC		TEL_CPC_PERC

		1		A		MÀ D'OBRA		EM		false		true								

		1		C		MAQUINÀRIA		EQ		false		true								

		1		K		PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI		PO		false		true								

		1		B		MATERIALS		ET		false		true								

		1		X		PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR		PA		false		true				GABIONS				

		1		%		Tipus %		IN		false		true								



		TSI_ID		TSI_Descripcio		TSI_DescripcioBreu		TSI_Pressupost		TSI_Banc		TSI_Pla		TSI_Seguiment		TSI_QUALITAT

		1		Banc de referència		BR		false		true		false		false		-1

		2		Treball		TR		true		true		true		true		-1

		3		Banc paramètric		BP		false		true		false		false		0



		TNI_SIS_ID		TNI_ID		TNI_Titol		TNI_Linies

		1		1		Obra		false

		1		2		Capítol		true



		TNO_SIS_ID		TNO_TNI_ID		TNO_ID		TNO_Descripcio		TNO_Repetible

		1		1		01		Pressupost		false

		1		2		01				true

		1		2		02				true

		1		2		03				true

		1		2		04				true

		1		2		05				true



		UFA_SIS_ID		UFA_GRUP		UFA_PESTANYA		UFA_ID		UFA_TEXT		UFA_VALOR		UFA_PER		UFA_Import



		UFU_SIS_ID		UFU_ID		UFU_Texte		UFU_Valor		UFU_Per		UFU_Grup		UFU_Import		UFU_Literal

		1		1		DESPESES GENERALS		13.0		true		1		0		DESPESES GENERALS  13

		1		2		BENEFICI INDUSTRIAL		6.0		true		1		0		BENEFICI INDUSTRIAL  6

		1		3				0.0		false		1		0		  0,00

		1		4				0.0		false		1		0		  0,00

		1		5				0.0		false		2		0		  0,00

		1		6				0.0		false		2		0		  0,00

		1		7				0.0		false		2		0		  0,00

		1		8		IVA		21.0		true		2		0		IVA  21



		VPL_SIS_ID		VPL_ID		VPL_DataInici		VPL_DataFinal		VPL_Durada		VPL_Cost		VPL_CostFet		VPL_PerFet		VPL_Replanificat		VPL_CPR_ID_Ultima

		1		1		2020-10-08		2020-10-08		1										



		Camp		Tipus		Longitud		Descripcio

		BNC_BancReferencia		Text		15		Codi del banc de referència del banc actual

		BNC_CoefMaDObra		Double		8		Coef. corrector aplicat als ES de mà d'obra

		BNC_CoefMaquinaria		Double		8		Coef. corrector aplicat als ES de maquinària

		BNC_CoefMaterial		Double		8		Coef. corrector aplicat als ES de material

		BNC_DC		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_DD		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_DI		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_DirectoriFIE		Text		255		Banc Paramètric

		BNC_DM		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_DN		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_DP		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_DR		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_DS		Byte		1		Banc Paramètric

		BNC_IndBancReferenciaMod		Boolean		1		NO USAT

		BNC_IndSisquilloOrigenMod		Boolean		1		NO USAT

		BNC_NomDLL		Text		20		Banc Paramètric

		BNC_OrdreJerarquic		Boolean		1		NO USAT

		BNC_PerDespesesIndirectes		Double		8		% desp. indirectes a aplicar a les PO amb justificació

		BNC_ProgramaEmisor		Text		30		Banc Paramètric

		BNC_RecalculAutomatic		Boolean		1		Flag de SI/NO al recàcul automàtic

		BNC_RecalculPendent		Boolean		1		Flag de recàlcul pendent

		BNC_Redactor		Text		60		Banc Paramètric

		BNC_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		BNC_SisquilloOrigen		Text		15		NO USAT

		BNC_TipusBanc		Long		4		Tipus de banc (treball, de referència...)

		BNC_Versio		Text		30		Banc Paramètric

		CAL_Descripcio		Text		50		Descripció del calendari

		CAL_ID		Long		4		Identificador de calendari

		CAL_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		CAM_Factor		Double		8		Factor de conversión de moneda origen a moneda destino.

		CAM_MON_Id1		Byte		1		Identificador de moneda origen.

		CAM_MON_Id2		Byte		1		Identificador de moneda destino.

		CES_Descripcio		Text		50		Descripció de l'estructura

		CES_ID		Text		15		Identificador de l'estructura

		CES_PLT_ID		Text		15		Identificador de plantilla

		CLI_Additiu		Double		8		Ídem per extrapolació additiva

		CLI_AdditiuCAA		Double		8		Ídem per extrapolació additiva amb CAA

		CLI_AmidamentDetallat		Boolean		1		Indicador d'amidament detallat de la quantitat certificada

		CLI_AmidamentDetallatExt		MEMO		0		Amidament detallat de la quantitat certificada per la línia de seguiment.

		CLI_AmidDetallatOrigen		Boolean		1		Indica si l'amidament detallat ha de ser mostrat com "A Origen" o com "Periòdic"

		CLI_Certificacio		Double		8		Amidament certificat

		CLI_CertificacioAnterior		Double		8		Indica la certificació "A Origen" del primer període anterior amb certificació per aquesta línia. NO USAT.

		CLI_CertificacioCAA		Double		8		Amidament certificat amb CAA

		CLI_CPR_ID		Long		4		Identificador (número) de certificació

		CLI_Estimacio		Double		8		Amidament final estimat a certificar

		CLI_EstimacioCAA		Double		8		Amidament final estimat a certificar amb CAA

		CLI_EstimacioConfirmada		Boolean		1		Indicador de que l'usuari ha confirmat ha introduït o confirmat l'estimació final

		CLI_LIN_ID		Text		3		Identificador de la línea de pressupost a certificar

		CLI_NIV_ID		Long		4		Identificador d'activitat pare de la línea de pressupost a certificar

		CLI_PressupostCAA		Double		8		Amidament pressupostat amb coeficient d'adjudicació aplicat (CAA)

		CLI_Proporcional		Double		8		Amidament final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional

		CLI_ProporcionalCAA		Double		8		Amidament final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional amb CAA

		CLI_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		CLI_SituacioAdministrativa		Byte		1		Indica si la linia te increment d'amidament, Està no aprovada, està aprovada o Liquidada

		CLI_Teoric		Double		8		Amidament teòric certificat

		CLI_TeoricCAA		Double		8		Amidament teòric certificat amb CAA

		CNI_Additiu		Double		8		Ídem per extrapolació additiva (acumulat dels seus fills)

		CNI_AdditiuCAA		Double		8		Ídem per extrapolació additiva amb CAA (acumulat dels seus fills)

		CNI_Certificacio		Double		8		Import certificat (acumulat dels seus fills)

		CNI_CertificacioAnterior		Double		8		Import del primer període certificat anterior a l'actual. NO USAT.

		CNI_CertificacioCAA		Double		8		Import certificat amb CAA (acumulat dels seus fills)

		CNI_CPR_ID		Long		4		Número de certificació

		CNI_Estimacio		Double		8		Import final estimat a certificar (acumulat dels seus fills)

		CNI_EstimacioCAA		Double		8		Import final estimat a certificar amb CAA (acumulat dels seus fills)

		CNI_NIV_ID		Long		4		Identificador del node a certificar del pressupost

		CNI_PressupostCAA		Double		8		Import pressupostat amb coeficient d'adjudicació aplicat (CAA)

		CNI_Proporcional		Double		8		Import final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional (acumulada dels seus fills)

		CNI_ProporcionalCAA		Double		8		Import final estimat a certificar obtingut per extrapolació proporcional amb CAA (acumulada dels seus fills)

		CNI_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		CNI_Teoric		Double		8		Import teòric certificat (acumulat dels seus fills)

		CNI_TeoricCAA		Double		8		Import teòric certificat amb CAA (acumulat dels seus fills)

		CPL_CPR_ID		Long		4		Identificador (número) de certificació

		CPL_Import		Double		8		Import certificat del pla en la certificació

		CPL_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		CPL_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		CPR_Adjudicatari		Text		255		Adjudicatari

		CPR_CertAOrigen		Boolean		1		Indicador de si la certificació és "A Origen"

		CPR_CertIniciada		Boolean		1		Indicador de si la certificació està iniciada

		CPR_CertTancada		Boolean		1		Indicador de si la certificació està tancada

		CPR_CoefBaixa		Double		8		Coeficient d'adjudicació

		CPR_CoeficientRevisioPreus		Double		8		Coeficient de revisió de preus

		CPR_DataCert		Date/Time		8		Data de la certificació (sol coincidir amb el dia del consell)

		CPR_DataFinal		Date/Time		8		Data final del període de certificació

		CPR_DataInici		Date/Time		8		Data inici del període de certificació

		CPR_FormatDataCert		Text		50		Format de la data de certificació

		CPR_FRP_BOE_CNC		Text		3		Procedència de la fórmula (BOE o CNC)

		CPR_FRP_ID		Long		4		Codi de la fórmula de revisió de preus

		CPR_ID		Long		4		Número de certificació (Únic per Unitat de Control)

		CPR_ImprevistosActuals		Double		8		Import dels imprevistos actuals

		CPR_ImprevistosInicials		Double		8		Import dels imprevistos inicials

		CPR_IRP_ANY		Long		4		Codi (any) de l'índex de la revisió de preus (tipus Mes&Any)

		CPR_IRP_BOE_CNC		Text		3		Procedència de l'índex (BOE o CNC)

		CPR_IRP_MES		Integer		2		Codi (mes) de l'índex de la revisió de preus (tipus Mes&Any)

		CPR_NumDecimalsCoef		Long		4		Decimals significatius del coeficient

		CPR_PerSenseRevisio		Double		8		Percentatge sense dret a revisió de preus

		CPR_RecalculPendentCert		Boolean		1		Indicador de si està pendent el recàlcul de les certificacions. NO USAT. Sempre està recalculat.

		CPR_RecalculPendentDesv		Boolean		1		Indicador de si està pendent el recàlcul de les desviacions. NO USAT. Sempre està recalculat.

		CPR_RevisioPreus		Boolean		1		Indicador de si s'aplica revisió de preus

		CPR_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control.

		CPR_UltimFull		MEMO		0		Text variable per l'Últim Full per signatures

		CTA_CPR_ID		Long		4		Identificador (número) de certificació

		CTA_Durada		Long		4		Durada total de la tasca en aquest moment

		CTA_Import		Double		8		Import certificat de la tasca en la certificació

		CTA_PerAvans		Integer		2		Percentage d'avenç de la tasca en aquest moment

		CTA_PerImport		Integer		2		Percentatge certificat respecte l'import total assignat a la taca en aquest moment

		CTA_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		CTA_TAS_ID		Long		4		Identificador de tasca del pla

		CTA_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		CTE_Apartat		MEMO		0		Condició tècnica

		CTE_CompressSize		Long		4		Mida de l'arxiu comprimit

		CTE_Descripcio		Text		50		Descripció identificativa de la condició tècnica

		CTE_ELE_PAR_ID		Text		4		Identificador d'element o partida (a blancs si la condició tècnica és per una família)

		CTE_FAM_ID		Text		3		Identificador de família

		CTE_OriginalSize		Long		4		Mida original de l'arxiu de condicions tècniques

		CTE_Procedencia		Text		15		Codi de la unitat de control de la que prové la condició tècnica

		CTE_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		CTE_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus d'element

		CTL_CPR_ID		Long		4		Identificador (número) de certificació

		CTL_Import		Double		8		Import certificat

		CTL_LIN_ID		Text		3		Identificador de línia del pressupost

		CTL_NIV_ID		Long		4		Identificador de nivell del pressupost

		CTL_PerAssignat		Double		8		% Assignat ajust certificació

		CTL_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		CTL_TAS_ID		Long		4		Identificador de tasca del pla

		CTL_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		CTM_AMBIT		Byte		1		Identificador de l'ambit geogràfic

		CTM_Apartat		MEMO		0		Plec per aquest àmbit

		CTM_ELE_PAR_ID		Text		4		Identificador de l'element constructiu

		CTM_FAM_ID		Text		3		Identificador de familia

		CTM_SIS_ID		Long		4		Identificador d'unitat de control

		CTM_TEL_ID		Text		1		Identificador del tipus d'element

		CUF_CPR_ID		Long		4		Identificador de certificació

		CUF_ID		Integer		2		Identificador de número de línia (Únic per Unitat de Control)

		CUF_Per		Boolean		1		Indicador de percentatge (0-import/1-percentatge)

		CUF_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control.

		CUF_Texte		Text		30		Text de la línia.

		CUF_Valor		Double		8		Valor de la línia (import o percentatge)

		DAG_CapAssDO		Text		50		Nom del cap de l'empresa d'assist. tèc. a la Direcció d'Obra

		DAG_CapObra		Text		50		Nom del cap d'obra

		DAG_Constructora		Text		50		Descripció de la constructora de l'obra

		DAG_DelegatObra		Text		50		Nom del delegat d'obra

		DAG_EmpresaAssCC		Text		50		Empresa d'assistència tècnica al Control de Qualitat

		DAG_EmpresaAssDO		Text		50		Empresa d'assistència tècnica a la Direcció d'Obra

		DAG_EmpresaAutoCC		Text		50		Empresa del AutoControl de Qualitat

		DAG_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		DAG_TipusObra		Text		50		Descripció del tipus de l'obra

		DCE_Data		Date/Time		8		Data de la certificació

		DCE_ID		Byte		1		Identificador de la data de certificació

		DCE_MaxPrevist		Double		8		Màxim previst de certificar en la data actual

		DCE_MinPrevist		Double		8		Mínim previst de certificar en la data actual

		DCE_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		DCE_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		DCO_Descripcio		Text		50		Descripció de la funció de distribució

		DCO_ID		Long		4		Identificador de la funció de distribució de costos

		DCO_PerAvans1		Byte		1		Percentatge d'avenç 1

		DCO_PerAvans10		Byte		1		Percentatge d'avenç 10

		DCO_PerAvans2		Byte		1		Percentatge d'avenç 2

		DCO_PerAvans3		Byte		1		Percentatge d'avenç 3

		DCO_PerAvans4		Byte		1		Percentatge d'avenç 4

		DCO_PerAvans5		Byte		1		Percentatge d'avenç 5

		DCO_PerAvans6		Byte		1		Percentatge d'avenç 6

		DCO_PerAvans7		Byte		1		Percentatge d'avenç 7

		DCO_PerAvans8		Byte		1		Percentatge d'avenç 8

		DCO_PerAvans9		Byte		1		Percentatge d'avenç 9

		DCO_PerImport1		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 1

		DCO_PerImport10		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 10

		DCO_PerImport2		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 2

		DCO_PerImport3		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 3

		DCO_PerImport4		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 4

		DCO_PerImport5		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 5

		DCO_PerImport6		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 6

		DCO_PerImport7		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 7

		DCO_PerImport8		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 8

		DCO_PerImport9		Byte		1		Percentatge de l'import respecte l'avenç 9

		DCO_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		DCO_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		DIA_BD		Text		255		Base de dades del traspàs

		DIA_Car_Des		Text		1		Càrrega/Descàrrega

		DIA_CodiOriginal		Text		15		Codi Sisquillo (Unitat de Control) original

		DIA_CodiTraspassat		Text		15		Codi Sisquillo  (Unitat de Control) Traspassat

		DIA_Data		Date/Time		8		Data del traspàs

		DIA_Descripcio		Text		50		Descripció Sisquillo (Unitat de Control)

		DIA_Hora		Date/Time		8		Hora del traspàs

		DIA_Propietari		Long		4		Equip Propietari del sisquillo (Unitat de Control)

		DIA_Tipus		Text		10		Tipus d'Unitat de Control

		DIA_Usuari		Text		15		Usuari que realitza el traspàs

		ECO_1_ELE_ID		Text		4		Identificador de l'element component

		ECO_1_FAM_ID		Text		3		Identificador de la família del component

		ECO_1_TEL_ID		Text		1		Identificador del tipus d'element del component

		ECO_2_ELE_ID		Text		4		Identificador de l'element compost

		ECO_2_FAM_ID		Text		3		Identificador de la família del compost

		ECO_2_TEL_ID		Text		1		Identificador del tipus d'element del compost

		ECO_Amidament		Double		8		Amidament de l'element component

		ECO_Import		Double		8		Import component * amidament component [/ rendiment compost]

		ECO_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		ELE_Aplec		Boolean		1		Indicador de si el material és d'aplec

		ELE_CodiITEC		Text		8		Codi de l'ITEC

		ELE_CTE_ELE_PAR_ID		Text		4		Identificador d'element o partida (a blancs si la condició tècnica és per una família) de la condició tècnica

		ELE_CTE_FAM_ID		Text		3		Identificador de família de la condició tècnica

		ELE_CTE_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus d'element de la condició tècnica

		ELE_Descripcio		MEMO		0		Descripció de l'element

		ELE_DespesesAuxiliars		Double		8		Import calculat de despeses auxiliars

		ELE_Discret		Boolean		1		Indicador de si l'element prové de la part discreta del fixter FIEBDC3

		ELE_FAM_ID		Text		3		Identificador de família

		ELE_ID		Text		4		Identificador de l'element

		ELE_ID_FIE		Text		30		Codi de l'element en format FIEBDC-3

		ELE_IndBancReferencia		Boolean		1		Indicador d'element provinent del banc de referència

		ELE_IndSisquilloOrigen		Boolean		1		Indicador d'element provinent de l'Unitat de Control origen

		ELE_Justificacio		Boolean		1		Flag de SI/NO té justificació

		ELE_NomCurt		Text		100		Nom curt de l'element

		ELE_NumeroPreu		Integer		2		Número del preu pels llistats

		ELE_PerDespesesAuxiliars		Double		8		Percentatge de despeses auxiliars

		ELE_Preu		Double		8		Preu de l'element a tenir en compte amb % i coef. ja aplicats

		ELE_Procedencia		Text		15		Unitat de Control de la que procedeix l'element

		ELE_Rendiment		Double		8		Rendiment (sols per EC, per els seus ES de mà d'obra i maquinària)

		ELE_Renumerable		Boolean		1		Indicador de si el número dels preus és renumerable o no

		ELE_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		ELE_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus d'element

		ELE_TotalMaDObra		Double		8		Suma dels imports dels ES de mà d'obra que el composen

		ELE_TotalMaquinaria		Double		8		Suma dels imports dels ES de maquinària que el composen

		ELE_TotalMaterial		Double		8		Suma dels imports dels ES de material que el composen

		ELE_TotalSenseDespeses		Double		8		Suma dels tres anteriors

		ELE_UnitatAmidament		Text		3		Unitat d'amidament

		ESC_Amidament		Double		8		Amidament total del component dins de l'oferta

		ESC_Data1		Integer		2		Primera data prevista per a certificar pel període donat

		ESC_Data2		Integer		2		Segona data prevista per a certificar pel període donat

		ESC_ELE_FAM_ID		Text		3		Identificador de família

		ESC_ELE_ID		Text		4		Identificador del component

		ESC_ELE_SIS_ID		Long		4		Identificador de la Unitat de Control oferta

		ESC_ELE_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus de component

		ESC_Import		Double		8		Import total del component dins de l'oferta

		ESC_OFE_ID		Long		4		Identificador de l'oferta

		ESC_OFE_LIC_CIA_ID		Long		4		Identificador de la companyia

		ESC_OFE_LIC_ID		Text		8		Identificador de la licitació

		ESC_OFE_Versio		Long		4		Identificador de l'oferta base (només per ofertes variants)

		ESC_Periode		Text		2		Període de la certificació (s:setmanal, q: quinzenal, m:mensual, b: bimestral, t:trimestral, v: variat)

		ESC_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		ESC_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		ESP_Amidament		Double		8		Amidament total de la partida dins de l'oferta

		ESP_Import		Double		8		Import total de la partida dins de l'oferta

		ESP_OFE_ID		Long		4		Identificador de l'oferta

		ESP_OFE_LIC_CIA_ID		Long		4		Identificador de la companyia

		ESP_OFE_LIC_ID		Text		8		Identificador de la licitació

		ESP_OFE_Versio		Long		4		Identificador de l'oferta base (només per ofertes variants)

		ESP_PAR_FAM_ID		Text		3		Identificador de família

		ESP_PAR_ID		Text		4		Identificador de la partida

		ESP_PAR_SIS_ID		Long		4		Identificador de la Unitat de Control oferta

		ESP_PAR_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus de partida

		EST_CES_ID		Text		15		Identificador de l'estructura

		EST_Descripcio		Text		50		Descripció de l'estat

		EST_EST_ID		Long		4		Identificador del node pare

		EST_ID		Long		4		Codi d'estat

		EST_NES_ID		Long		4		Identificador de profunditat

		EST_PLT_ID		Text		15		Identificador de plantilla

		EST_PNI_ID		Text		50		Identificador del títol de nivell

		EST_PNO_ID		Text		2		Identificador del literal de nivell (codi de consolidació)

		EST_TSI_ID		Long		4		Codi Tipus d'Unitat de Control

		EXC_CAL_ID		Long		4		Identificador del calendari

		EXC_Desde		Date/Time		8		Data inici del rang vàlid

		EXC_Fins		Date/Time		8		Data fi del rang vàlid

		EXC_ID		Long		4		Identificador de festiu

		EXC_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		EXC_Tipus		Text		2		Tipus de l'excepció (genèric, interval de dates, ...)

		FAM_Descripcio		Text		150		Descripció de la família

		FAM_ID		Text		3		Identificador de la família

		FAM_ID_FIE		Text		10		Codi de la familia en format FIEBDC-3

		FAM_IndBancReferencia		Boolean		1		NO USAT

		FAM_IndSisquilloOrigen		Boolean		1		NO USAT

		FAM_Procedencia		Text		15		Unitat de Control de la que procedeix la família

		FAM_Renumerable		Boolean		1		Indicador de si la família és modificable o no

		FAM_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		FAM_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus d'element

		FIO_DataAnalisi		Date/Time		8		Data d'anàlisi en la que s'ha trobat un final d'obra diferent

		FIO_DataFi		Date/Time		8		Data final de l'obra que s'ha trobat en l'anàlisi temporal

		FIO_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		FLA_ID		Long		4		Codi de flag

		FLA_SIS_ID		Long		4		Codi d'Unitat de Control

		FLA_Valor		Boolean		1		Estat del flag

		FOR_Descripcio		Text		50		Descripció de la fórmula

		FOR_Formula		Text		255		Fórmula

		FOR_ID		Long		4		Identificador de fórmula

		FPE_FUN_ID		Long		4		Identificador de funció

		FPE_FUN_STM_ID		Text		10		Identificador de sistema

		FPE_NivellSeguretat		Text		50		Nivell de seguretat per defecte

		FPE_PRF_ID		Long		4		Identificador de perfil

		FRP_Acer		Double		8		Coeficient d'acer (S)

		FRP_Alumini		Double		8		Coeficient d'alumini (Al)

		FRP_BOE_CNC		Text		3		Procedència de la fómula (BOE o CNC)

		FRP_Ceramica		Double		8		Coeficient de ceràmica (Cr)

		FRP_Ciment		Double		8		Coeficient de ciment (C)

		FRP_CoefConcepte1		Double		8		Coeficient del primer concepte addicional

		FRP_CoefConcepte2		Double		8		Coeficient del segon concepte addicional

		FRP_Concepte1		Text		50		Descripció del primer concepte addicional

		FRP_Concepte2		Text		50		Descripció del segon concepte addicional

		FRP_Coure		Double		8		Coeficient de coure (Cu)

		FRP_Descripcio		Text		255		Descripció de la fórmula

		FRP_Energia		Double		8		Coeficient d'energia (E)

		FRP_Fusta		Double		8		Coeficient de fusta (M)

		FRP_ID		Long		4		Número de fórmula (Únic per BOE o CNC)

		FRP_IPC		Double		8		Coeficient d'IPC (IPC)

		FRP_Lligants		Double		8		Coeficient de lligants (L)

		FRP_MaDObra		Double		8		Coeficient de mà d'obra (H)

		FUN_Accio		Text		50		Codi d'acció

		FUN_Control		Text		50		Codi de control

		FUN_Descripcio		Text		50		Descripció de la funció

		FUN_Finestra		Text		50		Codi de finestra

		FUN_ID		Long		4		Identificador de funció

		FUN_STM_ID		Text		10		Codi de sistema

		IMP_CPR_ID		Long		4		Número de certificació

		IMP_ID		Integer		2		ID de despesa (un per línea)

		IMP_ImportPrevisioFinal		Double		8		Import final previst actualment per aquesta despesa

		IMP_ImportPrevisioInicial		Double		8		Import previst inicialment per aquesta despesa

		IMP_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		IMP_Titol		Text		50		Text associat a aquesta despesa

		IRP_Acer		Double		8		Índex d'acer (S)

		IRP_Alumini		Double		8		Índex d'alumini (Al)

		IRP_ANY		Long		4		Codi de l'índex (Any)

		IRP_BOE_CNC		Text		3		Procedència de l'índex (BOE o CNC)

		IRP_Ceramica		Double		8		Índex de ceràmica (Cr)

		IRP_Ciment		Double		8		Índex de ciment (C)

		IRP_CoefConcepte1		Double		8		Índex del primer concepte addicional

		IRP_CoefConcepte2		Double		8		Índex del segon concepte addicional

		IRP_Concepte1		Text		50		Descripció del primer concepte addicional

		IRP_Concepte2		Text		50		Descripció del segon concepte addicional

		IRP_Coure		Double		8		Índex de coure (Cu)

		IRP_Energia		Double		8		Índex d'energia (E)

		IRP_Fusta		Double		8		Índex de fusta (M)

		IRP_IPC		Double		8		Índex d'IPC (IPC)

		IRP_Lligants		Double		8		Índex de lligants (L)

		IRP_MaDObra		Double		8		Índex de mà d'obra (H)

		IRP_MES		Integer		2		Codi de l'índex (Mes)

		JUS_Amidament		Double		8		Amidament de l'element o la PO component

		JUS_ELE_FAM_ID		Text		3		Identificador de família de l'element o la PO component

		JUS_ELE_ID		Text		4		Identificador de l'element o la PO component

		JUS_ELE_TEL_ID		Text		1		Identificador del tipus de l'element o la PO component

		JUS_Import		Double		8		Import component * amidament component [/ rendiment compost]

		JUS_PAR_FAM_ID		Text		3		Identificador de família de la PO composta

		JUS_PAR_ID		Text		4		Identificador de la PO composta

		JUS_PAR_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus de la PO composta

		JUS_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		LIC_CIA_ID		Long		4		Identificador de la companyia

		LIC_CIA_Nom		Text		50		Nom de la Companyia licitadora

		LIC_Classificacio		Text		50		Classificació. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_Criteri_AdaptarBanc		Boolean		1		Indicador de si es fa homogeneïtzació "Normal" o només d'adaptació de Banc.

		LIC_Criteri_CantitatMaterial		Boolean		1		Indicador de si es fa l'homogeneïtzació de quantitat de material en les línies de justificació.

		LIC_Criteri_MaDObra		Boolean		1		Indicador de si es fa l'homogeneïtzació de quantitat de ma d'obra en les línies de justificació.

		LIC_Criteri_Maquinaria		Boolean		1		Indicador de si es fa l'homogeneïtzació de quantitat de maquinaria en les línies de justificació.

		LIC_Criteri_PartidesA		Boolean		1		Criteri d'homogeneïtzació: Partides alçades a justificar.

		LIC_Criteri_Preus0		Boolean		1		Criteri d'homogeneïtzació: Preus ofertats a 0.

		LIC_Criteri_PrintOfertant		Boolean		1		Criteri llistats: Impressió nom ofertant.

		LIC_DataCreacio		Date/Time		8		Data creació de la licitació. No s'usa.

		LIC_DataModificacio		Date/Time		8		Data darrera modificació. No s'usa.

		LIC_DataOberturaOfertes		Date/Time		8		Data d'obertura d'ofertes. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_DataPresentacioOfertes		Date/Time		8		Data de presentació d'ofertes. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_Descripcio		Text		50		Descripció de la licitació

		LIC_EnUS		Text		50		Marca de si la licitació està en ús (oberta per algú). No s'usa.

		LIC_GarantiaDef		Text		50		Garantia definitiva. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_GarantiaProv		Text		50		Garantia provisional. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_Homo_Iniciada		Boolean		1		Indicador de si ja hi ha ofertes homogeneïtzades.

		LIC_ID		Text		8		Identificador de la licitació

		LIC_ImportMaxCredit		Double		8		Import màxim de crèdit. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_OFE_ID		Long		4		Codi d'oferta adjudicada. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_Pressupost		Text		50		Pressupost de licitació

		LIC_RevisioPreus		Text		50		Revisió de preus. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_SIS_ID		Long		4		Identificador de l'oferta base (SISQUILLO)

		LIC_Termini		Double		8		Termini

		LIC_TerminiGarantia		Double		8		Termini de garantia. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_TLI_ID		Long		4		Codi de tipus de licitació. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIC_UsrCreacio		Text		20		Usuari creació de la licitació. No s'usa.

		LIC_UsrModificacio		Text		20		Usuari darrera modificació. No s'usa.

		LIC_VencimentCertificacions		Text		50		Venciment certificacions. NOUS SISTEMES. No s'usa.

		LIN_Amidament		Double		8		Quantitat d'amidament (directe o resultat dels amidaments detallats)

		LIN_AmidamentDetallat		Boolean		1		Indicador de si l'amidament és detallat

		LIN_AmidamentDetallatExt		MEMO		0		Camp pels amid. detallats de la línia de pressupost.

		LIN_ID		Text		3		Identificador de la línia de pressupost (000..999) (Únic per activitat)

		LIN_Import		Double		8		Import de la línia de pressupost

		LIN_NIV_ID		Long		4		Codi de l'activitat a la que pertanyen les línies de pressupost

		LIN_PAR_FAM_ID		Text		3		Codi de família de la PO (Caràcters 2,3,4 del codi de PO)

		LIN_PAR_ID		Text		4		Codi identificador de la PO (Caràcters 5,6,7,8 del codi de PO)

		LIN_PAR_TEL_ID		Text		1		Codi de tipus de PO (Caràcters 1 del codi de PO)

		LIN_Periode		Long		4		Numero de període de seguiment en que s'ha creat la línia

		LIN_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		LLI_CAL_ID		Long		4		Identificador de calendari

		LLI_Durada		Long		4		Durada del lligam

		LLI_Folg		Long		4		Folgança del lligam

		LLI_ID		Long		4		Identificador de lligam

		LLI_IndPerDurada		Boolean		1		Indicador de si la durada és en % sobre la durada de la tasca origen del lligam

		LLI_PrimerFinal		Date/Time		8		Data de primer fi del lligam

		LLI_PrimerInici		Date/Time		8		Data de primer inici del lligam

		LLI_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		LLI_TAS_1_ID		Long		4		Identificador de tasca origen

		LLI_TAS_2_ID		Long		4		Identificador de tasca destí

		LLI_Tipus		Text		2		Tipus de lligam

		LLI_UltimFinal		Date/Time		8		Data de l'últim fi del lligam

		LLI_UltimInici		Date/Time		8		Data d'últim inici del lligam

		LLI_VPL_ID		Long		4		Identificador de la versió del pla

		MON_Id		Byte		1		Identificador de Moneda (1-Peseta / 2-Euro)

		MON_Nombre		Text		50		Descripción de la moneda

		MON_Simbolo		Text		10		Símbolo de la moneda

		NES_CES_ID		Text		15		Identificador de l'estructura

		NES_ID		Long		4		Identificador de profunditat

		NES_Linies		Boolean		1		Indicador de si admet línies de pressupost o no

		NES_PLT_ID		Text		15		Identificador de plantilla

		NES_PNI_ID		Text		50		Identificador del títol de nivell

		NIV_CPR_ID		Long		4		Número de període de seguiment en que s'ha creat el node.

		NIV_Descripcio		Text		50		Descripció del node

		NIV_ID		Long		4		Identificador del node (Únic per Unitat de Control)

		NIV_ID_OfertaBase		Long		4		Camp a utilitzar en les homogeneïtzacions. Conté el número d'aquest mateix nivell en l'oferta base.

		NIV_NIV_ID		Long		4		Identificador del node pare

		NIV_Repeticio		Text		1		Codi de repetició del node

		NIV_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		NIV_TNI_ID		Integer		2		Identificador del títol de nivell

		NIV_TNO_ID		Text		2		Codi de consolidació del node

		NIV_Total		Double		8		Import acumulat en base als imports dels seus fills

		OFE_Adjudicada		Boolean		1		Indicador d'oferta adjudicada.  NOUS SISTEMES. No s'usa.

		OFE_Base		Boolean		1		Indicador de si és oferta de la base o variant.

		OFE_Carregada		Boolean		1		Indicador de si la UC ja està carregada en la BD que conté la licitació.

		OFE_CIA_Descripcio		Text		50		Descripció de companyia ofertant

		OFE_CIA_ID		Long		4		Identificador de la companyia ofertant

		OFE_Comparable		Boolean		1		Després de l'homogeneïtzació, és comparable l'oferta homogeneïtzada?

		OFE_EXT_ID		Long		4		Identificador del proveïdor (entitat externa) NOUS SISTEMES. No s'usa.

		OFE_Homogeneitzada		Boolean		1		Indicador de si l'oferta està homogeneïtzada

		OFE_ID		Long		4		Identificador de l'oferta

		OFE_Import		Double		8		Import de l'oferta

		OFE_ImportInicial		Double		8		Import de l'oferta abans de l'homogeneïtzació

		OFE_Inclosa		Boolean		1		L'oferta homogeneïtzada està inclosa en la comparació?

		OFE_LIC_CIA_ID		Long		4		Identificador de la companyia que convoca la licitació

		OFE_LIC_ID		Text		8		Identificador de la licitació

		OFE_Observacions		Text		255		Observacions de l'oferta.

		OFE_Path		Text		255		Camí on es troba l'oferta presentada pel licitador abans d'homogeneïtzar.

		OFE_PathInicial		Text		255		Path del camí del .mdb que conté la UC abans de l'homogeneïtzació

		OFE_ReportHMG		MEMO		0		Incidències detectades en el procés d'homogeneïtzació.

		OFE_SIS_ID		Long		4		Identificador de la unitat de control oferta

		OFE_SIS_IDInicial		Long		4		Id. de la Unitat de Control abans de l'homogeneïtzació.

		OFE_Termini		Double		8		Termini d'execució de l'obra ofertada pel licitador (en mesos).

		OFE_Versio		Long		4		Identificador de l'oferta base presentada pel mateix licitador que presenta aquesta variant (només per ofertes variants)

		OPC_Descripcio		Text		50		Descripció

		OPC_DescripcioLlarga		Text		100		Descripció Llarga

		OPC_ID		Byte		1		Identificador d'opció

		OPC_PGL_ID		Byte		1		Identificador de paràmetre global

		OPC_SIS_ID		Long		4		Identificador de sisquillo

		PAE_EST_ID		Long		4		Codi d'estat

		PAE_EST_TSI_ID		Long		4		Tipus d'Unitat de Control

		PAE_PAR_ID		Long		4		Codi de paràmetre

		PAE_Valor		Boolean		1		Activa/Inactiva

		PAR_Clase		Long		4		Per identificar tipus especials de PO

		PAR_CodiITEC		Text		8		Codi ITEC

		PAR_CTE_ELE_PAR_ID		Text		4		Identificador d'element o partida (a blancs si la condició tècnica és per una família) de la condició tècnica

		PAR_CTE_FAM_ID		Text		3		Identificador de família de la condició tècnica

		PAR_CTE_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus d'element de la condició tècnica

		PAR_Descripcio		Text		50		Descripció de parametre

		PAR_DespesesAuxiliars		Double		8		Import calculat de despeses auxiliars

		PAR_Discret		Boolean		1		Indicador de si la partida que s'ha portat prové de la part discreta.

		PAR_FAM_ID		Text		3		Identificador de família

		PAR_ID		Long		4		Codi de parametre

		PAR_ID_FIE		Text		30		Codi de la partida en format FIEBDC-3

		PAR_IndBancReferencia		Boolean		1		Indicador de partida provinent del banc de referència

		PAR_IndSisquilloOrigen		Boolean		1		Indicador de partida provinent de l'Unitat de Control origen

		PAR_Justificacio		Boolean		1		Flag de SI/NO té justificació

		PAR_NomCurt		Text		100		Nom curt de la partida d'obra

		PAR_NumeroPreu		Integer		2		Número del preu pels llistats

		PAR_PerDespesesAuxiliars		Double		8		Percentatge de despeses auxiliars

		PAR_Preu		Double		8		Preu final a aplicar als pressupostos

		PAR_Procedencia		Text		15		Identificador de la Unitat de Control d'on prové la PO (altres o la pròpia Unitat de Control)

		PAR_Rendiment		Double		8		Rendiment a aplicar a la maquinària i mà d'obra de la justificació

		PAR_Renumerable		Boolean		1		Indicador de si el número del preus és renumerable o no

		PAR_Simple		Boolean		1		Indicador de partida simple

		PAR_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		PAR_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus de partida

		PAR_TotalMaDObra		Double		8		Suma dels imports dels components mà d'obra

		PAR_TotalMaquinaria		Double		8		Suma dels imports dels components maquinària

		PAR_TotalMaterial		Double		8		Suma dels imports dels components material (inclou els EC)

		PAR_TotalSenseDespeses		Double		8		Suma dels tres anteriors

		PAR_UnitatAmidament		Text		3		Unitat d'amidament de la PO

		PCO_1_FAM_ID		Text		3		Identificador de família de la PO composta

		PCO_1_PAR_ID		Text		4		Identificador de la PO composta

		PCO_1_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus de la PO composta

		PCO_2_FAM_ID		Text		3		Identificador de família de la PO component

		PCO_2_PAR_ID		Text		4		Identificador de la PO component

		PCO_2_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus de la PO component

		PCO_Amidament		Double		8		Amidament de la PO component

		PCO_Import		Double		8		Import component * amidament component

		PCO_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		PGL_Descripcio		Text		30		Descripció

		PGL_ID		Byte		1		Identificador de paràmetre global

		PGL_OpcioTriada		Byte		1		Opció triada

		PGL_SIS_ID		Long		4		Identificador de Sisquillo

		PLA_Actual		Long		4		Indicador de la versió actual

		PLA_CAL_ID		Long		4		Codi del calendari per defecte del Pla de Treball

		PLA_EconomicPendent		Boolean		1		Indicador d'anàlisi econòmica pendent

		PLA_ErrorEconomic		Boolean		1		Indicador d'error en l'anàlisi econòmica

		PLA_ErrorTemporal		Boolean		1		Indicador d'error en l'anàlisi temporal

		PLA_IntervalCodis		Integer		2		Interval entre codis d'usuari de les tasques

		PLA_NoRestrictiu		Boolean		1		Indicador d'anàlisi temporal no restrictiu

		PLA_Planificat		Long		4		Identificador de la versió planificada (pla de base)

		PLA_Progres		Boolean		1		Indicador d'estat de progrés

		PLA_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		PLA_TemporalAutomatic		Boolean		1		Indicador d'anàlisi temporal automàtica

		PLA_TemporalPendent		Boolean		1		Indicador d'anàlisi temporal pendent

		PLA_UltimAnalisi		Date/Time		8		Data de l'última anàlisi efectuada

		PLA_UltimIdLligam		Long		4		Últim identificador de lligams

		PLA_UltimIdTasca		Long		4		Últim identificador de tasques

		PLT_Data		Date/Time		8		Data de l'última modificació de la plantilla. S'utilitza per la validació de la plantilla d'un pressupost

		PLT_DataCreacio		Date/Time		8		Data creació de la plantilla

		PLT_DataModificacio		Date/Time		8		Data darrera modificació

		PLT_Descripcio		Text		50		Descripció de la plantilla

		PLT_EnUS		Text		50		Marca de si la plantilla està en ús (oberta per algú)

		PLT_ID		Text		15		Identificador de plantilla

		PLT_UsrCreacio		MEMO		0		Usuari creació de la plantilla

		PLT_UsrModificacio		Text		20		Usuari darrera modificació

		PNI_ID		Text		50		Identificador del títol de nivell

		PNI_PLT_ID		Text		15		Identificador de plantilla

		PNO_Descripcio		Text		50		Descripció del literal del node. És el text que apareix com a concepte de consolidació

		PNO_ID		Text		2		Identificador del literal del node o concepte (codi de consolidació)

		PNO_PLT_ID		Text		15		Identificador de plantilla

		PNO_PNI_ID		Text		50		Identificador del títol de nivell

		PNO_Repetible		Boolean		1		Indicador de que el node és repetible (tramificable) o no

		PPE_ELE_ID		Text		4		Identificador d'element

		PPE_FAM_ID		Text		3		Identificador de familia

		PPE_OPC_ID		Byte		1		Identificador de la opció d'un paràmetre

		PPE_PGL_ID		Byte		1		Identificador del paràmetre per un banc paramètric

		PPE_PREU		Double		8		Preu de l'element per aquesta opció de paràmetre.

		PPE_SIS_ID		Long		4		Identificador de Unitat de Control

		PPE_TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus d'element

		PPP_FAM_ID		Text		3		Identificador de familia

		PPP_OPC_ID		Byte		1		Identificador de l'opció per a un banc paramètric

		PPP_PAR_ID		Text		4		Identificador de l'element

		PPP_PGL_ID		Byte		1		Identificador del paràmetre per un banc paramètric

		PPP_PREU		Double		8		Preu de la partida per aquesta opció de paràmetre

		PPP_SIS_ID		Long		4		Identificador de l'Unitat de Control

		PPP_TEL_ID		Text		1		Identificador del tipus d'element

		PRE_AccioCultural		Boolean		1		Indicador de si es té partida d'acció cultural

		PRE_CES_ID		Text		15		Identificador de l'estructura

		PRE_CoefBaixa		Double		8		Coeficient de baixa a aplicar

		PRE_DataIniciObra		Date/Time		8		Data d'inici de l'obra. No s'usa.

		PRE_Durada		Double		8		Durada prevista de l'obra. No s'usa.

		PRE_FAM_ID_AccioCultural		Text		3		Identificador de família d'acció cultural. Caràcters 2,3,4 del codi de la partida d'Acció Cultural.

		PRE_Import_PEM		Double		8		Import del pressupost d'execució material

		PRE_ImportLicitacio		Double		8		Import Licitació (emprat nomès en el llistat de Situació econòmica)

		PRE_NumMaxNivells		Integer		2		Número de nivells de l'arbre del pressupost

		PRE_PAR_ID_AccioCultural		Text		4		Identificador de partida d'acció cultural. Caràcters 5,6,7,8 del codi de la partida d'Acció Cultural.

		PRE_PerAccioCultural		Double		8		Percentatge d'acció cultural

		PRE_PerBeneficiIndustrial		Double		8		Percentatge per benefici industrial. No s'usa.

		PRE_PerDespesesGenerals		Double		8		Percentatge de despeses generals. No s'usa.

		PRE_PerIVA		Double		8		Percentatge d'IVA. No s'usa.

		PRE_PLT_Data		Date/Time		8		Data de l'última modificació de la plantilla. S'utilitza per la validació de la plantilla d'un pressupost

		PRE_PLT_ID		Text		15		Identificador de plantilla

		PRE_RecalculAutomatic		Boolean		1		Indicador de si el recàlcul és automàtic

		PRE_RecalculPendent		Boolean		1		Indicador de si hi ha un recàlcul pendent

		PRE_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control.

		PRE_TEL_ID_AccioCultural		Text		1		Identificador de tipus d'element d'acció cultural. Primer caràcter del codi de la partida d'Acció Cultural.

		PRE_UltimFull		MEMO		0		Text variable per l'Útim Full, separador de signatures

		PRF_Descripcio		Text		50		Descripció del perfil

		PRF_ID		Long		4		Identificador de la funció

		PTA_DCE_ID		Byte		1		Identificador de la data de certificació

		PTA_MaxPrevist		Double		8		Màxim previst a certificar

		PTA_MinPrevist		Double		8		Mínim previst a certificar

		PTA_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		PTA_TAS_ID		Long		4		Identificador de tasca

		PTA_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		RES_Cost		Double		8		Cost del resum

		RES_CostCertificat		Double		8		Import del que s'ha certificat fins el moment del resum

		RES_Descripcio		Text		50		Descripció de resum

		RES_Durada		Long		4		Durada del resum

		RES_FolgFinal		Long		4		Folgança al final de la tasca resum

		RES_FolgInici		Long		4		Folgança a l'inici de la tasca resum

		RES_ID		Long		4		Identificador de tasca resum

		RES_NumOrdre		Integer		2		Número d'ordre de la tasca/resum

		RES_NumOrdreResum		Integer		2		Número d'ordre del resum dins del mateix pare (entre resums germans)

		RES_PrimerFinal		Date/Time		8		Data primer fi del resum

		RES_PrimerInici		Date/Time		8		Data primer inici del resum

		RES_RES_ID		Long		4		Identificador de resum precedent

		RES_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		RES_UltimFinal		Date/Time		8		Data últim fi del resum

		RES_UltimInici		Date/Time		8		Data últim inici del resum

		RES_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		SBT_Descripcio		Text		50		Descripció del subtipus

		SFA_Descripcio		Text		50		Descripció

		SFA_DESPLACAMENT		Long		4		espai reservat per a la codificació de  la subfamilia

		SFA_FAM_ID		Text		3		Familia

		SFA_OFFSET		Long		4		Valor inicial on comença la codificació d'aquesta familia

		SFA_SIS_ID		Long		4		Identificador de la Unitat de Control

		SFA_SubfamiliaFIE		Text		10		Subfamilia

		SFA_TEL_ID		Text		1		Tipus d'element

		SIS_ClauOrigenNS		Text		10		Clau de Treball, Licitació o Oferta Originària. NOUS SISTEMES.

		SIS_ClauPropiNS		Text		10		Clau de Treball, Licitació o Oferta Pròpia. NOUS SISTEMES.

		SIS_Codi		Text		15		Codi d'Unitat de Control (el codi donat per l'usuari en la creació de la Unitat de Control)

		SIS_DataCreacio		Date/Time		8		Data creació de l'UC

		SIS_DataModificacio		Date/Time		8		Data darrera modificació

		SIS_Descripcio		MEMO		0		Descripció d'Unitat de Control

		SIS_EnUS		Text		50		Marca de si l'UC està en ús (oberta per algú), nom de l'usuari o màquina

		SIS_EQP_ID		Long		4		Equip propietari de la Unitat de Control

		SIS_EST_ID		Long		4		Identificador d' Estat/Comportament

		SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		SIS_Moneda		Byte		1		Moneda (1-Peseta / 2-Euro)

		SIS_Propietari		Text		10		Propietari de la Unitat de Control

		SIS_SBT		Text		50		Sub Tipus Unitat de Control

		SIS_TipusNS		Text		1		Marca de T=Treball, L=Licitació, O=Oferta. NOUS SISTEMES.

		SIS_TSI_ID		Long		4		Tipus d'Unitat de Control

		SIS_UsrCreacio		Text		20		Usuari creació de l'UC

		SIS_UsrModificacio		Text		20		Usuari darrera modificació

		SIS_VigentOrigenNS		Boolean		1		Marca de T/L/O vigent. NOUS SISTEMES.

		SIS_VigentPropiNS		Boolean		1		Marca de T/L/O vigent. NOUS SISTEMES.

		STM_Data		Date/Time		8		Data d'implantació

		STM_Descripcio		Text		50		Descripció de l'aplicació

		STM_ID		Text		10		Codi d'Aplicació

		TAS_ActualitzacioPendent		Boolean		1		NO USAT

		TAS_CAL_ID		Long		4		Identificador de calendari de la tasca

		TAS_Camp1		Text		15		NO USAT

		TAS_Camp2		Text		15		NO USAT

		TAS_Camp3		Text		15		NO USAT

		TAS_Camp4		Text		15		NO USAT

		TAS_Camp5		Text		15		NO USAT

		TAS_Camp6		Text		15		NO USAT

		TAS_Camp7		Text		15		NO USAT

		TAS_Camp8		Text		15		NO USAT

		TAS_Codi		Text		4		Identificador d'usuari de la tasca

		TAS_Complert		Double		8		Durada complerta de la tasca

		TAS_CoordX		Long		4		Coordenada X del Perth

		TAS_CoordY		Long		4		Coordenada Y del Perth

		TAS_Cost		Double		8		Cost econòmic de la tasca

		TAS_DCO_ID		Long		4		Identificador de la funció de distribució de costos

		TAS_Descripcio		Text		50		Descripció de la tasca

		TAS_Durada		Long		4		Durada de la tasca

		TAS_Final		Date/Time		8		Data de fi de la tasca

		TAS_FinalReal		Date/Time		8		Data de fi de la tasca

		TAS_FolgFinal		Long		4		Folgança al final de la tasca

		TAS_FolgInici		Long		4		Folgança a l'inici de la tasca

		TAS_FolgInterna		Long		4		Folgança interna de la tasca

		TAS_FolgLliure		Long		4		Folgança lliure de la tasca

		TAS_FolgTotal		Long		4		Folgança total de la tasca

		TAS_ID		Long		4		Identificador intern de tasca

		TAS_Inici		Date/Time		8		Data d'inici de la tasca

		TAS_IniciReal		Date/Time		8		Data d'inici real de la tasca

		TAS_NumOrdre		Integer		2		Número d'ordre de la tasca/resum

		TAS_PerProgres		Double		8		Percentatge complert de la tasca

		TAS_PrimerFinal		Date/Time		8		Data de primer fi de la tasca

		TAS_PrimerInici		Date/Time		8		Data de primer inici de la tasca

		TAS_Remanent		Long		4		Romanent de la tasca

		TAS_RES_ID		Long		4		Identificador de resum al que pertany

		TAS_RestriccioFinal		Text		1		Restricció fi de la tasca

		TAS_RestriccioInici		Text		1		Restricció de la tasca

		TAS_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		TAS_UltimFinal		Date/Time		8		Data de l'ultim fi de la tasca

		TAS_UltimInici		Date/Time		8		Data d'últim inici de la tasca

		TAS_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		TEL_Concepte		Text		2		Concepte del tipus d'element (EM, EQ, ET, EC, PO, PA)

		TEL_Descripcio		Text		50		Descripció del tipus d'element

		TEL_ID		Text		1		Identificador de tipus d'element

		TEL_ID_FIE		Text		10		Codi del tipus d'element en format FIEBDC-3

		TEL_IndBancReferencia		Boolean		1		NO USAT

		TEL_Procedencia		Text		15		Unitat de Control de la que procedeix el tipus d'element

		TEL_Renumerable		Boolean		1		Indicador de si el tipus d'element és modificable o no

		TEL_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		TLI_Assignat		Double		8		Quantitat total assiganda

		TLI_LIN_ID		Text		3		Identificador de línia del pressupost

		TLI_NIV_ID		Long		4		Identificador de nivell del pressupost

		TLI_PerAssignat		Double		8		Percentatge assignat

		TLI_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		TLI_TAS_ID		Long		4		Identificador de tasca del pla

		TLI_TotalCertificat		Double		8		Import total certificat fins el moment

		TLI_VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		TNI_ID		Integer		2		Identificador del nivell: correspon amb la profunditat del nivell (Únic per Unitat de Control)

		TNI_Linies		Boolean		1		Indicador de si admet línies de pressupost o no

		TNI_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		TNI_Titol		Text		50		Títol del nivell (Obra, subobra, capítol, ...)

		TNO_Descripcio		Text		50		Descripció del literal del node. És el text que apareix com a concepte de consolidació

		TNO_ID		Text		2		Identificador de node (codi de consolidació)

		TNO_Repetible		Boolean		1		Indicador de que el node és repetible (tramificable) o no

		TNO_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		TNO_TNI_ID		Integer		2		Identificador del nivell (profunditat)

		TSI_Banc		Boolean		1		Indicador de que inclou Banc

		TSI_Descripcio		Text		50		Descripció del tipus d'Unitat de Control

		TSI_DescripcioBreu		Text		2		Descripció breu del tipus d'Unitat de Control

		TSI_ID		Long		4		Identificador del tipus d'Unitat de Control

		TSI_Pla		Boolean		1		Indicador de que inclou Pla

		TSI_Pressupost		Boolean		1		Indicador de que inclou pressupost

		TSI_Seguiment		Boolean		1		Indicador de que inclou Seguiment

		UFU_Grup		Text		50		Camp d'agrupació de blocs de text (primer o segon grup: abans o després del subtotal)

		UFU_ID		Integer		2		Identificador de número de línia (Únic per Unitat de Control)

		UFU_Import		Long		4		Import parcials del llistat

		UFU_Literal		Text		255		Literal que apareix en el llistat

		UFU_Per		Boolean		1		Indicador de percentatge (0-import/1-percentatge)

		UFU_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control

		UFU_Texte		Text		30		Texte de la línia en el form

		UFU_Valor		Double		8		Valor de la línia (import o percentatge)

		VPL_Cost		Double		8		Cost econòmic de la versió

		VPL_CostFet		Double		8		Cost econòmic certificat de la versió

		VPL_CPR_ID_Ultima		Long		4		Número de l'última certificació

		VPL_DataFinal		Date/Time		8		Data final del pla segons la versió

		VPL_DataInici		Date/Time		8		Data d'inici del pla segons la versió

		VPL_Durada		Long		4		Durada total del pla segons versió

		VPL_ID		Long		4		Identificador de versió del pla

		VPL_PerFet		Double		8		Percentatge del cost econòmic de la versió

		VPL_Replanificat		Date/Time		8		Data de replanificació

		VPL_SIS_ID		Long		4		Identificador d'Unitat de Control



		Taula		Descripcio

		Banc		Conté les dades generals del Banc de preus.

		Calendari		Conté els identificadors i les descripcions de cada calendari de la unitat de control.

		Cambio		Conté el factor de canvi entre dues monedes

		CapEstructura		En el submòdul de Plantilles, conté les dades generals de cadascuna de les estructures definides en una plantilla.

		CertLinia		Conté les quantitats certificades i estimades per línia i període. Només es creen registres per aquelles línies i període en les que s'ha introduït alguna dada.

		CertNivell		Conté les quantitats certificades i estimades per apartat de pressupost i període. Només es creen registres per aquells apartats i període en els que s'ha introduït alguna dada.

		CertPla		Per a la versió de progrés, per cada període de certificació conté l'import certificat pel Pla.

		CertPressupost		Conté les dades generals del seguiment econòmic i del període de seguiment a que fa referència.

		CertTasca		Per a cada període de certificació i per cada tasca del Pla, conté l'import certificat, el % d'avenç i la durada en el moment de certificar.

		CertTasca_Linia		Per cada període de certificació, i per cada relació entre tasca i línea de pressupost, conté el que s'ha certificat de la línia per aquella tasca i el % d'associació entre línea i tasca.

		CertUltimFull		Donat un període de seguiment, conté les dades econòmiques (del separador Imports) de l'Últim Full.

		CondicionsTecniquesAmbits		Taula per enmagatzemar mes d'un plec per a cada concepte d'un banc paramètric

		CondicioTecnica		Conté l'objecte de les condicions tècniques d' elements, partides i/o famílies (sols les que en tenen), i informació de la mida del fitxer abans i després de comprimir.

		DadesGenerals		(NOUS SISTEMES) Conté la informació que surt en l'informe de dades generals del Pla.

		DataCertificacio		Per cada data prevista de certificar conté la previsió de certificació màxima i mínima.

		DiariTraspassos		Conté la relació de totes les operacions de còpies en les que ha participat la base de dades, ja sigui com a origen o com a destí de l'operació.

		Element		Conté les dades de cada element simple o compost del Banc.

		ElementCompost		Conté la justificació dels elements compostos, indicant el codi de l'element compost, el codi del component, l'amidament, i l'import resultant.

		EsquemaCertificacio		Conté l'esquema de previsió de certificació de cada versió del Pla. Indica el tipus de periodificació i la data (o les dues dates si la periodificació és quinzenal) en que es preveu certificar.

		EstadisticaComponentes		En l'aplicació d'Ofertes, conté l'estadística de components de cadascuna de les ofertes homogeneïtzades.

		EstadisticaPartidas		En l'aplicació d'Ofertes, conté l'estadística de partides de cadascuna de les ofertes homogeneïtzades.

		Estat		Estats en els que pot estar una unitat de control depenent del seu tipus. Des de l'aplicació s'hi fa referència com a Comportaments. 

		Estructura		En el submòdul de Plantilles, conté cadascuna de les estructures en forma d'arbre de les diferents plantilles definides. Conté les relacions pare - fill dels nodes que composen l'estructura.

		Excepcio		Per cada calendari del Pla conté les excepcions que defineixen els períodes laborables i festius.

		Familia		Conté el codi i descripció de cada família del Banc.

		FinalsObra		Conté els finals d'obra que s'han anat trobant en les diferents dates d'anàlisi per un Pla.

		Flag		Paràmetres actius per a una Unitat de Control.



		Formula		Conté les fórmules predefinides dels amidaments detallats.

		FormulaRevisioPreus		Conté els coeficients de les diferents fórmules de  Revisió de Preus.

		Funcio		Funcions d'aplicació que es contemplen com a opcions independents i per tant són succeptibles d'activar-se i desactivar-se depenent del perfil de l'usuari. Compativilitat amb NOUS SISTEMES. També s'utilitza en Local.

		FuncioDistribucio		Conté la definció de les parelles % d'avenç - % d'import per a cada funció de distribució del Pla.

		FuncioPerfil		Funcions d'aplicació accessibles pel perfil connectat

		Imprevist		Per cada període de seguiment econòmic, conté les estimacions de les despeses directes de les dades generals del període.

		IndexRevisioPreus		Conté els coeficients dels diferents índexs de  Revisió de Preus.

		Justificacio		Conté la justificació de les partides que en tenen, indicant el codi de la partida, el codi del component, l'amidament del component, i l'import resultant.

		Licitacio		Per cada licitació, conté les seves dades generals .

		Linia		Conté les línies de pressupost, inclosos, si en té, els seus amidaments detallats.

		LiteralNivell		En el submòdul de Plantilles, donada una plantilla conté la llista de nivells que té definits.

		LiteralNivell_Estructura		En el submòdul de Plantilles, per una estructura, conté la definició de la seva estructura de nivells.

		LiteralNode		En el submòdul de Plantilles, donada una plantilla conté la llista de nodes (conceptes) que té definits per cadascú dels seus nivells.

		Lligam		Conté les dades de cada un dels lligams d'una versió del Pla.

		Moneda		Conté el nom i el simbol de cada moneda

		Nivell		Per un pressupost, conté la seva estructura en forma d'arbre. Conté les relacions pare-fill dels nodes que composen l'estructura.

		Oferta		Conté les dades generals d'una oferta d'una licitació.

		Opcions		Opcions d'un banc paramètric

		Parametre		Possibles paràmetres que determinen el comportament de les Unitats de Control.

		ParametreEstat		Situació de cada paràmetre de comportament per cada estat (comportament) possible de les Unitats de Control.

		ParametresGlobals		Paràmetres globals d'un banc paramètric

		Partida		Conté les dades de cada partida d'obra, conjunt de partides d'obra i partides alçades d'un Banc.

		PartidaComposta		Conté les justificacions dels conjunts de partides d'obra que són partides d'obra, indicant el codi de la partida composta, el codi de la partida component, l'amidament i l'import resultant.

		Perfil		Perfil de l'usuari, a NOUS SISTEMES coincideix amb el perfil de l'usuari connectat. En Local és el perfil definit a TCQ.INI

		Pla		Conté les dades generals del Pla.

		Plantilla		En el submòdul de Plantilles, conté les dades generals d'una plantilla.

		Pressupost		Conté les dades generals de pressupost.

		PreusParametricsElements		Taula per enmagatzemar mes d'un preu en els elements d'un banc paramètric

		PreusParametricsPartrides		Taula per enmagatzemar mes d'un preu en les partides dels bancs paramètrics

		PrevisioTasca		Per cada data prevista de certificar i per cada tasca, conté el màxim i mínim previst de certificar.

		Resum		Conté les dades de totes les tasques resum d'una versió d'un Pla.

		Sisquillo		Conté les dades generals d'una Unitat de Control.

		Sistema		Identificació de les aplicacions que comparteixen una mateixa base de dades. Serveix per organitzar les possibles Funcions de l'aplicació sota un nivell superior d'agrupació. Compativilitat amb NOUS SISTEMES. També s'utilitza en Local.

		SubFamilies		Conté ñes families de mes de 3 nivells procedents de bancs paramètrics

		SubTipusSisquillo		Estats o subtipus possibles en els que es pot trobar una Unitat de Control. Es defineixen al crear l'UC o des de dades generals. L'usuari pot definir-ne al marge d'aquesta taula.

		Tasca		Conté les dades de totes les tasques d'una versió  d'un Pla.

		Tasca_Linia		Per cada tasca d'una versió d'un Pla, conté les línies de pressupost associades, amb el % d'associació, la quantitat associada i l'import certificat fins el moment.

		TipusElement		Conté les dades de tots els tipus d'elements del Banc.

		TipusSisquillo		Tipus d'Unitat de Control. Actualment: TR = Treball, BR = Banc de Referència.

		TitolNivell		Conté la definició de l'estructura de nivells d'un pressupost.

		TitolNode		Conté la llista de tots els conceptes, classificats per nivell, presents en un pressupost.

		UltimFull		Donat un pressupost, conté les dades econòmiques (del separador Imports) de l'Últim Full.

		VersioPla		Conté les dades de cada una de les versions del pla.




