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silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur
de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
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PC201 PC202 PC203 W m PC207 PC20/B PC208 C?
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128 m 4 |
i
127 m -
126 m -
125 m 4
!
o |
124 m - T
|
,\ |
125 m 4 1
i
|
122 m 4 0
3
L
|
121 m 4 Adoon
9.70‘1
\
120 m 4 }
| ‘
9 m | |
119 m T I
Distancia a I'origen (m) 0.00 41.20 79.82 124.81 159.34 190.69 211.49 221.20 249.75
Cota rasant (m) 178,48 126.69 125.57 12491 17447 17458 12400 12597 123.57
Prof. Pou (m) 1.80 1.30 1.80 2.00 2.20 2.40 2.75 3.00 4.00
Profunditat entrada conduccid (m) | .50 1.49 66 1.86 2.17 2.55 2.69 3.80
Profunditat sortida conduccio (m) 1.49 1.53 ‘ 1.68 1.88 2.18 2.54 2.70 ‘
Profunditat excavacié entrada (m) 50 1.49 66 1.86 217 2.05 2.69 3.80
Profunditat excavacié sortida (m) 1.49 1.53 1.68 1.88 2.18 2.54 2.70
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10 .
119 ;
Distancia a I'origen (m) 0.00 31.25 56.97 110.51 157.82 187.40
Cota rasant (m) 128.00 127.38 126.74 125.45 124.66 124.38 H
Prof. Pou (m) 1.70 1.70 1.70 1.7C .70 2.4C
Profunditat entrada conduccié (m) ‘ 1.54 1.41 1.41 1.29 1.44
Profunditat sortida conduccié (m) 1.55 1.55 1.42 1.42 1.32 2.18
Profunditat excavacio entrada (m) 1.54 41 1.41 1.29 .44
Profunditat excavacié sortida (m) 1.55 1.55 1.42 1.42 32 2.18
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125 m 24 m >
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125 m 122 m 4 i

122 m 21 m
Distancia a I'origen (m) 0.00 23.17 0.00 23.26 0.00 30.18 51.35
Cota rasant (m) 124.32 124.06 124.46 124.06 127.29 127.63 124.62
Prof. Pou (m) 1.40 2.00 1.40 2.00 1.80 2.80 2.80
Profunditat entrada conduccié (m) j 1.87 | 1.50 | 2.51 2.62
Profunditat sortida conduccié (m) 1.20 1.20 1.60 2.52
Profunditat excavacié entrada (m) j 1.87 | 1.50 | 2.51 2.62
Profundital excavacié sortida (m) 1.20 | 1.20 1.60 2.52
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@ nominal exterior

Sorra

0.10 |
min

Variable ( 0.56 minim )

SECCIO EXTERIOR | _Dimensions (m)
© TUB TIPUS (mm) A
200 0.56
250 0.60
315 0.66
400 0.70
450 0.79
500 0.83
630 0.95
800 1.10
1000 1.38
1200 1.46

\/1\) Replé de les rases amb material tolerable, compactat al 95% p.m.
0

CLV0105

Tub de PE, PP o PVC-U paret interna llisa i exterior corrugada

assentat i recobert de sorra.
escala 1:40

0.85/0.90
0.03

Vorada
0.60/0.70

Rigola de rajol 1 1
hidraulic 20x20x8 cm. ]

Reixa embornal Rigola de rajol

Reixa embornal

L

|

|

‘

|

L /
‘ f
|

|

0.39

\ \ | Formigd

\ \ | HM-20 -

0
\ O\ o

0.70/1.00
0.30

0.30

ALGAT LATERAL ALGAT FRONTAL

CLV0304

Embornal prefabricat

amb encaix per a vorada prefabricada
escala 1:20

| Cota superior

‘ | esplanada

Variable = 1.00

2
o
]
&
>
Formigé HM-20
k]
5
%
o
=
=
£
o
2
Q
s g
S
Variable ( 0.56 minim )
SECCIO EXTERIOR | _Dimensions (m)
@ TUB TIPUS (mm) A
200 [ 0.56
250 [ 0.60
315 [ 0.66
400 0.70
450 [ 0.79
500 0.83
630 0.95
800 | 1.10
1000 | 1.38
1200 1.46
(/ :1/\ Replé de les rases amb material tolerable, compactat al 95% p.m.
CLAV0106

Tub de PE, PP o PVC-U paret interna llisa i exterior corrugada

amb proteccio de formigé
escala 1:40
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CLV0213

Armadures per a pou circular € ¢ >80

NOTA: En cada cas caldra definir el cantell i
les armadures de la llosa
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SECCIO F-F'

SECCIO G-G'

0,75

Canal i reixa embornal
0,75x0,20 m.
escala 1:10

0,166

________

0.15

Marc quadrat o rodo i tapa
Massissat de formigo

,7 Capa de rodadura

Prefabricat de formigé

Grao de polipropilé

Prefabricat de formigd
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SECCIO c-C'

CLV0210

Pou de registre tipus D (circular)
per a tub circular €5 exterior < = 80

escala 1:40
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Marc i tapa

Massissat de formigé
A Capa de rodadura
y =2 B
T
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|
|

1.00

—f—= Grao de polipropilé

VARIABLE

N
|

[T
‘»

L [EEEEN L soma

080
030 010 940

Formigé HM-20
' Morter de ciment
Llombardi granitic

PLANTA, SECCIO A-A'

NOTA: també poden ésser prefabricats

CLV0212

Pou de registre tipus F (circular)
Pou de salt per tub circular ¢ exterior <=80 i ovoide € 80/120
escala 1:50

0.850 x 0.850

Marc quadrat i tapa W W

Formigé HM-20

Variable

Arrebossat i lliscat amb
morter sense deixar
arestes ni angles aguts

Calcada :
Vorera :
|
Edifici !
|
Claveguera : ,/‘
Y b
Escomesa el
=
|
Limit parcel.la i
| ==
| P
|
P 7
o , L |2m min.
H 4
i /p—ﬁr
i P
! -
[ c
f £
! =
» ~
Fita + .»/-
i
[
|

CLVO111
Esquema orientatiu

Col-locaci6 escomesa i fita en parcel-la

escala 1:500

@0.315 p.e.

1.15x1.15

J VariableJ
0.15min
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A—AA A A
0.015 0.015
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|
///——’_}:‘0\\ E -
normativa vigent—— | Espai per especificar
nom delifabricant | dades normativa vigent (gravat no xapa)
|
! ‘Espal nom del fabricant
: | (gravat, no xapa)
|
|
! :
L | Superficie gravada
PLANTA !
| Espai  nom poblacié
0.325 L | (gravat, no xapa)
|
0.02 0.03 | e Lt L EINCASO - - e S S
ﬂ; | | T f Organisme actuant
| (gravat, no xapa)
1T U
1
=] N | h
) [J I
- - ] Model segons fabricant

SECCIO B-B'

CLV0215

Marc circular de registre

escala 1:10

]
PLANTA N |
(VISTA SUPERIOR) '

T

=

3 ade”

—

(gravat, no xapa)

CLV0216

Tapa per clavegueram
escala 1:10

Autor del Projecte:

OQURQ

FRANCESC VENTURA | PARES

Titol del Projecte:

Projecte executiu d'urbanitzacié del PAU-19 Centre - Can Franci
Document per aprovacié definitiva

Codi: 31792010

eccp | Lliga d'Amunt ( Vallés Oriental )

Titol del Planol:

SANEJAMENT PLUVIALS- RESIDUALS

NUm. del planol:

DETALLS 11C
Data: Escala: 1SO - A3 1:2000
Setembre 2023 T 034006




9

Fitxer: 31792010-11C_SANEJAMENT_DETALLS. dw

» AquaHDCP 80 a 300

DECANTADOR DE LODOS - SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
4 Aq ua H D C P 1 0 da 65 Fabricado en poliéster CLASE 1 -5 mg/L

Modelo lamelar
DECANTADOR DE LODOS - SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
Fabricado en poliéster CLASE 1 -5 mg/L

Modelo lamelar P Pretratamiento de las aguas de vertido prove-

niente de los parkings, viales, areas de lava-
do de coches, ...

1 APLICACION s
Equipo de pretratamiento destinado a separar y acu- :
mular los lodos-arenas y los hidrocarburos libres. ¢

TALLA :
6,12,24y 40 m? |

VENTAJAS :
 Conforme: segtin norma UNE-EN 858-1. |
¥ Marcado CE. -
¥ Garantizar un volumen de tratamiento suficiente

para conservar su eficacia y sus volimenes de :
almacenamiento (lodos e hidrocarburos) conun
I

|

I

|

I

|

I

|

I

(

I

I

I

I

i

|

I

D Pretratamiento de las aguas de vertido prove-
niente de los parkings, viales, areas de lava-
do de coches, ...

! APLICACION -

! Equipo de pretratamiento destinado a separar y acu- :

: mular los lodos-arenas y los hidrocarburos libres. i

: TALLA :

3y TN10a65. i

: VENTAJAS :

1 ™ Conforme: segtin norma UNE-EN 858-1. 1

! @ Marcado CE. :

1 [ Garantizar un volumen de tratamiento suficiente 4

: para conservar su eficacia y sus volimenes de :

' almacenamiento (lodos e hidrocarburos) conun y QPCIONES

- tiempo de retencion > 190s. | = Sistema de alarma de hidrocarburos Gptica y acistica,
B

| ;

1 )

1 )

1 i

1 )

I i

| '

| 3

| 1

| b

| B

| B

| )

1 §

= El compartimento separador de hidrocarburos esta dimensiona-
do por un vertido de hidrocarburos libres inferior a 5mg/| dentro
de las condiciones de ensayo de la norma UNE-EN 858-1. tiempo de retencion > 190s.

Resistencia mecénica del equipo.

Eficacia de tratamiento de las células asociadas a

una gran resistencia.

Evolucion: posibilidad de refuerzos.

Rapidez, seguridad y precision de instalacion.

Seguridad y limitacion de los costes de

mantenimiento.

OPCIONES

= Sistema de alarma de hidrocarburos 6ptica y acustica,
AquaLEVELSET S OIL/SLUDGE/HIGH LEVEL.

= Refuerzos para clase de implantacion 1a-RENFNAP.

= Tapas de rodadura para paso de vehiculos, clase G250
y D400.

= Realces AquaREALCE.

Resistencia mecdnica del equipo. AqualLEVELSET S OIL/SLUDGE/HI LEVEL.
Eficacia de tratamiento de las células asociadas a
una gran resistencia.

Evolucion: posibilidad de refuerzos.

Rapidez, seguridad y precisién de instalacion.
Seguridad y limitacién de los costes de
mantenimiento.

= Refuerzos para clase de implantacion 1a-RENFNAP.
= Tapas de rodadura para paso de vehiculos, clase C250 y D400.
= Realces AquaREALCE.

R RHE

M [MEF

DESCRIPCION Recomendacion de instalacion de una alarma de
= Tanque de material “composite” de poliéster. hidrocarburos segiin norma UNE-EN 858.
Tiempo de retencion > 190 segundos. ~~~ fesssssssssossscooooooooooooo DESCRIPCION

= Bloques de células lamelares de polipropileno. « Tanque de material “composite” de poliéster.

Recomendacion de instalacion de una alarma de

hidrocarburos segin norma UNE-EN 858. = Dispositivo de obturacion automética con junta, con una FUNCIONAMIENTO - Tiempo de retencion > 190 segundos.
FIJEEIEN-A.M.IE.N}E """"""""""" tara para los hidrocarburos de densidad O'.85' = El compartimiento separador de lodos estd calculado = Bloques de células lamelares de polipropileno.
. ) = Clase de resistencia segun NFP16-451/CN: 1d. para obtener un volumen Gtil de 100 litros x TN. = Dispositivo de obturacion automatica con junta, con una
= El compartimento separado_r de lodos'esta calculado = Conexiones de entrada y salida.Tapas con un paso libre de « El compartimiento separador de hidrocarburos esta tara para los hidrocarburos de densidad 0,85.
para obtener un volumen il de 100 litros x TN. 780mm, excepto para el TN 65 (paso libre 1000mm). dimensionado por un vertido de hidrocarburos libres = Clase de resistencia segiin NFP16-451/CN: 1d.

inferior a 5mg/| dentro de las condiciones de ensayo de = Conexiones de entrada y salida.

DIMENSIONES la norma UNE-EN 858-1. = Tapas con un paso libre de 780mm, excepto para el TN 65
Caudal  Volumen  Volumen de- Volum (paso libre 1000 mm).
Magein (I/s) atil (L) cantador (L) separador (L) g (mm) L (mm) oh
AquaHDCP 10/01 10 2870 1000 100 1300 2790 160 390 490 500 DIMENSIONES
AquaHDCP 15/02 15 3140 1500 150 1300 3200 200 430 530 550 9
Modelo Caudal Vgl.umen Volumen de Volum @ (mm) Hee Hes (mm)  Peso (k)
AquaHDCP 20/02 20 4090 2000 200 1500 3150 200 450 550 650 (I/s) itil (L)  cantador (L)  separador (L) (mm)
AquaHDCP 30/03 30 6770 3000 300 1850 3350 250 550 650 900 AquaHDCP 80/03 80 15.700 8.000 800 2.150 5.500 315 575 675 1.350
AquaHDCP 40/03 40 8490 4000 400 1850 4400 315 600 700 1150 AquaHDCP 100/03 100 19.400 10.000 1.000 2.150 6.800 315 575 675 1.600
AquaHDCP 50/03 50 10420 5000 500 1850 5400 315 600 700 1250 AquaHDCP 125/04N 125 25.300 12.500 1.250 2.350 8.000 400 650 750 2150
AquaHDCP 65/03 65 12820 6500 600 2150 4500 315 575 675 1250 AquaHDCP 150/04N 150 29.700 15.000 1500 | 2.350 | 9.000 | 400 | 650 750 | 2350
** Aqua Ambient Ibérica se reserva el derecho a modificar las medidas. Docurmento no contractual. Los datos y valores se dan como indicacion y pueden ser modificados sin previo aviso. AquaHDCP 180/04N 180 36.300 18.000 1.800 2.350 10.600 400 650 750 2750
AquaHDCP 200/05N 200 39.700 20.000 2.000 2350 | 11.700 | 500 650 750 2.850
IMPLANTACION )
HEE HES DN MANTENIMIENTO AquaHDCP 250/05 250 49.100 25.000 2.500 2.350 13.000 500 700 800 3.350
; El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los AquaHDCP 300/05 300 | 57.800 30.000 3.000 2500 | 15300 | 500 | 700 800 3.800
INSTALA(; ! O.N cpstes de eXDIOtaCIOn' S.' n(.) se instala un sistema de alarmg de ** Aqua Ambient Ibérica se reserva el derecho a modificar las medidas. D 0no I. Los datos y valores se dan como indicacion y pueden ser modificados sin previo aviso.
Ver ficha técnica DQT 114, hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al manteni-
& miento, seguin normativa, hay que realizar un vaciado semestral A
_ , seg y q IMPLANTACION HEE HES DN MANTENIMIENTO E
y una limpieza anual. = &5 ) ) ) ;
. . El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los costes
INSTALACION de explotacion. Si no se instala un sistema de alarma de hidrocar-
Ver ficha técnica DQT 114, buros, que nos indique cuando proceder al mantenimiento, segin
normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza
anual.
v,
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Paviment

vorera

0.10
Llit min.

@ Replé amb material tolerable
compactada al 95% P.M.
A=@+0.40, minim 0.50

AIG0101

Rasa per a conduccié sota vorera
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\
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@ Replé amb material tolerable compactat al 95% P.M.
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NOTES:

Per la utilitzacié de valvules de comporta amb o sense
pletines, cal tenir en compte el @ del volant i I'algada d'aquest
des de I'eix de la canonada.

Per la utilitzacié de valvules de ventoses cal tenir en compte
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles

La valvula de papallona només pot anar a la troneta tipus Il
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I
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MESURES REHEIE @10 cada 20 cm.
TIPUS -I- | TIPUS -lI-[TIPUS -llI
F igé HM-20
A 0.70 0.90 1.20 ormigo DETALL B PLANTA MARC
B 0.56 0.56 0.56
C 0.85 0.85 0.85
D 1.09 1.09 1.09
TUB @ MIN. 60 125 350
TUB @ MAX. 100 300 —
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DN A B
80 385 250
100 420 250

Totes les dimensions en mm.

TAPA

escala 1:20

Presa @ 80 6 @ 100 mm ‘

segons UNE 23400 ‘

Marci tapa fosa

Arqueta prefabricada

T derivacié @ 100 B/B PN-16

Formigé HM-20

AIG0302

Hidrant soterrat
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Carret @ 100 B/B PN-16

Colze @ 100 embridat

@ 100 B/B PN-16

Formigé HM-20
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Xarxa general d'aigua

Valvula de comporta @ 63 mm

Pou registre

— Arqueta
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Longitud total

Tub protector
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. . ) bal T d C
EscomespCapgal | SectonTipus Sistema de reg electrovalvufdltre/reducitamidament ESV%) eﬁiz © <§£igg>
L B
ge-tact - (Minuts)
Al arbrat anella degoter r 37 ut 0.90 S0’ 1.35
1 £1/01 B1 arbuts/vivacegtubo amb degoter inserit 1/4 " 1 1/4 169 m?2 1.94 30 0.97
autocompensant
A6 arbrat anella degoter " I 39 ut 0.95 90’ 142
Ee2/01 - -
£2 B4 OPbutS/oncestUbo amb degoter insgrit 1/4 " 11/4 " 146 m? 1,68 30/ 084
outocompensant
A3 arbrat anella degoter " 1 32 ut 0,78 30’ 117
B2 arbuts/oncestUbo amb degoter insegrit 1/4 " 1 1/4 168 m? 1,93 30/ 0.96
£3/01 autocompensant
tubo amb degoter inserit ’ " 2 /
espa
€l SESP autocompensant enterjroat : sen 30 30 lia
AS arbraot anella degoter " 17 22 ut 0,54 90’ 0.81
E3/02 - -
B3 0%buts/WvucestUbo amb degoter insgrit 2 1 159 m?2 1,82 30 0.91
autocompensant
£3 A8 arbrat anella degoter " 1 2l ut 0,51 30’ 0.76
£3/03 BS orbuts/kucestUbo amb degoter insgrit ” 1 141 m? 1,62 30 0.81
autocompensant
BG OPbutS/VWOCeStUbO amb degoter insgrit " 1 108 m? 1,24 30/ 0.62
autocompensant
B7 QrbuTS/VWQCEStUbO amb degoter insgrit /" 1 88 m? 1.01 30/ 0.50
£3/04 autocompensant
ce gespa tubo amb degoter inserit ’ 1 6 m? 0.14 307 0.07
autocompensant enterjrat ' '
E4/01 Al0 | arbrat anella degoter " 1 23 ut 0.56 90’ 0.84
All arbrat anella degoter " 1 21 ut 0,51 90’ 076
Ate | arbrot anella degoter # o 13 ut 0,31 S0’ 0.46
4 B8 arbuts/oncestUbo amb degoter insgrit 1/4 1 1/4 540 ml 2,48 30 104
£4/02 autocompensant
RS OPbutS/VWQCQEtUbO amb degoter insgrit /0 1 391 ml 1,80 30 0.90
autocompensant
B10 QPbuTS/VWOC@StUbO ank degoter inserit " 17 308 ml 1,41 30’ 0.70
autocompensant
BIl QPbuTS/WvQCGStUbO amb degoter insgrit /" 1 250 ml 115 30/ 057
autocompensant
A13 | arbrat anella degoter ’ 1 15 ut 0,32 90’ 0.48
ES ES/01 - -
BiP orbuts/vwacestUbo amb degoter insgrit 2 1 52 m? 0,60 30 0.30
autocompensant
total  26.32.m total  1853.m
gespa connector
terra veget
) N canonada PE 16
conomodo PE 16— amb goter
réductor 1725
o/ PE 16
Ny
collanT 3/4 ' / >
P—— | .
. > == . canonada PE 16
- ‘,TL,W,‘\ collart
RS | AT\T\ T 1-I= canonada
| = =1=1=r sy

DETALLE CONEXI&N

SISTEMA GOTERO

DETALL TUB DEGOTER SOTERRAT
SISTEMA ASPERSSIA
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— terra vegeta

X\/ T\Sorro

canonada de polietilé

canonada corrugads
canalizacié cables
eléctrios

DETALL RASA

PAVIMENT TOU

pavimeno

—formigd min. h 10 cm

—sorra
//Jammo polietilé

— cononoada corrugad
P conalitzacié6 canonad

canonacda corrugads
canalizacidé cables——m
electrios

canonacdes polietile de reg

DETALL RASA
PAVIMENT DUR

es

ENLLAC TUB LiSS
MARRON PE DN16-17

ENLLAC RM 3/4° PE 16 0 17 mm

COLLARIPE 25/32/40/50
RH 3/4"- 1,

DETALL CONNEXIO
JUB PE-ANELL DEGOTEIG,
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XARXA AIGUA POU
XARXA AIGUA POTABLE

Connexid boques o Xarxao

¥ 8888888
_RBRBR8E - - - - - -

Connexid boques a xarxa

M

?32

M [] M <] M { !
N _//
//'/ '\.\
i |
\ /
\‘If/
/'// \'\
i \
\ /
N4

340 #32 (@32
2\ e N‘Z 3?&
£3/01

E3/02
3

| w¥ 6988
e

-

m&

220

-

Connexid boques a xarxa

aigua potable

- el cu qua aigua~potgble
me () me () i "M 5 S

TN / \

l ) (

\ 1

\'\,,.//

SN Vs

() (

\\\ 7 \\\ //

[ 832 {o3e 232
‘A10 il <§?1 Eq B8 EQ BO s B0 BllE;
LEas01 |- £4/02
963

XARXA AIGUA POU
XARXA AIGUA POTABLE

j@X@@@@

Connexid boques a xoarxa
aigua potable

Connexidé kboques o xarxa
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TIPUS DE PROJECTOR

QUADRE DE COMANDAMENT
LINIA ELECTRICA 01.01
PROJECTRO MIKOS AMA 1 30.5W

%
4
%

2
4

PROJECTRO MIKOS SMA 1 30.5W
PROJECTRO MIKOS AMA 1 34.0W
PROJECTRO VEKANN AMM 3 11.2W
PROJECTRO VEKAN AMA 1 20.9W
PROJECTRO VEKA.S AMA 3 16.1W
PROJECTRO VEKA.S AMM 3 20.9W
PROJECTRO VEKA.S AMA 1 56.1W
3
Y // =
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2
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NGm. del plano:

14A2
Full 05 de 06

Titol del Planol:

8

Escala: ISO - A3 1:400
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Fitker: 31792010-14A2-ENLLUMENAT _Llum_linies.dwg

Departament
| Sostenibilitat

il measor
del Sol

LLEGENDA

3

5

P

LimMIT
EQUIPAMENT
LiMim
AMBIT PAU-19

=t

0 N O s WN =

/ QUADRE DE COMANDAMENT

LINIA ELECTRICA 01.01
LINIA ELECTRICA 01.02
LINIA ELECTRICA 01.03
LINIA ELECTRICA 01.04

LLUMINARIA 4 m
LLUMINARIA 7 m
TIPUS DE PROJECTOR

PROJECTRO MIKOS AMA 1 30.5W
PROJECTRO MIKOS SMA 1 30.5W
PROJECTRO MIKOS AMA 1 34.0W
PROJECTRO VEKAIN AMM 3 11.2W
PROJECTRO VEKA.N AMA 1 20.9W
PROJECTRO VEKA.S AMA 3 16.1W
PROJECTRO VEKA.S AMM 3 20.9W
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