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V
V

POU DE REGISTRE PROJECTAT

MUR D'ESCULLERA DE 800 KG

CANONADA A PRESSIÓ

PE DN90 PN6

COL·LECTOR PROJECTAT

PEAD DN500 SN8

FOSSA SÈPTICA

V

COL·LECTOR RESIDUAL EXISTENT

BERMA EXISTENT

NUOS EMBORNALS

BERMA NOVA DE 1 A 2 mt D'AMPLADA

RECONSTRUCCIÓ TALÚS

ACTUALMENT MAL COMPACTAT

V

COL·LECTOR PLUVIAL EXISTENT
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POU - (10)
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 ESTRAT RESISTENT

65.33

64.44

62.18
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65.19
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65.29

CARRER EXISTENT

 ESTRAT RESISTENT

VÀLVULA ANTIRRETORN

REBLERT AMB MATERIAL

SELECCIONAT DE LA PRÒPIA OBRA

COMPACTAT AL 95% PM

COL·LECTOR D'IMPULSIÓ

INTERRUPTORS DE NIVELL

SORTIDA

 PE DN90 PN6

VÀLVULA DE

TANCAMENT

TUB VENTILACIÓ

 DOBLE BOMBA (1+1)

FLYGT CP3045181

1,2 kw

 BASE DE FORMIGÓ HM 20

TANCA PERIMETRAL

LLIT, LATERALS I RECOBRIMENT

AMB SORRA 0/5MMA

TANCA PERIMETRAL

REBLERT AMB MATERIAL

SELECCIONAT DE LA PRÒPIA OBRA

O PRÉSTEC COMPACTAT AL 908% PM

CONTENIDOR DE RESIDUS

ENTRADA COL·LECTOR

PEAD DN160 SN8

LLIT, LATERALS I RECOBRIMENT

AMB SORRA 0/5mm

 BASE DE FORMIGÓ HM 20

MÒDUL(S) D'ANELL
CIRCULAR(S) D'AJUST I

ANIVELLACIÓ Ø1200 INTERIOR

GRAONS DE POLIPROPILÈ

ENTRADA COL·LECTOR

PEAD DN315 SN8

LLIT, LATERALS I RECOBRIMENT

AMB SORRA 0/5mm

COL·LECTOR  EXISTENT Ø400
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MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL

REIXA DE DESBAST

DE GRUIXUTS

AUTOMÀTICA -

TIPO SG 400

FB PROCÉDÉS O SIMILAR

TAPA DE TRAMEX DE RESISTENCIA PER
PAS DE VEHICLES

REBLERT AMB MATERIAL

SELECCIONAT DE LA PRÒPIA OBRA

COMPACTAT AL 95% PM
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EBAR - ESTACIÓ DE BOMBAMENT

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA

1:INDICADA

1:INDICADA

PORTA

D'ACCÉS

TANCA

PERIMETRAL

ARMARI ESCOMESA ELECTRICA,

QUADRES DE COMANDAMENT

I ESTRIS

1

PLANTA

ESC.1/50

SECCIÓ LONGITUDINAL A-A'

ESC.1/20

A

A'

POU

DERIVACIÓ

POU

DESBAST

EBAR

PRFV POMPAC

Ø1,40 mt AQUATREAT O

SIMILAR

2

3

COORDENADES (X,Y)

1 466.935,1170 4.605.556,7231

2 466.937,2664 4.605.558,9460

3

466.941,4387

4.605.562,7705

5

4

7

6

4

5

6

7

466.935,8859

4.605.560,0218

4.605.554,2627

466.931,9265 4.605.558,0802

466.937,4874 4.605.563,8171

466.940,9845

EMPLAÇAMENT

ESC.1/100

LLEGENDA

EBAR NOVA

NOU POU DE REGISTRE PROJECTAT

NOVA CANONADA A PRESSIÓ PE

DN90 PN10

FOSSA SÈPTICA EXISTENT

V V

COL·LECTOR RESIDUAL EXISTENT

ARBRE A ELIMINAR
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