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1. Capacitat horària de pretamisat 

Capacitat horària de pretamisat  considerant una composició mitja de les aigües segons característiques especificades en el PPT. 

	Paràmetre a garantir
	Valor  mínim a garantir
	Valor garantit (columna a omplir pel licitador)
	Comentaris

	Capacitat mitja de pretamisat
	 20,0 m3/h
	[...]
	[...]

	Tamany de partícula amb una eficàcia del 99% de retenció de partícules de retenció en partícules 
	<= 6 mm
	[...] mm
	[...]



El licitador haurà de justificar el rang de cabals amb funcionament eficient de filtració de funcionament.

El període de realització de la prova serà de com a mínim 3 dies i fins a 1 setmana (5 dies), tamisant un mínim de 150 m3/dia en el total d’hores resultants de treballar a la capacitat de tamisat  garantida pel licitador.

Valor a complir en cadascun dels dies de realització de la prova. L’inici de la prova es realitzarà amb l’equip net. 

A efectes de compliment de la prova no es comptabilitzaran les indisponiblitats del tamisat degudes a causes alienes a l’equipament subministrat pel contractista.

2. Consum elèctric específic del conjunt del subministrament

Consum elèctric garantit pel conjunt del subministrament en KWh, amb un marge del 5%. 

	Paràmetre a garantir
	Valor  mínim a garantir
	Valor garantit (columna a omplir pel licitador)

	Consum elèctric (KWh)
	-
	[...]



Valor promig durant el període de realització de la prova, 1 setmana (5 dies), operant l’equip de pretamisat a la capacitat de barreja garantida pel licitador a l’ítem 1 del present Annex així com complint la resta de condicions indicades a l’ítem 1 del present Annex.
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