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BLINDAJE PERIMETRAL:
2 mm. de plomo hasta
250 cm. de altura.
Puertas: 2 mm. de plomo.
Visor: equiv a 2 mm. Pb.
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250 cm. de altura.
Portes: 4 mm. de plom.
Visor: equiv a 6 mm. Pb.
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BLINDAJE PERIMETRAL:
15 cm. de HB fins
250 cm. de altura.
Puertas: 4 mm. de plomo.
Visor: equiv a 6 mm. Pb.

BLINDATGE PERIMETRAL :
15 cm. de HB fins
250 cm. de altura.
Portes: 4 mm. de plom.
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12/6 cm. de HB fins
250 cm. de altura.
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