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PROJECTE EXECUTIU. REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA 2.5 DEL CARRER VILLAROEL.  
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST 
PI I SUNYER (FRCB-IDIBAPS). 

 
 

DG. PLÀNOLS LOT 1 

1.1.1-001 Plànols de situació 

1.2.1-001 Usos i Superficies - EA 

1.3.1-001 Actuacions prèvies – Enderrocs 

1.3.1-002 Actuacions prèvies – Enderrocs. Cel ras 

1.3.1-003 Actuacions Estat Reformat-Obra nova 

1.3.1-004 Actuacions Estat Reformat-Obra nova. Cel ras 

1.4.1-001 Distribució – Usos i Superficies - ER 

1.4.2-001 Acotació - ER 

1.4.3-001 Senyalètica d’Incendis 

1.4.4-001 Tipologia d’envans 

1.4.5-001 Paviments 

1.4.6-001 Cel Ras 

1.4.7-001 Revestiments Verticals 

1.4.8-001 Fusteries Exteriors 

1.4.9-001 Fusteries Interiors 

1.4.9-002 Fusteries Interiors Memòria 

1.4.10-001 Mobiliari 
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Carrer Villarroel, 0170 Pis 1 Barcelona - 08036 Barcelona

REFORMA D'ÀREA ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ ESCALA 2 PLANTA 5 - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

USOS I SUPERFICIES_ESTAT ACTUAL

E 1:50

USOS I SUPERFICIES ESTAT ACTUAL

VESTÍBUL ACCÉS
VESTÍBUL II
SECRETARIA
DESPATX SECRETARIA
DESPATX I
DESPATX II
DESPATX III
DESPATX IV
DESPATX V
DESPATX RECERCA CLÍNICA
DESPATX CAP DE SERVEI
SECRETARIA DEL CAP SERVEI
MAGATZEM

9.28 m2

3.86 m2

5.58 m2

8.47 m2

23.26 m2

9.73 m2

15.77 m2

16.25 m2

8.37 m2

24.20 m2

12.77 m2

4.51 m2

6.38 m2

BANYS 8.56 m2

OFFICE 3.09 m2

TOTAL SUPERFICIE ACTUAL 192,91 m2

Nota:
S'ha tingut en compte el còmput de la superfície del magatzem i
el vestíbul dels banys públucs ja que, encara que no
s'intervingui directament, es realitzaran algunes intervencions
per complimentar amb la sectorització.

PASSADÍS II 24.2 m2

VESTÍBUL BANYS PÚBLIC 8.63 m2

Zona de no actuació
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Carrer Villarroel, 0170 Pis 1 Barcelona - 08036 Barcelona

REFORMA D'ÀREA ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ ESCALA 2 PLANTA 5 - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

PLÀNOL ENDERROCS. ENVANS, PAVIMENTS I FUSTERIES

E 1:50

LLEGENDA

Enderroc d'envans

Retirada de fusteries

Enderroc de paviment

Retirada de finestres

Retirada de prestatgeries (a nivells) per
reaprofitament

1 Finestra a traslladar
3 Porta a aprofitar per nova implantació.

Nova posició
2

Nota:
- Es tindran en compte aquelles instal·lacions

que s'hagin de retirar (segons plànols
instal·lacions)

Protecció amb plàstics les cortines existents

Retirada d'office, sanitaris i anul·lació dels
punts d'aigua i sanejament

Retirada de taulells per a reaprofitament

Retirada de mobiliari a manteniment
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PLÀNOL ENDERROCS. CEL RAS

E 1:50

LLEGENDA

Enderroc de cel ras registrable i faixa
continua

Nota:
- Es tindran en compte aquelles instal·lacions

que s'hagin de retirar (segons plànols
instal·lacions)

- Retirada de estores

Desmuntatge i muntatge de cel ras
registrable existent per pas d'instal·lacions

Desmuntatge i
muntatge de cel
ras registrable
fins a Rack per
pas cablejat nou
de veu i dades
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Carrer Villarroel, 0170 Pis 1 Barcelona - 08036 Barcelona

REFORMA D'ÀREA ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ ESCALA 2 PLANTA 5 - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

PLÀNOL OBRA NOVA. ENVANS, PAVIMENTS I FUSTERIES

E 1:50

LLEGENDA

Execució d'envans

Recol·locació de fusteries

Col·locació de finestres

Col·locació de mobiliari
nº Recol·locació de fusteries. Nova posició

Nota:
Preveure aquelles instal·lacions necessàries
(segons plànols instal·lacions)

Col·locació de fusteries

Col·locació de sanitaris

Execució de paviment nou
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5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS
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PLÀNOL OBRA NOVA. CEL RAS

E 1:50

LLEGENDA

Muntatge de cel ras existent previament
desmuntat per pas d'instal·lacions

Nota:
Preveure aquelles instal·lacions necessàries
(segons plànols instal·lacions)

Execució de cel ras
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2.5.8 SECRETARIA
5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS

7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
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Carrer Villarroel, 0170 Pis 1 Barcelona - 08036 Barcelona

REFORMA D'ÀREA ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ ESCALA 2 PLANTA 5 - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

USOS I SUPERFÍCIES

E 1:50

USOS I SUPERFICIES ESTAT REFORMAT

2.5.1. CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
2.5.2. CAP DE SERVEI HEMATO
2.5.3. CAP ECONÓMICA
2.5.4. CAP INFERMERIA
2.5.5. CAP NEGOCI I INNOVACIÓ
2.5.6. CAP DE SERVEI
2.5.7. SECRETARIA
2.5.8. SECRETARIA
2.5.9. SECRETARIA CAP DE SERVEI -
DIRECCIÓ ICAMS
2.5.10. ADM INFERMERIA - GESTORS PACIENTS
2.5.11. ÀREA D'INFERMERIA
2.5.12. DORMITORI

8,47 m2

8,37 m2

8,23 m2

8,21 m2

7,30 m2

11,44 m2

5,95 m2

5,97 m2

14,68 m2

17,93 m2

18,60 m2

6,08 m2

2.5.14. PASSADÍS 26,64 m2

2.5.15. VESTÍBUL ACCÉS 19,25 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ACTUACIÓ 190.02 m2

2.5.13. BANYS 7,70 m2

MAGATZEM 6.30 m2
VESTÍBUL BANYS PÚBLICS 8,90 m2

Nota:
S'ha tingut en compte el còmput de la superfície del magatzem i
el vestíbul dels banys públucs ja que, encara que no
s'intervingui directament, es realitzaran algunes intervencions
per complimentar amb la sectorització.
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SENYALÈTICA D'INCENDIS

E 1:50

SENYALÈTICA D'INCENDIS

Senyalització d'extintor

Senyalització de pulsador d'alarma

Senyalització de boca d'incendi

Senyalització de sortida

Senyalització sense sortida

Senyalització recorregut d'emergència

Senyalització zona de refugi

Senyalització d'escala descendent

Senyalització d'escala ascendent

Símbol d'accessibilitat

Senyalització "No utilitzar ascensor en cas d'emergència

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
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2.5- I C M H O: SERVEI D'ONCOLOGIA MÈDICA: ÀREA MEDICOADMINISTRATIVA
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estufaDESPATX 2 2.5.10 ADM ENFERMERIA I GESTORS PACIENTS

17.93 m2

2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI - DIRECCIÓ ICAMS
14.68 m2

2.5.14 PASSADÍS
26.65 m2

2.5.8 SECRETARIA
5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS

7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
11.44 m2

Pa
nt

al
la

Finestra superior Finestra superior

MAGATZEM

M02

ENVANS

T1 (70)

Aillament acústic 53,5 dBA
70MM

PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKETT iQ

Placa de cartró-guix estàndard 12.5MM

Envà de cartró guix estàndard 120/400
2x12.5/70/2x12.5 amb
aillament acústic 53,5 dBA

EXTRASTRASDOSSATS HIDRÒFUG

TR1 (70) Extrasdossat autoportant genèric de cartró-
guix hidròfug
2x12.5+(70-35H)/400 amb aillament recolzat
sobre subestructura

Aïllament recolzat sobre
subestructura

Placa de cartró guix hidròfug 12.5MM

PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKETT iQ

ENVANS EI

TBD2 Envà de cartró guix OMNIA a dues cares
190/400 (70-35H) EI-120
2x12.5+(70-35H)+2x12.5
amb aïllament acústic 53,5 dBA

Aïllament acústic 64,4 dBA
70MM

Placa de cartró guix OMNIA a dues
cares - 12.5MM EI-120

PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKETT iQ

alçada màxima: 4,20m

alçada màxima: 5,05m

alçada màxima: 4,45m

T2 (70)

Aillament acústic 53,5 dBA
70MM

PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKETT iQ

Placa de cartró-guix hidrófuga 12.5MM

Envà de cartró guix hidròfug 120/400
2x12.5/70/2x12.5 amb
aillament acústic 53,5 dBA
alçada màxima: 4,45m

EXTRASTRASDOSSATS EI

TR3 (70) Extrasdossat autoportant genèric de
cartró-guix MAGNA EI120
2x25+(70+35)/450 amb aillament recolzat
sobre subestructura
alçada màxima: 3,85m

subestructura de 70mm - 35

Placa de cartró guix 25MM

PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKETT iQ

TR2 (48) Extrasdossat autoportant genèric de cartró-
guix placa tipus Magna + Magna H1 de 25 mm
2x25+(70-35)/450 amb aillament recolzat
sobre subestructura EI-120

Aïllament recolzat sobre
subestructura

Placa de cartró guix tipus MAGNA de 25MM

PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKETT iQ

alçada màxima: 3,85m

Placa de cartró guix tipus MAGNA H1 de 25MM

subestructura de 70mm - 35

EXTRASTRASDOSSATS EI, HIDRÒFUG I ACÚSTIC

TAMANY ORIGINAL:

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT

PLÀNOL SÈRIE REV FASE
A1
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REFORMA D'ÀREA ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ ESCALA 2 PLANTA 5 - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

TIPOLOGIA D'ENVANS

E 1:50

Nota:
Preveure reforços als envans allà on vagin taullels,
prestatgeries i sanitaris recolzats/penjats de l'envà.

Fotografies zona magatzem

M02 Mampares fenòliques amb porta de 70cm de
pas, frontal fins al terra

Rgistre 30x30 cm per condensatsR

RRR

R R

T3 Execució d'envà, de qualsevol naturalessa
(idem envà existent)

T3
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RENTATDESPATX 2 2.5.10 ADM ENFERMERIA I GESTORS PACIENTS
17.93 m2

2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI - DIRECCIÓ ICAMS
14.68 m2

2.5.14 PASSADÍS
26.65 m2

2.5.8 SECRETARIA
5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS

7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
11.44 m2
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nt
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la

Finestra superior Finestra superior

MAGATZEM

SVN01 SVN01 SVN01

SVN01SVN01

SVN02

SVN01

SVN01

SVN01SVN01SVN01

SVN01

SVN01

SVN01

SVN01SVN01

SVN01

IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS
SCHULTER KERDI o similar

SE01

IMP01

PEÇA DE TRANSICIÓ

PEÇA DE TRANSICIÓ

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT

PLÀNOL SERIE REV FASE
A1
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PAVIMENTS

E 1:50

LLEGENDA

PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKETT o
SIMILAR, iQ Eminent LIGHT WARM
GREY 0879, COL·LOCAT SOBRE CAPA
DE REGULARITZACIÓ

Nota:
En obra mirar si el paviment entrega a l'envà o és
passant. En cas que entregui a l'envà, preveure
actuació de refer paviment en aquella zona.

PAVIMENT PORCEL·LÀNIC EXISTENT

SVN01

SE01

SÒCOL TRUSPLAS h:7 cm, RAL A
DEFINIR PER DF

SC01

SÒCOL DE XAPA h: 12 cm (idem zona
on està col·locat)

SC02

MALLA IMPERMEABILITZANT TIPUS
SCHULTER KERDI O SIMILAR

IMP01

PAVIMENT VINÍLIC ANTILLISCANT
(CLASSE DE LLISCABILITAT 3) TIPUS
TARKETT o SIMILAR, model
SAFETRED UNIVERSAL - VENUS,
COL·LOCAT SOBRE CAPA DE
REGULARITZACIÓ. MITJA CANYA

SVA01

PEÇA DE TRANSICIÓ ENTRE
PAVIMENTS

TRA01



FTRB002

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTC001

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTC001

h=2.50m

FTC001

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTVL001

h=2.20m

FTRB002

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTC001

h=2.50m

FTC001

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTC001

FTRB002

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

FTRB002

h=2.50m

2.5- I C M H O: SERVEI D'ONCOLOGIA MÈDICA: ÀREA MEDICOADMINISTRATIVA

VESTÍBUL BANYS PÚBLICS

WC HOMES

WC DONES

WC ADAPTAT
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RENTAT
2.5.10 ADM ENFERMERIA I GESTORS PACIENTS
17.93 m2

2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI - DIRECCIÓ ICAMS
14.68 m2

2.5.14 PASSADÍS
26.65 m2

2.5.8 SECRETARIA
5.75 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2

2.5.13 BANYS
7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
11.44 m2

MAGATZEM

TAMANY ORIGINAL:

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU
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PLÀNOL SÈRIE REV FASE
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CEL RAS

E 1:50

LLEGENDA

CEL RAS METÀL·LIC REGISTRABLE,
TIPUS GABELEX O SIMILAR, DE
600X600MM AMB PERFORACIONS
DE 3MM REGULAR AMB
SUSPENSIÓ OCULTA

FAIXA PERIMETRAL DE GUIX
LAMINAT DE 12.5 MM
COL·lOCADES AMB ESTRUCTURA
SENZILLA D'ACER GALVANITZAT,
AMB ACABAT DE PINTURA
PLÀSTICA RAL A DEFINIR PER DF

FTRB002

FTCB001

FORMACIÓ DE CORTINER EN CEL
RAS AMB PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD DE
12.5 MM, COL·lOCADES AMB
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT, AMB ACABAT DE
PINTURA PLÀSTICA RAL A DEFINIR
PER DF

C001

CEL RAS EXISTENT A MANTENIR. ES
DESMUNTARÀ PER FER LES
ACTUACIONS NECESSÀRIES, I
POSTERIORMENT ES TORNARÀ A
COL·LOCAR

FTEXT001

CEL RAS REGISTRABLE VINÍLIC DE
600x600MM AMB PERFILERIA
OCULTA

FTVL001
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estufaDESPATX 2 2.5.10 ADM ENFERMERIA I GESTORS PACIENTS

17.93 m2

2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI - DIRECCIÓ ICAMS
14.68 m2

2.5.14 PASSADÍS
26.65 m2

2.5.8 SECRETARIA
5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS

7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
11.44 m2
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Finestra superior Finestra superior

MAGATZEM

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT

PLÀNOL SERIE REV FASE
A1
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REVESTIMENTS VERTICALS

E 1:50

LLEGENDA

REVESTIMENT DE PINTURA
PLÀSTICA, RAL A DEFINIR PER DF

RV01

ENRAJOLAT DE 60X30 CM COLOR
BLANC MATE

RV02

REVESTIMENT IDEM ZONA NUCLIRV03
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estufaDESPATX 2 2.5.10 ADM ENFERMERIA I GESTORS PACIENTS

17.93 m2

2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI - DIRECCIÓ ICAMS
14.68 m2

2.5.14 PASSADÍS
26.65 m2

2.5.8 SECRETARIA
5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS

7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
11.44 m2
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nt
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la

Finestra superior Finestra superior

MAGATZEM

RA01 RE01

1,
47

1,18

1,
03

2,
50

RA01/RE01 Finestra existent amb reixeta d'intempèrie

FUSTERIES EXTERIORS. FINESTRES

Estat actual

3,
61

Caixa de persiana

1,18

Estat reformat

TAMANY ORIGINAL:

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT

PLÀNOL SÈRIE REV FASE
A1
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REFORMA D'ÀREA ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ ESCALA 2 PLANTA 5 - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

FUSTERIES EXTERIORS

E 1:50

FUSTERIES EXTERIORS

Nota:
Comprovar totes les mesures en obra

RA01 REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE, D'ALETES HORITZONTALS
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, AMB REIXETA DE
MALLA METÀL·LICA ANTIINSECTES I FILTRE G4

RE01 REIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE, D'ALETES HORITZONTALS
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, AMB REIXETA DE
MALLA METÀL·LICA ANTIINSECTES I FILTRE G4

VINIL D'OCULTACIÓ
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estufaDESPATX 2 2.5.10 ADM ENFERMERIA I GESTORS PACIENTS

17.93 m2

2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI - DIRECCIÓ ICAMS
14.68 m2

2.5.14 PASSADÍS
26.65 m2

2.5.8 SECRETARIA
5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS

7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
11.44 m2

Pa
nt

al
la

Finestra superior Finestra superior

MAGATZEM

PmA/80/203/v
P011-E

PmA/80/203/v
P004

PmA/80/203/v
P005

PmA/80/203/ac/v
P007

EI60
PtA/120/203/cimpmm
P002

PmA/80/203/v
P012

PmA/110/203/v
P001

F01

PmA/80/203/v
P006

M01 - REAPROFITADA

F02

PmA/80/203/v
P003 - REAPROFITADA

EI60 PtA/120/203/cimp/
P008 - REAPROFITADA

PmA/80/203/v
P009 - REAPROFITADA

PmA/80/203/v
P010 - REAPROFITADA

PmA/80/203/v
P013 - REAPROFITADA

PmA/80/203/v
P014 - REAPROFITADA

M02

F01

REAPROFITADA

TAMANY ORIGINAL:

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT

PLÀNOL SÈRIE REV FASE
A1

DIB. Autor. REV. Verificador APRV. Autoritzador APRV. DISSENYADOR

TÍTOL:

MEMÒRIA TÈCNICA

REV. DESCRIPCIÓ DATA
Revisió HCB GENER 20261

PLÀNOL: 1.4.9-001 01

Carrer Villarroel, 0170 Pis 1 Barcelona - 08036 Barcelona

REFORMA D'ÀREA ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ ESCALA 2 PLANTA 5 - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

FUSTERIES. PORTES
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Comprovar totes les mesures en obra

M01 Conjunt existent format per mampara de vidre i
porta de vidre, traslladada. Recuperar tots els ferratges.

FUSTERIES. MAMPARES

FUSTERIES. FINESTRA INTERIOR

F01 Finestra amb tancament fix

FUSTERIES. PORTES

A TIPUS DE PORTES

P porta convencional

EI porta protecció contra incendis

M porta mampara

R porta registre o BIE-extintor

b MATERIALS

m fusta

t metàl·lica

v vidre

x mixta (vidre + fusta)

C OBERTURA

A abatible C corredera

D CARACTERÍSTIQUES

ci cèrcol acer inoxidable O amb òcul

A automàtica radarmm metàl·lica maneta

mom metàl·lica òcul manetamp metàl·lica Push

mop metàl·lica òcul Pushac acústica

E enclavada (esclusa)a automàtica pulsador

Ev via EvacuacióR amb retenedor

e ACABATS

b aplacat dues cares HPL 1mm de POLREY blanc. RAL 9003

lb lacat en blanc

Nota:
1. Totes les portes metàl·liques, independentment
de la seva alçada, portaran muntant i cèrcol de
terra a sostre. Les portes de fusta portaran
premarc de fusta.
2. Totes les portes seran de cèrcol ocult, incluint el
muntant superior d'igual acabat i, en cas de ser
necessari, tapetes laterals de 20 cm.
3. Totes les portes abatibles en recorregut
d'evacuació comptaran amb barra antipànic tipus
Push i les portes de dues fulles s'equiparan amb
selector.

AMAETRAMENT I TANCAMENT

Es contemplen dos nivells d'amaestrament de claus (una
general i l'altre individual).

Totes les portes aniran amb tancament amb clau.

Totes les portes interiors aniran amb maneta en forma de L i
placa,a defirnir per la propietat.

EI60 Nº - tipus de porta - Amplada / Alçada / Característiques

GRAFISME. PORTES

Porta RF

Porta fusta

Porta metàl·lica

Porta de vidre

Porta de registre

ETIQUETA PORTA

Tipo Ferratgenº porta P01-001

Amplada(cm)/ Alçada (cm)/

PORTA TALLAFOCS

EI-90
ABC D

nº

FERRATGES. PORTA

A sense clau

nº amb clau

#nº Control d'accès + clau

- Indústria

b vernís

Porta existent reaprofitada

F02 Finestra existent traslladada

M02 Mampares fenòliques amb porta de 70cm de pas,
frontal fins al terra



0,80

PORTES DE FUSTA

PORTES DE FUSTA D'UNA FULLA BATENTS

PORTES RF METÀL·LIQUES

PORTA METÀL·LICA RF D'UNA FULLA BATENT_Push_1200x2030

2,
50

Inclou:
- Barra antipànic tipus Push (sentit evacuació)
- Maneta (no sentit evacuació)
- Tancaportes de braç articulat
- Pany elèctric

Uts. 1

Obertura dreta Uts. 3
Obertura esquerra  Uts. 4

PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT- REAPROFITADA

0,80

Obertura dreta Uts. 4
Obertura esquerra Uts. 1

NOTA:
1.Contemplar la substitució de tapetes malmeses alhora d'arrencar-les
2. Canviar bombins existents

2,
50

2,
03

1

2,
5

2,74

TANCAMENT FIX ACÚSTIC

TANCAMENT FIX ACÚSTIC AMB AMB DOBLE VIDRE 6+6

F01
Uts. 2

1,20

2,
03

2,
50

PmA/80/203/v

Frontal Posterior Frontal Posterior

PtA/120/203/cimp

Frontal Posterior

EI 60

1200x2030 mm

PmA/80/203

1,
5

Frontal

2,
03

1,20

PORTA METÀL·LICA RF DE DUES FULLES EXISTENT_1200x2030

Posterior

1,10

Frontal Posterior

2,
50

2,
03

Uts. 1

PmA/110/203/v

Inclou:
- Barra antipànic tipus Push (sentit evacuació)
- Tancaportes de braç articulat existent (modificar obertura de la fulla)
- Pany elèctric existent

Uts. 1

MAMPARA DE VIDRE EXISTENT - REAPROFITADA

MAMPARES DE VIDRE

2,44

2,
50

1,5

FINESTRA INTERIOR EXISTENT - REAPROFITADA

F02
Uts. 1

M01

FRONTAL FENÒLIC AMB PORTA D'UNA FULLA BATENT (Frontal fins al terra)

2,
50

2,
00

Frontal

PmA/70/200

0,15 0,71 0,97

2,
50

2,
00

0,80

Frontal

0,71 0,51

Frontal

PmA/70/200

2,
50

2,
00

CABINES I MAMPARES FENÒLIQUES HPL

M02
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M01 Conjunt existent format per mampara de vidre i
porta de vidre, traslladada. Recuperar tots els ferratges.

FUSTERIES. MAMPARES

FUSTERIES. FINESTRA INTERIOR

F01 Finestra amb tancament fix

FUSTERIES. PORTES

A TIPUS DE PORTES

P porta convencional

EI porta protecció contra incendis

M porta mampara

R porta registre o BIE-extintor

b MATERIALS

m fusta

t metàl·lica

v vidre

x mixta (vidre + fusta)

C OBERTURA

A abatible C corredera

D CARACTERÍSTIQUES

ci cèrcol acer inoxidable O amb òcul

A automàtica radarmm metàl·lica maneta

mom metàl·lica òcul manetamp metàl·lica Push

mop metàl·lica òcul Pushac acústica

E enclavada (esclusa)a automàtica pulsador

Ev via EvacuacióR amb retenedor

e ACABATS

b aplacat dues cares HPL 1mm de POLREY blanc. RAL 9003

lb lacat en blanc

Nota:
1. Totes les portes metàl·liques, independentment
de la seva alçada, portaran muntant i cèrcol de
terra a sostre. Les portes de fusta portaran
premarc de fusta.
2. Totes les portes seran de cèrcol ocult, incluint el
muntant superior d'igual acabat i, en cas de ser
necessari, tapetes laterals de 20 cm.
3. Totes les portes abatibles en recorregut
d'evacuació comptaran amb barra antipànic tipus
Push i les portes de dues fulles s'equiparan amb
selector.

AMAETRAMENT I TANCAMENT

Es contemplen dos nivells d'amaestrament de claus (una
general i l'altre individual).

Totes les portes aniran amb tancament amb clau.

Totes les portes interiors aniran amb maneta en forma de L i
placa,a defirnir per la propietat.

EI60 Nº - tipus de porta - Amplada / Alçada / Característiques

GRAFISME. PORTES

Porta RF

Porta fusta

Porta metàl·lica

Porta de vidre

Porta de registre

ETIQUETA PORTA

Tipo Ferratgenº porta P01-001

Amplada(cm)/ Alçada (cm)/

PORTA TALLAFOCS

EI-90
ABC D

nº

FERRATGES. PORTA

A sense clau

nº amb clau

#nº Control d'accès + clau

- Indústria

b vernís

Porta existent reaprofitada

F02 Finestra existent traslladada

M02 Mampares fenòliques amb porta de 70cm de pas,
frontal fins al terra



TAULER

ESTANTERIA DE 2 NIVELLS

ESTANTERIA DE 2 NIVELLS AMB LLUM LED

estufaestufa

2.5- I C M H O: SERVEI D'ONCOLOGIA MÈDICA: ÀREA MEDICOADMINISTRATIVA

VESTÍBUL BANYS PÚBLICS

WC HOMES

WC DONES

WC ADAPTATQ
ua

dr
e 

el
èc

tri
c

M
un

ta
nt

 C
lim

a
M

un
ta

nt
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an
on

ad
es

Kilsen PCI

N
O

VA 
BIE

SECRETARIA

autoclau

armari ignifug

RENTAT
estufaDESPATX 2 2.5.10 ADM ENFERMERIA I GESTORS PACIENTS

17.93 m2

2.5.9 SECRETARIA CAP DE SERVEI - DIRECCIÓ ICAMS
14.68 m2

2.5.14 PASSADÍS
26.65 m2

2.5.8 SECRETARIA
5.97 m2

2.5.15 VESTÍBUL
ACCÉS
19.20 m2

2.5.1 CAP DE SERVEI ONCOLOGIA
8.47 m2

2.5.2 CAP DE SERVEI HEMATO
8.37 m2

2.5.3 CAP ECONÓMICA
8.19 m2

2.5.4 CAP INFERMERIA
8.21 m2

2.5.5 CAP NEGOCI I
INNOVACIÓ
7.30 m2

2.5.11 ÀREA INFERMERIA
18.60 m2 2.5.13 BANYS

7.70 m2

DESCANS

TERRASSA

PV 2

2.5.7 SECRETARIA
5.95 m2

2.5.12 DORMITORI
6.08 m2

2.5.6 CAP DE SERVEI
11.44 m2

Pa
nt

al
la

Finestra superior Finestra superior

MAGATZEM
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