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Plec de prescripcions técniques particulars.

Acord marc per la realitzacié d’Obres de manteniment, reparacié i renovacié de la xarxa
d’abastament i distribucié d’‘aigua potable de Sant Quirze del Vallés gestionada per
I'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. — SQVaigua, pels exercicis 2026,
2027, 2028i2029.”

Exp. 33/2026/SMSQV/CO.”

Aquest contracte és regula per la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public, que va entrar en
vigor el 9 de marg de 2018.

Contracte: Acord marc d’Obres

Objecte: Acord marc per la realitzacié d’'Obres de manteniment, reparacié i renovacié
de la xarxa d‘abastament i distribucié d'aigua potable de Sant Quirze del Vallés
gestionada per 'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua.”

Numero expedient: 33/2026/SMSQV/CO.

Procediment: Obert

Tramitacié: Ordinaria
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1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIO

1.1. OBJECTE DE LES OBRES

L'objecte del present Plec és definir les condicions tecniques que regiran, en la
contractacio i en el posterior desenvolupament, els serveis de manteniment i renovacio
de la xarxa d’‘abastament d‘aigua potable a Sant Quirze del Vallés pels exercicis 2026,
2027, 2028 2029.

La xarxa d‘abastament d’aigua potable inclou totes les canonades de transport i
distribucio que gestiona SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua segons
el que es pot observar en planol adjunt (ANNEX 1), i les que no apareixen en el planol
fruit de modificacions, ampliacions i/o millores de la mateixa, que estan destinades a
I'abastament del municipi.

Es considera xarxa de transport aquelles conduccions que partint del lloc on es capta
I'aigua o és entregada per un operador en alta, és conduida als diposits gestionats per
SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i les anelles principals
complertes o incomplertes que distribueixen I'aigua als usuaris de forma directa (preses
directes) sense pas previ dels diposits gestionats per SQVaigua.

La xarxa de distribucio és aquella que partint dels diposits municipals distribueix I'aigua
als diferents usuaris a través de les connexions i les que tenen origen a les anelles de
transport de les preses directes.

Les connexions formen part de la xarxa de distribucid i, per tant, son objecte d’‘aquest
contracte la seva instal-lacié, manteniment i renovacid. La responsabilitat de SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua en les connexions comenga en la derivacio
de la canonada des d'on parteix i finalitza en la valvula de connexid en via publica.

La xarxa de distribucié d'aigua potable a Sant Quirze del Vallés es troba subdividida en
pisos de pressio i dins d’aquestes en sectors.

Els adjudicataris actuaran en tota l'extensio de la xarxa.

Les caracteristiques fisiques més destacades d'aquesta xarxa, la longitud de la qual
assoleix els 133, 2 km, es donen en '’Annex 1.

El contracte incloura les actuacions objecte del mateix a tota la xarxa d‘aigua potable
existent en el moment de la licitacid, aixi com els trams que poguessin construir-se o
rebre’s oficialment durant la durada del contracte.

1.2. ABAST DEL CONTRACTE

Els treballs als qué es refereix el contracte es centren en les actuacions de manteniment,
connexio de nous subministraments, reparacid i renovacié de la xarxa d’‘abastament
d’aigua potable, encaminades a donar un servei optim a tots els usuaris, sense
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interrupcions (excepte incidéncies) i amb la maxima qualitat possible, tant des del punt
de vista analitic com del lliurament de I'aigua amb un cabal i pressioé suficient, i evitant
obstruccions a la xarxa de sanejament.

Totes les actuacions hauran de complir amb les especificacions tecniques propies de
les normes técniques en la matéria i de SQVaigua (Annex 5) i/o amb els projectes o
memories valorades que es pugin redactar de cara als contractes basats planificats.

Totes les actuacions aniran encaminades a minimitzar els temps d'interrupcio del servei,
disminucio de les fuites i augment del rendiment de la xarxa, complint especialment la
legislacié vigent en matéria de innocuitat, Seguretat i Salut, aixi com la Mediambiental
pel que fa a la gestio dels residus.

Als efectes d‘aquesta licitacid les actuacions es classifiquen en dos tipus:
1.2.1. Actuacions Urgents

e (Avaries) Termini d'inici de I'actuacié inferior a 3 hores. Actuacions de petit abast
derivades d'averies.

e (Programades) Termini d’execucié de les actuacions maxim a 1 mes. Actuacions
de petit abast definides mitjancant informe técnic i un pressupost.

1.2.2. Actuacions Planificades

e Actuacions definides mitjangcant memoaries valorades o projectes constructius.

En ambdds casos les actuacions urgents i les actuacions planificades poden consistir
en:

e Reparacions per trencament en la xarxa de transport i distribucio.
e Reparacions pel trencament d'una connexio.

« Reparacions, substitucions o construccions de nous elements de xarxa (valvula,
descarrega, hidrant, ventosa, valvules reguladores de pressio, pericons, altres...).

e Retirada de canonades i/o elements de fibrociment amb risc d'exposicié a
I'amiant .

« Construccio de noves connexions.

e Recreixement d’un registre.

e Modificacio fisica de la configuracio dels sectors.

e Millorar els materials que conformen la xarxa.

o Variar el didmetre dels elements de la xarxa.

e Actuacions per a la minimitzacio dels trencaments.

e Actuacions per disminuir les fugues d’aigua en determinats trams.

e Actuacions que permetin augmentar el rendiment de la xarxa.
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o Actuacions per disminuir les perdues de carrega en determinats trams.
o Ajustar les pressions en els diferents sectors.

o Actuacions per evitar abocaments al medi.

o Altres similars que requereixi el bon funcionament de la xarxa.

o Actuacions sistematiques per a la deteccio de fuges.

o Obertura de rases, gestio de runes i residus, reposicions de paviments, i similars

1.2.3. Numero d’actuacions

A efectes merament informatius, tenint en compte que per la naturalesa de les
actuacions objecte d'aquesta licitacié no és possible conéixer el nombre d’'obres que
s’hauran d‘afrontar des de Serveis Municipals Sant Quirze SLU- SQVaigua, amb carrec
a aquest contracte, ja que dependra del numero d'actuacions que es produeixin en els
termes anteriorment referits, s‘ofereix en I'’Annex 2 el nombre d’actuacions que s’han
produit I'any 2025.

D’altra banda, les previsions pressupostaries per a totes les actuacions de la xarxa de
distribucié en els propers 4 anys (termini de contractacio, inclosa les seves possibles
prorrogues) s'inclouen en l'apartat B del quadre de caracteristiques.

Aquestes dades constitueixen una mera estimacio que es proporciona a efectes
informatius, per la qual cosa Serveis Municipals Sant Quirze SLU- SQVaigua no s‘obliga
a sollicitar a cadascun dels adjudicataris el niumero total d’'obres indicades: ni d'urgents
ni de programades. En consequéencia Serveis Municipals Sant Quirze SLU- SQVaigua no
estara obligada a consumir el total del pressupost.

1.2.4. Repartiment de les actuacions

L’'objectiu prioritari del contracte és tenir la maxima garantia en la resolucié rapida i
eficag de totes les tasques de manteniment, minimitzant els temps de resposta, tenint
disponibilitat i capacitat de recursos materials, i humans per fer front a un nombre de
manteniments elevats que es poguessin produir, en situacions extremes, en un interval
de temps reduit.

Els adjudicataris del contracte actuaran en tot I'ambit de la xarxa del municipi objecte
d‘aquest procediment.

Serveis Municipals Sant Quirze SLU - SQVaigua sera l'encarregada d‘assignar els
treballs de manteniment o renovacid a realitzar per cadascun dels adjudicataris del
contracte, complint, per a aquesta assignacio, les estipulacions incloses en el PCAP.
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2. EXECUCIO DELS TREBALLS

2.1. URGENTS

Les obres a executar denominades urgents son, a mode orientatiu, les previstes en
I'Annex 2.

Entre aquestes obres s'hi inclouen els trencaments de la xarxa general i de les
connexions, aixi com la substitucid i instal-lacié de nous elements de la xarxa.

La gran majoria tindran la consideracio d’urgents i, per tant, de resolucio immediata.

Si no fos aquest el cas, és a dir, que es pugui demorar la seva execucio, SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua li ho fard saber al contractista assignat,
Jja que algunes actuacions de manteniment preventiu es poden arribar a programar en
un termini inferior a un mes i sense la necessitat de la redaccié d'una memoria valorada
o projecte.

A més dels trencaments també s’inclouen dins d’‘aquestes actuacions la instal-lacid
d’'una nova connexio i els treballs puntuals que es puguin produir al llarg del contracte:
recreixement d’'un registre, substitucio d’'una valvula, etc.

SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua seleccionard, en cada cas
I'adjudicatari d’entre els diferents contractistes, segons els criteris definits en el PCAP,
per a la resolucié de I'obra, indicant-li en aquell moment el caracter d'aquesta i els
equips materials, maquinaria i recursos humans que haura de desplagar a la zona.

Com s’ha determinat al quadre de caracteristiques I'adjudicatari s’haura de personar en
el punt requerit en un termini inferior a 3 hores (o el menor termini que hagi ofert en la
seva proposta), amb els mitjans que li hagin estat indicats, a més de qualsevol altre
mitja que el contractista jutgi necessari. Un cop s’estigui escometent I'obra i a la vista
de la mateixa, aquests mitjans podran modificar-se segons consideracié fonamentada
del contractista.

Una vegada personat en el lloc de I'obra, I'adjudicatari procedira a la seva senyalitzacio
I acotacio per a minimitzar els riscos a persones i vehicles aliens a ella.

Pel que fa als treballadors destinats a I'obra, aquests hauran d'utilitzar els elements de
proteccid individual o col-lectiva que siguin necessaris per a minimitzar els riscos laborals
I accidents propis d‘aquestes actuacions. Inclou I'apuntalament si fos necessari, la
il-luminacio etc.

En tot cas el contractista haura d‘acomplir les previsions del pla de seguretat i salut que
redactara i presentara perqué sigui aprovat per SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE

SLU. - SQVaigua L'adjudicatari designara els Recursos Preventius i d‘acord amb el pla
de seguretat s’establira la presencia necessaria del mateix.
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Amb cardcter general, els materials propis de la xarxa (tubs, juntes, valvules, etc.) per a
la reparacio de la xarxa seran aportats per SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. -
SQVaigua

Les actuacions auxiliars a la xarxa d’abastament d‘aigua, com sén el tancament de les
valvules del poligon (que permeti aillar el trencament) i la reobertura de les valvules (per
restablir el subministrament inclosa la neteja i desinfeccid de la xarxa un cop conclosa
la reparacié), seran, normalment, executats per personal de SERVEIS MUNICIPALS
SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua, que verificara in situ que les obres i instal-lacions
realitzades pel contractista sén correctes i compleixen la qualitat requerides en
I'execucio. Tot i aixi existiran casos en qué l'equip del contractista haura de realitzar la
col-locacio dels materials. En cada cas sera determinat pel personal responsable de
SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

En cas de ser necessari bombejar aigues residuals per eliminar-les d’'un punt d’actuacio
de reparacio, SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua indicara el punt
d’abocament de les aiglies bombejades, sent el contractista qui haura de realitzar
I'obturacié del pou o conduccié afectada, aixi com qui haura de proporcionar la bomba
i conduccions i garantir el seu funcionament.

Un cop reparada I'avaria, es procedira a restablir el subministrament inclosa la neteja i
desinfeccid de la xarxa que, normalment, sera executat per treballadors de SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua , i un cop comprovat que la situacié ha
tornat a la normalitat i que no hi ha fugues entre els elements connectats de la xarxa, el
contractista procedira al reblert de la rasa.

La pavimentacié del carrer es realitzard en un termini no superior a 3 dies des que es
finalitzin les actuacions vinculades directament amb el funcionament de la xarxa.

L'abassegament de terres directament a via publica esta totalment prohibida i un cop
acabada la reparacié qualsevol resta de terres ha de quedar a contenidors per la seva
retirada.

L’adjudicatari, sempre que sigui necessari segons criteri de l'empresa SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua, posara xapes metal-liques o passarel-les
i tanques metal-liques per garantir I'accessibilitat i minimitzar riscos per als vianants i/o
els vehicles, quan la intensitat circulatoria, desnivell entre diferents paviments,
perillositat, accessibilitat, etc. ho requereixi. Per a poder certificar aquestes partides
hauran de ser autoritzades, previa a la seva instal-lacid, per SERVEIS MUNICIPALS SANT
QUIRZE SLU. - SQVaigua

En I'annex 5 s’ofereixen les especificacions técniques per a la realitzacié de les obres,
tant si la reparacid s’ha realitzat en la vorera o la calgada.

2.2. Planificades

Les obres de renovacié i ampliacié de la xarxa, que normalment tenen una afeccid
important sobre els usos de I'espai public del seu entorn s’hauran de planificar en la seva
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execucié i per tant el seu inici i finalitzacié estaran determinats per SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i el termini que estableixi el projecte o la
memoria corresponent.

L’Adjudicatari haurd de disposar dels recursos materials, maquinaria i humans
necessaris per realitzar les obres en els terminis marcats, podent-se executar les
penalitzacions que consten en el PCAP en cas d’incompliment d‘aquests terminis.

Les obres estaran correctament senyalitzades i acotades i I'adjudicatari atendra a les
indicacions que realitzin les autoritats locals per minimitzar les consequéncies per la
mobilitat de les persones i al transit de vehicles alienes a les mateixes.

Les persones treballadores destinats a les obres hauran d'utilitzar els elements de
proteccid individual que siguin necessaris per a la minimitzacié dels riscos laborals i
accidents propis d’‘aquestes actuacions.

Amb cardcter general, els materials propis de la xarxa (tubs, juntes, valvules, etc.) per al
manteniment i la renovacid de les xarxes seran subministrats per SERVEIS MUNICIPALS
SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua El projecte, memoria valorada o Iinforme tecnic que
defineixi les obres de manteniment i/o de renovacioé aixi ho recollird. En cas contrari,
seran aportats pel contractista.

Les actuacions auxiliars sobre la xarxa, com sén el tancament de valvules que permeti
la connexié de la xarxa general amb la xarxa renovada, la reobertura de les valvules un
cop conclosa la connexid, la neteja i la desinfeccié de la xarxa, seran realitzades,
normalment, per personal de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua,
que verificara in situ que les obres realitzades per I'adjudicatari sén correctes i estan ben
executades.

Per tal de minimitzar les molésties dels veins, les condicions de mobilitat i 'accessibilitat
dels vianants, aixi com la fluidesa del transit, es podran imposar longituds maximes en
I'execucid de rases sense tancar o ferms sense pavimentar, podent obligar SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua al seu cobriment provisional i/o
pavimentat progressiu, segons es vagin connectant els diferents trams de les obres,
quan les longituds siguin majors d’'una quantitat determinada.

L'abassegament de terres directament a via publica esta totalment prohibida i un cop
acabada la reparacié qualsevol resta de terres ha de quedar a contenidors per la seva
retirada.

L'adjudicatari haurd de disposar dels elements necessaris (xapes o passarel-les i tanques
metal-liques) per garantir la mobilitat dels vianants i la circulacié de vehicles en la zona.
Aquest elements els haura de proporcionar I'adjudicatari sense que suposi un cost
addicional per a SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

1.1. QUALITAT DE L’EXECUCIO DELS TREBALLS
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1.1.1.Actuacions urgents

En tots els casos quedara constancia per escrit de I'hora en qué s’ha realitzat la peticio
de l'ordrede treball per part de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

L'adjudicatari, de manera immediata, haura de comunicar de manera fefaent que ha
rebut el missatge i que activa el protocol per a l'inici de les actuacions.

Amb l'objectiu de controlar els terminis que es marquen en aquest plec, una vegada el
contractista s’ha personat amb els equips sol-licitats, i aquells que ell mateix consideri
necessaris, al lloc de l'obra es seguira el PROTOCOL determinat per SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua que es proporcionard a les empreses
adjudicataries una vegada s‘hagi formalitzat el contracte.

El temps maxim per a presentar-se amb tots els recursos (humans i materials) per iniciar
I'actuacio en el lloc dependra del temps ofert pel contractista en la seva oferta que no
podra superar les 3 hores. Qualsevol incompliment en aquest sentit sera penalitzat
segons el PCAP.

1.1.2. Per a totes les actuacions (urgents i planificades)

En el transcurs dels treballs, el contractista recollird documentacié grafica a través de
fotografies i descriptiva a través de croquis (si fossin necessaris) per a la correcta
interpretacio de la resolucié de I'ordre de treball.

En cas que sigui necessari tallar el subministrament d’aigua, s‘anotara I'hora del
moment en qué s’hagi interromput | restablert el servei d'‘abastament, aixi com les
valvules que han estat utilitzades amb l'objectiu de determinar els usuaris afectats i el
temps en aquests han tingut interromput el servei, per tant, el temps de des abastament
als usuaris afectats.

Tota la documentacid fotografica, croquis, hores d'inici i finalitzacié de tasques, etc. es
recolliranen I'informe de treball que posteriorment el contractista haurd de remetre a
SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua en compliment de les ordres de
treball.

Quan l'ordre de treballimpliqui tall de subministrament d’aigua a alguna persona usuaria
o pérdua d'aigua per una fuga, l'execucid dels treballs s’haurd d'efectuar sense
interrupcio fins que el subministrament quedi restablert o la pérdua d’aigua hagi cessat.

L’execucio de les obres s‘ajustara en tot moment a les indicacions de SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua. — SQVaigua. Si el contractista realitzés
alguna activitat que no formi part de I'ordre de treball de manteniment o del projecte
de renovacid, sense autoritzacié de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. -
SQVaigua, aquesta no podra ser objecte de certificacio.

Quan SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua sigui qui subministri tots o
part dels materials necessaris per a la seva instal-lacié a les obres, en aquest cas, els
materials subministrats no seran objecte de certificacio per part de I'adjudicatari.

Carrer Pintor Vila Puig, 49 baixos 08192 Sant Quirze del Valles 9
Teléfon 931 188 893 sqvaigua.cat



®
a I u a Serveis Municipals Sant Quirze SLU
Ref. Exp.: 33/2026/SMSQV/CO

Tots els material de la xarxa hidrdulica (canonades, peces especials, juntes, valvules,
etc.) que aporti el contractista hauran de comptar amb la prévia aprovacié expressa
per part de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i haura de ser anterior
a la seva installacié a I'obra. En el supodsit que s’hagin instal-lat elements de la xarxa
sense l'autoritzacio expressa o sense complir amb els requisits de qualitat requerits per
SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua , s’hauran de substituir pels
materials adequats i autoritzats, sense dret a certificar els materials instal-lats sense
autoritzacio o sense la qualitat requerida.

El personal de I'empresa adjudicataria realitzard les tasques de mesurament de I'obra, aixi
com l'obtencidé de les dades que es necessitin per efectuar la certificacié, que seran
lliurades a I'empresa SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua en els
formats que aquesta requereixi per a la supervisio de les certificacions i per al
manteniment de les bases de dades de la xarxa.

El personal operari del contractista haura d‘anar correctament uniformat amb les peces
de roba de treball necessaries per al tipus de feina a realitzar, segons la legislacié vigent
en materia de Seguretat i Salut en el treball i en compliment del que disposi el Pla de
Seguretat i Salut.

El personal operari del contractista portarda en un lloc ben identificat en el seu vestuari,
tanques i vehicles el logotipus de I'empresa SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU.
- SQVaigua

El contractista comunicara a SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua
qualsevol dany que es produeixi a tercers com a consequéncia de la reparacio. Si es
tractés d’'una companyia de serveis, comunicara la incidencia dimmediat a aquesta
companyia, sol-licitara l'assisténcia necessaria i fara un seguiment dels treballs
d’'aquesta companyia fins a la seva finalitzacio; tot aixo haura de quedar clarament
reflectit en I'informe de treball de I'obra.

En cas que el manteniment realitzat hagi estat consequencia d'un trencament de la
canonada o enllag, en l'informe de treball, a més, quedara reflectit amb claredat i
precisio si hi ha o no danys perceptibles a tercers.

De la mateixa manera, quan el manteniment o reparacié hagi estat causat per
I'actuacio d'un tercer, el contractista identificara a I'empresa promotora de l'obra, al
contractista osubcontractista, realitzant per aixo les fotos de I'avaria o trencament, aixi
com les proves que aquesta empresa n‘ha estat la responsable. Aquests treballs
s’'emmarquen en la col-laboracié mutua entre SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU.
- SQVaigua i les empreses contractades per ella.

El personal que intervingui en I'execucié dels treballs tindrad un comportament i una
imatge correctes tant amb el personal de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. -
SQVaigua com amb els seus usuaris o persones que s'interessin per la realitzacioé de les
obres.
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SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua podra supervisar I'execucio de
les obres per comprovar que s‘ajusten a l'establert en l'ordre de treball i que s’esta
realitzant amb els materials i qualitats adequades.

En cas que es detectin treballs defectuosos, incorrectes o amb materials no adequats,
el contractista haura de corregir-los sense cap cobrament addicional. A més, es podran
aplicar les penalitzacions que apareixen en el PCAP.

Ja que una part de la xarxa d’abastament d’aigua potable actual del municipi esta
constituida per canonada de fibrociment, els contractistes hauran de complir les
obligacions establertes en el RD 396/2006 pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables a els treballs amb risc d'exposicié a I'amiant. Entre
aquestes obligacions, I'article 17 estableix que 'empresa estigui inscrita en el Registre
d’Empresas amb Risc per Amiant (RERA) i tenir un pla genéric de treballs amb amiant
aprovat per poder fer treballs amb fibrociment, com és el cas d’‘aquesta licitacié com a
consequeéncia deltall, manipulacid i retirada de canonades d’aquest material.

Abans de comengar qualsevol actuacid, el contractista comprovara si hi ha serveis
afectats. Les hores empleades per l'adjudicatari (personal, maquinaria i mitjans
auxiliars) en aquestes activitats aixi com els possibles temps d'espera que poguessin
produir-se per desviar o eliminar aquests serveis afectats, ja estan incloses dins dels
preus del contracte i no es podran facturaran a part.

1.2. Gestio de residus

L'adjudicatari haura de complir, en I'execucido de tots i cadascun dels treballs, allo
disposat en les diferents legislacions: nacional, autonomica i local, entre elles:

o Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats

e Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus
a l'interior delterritori de I'Estat.

o Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestio
dels residus deconstruccid i demolicio.

o Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes deseguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicido a
I'amiant.

o Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, Text Refds de la Llei reguladora de
residus.

e Qualsevol altra llei que en el futur substitueixi a les anteriors

Entre la documentacid que el contractista haura d‘aportar mensualment, hi haura un
informe sobre la gestid de residus segons la seva caracteritzacio per a tots els treballs
realitzats | per codi de residu, en el qual s’hi incloura el volum dels mateixos, desti
(abocador autoritzat), gestor del residu.
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Aquestes dades s’inclouran en cadascun dels informes de treball de cadascuna de les
obres realitzades.

1.3. RECEPCIO DE LES OBRES

Les obres objecte d’‘aquest contracte, es consideraran rebudes provisionalment a la
finalitzacié de I'execucié de cadascuna delles, un vegada aportada tota Ila
documentacid de linforme de treball i acceptades per SERVEIS MUNICIPALS SANT
QUIRZE SLU. - SQVaigua; i rebudes definitivament transcorregut el termini de garantia
previst en el PCAP o aquell que hagi ofert el contractista en la seva oferta.

2.  CERTIFICACIO DELS TREBALLS

2.1. Treballs en general.

En tots els tipus de treballs seran certificades aquelles activitats realitzades per
I'adjudicatari. En aquest sentit quan els materials hidraulics de la xarxa de distribucio:
tubs, collarins, valvules, juntes, etc. hagin estat aportats per SERVEIS MUNICIPALS
SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua aquests materials no seran certificats.

En els casos en que les persones treballadores de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE
SLU. - SQVaigua siguin els encarregats de realitzar les connexions a la xarxa, aquestes
tampoc seran certificats pel contractista.

Sera amb carrec al contractista el transport dels materials que aporti SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i que hagi de transportar des del seu
magatzem fins al lloc de treball.

En el PCAP s’ha definit que el procediment per a la certificacié i pagament dels treballs,
que es certificara i pagara atenent al quadre de preus que figura en I'annex 4 del present
plec de prescripcions técniques, aplicant-se els amidaments de [l'obra realment
executada.

En el PCAP s’ha definit el procediment per a la certificacio i pagament dels treballs. Si
es tracta d'una actuacid urgent, sense relacié valorada o sense projecte, en aquest cas
es pagara atenent al quadre de preus que figura en 'annex 4 del plec de prescripcions
tecniques (PPTP). Si es tracta d'una actuacié planificada amb relacié valorada o amb
projecte, i per tant amb pressupost, en aquest cas els treballs s‘abonaran d’acord amb
baixa oferta pel contractista a aquest pressupost o relacié valorada.

Les actuacions es certificaran i pagaran conforme als quadres de preus que l'annex 4
del present plec de prescripcions técniques; per a cadascuna de les activitats, minorats
per la baixa que hagués ofert el contractista per als contractes basats urgents i
actuacions planificades. els preus de I'annex 4 del present plec de prescripcions
técniques ja porten incorporats els coeficient de Despeses Generals (13%), Benefici
Industrial (6%) i només caldra afegir-los I''VA corresponent. En el cas de les actuacions
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planificades en les que existeixi un projecte o una relacié valorada s‘abonara segons
I'oferta del contractista per a aquesta obra.

Aquests preus seran els que regeixin per les hores diurnes dels dies laborables del
conveni de l'aigua; en cas que els treballs es duguin a terme en altres horaris, a la ma
d’obra, se'ls aplicara el coeficient que apareix en la seguent taula, segons sigui el cas:

Horari Coeficient
Laborable de 6:00 a 22:00 1,00
Laborable de 22:00 a 6:00 i festius (no locals) 1,50

2.2. Actuacions que requereixin excavacié

Per a totes les actuacions del contracte que requereixin excavacio, es tindrd en compte
el seguent:

o La localitzacié dels serveis afectats, es consideren incloses en els preus
d’‘excavacid dels quadres de preus aplicables en el contracte i no seran de
certificaciéo addicional, excepte que es tracti de localitzacions puntuals
ordenades expressament per SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. -
SQVaigua, en quin cas s‘aplicaran els preus corresponents a l'execucio de
cales de I'annex 4.

o Eltransport interior en obra, que pogués produir-se, es considera aixi mateix
inclos en tots els preus referents al moviment de terres dels quadres de preus
aplicables en el contracte.

« Amb lobjectiu de fixar el volum de material traslladat a abocador, es
considerara un augment de volum pel que fa al de la rasa, d'un 20% superior
degut a lI'esponjament dels materials extrets, que s‘aplicara a les partides
d’‘excavacid i demolicio dels quadres de preus aplicables.

e« En cas dhaver-se d'utilitzar xapes o passarel-les per donar continuitat al
transit de vehicles i vianants respectivament, s’haurd de comptar amb el
vistiplau de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua a I'hora
d‘establir la superficie a cobrir.

Serd amb carrec al contractista, i per conseguent es considerara inclos en el preu de la
unitat corresponent, el transport dels materials que aporti SERVEIS MUNICIPALS SANT
QUIRZE SLU. - SQVaigua i que hagi de transportar des del seu magatzem fins al lloc de
treball.

A més, el Contractista haura d’aportar, suportant tots els costos, la resta dels materials
que siguin necessaris per a l'execucid de les actuacions que se li requereixin,
concretament:

o Els materials d'ompliment de les rases i cales.

o Els materials del ferm de la calgada.
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o Els paviments i/o vorades de les voreres, que hauran de tenir les
caracteristiques preexistents o les marcades per SERVEIS MUNICIPALS
SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

o Els formigons, el ferro, els encofrats, els moduls prefabricats per a la
construccié dels pericons (arquetes).

o Lestanques, xapes, passarel-les, cons, senyals i elements de senyalitzacié que
siguinnecessaris per a la seguretat del transit de vehicles i persones.

e Qualsevol altres materials no citats anteriorment pero que siguin necessaris
per realitzar les obres per part del contractista.

S’entendra en tot cas que, en el preu de cada unitat, s’hi inclou el transport del personal,
maquinaria, instrumental i materials a les diferents tasques, aixi com la resta de costos.

3. RELACIONS DE L’ADJUDICATARIA AMB SERVEIS MUNICIPALS
SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

L’adjudicatari nombrard a una persona com a Cap d'obra que sera l'interlocutor entre
SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i 'empresa, segons es determina
en el PCAP.

La persona nomenada com a Cap d’obra o la seva substituta, si s'escau, sera la persona
responsable de confeccionar i enviar a SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. -
SQVaigua -SQVaiguaels informes de treball de cadascuna de les actuacions realitzades
per 'empresa i els informes trimestrals de les activitats desenvolupades en els mesos
anteriors. Haura d‘assistir a totes les reunions que sigui convocat per SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i transmetra als seus treballadors les
directrius donades per SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

Qualsevol variacié de la persona Cap d'obra, haurd de ser raonada, justificada i
informada pel contractista abans de produir-se, per ser autoritzada per SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

Aixi doncs, haura d’existir un llistat de persones de contacte a disposicio de SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i estara localitzable les 24 hores del dia
tots els dies de I'any a través del seu teléefon mobil.

4. COMUNICACIONS ENTRE SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE
SLU. - SQVaigua |l L'ADJUDICATARIA EN CAS D’AVARIA.

Les comunicacions entre SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i el
contractista, en la resolucié d'una avaria a la xarxa, hauran d‘anar orientades a
aconseguir la tragabilitat de tots i cadascun dels passos que s’hagin anat donant en el
transcurs d’‘aquesta i, en el seu cas, els temps empleats en la recuperacio dels serveis,
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sigui en un domicili pel trencament i reparacid de la connexié o sigui en una zona com a
consequéncia del trencament de la xarxa general.

Els mitjans que s'utilitzaran per comprovar aquests extrems son el correu electronic i les
aplicacions de missatgeria del telefon mobil, o altres aplicacions que SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua pugui posar a disposicid del contractista.
Per aixo el contractista haura de tenir operatius aquests mitjans les 24 hores del diq, els
365 dies de I'any.

Les comunicacions seran bidireccionals. En principi sera SERVEIS MUNICIPALS SANT
QUIRZE SLU. - SQVaigua qui inicii el contacte amb el contractista per a posar de
manifest l'existéncia d'una avaria. A partir d’‘aquest moment, el contractista haura de
fer un seguiment de la reparacié amb el mitja de comunicacid acordat per informar de:

1. l'estat en que es troba la xarxa.

2. els mitjans materials i humans que ha posat a disposicid de la mateixa.
3. el temps esperat per a la seva resolucid.
4

. Altres informacions que siguin requerides per SERVEIS MUNICIPALS SANT
QUIRZE SLU. - SQVaigua

Si en el transcurs de la reparacié hi hagués algun canvi substancial en els aspectes
anteriorment indicats, el contractista haura de tornar a informar a SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

Aixo permetra a SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua tenir un
coneixement actualitzat de la reparacid i aixi poder informar als seus usuaris de la
situacié anomala del servei i quan s‘espera que quedi resolta.

Un cop resolta I'avaria completament (inclosa la reposicié dels paviments de calcada i
voreres), el contractista haura de realitzar l'informe de treball oportu que determinard
SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua i que haura d’incloure entre
d’altres:

1. Localitzacid de la incidencia: carrer i numero, UTM, o dades que la situin.

2. Hora de la comunicacid de la incidencia per part de SERVEIS MUNICIPALS SANT
QUIRZE SLU. - SQVaigua

Hora de la presentacid del contractista a la incidéncia.

Hora de la finalitzacié de la cala o rasa.

Material de la canonada afectada.

Hora de la interrupcid i recuperacio del servei.

Hora de la recuperacié de la mobilitat del vehicles i/o persones.

Data del reblert de la cala.

© ® N O GO A W

Data de reposicié dels paviments.
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10. Croquis acotat de la posicio relativa a fagana i profunditat de la canonada.

Aquest informe de treball sera indispensable per poder certificar els treballs realitzats i
percebre el pagament de la factura. Fins que no s’hagi enviat aquesta documentacio i
s’hagi considerat correcta i completa, no es podran facturar els treballs.

En aquest sentit, SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua en el termini
maxim de dues setmanes fara els comentaris o precisions que consideri oportunes a la
documentacié aportada pel Contractista.

5. INFORMES MENSUALS DE L'’ADJUDICATARI A SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua

A més de la informacidé puntual de cadascuna de les incidencies, en els primers deu dies
de cada mes l'adjudicatari enviara un resum de les actuacions que ha realitzat durant el
mes anterior. La tipologia de document aixi com la forma en que s’ha de presentar la
determinara SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua una vegada s’hagi
formalitzat el contracte. Tot i aixd, el document, anomenat ALBARA incloura la seglient
informacié entre d’altres:

1. Codide l'ordre de treball.

Nom i adrega del lloc on s’han fet els treballs.
Data en qué s’inicia el treball.

Data en la qual es finalitza.

Base imposable (€).

IVA facturat.

7. Total Factura (€).

La presentacié de la facturacié haura d’‘anar acompanyada d’‘aquest document, en cas
contrari no es tramitara.

SO 0 A W D

Mensualment I'adjudicatari presentard, igualment, un informe sobre la gestio
realitzada dels residus del mes anterior en qué es recullin totes les dades rellevants:

m3 transportats
abocadors utilitzats

gestors

AW N o=

observacions
5. etc.

En cas que entre els residus evacuats hi hagi hagut fibrociment com a consequencia de
la retirada d’‘aquest material de la xarxa, es descriura amb especial detall, si n'hi hagués,
qualsevol fet rellevant del mateix.
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6. MITJANS ADSCRITS AL CONTRACTE

Estara adscrit als treballs objecte del contracte una persona que realitzara les funcions
de Cap d'Obres. S’haura de justificar documentalment que aquest perfil pertany a la
plantilla de I'empresa licitadora en el moment de presentar l'oferta, aixi com la seva
experiéncia, que sera valorada segons els criteris de valoracié del PCAP.

Qualsevol variacié que pretengui fer I'adjudicatari s’haura de raonar, justificar i informar
a SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua, per posteriorment, ser
autoritzat, segons el que determina el PCAP.

Els treballadors que dediqui I'empresa adjudicatdria hauran de ser tals (en nimero i
qualificacié) que permeti realitzar les obres que se li encomani, complint amb els temps
de resposta en els treballs, anteriorment citats.

En cas que el contractista derivés algun personal que estigués realitzant una actuacio
planificada a una actuacid urgent no impedird complir la planificacid en les actuacions
planificades. En cas que aquest endarreriment ocorregués en la renovacio es podran
imposar les penalitzacions previstes en el PCAP.

El contractista atendra les trucades de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. -
SQVaigua en qualsevol horari durant tots els dies de I'any. Per aixo, disposara d'un
numero de telefon i dispositius informatics que seran atesos per una o varies persones
amb coneixement dels treballs objecte d’‘aquest contracte.

L'adjudicatari disposara dels mitjans tecnics per a la correcta comunicacié amb
SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua, tant en la seva oficina com amb
els treballadors destinats a I'execucid de les ordres de treball. En 'Annex 3 del present
plec es determina quins han de ser els mitjans materials minims.

L’adjudicatari disposara directament, o a través de subcontracta, dels mitjans
necessaris per realitzar els treballs pavimentacio (asfaltat i altres materials existents) i
aixi garantir els terminis donats per a la realitzacié d'aquestes tasques. En cas de
subcontractar aquests treballs, el licitador, en la seva oferta, haurd d‘aportar carta de
compromis d‘aquesta empresa subcontractista en la qué s‘assumeixi els terminis de
realitzacio.

Tot el personal, tecnic, encarregat, brigades de treball, etc. de 'empresa contractista
disposara de telefon mobil per a la permanent comunicacio amb SERVEIS MUNICIPALS
SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua a través de la persona Encarregada o persona en qui
delegui.

Les brigades de reparacié i/o I'encarregat hauran de disposar de cameres fotografiques
amb data i hora per poder complimentar els informes de treball; aquesta funcionalitat
podra ser substituidapel telefon si és que compta amb aquestes prestacions.

Els vehicles destinats a la resolucié d’‘avaries hauran de tenir instal-lat un sistema GPS
que certifiqui on ha estat el vehicle des del moment en qué SERVEIS MUNICIPALS SANT
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QUIRZE SLU. - SQVaigua hagi donat avis de la incidéncia i fins la seva reparacié, amb
I'objectiu de comprovar els recursos assignats a la incidéncia i el temps de resposta. Es
valorara, tal i com estableix el PCAP, que aquests vehicles siguin ECO.

7. SEGURETAT ISALUTEN L'EXECUCIO DELS TREBALLS

En compliment de I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, cada
contractista adjudicatari redactara un pla de seguretat i salut al qual s‘analitzaran,
estudiaran, es desenvoluparan i es complementaran les previsions contingudes a
I'estudi o estudi basic en funcio del seu propi sistema d’execucid de l'obra.

El contractista designara al seu carrec per a cada obra la persona que fara la
coordinacid de Seguretat i salut de les obres.

El Pla de Seguretat i Salut, haura de desenvolupar la problematica especifica de
seguretat relativa a obres de connexié d’escomeses a la xarxa publica de distribucio
d'aigua potable i operacions similars (p. ex. Descarregues). Es redactard amb els
esquemes organitzatius, procediments i sistemes d’‘execucid propis d’aquesta empresa.
Contindra, a més, la valoracio inicial de Riscos de les principals activitats de l'obra,
d’'acord amb el que s’estableix a la llei 31/95 de Prevencié de Riscos Laborals.

Els Plans de Seguretat i Salut acompliran les previsions genériques contingudes a
I'’Annex 6 d’‘aquest Plec.

8. RESPONSABILITAT

Les circumstancies de responsabilitat civil o d‘altre tipus que puguin derivar-se pel que
fa a danys a tercers o a SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua amb
motiu de I'execucid de les obres realitzades en base a aquest contracte hauran de ser
assumides pel contractista al seu carrec o a través de la seva companyia
d'assegurances.

L’Adjudicatari es compromet a adoptar totes les mesures necessaries perqué durant
I'execucio de les obres quedi assegurada la proteccié de tercers i de SERVEIS
MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua, essent de la seva total responsabilitat els
danys i perjudicis que a aquests pugui ocasionar-se com a consequencia d‘aquestes
obres, si d’acord amb les disposicions vigents es demostra la seva responsabilitat.

L’adjudicatari haurd d’acreditar, amb anterioritat a la firma del contracte, la subscripcio
de la polissa d’‘assegurancga de responsabilitat civil prevista a la LCSP.

El contractista assumeix I'obligacio d’atenir-se, pel que fa a les obres i treballs que es
realitzin, al disposat en les Ordenances Municipals o d‘altres Organismes Publics
reguladors de les ocupacions de les vies publiques. En consequéncia, el contractista fara
front al pagament de les sancions que puguin imposar els diferents organs publics
municipals o altres per 'incompliment de les corresponents normatives.
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El contractista haura de disposar, a temps parcial o total, de tecnics competents en
prevencid de riscos laborals de nivell superior i en control de qualitat assignats al
contracte i realitzarsupervisions periodiques, aportant actes i fotografies.

També haura de disposar de recurs preventiu designat, amb formacié minima de PRL
nivell basic i formacié especifica.

A més haura d’acomplir en tot moment les disposicions vigents en materia laboral i de
seguretat | salut dels treballadors aixi com en materia mediambiental, assumint les
obligacions derivades de la legislacio vigent que afectin a I'execucid dels treballs objecte
d‘aquest contracte.

Sant Quirze del Valles, a la data de la signatura,

Joan Carles Barea Lépez

Cap dels Serveis tecnics de Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua
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ANNEX 1. CARACTERISTIQUES DE LA XARXA
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ANNEX 2. ACTUACIONS REALITZADES DURANT L’EXERCICI 2025

A continuacié es relacionen les actuacions executades durant I'exercici 2025:

Descripcié unitats
Connexions escomeses individuals 189
Connexions escomeses collectives 106
Connexions escomeses incendis 37
Anul-lacié /modificacié escomeses obsoletes 149
Instal-lacié/substitucié valvules de xarxa 22
instal-lacié/substitucioé valvules d'escomeses 112
Reparacions de rebentaments de canonades 62
Reparacions de fuites de canonades 109
Reparacions de rebentaments d'escomeses 25
Reparacions de fuites d'escomeses 118
Instal-lacié de canonades metres
Fosa ductil DN-60 mm 321
Fosa ductil DN-100 mm 1175
Fosa ductil DN-150 mm 268
Polietile BD D.Ext.- 63 mm 140
Carrer Pintor Vila Puig, 49 baixos 08192 Sant Quirze del Valles 21
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ANNEX 3. MITJANS MATERIALS

L’adjudicatari disposara de camié-ploma, per tal que sigui posat a disposicié de qualsevol actuacio si
ho requereix SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua — SQVaigua. L'adjudicatari haura
de disposar també de retroexcavadora, incloent maquinista disponible en tot moment.

Els mitjans materials addicionals que haurd de posar a disposicio el contractista son els seglents:

MAQUINARIA D'OBRA PUBLICA

2 COMPRESSOR AMB TOT L'EQUIPAMENT

2 MAQUINA MINIEXCAVADORA AMB MARTELL.
1 MAQUINA MIXTA AMB MARTELL

1 MAQUINA GIRATORIA 6 TN O 24 TN

1 MAQUINA RETRO MIXTA.

2 MAQUINA MINI CARREGADORA BOBCAT.

CAMIO 3,5TN, 8 TN O 20 TN
CAMIO GRUA 7,2 0 18 TN

1 CAMIO PLOMA 10 TN.
2 CAMIO DUMPER.
1 CAMIO GONDOLA
1 COMPACTADORA.
1 PISO COMPACTADORA 65-105KG.
1 RODELL COMPACTADORA 650KG., 2500-3000 KG.
1 TALLADORA D'ASFALT-FORMIGO AMB DISC
4 MARTELL ELECTRIC | GRUP ELECTROGEN.
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ANNEX 4. PREUS UNITARIS D'OBRA PER A CONTRACTES URGENTS

S‘adjunta en la documentacié de la licitacié un document en format Excel amb el llistat de preus
unitaris.

Els preus unitaris d’'obra INCLOUEN EL 19% DE DESPESES GENERALS | BENEFICI INDUSTRIAL, només
caldra afegir I'IVA corresponent.

MANIPULACIO DE CANONADES DE FIBROCIMENT

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en petites actuacions, trams I<2m i
DNs200mm.. Inclou un minim de tres talls, I'extraccio,
I'embolcall i la paletitzacié de la canonada, realitzacié
de proves personals i ambientals amb andlisis a
laboratori, transport de canonada (residu especial
classe 11) amb autoritzacié d'entrada a I'abocador
autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou equip i
desplacament.

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
geneéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en petites actuacions, trams 3 m <l<6é m
i DN<100mm.. Inclou un minim de tres talls, I'extraccio,
I'embolcall i la paletitzacié de la canonada, realitzacio
de proves personals i ambientals amb andlisis a
laboratori, transport de canonada (residu especial
classe Ill) amb autoritzacié d'entrada a I'abocador
autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou equip i
desplacament.

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
geneéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en petites actuacions, trams 3 m <l<6 m
i 100mm <DN<200mm.. Inclou un minim de tres talls,
l'extraccid, I'embolcall i la paletitzacié de la canonada,
realitzacié de proves personals i ambientals amb
andlisis a laboratori, transport de canonada (residu
especial classe IlI) amb autoritzacié d'entrada a
I'abocador autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou
equip i desplagament.

SQVAFCO1 |ut 316,50 €

SQVAFCO2 ut 550,00 €

SQVAFCO3 ut 715,00 €
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Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en petites actuacions, trams 3 m <l<6 m
i 200mm <DN<400mm.. Inclou un minim de tres talls,
l'extraccid, I'embolcall i la paletitzacié de la canonada,
realitzacié de proves personals i ambientals amb
andlisis a laboratori, transport de canonada (residu
especial classe IlI) amb autoritzacié d'entrada a
I'abocador autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou
equip i desplagament.

SQVAFC04 ut 858,00 €

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en actuacions, trams 12 m <I<30 m i
DN<100mm.. Inclou un minim de tres talls, I'extraccio,
I'embolcall i la paletitzacié de la canonada, realitzacio
de proves personals i ambientals amb andlisis a
laboratori, transport de canonada (residu especial
classe Ill) amb autoritzacié d'entrada a I'abocador
autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou equip i
desplacament.

SQVAFCO05 m 39,17 €

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en actuacions, trams 12 m <I<30 m i
100mm <DN<200mm.. Inclou un minim de tres talls,
l'extraccid, I'embolcall i la paletitzacié de la canonada,
realitzacié de proves personals i ambientals amb
andlisis a laboratori, transport de canonada (residu
especial classe Ill) amb autoritzacié d'entrada a
I'abocador autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou
equip i desplagament.

SQVAFCO06 m 44,69 €

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en actuacions, trams 12 m <I<30 m i
200mm <DNs400mm.. Inclou un minim de tres talls,
l'extraccid, I'embolcall i la paletitzacié de la canonada,
realitzacié de proves personals i ambientals amb
andlisis a laboratori, transport de canonada (residu
especial classe Ill) amb autoritzacié d'entrada a
I'abocador autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou
equip i desplagament.

SQVAFC07 m 63,12 €

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en actuacions, trams [1>30 m i
SQVAFCO8 m I,DNs100mn7.. Inclou un n‘.ninim de tres talls, I'ext(acciéj 3476 €

I'embolcall i la paletitzacié de la canonada, realitzacio
de proves personals i ambientals amb anadlisis a
laboratori, transport de canonada (residu especial

classe Ill) amb autoritzacié d'entrada a I'abocador
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autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou equip i
desplacament.

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en actuacions, trams 1>30 m i 100mm
<DN<200mm.. Inclou un minim de tres talls, 'extraccid,
I'embolcall i la paletitzacié de la canonada, realitzacio
de proves personals i ambientals amb andlisis a
laboratori, transport de canonada (residu especial
classe Ill) amb autoritzacié d'entrada a I'abocador
autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou equip i
desplacament.

SQVAFCO09 m 41,00 €

Tall i extraccié de canonada de fibrociment amb pla
genéric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel
contractista), en actuacions, trams 1>30 m i 200mm
<DN<400mm.. Inclou un minim de tres talls, I'extraccio,
I'embolcall i la paletitzacié de la canonada, realitzacio
de proves personals i ambientals amb anadlisis a
laboratori, transport de canonada (residu especial
classe Ill) amb autoritzacié d'entrada a I'abocador
autoritzat. Tot segons I'anomenat pla. Inclou equip i
desplacament.

SQVAFC10 m 81,62 €

Presa en carrega de 1" o 2 " sobre canonada existent de
fibrociment DN10O, per a unié en carrega mitjancant
collari fixat amb cingles d'acer inoxidable i capg¢al de
presa en carrega. Inclou equip, desplacament,
muntatge hidraulic i eines per realitzar la presa en
carrega. Material hidraulic subministrat per SQVaigua.

SQVAFCT11 ut 246,91€

Presa en carrega de 1" o 2 " sobre canonada existent de
fibrociment DN20O, per a unié en carrega mitjancant
collari fixat amb cingles d'acer inoxidable i capg¢al de
presa en carrega. Inclou equip, desplagament,
muntatge hidraulic i eines per realitzar la presa en
carrega. Material hidraulic subministrat per SQVaigua.

SQVAFC12 ut 294,32 €

Presa en carrega de 1" o 2 " sobre canonada existent de
fibrociment DN30O, per a unié en carrega mitjangcant
collari fixat amb cingles d'acer inoxidable i cap¢al de
presa en carrega. Inclou equip, desplagament,
muntatge hidraulic i eines per realitzar la presa en
carrega. Material hidraulic subministrat per SQVaigua.

SQVAFC13 ut 546,34 €

Trasllat de cabina de descontaminacio

DEMOLICIONS | DESMUNTATGES
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SQVADDO1

Demolicié de vorera de paviment de panots i base de
formigo, fins a 20 cm de gruix total, amb martell
compressor, carrega manual i mecanica de runes
sobre camié o contenidor.

26,43 €

SQVADDO2

Demolicié de vorera de paviment de panots i base de
formigo, fins a 20 cm de gruix total, amb mitjans
mecanics, carrega manual i mecanica de runes sobre
camio o contenidor.

2509 €

SQVADDO3

Demolicié de vorera de paviment de formigo, fins a 20
cm de gruix total, amb martell compressor, carrega
manual i mecanica de runes sobre camié o contenidor.

20,76 €

SQVADDO4

Demolicié de vorera de paviment de formigo, fins a 20
cm de gruix total, amb mitjans mecanics, carrega
manual i mecanica de runes sobre camié o contenidor.

17,92 €

SQVADDO5

Demolicié de paviment de formigd, de 20 cm de gruix
com a maxim, amb retroexcavadora amb martell
trencador, carrega manual i mecanica de runes sobre
camio o contenidor.

2525¢€

SQVADDO6

Demolicié de paviment de formigd, de més de 20 de
gruix i fins a 30 cm de gruix total, amb retroexcavadora
amb martell trencador, carrega manual i mecanica de
runes sobre camié o contenidor.

31,44 €

SQVADDO7

Demolicié de ferm d’aglomerat asfaltic, base i subase
de formigd, de 10 cm de gruix total com a maxim, amb
miniexcavadora amb martell trencador, carrega
manual i mecanica de runes sobre camié o contenidor.

14,06 €

SQVADDO8

Demolicié de ferm d’aglomerat asfaltic, base i subase
de formigd, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de
gruix total, amb retroexcavadora amb martell
trencador, carrega manual i mecanica de runes sobre
camioé o contenidor.

17,19 €

SQVADDO9

Tall de paviment d’aglomerat asfaltic i/o de formigé,
de 20 cm de gruix com a maxim, amb maquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir.

962€

SQVADD10

Tall de paviment d’aglomerat asfaltic i/o de formigé,
de més de 20 cm de gruix i fins a 30 cm de gruix total,
amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir.

15,79 €

SQVADD11

Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camid o contenidor.

556 €

SQVADD12

Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega manual i mecanica de runa sobre camid o
contenidor.

4,56 €
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SQVADD13

Demolicié de vorada amb rigola de formigé col-locada
sobre formigé amb compressor i carrega amb mitjans
mecanics sobre camié o contenidor.

6,90 €

SQVADD14

Demolicié de vorada amb rigola de formigé col-locada
sobre formigé amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega amb mitjans mecanics
sobre camié o contenidor.

531€

SQVADD15

Demolicid de rigola de formigd, amb compressor i
carrega mecanica sobre camio.

6,19€

SQVADD16

Demolicid de rigola de formigo, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica
sobre camio.

4,95 €

SQVADD17

Demolicid de rigola de panots col-locats sobre formigg,
amb compressor i carrega mecanica sobre camio.

595¢€

SQVADD18

Demolicié de rigola de panots col-locats sobre formigo,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
cdrrega mecanica sobre camio.

4,87 €

SQVADD19

Demolicié d'estructures de formigé en massa (murs,
massissos, etc.) amb martell compressor, carrega
manual i mecanica de runes sobre camié o contenidor.

202,36 €

SQVADDZ20

Demolicié d'estructures de formigé armat (murs,
massissos, etc.) amb martell compressor, cdrrega
manual i mecanica de runes sobre camié o contenidor.

295,60 €

SQVADD21

Demolicié d'estructures de madé amb martell
compressor, carrega manual i mecanica de runes
sobre camié o contenidor.

80,44 €

SQVADD22

Demolicié de claveguera de tub de formigd de fins a
100 cm de diametre, inclos solera, amb mitjans
mecanics, carrega sobre camio o contenidor.

27,13 €

SQVADD23

Demolicié d'embornal, amb mitjans mecanics i carrega
sobre camié o contenidor.

24,81€

SQVADD24

Retirada de banc de fusta convencional de finsa 2,5 m
de llargaria, enderroc de daus de formigo, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camio o contenidor.

14,89 €

SQVADD25

Retirada de banc de pedra o formigo de fins a 3 m de
llargaria, enderroc de daus de formigo, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camio o contenidor.

22,34 €

SQVADD26

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigd, i carrega manual i mecanica de
l'equipament i la runa sobre camié o contenidor.

2548 €

SQVADD27

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o
gronxador, enderroc de daus de formigd, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camid o contenidor.

29,79 €
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SQVADDZ28

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de
daus de formigd, i carrega manual i mecanica de
l'equipament i la runa sobre camié o contenidor.

11,91€

SQVADD29

Retirada de joc per a infants tipus estructura metal-lica
o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3,
enderroc de daus de formigo, i carrega manual i
mecanica de l'equipament i la runa sobre camié o
contenidor.

74,46 €

SQVADD30

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigd, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor.

129,96 €

SQVADD31

Retirada de pilona formigd, enderroc de daus de
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i
la runa sobre camié o contenidor.

992 €

SQVADD32

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigg, i
carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camié o contenidor.

992 €

SQVADD33

Arrencada de modul de sustentacio de bicicletes, amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio
o contenidor.

38,38 €

MOVIMENT DE TERRES (no es permeten
abassagaments a via publica, mai s'abassegara
sobre paviment sempre sobre contenidor)

SQVAMTO1

Excavacié de rasa en terreny compacte (20<spt<50),
a una fondaria inferior a 1,3 m, amb mitjans mecanics i
cdarrega sobre camié o contenidor, mesurat sobre
perfil, en zones no urbanes, sense afectacio per serveis.

17,23 €

SQVAMTO2

Excavacié de rasa en terreny compacte (20<spt<50),
a una fondaria inferior a 1,3 m, amb mitjans mecanics i
cdarrega sobre camié o contenidor, mesurat sobre
perfil, en zones urbanes, amb afectacio per serveis.

27,89 €

SQVAMTO3

Excavacié de rasa en terreny compacte (20<spt<50),
a una fondaria entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecanics
i carrega sobre camid o contenidor, mesurat sobre
perfil, en zones no urbanes, sense afectacié per serveis.

18,03 €

SQVAMTO4

Excavacié de rasa en terreny compacte (20<spt<50),
a una fondaria superior a 2,5 m, amb mitjans mecanics
I carrega sobre camid o contenidor, mesurat sobre
perfil, en zones urbanes, amb afectacio per serveis.

3390 €

SQVAMTO5

Excavacié manual per a cales en terreny compacte
(20<spt<50), amb carrega sobre camié o contenidor,
mesurat sobre perfil.

152,05 €

SQVAMTO6

Excavacié manual en zona d'Excavacié mecanica, en
terreny compacte (20<spt<50), mesurat sobre perfil.

122,77 €

SQVAMTO7

Sobreexcavacié manual per a eixamplement de rasa
estandard per a incorporacié d'equip (hidrants,
descarregues, etc.) en zona d'Excavacié mecadnica, en
terreny compacte (20<spt<50), mesurat sobre perfil.

92,03 €
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SQVAMTOS8

Sobreexcavacio manual de les terres més properes al
tub de fibrociment, en zona d'Excavacié manual amb
presencia d'amiant i executat per personal rera per tal
d'evitar riscos, en terreny compacte (20<spt<50),
mesurat sobre perfil.

162,83 €

SQVAMTO9

Rebliment, estesa i compactacié de rasa amb sauld a
granel, inclos subministrament, amb mitjans mecanics
lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions
tecniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb
afectacié de serveis i sense preséncia d'estrebada.

56,36 €

SQVAMTI10

Rebliment, estesa i compactacio de rasa amb material
adequat de la propia Excavacio, amb mitjans manuals
i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions
tecniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb
afectacio de serveis i sense preséncia d'estrebada.

5386 €

SQVAMTT11

Rebliment, estesa i compactacio de rasa amb sorres
de material reciclat de formigons, inclos
subministrament, amb mitjans manuals i fins al 95%
PM, segons plec de prescripcions tecniques, mesurat
sobre perfil, en zones urbanes, amb afectacio de
serveis | sense presencia d'estrebada.

76,53 €

SQVAMTI12

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima
0,6 m, amb compactacié del 90% PM

597 €

SQVAMT13

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima
0,6 m, amb compactacio del 95% PM

6,37 €

SQVAMT14

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 90% PM

3,66 €

SQVAMT15

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95% PM

383€

SQVAMT16

Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys
de 2 m d'amplaria, amb compactacié del 90% PM

2,84 €

SQVAMT17

Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys
de 2 m d'amplaria, amb compactacioé del 95% PM

291€

SQVAMT18

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria més gran
de 2 m, amb compactacié del 90% PM

2,85€

SQVAMT19

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria més gran
de 2 m, amb compactacioé del 95% PM

292¢€

SQVAMT20

Repads i piconatge de caixa de paviment, amb
compactacio del 95% PM

229¢€

SQVAMT21

Repas i piconatge de coronament de rasa d'amplaria
maxima 0,6 m, amb compactacié del 98% PM

6,41€

SQVAMT22

Repas i piconatge de coronament de rasa de més de
0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacid del
98% PM

387€
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SQVAMT23

Repas i piconatge de coronament de rasa de més d'1,5
i menys de 2 m d'amplaria, amb compactacio del 98%
PM

295¢€

SQVAMT24

Repas i piconatge de coronament de rasa d'amplaria
més gran de 2 m, amb compactacio del 98% PM

300 €

SQVAMT25

Cales a la vorera V<1m3. Només obertura.

104,98 €

SQVAMT26

Cales a la calgada V<1Tm3. Només obertura.

130,90 €

SQVAMT27

Cales a la vorera 1<=V<2m3. Només obertura.

104,98 €

SQVAMT28

Cales a la calgada 1<=V<2m3. Només obertura.

147,58 €

PAVIMENTACIO

SQVAPVO1

m2

Reposicié de paviment de panot per a vorera, de
20x20x4 cm, gris, col-locat a I'estesa amb morter sec
m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de
fins a 4 m? + base de formigd de 15 cm de HM-
20/P/20, abocat amb camié amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.

82,94 €

SQVAPVO2

m2

Reposicié de paviment de llambordins de formigé de
forma rectangular de 10x20x8cm, gris, col-locats amb
morter de ciment elaborat a I'obra i reblert de junts
amb sorra fina, en actuacions de fins a 4 m?+ base de
formigé de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camié
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

101,18 €

SQVAPVO3

m2

Reposicié de paviment de llosetes de formigd de
25x25x3cm, gris, collocades a I'estesa amb morter sec
m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de
fins a 4 m? + base de formigd de 15 cm de HM-
20/P/20, abocat amb camié amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.

105,28 €

SQVAPV0O4

m2

Reparacié puntual de paviment asfaltic, fins a 6 cm de
gruix de paviment, amb aglomerat asfaltic en fred de 8
mm grandaria maxima del granulat i lligant d'emulsio
bituminosa, amb estesa i compactacié manual + base
de formigé de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

63,60 €

SQVAPVO5

m2

Paviment de formigé de 20 cm de HM-
30/P/20/X0+XM2, abocat amb camid, estesa i
vibratge manual, amb acabat remolinat mecanic.

3589¢€

SQVAPV0O6

m2

Reposicié de paviment de panot per a vorera, de
20x20x4 cm, gris, col-locat a I'estesa amb morter sec
m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de
fins a 4 m? + base de formigé de 15 cm de HM-
20/P/20, abocat amb camié amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat. Subministrament de
panot per SQVaigua.

8192 €
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Reposicié de paviment de llambordins de formigd de
forma rectangular de 10x20x8cm, gris, col-locats amb
morter de ciment elaborat a I'obra i reblert de junts
SQVAPVO7 m2 amb sorra fina, en actuacions de fins a 4 m?+ base de 56,11 €
formigé de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camié
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Subministrament de llambordins per SQVaigua.

Reposicié de paviment de llosetes de formigd de
25x25x3cm, gris, col-locades a I'estesa amb morter sec
m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de
SQVAPVO8 m2 fins a 4 m? + base de formigé de 15 cm de HM- 7113 €
20/P/20, abocat amb camié amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat. Subministrament de
llosetes per SQVaigua.

Jornada laboral equip de pavimentacid, inclou: Un
oficial primera (cap d'equip), un ped especialista, un
vehicle amb totes les eines i maquinaria necessaria.
Per absorbir un minim de tres actuacions de reposicio
de paviment (material inclos), col-locat a I'estesa amb
morter sec m 7,5 i beurada de ciment portland, en
actuacions de fins a 4 m? + base de formigé de 15 cm
de HM-20/P/20, abocat amb camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Desplagaments
inclosos.

SQVAPVO9 | Jornada 789,24 €

Jornada laboral equip de pavimentacid, inclou: Un
oficial primera (cap d'equip), un peé especialista, un
vehicle amb totes les eines i maquinaria necessaria. Per
absorbir un minim de tres actuacions de reposicio de
paviment (material subministrat per SQVaigua),
collocat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de
ciment portland, en actuacions de fins a 4 m? + base de
formigé de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camié
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Desplacaments inclosos.

SQVAPVI0 | Jornada 664,83 €

MUNTATGE DE CANONADA (no inclou el
subministrament del material hidraulic)

Muntage de canonada de Polietile 3/4"<DN>= 4", Les
unions de canonades de polietilé es faran amb
maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura
a testa.S'utilitzaran bé accessoris de polietile
electrosoldable o per soldar amb maniguets
electrosoldables o bé accessoris de fosa ductil.

SQVAMCO1 |m 9,58 €
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Muntatge de canonada de Polietilé 4"<DN< 8". Les
unions de canonades de polietilé es faran amb
maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura
a testa. S'utilitzaran bé accessoris de polietilé
electrosoldable o per soldar amb maniguets
electrosoldables o bé accessoris de fosa ductil.

SQVAMCO2 m 12,02 €

Muntatge de canonada de fosa ductil
60mmsDN<100mm. Inclou escomeses i tots els
accessoris, els quals, sempre que no siguin embridats,
es travaran amb formigd. La realitzacié de les traves
es realitzara segons els esquemes de I'annex. En els
carrers de la ciutat, la canonada es col-locara
preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la
distancia amb d‘altres serveis segons Decret 120/1992
de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4
d’'agost.

SQVAMCO3 m 14,80 €

Muntatge de canonada de fosa ductil
100mm=sDN<150mm. Inclou escomeses i tots els
accessoris, els quals,, sempre que no siguin embridats,
es travaran amb formigd. La realitzacié de les traves
es realitzara segons els esquemes de I'annex. En els
carrers de la ciutat, la canonada es col-locara
preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la
distancia amb d‘altres serveis segons Decret 120/1992
de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4
d’'agost.

SQVAMCO4 m 2127 €

Muntatge de canonada de fosa ductil
150mm<DN<200mm. Inclou escomeses i tots els
accessoris, els quals,, sempre que no siguin embridats,
es travaran amb formigd. La realitzacié de les traves
es realitzara segons els esquemes de I'annex. En els
carrers de la ciutat, la canonada es col-locara
preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la
distancia amb d‘altres serveis segons Decret 120/1992
de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4
d’'agost.

SQVAMCO5 m 2375 €

Muntatge de canonada de fosa ductil 250<DN < 350.
Inclou escomeses i tots els accessoris, els quals,,
sempre que no siguin embridats, es travaran amb
formigo. La realitzacio de les traves es realitzara
SQVAMCO6 m segons els esquemes de l'annex. En els carrers de la 30,40 €
ciutat, la canonada es col-locara preferentment sota
les voreres. Cal acomplir amb la distancia amb d'altres
serveis segons Decret 120/1992 de 28 d‘abril, modificat
pel Decret 196/1992 de 4 d'agost.
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Muntatge de canonada de fosa ductil DN=400mm.
Inclou escomeses i tots els accessoris, els quals,,
sempre que no siguin embridats, es travaran amb
formigo. La realitzacid de les traves es realitzara
SQVAMCO7 m segons els esquemes de 'annex. En els carrers de la 4159 €
ciutat, la canonada es col-locara preferentment sota
les voreres. Cal acomplir amb la distancia amb d'altres
serveis segons Decret 120/1992 de 28 d‘abril, modificat
pel Decret 196/1992 de 4 d'agost.

REALITZACIO D'ESCOMESES (no inclou el
subministrament del material hidraulic)

Realitzacié de ramal en canonada provisional de PE

SQVAECOT ut sobre vorera. Obra mecanica. Inclou ma d'obra.

63,73 €

Realitzacié de ramal en obra nova de canalitzacié

SQVAECO2 Ut 13/47<DN<11/4" Inclou ma d'obra.

8325€

Realitzacié de ramal en obra nova de canalitzacié 1
SQVAECO3 ut 1/2"<DN<2". Inclou ma d'obra. I218 €

SQVAECO4 ut Red/lthCIO de ramolll en obra nova de canalitzacidé 143,59 €
DN>2" Inclou ma d'obra.

Realitzacié escomesa (fora de canalitzacid) incloses

SQVAECO5 ut obra civil i mecanica 3/4"<DN<1". Inclou ma d'obra.

354,36 €

Realitzacié escomesa (fora de canalitzacid) incloses

SQVAECO6 ut obra civil i mecanica 11/2"<sDN<2". Inclou ma d'obra.

378,27 €

SQVAECO7 ut Realltfac:/o escome?a incloses obra civil i mecanica 44217 €
DN>2" Inclou ma d'obra.

Realitzacié escomesa per a Hidrant Columna 60-100 i

SQVAECO08 ut la seva col-locacié. Incloses obra civil i mecanica. Inclou| 555,22 €
ma d'obra.
SQVAECO9 ut Anul-lacié ramal existent 3/4"<=DN<=11/4". Incloses 190,77 €

obra civil i mecanica. Inclou ma d'obra.

SQVAECIO ut Apgl:laao ‘ramal existent 1 1/,2 <=DN>2". Incloses obra 210,27 €
civil i mecanica. Inclou ma d'obra.

SQVAECTT ut Anul"laqo ramal ex:ster,':t DN>2" Incloses obra civil i 22379 €
mecanica. Inclou ma d'obra.

CONNEXIONS DE XARXA (no inclou el
subministrament del material hidraulic)

Realitzacié de connexié perpendicular 1"<=DN<=2",
Inclou obra civil, les traves i el muntatge dels
accessoris necessaris. Inclou maniobres hidrauliques.
No inclou el material hidraulic.

SQVACXO01 |ut 94,85 €

Realitzacié de connexié perpendicular 60-60. Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX02 ut 162,99 €
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Realitzacié de connexio perpendicular 60-100. Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACXO03 ut 138,40 €

Realitzacié de connexio perpendicular 60-150. Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX04 ut 448,61€

Realitzacié de connexio perpendicular 100-60. Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX05 ut 138,40 €

Realitzacié de connexio perpendicular 100-100.Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX06 ut 138,40 €

Realitzacié de connexio perpendicular 100-150. Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris

necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX07 ut 238,05€

Realitzacié de connexio perpendicular 150-60. Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACXO08 ut 448,61€

Realitzacié de connexié perpendicular 150-100. Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris

necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX09 ut 238,05 €

Realitzacié de connexié perpendicular 150-150 Inclou
obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX10 ut 246,88 €

Realitzacié de connexié perpendicular

200mm<sDN <400mm.Inclou obra civil, traves i
SQVACXT11 ut muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la 338,10 €
xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres
hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

Realitzacié de connexié lineal 1"<DN<2". Inclou obra
civil, les traves i el muntatge d'accessoris necessaris.
Inclou maniobres hidrauliques. No inclou el material
hidraulic.

SQVACX12 ut 89,00 €

Realitzacié de connexid lineal 60-60. Inclou obra civil,
les traves i el muntatge del maneguet i accessoris
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX13 ut 123,17 €

Realitzacié de connexid lineal 60-100. Inclou obra civil,

SQVACX14 ut les traves i el muntatge del maneguet i accessoris

172,67 €
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necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

Realitzacié de connexid lineal 60-150. Inclou obra civil,
les traves i el muntatge del maneguet i accessoris

SQVACX15 ut . . ) 143,50 €
necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.
Realitzacié de connexid lineal 100-60. Inclou obra civil,
SQVACX16 ut les traves i el muntatge del maneguet i accessoris 116,20 €

necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

Realitzacié de connexid lineal100-100. Inclou obra
civil, les traves i el muntatge del maneguet i
SQVACX17 ut accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la 116,20 €
nova. Inclou maniobres hidrauliques. No inclou el
material hidraulic.

Realitzacié de connexié lineal 100-150. Inclou obra
civil, les traves i el muntatge del maneguet i
SQVACX18 ut accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la 143,50 €
nova. Inclou maniobres hidrauliques. No inclou el
material hidraulic.

Realitzacié de connexié lineal150-60. Inclou obra civil,
les traves i el muntatge del maneguet i accessoris

necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou
maniobres hidrauliques. No inclou el material hidraulic.

SQVACX19 ut 143,50 €

Realitzacié de connexid lineal150-100. Inclou obra
civil, les traves i el muntatge del maneguet i
SQVACX20 ut accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la 143,50 €
nova. Inclou maniobres hidrauliques. No inclou el
material hidraulic.

Realitzacié de connexié lineal150-150. Inclou obra
civil, les traves i el muntatge del maneguet i
SQVACX21 ut accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la 210,79 €
nova. Inclou maniobres hidrauliques. No inclou el
material hidraulic.

Realitzacié de connexié lineal 200mm=s<DN<400mm.
Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet
SQVACX22 ut i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la 258,30 €
nova. Inclou maniobres hidrauliques. No inclou el
material hidraulic.

OBRA CIVIL PER NOVES CANONADES INFERIORS A
30m

Rasa per a canonada de <@ 100 interior de mides
0,40mx0,60m en terres o parterres. Apertura i
SQVAOCOT |m reposicidé. El fons de la rasa haura de ser pla. S’hi 32,63 €
col-locara, en tots els casos, un llit de recolzament de
10 cm d’espessor de saulé o sorra fina abans d’instal-lar
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la canonada. Es compactara al 95% Proctor Modificat
(PM). Un cop estesa la canonada es recobrird amb
sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior. La compactacio sera d'un 95% PM.
Una vegada realitzat el recobriment s‘instal-lara una
cinta plastica d’'identificacié de canalitzacio d’aigua a
tota la llargada de la rasa (la qual subministra
SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell
natural del terreny es pot fer amb material sobrant de
I'excavacid. Aquest material mai s‘abassegara sobre el
paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es
fara per tongades de com a maxim 25 cm i cada una
de les quals es compactara al 95% del PM. La seccio
de la rasa, amb els seus sobreamples, sera la que
indica I'esquema que figura a I'annex. En tot cas s’ha
de complir amb el que digui I'ordenan¢a municipal
d’obres i/o tecnic municipal.

Rasa per a canonada de < 100 interior de mides
0,40mx0,60m en voreres de fgo+panot. Apertura i
reposicid. El fons de la rasa haura de ser pla. S'hi
collocara, en tots els casos, un llit de recolzament de
10 cm d’espessor de sauld o sorra fina abans d’instal-lar
la canonada. Es compactara al 95% Proctor Modificat
(PM). Un cop estesa la canonada es recobrird amb
sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior. La compactacio sera d'un 95% PM.
Una vegada realitzat el recobriment s‘instal-lara una
cinta plastica d’'identificacié de canalitzacio d’aigua a
tota la llargada de la rasa (la qual subministra
SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell
natural del terreny es pot fer amb material sobrant de
I'excavacid. Aquest material mai s‘abassegara sobre el
paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es
fara per tongades de com a maxim 25 cm i cada una
de les quals es compactara al 95% del PM. La seccio
de la rasa, amb els seus sobreamples, sera la que
indica I'esquema que figura a I'annex. En tot cas s’ha
de complir amb el que digui I'ordenan¢a municipal
d’obres i/o tecnic municipal.

SQVAOCO2 m 8798 €
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Rasa per a canonada de <d 100 interior de mides
0,40mx0,60m en fgé+asfalt amb acabat=0,5m.
Apertura i reposicio. El fons de la rasa haura de ser pla.
S’hi col-locarq, en tots els casos, un llit de recolzament
de 10 cm d'espessor de saulé o sorra fina abans
d'instal-lar la canonada. Es compactara al 98% Proctor
Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es
recobrird amb sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior. La compactacio sera d’'un
98% PM. Una vegada realitzat el recobriment
s’instal-lara una cinta plastica d’identificacidé de
canalitzacié d'aigua a tota la llargada de la rasa (la
qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins
arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb
material sobrant de I'excavacid. Aquest material mai
s‘abassegara sobre el paviment, havent de fer-ho en
containers. El reblert es fara per tongades de com a
maxim 25 cm i cada una de les quals es compactara al
98% del PM. La seccid de la rasa, amb els seus
sobreamples, sera la que indica I'esquema que figura a
I'annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui
I'ordenanga municipal d’obres i/o técnic municipal.

SQVAOCO03 m 108,88 €

Rasa per a canonada de <d 100 interior de mides
0,40mx0,60m en voreres de llamborda acabat=0,5m.
Apertura i reposicio. El fons de la rasa haura de ser pla.
S’hi col-locarq, en tots els casos, un llit de recolzament
de 10 cm d'espessor de sauld o sorra fina abans
d'instal-lar la canonada. Es compactara al 95% Proctor
Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es
recobrird amb sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior. La compactacio sera d'un
95% PM. Una vegada realitzat el recobriment
s’instal-lara una cinta plastica d’identificacidé de
canalitzacié d'aigua a tota la llargada de la rasa (la
qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins
arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb
material sobrant de I'excavacid. Aquest material mai
s‘abassegara sobre el paviment, havent de fer-ho en
containers. El reblert es fara per tongades de com a
maxim 25 cm i cada una de les quals es compactara al
95% del PM. La seccié de la rasa, amb els seus
sobreamples, sera la que indica I'esquema que figura a
I'annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui
I'ordenanga municipal d’obres i/o técnic municipal.

SQVAOCO0O4 m 124,83 €
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Rasa per a canonada de < 100 interior de mides
0,60mx1,00m en terres o parterres. Apertura i
reposicid. El fons de la rasa haura de ser pla. S'hi
collocara, en tots els casos, un llit de recolzament de
10 cm d’espessor de saulé o sorra fina abans d’instal-lar
la canonada. Es compactara al 95% Proctor Modificat
(PM). Un cop estesa la canonada es recobrird amb
sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior. La compactacio sera d'un 95% PM.
Una vegada realitzat el recobriment s‘instal-lara una
cinta plastica d'identificacié de canalitzacio d’aigua a
tota la llargada de la rasa (la qual subministra
SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell
natural del terreny es pot fer amb material sobrant de
I'excavacid. Aquest material mai s‘abassegara sobre el
paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es
fara per tongades de com a maxim 25 cm i cada una
de les quals es compactara al 95% del PM. La seccio
de la rasa, amb els seus sobreamples, sera la que
indica I'esquema que figura a I'annex. En tot cas s’ha
de complir amb el que digui I'ordenan¢a municipal
d’obres i/o tecnic municipal.

SQVAOCO5 m 43,17 €

Rasa per a canonada de < 100 interior de mides
0,60mx1,00m en voreres de fgé+panot. Apertura i
reposicid. El fons de la rasa haura de ser pla. S'hi
collocara, en tots els casos, un llit de recolzament de
10 cm d’espessor de sauld o sorra fina abans d’instal-lar
la canonada. Es compactara al 95% Proctor Modificat
(PM). Un cop estesa la canonada es recobrird amb
sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior. La compactacio sera d'un 95% PM.
Una vegada realitzat el recobriment s‘instal-lara una
cinta plastica d’'identificacié de canalitzacioé d’aigua a
tota la llargada de la rasa (la qual subministra
SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell
natural del terreny es pot fer amb material sobrant de
I'excavacid. Aquest material mai s‘abassegara sobre el
paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es
fara per tongades de com a maxim 25 cm i cada una
de les quals es compactara al 95% del PM. La seccio
de la rasa, amb els seus sobreamples, sera la que
indica I'esquema que figura a I'annex. En tot cas s’ha
de complir amb el que digui I'ordenan¢a municipal
d’obres i/o tecnic municipal.

SQVAOCO06 m 110,04 €
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Rasa per a canonada de <d 100 interior de mides
0,60mx1,00m en fgo+asfalt amb acabat=0,5m.
Apertura i reposicio. El fons de la rasa haura de ser pla.
S’hi col-locarq, en tots els casos, un llit de recolzament
de 10 cm d'espessor de saulé o sorra fina abans
d'instal-lar la canonada. Es compactara al 98% Proctor
Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es
recobrird amb sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior. La compactacio sera d’'un
98% PM. Una vegada realitzat el recobriment
s’instal-lara una cinta plastica d’identificacidé de
canalitzacié d'aigua a tota la llargada de la rasa (la
qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins
arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb
material sobrant de I'excavacid. Aquest material mai
s‘abassegara sobre el paviment, havent de fer-ho en
containers. El reblert es fara per tongades de com a
maxim 25 cm i cada una de les quals es compactara al
98% del PM. La seccid de la rasa, amb els seus
sobreamples, sera la que indica I'esquema que figura a
I'annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui
I'ordenanga municipal d’obres i/o técnic municipal.

SQVAOCO7 m 146,50 €

Rasa per a canonada de <d 100 interior de mides
0,60mx1,00m en voreres de llamborda acabat=0,5m.
Apertura i reposicio. El fons de la rasa haura de ser pla.
S’hi col-locarq, en tots els casos, un llit de recolzament
de 10 cm d'espessor de sauld o sorra fina abans
d'instal-lar la canonada. Es compactara al 95% Proctor
Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es
recobrird amb sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior. La compactacio sera d'un
95% PM. Una vegada realitzat el recobriment
s’instal-lara una cinta plastica d’identificacidé de
canalitzacié d'aigua a tota la llargada de la rasa (la
qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins
arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb
material sobrant de I'excavacid. Aquest material mai
s‘abassegara sobre el paviment, havent de fer-ho en
containers. El reblert es fara per tongades de com a
maxim 25 cm i cada una de les quals es compactara al
95% del PM. La seccié de la rasa, amb els seus
sobreamples, sera la que indica I'esquema que figura a
I'annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui
I'ordenanga municipal d’obres i/o técnic municipal.

SQVAOCO08 m 149,50 €
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Rasa per a canonada de < 100 interior de mides
0,60mx1,30m en terres o parterres. Apertura i
reposicid. El fons de la rasa haura de ser pla. S'hi
collocara, en tots els casos, un llit de recolzament de
10 cm d’espessor de saulé o sorra fina abans d’instal-lar
la canonada. Es compactara al 95% Proctor Modificat
(PM). Un cop estesa la canonada es recobrird amb
sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior. La compactacio sera d'un 95% PM.
Una vegada realitzat el recobriment s‘instal-lara una
cinta plastica d'identificacié de canalitzacio d’aigua a
tota la llargada de la rasa (la qual subministra
SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell
natural del terreny es pot fer amb material sobrant de
I'excavacid. Aquest material mai s‘abassegara sobre el
paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es
fara per tongades de com a maxim 25 cm i cada una
de les quals es compactara al 95% del PM. La seccio
de la rasa, amb els seus sobreamples, sera la que
indica I'esquema que figura a I'annex. En tot cas s’ha
de complir amb el que digui I'ordenan¢a municipal
d’obres i/o tecnic municipal.

SQVAOCO09 m 58,34 €

Rasa per a canonada de < 100 interior de mides
0,60mx1,30m en voreres de fgé+panot. Apertura i
reposicid. El fons de la rasa haura de ser pla. S'hi
collocara, en tots els casos, un llit de recolzament de
10 cm d’espessor de sauld o sorra fina abans d’instal-lar
la canonada. Es compactara al 95% Proctor Modificat
(PM). Un cop estesa la canonada es recobrird amb
sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior. La compactacio sera d'un 95% PM.
Una vegada realitzat el recobriment s‘instal-lara una
cinta plastica d’'identificacié de canalitzacioé d’aigua a
tota la llargada de la rasa (la qual subministra
SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell
natural del terreny es pot fer amb material sobrant de
I'excavacid. Aquest material mai s‘abassegara sobre el
paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es
fara per tongades de com a maxim 25 cm i cada una
de les quals es compactara al 95% del PM. La seccio
de la rasa, amb els seus sobreamples, sera la que
indica I'esquema que figura a I'annex. En tot cas s’ha
de complir amb el que digui I'ordenan¢a municipal
d’obres i/o tecnic municipal.

SQVAOCT10 m 117,41€
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Rasa per a canonada de <d 100 interior de mides
0,60mx1,30m en fgo+asfalt amb acabat=0,5m.
Apertura i reposicio. El fons de la rasa haura de ser pla.
S’hi col-locarq, en tots els casos, un llit de recolzament
de 10 cm d'espessor de saulé o sorra fina abans
d'instal-lar la canonada. Es compactara al 98% Proctor
Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es
recobrird amb sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior. La compactacio sera d’'un
98% PM. Una vegada realitzat el recobriment
s’instal-lara una cinta plastica d’identificacidé de
canalitzacié d'aigua a tota la llargada de la rasa (la
qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins
arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb
material sobrant de I'excavacid. Aquest material mai
s‘abassegara sobre el paviment, havent de fer-ho en
containers. El reblert es fara per tongades de com a
maxim 25 cm i cada una de les quals es compactara al
98% del PM. La seccid de la rasa, amb els seus
sobreamples, sera la que indica I'esquema que figura a
I'annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui
I'ordenanga municipal d’obres i/o técnic municipal.

SQVAOCT1 m 143,80 €

Rasa per a canonada de <d 100 interior de mides
0,60mx1,30m en voreres de llamborda acabat=0,5m.
Apertura i reposicio. El fons de la rasa haura de ser pla.
S’hi col-locarq, en tots els casos, un llit de recolzament
de 10 cm d'espessor de sauld o sorra fina abans
d'instal-lar la canonada. Es compactara al 95% Proctor
Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es
recobrird amb sauld o sorra fina fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior. La compactacio sera d'un
95% PM. Una vegada realitzat el recobriment
s’instal-lara una cinta plastica d’identificacidé de
canalitzacié d'aigua a tota la llargada de la rasa (la
qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins
arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb
material sobrant de I'excavacid. Aquest material mai
s‘abassegara sobre el paviment, havent de fer-ho en
containers. El reblert es fara per tongades de com a
maxim 25 cm i cada una de les quals es compactara al
95% del PM. La seccié de la rasa, amb els seus
sobreamples, sera la que indica I'esquema que figura a
I'annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui
I'ordenanga municipal d’obres i/o técnic municipal.

SQVAOC12 m 157,25 €

ALTRES SERVEIS

Peric6 de registre de fabrica de mao de 100x100 cm i
SQVAASO1 ut entre 1,8 i 2,4 m de fondaria per a boca d'incendis, amb | 1.556,04 €
parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100
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mm, col-locat amb morter M5 (56N/mm?2), arrebossat i
lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacid, sense incloure el subministrament
ni la col-locacié del registre

SQVAASO2

ut

Pericé de registre de fabrica de mao de 100x100 cm i
entre 1,2 i 1,8 m de fondaria per a boca d'incendis, amb
parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100
mm, col-locat amb morter M5 (56N/mm?2), arrebossat i
lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacid, sense incloure el subministrament
ni la col-locacié del registre

1.179,58 €

SQVAASO3

ut

Pericé de registre de fabrica de mao de 100x100 cm i
entre 0,6 i 1,2 m de fondaria per a boca d'incendis, amb
parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100
mm, col-locat amb morter M5 (56N/mm?2), arrebossat i
lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacid, sense incloure el subministrament
ni la col-locacié del registre

762,03 €

SQVAASO4

ut

Peric6 de registre de fabrica de mad de 80x80 cm i
entre 1,8 i 2,4 m de fondaria per a instal-lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de
290x140x100 mm, col-locat amb morter M5 (5N/mm?2),
arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacid, sense incloure el
subministrament ni la col-locacid del registre

1.366,01 €

SQVAASO5

ut

Peric6 de registre de fabrica de mad de 80x80 cm i
entre 1,2 i 1,8 m de fondaria per a instal-lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de
290x140x100 mm, col-locat amb morter M5 (5N/mm?2),
arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacid, sense incloure el
subministrament ni la col-locacid del registre

101313 €

SQVAASO6

ut

Peric6 de registre de fabrica de mad de 80x80 cm i
entre 0,6 i 1,2 m de fondaria per a instal-lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de
290x140x100 mm, col-locat amb morter M5 (5N/mm?2),
arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacid, sense incloure el
subministrament ni la col-locacid del registre

639,48 €

SQVAASO7

ut

Pericé de registre de fabrica de mad de 60x60 cm i
entre 1,2 i 1,8 m de fondaria per a instal-lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maé calat de
290x140x100 mm, col-locat amb morter M5 (5N/mm?2),
arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacio, sense incloure el
subministrament ni la col-locacid del registre

762,77 €
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Perico de registre de fabrica de maod de 60x60 cm i
entre 0,6 i 1,2 m de fondaria per a instal-lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de
SQVAASOS8 ut 290x140x100 mm, col-locat amb morter M5 (5N/mm2),| 561,39 €
arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacid, sense incloure el
subministrament ni la col-locacid del registre

Peric6 de registre de fabrica de mao de 160x80 cm i
entre 1,2 i 1,8 m de fondaria per a instal-lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de
SQVAASO9 ut 290x140x100 mm, col-locat amb morter M5 (5N/mm2), | 1.513,34 €
arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacid, sense incloure el
subministrament ni la col-locacid del registre

Cambra de registre de fabrica de mao de 160x160 cm i
entre 1,2 i 1,8 m de fondaria per a instal-lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de
290x140x100 mm, col-locat amb morter M5 (5N/mm2),
SQVAAS24 ut arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb 2.649,60 €
terra de la mateixa excavacio, creacio de sostre
col-laborant mitjangcant planxa grecada i obertura per
el registre sense incloure el subministrament ni la
col-locacid del registre

Cambra de registre de grans dimensions de fabrica de
bloc de 200x400 cm per a instal-lacions de serveis, amb
parets parcialment massissades amb formigd i lligades
amb armadures, de costelles, pilars i dentells armats i
massissats amb formigd, collocat amb morter M5
(5N/mm2), reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio, creacié de sostre collaborant mitjangcant
planxa grecada i obertura per el registre sense incloure
el subministrament ni la col-locacio del registre mesurat
en m?de volum aparent.

SQVAAS25 m?3 575,00 €

Carreteig, col-locacié i muntatge de bastiment i tapa
quadrats de fosa ductil per a pericé de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm | classe B125
segons norma UNE-EN 124

SQVAASTO ut 62,92 €

Carreteig, col-locacié i muntatge de bastiment i tapa
circulars de fosa ductil per a pericd de serveis, abatible,
pas lliure de 600 mm i classe B125 o D400 segons
norma UNE-EN 124

SQVAAST1 ut 62,92 €

Carreteig, col-locacié i muntatge de bastiment quadrat
amb 2 tapes triangulars de fosa ductil per a pericé de
SQVAAS12 ut serveis, amb dues articulacions, de 750x750 mm, 86,31€
classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclos
muntatge de kit d'assistencia a I'obertura
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SQVAAS13

ut

Carreteig, col-locacid i muntatge de bastiment
rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa ductil per
a perico de serveis, amb dues articulacions, de
1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124, inclos muntatge de kit d'assistencia a l'obertura

193,22 €

SQVAAS14

ut

Carreteig, subministrament, col-locacio i muntatge de
grao de polipropilé armat per a pou de registre, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

40,62 €

SQVAAS15

ut

Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa
ddctil per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

101,72 €

SQVAAS16

ut

Subministrament de bastiment i tapa circulars de fosa
ddctil per a perico de serveis, abatible, pas lliure de
600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

117,00 €

SQVAAS17

ut

Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa ductil per a pericé de serveis, abatible, pas
lliure de 600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124

328,76 €

SQVAAS18

ut

Subministrament de bastiment quadrat amb 2 tapes
triangulars de fosa ductil per a pericé de serveis, amb
dues articulacions, de 750x750 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124, inclos kit d'assistéencia a
I'obertura

742,27 €

SQVAAS19

ut

Subministrament de bastiment rectangular amb 4
tapes triangulars de fosa ductil per a pericé de serveis,
amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124, inclos kit
d'assistencia a l'obertura

143164 €

SQVAAS20

Aplicacié de pintura dos components antilliscant de
0,40 cm de gruix per a senyalitzacié horitzontal / pas
de vianants. Inclou el desplagament de I'equip,
senyalitzacio etc.

29,10 €

SQVAAS21

ut

Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat
(PM) d'una mostra de sol, segons

57,63 €

SQVAAS22

ut

Determinacié in situ de la humitat i la densitat pel
metode dels isotops radioactius d'un sol, segons la
norma ASTM D 3017 e1 (minim 10 determinacions per
desplagcament), s/norma ASTM D 3017

13,66 €

SQVAAS23

Setmana

Servei deteccid fuites amb equip correlador. Servei
consistent en deteccié de perdues una setmana. Pel
bon desenvolupament del servei, aquestes realitzara
sota la supervisio de la contractant. A tal efecte la
contractant destinara el personal necessari que
acompanyara al tecnic de Serveis de I'’Aigua durant la
prestacié del servei.

1.638,63 €

MA D'OBRA AUXILIAR

SQVAMOO1

Técnic titulat (enginyer)

48,41€
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SQVAMOO2 h Encarregat acreditat xarxes d'aigua 32,82 €
SQVAMOO3 h Oficial 28,92 €
SQVAMOO04 h Ped 24,29 €

Jornada laboral equip muntatges, inclou: Un oficial
primera (cap d'equip), un ped especialista, una
SQVAMOO05 ut furgoneta amb totes les eines i maquinaria necessaria; | 664,83 €
grup electrogen, maquina soldadura a testa, maquina
electrosoldadura, etc. Desplagament inclos.

Jornada laboral equip per a Realitzacio de Tasques
Electriques, execucio de tasques de manteniment,
reparacié i/o nova instal-lacié electrica en instal-lacions
com: estacidé de bombament, planta potabilitzadora,
diposit, oficines, etc.. Els treballs inclouen, entre
d'altres:

- Revisio i manteniment de quadres eléctrics.

- Connexid de motors i bombes d'aigua.

- Instal-lacié de sistemes de control i automatismes.

- Reparacio d'avaries en la xarxa de distribucio
SQVAMOO06 ut eléctrica interna. 664,83 €
Inclou un Oficial 1a Electricista, un Oficial 2a
Manteniment, un vehicle amb totes les eines i
maquinaria necessaria.

Abans de l'inici dels treballs, el personal designat
revisara el Pla de Prevencid de Riscos Laborals
especific per a treballs electrics, i se sequira el protocol
d'actuacioé per a la manipulacié de quadres i equips
eléctrics, incloent la verificacié de I'absencia de tensio i
I'Gs dels Equips de Proteccié Individual (EPI)
corresponents. Desplagament inclos.

Instal-lacié de comptador electrénic digital (telegestio),
allotjat en armari de comptadors normalitzat, amb les
dimensions i caracteristiques segons normativa.
Comprovacio del correcte funcionament del nou equip,
configuracio dels parametres inicials i verificacié de la
comunicacié amb el sistema de telegestio de la
companyia.

Descripcié de tasques generals:

- Desmuntatge del comptador antic (si n'hi ha) i
SQVAMOO0O7 ut retirada selectiva de residus. 32,50 €
- Muntatge i fixacié del nou comptador digital al perfil
DIN o suports corresponents.

- Etiquetatge identificatiu de I'equip i del circuit segons
normativa.

- Configuracié basica de I'equip: comprovacié del
numero de série, lectura inicial i tarifes.

- Prova de comunicacié amb el concentrador o amb el
sistema central (comprovacié de I'enviament de
dades).
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- Veerificacié que el LED de impulsos (constant del
comptador) parpelleja correctament en funcié de la
carrega.
Totalment instal-lat, amb abséncia de fuites i
comunicacio efectiva amb el sistema.
MAQUINARIA D'OBRA PUBLICA AUXILIAR
SQVAMAOT |h Compressor amb equip i operari 10,20 €
SQVAMAQ2 h Maquina miniexcavadora amb maquinista. 50,06 €
SQVAMAO3 h quui_ng miniexcavadora amb martell. Inclou 5496 €
maquinista.
SQVAMAO4 h quui_ng miniexcavadora amb escombra. Inclou 90,65 €
maquinista.
SQVAMAOS h Maquina mixta amb maquinista 48,64 €
SQVAMAO6 h Maquina mixta amb martell amb maquinista 55,12 €
SQVAMAO7 h Maquina giratoria 6 tn. Inclou maquinista. 58,55 €
SQVAMAOS8 h Maquina giratoria amb martell. Inclou maquinista. 60,05 €
SQVAMAO9 h quui_ng giratoria 6 tn -miniexcavadora. Inclou 64,09 €
maquinista.
SQVAMAT10 ut Trasllats de maquinaria 128,37 €
SQVAMAT h Maquina giratoria 24 tn. Inclou maquinista. 76,80 €
SQVAMAT2 h quui_ng giratoria 24 tn amb martell. Inclou 8728 €
maquinista.
SQVAMA13 h Maquina retro mixta. Inclou maquinista. 5315 €
SQVAMA 14 Mc‘\rquipa gir.a?éria 19tn; 2,8tn, 4 tn; 8tn; 10 tn i' ' 4618 €
maquina mini carregadora Bobcat. Inclou maquinista.
SQVAMA15 ut Trasllat maquina giratoria 24 tn 257,00 €
SQVAMA16 h Camid 3,5 Tn. Inclos el conductor. 36,51€
SQVAMA17 h Camié Grua 7,2. Inclos el conductor. 45,96 €
SQVAMA18 h Camid 8 tn. Inclos el conductor. 46,81€
SQVAMAI19 h Camié 20 tn. Inclos el conductor. 5779 €
SQVAMAZ20 h Camid ploma 10 tn. Inclds el conductor. 42,66 €
SQVAMA?21 h Camié grua 18Tn. Inclos el conductor. 5192 €
SQVAMA22 h Camid 20 tn amb grua. Inclds el conductor. 54,18 €
SQVAMAZ3 h Camidé Dumper. Inclos el conductor. 61,58 €
SQVAMA24 h Camié gdéndola. Inclos el conductor. 56,00 €
SQVAMA25 h Compactadora. Inclos operari. 57,00 €
SQVAMA26 h Pis6 compactadora 65-105Kg. Inclos operari. 5214 €
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SQVAMAZ27 h Rodell compactadora 650Kg. Inclés operari. 6165 €

SQVAMAZ8 h Rodell compactador 2500-3000Kg. Inclds operari. 163,97 €

SQVAMAZ29 h Disc de diamant. Inclos operari. 22,58 €

SQVAMA30 h Talladora d'asfalt-formigé amb disc. Inclos operari. 87,90 €

SQVAMA31 h Martell eléctric i grup electrogen. Inclos operari. 21,00 €
GESTIO DE TERRES | RUNES AUXILIAR
Runa classe Il (inclosa taxa abocador). Carrega amb

SQVAGTO1 |m3 mitjans mecanics, transport i deposicié controlada a 2723 €

diposit autoritzat. Inclosa taxa de I'abocador.
Terres abocador.Carrega amb mitjans mecanics,

SQVAGTO2 m3 transport i deposicié controlada a diposit autoritzat. 20,07 €
Inclosa taxa de I'abocador.

SQVAGTO3 m3 Material fresat i reciclat 18.30 €

SQVAGT04 m3 Tot-u 25,80 €

SQVAGTO5 m3 Saulé 20,75 €

SQVAGTO6 m3 Sorra fina 0/4 25,50 €

SQVAGTO7 m3 Formigé HM-25 113,77 €

SQVAGTOS ut Contenidor 5m3 de runa amb transport i canon 138,00 €
abocament.

SQVAGT09 ut Camié banyera 9m3 de runa amb transport i canon 197,00 €
abocament.

SQVAGTIO ut Patera 12m3 de runa amb transport i canon 360,00 €
abocament.

SQVAGT11 Tn Grava 23,77 €

SQVAGTI2 Sacs | Ciment Portland 714 €

25Kg
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ANNEX 5. MANUAL D’ESPECIFICACIONS TECNIQUES

Material i execucié xarxa aigua potable

El material de les conduccions d’aigua potable, preferentment sera polietilé d’alta densitat per
a conduccions de diametres interiors menors de 60 mm, i de fosa ductil per a diametres
superiors. En qualsevol cas, no s'emprara mai fibrociment ni PVC.

El disseny de la xarxa sempre haura de ser aprovat per SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE
SLU. - SQVaigua.

Tots els materials utilitzats seran de conformitat amb el reial decret 140/2003 de 7 de febrer,
pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum huma, o norma
que el substitueixi.

Les conduccions de polietilé en la xarxa de distribucié tindran SDR 11, serie 5, amb timbratge
PN16. En les escomeses s‘admet el timbratge PN10.

El tub es subministrara amb taps de proteccié en tots dos extrems, i anira proveit, a més del
marcat especificat per la normativa, de la inscripcié “Apte per us alimentari”

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per certificar que han
estat sotmeses als controls i assaigs d‘assegurament de qualitatespecificats en les normes
anteriorment citades (UNE-EN 12201-1i UNE-EN 12201 2).

Les unions en les conduccions de polietile es faran amb maneguets electrosoldats de polietilé
d‘alta densitat PE100, segons UNE-EN 53965, amb pressié nominal de 16 bar. Les peces seran
injectades i no manipulades. Tots els altres accessoris seran també de polietile electré soldable
o bé seran de fosa ductil amb unié amb brides i cargols d’‘acer inoxidable, essent la fosa segons
la norma UNE-EN 12842.

En cas d'accessoris de fosa ductil, 'anell de traccié sera de llautd o resina acetadlica i la junta
sera d'elastomer EPDM o NBR de caracteristiques segons UNE-EN 681-1.

Les canonades de fosa ductil seran segons la norma UNE-EN 542.2002, amb revestiment
exterior de zinc metal-lic, en capa de, com a minim, 200 g/m2, recobert amb pintura bituminosa
de 60 micres de gruix minim. Interiorment aniran revestits amb morter de ciment. Els tubs
tindran extrems endoll i llis, subministrant-los amb taps als dos extrems. Les unions entre tubs
seran del tipus unié automatica, amb anella d’elastomer EDPM o NBR, segons UNE-EN 681-1.

Els accessoris de fosa també tindran revestiment exterior de zinc metal-lic, en capa de, com a
minim, 200 g/m2, recobert amb pintura bituminosa de 60 micres de gruix minim. Interiorment
aniran revestits amb pintura epoxi d'un gruix minim de 100 micres.

En quant a les derivacions de la xarxa general, per a escomeses, aquestes seran amb collari de
presa per diametres de fins a 2”, per a diametres superiors la derivacié es fara amb una T. Els
collarins de presa en carrega hauran de ser del tipus de tancament mitjan¢ant espatula.

Les valvules de tancament seran de comporta d’‘assentament elastic per a diametres inferiors
als 200 mm, i de comporta metal-lica per a diametres fins a 300 mm. A partir dels 300 mm les
valvules seran de papallona.

Les noves valvules no s’instal-laran dins d'arqueta, sind que seran del tipus trampillé a voreraq,
mitjangant un tub de plastic de diametre interior de 90 mm i una tapa de registre a nivell de
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vorera.

Els hidrants d’'incendis tindran un diametre minim de 100 mm, i el seu cabal sera de 1.000 I/min
durant, al menys, dos hores, amb una pressié minima de 1 bar, i seran de columna seca, amb
sistema automatic. En la instal-lacié dels hidrants d’incendis sempre s’intercalara una valvula de
tall entre la derivacié de la xarxa i I'hidrant.

La fondaria a la que es col-locaran les conduccions sera tal que, com a minim, quedaran 60 cm
(o la mida que fixin les ordenances municipals) des de la seva generatriu superior, fins a la
coronacié del paviment,. La col-locacié es fara sobre llit de sorra o sauld de 10 cm de gruix,
col-locat sobre el fons de rasa lliure de pedres i compactat, i es cobriran les costelles laterals
amb el mateix material, completant-se el rebliment fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior. Sobre a sorra de recobriment es collocard una cinta plastica de color blau
d'identificacié de canalitzacié d'aigua.

Per al rebliment de la rasa s’empraran terres classificables com a material adequat o
seleccionat, segons el PG3, que, en el seu cas podran provenir del material excavat, si reuneix
aquestes condicions.

El material del paviment a reposar sera de les mateixes caracteristiques del paviment previ
existent o el que s’indiqui des de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. - SQVaigua.

Els accessoris que no siguin embridats hauran d’ancorar-se a les parets de la rasa mitjangant
cunyes de formigo in situ.

Addicionalment a tot I'anterior:
- Enels carrers de la ciutat, les canonades es col-locaran preferentment sota les voreres.

- En zones on el transit rodat pugui provocar carregues que no siguin absorbides per les
propies terres, degut a poca profunditat o a que la influencia de la seva magnitud es
elevadaq, s’instal-lara canonada de fosa ductil.

- Cal acomplir amb els requisits exigibles pel que fa a la distancia entre canonades, canals
d‘aigua iles d'altres serveis com gas, electricitat i telecomunicacions, que estableix el Decret
120/1992 de 28 d’abril, pel qual es regulen les caracteristiques que han d'‘acomplir les
proteccions a installar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que
discorren pel subsol,modificat pel Decret 196/1992 de 4 d‘agost.

- Cal acomplir les prescripcions técniques de I'Ordenang¢a Municipal d’Obres del’Ajuntament.

- Cal acomplir I'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol del Departament de Treball i Industria de la
Generalitat de Catalunya per la qual s‘aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribucié electrica soterrada.

- Per qualsevol actuacid al subsol es responsabilitat de 'empresa constructora el sol-licitar els
serveis afectats i realitzar les cales necessaries per a la localitzacié efectiva dels mateixos.

Per a la recepcid de les obres realitzades s’exigira el lliurament de la documentacio grafica as-
built, en format dwg, a més dels certificats de realitzacié de proves de compacitat i
d'estanqueitat, sempre en preséncia de personal de SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU.
- SQVaigua, més els certificats d’aptitud dels materials emprats en compliment del
RD140/2003 o norma que el substitueixi, i certificats de qualitat dels fabricants dels materials
emprats.
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ANNEX 6. PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS DEL PLA DE
SEGURETAT | SALUT

Prescripcions genériques del pla de seguretat i salut.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., usara per circular per I'obra el
casc de seguretat i la resta d’elements de I'equip de proteccié individual (EPI9, alla on sigui
obligatori.

Cada subcontractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquindria d’'obra. En els casos que no hi
hagi norma d’homologacié oficial seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinaria de l'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb aval d’'un tecnic responsable que en garanteixi I'operativitat
funcional preventiva.

Tota la maquinaria electrica que s’usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s‘instal-laran piquetes de terra necessaries. Aixo sera
d‘aplicacié unicament en els casos d'obres de durada superior a 1 setmana en el mateix
emplacament.

Quedara expressament prohibit efectuar el manteniment o l'engreixat de les maquines en
funcionament.

La presencia dels Recursos Preventius sera obligatoria durant I'execucié de processos perillosos
o feines amb riscos especials.

Mitjans de proteccio.

Tots els equips de proteccié individual (EPI) i sistemes de proteccid col-lectiva (SPC) tindran fixat
un periode de vida util. Quan, per circumstancies de treball, es produeix un deteriorament més
rapid d’'una determinada peca o equip,aquesta es reposard, independentment de la durada
prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel seu us hagin adquirit més joc o
tolerancies de les admeses pel fabricant seran reposades immediatament.

Els mitjans de proteccid personal, simultaniament amb els de proteccié col-lectiva, seran d'Us
obligatori, sempre que sigui necessari reduir o eliminarels riscos professionals.

Riscos identificats a I'area del treball.
Els riscos més significatius per a l'operari a I'area de treball sén :
e Interferencies amb instal-lacions de subministrament public
e Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.
e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
o Caigudes de material, rebots.

e  Ambient excessivament sorollés.
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e Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases.
e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines.

e Sobre esforgos per postures incorrectes.

e Caigudes a diferents alcades.

e Caigudes al mateix nivell.

o Aixafaments.

e Atropellament per maquinaria.

e Atrapaments.

e Collisions i bolcaments.

o Copsitalls.

e Inhalacié de pols (generada per la runa en general o pols amb contingut d'‘amiant en el
cas de connexions a una xarxa preexistent de material fibrociment).

e [nhalacié de fums.
e Projeccid de particules als ulls.
e Soroalls.

e Moviment i aixecament de carregues

Equips de proteccié individual (epi)

Proteccions a tenir en compte.

ROBA DE TREBALL: Quan un treballador, estigui sotmes a determinats riscos d’accidents o
feines especialment brutes, utilitzara roba de treball que li sera facilitada per la propia empresa.
En el cas de risc d'inhalacié d’‘amiant usard roba de proteccié adequada, segons estableix el
article 9 del RD 396/2006 de 31de marg, en virtut del qual s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables a les feines amb risc d’exposicié a 'amiant, les caracteristiques
de la qual tenim recollides en un altre document especific anomenat: “Pla de Treball per a les
tasques que impliquin manipulacié de canonades amb fibrociment”.

PROTECCIO DEL CAP: Sempre que el treballador estigui en constant exposicié al sol, pluja o
neu, recomanable I'Gs de gorra. Quan existeixi els risc de caiguda o projeccid violenta d’objectes
sobre el cap o de cops, sera preceptiva la utilitzacié de cascs protectors, homologats segons
EN-397.

PROTECCIO DE LA CARA: Les pantalles de proteccié seran de diferents tipus segons la seva
funcio. Als treballs de soldadura electrica o oxiacetilenica s'usara el tipus de pantalla de ma.

PROTECCIO DE LA VISTA: S’escolliran pels riscos que han de eliminar. En el nostre cas: xoc o
impacte de particules o cossos solids i accid de pols i fums.

Es realitzara mitjancant ulleres, pantalles transparents o viseres homologades segons EN-166.
PROTECCIO DE LA OIDA: Quan el nivell de soroll a un lloc de treball estiguiper sobre del nivell
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establert de seguretat o bé quan sigui superior a 80 decibels, sera obligatori I'is d’elements o
aparells individuals de proteccid auditiva. L’'homologacié sera segons EN- 352,

PROTECCIO DE LES EXTREMITATS INFERIORS: Als treballs amb possibilitat d’accidents
mecanics als peus, sera obligatori I'is de botes o sabates deseguretat amb refor¢c metal-lic a la
puntera, homologacié EN-345. La proteccié de l'aigua i humitat es fara amb botes altes de
goma. Quan existeixi el risc de descarrega eléctrica s'utilitzaran sabates aillants sensecap part
metal-lica. Quan les condicions de feina ho requereixin, la sola sera antilliscant.

PROTECCIO DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: La proteccié de les mans ibracos, es fara
mitjancant guants, manigues, mitenes i maneguets seleccionats per prevenir els riscos i que no
dificultin els moviments del treballador. L’'homologacidé dels guants sera la corresponent a EN-
388, per a riscos mecanics.

PROTECCIO DE L'APARELL RESPIRATORI: S'utilitzaran mascaretes antipols en cas existéncia
de pols, fums i boira. L’'homologacié per a treballs amb risc d’inhalacié de pols sera la EN-149,
amb grau de proteccié FFP3.

CINTURONS DE SEGURETAT: A tot treball d'altura amb perill de caiguda, eventual, sera
preceptiu la utilitzacié de cinturé de seguretat. Es vigilard de manera especial I'ancoratge i la
seva resisténcia. En qualsevol cas, la longitud de la corda tindra que cobrir distancies el més
curtes possibles. S'utilitzara en treballs amb perill de caiguda superiors a 2 metres.
L’homologacié serd la EN- 358.

Equips i sistemes de protecci6 col-lectiva

Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu que tenen com a funcio
principal fer de pantalla entre el focus de la possible agressié i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO: Tindran 200 cm d‘algdria, i seran
construides a base de tanca prefabricada tipus mallat sobre perfils amb peus de formigd també
prefabricats. S'usaran en obres de durada superior a 1 setmana en el mateix emplagament.

BARANES: Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes a diferents nivells.
Seran de tipus metal-lic amb peus.

TANQUES: Envoltaran la zona de treball i limitaran el pas de vianants fent, si cal, un passadis
fora de la zona de l'obra.

CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistencia suficient per suportar els esfor¢os a que puguin sersotmesos d’‘acord amb
la seva funcié protectora i s‘\ancoraran a punts fixos que decidirem “in situ” on comprovarem
que siguin de la resistencia necessaria, homologats segons EN-358. S’‘usaran en zones amb
perill de caiguda superiora 2 m.

ESCALES DE MA: Aniran proveides de sabates antilliscants. La longitud depassara en 1 metre el
punt superior de desembarcament. Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part
superior per tal d’evitar moviments. S'usaran sempre que sigui necessari accedir a ponts, cales
o rasesde més d’' 1.5 m.

ESTINTOLAMENTS: Es realitzaran amb elements suficientment robustos, per personal expert i
sota la supervisié de I'encarregat de l'obra o del tecnic de seguretat i/o direccié facultativa,
segons el cas. Se seguiran les indicacions de I’Annex |.
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Informacié al personal

Tot el personal, al comengament de I'obra o quan s’hi incorpori, rebra informacié dels riscos i
de les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les seves tasques, per escrit i amb
avis de rebuda. En lesocasions en que no es determini el contrari, es donard per acomplert
aquest requeriment amb el lliurament de la informacid del Pla de Seguretat i Salut.

Cada subcontractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.

Medecina preventiva i primers auxilis.

El responsable de I'obra tindrad degudament especificat I'emplagcament mésproper dels diversos
centres médics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals,
etc.) on s’ha de portar el possible accidentat perqué rebi un tractament rdpid i efectiu, aixi
com un telefon d’urgéncies. Existira en tots els vehicles una farmaciola de primers auxilis i un
llistat de teléfons d'urgéncies. Es responsabilitat de I'oficial o conductor del vehicle la correcta
conservacio i manteniment d’‘aquests teléfons i material de primers auxilis.

Nomenament recurs preventiu.

La presencia dels Recursos Preventius sera obligatoria durant I'execucié de processos perillosos
o feines amb riscos especials.

En aquests casos es requerira del contractista la presentacié del segtient model, degudament
complimentat:

Model de :

NOMENAMENT DEL RECURS PREVENTIU

EMPRESA

CENTRE DE TREBALL

TREBALLS

En acompliment del deure de prevencid i de riscos laborals que te 'empresari, en base a allo
establert a I'art. 32 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, aixi
com a l'art. 22 del Reglament dels Serveis de Prevencid, i la modificacié de I'art. 32 segons el
Real Decret 54/2003, 'empresa nomena com a RECURS PREVENTIU per al centre de treball
especificat al treballador:
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NOM

D.N.I./NIE

Les seves funcions basiques en relacié amb el centre i treballs previstos son les especificades a
continuacio:

» Vigilara 'acompliment de les mesures preventives a adoptar i comprovara l'eficacia de les
mateixes

» Romandra al centre de treball durant el temps en qué es mantingui qualsevol de les seglients
situacions:

o Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupin
successiva o simultaniament, i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels
metodes de treball.

o Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament siguin considerats
com a perillosos 0 amb riscos especials.

o Quan la necessitat de dita presencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball, si les
circumstancies del cas aixi ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

NOTA; D'acord amb allo previst al punt 4 de I'esmentat art. 32 bis de la Llei 54/2003, el
treballador especificat disposa de la formacié del “nivell basic” en relacié amb el Reglament dels
Serveis de Prevencid i normativa vigent.

I, per a que aixi consti, ho reconeix el treballador i 'empresa,

Datai: ............... o[ S de 20........
Signat: El Treballador Signat i segell: L'Empresa
Quadre:

INSTRUCCIONS ESPECIFIQUES DEL CAP D'OBRA

EPIs i mitjans
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o Excavacié manual

o Estudi previ del terreny

0 Roba impermeable

o Excavacié mecanica

o Estintolar

o Botes de goma

| Distancia
maquines

Seguretat

o estintolament tipus:

o Guants seguretat

o Abassegament material
dist.>fondaria rasa/2

o Atalussar

o Ulleres

o Abassegament material
a terrenys

o Fondaria rasa: ........... m

o Protector auditiu

sorrencs
distancia=fondaria rasa

o Serveis afectats:

o Casc

o Tancament perimetral de la
rasa

o Electricitat

o Gas

o Mascareta

o Passarel-les sobre
(d<50m)

rasa

o Telecomunicacions

o Clavegueram

o Equips per treballs amb
amiant

o Senyalitzacié area treball

o Equips de treball a utilitzar:

o Roba alta visibilitat

o Equip de socors (pales, pics,

)

o Compressor

o Proteccio electrica

o Senyalitzacié nocturna

o Disc de tall

o Guants seguretat electrica

o Escala portatil o Altre: ... o Diferencial eléctric
o Verificacié estintolaments i
talussos o Altre: ............ o Posada a terra

o Altre: .............

o Altre: .............

* Nota: Marcar les caselles
corresponents
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